OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr CB/16/2016
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami

systemowymi

Data przygotowania: 28 wrzesnia 2016 roku.

Przedmiot zmian:

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/16/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej
nazywanej rowniez ,,Kartg aktualizacji”’) obejmuja:

e Modyfikacje zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy;
e Modyfikacje zasad udziatu odbiorcéw aktywnych w Rynku Bilansujacym:;

e Modyfikacje zakresu swiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

Modyvfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy

W odniesieniu do operacyjnej rezerwy mocy (ORM) koryguje si¢ zar6wno mechanizm
pozyskiwania ustugi, jak i sposob jej rozliczania, w tym ksztaltowania cen za ORM. Ponadto,
zasoby mogace dostarcza¢é ORM, obejmujace dotychczas Jednostki Grafikowe Wytwoércze
aktywne (JGwa), rozszerza si¢ o Jednostki Grafikowe Odbiorcze aktywne (JGoa).

Pozyskiwanie ORM begdzie mialo miejsce w dobie poprzedzajacej realizacj¢ dostaw energii
i bedzie dotyczylo kolejnych godzin okresu szczytu zapotrzebowania, tj. okresu od godziny 7.00
do 22.00 dni roboczych. Dla kazdej z tych godzin bedzie prowadzona nominacja pasm zdolnosci
wytwodrczych JGwa oraz pasm zdolnosci redukcji obcigzenia JGoa do $wiadczenia ustugi ORM.
Pasma te beda nominowane w ilosci rownej dziewieciu procentom zapotrzebowania do pokrycia
przez elektrownie krajowe (9%ZPEK), lub w ilosci mniejszej w sytuacji deficytu rezerw mocy.
Kryterium nominowania pasm do ORM bedzie ich cena wyrazajaca wartos$¢ utrzymywania
pasma jako rezerwy mocy. Cena ofertowa za rezerwe¢ mocy bedzie wyznaczana jako roznica
pomiedzy ceng ofertowa za wytwarzanie energii elektrycznej (CO) a cena za wytwarzanie
wymuszone energii elektrycznej powigkszong o jednostkowy koszt uprawnienn do emisji CO;
(CW+KC?) — w przypadku pasm zdolnosci wytwérczych JGwa, oraz réwna cenie za redukcje
energii elektrycznej (CR) — w przypadku pasm zdolnosci redukcji obciazenia JGoa.

Rozliczenia ORM beda dokonywane na podstawie jednolitej ceny za operacyjng rezerwe mocy
(COR) réwnej cenie kraficowej operacyjnej rezerwy mocy (CKRM), lecz nie wyzszej niz cena
maksymalna operacyjnej rezerwy mocy (COR™>). Cena CKRM bedzie wyznaczana w fazie
nominacji pasm do ORM i bedzie rowna cenie ofertowej za rezerwe mocy najdrozszego pasma
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nominowanego do ORM. Cena COR™™ bedzie wyznaczana na podstawie Uzasadnionego kosztu
pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy (UKOR), okreslanego dla danego roku w Taryfie OSP.
Cena COR™™ bedzie wyznaczana w funkcji ilosci dostepnych rezerw mocy w JGwa i JGoa,
i bedzie rosta hiperbolicznie wraz ze spadkiem ilosci rezerw mocy w JGwa i JGoa, Wyrazonej
jako procent zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe. Na rysunku nr 1 pokazano
pogladowy schemat mechanizmu ksztaltowania cen za operacyjna rezerwe mocy.

Cena referencyjna ORM
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Rysunek nr 1. Poglgdowy schemat mechanizmu ksztaftowania cen za operacyjng rezerwg mocy.

Rozliczenia za ORM beda dokonywane w trybie dobowym, odrebnie dla poszczegdlnych godzin
okresu szczytu zapotrzebowania. Przedmiotem zakupu bedg pasma zdolnosci wytworczych JGwa
oraz pasma zdolnosci redukcji obcigzenia JGoa nominowane do ORM i spelniajace okreslone
warunki dostepno$ci w trakcie realizacji dostaw energii elektrycznej. Poza rozliczeniem
dobowym bedg stosowane dwa dodatkowe tryby dokonywania rozliczen: (i) rozliczenie
uzupelniajgce miesigczne oraz (ii) rozliczenie uzupelniajace roczne. Pierwsze z nich bedzie
dotyczylo rozliczenia niewydatkowanych, w ramach rozliczen dobowych danego miesigca, kwot
godzinowych budzetow operacyjnej rezerwy mocy (BGOR). W drugim rozliczeniu beda
uwzgledniane niewydatkowane, w ramach rozliczef miesi¢cznych, czgsci kwot sktadajacych si¢
na Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy w danym roku obowigzywania
Taryfy OSP. Wydatkowanie s$rodkéw w ramach rozliczen uzupelniajacych bedzie
kompensowalo, w zakresie wynikajacym z UKOR, réznice pomiedzy cenami COR a cenami
CKRM, powodowane stosowaniem ograniczenia w postaci ceny maksymalnej operacyjnej
rezerwy mocy (COR™) na etapie rozliczen dobowych.

Modyfikacja zasad udzialu odbiorcéw aktywnych w Rynku Bilansujagcym

W odniesieniu do zgloszen Oferty Redukcji Obciazenia znosi si¢ obowigzek ich dostarczania dla
kazdej godziny doby. Uczestnik Rynku Bilansujacego begdzie moégt zglasza¢ oferty dla
wybranych godzin, zgodnie ze swoimi preferencjami.

Konsekwentnie, kontrola poprawnosci zgltoszen wielkosci poboru mocy bedzie zawezona do
godzin, dla ktérych zostang zgloszone oferty. Dopuszczalny blad zgloszenia wielkosci poboru
mocy, tj. réznica pomiedzy planowanym a rzeczywistym poborem mocy, zostanie przy tym
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zwiekszony z 5% do 10%.

W przypadku, gdy dojdzie do wstrzymania wykorzystania ofert ze wzgledu na niepoprawne
zgloszenia wielkosci poboru mocy, ponowne ich wykorzystanie bedzie mozliwe po 5 a nie jak
obecnie po 10 dobach. Okres kontroli poprawnosci zgloszen wielkosci poboru mocy podczas
tych 5 déb bedzie ograniczony do godzin od 7.00 do 22.00.

Modyvfikacja zakresu swiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

W ramach rezerwy interwencyjnej $wiadczonej poprzez redukcje zapotrzebowania na polecenie
OSP, wprowadza si¢ dwa tryby jej realizacji: (i) Program Gwarantowany oraz (ii) Program
Biezacy.

Program Gwarantowany zaklada okreslenie w umowie wymaganej ilosci redukcji, ktéra musi
by¢ oferowana i wykonana na zadanie OSP. Rozliczenia w ramach tego programu obejmuja
platnos¢ za gotowos¢ oraz platnos¢ za wykorzystanie ustugi.

Program Biezacy zaklada swobod¢ oferowania redukcji, w szczegélnosci dopuszcza brak jej
oferowania. W sytuacji zlozenia oferty na dang ilo$¢ redukcji i skorzystania przez OSP z oferty,
zaistnieje obowigzek jej wykonania w oferowanej ilosci. Rozliczenia w ramach tego programu
obejmuj3 jedynie ptatnosé za wykorzystanie ustugi.

Udzial operatoréw sieci dystrybucyjnej (OSD) w administrowaniu Rynkiem Bilansujagcym
rozszerzono o zadania dotyczace realizacji funkcji powigzanych z wprowadzeniem powyzszych
programo6w. Obejmuje to w szczegdlnosci udziat w kwalifikowaniu zasobow wykorzystywanych
do redukcji obcigzenia oraz przekazywanie niezbgdnych danych pomiarowych do OSP.

Szczegotowy wykaz zmian zawiera ,.Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CB/16/2016 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu
i zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi”, przedstawiona w dalszej czgéci Karty aktualizacji.

Przyczyna zmian:

Modyvfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania operacyinej rezerwy mocy

Wprowadzane modyfikacje poprawiaja jako$¢ mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy (ORM)
w zakresie wyceny ORM oraz alokacji przychodéw za ORM. Ich wdrozZenie jest istotne z punktu
widzenia tworzenia sygnatow cenowych wspierajacych krotko- i srednioterminowe bilansowanie
KSE, w szczegblnosci bilansowanie biezace w sytuacjach niewystarczajacej nadwyzki mocy.
Jednoczesnie, ich wdrozenie jest mozliwe dzieki réwnoleglemu stosowaniu mechanizmu
interwencyjnej rezerwy zimnej, ktory w okreslonym zakresie wspiera utrzymywanie w KSE
wymaganej nadwyzki mocy. Przedmiotowe modyfikacje nie stanowia rozwigzania systemowego
dla utrzymywania wymaganej rezerwy mocy w KSE w dluzszym horyzoncie. Zgodnie
z informacja opublikowana przez Ministra Energii, dla osiagni¢cia tego celu planuje sig¢
wdrozenie Rynku Mocy.

Zmodyfikowane zasady pozyskiwania i rozliczania ORM, wraz ze skorygowanym sposobem
uwzgledniania ograniczen budzetowych wynikajgcych z Taryfy OSP, poprawig korelacj¢ ceny
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za rezerwe mocy z rzeczywistym stanem bilansowym KSE. Réwnoczesnie wzmocnig one
sygnaly cenowe w okresach deficytu mocy. Dzigki temu w sytuacjach niedoboru nadwyzki mocy
beda tworzone silniejsze zachety do oferowania zdolnosci wytwoérczych jako ORM.
W sszczegdlnosci powstang warunki do aktywowania jednostek wytworczych niebedacych
centralnie dysponowanymi (nJWCD) oraz do redukcji obcigzenia odbiorcéw w celu odtworzenia
rezerw mocy w jednostkach wytwoérczych centralnie dysponowanych. Wprowadzane
modyfikacje umozliwiajg wlaczenie do mechanizmu ORM odbiorcéw aktywnie uczestniczacych
w Rynku Bilansujgcym, ktérzy beda mogli konkurowaé z wytworcami o swiadczenie ushugi
operacyjnej rezerwy mocy.

Modyfikacja zasad udzialu odbiorcéw aktywnych w Rynku Bilansujacym

Wprowadzane modyfikacje majg na celu ulatwienie odbiorcom aktywnym udzialu w Rynku
Bilansujacym. Zaklada si¢, ze stworza one zache¢ty dla kolejnych odbiorcow do aktywnego
uczestnictwa w bilansowaniu zasobow systemu.

Zniesienie obowigzku zglaszania Ofert Redukcji Obcigzenia dla wszystkich godziny doby
i wprowadzenie w zamian tego zgloszen dla dowolnie wybranych przez odbiorcg godzin,
z jednoczesnym ograniczeniem kontroli poprawnosci zglaszanych wielkosci poboru mocy tylko
do tych godzin, pozwoli na lepsze dopasowanie procesow Rynku Bilansujgcego do trybu
dzialalnosci odbiorcow. Dzigki temu odbiorcy beda mogli ograniczy¢ swoja aktywnosé
dotyczaca redukcji obcigzenia wylacznie do tych okreséw, ktére maja najwigkszy potencjal
w tym zakresie. W szczegdlnosci beda oni mogli zrezygnowaé z przygotowywania planow
zapotrzebowania na calg dobe oraz sktadania ofert dla okreséw, w ktorych nie maja mozliwosci
zredukowania obcigzenia. W wyniku tego zmniejszy si¢ ryzyko wstrzymania wykorzystania
ofert z uwagi na kontrole poprawno$ci wielkosci poboru mocy.

Ograniczeniu tego ryzyka shuzy takze zlagodzenie wymagan dotyczacych dokladnosci
planowania poboru mocy przez odbiorco6w. Obowiagzujaca obecnie tolerancja, tj. 5%, okazata si¢
w praktyce zbyt restrykcyjna biorgc pod uwage poziom rozwoju ustugi redukcji obciazenia.
Potwierdzily to zar6wno doswiadczenia z Rynku Bilansujacego, jak i informacje przekazywane
przez podmioty zainteresowane $wiadczeniem ustugi. Zaklada sig, ze zwigkszenie
przedmiotowej tolerancji do 10% utatwi zaangazowanie si¢ odbiorcow w oferowanie ustug na
Rynku Bilansujgcym, a tym samym przyczyni si¢ do ich rozwoju.

W ramach relaksacji wymagan dotyczacych udzialu odbiorcéow aktywnych w Rynku
Bilansujacym skrocono réwniez okres wymagany do potwierdzenia zdolnosci do $wiadczenia
ustugi po jej zawieszeniu. Odbiorca w tym celu bedzie musiatl dokonywaé poprawnych zgloszen
planowanego poboru mocy przez 5 kolejnych dob dla godzin od 7.00 do 22.00.

Powyzsze zmiany s3 wprowadzane przy pozostawieniu obecnie obowigzujacej reguly
zawieszania $wiadczenia ustugi, tj. wystapienia btedu prognozy poboru mocy w trzech kolejnych
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godzinach. Dzigki temu skutecznie bgda identyfikowani odbiorcy nieoferujacy ushugi
0 wymaganej jakosci.

Modyfikacja zakresu §wiadczenia ustugi redukcii zapotrzebowania na polecenie OSP

Celem wprowadzanej modyfikacji jest zwigkszenie skutecznosci oraz elastycznosci w zakresie
pozyskiwania ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. Przyczyni si¢ to do
efektywnego pozyskiwania ustugi w ilosciach dostosowanych do warunkéw bilansowych KSE.

Wprowadzanie programow redukcji o réznym zakresie praw i obowigzkéw — biezacego
i gwarantowanego — stworzy podstawy do oferowania zréznicowanych form ushugi redukcji
zapotrzebowania przez podmioty dysponujace réznym potencjalem. Te sposréd nich, ktére nie
majag mozliwosci zagwarantowania redukcji w dluzszym horyzoncie czasu bgda mogly
uczestniczy¢ w Programie Biezacym, ktory pozwoli im na oferowanie redukcji na krétko przed
jej wykorzystaniem. Bgda one mialy swobode w konfigurowaniu zasobéw wykorzystywanych
do redukcji oraz w okreslaniu ilosci oferowanej redukcji. Podmioty dysponujace zasobami, ktére
pozwalaja na zapewnienie okreslonego poziomu redukcji, beda mogty uczestniczy¢ w Programie
Gwarantowanym. Program ten, dzigki platnosci za gotowosé, pozwoli im pozyskiwaé srodki na
dostosowywanie i utrzymywanie zasobow w gotowosci do wykonania redukc;ji.

Wprowadzenie formy ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP z oplatg za gotowos¢
do jej Swiadczenia jest podyktowane potrzebg dostepu do mechanizmu pozwalajacego na
pozyskiwanie okreslonej ilosci tej ustugi z gwarancja jej dostepnosci. Doswiadczenia zebrane
w toku dziewieciu postepowan prowadzonych od 2012 roku oraz w okresie wykorzystywania
ustugi redukcji jednoznacznie wskazuja, ze zaréwno zwigkszenie potencjatu redukcji, jak
i zapewnienie jej dostepnosci wymaga ponoszenia okreslonych kosztéw. Sa to migdzy innymi
koszty zwigzane z dostosowaniem infrastruktury odbiorcy, wprowadzeniem odpowiednich
zmian organizacyjnych, realizacjg dziatan operacyjnych oraz okresowych testéw redukcji.

Po wprowadzeniu mozliwosci $wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP
w formie Programu Biezacego oraz Programu Gwarantowanego, ilo$¢ ustugi pozyskiwana
w ramach kazdego z programéw bedzie okreslana przez OSP stosownie do sytuacji bilansowej
KSE oraz kosztéw $wiadczenia ustugi.

Planowany termin wdrozenia zmian: 1 stycznia 2017 roku.
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Zakres zmian:

Rozdzial IRiESP - Bilansowanie systemu

Zestawienie zmian

i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Modyfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy

1. 1.1. Wykaz skrotow Skresla sig skroty: ED®, EGW™, ER®, PPYSPe,
PWI, WPZ, WRM, WS, ZAPMAX ZK SEMAX

Zaktualizowano opis skrotow: POR,

RHKNUR, RHNUR
Dodaje si¢ skroty: BPKD/RO, CKRM,
PREZ, ZPEK
2.1.9. Katalog ustug systemowych Zmianie ulegaja pkt: 2.1.9.1.,2.1.9.2.
3 2.1.10  Charakterystyka regulacyjnych ustug | Zmiana nazwy punktu na:
systemowych JG Wytwérezych Charakterystyka regulacyjnych ustug
aktywnych systemowych JGwa i JGoa

Zmianie ulega pkt 2.1.10.1.

4. 2.2.2.  Warunki uczestnictwa w $wiadczeniu | Zmianie ulega pkt 2.2.2.1.
ustug systemowych w zakresie RUS
oraz uruchomien

5. 5.3.2.  Rozliczenia Regulacyjnych Ustug Zmiana nazwy punktu na:
Systemowych JGwa Rozliczenia Regulacyjnych Uslug
Systemowych JGwa i JGoa

Zmianie ulegaja pkt: 5.3.2.1.2. -+ 53.2.1.8,,
53.2.3.1.,,5.3.2.3.6.1,,53.25.7.

Dodaje si¢ pkt 5.3.2.1.9.

Numeracja dotychczasowych punktow:
5.3.2.1.9.+5.3.2.1.18. zostaje zmieniona
odpowiednio na: 5.3.2.1.10. + 5.3.2.1.19.

6. 5.3.4.  Rozliczenia uzupelniajace roczne za | Zmiana nazwy punktu na:
operacyjna rezerwe mocy JGwa

Rozliczenia uzupelniajgce roczne za
operacyjng rezerwg mocy JGwa i JGoa

Zmianie ulegaja pkt: 5.3.4.1.1. + 53.4.1.4.,
53.4.2.1.+5.3.4.23.

Skresla sie pkt 5.3.4.1.6.

% 5.4.6.  Procedury dotyczace rozliczenia Zmiana nazwy punktu na:
uzupelniajacego rocznego za
operacyjng rezerwe mocy JGwa

Procedury dotyczqgce rozliczenia
uzupelniajgcego rocznego za operacyjng
rezerwg mocy JGwa i JGoa

Zmianie ulegaja pkt: 5.4.6.1. + 5.4.6.4.

8. 5.5.2.  Procedury udostepniania danych Zmianie ulegaja pkt: 5.5.2.1.3.,5.5.2.2.3,,
rozliczeniowych dotyczacych 5.5.2.3.6.
$wiadczenia RUS
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Rozdziat IRIESP - Bilansowanie systemu

Zestawienie zmian

i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

elektrycznej i pracy KSE
publikowanych przez OSP

9. 5.5.5.  Procedury udostgpniania danych Zmiana nazwy punktu na:
rozliczeniowych dotyczacych Procedury udostepniania danych
rozliczenia uzupelniajacego rocznego | ;.o siczeniowych dotyczgcych rozliczenia
za operacyjna rezerw¢ mocy JGwa uzupelniajgcego rocznego za operacyjng

rezerwg mocy JGya i JGoa
Zmianie ulegajg pkt: 5.5.5.1.3.,5.5.5.2.5.
10. | 64. Zakres informacji o rynku energii Zmianie ulegaja pkt: 6.4.3. + 6.4.5.

Modyfikacja zasad udzialu odbiorcéw aktywnych w Rynku Bilansujacym

i redukcj¢ energii elektrycznej

11. | 1.1. Wykaz skrotow Skresla si¢ skrot BZORO

12. | 3.1.1.  Ogolne zasady zgtaszania danych Zmianie ulega pkt 3.1.1.28.
handlowych i technicznych

13. | 3.1.2.  Trybiharmonogram zglaszania Zmianie ulegaja pkt: 3.1.2.3.2.,3.1.2.3.3,,
danych handlowych i technicznych 3.1.23.5.,3.1.2.3.6.

Zmianie ulega Tabela 3.1.

14. | 3.1.11. Zglaszanie Ofert Redukcji Zmianie ulega pkt 3.1.11.1.
Obcigzenia

15. [ 3.1.12. Zasady weryfikacji Zgloszen Ofert Zmianie ulegajg pkt: 3.1.12.5. + 3.1.12.8.
Redukcji Obciazenia

16. |[4.2.7. Kontrola poprawnosci redukcji Zmianie ulegaja pkt: 4.2.7.1.2.+ 4.2.7.1.5.
obcigzenia

17. |5.1.4. Wyznaczanie cen za wytwarzanie Dodaje si¢ pkt 5.1.4.7.

Modyfikacja zakresu $wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

w zakresie rezerwy interwencyjnej

18. | 2.1.6. Podstawowe funkcje podmiotow na Zmianie ulega pkt 2.1.6.3.
Rynku Bilansujagcym
19. | 2.1.11. Regulacyjne ustugi systemowe Zmianie ulegaja pkt: 2.1.11.1,,2.1.11.3.,

2.1.114.,2.1.11.6.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Specyfikacja zmian
wprowadzanych Karta aktualizacji nr CB/16/2016
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegaja nastepujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi:

MODYFIKACJA ZASAD
POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA OPERACYJNEJ REZERWY MOCY

1. WYKAZ SKROTOW | OZ'NACZEN ORAZ DEFINICJE
STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skrétow

Z wykazu skrotow skresla sie nastepujace skroty:

ED®, EGW™, ER?, PPYSPe PWI, WPZ, WRM, WS, ZAPMAX | ZK SEMAX

W wykazie skrotow zaktualizowano opis nastepujacych skrotow:

POR — Zdolnosci wytworcze JGwa i zdolnosci redukcji obcigzenia JGoa stanowigce
operacyjng rezerwe¢ mocy

RHKNUR — Raport handlowy korygujacy rozliczenia uzupelniajgcego rocznego za
operacyjng rezerwe¢ mocy

RHNUR —~ Raport handlowy rozliczenia uzupelniajagcego rocznego za operacyjng
rezerwe mocy

Do wykazu skrotéw dodaje sie nastepujace skréty:

BPKD/RO — Biezacy plan koordynacyjny dobowy swobodnie zbilansowany wyznaczony
z uwzglednieniem operacyjnej rezerwy mocy

CKRM — Cena krancowa operacyjnej rezerwy mocy

PREZ — Nadwyzka planistyczna mocy dostepnej dla OSP w JGwa i JGoa

ZPEK — Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

21.9. Katalog ustug systemowych

Pkt 2.1.9.1.i2.1.9.2. otrzymuja brzmienie:

2.1.9.1. Operator Systemu Przesylowego dokonuje zakupu, na zasadach okreslonych
w niniejszej czesci IRIESP, nastepujacych ustug systemowych:

(1)  Regulacyjne ustugi systemowe (RUS) JGwa.
(1.1) Operacyjna rezerwa mocy.
(1.2) Udzial w regulacji pierwotne;.
(1.3) Udziat w regulacji wtorne;.
(1.4) Praca z zanizeniem lub z przecigzeniem.
(1.5) Udzial w automatycznej regulacji napiecia i mocy bierne;.
(2) Regulacyjne ustugi systemowe (RUS) JGoa.
(2.1) Operacyjna rezerwa mocy.
(3)  Ushluga uruchomienia JGwa.
(4)  Regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjne;.
(4.1) Praca interwencyjna.
(4.2) Interwencyjna rezerwa zimna.
(4.3) Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP.

(5) Ushluga dyspozycyjnosci jednostek wytwoérczych nJWCD (nazywana dalej
réwniez ,,usluga GWS”).
(6) Usluga odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego.
2.1.9.2. Wymagana ilo$¢ operacyjnej rezerwy mocy JGwa i JGoa oraz wymagany zakres
regulacji pierwotnej i wtornej JGwa s3 okreslane przez OSP w dobie
n-1, na podstawie wytycznych ENTSO-E (The European Network of

Transmission System Operators for Electricity) oraz analiz systemowych. W
ramach tego stosuje si¢ nastgpujace ogdlne wymagania:

(1)  Operacyjna rezerwa mocy — 9% planowanego zapotrzebowania do pokrycia przez
elektrownie krajowe.

(2)  Zakres regulacji pierwotnej — okoto + 170 MW.
(3)  Zakres regulacji wtornej — okoto + 500 MW.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Tytul pkt 2.1.10. otrzymuje brzmienie:

2.1.10 Charakterystyka regulacyjnych ustug systemowych JGwa i JGoa

Pkt 2.1.10.1. otrzymuje brzmienie:

2.1.10.1. Operacyjna rezerwa mocy

2.1.10.1.1. Operacyjna rezerwa mocy sg to zdolnosci wytwodrcze JGwa oraz zdolnosci
redukcji obcigzenia JGoa zapewniajgce wymagana, zgodnie z zasadami zawartymi
w niniejszej czgéci IRIESP, nadwyzke planistyczng mocy dostgpnej dla OSP
ponad zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe.

2.1.10.1.2. Przedmiotem zakupu przez OSP s3 zdolnosci wytworcze JGwa oraz zdolnosci
redukcji obcigzenia JGoa nominowane do operacyjnej rezerwy mocy w dobie »-1,
ktore w trakcie realizacji dostaw energii elektrycznej spelnialy jednoczesnie
nastepujgce warunki:

(1) W przypadku zdolnosci wytworczych JGwa:

(1.1) Byly dostepne dla OSP ze wzgledu na dyspozycyjnos¢ jednostek
wytworczych oraz warunki pracy sieci.

(1.2) Nie zostaly wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej rozliczonej
na Rynku Bilansujgcym jako swobodna dostawa energii elektryczne;.

(1.3) Nie byly objete Umowami Sprzedazy Energii w wyniku Zgloszen USE dla
Dnia Nastepnego oraz Zgloszen USE dla Dnia Biezacego.

(2) W przypadku zdolnosci redukcji obcigzenia JGoa:

(2.1) Byly dostepne dla OSP ze wzgledu na: (i) planowany pobér mocy i
wielkos¢ mocy oferowanej do zredukowania w ostatniej Przyjetej Ofercie
Redukcji Obcigzenia oraz (ii) rzeczywisty pobor mocy.

(2.2) Nie zostaly wykorzystane przez OSP do redukcji poboru mocy.

(2.3) Cena ofertowa dla tych zdolnosci w ostatniej Przyjetej Ofercie Redukcji
Obcigzenia byla nie wigksza od ceny ofertowej uwzglednionej w procesie
nominowania zdolnosci do operacyjnej rezerwy mocy.

2.1.10.1.3. Zakup operacyjnej rezerwy mocy jest dokonywany w godzinach szczytu
zapotrzebowania rozumianych jako okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we
wszystkich dniach roboczych.

2.1.10.1.4. Zdolnosciami wytworczymi JGwa oraz zdolnosciami redukcji obciazenia JGoa
nominowanymi do operacyjnej rezerwy mocy sa wszystkie zdolnosci wytwoércze i
redukcji obcigzenia stanowigce nadwyzke planistyczng mocy dostepnej dla OSP
ponad zapotrzebowanie w obszarze Rynku Bilansujacego (ZRB), ktére zostaly
wykorzystane do swobodnego zbilansowania  zapotrzebowania ZRB
powiekszonego 0 wymagany poziom operacyjnej rezerwy mocy, okreslony dla
JGwa i JGoa. Nominowanie pasm zdolnosci wytwdrczych i redukcji obcigzenia do
operacyjnej rezerwy mocy jest dokonywane w ramach tworzenia planu BPKD
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2.2.2,

swobodnie zbilansowanego wyznaczonego z uwzglednieniem operacyjnej
rezerwy mocy (BPKD/RO), o ktérym mowa w pkt 5.3.2.1.7.

Warunki uczestnictwa w swiadczeniu ustug systemowych
w zakresie RUS oraz uruchomien

Pkt 2.2.2.1. otrzymuje brzmienie:

22.2.1.

5

Regulacyjne ustugi systemowe JGwa i JGoa oraz ustuga uruchomienia JGwa s3
swiadczone na podstawie zasad okreslonych w tej czesci IRIESP oraz Umoéw
przesylania zawartych pomiedzy OSP a uzytkownikami systemu (wykonawcami
ustug).

PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZT(:)W BILANSOWANIA
SYSTEMU | KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

Tytul pkt 5.3.2. otrzvmuije brzmienie:

5.3.2.

Rozliczenia Regulacyjnych Ustug Systemowych JGwa i JGoa

Pkt 5.3.2.1.2. +~ 5.3.2.1.8. otrzymuja brzmienie:

53.2.1.2.

53.2.13.

)

Odplatno$¢ za regulacyjne ustugi systemowe odbywa sie wedlug stawek (cen)
optat wyznaczonych w sposo6b okreslony w pkt 5.3.2.1.3.(1) i (2) oraz ustalonych z
poszczegOlnymi wytworcami w  Umowach przesylania, z zastrzezeniem
pkt 5.3.2.1.18.

Dla poszczegdlnych rodzajéw regulacyjnych ustug systemowych sa stosowane
nastgpujace ceny rozliczeniowe:

Cena za operacyjng rezerwe mocy dla wszystkich JG:

(1.1) CP® — cena za operacyjng rezerwe mocy [zZ/MW-h] w godzinie #,
wyznaczona wedlug wzoru:

9%-CRRM
PREZ

OR min[CKRM b
Co" =
min(CKRM, ,CRRMS dla PREZ, >9%

dla 0 < PREZ, <9%
(5.99)

gdzie:

CKRMy  [zZ/MW-h] — Cena krancowa operacyjnej rezerwy mocy w godzinie A,
wyznaczana w sposob okreslony w pkt 5.3.2.1.7.

CRRM [zZt/MW-h] — Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy
mocy, wyznaczona w sposob okreslony w pkt 5.3.2.1.5.

PREZy [%] — Nadwyzka planistyczna mocy dostepnej dla OSP w
JGwa 1 JGoa W godzinie # ponad zapotrzebowanie do
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pokrycia przez elektrownie krajowe, wyrazona jako
procent zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie
krajowe, wyznaczona w dobie n-1 w ramach tworzenia
planu BPKD/RO, o ktérym mowa w pkt 5.3.2.1.7.

(2) Cena za udziat w regulacji j-tej JG:
(21) C° — cena za udzial w regulacji [z/MWh] j-tej JG w godzinie A,
wyznaczona wedlug wzoru:
C =005-CW, (5.100)
(3) Cena za prace w przecigzeniu j-tej JG:
(3.1) C_f”"” — cena godzinowa za moc przecigzenia, okreslona w Umowie
przesylania [zZ}/MW].
(4) Cena za prace w zanizeniu j-tej JG:
4.1 C f‘”’ — cena godzinowa za moc zanizenia, okreSlona w Umowie
przesylania [zZ/MW].
(5) Cena za udzial w automatycznej regulacji napigcia i mocy bierne;j j-tej JG:
(5.1) C/™* — cena godzinowa za udzial w automatycznej regulacji napigcia i
mocy biernej, okreslona w Umowie przesytania [z{/h].

53.2.14. Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy w danym roku
obowigzywania Taryfy OSP (UKOR) wynika z poziomu kosztow zakupu tej
ustugi, przyjetego do kalkulacji Taryfy OSP.

5.3.2.1.5.  Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM) stanowi warto$¢
referencyjng jednostkowego kosztu operacyjnej rezerwy mocy w sytuacji, gdy
godzinowa nadwyzka planistyczna mocy dostepnej dla OSP w JGwa i JGoa ponad
zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe, wyznaczona w dobie n-1
w ramach tworzenia planu BPKD/RO, jest co najmniej réwna wymaganej ilosci
operacyjnej rezerwy mocy JGwa i JGoa, okreslonej w pkt 2.1.9.2.

Wartos¢ ceny CRRM jest wyznaczana wedtug nastgpujacego wzoru:
UKOR
CRRM, = g
" = LH® -9%.ZPEK”, (5.100a)
gdzie:
UKOR, [zl] — Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy
mocy w roku r obowigzywania Taryfy OSP.
LH? — Liczba godzin szczytu zapotrzebowania w roku 7,
obejmujgca godziny od 7.00 do 22.00 we wszystkich
dniach roboczych roku r.
ZPEKY ~[MW-h] — Srednie wykonane zapotrzebowanie do pokrycia przez
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53.2.1.6.

5.3.2.1.7.

53.2.18.
(1)

)

elektrownie krajowe (w tym przez sterowane odbiory),
wyznaczone dla godzin szczytu zapotrzebowania roku 7-1
(wielkos¢ brutto).

r — Indeks roku, dla ktérego jest wyznaczana cena CRRM.

Wielko$é budzetu godzinowego operacyjnej rezerwy mocy (BGOR) jest rozna w
poszczegoblnych godzinach szczytu zapotrzebowania roku i dla danej godziny jest
réwna iloczynowi: (i) ceny CRRM, (ii) wymaganej procentowej iloci operacyjnej
rezerwy mocy JGwa i JGoa, okreslonej w pkt 2.1.9.2., oraz (iii) wartosci
zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe przyjetego w planie
BPKD/RO.

Cena kranncowa operacyjnej rezerwy mocy w godzinie 4 (CKRM}) jest réwna
najwyzszej cenie ofertowej za rezerwe¢ mocy w planie BPKD swobodnie
zbilansowanym wyznaczonym z uwzglednieniem operacyjnej rezerwy mocy JGwa
i JGoa (BPKD/RO). Cena CKRM dla poszczegdlnych godzin doby handlowej »
jest wyznaczana w dobie »-1, po utworzeniu podstawowej wersji planu BPKD z
uwzglednieniem ograniczen systemowych (BPKD/OS).

Plan BPKD/RO jest wyznaczany w dobie n-1 w nastgpujgcy sposob:

(i) W planie BPKD/RO jest pokrywane pasmami zdolnosci wytworczych JGwa
oraz pasmami zdolno$ci redukcji obcigzenia JGoa zapotrzebowanie réwne
sumie: zapotrzebowania na energie w obszarze Rynku Bilansujacego (ZRB)
oraz wymaganego poziomu operacyjnej rezerwy mocy JGwa i JGoa.

(il) Do wielkosci ZRB plan BPKD/RO jest wyznaczany zgodnie z zasadami
tworzenia planu BPKD swobodnie zbilansowanego (BPKD/BO).

(iii) Powyzej wielkosci ZRB plan BPKD/RO jest wyznaczany jako
minimalnokosztowy plan z pasm JGwa i JGoa niewykorzystanych do
pokrycia ZRB, wyznaczony wg cen ofertowych za rezerwe mocy, przy
uwzglednieniu dostepnosci zdolnosci wytwoérczych JGwa ze wzgledu na
dyspozycyjnos¢ jednostek wytworczych oraz warunki pracy sieci.

Przy wyznaczaniu planu BPKD/RO s3 uwzgledniane dane dostgpne w chwili jego
tworzenia oraz ograniczenie na maksymalng ilo§¢ redukcji poboru mocy JGoa
(maxRM), o ktérym mowa w pkt 4.2.6.1.

Cena ofertowa za rezerwe mocy, o ktdrej mowa w pkt 5.3.2.1.7., jest rowna:

Dla pasm zdolnosci wytworczych JGwa — wiekszej z dwdch wartosci: (i) réznicy
ceny za wytwarzanie energii elektrycznej (CO) i ceny za wytwarzanie wymuszone
energii elektrycznej powigkszonej o jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO;
(CW+HKC?) oraz (ii) 0,01 zMW-h.

Dla pasm zdolnosci redukcji obcigzenia JGoa — cenie za redukcje energii
elektrycznej (CR).

Jezeli dla dwéch lub wiecej pasm zdolnosci wytworczych JGwa lub pasm
zdolnosci redukcji obcigzenia JGoa wystgpuja te same ceny ofertowe za rezerwe
mocy, to ceny te na potrzeby planu BPKD/RO sa réznicowane zgodnie z zasadami
réznicowania cen stosowanymi dla cen CO i CR.
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Dodaje si¢ pkt 5.3.2.1.9. 0 nastepujacym brzmieniu:

5.3.2.1.9.  OSP publikuje niezwlocznie na swojej stronie internetowej wartosci nastgpujacych
parametrow stosowanych w modelu rozliczen operacyjnej rezerwy mocy w danym
roku obowigzywania Taryfy OSP:

(1.1) Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy (UKOR).
(1.2) Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM).
(1.3) Liczba godzin szczytu zapotrzebowania.

(1.4) Srednie wykonane zapotrzebowanie brutto do pokrycia przez elektrownie
krajowe wyznaczone dla godzin szczytu zapotrzebowania roku
poprzedzajacego dany rok.

Numeracja__dotychczasowych punktéw: 5.3.2.1.9. + 5.3.2.1.18. zostaje zmieniona
odpowiednio na: 5.3.2.1.10. + 5.3.2.1.19.

Pkt 5.3.2.3.1. otrzymuje brzmienie:
5.3.2.3.1. Rozliczenia za operacyjng rezerwe mocy

5.3.2.3.1.1. Rozliczenie operacyjnej rezerwy mocy jest realizowane dla Jednostki Grafikowej
Wytworczej aktywnej (JGwa) i Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej (JGoa).
Rozliczenie jest dokonywane dla godzin szczytu zapotrzebowania obejmujacego
okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych.

5.3.2.3.1.2. Naleznos¢ godzinowa fo,R dla j-tej JG w godzinie 4 za operacyjng rezerwe¢ mocy
jest obliczana wedtlug wzoru:

NGt =C)*-POR, (5.101)
gdzie:

G [zZ/MW-h] — Cena za operacyjng rezerw¢ mocy w godzinie h,
wyznaczona zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.3.2.1.3.(1).

POR [MW-h] — Zdolnosci wytworcze j-tej JGwa, wyrazone w

h
; wielkosciach  brutto, albo zdolnosci redukcji

obcigzenia j-tej JGoa stanowigce w godzinie A
operacyjng rezerwe mocy, wyznaczone zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 2.1.10.1.2, z
zastrzezeniem pkt 5.3.2.3.1.3.15.3.2.3.1.4.

53.2.3.1.3. W przypadku, gdy dla JGwa znajdujacej si¢ w postoju dyspozycyjnym zostato
wydane polecenie uruchomienia tej JGwa i w ramach jego realizacji, z powodu
awarii JGwa spowodowanej przyczynami innymi niz zakldcenie pracy sieci nie
nalezacych do wytworcy, nie uzyskano stanu synchronizacji tej JGwa z siecia, to
dla tej JGwa przyjmuje si¢ warto§¢ POR réwnag zero dla okresu 180 godzin
poprzedzajacych wystapienie przerwania tego uruchomienia, liczonego wiacznie z
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godzina, w ktdrej wystapilo przerwanie tego uruchomienia. Jezeli w okresie 180
godzin poprzedzajacych przerwanie tego uruchomienia, JGwa pracowala, to za
okres, dla ktérego wartos¢ POR jest rowna zero przyjmuje sie godziny od: (i)
godziny wystapienia przerwania tego uruchomienia do (ii) nastepnej godziny po
godzinie, w ktorej JGwa zakonczyla prace przed przerwanym uruchomieniem.

W zaleznosci od terminu wystgpienia nieudanego uruchomienia w stosunku do
realizacji rozliczen na RB, korekta wartosci POR jest uwzgledniana w ramach
rozliczenia pierwotnego albo rozliczenia korygujacego.

53.2.3.1.4. W przypadku, gdy dla JGoa zostalo wydane polecenie redukcji obcigzenia, i
polecenie to zostalo wykonane niepoprawnie w rozumieniu zasad okreslonych w
pkt 4.2.7.2., to dla tej JGoa przyjmuje sie¢ wartos¢ POR réwna zero dla okresu 180
godzin poprzedzajacych polecenie redukcji obcigzenia, liczonego wiacznie z
godzing, w ktérej wystgpilo niepoprawne wykonanie polecenia redukcji
obcigzenia. Jezeli w okresie 180 godzin poprzedzajacych niepoprawne wykonanie
polecenia redukcji obcigzenia, JGoa wykonala poprawnie polecenie redukcji
obcigzenia, to za okres, dla ktérego warto$¢ POR jest robwna zero przyjmuje sie
godziny od: (i) godziny wystgpienia niepoprawnego wykonania polecenia redukcji
obcigzenia do (ii) nastepnej godziny po godzinie, w ktérej poprzednio JGoa
wykonala poprawnie polecenie redukcji obcigzenia.

W zaleznosci od terminu wystgpienia niepoprawnego wykonania polecenia
redukcji obcigzenia w stosunku do realizacji rozliczen na RB, korekta wartosci
POR jest uwzgledniana w ramach rozliczenia pierwotnego albo rozliczenia

korygujacego.
5.3.2.3.1.5. Naleznos¢ dobowa N dla j-tej JG w dobie d za operacyjng rezerwe mocy jest

wyznaczana jako suma godzinowych naleznosci N9°z poszczegélnych godzin

Jh
he HS danej doby:
NJOdR — ZNOR

o Jh (5.102)
gdzie:
HS — Zbiér godzin szczytu zapotrzebowania obejmujacy okres od
godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych,
przypadajacy w dobie d.

5.3.2.3.1.6. Ilo$¢ zdolnosci wytworczych albo ilo$¢ zdolnosci redukcji obcigzenia j-tej JG
rozliczonych jako operacyjna rezerwa mocy w dobie d (POR;4) jest roOwna sumie
wielkos$ci godzinowych PORj, dla godzin szczytu zapotrzebowania.

OR
jm

5.3.23.1.7. Naleznos$é miesigczna N°F dla j-tej JG w miesiacu m za operacyjna rezerwe mocy

jest wyznaczana jako suma dobowych naleznosci Nj‘ffz poszczego6lnych dob
deDm miesigca m oraz naleznosci uzupetniajacej miesigcznej NV Uﬁf za operacyjna

rezerwe mocy w miesigcu m, wyznaczanej w sposob okreslony w pkt 5.3.2.3.1.8.:
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Nyl = 2 Ny +NUGY (5.103)

Jm Jm
deDm

OR
Jm

operacyjng rezerwe mocy jest wyznaczana jako roztozenie niewykorzystanych
budzetéw godzinowych operacyjnej rezerwy mocy (BGOR) w miesiagcu m na
godziny tego miesigca, w ktorych cena za operacyjng rezerwe mocy (COR) byla
mniejsza od ceny kraficowe]j operacyjnej rezerwy mocy (CKRM). Powyzsze jest
dokonywane przy uwzglednieniu warunku, ze godzinowa naleznos$¢ za operacyjna
rezerwe mocy w poszczegdlnych godzinach miesigca m nie moze byé wigksza od
nalezno$ci wyznaczonej z zastosowaniem ceny CKRM w danej godzinie.

5.3.2.3.1.8. Nalezno$é¢ uzupeliajaca miesicczna NUS® dla j-tej JG w miesigcu m za

OR
Jm

wyznaczana wedlug nastgpujacego wzoru:

Naleznos$¢ uzupelniajaca miesigczna NU '~ dla j-tej JG w miesiacu m jest

> CKRM, - POR, - Y N}
NU% = [min( Y BGOR,, Y. > CKRM, -POR,,,)— 3 YN ] heH —
e AeHg = ey et Z( " CKRM, - POR,, - ZNﬁ"] (5.103a)
ied \ heH? deDm
gdzie:
BGORy, [Zl] — Budzet godzinowy operacyjnej rezerwy mocy w godzinie

h, wyznaczony zgodnie z pkt 5.3.2.1.6.

CKRM, [zi/MW-h] — Cena kraficowa operacyjnej rezerwy mocy w godzinie A,
wyznaczona zgodnie z pkt 5.3.2.1.7.

PORj; [MW-h] — Zdolnosci wytwoércze j-tej JGwa, wyrazone w
wielkos$ciach brutto, albo zdolnosci redukcji obcigzenia
Jj-tej JGoa stanowigce w godzinie / operacyjng rezerwe
mocy, wyznaczone zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt 2.1.10.1.2., z zastrzezeniem pkt 5.3.2.3.1.3.
153.23.14.

Njof [Zl] — Naleznos$¢ dobowa dla j-tej JG w dobie d za operacyjna
rezerwe mocy.

HS — Zbioér godzin szczytu zapotrzebowania w miesigcu m,
obejmujacy godziny od 7.00 do 22.00 we wszystkich
dniach roboczych miesigca m.

Dm — Zbioér déb miesigca m.

J — Zbio6r JGwa 1 JGoa.

W przypadku, gdy zachodzi warunek:

Z Z (CKRM,, 'PORU.)_Z ZNZR =0

1eJ heH,‘: ieJ deDm

przyjmuje sie¢, ze nalezno$é uzupelniajaca miesi¢czna za operacyjng rezerweg mocy
dla kazdej JG w miesigcu m jest rwna zero.
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53.2.3.1.9.

Ilos¢ zdolnodci wytworezych j-tej JG rozliczonych jako operacyjna rezerwa mocy
w miesigcu m (POR;nm) jest rowna sumie wielkosci dobowych POR;4. Srednia cena

operacyjnej rezerwy mocy w miesigcu m (Cj‘ff ) jest rowna ilorazowi naleznosci

miesi¢cznej N oraz miesigcznej ilosci operacyjnej rezerwy mocy POR;m.

Pkt 5.3.2.3.6.1. otrzymuje brzmienie:

53.23.6.1.

ARNE
N

o dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulacji

Nalezno$¢ godzinowa
napi¢cia i mocy biernej w godzinie 4 jest obliczana wedtug wzoru:

N4 = CAE g gRE (5.122)
gdzie:

CJARNE [zt/h] - Cena za udzial w automatycznej regulacji napigcia i
mocy biernej przez j-t3 JG okreslona w Umowie
przesylania albo zgodnie z zasadami zawartymi w pkt
5.3.2.1.18.

fARNE [h] - Czas pracy j-tej JG z zalgczonym ukladem ARNE w

y
" ARNE

Jh

zasadami podanymi w pkt 5.3.2.3.6.2.

godzinie h. Czas ¢ jest wyznaczany zgodnie z

Pkt 5.3.2.5.7. otrzymuje brzmienie:

53.2.5.7.

W przypadku nie zastosowania si¢ przez wytworce do zasady, o ktérej mowa
wpkt4.4.3.1., lub wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt 5.3.2.1.19.,
wytworca zaptaci OSP oplate w wysokosci rownej naleznosci za 12-godzinng
prace przedmiotowego ukiadu.

Tytul pkt 5.3.4. otrzymuje brzmienie:

5.3.4.

Rozliczenia uzupetniajace roczne za operacyjng rezerwe
mocy JGwa i JGoa

Pkt 5.3.4.1.1. +5.3.4.1.4. otrzymuja brzmienie:

534.1.1.

53.4.1.2.

Przedmiotem rozliczen w ramach rozliczenia uzupelniajagcego rocznego za
operacyjng rezerw¢ mocy JGwa i JGoa sa zdolnosci wytworcze JGwa i zdolnosci
redukcji obcigzenia JGoa stanowigce operacyjng rezerwe mocy (POR),
wyznaczone dla JG zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 2.1.10.1.2. oraz
zastrzezeniem w pkt 5.3.2.3.1.3.15.3.2.3.1.4.

Naleznosci z tytulu rozliczenia uzupelniajacego rocznego za operacyjng rezerweg
mocy JGwa i JGoa sg wyznaczane, z zastrzezeniem pkt 5.3.4.1.3., w ramach kwoty
stanowiacej Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy w danym
roku obowigzywania Taryfy OSP (UKOR) niewydatkowanej w rozliczeniach
miesi¢cznych, dokonanych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.2.3.1.
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5.3.4.13.

53.4.14.

Nalezno$¢ za operacyjng rezerwe mocy dla JG w danym roku obowiazywania
Taryfy OSP, wyznaczona jako suma naleznosci miesigcznych za operacyjng
rezerwe mocy oraz naleznosci uzupetniajgcej rocznej za operacyjng rezerwe mocy,
nie moze by¢ wieksza od naleznosci wyznaczonej z zastosowaniem cen CKRM,
dla poszczegblnych godzin wyznaczonych zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt
53.2.1.7.

Okresem rozliczeniowym dla rozliczenia uzupelniajacego rocznego za operacyjna
rezerwg mocy JGwa i JGoa jest rok obowigzywania Taryfy OSP. Terminem
platnosci jest 22. dzien po zakonczeniu okresu rozliczeniowego.

Skresla sie pkt 5.3.4.1.6.

Pkt 5.3.4.2

.1.+5.3.4.2.3. otrzymuja brzmienie:

5.3.4.2.1.

53.4.22.

Rozliczenie uzupehiajgce roczne za operacyjng rezerwe mocy jest realizowane dla
Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa) i Jednostki Grafikowe)
Odbiorczej aktywnej (JGoa). Rozliczenie jest dokonywane dla godzin szczytu
zapotrzebowania obejmujacego okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we
wszystkich dniach roboczych roku obowigzywania Taryfy OSP.

Nalezno$¢ uzupetniajaca roczna NUﬁR dla j-tej JG w roku r za operacyjna

rezerwe¢ mocy jest wyznaczana jako rozlozenie niewykorzystanej w ramach
rozliczenn miesiecznych kwoty stanowiagcej Uzasadniony koszt pozyskiwania
operacyjnej rezerwy mocy (UKOR) w roku, na te miesiace danego roku, w ktérych
dokonano zmniejszenia naleznosci miesigcznych za operacyjng rezerw¢ mocy z
warto$ci naleznosci wyznaczonej z zastosowaniem godzinowych cen kraficowych
operacyjnej rezerwy mocy (CKRM) do wartosci sumy BGOR w miesigcu.
Powyzsze jest dokonywane przy uwzglednieniu warunku, ze godzinowa naleznos¢
za operacyjng rezerwe mocy w poszczegolnych godzinach roku r nie moze byé
wieksza od naleznosci wyznaczonej z zastosowaniem ceny CKRM w danej
godzinie.

Nalezno$¢ uzupeiajaca roczna NUﬁR dla j-tej JG w roku r jest wyznaczana
wedtug nastgpujacego wzoru:

> CKRM, -POR, - 3 NJ¥

heH} meMr

heH, isJ

NUS =[min[UK0R,~ > BGOR,, > > CKRM, -POR.»]—Z 2N [ ) (5.129)

iej mellr ] Z
ied

> CKRM, -POR, - > N

gdzie:

BGORy, [Z}] — Budzet godzinowy operacyjnej rezerwy mocy W
godzinie A, wyznaczony zgodnie z pkt 5.3.2.1.6.

UKOR, [Z1] — Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy
mocy w roku r obowigzywania Taryfy OSP

CKRM;, [z/MW-h] — Cena kraficowa operacyjnej rezerwy mocy w godzinie A,
wyznaczona zgodnie z pkt 5.3.2.1.7.
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PORj; [MW-h] — Zdolnosci wytwodrcze j-tej JGwa, wyrazone w
wielkosciach brutto, albo zdolnosci redukcji obcigzenia
Jj-tej JGoa stanowigce w godzinie / operacyjna rezerwe
mocy, wyznaczone zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt 2.1.10.1.2,, z zastrzezeniem pkt 5.3.2.3.1.3.
153.2.3.14.

Nj‘ff [zl] — Nalezno$¢ miesigczna dla j-tej JG w miesigcu m za
operacyjng rezerwe mocy, wyznaczona zgodnie z pkt
5.3.2.3.1.7.

HS — Zbiér godzin szczytu zapotrzebowania w roku v,
obejmujacy godziny od 7.00 do 22.00 we wszystkich
dniach roboczych roku .

Mr — Zbidr miesiecy roku 7.

J —  Zbiér JGwa 1 JGoa.

r — Indeks roku obowigzywania Taryfy OSP.

W przypadku, gdy zachodzi warunek:
3 S (CkRM, - POR,)-Y SN% =0 lub UKOR, -3 Y N <0

1€ heH? 1eJ meMr ieJ meMr

przyjmuje sig, ze naleznos¢ uzupelniajaca roczna za operacyjng rezerw¢ mocy dla
kazdej JG w roku r jest rdwna zero.

5.3.42.3. Ilos¢ zdolnosci wytworczych j-tej JG rozliczonych jako operacyjna rezerwa mocy
w roku r (POR)) jest rowna sumie wielkosci miesiecznych POR;», wyznaczonych
zgodnie z pkt 5.3.2.3.1.9.

Tytul pkt 5.4.6. otrzymuje brzmienie:

5.4.6. Procedury dotyczace rozliczenia uzupetniajgcego rocznego
za operacyjna rezerwe mocy JGwa i JGoa

Pkt 5.4.6.1. + 5.4.6.4. otrzymuja brzmienie:

54.6.1. Faktury dotyczace rozliczenia uzupelniajacego rocznego za operacyjng rezerwe
mocy JGwa 1 JGoa W poszczegbélnych okresach rozliczeniowych wystawiajg URB
nie pozniej niz 7. dnia po zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Faktury
korygujace nalezy wystawi¢ do 20. dnia miesigca kalendarzowego, w ktorym
dokonano korekty, tzn. sporzadzono i opublikowano raport handlowy korygujacy.

5.4.6.2. Na fakturze winny by¢ wyspecyfikowane nastepujace wielkosci rozliczeniowe:

(1) Naleznos¢ z tytulu rozliczenia uzupelniajacego rocznego za operacyjng rezerwe
mocy JGwa i JGoa W danym okresie rozliczeniowym.

5.4.6.3. Na fakturze korygujacej winny by¢ wyspecyfikowane nastepujace wielkosSci
rozliczeniowe:
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(1) Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):

(1.1) Nalezno$¢ z tytulu rozliczenia uzupelniajgcego rocznego za operacyjng
rezerwe mocy JGwa i JGoa w danym okresie rozliczentowym.

(2) Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:

(2.1) Naleznos$¢ z tytulu rozliczenia uzupetniajacego rocznego za operacyjna
rezerwe mocy JGwa i JGoa w danym okresie rozliczeniowym.

5.4.6.4. Terminem platnosci faktur za rozliczenie uzupelniajace roczne za operacyjna
rezerwe mocy JGwa i JGoa jest 22. dzien po zakonczeniu okresu rozliczeniowego.
Terminem ptatnosei faktur korygujacych za rozliczenie uzupelniajace roczne za
operacyjng rezerwe¢ mocy JGwa i JGoa jest ostatni dzien miesigca kalendarzowego,
w ktérym dokonano korekty, tzn. sporzadzono i opublikowano raport handlowy

korygujacy.

5.5.2. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych
Swiadczenia RUS

Pkt 5.5.2.1.3. otrzymuje brzmienie:

5.5.2.1.3. W ramach raportu dobowego sa udostepniane nastgpujace dane:
(1) Wielkosci godzinowe dla poszczegdlnych JG:

(1.1.) Cena za operacyjng rezerwe mocy w godzinie / (C,).

(1.2)) Cena za udzial w regulacji j-tej JG (C IREG ).

(1.3.) Cena za moc przecigzenia j-tej JG (CjPr .

(1.4) Cenaza moc zanizenia j-tej JG (C jz‘"’ ).

(1.5.) Cena za udzial w regulacji napiecia i mocy biernej przez j-ta JG (C IARNE ).

(1.6) Zdolnosci wytwoércze albo zdolnosci redukcji obcigzenia j-tej JG w
godzinie 4 rozliczone jako operacyjna rezerwa mocy (POR ,, ).

(1.7.) Nalezno$¢ dla j-tej JG w godzinie 4 za operacyjng rezerwg mocy ( N jo,,R ).

(1.8.) Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w godzinie A ( P}fP ).
(1.9.) Naleznos$¢ dla j-tej JG w godzinie s za udzial w regulacji pierwotnej

(N,)).

(1.10.) Zakres regulacji wtérnej j-tej JG w godzinie 4 (P} ).

Jh

(1.11.) Naleznosé¢ dla j-tej JG w godzinie 4 za udziat w regulacji wtérmej (N jf,w )

(1.12.) Moc przeciazenia j-tej JG w godzinie 4 (P, ).

jh
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2

Pr =
jI: ff)

(1.13.) Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie A za pracg z przecigzeniem ( N

(1.14.) Moc zanizenia j-tej JG w godzinie 4 (P2").

Jh

Zan )

(1.15.) Naleznos¢ dlaj-tej JG w godzinie 4 za pracg z zanizeniem (N,

ARNE
Jh )

(1.16.) Czas pracy j-tej JG w godzinie A z zatlagczonym ukladem ARNE (¢

(1.17.) Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie s za udzial w regulacji napiecia i mocy
biernej (N 4%,

Jh
Wielkosci dobowe dla poszczegoélnych JG:

(2.1.) Zdolnosci wytworcze albo zdolnosci redukcji obcigzenia j-tej JG
rozliczone w dobie d jako operacyjna rezerwa mocy ( POR ).

(2.2.) Naleznosc¢ dlaj-tej JG w dobie d za operacyjng rezerwe mocy (NJQ‘,R ).
(2.3.) Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w dobie d (Pjﬁp ).

(2.4.) Naleznos¢ dla j-tej JG w dobie d za udzial w regulacji pierwotnej (N j'ff ).
(2.5.)  Zakres regulacji wtornej j-tej JG w dobie d (P ).

(2.6.) Naleznos¢ dla j-tej JG w dobie d za udziatl w regulacji wtérnej (N de"' ).
(2.7.) Moc przecigzenia j-tej JG w dobie d ( Pf:,”“ ).

(2.8.) Naleznos¢ dlaj-tej JG w dobie d za moc przecigzenia (NJP;"“c ).

(2.9.) Moc zanizenia j-tej JG w dobie d (P;").

(2.10.) Naleznos$¢ dla j-tej JG w dobie d za moc zanizenia (N JZ:" ).

ARNE
).

(2.11.) Czas pracy j-tej JG w dobie d z zalagczonym ukladem ARNE (¢,

(2.12.) Naleznos¢ dla j-tej JG w dobie d za udzial w automatycznej regulacji
napiccia i mocy biernej (N 4™*).

Pkt 5.5.2.2.3. otrzymuje brzmienie:

5.5.2.23.

(D

@

W ramach raportu handlowego sa udostepniane nastgpujace dane dla
poszczegoblnych Operatoréw Rynku dotyczace ich JG:

Zdolnosci wytwdrcze albo zdolnosci redukcji obcigzenia j-tej JG rozliczone w
miesigcu m jako operacyjna rezerwa mocy ( POR ).

Srednia cena operacyjnej rezerwy mocy j-tej JG w miesiacu m (Cjo,f ).
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(3) Naleznosé dla j-tej JG w miesigcu m za operacyjna rezerwe mocy ( N zf ).

(4)  Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigcu m (Pj',f,P ).

(5)  Srednia cena za udzial w regulacji pierwotnej j-tej JG w miesiacu m (C ff: )-

(6) Naleznosé dla j-tej JG w miesigcu m za udzial w regulacji pierwotnej ( N j’ff ).

(7)  Zakres regulacji wtornej j-tej JG w miesigcu m (ij,w ).

(8)  Srednia cena za udziat w regulacji wtémej j-tej JG w miesiacu m (C f,,fV )

(9) Naleznosé dla j-tej JG w miesigcu m za udzial w regulacji wtérnej (N j'f,f" ).

(10) Moc przeciazenia j-tej JG w miesiacu m (Pf,’,,"'“' ).

(11) Srednia cena za moc przeciazenia j-tej JG w miesigcu m (Cﬁ,’f"‘ ).

(12) Naleznosé dla j-tej JG w miesigcu m za moc przeciazenia ( N f’mm ).

(13) Moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m (ij"’ ).

(14) Srednia cena za moc zanizenia j-tej JG w miesiacu m (C jz,f:" )

(15) Naleznosé dla j-tej JG w miesigcu m za moc zanizenia ( N lz,f,’" ).

(16) Czas pracy j-tej JG w miesiacu m z zalgczonym uktadem ARNE (¢ jf,',WE )

(17) Srednia cena za udziat w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej j-tej JG
w miesigcu m (C j’.:fNE )

(18) Naleznosé dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej
w miesigcu m (N ;).

Pkt 5.5.2.3.6. otrzymuje brzmienie:
5.5.2.3.6. Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):

(1) Zdolno$ci wytworcze albo zdolnosci redukcji obcigzenia j-tej JG rozliczone w
miesigcu m jako operacyjna rezerwa mocy ( POR ).

(2)  Srednia cena operacyjnej rezerwy mocy j-tej JG w miesigcu m (Clo,f ).

(3) Naleznosé dla j-tej JG w miesigcu m za operacyjng rezerwe mocy (Nz,R ).

(4)  Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigcu m (Plff,P )-

(5)  Srednia cena za udzial w regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigcu m (C l’ff: ).
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(6) Naleznos¢ dla j-tej JG w miesiacu m za udzial w regulacji pierwotnej (N j'ff ).

(7)  Zakres regulacji wtornej j-tej JG w miesiacu m ( P2").

m

(8)  Srednia cena za udziat w regulacji wtérnej j-tej JG w miesiacu m (Cl ).

(9)  Naleznosé dla j-tej JG w miesiacu m za udziat w regulaciji wtérnej (N ).

Jm

(10) Moc przeciazenia j-tej JG w miesiacu m ( P7'*).

Jm

(11) Srednia cena za moc przeciazenia j-tej JG w miesigcu m (C;’;""C ).

(12) Nalezno$¢ dla j-tej JG w miesiacu m za moc przeciazenia (N jP'm:"‘ ).

(13) Moc zanizenia j-tej JG w miesiacu m ( PZ").

Jm

Z
m)

(14) Srednia cena za moc zanizenia j-tej JG w miesiacu m (C

(15) Naleznosé dla j-tej JG w miesiacu m za moc zanizenia (N “").

i

ARNE
Jm )

(16) Czas pracy j-tej JG w miesiacu m z zataczonym uktadem ARNE (¢

(17) Srednia cena za udzial w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej j-te] JG

w miesigcu m (C ﬁfo ).

(18) Naleznosé¢ dla j-tej JG w miesigcu m za udzial w automatycznej regulacji napiecia
i mocy biernej dla j-tej JG (N #%"F).

jm

Tytul pkt 5.5.5. otrzymuje brzmienie:

5.6.56. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych
rozliczenia uzupetniajagcego rocznego za operacyjng rezerwe mocy

JGwa i JGoa
Pkt 5.5.5.1.3. otrzymuje brzmienie:
5.5.5.1.3. W ramach raportu handlowego sa udost¢gpniane nastepujace dane dla

poszczegdlnych Operatoréw Rynku dotyczace ich JGwa i JGoa:

(1) Nalezno$¢ dla j-tej JG w roku r z tytutu rozliczenia uzupelniajacego rocznego za
operacyjng rezerwe mocy ( NU jO,R )-

Pkt 5.5.5.2.5. otrzymuje brzmienie:

5.5.5.2.5. W raporcie handlowym korygujacym dla korygowanego okresu rozliczeniowego
sg wyspecyfikowane:

(1) Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):
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(1.1)

Naleznos$é dla j-tej JG w roku r z tytulu rozliczenia uzupelniajacego
rocznego za operacyjng rezerwe mocy ( NU ﬁR )

(2) Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty: zakres danych zawartych w
raporcie jest taki sam jak okreslony w ppkt (1).

6. PROCEDURY | ZAKRES WYMIANY INFORMACJ! NIEZBEDNEJ DO
BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA OGRANICZENIAMI
SYSTEMOWYMI

6.4. Zakres informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE

publikowanych przez OSP

Pkt 6.4.3. = 6.4.5. otrzymuja brzmienie:

6.4.3. Informacje o planowanej pracy KSE sg publikowane na stronie internetowej OSP
na podstawie odpowiedniego planu i zawieraja:

(1) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKR:

(1.1)

(1.2)

(1.3)

Zagregowane wartosci $rednie miesieczne bilansu mocy KSE w szczycie
dobowym dni roboczych.

Informacja o planowanych remontach poszczegélnych JWCD, w tym
nazwa elektrowni, numer JWCD oraz planowany termin rozpoczegcia i
zakonczenia remontu.

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegdlnych weztach wytworezych sieci zamknigte;.

(2) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKM:

@2.1)

(22)

2.3)

Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie dobowym w
poszczegolnych dniach miesigca.

Informacja o planowanych remontach poszczegélnych JWCD, w tym
nazwa elektrowni, numer JWCD oraz planowany termin rozpoczegcia i
zakonczenia remontu.

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegdlnych weztach wytwdrczych sieci zamknigte;.

(3) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BTHD:

3.1)
(3.2)

(3.3)

Zapotrzebowanie na moc w KSE.

Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

Sumaryczna generacja JWCD.
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4

&)

(6)

(3.4) Sumaryczna generacja nJWCD.

(3.5) Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.
Dane prognozowane z etapu tworzenia planu WPKD:
(4.1) Zapotrzebowanie na moc w KSE.

(4.2) Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytwoérczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

(4.3) Sumaryczna generacja JWCD.
(4.4) Sumaryczna generacja nJWCD.
(4.5) Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.

(4.6) Informacja o planowanych remontach lub odstawieniach poszczegoélnych
JWCD, w tym nazwa elektrowni oraz numer JWCD.

(4.7) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegolnych wezlach wytworczych sieci zamkniete;j.

(4.8) Wymagana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKD (ppkt: (5.1) + (5.10)) oraz
dane z etapu tworzenia pierwszej wersji planu BPKD (ppkt: (5.11)):

(5.1) Zapotrzebowanie na moc KSE.

(5.2) Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytwdrczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

(5.3) Sumaryczna generacja JWCD.
(5.4) Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ustuge praca interwencyjna.

(5.5) Sumaryczna generacja JWCD swiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa
zimna.

(5.6) Sumaryczna generacja nJWCD.
(5.7) Sumaryczna generacja zrédet wiatrowych.
(5.8) Krajowe saldo wymiany migdzysystemowej (rownoleglej, nierownolegle;j).

(5.9) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegolnych wezlach wytworczych sieci zamknigte;.

(5.10) Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

(5.11) Cena rozliczeniowa odchylenia wyznaczona dla zapotrzebowania
wyzszego o 5% 1 nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE
wyznaczonym w dobie #n-1 (CRO*, CROs", CROz", CRO", CROs", CROZ).

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BPKD/RO:

(6.1) Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe.
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Q)

6.4.4.

1)
)
&)

)

®)
(©)
Q)
(8)
®
(10)

6.4.5.

(6.2)

(6.3)
(6.4)

Zdolnosci wytworcze JG Wytworczych aktywnych oraz zdolnoscei redukcji
obcigzenia JG Odbiorczych aktywnych nominowane do operacyjnej
rezerwy mocy.

Cena kraficowa operacyjnej rezerwy mocy (CKRM).

Cena za operacyjna rezerwe mocy (COR).

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BPKD:

(7.1)
(71.2)

(7.3)
(7.4)
(1.5)

(7.6)
(7.7)
(7.8)
(7.9)

Zapotrzebowanie na moc KSE.

Suma zdolnosci wytwoérczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

Sumaryczna generacja JWCD.
Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ustuge praca interwencyjna.

Sumaryczna generacja JWCD s$wiadczacych ushuge interwencyjna rezerwa
zimna.

Sumaryczna generacja nJWCD.
Sumaryczna generacja zroédel wiatrowych.
Krajowe saldo wymiany miedzysystemowej (rownoleglej, nierownoleglej).

Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

Informacje o pracy KSE sg publikowane na stronie internetowej OSP w dobie
n+1 i zawieraja:

Zapotrzebowanie na moc w KSE.

Krajowe saldo wymiany miedzysystemowej (rownolegtej, nieroéwnoleglej).

Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie rannym i wieczornym doby

n.

Zestawienie ubytkow mocy poszczegdlnych JWCD w poszczegélnych godzinach
doby n, w tym nazwa elektrowni, numer JWCD oraz wielkos¢ ubytku, w podziale
na ubytki sieciowe i elektrowniane.

Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.

Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ustuge praca interwencyjna.

Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa zimna.

Sumaryczna generacja nJWCD.

Sumaryczna generacja zroédel wiatrowych.

Zdolnosci wytwoércze JG Wytworczych aktywnych oraz zdolnosci redukeji
obcigzenia JG Odbiorczych aktywnych stanowigce operacyjng rezerwe mocy.

Informacje o funkcjonowaniu Rynku Bilansujacego sa publikowane na stronie
internetowej OSP, raz na dobe w postaci zagregowanej, dla kazdej godziny doby
n w dobie n+1 i zawieraja:
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(1) Podstawowe wskazniki dotyczace ilosci energii bilansujacej:

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

Ilosé energii bilansujacej planowanej swobodnej dostarczonej i odebrane;,
rozliczonej na Rynku Bilansujgcym.

Ilos¢ energii bilansujgcej planowanej wymuszonej dostarczonej
1 odebranej, rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

Ilos¢ energii bilansujacej nieplanowanej dostarczonej i odebranej,
rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

Ilos¢ energii elektrycznej realokacji USE na JG Wytwoérczych aktywnych
na Rynku Bilansujacym.

Zapotrzebowanie na energi¢ w obszarze Rynku Bilansujacego (ZRB) w
planie BPKD swobodnie zbilansowanym (BPKD/BO).

Zdolnosci wytworcze JG Wytworczych aktywnych oraz zdolnosci redukcji
obcigzenia JG Odbiorczych aktywnych rozliczone jako operacyjna rezerwa
mocy.

(2) Podstawowe wskazniki cenowe 1 kosztowe funkcjonowania Rynku
Bilansujgcego:

@2.1)

2.2)

2.3)

2.4)
2.5)
(2.6)

2.7)
(2.8)
(2.9)

Oferty bilansujace i oferty redukcji obciazenia, w zakresie oferowanych
cen oraz ilosci energii, przyjete na RB dla JG Wytwdrczych aktywnych i
JG Odbiorczych aktywnych (wykaz anonimowy wszystkich pasm
ofertowych — bez okreslenia identyfikatoréw JG, w podziale na rodzaj
paliwa podstawowego w przypadku jednostek wytworczych).

Oferty bilansujace i oferty redukcji obcigzenia, w zakresie oferowanych
cen oraz ilosci energii, wykorzystane przy tworzeniu planu BPKD
swobodnie zbilansowanego (BPKD/BO, wykaz anonimowy wszystkich
pasm ofertowych — bez okreslenia identyfikator6w JG, w podziale na
rodzaj paliwa podstawowego w przypadku jednostek wytworczych).

Srednie wazone ceny rozliczonej energii bilansujacej planowanej
wymuszonej dostarczonej i odebrane;.

Cena rozliczeniowa odchylenia (CRO).
Ceny rozliczeniowe odchylenia sprzedazy i zakupu (CROs, CROz).

Calkowity koszt pokrycia zapotrzebowania na Rynku Bilansujacym
(KCZ).

Koszt bilansowania na Rynku Bilansujacym (KB).
Koszt usuwania ograniczen na Rynku Bilansujagcym (KO).

Dodatkowe koszty wytwarzania energii wynikajace z realokacji USE na
JG Wytwérezych aktywnych na Rynku Bilansujacym.

(2.10) Koszt ushugi praca interwencyjna.

(2.11) Koszt ustugi interwencyjna rezerwa zimna.
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_MODYFIKACJA ZASAD
UDZIALU ODBIORCOW AKTYWNYCH W RYNKU BILANSUJACYM

1. WYKAZ SKROTOW | OZNACZEN ORAZ DEFINICJE
STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skrétow

Z wykazu skrotéw skresla sie skrot:

BZORO

3. PROCEDURY ZGLASZANIA | PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI
PRZEZ OPERATORA SYSTEMU PRZESYLOWEGO UMOW
SPRZEDAZY ORAZ PROGRAMOW DOSTARCZANIA | ODBIORU
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3.1.1. Ogolne zasady zgtaszania danych handlowych i technicznych

Pkt 3.1.1.28. otrzymuje brzmienie:

3.1.1.28. Odpowiedzi OSP na Zgloszenia Ofert Redukcji Obciazenia sa dokonywane za
pomoca nast¢pujgcych dokumentow:

(1)  Przyjecie Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia (PZORO).
(2) Odrzucenie Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia (OZORO).

3.1.2. Tryb i harmonogram zgtaszania danych handlowych
i technicznych

Pkt 3.1.2.3.2. i 3.1.2.3.3. otrzymuja brzmienie:

3.1.23.2. Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dotyczy wybranych godzin doby
handlowe;.

3.1.2.33. Zgloszenie Oferty Redukcji Obciazenia dotyczace godziny 4 doby handlowe;j
powinno by¢ dostarczone do OSP nie péZniej niz 1 godzina i 30 minut przed
rozpoczeciem godziny A4 doby handlowej. Jezeli do OSP zostanie dostarczone
Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zawierajace godziny, dla ktérych
powyzszy warunek nie jest spelniony, to takie Zgloszenie Oferty Redukcji
Obcigzenia bedzie przetwarzane przez OSP z pominigciem tych godzin, tj.
poczynajac od pierwszej godziny, dla ktérej powyzszy warunek jest spetniony.

Karta aktualizacji nr CB/16/2016
IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 28 wrzesnia 2016 . PROJEKT /] | Strona 28 z 39

/
/ 7

g

> 7=




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

Pkt 3.1.2.3.5. i 3.1.2.3.6. otrzymuja brzmienie:
3.1.2.3.5. Weryfikacja Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia dotyczacych danej doby

3.1.2.3.6.

handlowej jest realizowana iteracyjnie, w miare mozliwosci technicznych OSP w
zakresie ich przetwarzania, lecz nie czgdciej niz jedna iteracja procesu
weryfikacji w jednej godzinie doby handlowej. W toku kazdej iteracji OSP
dokonuje weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia i informuje
Operator6w Rynku, w zakresie okreslonym w niniejszej czesci IRIESP,
o przyjeciu lub odrzuceniu Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia.

Zgloszenie Oferty Redukcji ZORO) nie jest
obowigzkowe.

Obcigzenia (dokument

Tabela 3.1. pt. ., Harmonogram zglaszania danych handlowych i technicznych dla danej

doby handlowej.” otrzymuje brzmienie:

Tabela 3.1.

Harmonogram zglaszania danych handlowych i technicznych dla danej doby
handlowe;j.

Termin/okres

Dziatania Operatorow Rynku Dziatania OSP

ZGLOSZENIA USE W RAMACH RBN

Doba n-1 godzina

Rozpoczecie procesu zglaszania USE

9.00. dia doby n w ramach RBN (otwarcie
bramki zgtoszeniowej na RBN).
Od godziny 9.00 | Iteracyjnie: lteracyjnie:
do gggiynn': 4.30 Przesytanie Zgtoszen USE w Przyjmowanie i wstepna weryfikacja
gdoby 3’_1 ’ ramach RBN (dokumenty ZUSE). Zgtoszen USE w ramach RBN.

Odbiér informacji o niezgodnosciach
w Zgloszeniach USE i poprawianie
Zgloszen USE.

Generowanie i wysylanie informacji
0 niezgodnosciach w Zgioszeniach
USE (dokumenty 1ZUSE, IUZUSE).

Doba n-1 godzina
14.30.

Zakonczenie procesu zgtaszania USE
dla doby n w ramach RBN (zamknigcie
bramki zgtoszeniowej na RBN).

Od godziny 14.30

doby n-1 do ze zmianami, odrzuceniu lub braku Generowanie i wvsvianie informacii
godziny 15.30 doby | Zgloszenia USE w ramach RBN. 3 Wysyx ]
n-1. o przyjeciu Zgtoszenia USE

Odbiér informacji o przyjeciu, przyjeciu | Ostateczna weryfikacja Zgtoszen USE.

(dokument PZUSE), przyjeciu
Zgtoszenia USE ze zmianami

Odbiér informac;ji o przyjetych USE
na RBN.

(dokument PZZUSE), odrzuceniu
Zgtoszenia USE (dokument OZUSE)
lub braku Zgtoszenia USE (dokument
BZUSE).

Generowanie i wysytanie informagiji
o przyjetych USE na RBN (dokumenty
PUSE).

ZGLOSZENIA USE W RAMACH RBB

Doba n-1 godzina
15.30.

Rozpoczecie procesu zgtaszania USE
dla doby n w ramach RBB (otwarcie
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Termin/okres

Dzialania Operatoréw Rynku

Dziatania OSP

bramki zgloszeniowej na RBB).

Od godziny 15.30
doby n-1 do
godziny 22.00 doby
n.

Iteracyjnie:

Przesytanie Zgloszen USE w
ramach RBB (dokumenty ZUSEB).

Odbiér informaciji o przyjeciu,
przyjeciu ze zmianami lub
odrzuceniu Zgtoszenia USE w
ramach RBB.

lteracyjnie:

Przyjmowanie i weryfikacja Zgloszen
USE w ramach RBB.

Generowanie i wysytanie informacji

o przyjeciu Zgtoszenia USE
(dokument PZUSEB), przyjeciu
Zgtoszenia USE ze zmianami
(dokument PZZUSEB) lub odrzuceniu
Zgtoszenia USE (dokument
OZUSEB).

Doba n godzina
22.00.

Zakonczenie procesu zgtaszania USE
dla doby n w ramach RBB (zamkniecie
bramki zgloszeniowej na RBB).

Doba n po godzinie
22.00.

Odbiér informaciji o przyjeciu, przyjeciu
ze zmianami lub odrzuceniu
Zgtoszenia USE w ramach RBB.

Ostatnia iteracja weryfikacji Zgltoszen
USE:

Generowanie i wysylanie informacji o
przyjeciu Zgtoszenia USE (dokument
PZUSEB), przyjeciu Zgtoszenia USE
ze zmianami (dokument PZZUSEB)
lub odrzuceniu Zgtoszenia USE
(dokument OZUSEB).

ZGLOSZENIA OFERT BILANSUJACYCH

Doba n-1 godzina

Rozpoczecie procesu zglaszania Ofert

9.00. Bilansujacych dla doby n (otwarcie
bramki zgloszeniowej dla Zgtoszen Ofert
Bilansujgcych).
Od godziny 9.00 | Iteracyjnie: Iteracyjnie:
doby g, Przesyfanie Zgtoszen Ofert Przyjmowanie i wstepna weryfikacja
do godziny 14.30 . : o ) - - e
doby -1 Bilansujacych — cze$¢ handlowa Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czesé

(dokumenty ZOBH) oraz Zgtoszen
Ofert Bilansujacych — czesé
techniczna (dokumenty ZOBT).

Odbiér informacji o niezgodnosciach
w Zgtoszeniach Ofert Bilansujgcych
i poprawianie Zgtoszen Ofert
Bilansujacych.

handlowa, oraz Zgtoszen Ofert
Bilansujgcych — czes¢ techniczna.

Generowanie i wysytanie informac;ji
o niezgodnosciach w Zgloszeniach
Ofert Bilansujgcych (dokumenty
IZOBH, 1ZOBT).

Doba n-1 godzina
14.30.

Zakonczenie procesu zgtaszania Ofert
Bilansujacych dla doby n (zamkniecie
bramki zgloszeniowej dla Zgtoszen Ofert
Bilansujacych).

Od godziny 14.30
doby n-1 do
godziny 15.30 doby
n-1.

Odbidr informaciji o przyjeciu,
odrzuceniu lub braku Zgtoszenia Oferty
Bilansujacej.

Odbidr informacji o Przyjetych Ofertach
Bilansujacych — czesci handlowej, oraz

Ostateczna weryfikacja zgtoszen Ofert
Bilansujgcych:

Generowanie i wysytanie informac;ji
o przyjeciu Zgtoszenia Oferty
Bilansujacej (dokumenty PZOBH,
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Termin/okres Dziatania Operatoréw Rynku Dzialania OSP
Przyjetych Ofertach Bilansujgcych — PZOBT), odrzuceniu Zgtoszenia
czesci techniczne;. Oferty Bilansujgcej (dokumenty

0OZOBH, OZOBT) lub braku
Zgtoszenia Oferty Bilansujacej
(dokumenty BZOBH, BZOBT).

Generowanie i wysytanie informac;ji

o Przyjetych Ofertach Bilansujgcych -
czesé handlowa, oraz Przyjetych
Ofertach Bilansujgcych — czesé
techniczna (dokumenty POBH,

POBT).
ZGLOSZENIA OFERT REDUKCJI OBCIAZENIA
Doba n-1 godzina Rozpoczecie procesu zgtaszania Ofert
9.00. Redukciji Obcigzenia dla doby n

(otwarcie bramki zgtoszeniowej dla
Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia).

Od godziny 9.00 | Iteracyjnie; Iteracyjnie:
o dgﬁ,byz'}';g g o Przesylanie Zgtoszen Ofert Redukcji Przyjmowanie i weryfikacja Zgloszen
godzmy <1 Y| Obcigzenia (dokumenty ZORO). Ofert Redukcji Obcigzenia.
Odbiér informac;ji o przyjeciu lub Generowanie i wysytanie informacji o
odrzuceniu Zgtoszen Ofert Redukcji przyjeciu Zgloszen Ofert Redukgji
Obcigzenia. Obciazenia (dokument PZORO) lub

odrzuceniu Zgloszen Ofert Redukcji
Obcigzenia (dokument OZORO).

Doba n godzina Zakorniczenie procesu zgtaszania Ofert
21.30. Redukciji Obcigzenia dla doby n

(zamkniecie bramki zgloszeniowej

dla Zgtoszen Ofert Redukciji

Obcigzenia).
Doba n po godzinie | Odbidr informacji o przyjeciu lub Ostatnia iteracja weryfikacji Zgtoszen
21.30. odrzuceniu Zgtoszen Ofert Redukcii Ofert Redukcji Obcigzenia:

Obcigzenia. - L ..
Generowanie i wysytanie informaciji o

przyjeciu Zgtoszen Ofert Redukcji
Obcigzenia (dokument PZORO) lub
odrzuceniu Zgtoszen Ofert Redukcji
Obciazenia (dokument OZORO).

3.1.11. Zglaszanie Ofert Redukcji Obcigzenia

Pkt 3.1.11.1. otrzymuje brzmienie:

3.1LL11.1. Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia jest dokonywane dla Jednostki
Grafikowej Odbiorczej aktywnej (JGoa). Dla j-tej JGoa dla doby handlowej n
Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zawiera nastepujgce dane:

(1) Dane identyfikacyjne zgloszenia i dane identyfikacyjne doby handlowe;j »:

(1.1) Nazwe i kod Jednostki Grafikowej, ktorej dotyczy Zgloszenie Oferty
Redukcji Obciazenia.
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(1.2) Nazwe i kod Operatora Rynku, ktdry jest uprawniony do dysponowania
Jednostka Grafikows.

(1.3) Nazwe i kod Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytut prawny
do Jednostki Grafikowe;.

(1.4) Dane osoby skladajacej zgloszenie, ktéra jest upowazniona przez
Operatora Rynku do przekazywania zgloszen: imi¢, nazwisko,
stanowisko, numer licencji, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-
mail-owy.

(1.5) Date doby handlowej n.

(1.6) Aktywny Zakres Zgloszenia, tj. godziny doby handlowej, ktorych dotyczy
zgloszenie.

(1.7) Numer Porzadkowy Zgloszenia, tj. unikalny identyfikator liczbowy
okreslajacy kolejno$¢ chronologiczng dokonywania przez Operatora
Rynku Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia dla danej JGoa i danej doby
handlowe;j.

Dane handlowo-techniczne zgloszenia dla kazdej godziny 4 objetej Aktywnym
Zakresem Zgloszenia:

(1.1) Godzing, dla ktorej sa okreslane dane handlowe.

(1.2) Planowang w godzinie wielkos¢ poboru mocy przez JGoa (PD ), ).

(1.3) Dane handlowo-techniczne oferty redukcji obcigzenia dla kazdego pasma
ofertowego ke K={1,2,...,10} JGoa w godzinie A:
(2.3.1) Ceng ofertowa dla pasma k (OFCRjn).

(2.3.2) Moc oferowang do zredukowania w pasmie k (OF Rjnx)

3.1.12. Zasady weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia

Pkt 3.1.12.5. -+ 3.1.12.8. otrzymuja brzmienie:

3.1.12.5.

(D

@)

Weryfikacja Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia, dokonanego dla danej JGoa
i danej doby handlowej, polega w danej iteracji na sprawdzeniu danych
zawartych w weryfikowanym Zgloszeniu Oferty Redukcji Obcigzenia, pod
katem:

Zgodnosci danych w Zgloszeniu Oferty Redukcji Obcigzenia z zapisami w
Umowie przesylania Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytul
prawny do danej Jednostki Grafikowej, oraz z zapisami w Umowie przesylania
Operatora Rynku, ktory dysponuje ta Jednostka Grafikowa. Weryfikacja dotyczy:
kodu JG, kodu OR, kodu URB oraz numeru licencji osoby dokonujacej
zgloszenia.

Poprawnosci Aktywnego Zakresu Zgloszenia, tzn. nast¢pujacych wymagan:
(2.1) Pierwsza godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia moze by¢ godzina doby
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handlowej nie wczesniejsza niz druga godzina, po godzinie doby
handlowej, w ktorej Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zostalo
dostarczone do OSP (czas dostarczenia Zgloszenia Oferty Redukc;ji
Obcigzenia okresla Stempel Czasowy).

(2.2) Druga i kolejng godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia mogg by¢
wybrane godziny doby handlowej, ktorej dotyczy zgloszenie, nastepujace
po pierwszej godzinie Aktywnego Zakresu Zgloszenia.

(3) Spelnienia nastgpujacych wymagan dla kazdej godziny # Aktywnego Zakresu
Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia:
(3.1) Oferta Redukcji Obcigzenia nie moze zawiera¢ wiecej niz 10 pasm
ofertowych.
(3.2) Planowana w godzinie, wielkos¢ poboru mocy przez JGoa (PD,, ):
(3.2.1) Nie moze by¢ wigksza od mocy przylaczeniowej sterowanych
odbioréw energii (P_;P ) okreslonej dla JGoa w umowie przesytania
(PD_/h < R/P)'
(3.2.2) Musi spetnia¢ warunek PD , > 0.
(3.3) Moce oferowane do zredukowania w poszczegdlnych pasmach k Oferty
Redukcji Obciazenia (OF Rjnk):
(3.3.1) Muszg by¢ nieujemne.
(3.3.2) Musza by¢ podawane w MW, z dokladnosciag do 0,001 MW,
(3.4) Suma mocy we wszystkich oferowanych pasmach nie moze by¢ wieksza
od planowanej w godzinie, wielkoSci poboru mocy przez JGoa
10
(D.OFR,, <PD,).
k=1
(3.5) Ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm (OFCRjuk):
(3.5.1) Muszg by¢ podawane w zI/MWh, z dokladnoscig do
1 grosza/MWh.
(3.5.2) Muszg by¢ rosngce w kolejnych pasmach.
(3.5.3) Nie mogg by¢ mniejsze od 70 zZ/MWh.
(3.5.4) Nie mogg by¢ wieksze od 1 500 z/MWh.
Jezeli dla dwdch lub wiecej Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych w
ich Ofertach Redukcji Obcigzenia wystepujg te same ceny ofertowe dla danej
godziny, to ceny te na potrzeby realizacji proceséw planowania zostang
zmienione w zakresie od 1-107* grosza/MWh do 9999-10"'* grosza/MWh, na
podstawie czasu dostarczenia Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia, w
kolejnosci od ofert JGoa dostarczonych wczesnie;j.
3.1.12.6. Weryfikacja warunkéw okre$§lonych w pkt 3.1.12.5. odbywa sie¢ wedtug
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@)

3)

“4)

nastepujacych zasad i w nastepujacej kolejnosci:

W przypadku, gdy nie sa spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(1), to
Zgloszenie Oferty Redukcji Obciazenia dla danej JG zostaje odrzucone w calosci,
tj. w zakresie wszystkich godzin okreslonych Aktywnym Zakresem Zgloszenia.

W przypadku, gdy sg spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(1) oraz nie sa
spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(2), to:

(2.1) W  sytuacji, gdy nie jest spelniony warunek okreslony
w pkt 3.1.12.5.(2.1) — Zgloszenie Oferty Redukcji Obciazenia dla danej JG
zostaje odrzucone w zakresie godzin zawierajagcych si¢ w okresie
pomiedzy nastepujacymi godzinami doby handlowej (wlacznie z tymi
godzinami): (i) pierwsza godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia, a (ii)
godzing bedaca pierwsza godzing doby handlowej, po godzinie doby
handlowej, w ktdrej Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia podlegalo
weryfikacji przez OSP. Zgloszenie Oferty Redukcji Obciazenia dla danej
JG zostaje odrzucone w catosci w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji
Aktywny Zakres Zgloszenia nie zawiera zadnej godziny doby handlowe;.

(22) W sytuacji, gdy nie jest spelniony warunek okreslony
w pkt 3.1.12.5.(2.2) — Zgloszenie Oferty Redukcji Obciazenia dla danej JG
zostaje odrzucone w calosci, tj. w zakresie wszystkich godzin okreslonych
Aktywnym Zakresem Zgloszenia.

W przypadku, gdy sa spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(1) oraz
3.1.12.5.(2), i1 jednoczesnie w danej godzinie nie zostala zrealizowana
weryfikacja Zgloszen Ofert Redukcji ObcigZenia, to Zgloszenie Oferty Redukcji
Obcigzenia dla danej JG zostaje odrzucone w zakresie godzin zawierajacych si¢
w okresie pomiedzy nastepujacymi godzinami doby handlowej (wlacznie z tymi
godzinami): (i) pierwszg godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia, a (ii) godzing
bedaca pierwszg godzing doby handlowej, po godzinie doby handlowej, w ktorej
Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia podlegalo weryfikacji przez OSP.
Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej JG zostaje odrzucone w catosci
w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji Aktywny Zakres Zgloszenia nie zawiera
zadnej godziny doby handlowe;j

W przypadku, gdy sg spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(1) i
3.1.12.5.(2) oraz nie sg spelnione dla danej godziny warunki okreslone w pkt
3.1.12.5.(3), to Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej JG i tej godziny
zostaje odrzucone i Przyjeta Oferta Redukcji Obcigzenia jest wyznaczana w
nastepujacy sposob:

(4.1) Planowana w godzinie, wielkos¢ poboru mocy przez j-ta JGoa (PD,,)

odpowiada deklarowanej ilo$¢ dostaw energii elektrycznej tej jednostki w
tej godzinie (PD,, = — ED ).

(4.2) Przyjeta Oferta Redukcji Obciazenia sklada si¢ tylko z jednego pasma
ofertowego:

(4.2.1) Moc oferowana do zredukowania w pierwszym pasmie Przyjetej
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Oferty Redukcji Obciazenia jest rOwna zero.

(4.2.2) Cena ofertowa dla pierwszego pasma Przyjetej Oferty Redukcji
Obciazenia jest réwna zero.

3.1.12.7. Dla danej Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej i danej doby handlowej w
dane;j iteracji weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia jest uwzgledniane
Zgloszenie Oferty Redukcji Obciagzenia o najwyzszym Numerze Porzagdkowym
Zgloszenia (Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia o najwyzszym Numerze
Porzadkowym Zgloszenia jest traktowane jako ostatnie dokonane zgloszenie).

W przypadku, gdy Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia o najwyzszym
Numerze Porzagdkowym Zgloszenia nie zawiera danych w zakresie wszystkich
godzin Horyzontu Weryfikacji (Aktywny Zakres Zgloszenia zweryfikowany
wzgledem czasu dostarczenia Zgloszenia Oferty Redukcji Obciazenia do OSP i
czasu wykonania iteracji, nie pokrywa si¢ z Horyzontem Weryfikacji), to w
zakresie brakujgcych godzin sg uwzgledniane dane z poprzednich Zgloszen Ofert
Redukcji Obcigzenia, w kolejnosci malejacych Numeréw Porzadkowych
Zgloszenia.

3.1.12.8. Wynikiem weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia jest Przyjeta Oferta
Redukcji Obcigzenia, dla Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej j oraz
godzin /4 danej doby handlowe;j, dla ktérych dokonano Zgloszenia Ofert Redukc;ji
Obcigzenia.

4, PROCEDURY BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

4.2.7. Kontrola poprawnosci redukcji obciazenia

Pkt 4.2.7.1.2.-- 4.2.7.1.5. otrzymuj3a brzmienie:

4.2.7.1.2. Kontrola poprawnosci zglaszanych wielkosci poboru mocy JGoa jest realizowana
poprzez poréwnanie ilosci zgloszonych w ofercie z faktycznym wykonaniem.
Kontrola jest dokonywana wylacznie w godzinach, ktérych dotyczy Przyjeta
Oferta Redukcji Obcigzenia i jednoczesnie w ktérych Oferta Redukcji Obcigzenia
nie zostala wykorzystana przez OSP.

42.7.1.3. Zgloszenia poboru mocy JGoa s3 uznawane za niepoprawne, jezeli zgloszone dla
tej JGoa wielkosci poboru mocy rdznig si¢ o wigcej niz 10 % od rzeczywistego
poboru mocy tej JGoa w 3 lub wigcej kolejnych godzinach, w ktérych dokonana
byla kontrola poprawnosci zglaszanych wielkosci poboru mocy dla danej JGoa. W
przypadku stwierdzenia niepoprawnego zgloszenia poboru mocy dla danej JGoa,
OSP wstrzymuje wykorzystanie Ofert Redukcji Obcigzenia tej JGoa poczynajac od
drugiej doby, przypadajacej po dobie, w ktdérej stwierdzono niepoprawne
zgloszenie poboru mocy dla danej JGoa.. Wstrzymanie wykorzystania Ofert
Redukcji Obcigzenia JGoa 0znacza, ze jednostka ta pozostaje obiektem RB, ale nie
bierze, w okresie wstrzymania, udzialu w bilansowaniu zasobéw KSE, w
szczegdlnosci nie $wiadczy RUS.
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42.7.1.4.

42.7.1.5.

5.

5.14.

OSP informuje wlasciwego OR o wstrzymaniu wykorzystania Ofert Redukcji
Obciazenia JGoa W formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomoca poczty
elektronicznej. Informacja przekazywana za pomoca poczty elektronicznej jest
przesylana pod okreslone w Umowie przesylania adresy oséb upowaznionych
przez OR do kontaktéw z OSP (reprezentantow OR).

Przywr6cenie wykorzystania Ofert Redukcji Obcigzenia JGoa nastepuje od drugiej
doby po uptywie kolejnych 5 dob, dla ktérych w godzinach od 7.00 do 22.00, dla
danej JGoa byly skladane oferty zgodnie z pkt 4.2.7.1.5., i dla ktérych nie
stwierdzono niepoprawnosci zgloszenia poboru mocy JGoa.

OSP informuje wilasciwego OR o przywroceniu wykorzystania Ofert Redukcji
Obciagzenia JGoa w formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomocg poczty
elektronicznej. Informacja przekazywana za pomocag poczty elektroniczne] jest
przesylana pod okreslone w Umowie przesylania adresy oséb upowaznionych
przez OR do kontaktéw z OSP (reprezentantow OR).

W celu przywrécenia wykorzystania Ofert Redukcji Obcigzenia JGoa OR jest
zobowigzany do zglaszania dla danej JGoa Ofert Redukcji Obciazenia,
w godzinach od 7.00 do 22.00 we wszystkich dobach, w ktérych sg przekazywane:

- prognozowana warto$¢ poboru mocy JGoa,
- oferowana do zredukowania moc réwna zero,

- cena za redukcje réwna zero.

PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZT(")W BILANSOWANIA
SYSTEMU | KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

Wyznaczanie cen za wytwarzanie i redukcje energii elektrycznej

Dodaje sie pkt 5.1.4.7. o nastepujacym brzmieniu:

5.14.7.

Jezeli po przeprowadzeniu proceséw roznicowania cen CO, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 3.1.7.2.5., oraz cen ofertowych zawartych w Ofertach Redukcji
Obciazenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 3.1.12.5.(3), ktérakolwiek
z cen CO jest réwna cenie CR, to ta cena CO jest zwickszana o 1-10 grosza/MWh.
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MODYFIKACJA ZAKRESU SWIADCZENIA

USLUGI REDUKCJI ZAPOTRZEBOWANIA NA POLECENIE OSP

2.

2.1.6.

WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

Podstawowe funkcje podmiotéw na Rynku Bilansujacym

Pkt 2.1.6.3. otrzymuje brzmienie:

2.1.6.3.

(1)

@

3)

(4)

)

(6)

(M

®)

Operator Systemu Dystrybucyjnego, ktérego sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie polaczenie z siecig przesylowg (OSDp) wuczestniczy w
administrowaniu Rynkiem Bilansujacym w zakresie obslugi Jednostek
Grafikowych, na ktére sktadajg si¢ MB z obszaru sieci tego OSDp oraz sieci
OSDn, dla ktérych ten OSDp realizuje obowigzki w zakresie wspolpracy z OSP.
W ramach tego OSDp w szczegdlnosci:

Zarzadza konfiguracja w zakresie prowadzenia bilansowania handlowego przez
URB.

Zarzadza konfiguracjg w zakresie przyporzadkowywania poszczegolnych URD
do poszczeg6lnych MB poszczegélnych URB, jako podmiotow prowadzacych
bilansowanie handlowe tych URD.

Zarzadza konfiguracjg w zakresie dopuszczania poszczegélnych uzytkownikow
systemu i reprezentujacych ich PDE do $wiadczenia ustugi redukcji obcigzenia
odbiorcow, w tym uslugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, i
przekazuje do OSP specyfikacje PDE dopuszczonych do $wiadczenia ustugi.

Wyznacza oraz przyporzadkowuje ilosci dostaw energii dotyczacych URD do
poszczegdlnych MB poszczegélnych URB, pelnigcych dla tych URD funkcje
podmiotéw odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, i przekazuje do OSP
ilosci dostaw energii dla poszczegolnych MB poszczegdlnych URB.

Rozpatruje reklamacje URB dotyczace przyporzadkowanych im ilosci dostaw
energii w poszczego6lnych MB i wprowadza niezbedne korekty w wymagajacych
tego przypadkach.

Wyznacza ilosci dostaw energii w PDE, w ktérych przylgczone sg urzadzenia lub
instalacje wykorzystywane do swiadczenia ustugi redukcji obcigzenia odbiorcow,
w tym ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, i przekazuje do OSP
ilosci dostaw energii w tych PDE oraz poszczegdlnych FPP wchodzacych w ich
sklad.

Rozpatruje reklamacje podmiotow $wiadczacych ustuge redukcji obcigzenia
odbiorcéw, w tym redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, dotyczace ilosci

dostaw energii w poszczegdlnych PDE i FPP oraz wprowadza niezb¢dne korekty
w wymagajacych tego przypadkach.

Przekazuje do OSP dane niezbedne do konfigurowania Rynku Bilansujgcego oraz
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monitorowania poprawnosci jego konfiguracji.

(9) Obsluguje sytuacje wyjatkowe, polegajace na utracie przez URD podmiotu
odpowiedzialnego za jego bilansowanie.

Realizacja powyzszych zadan przez danego OSDp w zakresie dotyczacym OSDn
rozpocznie si¢ nie pézniej niz w terminie 30 dni po zatwierdzeniu IRiESD tego
OSDp przez Prezesa URE.

2.1.11. Regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej

Pkt 2.1.11.1. otrzymuje brzmienie:

2.1.11.1. W  celu zapewnienia  bezpieczenstwa pracy Krajowego  Systemu
Elektroenergetycznego OSP moze zawierac:

(1)  Umowy o S$wiadczenie ushugi praca interwencyjna, z wytworcami energii
elektrycznej, zapewniajagce OSP dostep do szybkiej rezerwy interwencyjnej
w zakresie zwickszenia wytwarzania energii.

(2) Umowy o $wiadczenie ushugi interwencyjna rezerwa zimna, z wytworcami energii
elektrycznej, zapewniajace OSP dostep do jednostek wytworczych utrzymywanych w
gotowosci do uruchamiania i wytwarzania energii.

(3) Umowy o s$wiadczenie ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,
z podmiotami dysponujgcymi sterowanymi odbiorami energii, zapewniajagce OSP
dostep do szybkiej rezerwy interwencyjnej w zakresie zmniejszenia odbioru energii.

Pkt 2.1.11.3.1i 2.1.11.4. otrzymuja brzmienie:

2.1.11.3. Regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej moga by¢
$wiadczone w ramach:

(1)  Uslugi praca interwencyjna, przez:
(1.1) Jednostki wytwdrcze pompowo-szczytowe.
(1.2) Jednostki wytwoércze w elektrowniach gazowych.

(2)  Ushugi interwencyjna rezerwa zimna, przez centralnie dysponowane jednostki
wytworcze cieplne, w odniesieniu do ktérych beda spetnione tacznie nastgpujace
warunki:

(2.1) Zgodnie z art. 33 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
(zintegrowane  zapobieganie zanieczyszczeniom i ich  kontrola)
(Dz. Urz. UE L334/37) zostanie przyznane prawo do korzystania od dnia
1 stycznia 2016 r. z czasowego odstgpstwa od standardéw emisyjnych.

(2.2) Wpykorzystanie przez OSP jednostek wytworczych do $swiadczenia ustugi
interwencyjna rezerwa zimna, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r., jest
uzasadnione warunkami technicznymi i bilansowymi pracy KSE.

(3)  Ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, przez sterowane odbiory
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2.1.11.4.

energii w ramach:

(3.1) Programu Gwarantowanego, w ktérym $wiadczenie ustugi polega na
zobowiazaniu do oferowania okreslonej ilosci redukcji obcigzenia oraz
zobowiazaniu do wykonania redukcji w tej ilosci.

(3.2) Programu Biezacego, w ktorym $wiadczenie ustugi polega na prawie do
oferowania redukcji obcigzenia i zobowigzaniu do wykonania redukcji
obcigzenia w ilosci zaoferowanej.

Swiadczenie ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w ramach
powyzszych programéw dotyczy uméw zawartych po 1 stycznia 2017 r.

Urzadzenia wykorzystywane do s$wiadczenia ustugi praca interwencyjna lub
ustugi interwencyjna rezerwa zimna sg reprezentowane na Rynku Bilansujagcym
w ramach JGospa. Urzadzenia wykorzystywane do $wiadczenia ustugi redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP moga by¢ reprezentowane na Rynku
Bilansujacym w ramach JGospp lub JGo lub moga wystepowaé poza strukturg
obiektowg Rynku Bilansujacego.

Pkt 2.1.11.6. otrzymuje brzmienie:

2.1.11.6.

(D

)

3)

W ramach regulacyjnych ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej
przedmiotem zakupu przez OSP jest:

W zakresie interwencyjnej generacji mocy:

(1.1) Gotowos¢ do swiadczenia rezerwy interwencyjnej.

(1.2) Wykorzystanie rezerwy interwencyjnej.

W zakresie redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w Programie Biezacym:
(2.1) Wykorzystanie rezerwy interwencyjnej.

W zakresie redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w Programie
Gwarantowanym:

(3.1) Gotowosé do swiadczenia rezerwy interwencyjnej

(3.2) Wykorzystanie rezerwy interwencyjne;j.
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