Warszawa, dnia .5fstopada 2016r.

PREZES

URZEDU REGULAC)I ENERGETYKI
Maciej Bando

DRR.WIR.4320.3.2016/LK

DECYZJA

Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 23 - j.t. ze zm.} oraz art. 9g ust. 7
Tart. 23 ust. 2 pkt 8 w zwiazku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U.z 2012 r,, poz. 1059 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spétka Akcyjna,
z siedziba w Konstancinie -Jeziornie, ul. Warszawska 165,

z dnia 28 pazdziernika 2016 r., znak: Z-952-DO-PM-ARE.7000.1.2016.2, w sprawie
zmiany decyzji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2010 r., znak: DPK-
4320-1(6)/2010/KS, zatwierdzajacej Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej
w czeSci ogblnej oraz w czeéci dotyczacej bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi oraz uchylajacej decyzje z dnia 10 lutego 2006 r.,
znak: DPK-7102-14(5)/2006, uzupetnionej decyzja z dnia 29 lipca 2010 r., znak: DPK-
4320-1(8)/2010/KS/AGF, zmienionej decyzjami: z dnia 20 wrzeénia 2010 r., znak: DPK-
4320-2(2)/2010/KS, z dnia 10 listopada 2010 r., znak: DPK-4320-2(4)/2010/LK,
z dnia 31 lipca 2012 r,, znak: DPK-4321 -2(6)/2010/2012/LK/AKG, z dnia 16 listopada
2012 r, znak: DPK-4320-2(8)/2010/2012/LK, z dnia 14 grudnia 2012 r., znak: DPK-
4320-2(13)/2010/2012/LK, z dnia 29 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-2(16)
/2010+2013/LK, z dnia 30 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-2(18)/2010/2012/KS
oraz z dnia 18 listopada 2013 r., znak: DRR-4320-2(26)/2010/2013/]JRz, z dnia 10
grudnia 2013 r., znak: DRR-4320-2(27)/2010/2013/JRz, z dnia 26 maja 2014 r., znak:
DRR-4320-2(38)/2010/2014/LK, z dnia 31 lipca 2014 r, znak:. DRR-4320-
2(40}/2010/2014/LK, z dnia 6 listopada 2014 r., znak: DRR-4320- 2(48)/2010/2014/LK
z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: DRR-0732- 2(57)/2010/2015/LK, z dnia 29 kwietnia
2016 r., znak: DRR-4320- 2(72)/2010/2015/MH oraz z dnia 16 czerwca 2016 r, znak:
DRR-0732- 2(78}/2010/2016/LK



postanawiam

1. zmieni¢ decyzje Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki zatwierdzajacg Instrukcje
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej w czesci ogblnej oraz w czgsci dotyczacej
bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi z dnia 23 lipca
2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, uzupeiniong decyzja z dnia 29 lipca 2010 r.,
znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, wraz z podzniejszymi zmianami, poprzez
zatwierdzenie zmian okre§lonych w Karcie aktualizacji Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesytowej nr CB/16/2016 stanowiacej zatacznik nr 1
do niniejszej decyzji, w zakresie zmian okreSlonych w cze$ci zatytulowanej
»Modyfikacja zasad udziatu odbiorcéw aktywnych w rynku bilansujgcym” oraz w
cze§ci zatytulowanej ,Modyfikacja zakresu $wiadczenia ustugi redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP”, znajdujacych sie na stronach od 29 do 40 tej
Karty aktualizacji,

2. okredli¢ termin wej$cia w zycie zmian okre§lonych w pkt 1 powyzej, ktére podlegajg
zatwierdzeniu niniejsza decyzjg, na dzien 1 stycznia 2017 r., zgodnie z wnioskiem
strony.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 28 paZdziernika 2016 r., znak: Z-952-D0O-PM-ARE.7000.1.2016.2,
przedsiebiorstwo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (zwane dalej: ,PSE
S.A") przedtozyto do zatwierdzenia projekt zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesytowej (zwanej dalej: ,IRIESP”) w formie Karty aktualizacji IRIESP nr CB/16/2016.

Wypelniajac obowigzek okreslony w art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne PSE S.A.
poinformowata uzytkownikéw systemu przesylowego, w formie komunikatu
opublikowanego na stronie internetowej tego przedsiebiorstwa, o publicznym dostepie
do projektu Karty aktualizacji IRiIESP nr CB/16/2016 oraz o mozliwosci zgtaszania uwag
do tego projektu, okreslajgc jednoczeénie miejsce i termin zgtaszania uwag oraz okres
przewidziany na konsultacje. Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji trwat od dnia
29 wrzeénia 2016 r. do dnia 19 paZdziernika 2016 r. W procesie konsultacji projektu
Karty aktualizacji IRiESP nr CB/16/2016 uwagi zglosito pieciu uzytkownikéw systemu
(Enspiron Sp. z 0.0, PGE Dystrybucja S.A, Tauron Dystrybucja S.A., PGNiG Obrot
Detaliczny Sp. z 0.0.) oraz sze$¢ organizacji branzowych (FOEEIG, TGPE, TOE; IEPiOE,
PKEE, PTPiREE). Uwagi te zostaly zebrane w przygotowanym przez PSE. S:A: raporcie
z konsultacji wraz z wyjaénieniami o sposobie ich uwzglednienia. PSE.S.A. przediozyta
do zatwierdzenia projekt Karty aktualizacji IRiESP nr CB/16/2016/jako zatgcznik
do wniosku z dnia 28 paZdziernika 2016 r. Ponadto, stosownie do art. 9g ust. 7 ustawy
- Prawo energetyczne, PSE S.A. zamieécila te dokumenty na swojej stronie internetowe;.



Opracowany przez PSE S.A. projekt Karty aktualizacji IRiESP nr CB/16/2016 wprowadza
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej w czeéci Bilansowanie systemu
i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi zmiany takie, jak modyfikacja:

1. zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy;
li. zasad udziatu odbiorcéw aktywnych w Rynku Bilansujgcym;

iii. zakresu $wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie QSP.

Szczegbtowy wykaz zmian zawiera cze$é Karty aktualizacji, stanowigcej zatgcznik nr 1 do
niniejszej decyzji, zatytutowana ,Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartg aktualizacji nr
CB/16/2016 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej — Bilansowanie systemu i
zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi”.

Przeprowadzona szczegétowa analiza zebranego materiatu dowodowego,
pozwolila na ustalenie, co nastepuje.

Wprowadzone modyfikacje zaréwno zasad udziatu odbiorcéw aktywnych w Rynku
Bilansujacym, jak i zakresu $wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie
OSP maja na celu zwigkszenie mozliwosci udziatu odbiorcéw aktywnych w bilansowaniu
krajowych zasobéw energii elektrycznej. Tworzenie takich zachet bedzie szczegolnie
istotne w najblizszym okresie ze wzgledu na trudna sytuacje bilansowg w krajowym
systemie elektroenergetycznym. Stad tez zmiany ukierunkowane na osiggniecie wyzej
wymienionego celu w nalezy uzna¢ za uzasadnione.

Proponowana modyfikacja zasad udziatu tzw. odbiorcéw aktywnych (JGoa) w Rynku
Bilansujacym powinna stanowi¢ ulatwienie funkcjonowania tych podmiotéw w
mechanizmie bilansowania, a tym samym tworzenie zachet dla kolejnych odbiorcéw do
aktywnego uczestnictwa w bilansowaniu systemu. Realizacji tego celu powinno sprzyjac
zniesienie obowiazku zgtaszania Ofert Redukeji Obcigzenia dla wszystkich godzin doby i
wprowadzenie w zamian tego zgloszer: dla dowolnie wybranych przez odbiorce godzin z
jednoczesnym ograniczeniem kontroli poprawnosci zgtaszanych wielkoéci poboru mocy
tylko do tych godzin. Dzigki temu odbiorcy beda mogli ograniczyé swojg aktywnosé
dotyczacy redukcji obcigzenia wytacznie do tych okreséw, w ktérych majg najwieksze
mozliwosci w tym zakresie. Kolejna zmiang tworzacg zachety dla odbiorcdw do
aktywnego uczestnictwa w bilansowaniu systemu jest ztagodzenie wymagan dotyczacych
doktadnosci planowania poboru mocy przez odbiorcéw, przez zwigkszenie jej tolerancji
z 5% do 10%. Dodatkowo skrécono réwniez okres wymagany do potwierdzenia zdolnoéci
do $wiadczenia ustugi po jej zawieszeniu. Odbiorca w tym celu bedzie musiat dokonywac
poprawnych zgloszeri planowanego poboru mocy przez 5 kolejnych déb dla godzin od
7.00 do 22.00, a nie jak obecnie dla wszystkich godzin przez 20 kolejnych déb.

Natomiast celem modyfikacji zakresu $wiadczenia ustugi redukcji zapotrzébowania
na polecenie OSP jest zwigkszenie skuteczno$ci oraz elastycznoéci jéj pozyskiwania od
podmiotéw dysponujacych réznymi mozliwosciami w tym zakresie: Stuzyé ma: temu
migdzy innymi wprowadzanie programéw redukcji o réznym- zakresie praw i
obowiazkéw tj. biezacego i gwarantowanego. W programie biezacym bedg ‘mogly,



uczestniczy¢ podmioty ktére nie maja mozliwoéci zagwarantowania redukcji w diuzszym
horyzoncie czasu, podczas gdy w programie gwarantowanym beda moglty uczestniczy¢
Podmioty dysponujace zasobami, ktére pozwalaja na zapewnienie okreslonego poziomu
redukcji. Program gwarantowany, dzieki ptatno$ci za gotowo$¢, pozwoli tym podmiotom
pozyskiwaé $rodki na dostosowywanie i utrzymywanie zasobédw w gotowosci do
wykonania redukcji. Jednocze$nie ilo§¢ ustugi pozyskiwana w ramach kazdego z
programéw bedzie okreSlana przez OSP stosownie do sytuacji bilansowej KSE oraz
kosztéw $wiadczenia ustugi.

W zwigzku z powyzszym, po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie materiatu
dowodowego zgromadzonego w tej sprawie Prezes URE ustalit, Ze zachodzg przestanki
uprawniajgce organ do zatwierdzenia zmiany decyzji, okre§lone w treéci art. 155 Kodeksu
postepowania administracyjnego, w zakresie okre§lonym w pkt 1 niniejszej decyzji.
W szczeg6lnoséci, zmiana decyzji moze nastapic jedynie wowczas, gdy przepisy szczegélne
nie sprzeciwiajg si¢ tej zmianie i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes
strony.

W przedmiotowej sprawie z uwagi na to, iz przepisy szczegblne nie sprzeciwiajg sig
zmianie decyzji Prezesa URE, uwzgledniono wniosek strony dotyczacy zmiany Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej w zakresie okre§lonym w pkt 1 niniejszej decyzji.
Za zmiana tej decyzji przemawia takze interes spoteczny oraz stuszny interes strony.

Natomiast rozstrzygniecie w przedmiocie zatwierdzenia zmiany Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesytowej w pozostalym zakresie tj. zmian okres$lonych w czesci
zatytulowanej ,Modyfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy”
znajdujacych sie na stronach od 8 do 28 Karty aktualizacji nr CB/16/2016, wymaga
przeprowadzenia przez Prezesa URE dodatkowej analizy. W zwigzku z powyzszym
rozstrzygniecie to zostanie zawarte w odrebnej decyzji.

Jednoczeénie okre$lono date wejécia w zycie zmian IRIESP, podlegajacych zatwierdzeniu
zgodnie z pkt 1 sentencji niniejszej decyzji, na dziefi 1 stycznia 2017 r. tj. zgodnie
z wnioskiem strony.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Sadu Okrggowego w Warszawie
- Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za moim po$rednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
energetyczne oraz art, 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postgpowania cywilnego}.
Odwolanie nalezy przestaé na adres Urzedu Regulacji - - Energetyki,
Al Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zadoé¢ wymaganiom przepisanym'dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartodci przedmiotu
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sporu, przytoczenie zarzutdw, zwiezie ich uzasadnienie, wskazanie dowodéw,
a takze zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czeéci
(art. 47949 Kodeksu postepowania cywilnego).

Zatacznik nr 1: Karta aktualizacji nr CB/16/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatagji Sieci Przesytowej
- Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

- v
iy 5 BLTI

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U.

z 2016 1., poz. 1827 - j.t.) w zw. z trescig

za}qcz&do ustaweﬁ cz. I pkt 53

Otrzymuje:
i. Polskie Sieci Elekiroenergetyczne S.A.

ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
2.a/a






OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO L atacrnil ox 4. do decyzji
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

z dnia 9.5':(4/;.7}9 DG\N‘Q 246 1.
o Dan.uiahuézo.a.lowﬂz

------------

KARTA AKTUALIZACJI nr CB/16/2016
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami

systemowymi

Data przygotowania: 28 pazdziernika 2016 roku.

Przedmiot zmian:

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/16/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej
nazywanej réwniez ,,Karta aktualizacji”) obejmujg:

* Modyfikacj¢ zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy;
* Modyfikacje zasad udziatu odbiorcow aktywnych w Rynku Bilansujacym;
* Modyfikacj¢ zakresu Swiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

Mod ja zasad pozyskiwania i rozliczania operacvinej reze moc

W odniesieniu do operacyjnej rezerwy mocy (ORM) koryguje si¢ zar6wno mechanizm
pozyskiwania ustugi, jak i spos6b jej rozliczania, w tym ksztattowania cen za ORM. Ponadto,
zasoby mogace dostarczaé ORM, obejmujgce dotychczas Jednostki Grafikowe Wytworcze
aktywne (JGwa), rozszerza sig o Jednostki Grafikowe Odbiorcze aktywne (JGoa).

Pozyskiwanie ORM bedzie mialo miejsce w dobie poprzedzajacej realizacje dostaw energii
i bedzie dotyczylo kolejnych godzin okresu szczytu zapotrzebowania, tj. okresu od godziny 7.00
do 22.00 dni roboczych. Dla kazdej z tych godzin bedzie prowadzona nominacja pasm zdolnosci
wytworczych JGwa oraz pasm zdolnodci redukcji obciazenia JGoa do $wiadczenia ustugi ORM.
Pasma te bgdg nominowane w ilosci réwnej dziewigciu procentom zapotrzebowania do pokrycia
przez elektrownie krajowe (9%ZPEK), lub w ilogci mniejszej w sytuacji deficytu rezerw mocy.
Kryterium nominowania pasm do ORM bedzie ich cena wyrazajgca warto$¢ utrzymywania
pasma jako rezerwy mocy. Cena ofertowa za rezerwg mocy bedzie wyznaczana jako réznica
pomiedzy ceng ofertowa za wytwarzanie energii elektrycznej (CO) a ceng za wytwarzanie
wymuszone energii elektrycznej powiekszona o jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO;
(CW+KC?) — w przypadku pasm zdolnosci wytworczych JGwa, oraz réwna cenie za redukcje
energii elektrycznej (CR) — w przypadku pasm zdolnoéci redukcji obcigzenia JGoa.

Rozliczenia ORM bgda dokonywane na podstawie jednolitej ceny za operacyjng rezerwe mocy
(CO®) r6wnej cenie kraficowej operacyjnej rezerwy mocy (CKRM), lecz nie wyzszej niz cena
maksymalna operacyjnej rezerwy mocy (COR™X). Cena CKRM bedzie wyznaczana w fazie
nominacji pasm do ORM i bedzie réwna ceni¢ ¢fertowej za rezerwe mocy najdrozszego pasma
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYtQOWEGO

nominowanego do ORM. Cena COR™* bedzie wyznaczana na podstawie Uzasadnionego kosztu
pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy (UKOR), okre$lanego dla danego roku w Taryfie OSP.
Cena CORM™ pedzie wyznaczana w funkcji ilosci dostepnych rezerw mocy w JGwa i JGos,
i bedzie rosta hiperbolicznie wraz ze spadkiem ilosci rezerw mocy w JGwa i JGoa, Wyrazonej
jako procent zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe. Na rysunku nr 1 pokazano
pogladowy schemat mechanizmu ksztaltowania cen za operacyjng rezerwg mocy.

Cena referencyjna ORM .
4 [/MW-h] Stos ofert — przypadek nadwyzki mocy > 9%
Stos ofert — przypadek nadwyzki mocy < 9%
COmax [— =7 “"‘;
| Hiperbola :
, I (krzywa CO"
/ g
'\'xH : i ) Obszar podiegaiacy
pr——— : rozliczeniom -
b "-\__:_ l uzupetniajacym [ % = CKRM J
,/ ] —— - AR
! RO B | o —
= n —lm ) |
a — -+ } } } } } ' } B
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% B% 9% 10%  Wadwyika mocy [%ZPEK]

Rysunek nr 1. Poglgdowy schemat mechanizmu ksztaltowania cen za operacyjng rezerwg mocy.

Rozliczenia za ORM beda dokonywane w trybie dobowym, odrebnie dla poszczegblnych godzin
okresu szczytu zapotrzebowania. Przedmiotem zakupu beda pasma zdolnosci wytwérczych JGwa
oraz pasma zdolnosci redukcji obcigzenia JGoa nominowane do ORM i spelniajgce okreslone
warunki dostepnosci w trakcie realizacji dostaw energii elektrycznej. Poza rozliczeniem
dobowym bedg stosowane dwa dodatkowe tryby dokonywania rozliczen: (i) rozliczenie
uzupelniajgce miesieczne oraz (ii) rozliczenie uzupelniajgce roczne. Pierwsze z nich bedzie
dotyczylo rozliczenia niewydatkowanych, w ramach rozliczen dobowych danego miesigca, kwot
godzinowych budzetow operacyjnej rezerwy mocy (BGOR). W drugim rozliczeniu beda
uwzgledniane niewydatkowane, w ramach rozliczen miesigcznych, cze$ci kwot skladajacych sie
na Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy w danym roku obowigzywania
Taryfy OSP. Wydatkowanie s$rodkéw w ramach rozliczen uzupeliajagcych bedzie
kompensowato, w zakresie wynikajacym z UKOR, réznice pomigdzy cenami C°® a cenami
CKRM, powodowane stosowaniem ograniczenia w postaci ceny maksymainej operacyjnej
rezerwy mocy {C°*™*) na etapie rozliczen dobowych.

Modyfikacja zasad udziatu odbiorcéw aktywnych w Rynku Bilansujagcym

W odniesieniu do zgloszen Oferty Redukcji Obcigzenia znosi si¢ obowiazek ich dostarczania dla
kazdej godziny doby. Uczestnik Rynku Bilansujacego bedzie moégl zglaszaé oferty dla
wybranych godzin, zgodnie ze swoimi preferencjami.

Konsekwentnie, kontrola poprawnosci zgloszen wielko$ci poboru mocy bedzie zawezona do

godzin, dla ktérych zostana zgloszone oferfy. Dopuszczalny blad zgloszenia wielkosdci poboru
mocy, tj. réznica pomigdzy planowanym & [rzeczywistym poborem mocy, zZostanie przy tym
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

zwiekszony z 5% do 10%.

W przypadku, gdy dojdzie do wstrzymania wykorzystania ofert ze wzgledu na niepoprawne
zgloszenia wielkosci poboru mocy, ponowne ich wykorzystanie bedzie mozliwe po 5 a nie jak
obecnie po 20 dobach. Okres kentroli poprawnosci zgloszeri wielkogci poboru mocy podczas
tych 5 déb bedzie ograniczony do godzin od 7.00 do 22.00.

Mod cja zakresu $wiadczenia ustugi redukeiji zapotrzebowania na polecenie OSP

W ramach rezerwy interwencyjnej §wiadczonej poprzez redukcje zapotrzebowania na polecenie
OSP, wprowadza si¢ dwa tryby jej realizacji: (i) Program Gwarantowany oraz (ii) Program
Biezacy,

Program Gwarantowany zaktada okredlenie w umowie wymaganej iloéci redukcji, ktéra musi
byé oferowana i wykonana na zadanie OSP. Rozliczenia w ramach tego programu obejmujg
platnos¢ za gotowosé oraz platnosé za wykorzystanie ustugi.

Program Biezacy zaklada swobode oferowania redukcji, w szczegdlnosei dopuszcza brak jej

oferowania. W sytuacji zlozenia oferty na dang ilo$¢ redukcji i skorzystania przez OSP z oferty,
zaistnieje obowigzek jej wykonania w oferowanej ilosci. Rozliczenia w ramach tego programu
obejmuja jedynie platnosé za wykorzystanie ushgi.

Udzial operatoréw sieci dystrybucyjnej (OSD) w administrowaniu Rynkiem Bilansujgcym
rozszerzono o zadania dotyczace realizacji funkcji powigzanych z wprowadzeniem powyzszych
program6éw. Obejmuje to w szczeg6lnosci udzial w kwalifikowaniu zasobéw wykorzystywanych
do redukcji obcigzenia oraz przekazywanie niezbednych danych pomiarowych do OSP,

Szczegblowy wykaz zmian zawiera ,.Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CB/16/2016 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu
i zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi”, przedstawiona w dalszej czesci Karty aktualizacji.

Przyczyna zmian:

Mod cia zasad pozyskiwania i rozliczania operacyvine] rezerwy moc

Wprowadzane modyfikacje poprawiaja jako$é mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy (ORM)
w zakresie wyceny ORM oraz alokacji przychodéw za ORM. Ich wdrozenie jest istotne z punktu
widzenia tworzenia sygnaléw cenowych wspierajacych krétko- i $rednioterminowe bilansowanie
KSE, w szczeg6Inosci bilansowanie biezace w sytuacjach niewystarczajgcej nadwyzki mocy.
Jednoczesnie, ich wdrozenie jest mozliwe dzigki réwnoleglemu stosowaniu mechanizmu
interwencyjnej rezerwy zimnej, ktéry w okreslonym zakresie wspiera utrzymywanie w KSE
wymaganej nadwyzki mocy. Przedmiotowe modyfikacje nie stanowig rozwiazania systemowego
dla utrzymywania wymaganej rezerwy mocy w KSE w dluzszym horyzoncie. Zgodnie
z informacja opublikowana przez Ministra Energii, dla osiaggniecia tego celu planuje si¢
wdrozZenie Rynku Mocy.

Zmodyfikowane zasady pozyskiwania i rozliczania ORM, wraz ze skorygowanym sposobem
uwzgledniania ograniczen budzetowych wynikhjacych z Taryfy OSP, poprawia korelacje ceny
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Za rezerwe mocy z rzeczywistym stanem bilansowym KSE. Réwnoczesnie wzmocnig one
sygnaly cenowe w okresach deficytu mocy. Dzigki temu w sytuacjach niedoboru nadwyzki mocy
beda tworzone silniejsze zachety do oferowania zdolnosci wytwoérczych jako ORM.
W szczegdlnosci powstang warunki do aktywowania jednostek wytwoérczych niebedacych
centralnie dysponowanymi (nJWCD) oraz do redukeji obcigzenia odbiorcéw w celu odtworzenia
rezerw mocy w jednostkach wytwérczych centralnie dysponowanych. Wprowadzane
modyfikacje umozliwiaja wigczenie do mechanizmu ORM odbiorcéw aktywnie uczestniczacych
w Rynku Bilansujgcym, kitérzy bedg mogli konkurowaé z wytworcami o $wiadczenie ushigi
operacyjnej rezerwy mocy.

Modyfikacja zasad udzialu odbiorcéw aktywnych w Rynku Bilansujacym

Wprowadzane modyfikacje maja na celu ulatwienie odbiorcom aktywnym udzialu w Rynku
Bilansujacym. Zaklada sig, ze stworza one zachety dla kolejnych odbiorcéw do aktywnego

uczestnictwa w bilansowaniu zasobéw systemu.

Zniesienie obowigzku zglaszania Ofert Redukcji Obcigzenia dla wszystkich godziny doby
i wprowadzenie w zamian tego zgloszen dla dowolnie wybranych przez odbiorce godzin,
z jednoczesnym ograniczeniem kontroli poprawnosci zglaszanych wielkosci poboru mocy tylko
do tych godzin, pozwoli na lepsze dopasowanie proceséw Rynku Bilansujacego do trybu
dziatalnosci odbiorcéw. Dzieki temu odbiorcy beda mogli ograniczyé swojg aktywno$é
dotyczgcg redukcji obcigzenia wylacznie do tych okresow, ktére maja najwigkszy potencjal
w tym zakresie. W szczeg6lnodci beda oni mogli zrezygnowaé z przygotowywania planéw
zapotrzebowania na calg dobe oraz skladania ofert dla okreséw, w ktorych nie majg mozliwosci
zredukowania obcigzenia. W wyniku tego zmniejszy si¢ ryzyko wstrzymania wykorzystania
ofert z uwagi na kontrole poprawnosci wielkosci poboru mocy.

Ograniczeniu tego ryzyka stluzy takze zlagodzenie wymagann dotyczacych dokladnosci
planowania poboru mocy przez odbiorcéw. Obowigzujaca obecnie tolerancja, tj. 5%, okazata si¢
w praktyce zbyt restrykcyjna biorac pod uwage poziom rozwoju ushugi redukcji obcigzenia.
Potwierdzily to zar6wno do$wiadczenia z Rynku Bilansujacego, jak i informacje przekazywane
przez podmioty zainteresowane $wiadczeniem ushugi. Zaklada si¢, Ze zwigkszenie
przedmiotowej tolerancji do 10% ulatwi zaangazowanie si¢ odbiorcoéw w oferowanie ustug na
Rynku Bilansujgcym, a tym samym przyczyni si¢ do ich rozwoju.

W ramach relaksacji wymagan dotyczacych udzialu odbiorcéw aktywnych w Rynku
Bilansujacym skrécono réwniez okres wymagany do potwierdzenia zdolnosci do Swiadczenia
ustugi po jej zawieszeniu. Odbiorca w tym celu bedzie musial dokonywaé poprawnych zgloszefi
planowanego poboru mocy przez 5 kolejnych déb dla godzin od 7.00 do 22.00.

Powyzsze zmiany sa wprowadzane przy pozostawieniu obecnie obowiazujacej reguly
zawieszania $wiadczenia ustugi, tj. wystgpienia bledu prognozy poboru mocy w trzech kolejnych
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godzinach. Dzigki temu skutecznie bedg identyfikowani odbiorcy nieoferujacy ustugi
0 wymaganej jakosci.

Modyfikacija zakresu $wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

Celem wprowadzanej modyfikacji jest zwiekszenie skutecznosci oraz elastycznodci w zakresie
pozyskiwania ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. Przyczyni si¢ to do
efektywnego pozyskiwania ustugi w ilo$ciach dostosowanych do warunkéw bilansowych KSE.

Wprowadzanie programéw redukcji o réznym zakresie praw i obowigzkéw — biezgcego
i gwarantowanego — stworzy podstawy do oferowania zroznicowanych form ustugi redukcji
zapotrzebowania przez podmioty dysponujace réznym potencjalem. Te sposrdd nich, kidre nie
majg mozliwosci zagwarantowania redukcji w dluzszym horyzoncie czasu bedg mogly
uczestniczy¢ w Programie Biezacym, ktéry pozwoli im na oferowanie redukcji na krétko przed
jej wykorzystaniem. Bgdg one miaty swobode w konfigurowaniu zasobéw wykorzystywanych
do redukcji oraz w okreslaniu ilosci oferowanej redukcji. Podmioty dysponujace zasobami, ktére
pozwalajg na zapewnienie okreslonego poziomu redukcji, beda mogly uczestniczyé w Programie
Gwarantowanym. Program ten, dzieki platnosci za gotowosé, pozwoli im pozyskiwaé $rodki na
dostosowywanie i utrzymywanie zasob6w w gotowosci do wykonania redukc;ji.

Wprowadzenie formy ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP z oplatg za gotowosé
do jej $wiadczenia jest podyktowane potrzebg dostepu do mechanizmu pozwalajagcego na
pozyskiwanie okreslonej ilosci tej ushugi z gwarancja jej dostepno$ci. Doswiadczenia zebrane
w toku dziewigciu postgpowan prowadzonych od 2012 roku oraz w okresie wykorzystywania
ustugi redukcji jednoznacznie wskazujg, ze zaréwno zwigkszenie potencjatu redukcji, jak
i zapewnienie jej dostgpnosci wymaga ponoszenia okreslonych kosztéw. Sg to miedzy innymi
koszty zwigzane z dostosowaniem infrastruktury odbiorcy, wprowadzeniem odpowiednich
zmian organizacyjnych, realizacjq dziatan operacyjnych oraz ckresowych testéw redukcji.

Po wprowadzeniu mozliwosci $wiadczenia ushugi redukeii zapotrzebowania na polecenie OSP
w formie Programu BieZacego oraz Programu Gwarantowanego, ilo§é ushigi pozyskiwana
w ramach kazdego z programéw bedzie okreslana przez OSP stosownie do sytuacji bilansowej
KSE oraz kosztéw $wiadczenia ushugi.

Planowany termin wdrozenia zmian:

Modyfikacja zasad udzialu odbiorcéw aktywnych w Rynku Bilansujagcym oraz modyfikacja
zakresu $§wiadczenia ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP: 1 stycznia 2017 roku.

Modyfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania operacyijnej rezerwy mocy: 1 stycznia 2018 roku.
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Zakres zmian:

Rozdzial TRIEST - Bilansowanie syvstemu T e :
- FLestawienie zmian

i Zarzgdranic ograniczenuimi systemowyvimi |

Modyfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy

1. 1.1, Wykaz skrétéw Skresla sie skréty: ED®, EGW™, ERP, PPYSPe,
PWI, WPZ, WRM, WS, ZAPMAX 7K SEMAX

Zaktualizowano opis skrétow: POR,

RHKNUR, RHNUR
Dodaje sig skréty: BPKD/RO, CKRM,
PREZ, ZPEK
. 2.19. Katalog uslug systemowych Zmianie ulegaja pkt: 2.1.9.1.,2.1.9.2.
3. 2.1.10  Charakterystyka regulacyjnych ustug | Zmiana nazwy punktu na:
systemowych JG Wytwérezych Charakterystyka regulacyjnych ustug
aktywnych systemowych JGwq i JGoa

Zmianie ulega pkt 2.1.10.1.

4, 2.2.2.  Warunki uczestnictwa w §wiadczeniu | Zmianie ulega pkt 2.2.2.1.
ustug systemowych w zakresie RUS

oraz uruchomieft
5. 53.2. Rozliczenia Regulacyjnych Uslug Zmiana nazwy punktu na:
Systemowych JGwa Rozliczenia Regulacyjnych Ustug

Systemowych JGw, i JGoa

Zmianie ulegaja pkt: 5.3.2.1.2. +5.3.2.1.8,,
53.23.1,5323.6.1.,53.25.7.

Dodaje st¢ pkt 5.3.2.1.9.

Numeracja dotychczasowych punktéw:
5.3.2.1.9. +5.3.2.1.18. zostaje zmieniona
odpowiednio na: 5.3.2.1.10. + 5.3.2.1.19.

6. 53.4. Rozliczenia uzupelniajgce roczne za | Zmiana nazwy punktu na:

operacyjng rezerwe mocy JGws Rozliczenia uzupelniajgce roczne za
operacyjng rezerwe mocy JGwa i JGoa
Zmianie ulegaja pkt: 5.3.4.1.1. +5.3.4.14.,,
53.421.+53423.

Skresla si¢ pkt 5.3.4.1.6.

7. 5.4.6. Procedury dotyczace rozliczenia Zmiana nazwy punktu na:
uzupelniajgcego rocznego za Procedury dotyczqce rozliczenia
operacyjng rezerwg mocy JGwa uzupelniajgcego rocznego za operacyjng

rezerwe mocy JGwy | JGoa
Zmianie ulegajg pkt: 5.4.6.1. + 5.4.6.4.

8. 5.5.2.  Procedury udostgpniania danych Zmianie ulegajg pkt: 5.5.2.1.3,,5.5.2.2.3,,
rozliczeniowych dotyczacych 5.5.23.6.
$wiadczenia RUS
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Rozdzial IRiESE - Bilznsowanie systemu

: L = ety = Zosiawicniec zmian
i rarzydzanie ggraniczeniami systemowymi

9. §5.5.5. Procedury udostgpniania danych | Zmiana nazwy punktu na:
rozliczeniowych dotyczgcych Procedury udostepniania danych
rozliczenia uzupeniajacego rocznego rozliczeniowych dotyczgcych rozliczenia
Za operacy)ng rezerwg mocy JGwa uzupelniajgcego rocznego za operacyjng

rezerwe mocy JGwa i JGog
Zmianie ulegajg pkt: 5.5.5.1.3., 5.5.5.2.5.

10. | 6.4. Zakres informacji o rynku energit Zmianie ulegaja pkt: 6.4.3. + 6.4.5.

elektrycznej i pracy KSE
publikowanych przez OSP
Modyfikacja zasad udzialu odbiorcéw aktywnych w Rynku Bilansujacym
11. | 1.1, Wykaz skrotow Skresla si¢ skr6t BZORO
12. | 3.1.1.  Ogoblne zasady zglaszania danych Zmianie ulega pkt 3.1.1.28.
handlowych i technicznych
13. 1 3.1.2.  Trybiharmonogram zglaszania Zmianie ulegaja pkt: 3.1.2.3.2., 3.1.2.3.3,,

danych handlowych i technicznych 3.1.23.5,3.1.2.3.6.
Zmianie ulega Tabela 3.1.

14. | 3.1.11. Zglaszanie Ofert Redukcji ‘ Zmianie ulega pkt 3.1.11.1.
Obcigzenia
15. | 3.1.12. Zasady weryfikacji Zgloszefi Ofert Zmianie ulegaja pkt: 3.1.12.5. + 3.1.12.8.
Redukeji Obcigzenia
16. | 4.2.7. Kontrola poprawnosci redukcji Zmianie ulegajg pkt: 4.2.7.1.2.+ 4.2.7.1.5.
- obcigZenia

17. | 814.  Wyznaczanie cen za wytwarzanie Dodaje sie pkt 5.1.4.7.
i redukcje energii elektrycznej

Modyfikacja zakresu §wiadczenia uslugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

18. [21.6. Podstawowe funkcje podmiotéw na Zmianie ulega pkt 2.1.6.3.

Rynku Bilansujacym

19. | 2.1.11. Regulacyjne ustugi systemowe Zmianie ulegajg pkt: 2.1.11.1., 2.1.11.3,,
w Zakresie rezerwy interwencyjnej 2.1.11.4.,2.1.11.6.

IRIESP
data: 28 pazdziernika 2016 .
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Specyfikacja zmian
wprowadzanych Karta aktualizacji nr CB/16/2016
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegaja nastepujgce punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi:

MODYFIKACJA ZASAD _
POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA OPERACYJNEJ REZERWY MOCY

1. WYKAZ SKROTOW | OZNACZEN ORAZ DEFINICJE
STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skrotow

Z wykazu skrétéw skresla sie nastepujace skroty:

EDY, EGW™, ER®, PPYSPe PW], WPZ, WRM, WS, ZAPMAX, ZK SEMAX

W wykazie skrétéw zaktualizowano opis nastepuiacych skrétow:

POR —  Zdolnosci wytwércze JGwa i zdolnosei redukeji obeigzenia JGoa stanowigce
operacyjng rezerw¢ mocy
RHKNUR - Raport handlowy korygujacy rozliczenia uzupeliajgcego rocznego za
operacyjng rezerwe mocy
RHNUR — Raport handlowy rozliczenia uzupelniajacego rocznego za operacyjng
rezerwe mocy
Do wykazu skrétéw dodaje si¢ nastepujace skroty:
BPKD/RO — Biezacy plan koordynacyjny dobowy swobodnie zbilansowany wyznaczony
z uwzglednieniem operacyjnej rezerwy mocy
CKRM — Cena kraficowa operacyjnej rezerwy mocy
PREZ — Nadwyzka planistyczna mocy dostgpnej dla OSP w JGwa 1 JGoa
ZPEK — Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe
Karta.aktuajizatji\nr CB/16/2016
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2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

2.1.9. Katalog ustug systemowych

Pkt 2.1.9.1.i2.1.9.2. otrzymuja brzmienie:

2.1.9.1. Operator Systemu Przesylowego dokonuje zakupu, na zasadach okreslonych
w niniejszej czesci IRIESP, nastepujgcych ushig systemowych:

(1) Regulacyjne ustugi systemowe (RUS) JGwa.
(1.1) Operacyjna rezerwa mocy.
(1.2) Udziat w regulacji pierwotnej.
(1.3) Udziat w regulacji wtdrne;.
(1.4) Praca z zaniZeniem lub z przecigzeniem.
(1.5) Udziat w automatycznej regulacji napigcia i mocy bierne;j.
(2)  Regulacyjne ustugi systemowe (RUS) JGos..
(2.1) Operacyjna rezerwa mocy.
(3)  Ustuga uruchomienia JGws,.
(4)  Regulacyjne ushugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej.
(4.1) Praca interwencyjna.
(4.2) Interwencyjna rezerwa zimna.
(4.3) Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP.
(5) Usluga dyspozycyjnosci jednostek wytwérczych nJWCD (nazywana dalej
réwniez ,,ustuga GWS”).
(6)  Usluga odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego.

2.1.9.2. Wymagana ilo$¢ operacyjnej rezerwy mocy JGwa i JGoa oraz wymagany zakres

regulacji pierwotnej i wtémej JGwa. s3 okre§lane przez OSP w dobie
n-1, na podstawie wytycznych ENTSO-E (The European Network of
Transmission System Operators for Electricity) oraz analiz systemowych. W
ramach tego stosuje si¢ nastgpujace ogdlne wymagania:

(1}  Operacyjna rezerwa mocy — 9% planowanego zapotrzebowania do pokrycia przez
elektrownie krajowe.

(2)  Zakres regulacji pierwotnej — okoto + 170 MW.

(3)  Zakres regulacji wtérnej — okolo + 500 MW,

|
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Tytul pkt 2.1.10. ofrzymuje brzmienie:
2.1.10 Charakterystyka regulacyjnych ustug systemowych JGwa i JGoa

Pkt 2.1.10.1. otrzymuje brzmienie:

2.1.10.1. Operacyjna rezerwa mocy

2.1.10.1.1.

2.1.10.1.2.

(D

@

2.1.10.1.3.

2.1.10.1.4.

Operacyjna rezerwa mocy sg to zdolnosci wytwércze JGw. oraz zdolno$ci
redukcji obcigzenia JGoa zapewniajace wymagang, zgodnie z zasadami zawartymi
w niniejszej czesci IRIESP, nadwyzke planistyczng mocy dostgpnej dla OSP
ponad zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe.

Przedmiotem zakupu przez OSP sg zdolnosci wytwoércze JGwa oraz zdolnosci
redukcji obcigzenia JGoa. nominowane do operacyjnej rezerwy mocy w dobie n-1,
ktére w trakcie realizacji dostaw energii elektrycznej spelnialy jednoczesnie
nastgpujace warunki:

W przypadku zdolnosci wytworczych JGwa:

(1.1) Byly dostepne dla OSP ze wzgledu na dyspozycyjnos¢ jednostek
wytwoérczych oraz warunki pracy sieci.

(1.2) Nie zostaty wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej rozliczonej
na Rynku Bilansujacym jako swobodna dostawa energii elektrycznej.

(1.3) Nie byly objete Umowami Sprzedazy Energii w wyniku Zgloszenn USE dla
Dnia Nastepnego oraz Zgloszefi USE dla Dnia Biezgcego.

W przypadku zdolnosci redukcji obcigzenia JGoa:

(2.1) Byly dostepne dla OSP ze wzgledu na: (i) planowany pobér mocy 1
wielko$é mocy oferowanej do zredukowania w ostatniej Przyjetej Ofercie

Redukeji Obciazenia oraz (ii) rzeczywisty pobdr mocy.
(2.2) Nie zostaly wykorzystane przez OSP do redukcji poboru mocy.

(2.3) Cena ofertowa dla tych zdolnosci w ostatniej Przyjetej Ofercie Redukcji
Obciagzenia byla nie wigksza od ceny ofertowej uwzglednionej w procesie
nominowania zdolnosci do operacyjnej rezerwy mocy.

Zakup operacyjnej rezerwy mocy jest dokonywany w godzinach szczytu
zapotrzebowania rozumianych jako okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we
wszystkich dniach roboczych.

Zdolnosciami wytwoérczymi JGwa oraz zdolnosciami redukcji obcigzenia JGoa
nominowanymi do operacyjnej rezerwy mocy sg wszystkie zdolnosci wytworcze i
redukcji obcigzenia stanowigce nadwyzke planistyczna mocy dostgpnej dla OSP
ponad zapotrzebowanie w obszarze Rynku Bilansujacego (ZRB), ktore zostaly
wykorzystane do  swobodnego zbilansowania  zapotrzebowania ZRB
powigkszonego o0 wymagany poziom operacyjnej rezerwy mocy, okreslony dla
JGwa i JGoa. Nominowanie pasm zdolnosci wytwérezych i redukeji obcigzenia do
operacyjnej rezerwy mocy jest -a onywane w ramach tworzenia planu BPKD
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2.2.2.

swobodnie zbilansowanego wyznaczonego z uwzglednieniem operacyjnej
rezerwy mocy (BPKD/RO), o ktérym mowa w pkt 5.3.2.1.7.

Warunki uczestnictwa w $wiadczeniu ustug systemowych
w zakresie RUS oraz uruchomien

Pkt 2.2.2.1, otrzymuje brzmienie:

2.2.2.1.

5

Regulacyjne ustugi systemowe JGwa i JGoa oraz ustuga uruchomienia JGwa sa
swiadczone na podstawie zasad okreslonych w tej cze$ci IRiESP oraz Uméw
przesylania zawartych pomiedzy OSP a uzytkownikami systemu (wykonawcami
ustug).

PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZT(:)W BILANSOWANIA
SYSTEMU | KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

Tytul pkt 5.3.2. otrzymuje brzmienie:

5.3.2. Rozliczenia Regulacyjnych Ustug Systemowych JGwa i JGoa
Pkt 5.3.2.1.2. + 5.3.2.1.8. otrzymujg brzmienie:

5.32.12.  Odplatnos¢ za regulacyjne ushugi systemowe odbywa si¢ wedhig stawek (cen)
oplat wyznaczonych w sposéb okreslony w pkt 5.3.2.1.3.(1) i (2) oraz ustalonych z
poszczegllnymi wytwdrcami w Umowach przesylania, z zastrzezeniem
pkt 5.3.2.1.18.

5.3.2.13.  Dla poszczegélnych rodzajéw regulacyinych ushig systemowych sg stosowane
nastgpujgce ceny rozliczeniowe:

(1) Cena za operacyjng rezerwe mocy dla wszystkich JG:

(1.1) CP® — cena za operacyjng rezerwg mocy [z/MW-h] w godzinie A,
wyznaczona wedhug wzoru:

9%- CRRM
in| CKRM,,~——"2 | ' dla0 < PREZ, <9%
Co® = m"{ " PREZ J “ » =20 (5.99)
nﬁn(CKRMh,CRRMS dla PREZ, >9%

gdzie:

CKRM;  [z/MW-h] — Cena kraficowa operacyjnej rezerwy mocy w godzinie A,
wyznaczana w sposob okreslony w pkt 5.3.2.1.7.

CRRM  [z/MW-h] — Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy
mocy, wyznaczona w sposéb okreslony w pkt 5.3.2.1.5.

PREZ, [%6] — Nad a planistyczna mocy dostepnej dla OSP w
JGwa i JGoa W godzinie /# ponad zapotrzebowanie do
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ey

&)

(4)

&)

53.2.14.

5.3.2.1.5.

pokrycia przez elektrownie krajowe, wyrazona jako
procent zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie
krajowe, wyznaczona w dobie »-1 w ramach tworzenia
planu BPKD/RO, o ktérym mowa w pkt 5.3.2.1.7.

Cena za udzial w regulacji j-tej JG:
(2.1) CP° - cena za udzial w regulacji [ZVMWh] j-tej JG w godzinie 4,
wyznaczona wedlug wzoru:
C =0,05-CW, (5.100)

Cena za prace w przecigzeniu j-tej JG:

(3.1 Cf”“ — cena godzinowa za moc przecigzenia, okreslona w Umowie

przesylania [z/MW].

Cena za prace w zanizeniu j-tej JG:

(4.1) Cf"" — cena godzinowa za moc ZzaniZzenia, okre§lona w Umowie
przesylania [zZ/MW].

Cena za udzial w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej j-tej JG:
(5.1) C;/™ — cena godzinowa za udzial w automatycznej regulacji napigcia i
mocy biernej, okreslona w Umowie przesylania [zi/h].

Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy w danym roku
obowigzywania Taryfy OSP (UKOR) wynika z poziomu kosztéw zakupu tej
ushugi, przyjetego do kalkulacji Taryfy OSP.

Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM) stanowi warto$é
referencyjng jednostkowego kosztu operacyjnej rezerwy mocy w sytuacji, gdy
godzinowa nadwyzka planistyczna mocy dost¢pnej dla OSP w JGwa i JGoa ponad
zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe, wyznaczona w dobie n-1
w ramach tworzenia planu BPKD/RO, jest co najmniej rowna wymaganej ilosci
operacyjnej rezerwy mocy JGwa i JGoa, okreslonej w pkt 2.1.9.2.

Wartosé ceny CRRM jest wyznaczana wedlug nastepujgcego wzoru:

CRRM, = SUKOR, ,
LH?Y -9%- ZPEK,

(5.100a)

gdzie:

UKOR, [zf] — Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy
mocy w roku » obowigzywania Taryfy OSP.

LHf — Liczba godzin szczytu zapotrzebowania w roku r,
obgjmujaca godziny od 7.00 do 22.00 we wszystkich
dniach roboczych roku 7.

ZPEK " [MW-h] — Srednie konane zapotrzebowanie do pokrycia przez

data: 28 pazdziemika 2018 1.
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5.3.2.1.6.

5.32.1.7.

53.2.18.
(1)

@

elektrownie krajowe (w tym przez sterowane odbiory),
wyznaczone dla godzin szczytu zapotrzebowania roku -1
(wielkosé brutto).

r — Indeks roku, dla ktérego jest wyznaczana cena CRRM.

Wielkos¢ budzetu godzinowego operacyjnej rezerwy mocy (BGOR) jest ré6zna w
poszczegblnych godzinach szezytu zapotrzebowania roku i dla danej godziny jest
réwna iloczynowi: (i) ceny CRRM, (ii) wymaganej procentowej ilosci operacyjnej
rezerwy mocy JGwa i JGoa, okreslonej w pkt 2.1.9.2., oraz (iii) wartosci
zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe przyjetego w planie
BPKD/RO.

Cena kraficowa operacyjnej rezerwy mocy w godzinie 2 (CKRMj) jest réwna
najwyzszej cenie ofertowej za rezerwe mocy w planie BPKD swobodnie
zbilansowanym wyznaczonym z uwzglednieniem operacyjnej rezerwy mocy JGwa

i JGoa (BPKD/RO). Cena CKRM dla poszczeg6lnych godzin doby handlowej »

jest wyznaczana w dobie n-1, po utworzeniu podstawowej wersji planu BPKD z
uwzglednieniem ograniczen systemowych (BPKD/OS).

Plan BPKD/RO jest wyznaczany w dobie n-1 w nastepujacy sposob:

(i) W planie BPKD/RO jest pokrywane pasmami zdolnoéci wytworczych JGw,
oraz pasmami zdolnosci redukcji obcigzenia JGoa zapotrzebowanie réwne
sumie: zapotrzebowania na energie w obszarze Rynku Bilansujacego (ZRB)
Oraz wymaganego poziomu operacyjnej rezerwy mocy JGwa i JGoa.

(i) Do wielkosci ZRB plan BPKD/RO jest wyznaczany zgodnie z zasadami
tworzenia planu BPKD swobodnie zbilansowanego (BPKD/BO).

(ili) Powyzej wiclkoéci ZRB plan BPKD/RO jest wyznaczany jako
minimalnokosztowy plan z pasm JGwa i JGoa niewykorzystanych do
pokrycia ZRB, wyznaczony wg cen ofertowych za IE€ZETWE MOCY, pPrzy
uwzglednieniu dostgpnosei zdolnosci wytwérczych JGw. ze wzgledu na
dyspozycyjnos¢ jednostek wytwérczych oraz warunki pracy sieci.

Przy wyznaczaniu planu BPKD/RO sg uwzgledniane dane dostepne w chwili jego

tworzenia oraz ograniczenie na maksymalng iloéé redukcji poboru mocy JGoa

(maxRM), o ktérym mowa w pkt 4.2.6.1.

Informacja o zdolnosciach wytwérczych JGwa. oraz zdolnosciach redukcji

obcigzenia JGoa nominowanych do operacyinej rezerwy mocy w ramach planu

BPKD/RO sg przekazywane Operatorom Rynku poprzez system WIRE.

Cena ofertowa za rezerwe mocy, o ktérej mowa w pkt 5.3.2.1.7., jest réwna:

Dla pasm zdolnosci wytworczych JGws — wickszej z dwoch wartodci: (i) réznicy
ceny za wytwarzanie energii elektrycznej (CO) i ceny za wytwarzanie wymuszone
energii elektrycznej powigkszonej o jednostkowy koszt uprawniefi do emisji CO»
(CWHKC®) oraz (ii) 0,01 zi/MW-h,

Dla pasm zdolnosci redukeji -obciazenia JGo. — cenie za redukcje energii
elektrycznej (CR).

Jezeli dla dwéch lub wigcej \pasm zdolnosci wytwérezych JGwa lub pasm

IRIESP - Bilajéowanje systemu ngﬂie pygraniczeniami systemowymi
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

zdolnosci redukceji obcigzenia JGoa wystepuja te same ceny ofertowe za rezerwe
mocy, to ceny te na potrzeby planu BPKD/RO sg réznicowane zgodnie z zasadami

réznicowania cen stosowanymi dla cen CO i CR.

Dodaje sie pkt 5.3.2.1.9. 0 nastgpujacym brzmieniu:
5.3.2.1.9.  OSP publikuje niezwlocznie na swojej stronie internetowej wartosci nastgpujacych

Numeracja dotvchezasowych punktéw: 5.3.2.1.9. + 5.3.2.1.18.

parametréw stosowanych w modelu rozliczen operacyjnej rezerwy mocy w danym
roku obowiazywania Taryfy OSP:

(1.1) Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy (UKOR).
(1.2) Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM).
(1.3) Liczba godzin szczytu zapotrzebowania.

(1.4) Srednie wykonane zapotrzebowanie brutto do pokrycia przez elektrownie
krajowe wyznaczone dla godzin szczytu zapotrzebowania roku

poprzedzajacego dany rok.

zostaje zmieniona

odpowiednio na: 5.3.2.1.10. + 5.3.2.1.19.

Pkt 5.3.2.3.1. otrzymuje brzmienie:

5.3.2.3.1. Rozliczenia za operacyjng rezerw¢g mocy

5323.1.1.

5.3.23.1.2.

5.3.2.3.1.3.

Rozliczenie operacyjnej rezerwy mocy jest realizowane dla Jednostki Grafikowej
Wytworczej aktywnej (JGwa) 1 Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej (JGoa).
Rozliczenie jest dokonywane dla godzin szczytu zapotrzebowania obejmujgcego
okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych.

Naleznosé godzinowa J\/‘ﬁfe dla j-tej JG w godzinie 4 za operacyjng rezerwg mocy

jest obliczana wedtug wzoru:

Nﬁf’ =C® -POR,, (5.101)
gdzie:
ohel [2Z/MW-h] — Cena za operacyjna rezerw¢ mocy w godzinie A,
wyznaczona zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.3.2.1.3.(1).
POR,, [MW-h] — Zdolnosci wytworcze j-tej JGwa, wyrazone w

wielkodciach  brutto, albo zdolnodci redukcji
obcigzenia j-tej JGoa stanowiace w godzinie 7
operacyjng rezerwe mocy, wyznaczone zgodnie z
zasadami okre§lonymi w pkt 2.1.10.1.2, =z
zastrzezeniem pkt 5.3.2.3.1.3.15.3.2.3.14.

W przypadku, gdy dla JGw. zngjdujacej si¢ w postoju dyspozycyjnym zostalo
wydane polecenie uruchomiengej JGwa i w ramach jego realizacji, z powodu
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5.3.23.14.

53.23.1.5.

53.3.2.3.1.6.

5.3.23.1.7.

awarii JGwa spowodowane] przyczynami innymi niz zaklScenie pracy sieci nie
nalezgcych do wytwércy, nie uzyskano stanu synchronizacji tej JGwa z siecia, to
dla tej JGwa przyjmuje si¢ warto§¢ POR réwna zero dla okresu 180 godzin
poprzedzajacych wystgpienie przerwania tego uruchomienia, liczonego wlgcznie z
godzing, w ktérej wystapilo przerwanie tego uruchomienia. Jezeli w okresie 180
godzin poprzedzajgcych przerwanie tego uruchomienia, JGwa pracowala, to za
okres, dla ktorego wartoéé POR jest rowna zero przyjmuje si¢ godziny od: (i)
godziny wystapienia przerwania tego uruchomienia do (ii) nastgpnej godziny po
godzinie, w ktdrej JGwa zakoniczyta prace przed przerwanym uruchomieniem.

W zaleznosci od terminu wystgpienia nieudanego uruchomienia w stosunku do
realizacji rozliczef na RB, korekta warto§ci POR jest uwzgledniana w ramach
rozliczenia pierwotnego albo rozliczenia koryguj acego.

W przypadku, gdy dla JGoa zostalo wydane polecenie redukcji obcigzenia, i
polecenie to zostalo wykonane niepoprawnie w rozumieniu zasad okreslonych w
pkt 4.2.7.2., to dla tej JGoa przyjmuje si¢ wartogé POR réwna zero dla okresu 180
godzin poprzedzajacych polecenie redukcji obcigzenia, liczonego wlacznie z
godzing, w ktérej wystapilo niepoprawne wykonanie polecenia redukcji
obcigzenia. Jezeli w okresie 180 godzin poprzedzajgcych niepoprawne wykonanie
polecenia redukcji obcigzenia, JGoa wykonala poprawnie polecenie redukcji
obcigzenia, to za okres, dla ktérego wartosé POR jest téwna zero przyjmuje si¢
godziny od: (i) godziny wystgpienia niepoprawnego wykonania polecenia redukcji
obciazenia do (ii) nastepnej godziny po godzinie, w ktorej poprzednio JGoa
wykonata poprawnie polecenie redukcji obciazenia.

W zalezno$ci od terminu wystapienia niepoprawnego wykonania polecenia
redukcji obcigzenia w stosunku do realizacji rozliczen na RB, korekta wartodei
POR jest uwzglgdniana w ramach rozliczenia pierwotnego albo rozliczenia

korygujacego.

Naleznos¢ dobowa Nﬁf dla j-tej JG w dobie d za operacyjng rezerwe mocy jest
wyznaczana jako suma godzinowych naleznoci N9z poszczegélnych godzin
he H] danej doby:

N = S NG
Ja h§§ I (5.102)
gdzie:
HS — Zbiér godzin szczym zapotrzebowania obejmujacy okres od
godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych,
przypadajacy w dobie d.

Tlos¢ zdolnosci wytwérczych albo ilosé zdolnodei redukcii obcigzenia j-tej JG
rozliczonych jako operacyjna rezerwa mocy w dobie d (POR;z) jest ré6wna sumie
wielkosci godzinowych POR;» dla godzin szczytu zapotrzebowania.

Nalezno$¢ miesieczna Nj,’f dlag+ej JG w miesigcu m za operacyjng rezerwe mocy

jest wyznaczana jako suma owych naleznosci Nj%“z poszczegdlnych déb

S
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deDm miesigca m oraz naleznosci vzupelniajgcej miesigeznej NUJ?: Za operacyjnag
rezerwe mocy w miesigcu m, wyznaczanej w sposob okreslony w pkt 5.3.2.3.1.8.:

OR _ OR OR

Ny —dZD:Nﬁ +NU,, (5.103)

5.3.2.3.1.8. Nalezno$é uzupemiajgca miesicczna NUJ.O,,‘,'z dla j-tej JG w miesigcu m za
operacyjng rezerwe mocy jest wyznaczana jako rozlozenie niewykorzystanych

budzetéw godzinowych operacyjnej rezerwy mocy (BGOR) w miesiagcu m na

godziny tego miesiaca, w ktérych cena za operacyjng rezerwe mocy (C%) byla

mniejsza od ceny kraficowej operacyjnej rezerwy mocy (CKRM). Powyzsze jest
dokonywane przy uwzglednieniu warunku, ze godzinowa naleznos¢ za operacyjng

rezerwe¢ mocy w poszczegOlnych godzinach miesigca m nie moze by¢ wigksza od

naleznos$ci wyznaczonej z zastosowaniem ceny CKRM w danej godzinie.
Nalezno$é uzupelniajaca miesigczna NU f,f dlaj-tej JG w miesigcu m jest
wyznaczana wedtug nastgpujacego wzoru:
Y. CKRM, -POR, ~ 3 N;f
NU% =(min[ > BGOR,, Y Y CKRM, -POR,.,,]—Z ZN,?;‘]- o -
) o ¥ e d<h 2[ S CKRM, -POR, — T Ng,zJ (5.103a)
e \ heH 3 deDm

gdzie:

BGOR,, [zt] — Budzet godzinowy operacyjnej rezerwy mocy w godzinie
h, wyznaczony zgodnie z pkt 5.3.2.1.6.

CKRMy  [zi/MW-h] — Cena kraficowa operacyjnej rezerwy mocy w godzinie A,
wyznaczona zgodnie z pkt 5.3.2.1.7.

PORs [MW-h] — ZdolnoSci wytworcze j-te] JGwa, Wyrazone w
wielkosciach brutto, albo zdolnosci redukcji obcigzenia
j-tej JGoa stanowigce w godzinie s operacyjna rezerwe
mocy, wyznaczone zgodnie z zasadami okre§lonymi w
pkt 2.1.10.1.2., z zastrzezeniem pkt 5.3.2.3.1.3.
i5.3.2.3.14..

N;R [zl] — Nalezno$é dobowa dla j-tej JG w dobie d za operacyjna
rezerwe mocy.

HE — Zbiér godzin szczytu zapotrzebowania w miesigcu m,
obejmujacy godziny od 7.00 do 22.00 we wszystkich
dniach roboczych miesigca m.

Dm — Zbi6r d6b miesigca m.

J ~ Zbidr IGwa i JGoa.

W przypadku, gdy zachodzi warunek:

ZZ( ,,-POR,.,,)-—Z ZNgRZO
ieJ heHS ief deDm
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przyjmuje si¢, ze nalezno$¢ uzupelniajgca miesieczna za operacyjng rezerwe mocy
dla kazdej JG w miesigcu m jest rtéwna zero.

5.3.23.1.9. Tlos¢ zdolnosci wytwérczych j-tej JG rozliczonych jako operacyjna rezerwa mocy
w miesigeu m (POR;m) jest rtowna sumie wielkoéci dobowych POR;q. Srednia cena

operacyjnej rezerwy mocy w miesigcu m ( Cf,f) jest réwna ilorazowi naleznoéci

miesigcznej N J?f oraz miesigcznej ilosci operacyjnej rezerwy mocy POR;m.

Pkt 5.3.2.3.6.1. otrzymuje brzmienie:

5.32.3.6.1. Nalezno$é godzinowa N¥% dla j-tej JG za udziat w automatycznej regulacii
napigcia i mocy biernej w godzinie 4 jest obliczana wedtug wzoru:

NG = CIRE )R (5.122)
gdzie:

C;‘W [zZVh] - Cena za udzial w automatycznej regulacji napiecia i
mocy biernej przez jta JG okreSlona w Umowie
przesylania albo zgodnie z zasadami zawartymi w pkt
5.3.2.1.18.

tﬁRNE [h] - Czas pracy j-tej JG z zalaczonym ukladem ARNE w
godzinie h. Czas 3™ jest wyznaczany zgodnie z
zasadami podanymi w pkt 5.3.2.3.6.2.

Pkt 5,3.2.5.7. otrzymuje brzmienie:

53.25.7. W przypadku nie zastosowania si¢ przez wytwérce do zasady, o ktérej mowa
wpkt4.43.1., lub wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt 5.3.2.1.19.,
wytworca zaplaci OSP oplate w wysokosci rownej naleznosci za 12-godzinng
prace przedmiotowego uktadu.

Tvtul pkt 5.3.4. otrzymuje brzmienie:

5.3.4. Rozliczenia uzupeniajace roczne za operacyjna rezerwe
mocyY JGws | JGoa

uja brzmienie:

Pkt 5.3.4.1.1. + 5.3.4.1.4. ot

53.4.1.1.  Przedmiotem rozliczeh w ramach rozliczenia uzupehiajacego ToCZNego za
operacyjng rezerwe¢ mocy JGwa i JGoa 53 zdolnosci wytwéreze JGwa 1 zdolnosci
redukcji obcigzenia JGos stanowiace operacyjng rezerwe mocy (POR),
wyznaczone dla JG zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 2.1.10.1.2. oraz
zastrzezentem w pkt 5.3.2.3.1.3.15.3.2.3.1 4.

rd
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

53.4.1.2.

5.3.4.13.

534.14.

NaleznoSci z tytulu rozliczenia uzupehiajgcego rocznego za operacyjng rezerwe
mocy JGwa i JGoa 3 Wyznaczane, z zastrzezeniem pkt 5.3.4.1.3., w ramach kwoty
stanowigcej Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy w danym
roku obowigzywania Taryfy OSP (UKOR) niewydatkowanej w rozliczeniach
miesiecznych, dokonanych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.2.3.1.

Nalezno$é za operacyjng rezerwe mocy dla JG w danym roku obowigzywania
Taryfy OSP, wyznaczona jako suma naleznosci miesigcznych za operacyjng
rezerwe mocy oraz naleznosci uzupelniajacej rocznej za operacyjng Iezerwe mocy,
nie moze by¢ wieksza od naleznosci wyznaczone] z zastosowaniem cen CKRM,
dla poszczeg6inych godzin wyznaczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
53.2.1.7.

Okresem rozliczeniowym dla rozliczenia uzupelniajacego rocznego za operacyjng

rezerwg mocy JGwa i JGoa jest rok obowigzywania Taryfy OSP. Terminem
platnoéci jest 22. dzie po zakoficzeniu okresu rozliczeniowego.

Skresla sie pkt 5.3.4.1.6.

53.4.2.1.

5.3.4.2.2.

Pkt 5.3.4.2

+ 5.3.4.2.3. otrzymuja brzmienie:

Rozliczenie uzupelniajgce roczne za operacyjng rezerwe mocy jest realizowane dla
Jednostki Grafikowej Wytwoérczej aktywnej (JGwa) i -Jednostki Grafikowej
Odbiorczej aktywnej (JGos). Rozliczenie jest dokonywane dla godzin szczytu
zapotrzebowania obejmujgcego okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we
wszystkich dniach roboczych roku obowigzywania Taryfy OSP.

Naleznos¢ uzupelniajgca roczna NUJ?,R dla j-t¢j JG w roku r za operacyjna
rezerwe mocy jest wyznaczana jako rozlozenie niewykorzystanej w ramach
rozliczen miesigcznych kwoty stanowiacej Uzasadniony koszt pozyskiwania
operacyjnej rezerwy mocy (UKOR) w roku, na te miesigce danego roku, w ktérych
dokonano zmniejszenia naleznodci miesi¢gcznych za operacyjng Iezerw¢ mocy z
wartosci naleznosci wyznaczonej z zastosowaniem godzinowych cen kraficowych
operacyjnej rezerwy mocy (CKRM) do warto$ci sumy BGOR w miesigcu.
Powyzsze jest dokonywane przy uwzglednieniu warunku, ze godzinowa naleznos¢
za operacyjng rezerw¢ mocy w poszczegélnych godzinach roku » nie moze by¢
wicksza od naleznosci wyznaczonej z zastosowaniem ceny CKRM w danej
godzinie.

Nalezno$é uzupelniajgca roczna NUJ.‘:R dla j-tej JG w roku r jest wyznaczana

wedhug nastgpujgcego wzoru:
Y. CKRM, -POR, -} N

NUP | min| UKOR,, ¥ BGOR,, 3 3 CKRM,, -POR,, |-Y. YN | = 5199
heH?E keH? 1] lef meMr or ( - )
3| 3 CKRM, -POR, - > N,
1eJ \ heH3 meMr
gdzie:
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

BGORy,  [zl]
UKOR,  [#]
CKRM;,  [zZ/MW-h]

PORy  [MW-h]

Budzet godzinowy operacyjnej rezerwy mocy w
godzinie #, wyznaczony zgodnie z pkt 5.3.2.1.6.

Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy
mocy w roku r obowiazywania Taryfy OSP

Cena kraficowa operacyjnej rezerwy mocy w godzinie A,
wyznaczona zgodnie z pkt 5.3.2.1.7.

Zdolnosci  wytwércze j-tej JGwa, wWyrazone w
wielkosciach brutto, albo zdolnodci redukcji obciazenia
J-tej JGoa stanowigce w godzinie 4 operacyjng rezerwe
mocy, wyznaczone zgodnie z zasadami okre§lonymi w
pkt "2.1.10.1.2, z zastrzezeniem pkt 5.3.2.3.1.3.

153.23.14.

Nj‘:f [zl] — Nalezno$¢ miesigczna dla j-tej JG w miesigcu m za
operacyjng rezerwg mocy, wyznaczona zgodnie z pkt
5.3.23.1.7.

HS — Zbiér godzin szczytu zapotrzebowania w roku r,
obejmujacy godziny od 7.00 do 22.00 we wszystkich
dniach roboczych roku r.

Mr Zbi6r miesiecy roku r.

J —  Zbibr JGw, i IGoa.

r — Indeks roku obowigzywania Taryfy OSP.

W przypadku, gdy zachodzi warunek:

ZZ(CKRMVPO@A)-Z Y NF=0 lub UKOR -3 SNZF <0

el heH?

teJ meMr icJ mely

przyjmuje si¢, Ze naleznos¢ uzupehiajaca roczna za operacyjna rezerwe mocy dla
kazdej JG w roku r jest réwna zero.

53423.  Ilo$¢ zdolnosci wytwérezych j-tej JG rozliczonych jako operacyjna rezerwa mocy
w roku » (POR},) jest rtéwna sumie wielkosci miesiecznych POR;m, wyznaczonych

zgodnie z pkt 5.3.2.3.1.9,

_ aktualfzacji nr CB/16/2016
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Tytul pkt 5.4.6. otrzymuje brzmienie:

5.4.6. Procedury dotyczace rozliczenia uzupetniajgcego rocznego
za operacyjng rezerwe mocy JGwa i JGoa

Pkt 5.4.6.1. + 5.4.6.4. otrzymuja brzmienie:

54.6.1. Faktury dotyczgce rozliczenia uzupelniajacego rocznego za operacying rezerwe
mocy JGwa i JGoa W poszczegblnych okresach rozliczeniowych wystawiaja URB
nie p6zniej niz 7. dnia po zakoficzeniu okresu rozliczeniowego. Faktury
korygujgce nalezy wystawi¢ do 20. dnia miesigca kalendarzowego, w ktérym
dokonano korekty, tzn. sporzgdzono i opublikowano raport handlowy korygujacy.

5.4.6.2. Na fakturze winny by¢ wyspecyfikowane nastepujace wielkosci rozliczeniowe:

(1) Naleznoéé z tytulu rozliczenia uzupeliajacego rocznego za operacyjng rezerwe
mocy JGwa i JGoa w danym okresie rozliczeniowym.
54.6.3. Na fakturze korygujgcej winny by¢ wyspecyfikowane nastgpujgce wielkosci
rozliczeniowe:
(1) Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):
(1.1) Nalezno$¢ z tytutu rozliczenia uzupelniajagcego rocznego za operacyjna
rezerwe mocy JGwa i JGoa W danym okresie rozliczeniowym.
(2) Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:
(2.1) Nalezno$¢ z tytutu rozliczenia uzupelniajacego rocznego za operacyjng
rezerwe mocy JGwa i JGoa w danym okresie rozliczeniowym.
5.4.6.4. Terminem platnosci faktur za rozliczenie uzupelniajace roczne za operacyjna
rezerwe mocy JGwa 1 JGoa jest 22. dzien po zakoficzeniu okresu rozliczeniowego.
Terminem platnosci faktur korygujacych za rozliczenie uzupeklniajgce roczne za

operacyjng rezerwe mocy JGwa i JGoa jest ostatni dziefi miesigca kalendarzowego,
w ktorym dokonano korekty, tzn. sporzadzono i opublikowano raport handlowy

korygujacy.

5.5.2. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych
$wiadczenia RUS

Pkt 5.5.2.1.3. otrzymuje brzmienie:

5.52.1.3. W ramach raportu dobowego sg udostgpniane nastgpujgce dane:
(1) Wielkoéci godzinowe dla poszczegolnych JG:
(1.1.) Cena za operacyjng rezerwe mocy w godzinie 4 (C2R).

(1.2.) Cena za udzial w regulacii j-tej JG (C*°).

(1.3.) Cena za moc przecigzania j-tej JG (C}"™).

Karta aktual/sacji nr CB/16/2016
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

(1.4))

(1.5)
(1.6.)

(1.7)

(1.8)
(1.9.)

Cena za moc zanizenia j-tej JG (C*").
Cena za udziat w regulacji napigcia i mocy biemnej przez j-ta JG (C fm" ).

Zdolnosci wytworcze albo zdolnosci redukeji obcigzenia j-tej JG w
godzinie % rozliczone jako operacyjna rezerwa mocy ( POR )

Nalezno$c dla j-tej JG w godzinie 4 za operacyjna reZerwe mocy (Nj,’f ).
Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w godzinie & ( PY).

Nalezno$¢ dla j-tej JG w godzinie # za udzial w regulacji pierwotnej
(NJ).

(1.10.) Zakres regulacji wtémej j-tej JG w godzinie A ( P

(1.11.) Nalezno$¢ dla j-tej JG w godzinie 4 za udziat w regulacji wtérnej (N i

(1.12.) Moc przeciquniaj-tej JGw gOdZiﬂie h (R;”ec )

(1.13.) Naleznos$¢ dla j-tej JG w godzinie 4 za praceg z przecigzeniem ( N;”“ ).

(1.14) Moc zanizenia j-tej JG w godzinie  (PZ™).

(1.15.) Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie 4 za prace z zanizeniem ( N 2.

(1.16.) Czas pracy j-tej JG w godzinie 4 z zataczonym uktadem ARNE (£57).

(1.17.) Naleznosé dia j-tej JG w godzinie # za udzial w regulacji napigcia i mocy

biemej (N 3*%).

(2) Wielkosci dobowe dla poszezegolnych JG:

@2.1)

2.2)
2.3.)
2.4.)
2.5.)
(2.6.)
(2.7.)
(2.8)

Zdolnosci wytwoércze albo zdolnoéci redukcji obciazenia Jjtej JG
rozliczone w dobie d jako operacyjna rezerwa mocy ( POR )

Naleznos¢ dla j-tej JG w dobie d za operacyjng IeZErwe mocy (Nj‘,’f ).
Zakres regulacji pierwotnej j-tej 1G w dobie & ( PX).

Nalezno$é¢ dla j-tej JG w dobie d za udziat w regulacji pierwotnej (N j,.:f ).
Zakres regulacji wtornej j-tej JG w dobie d (P2 ).

Nalezno$¢ dla j-tej JG w dobie d za udziat w regulacji wtérnej (N pil)
Moc przeciazenia j-tej JG w dobie d ( P ™).

Naleznos¢ dla j-tej JG w ddbie d za moc przeciazenia (N;*).
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

(2.9) Moc zanizeniaj-tej IG w dobie d (PZ").
(2.10.) Nalezno$é dla j-tej JG w dobie d za moc zanizenia (N f;" )
(2.11.) Czas pracy j-tej JG w dobie d z zalaczonym ukiadem ARNE (#7,%).

(2.12.) Nalezno$é dla j-tej JG w dobie d za udzial w automatycznej regulacji
napiecia i mocy biernej (N 5™ ).

Pkt 5.5.2.2.3. otrzymuje brzmienie:
552.23. W ramach raportu handlowego sa udostepniane nastgpujgce dane dla

poszczegblnych Operatoréw Rynku dotyczace ich JG:

(1) Zdolnosci wytwéreze albo zdolnosei redukcji obcigzenia j-tej JG rozliczone w
miesigcu m jako operacyjna rezerwa mocy (POR . ).

(2)  Srednia cena operacyjnej rezerwy mocy j-tej JG w miesigeu m (Coy ).

(3) Naleznosé dla j-tej JG w miesigcu m za operacyjna rezerwe mocy (N;.?f ).

(4)  Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigcu m (P;:P )-

(5)  Srednia cena za udzial w regulacji pierwotne;j j-tej JG w miesigcu m (C J‘,'f: ).

(6) Naleznos¢ dlaj-tej JG w miesiacu m za udziat w regulacji pierwotnej (N f,f ).

(7)  Zakres regulacji wtérnej j-tej JG w miesigcu m ( Py ).

(8)  Srednia cena za udziat w regulacji wtérmej j-tej JG w miesigcu m (Cly ).

(9) Naleznosé diaj-tej JG w miesigou m za udziat w regulacji wtérnej (N ).

(10) Moc przecigzenia j-tej JG w miesigcu m (le;,”"’ ).

(11) Srednia cena za moc przeciazenia j-tej JG w miesigcu m (C7 ™).

(12) Nalezmo$é dlaj-tej JG w miesigcn m za moc przeciazenia (N ).

(13) Moc zanizenia j-tej JG w miesiacu m (P5").

(14) S$rednia cena za moc zanizenia j-tej JG w miesigou m (C").

(15) Naleznosé dla j-tej JG w miesiacu m za moc zanizenia (N Jz;” ).

(16) Czas pracy j-tej JG w miesigcu m z zalaczonym ukladem ARNE (tf,,‘:m ).

(17) Srednia cena za udzial w automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej j-tej JG
W miesigcu m (C}fNE )-

Karta aktu f cji nr CB/16/2016
IRIESP - Bilansowanie systemu q‘dzame ‘ograniczeniami systemowymi
data: 28 pasdziemika 2016 1. VTNV | Stron 227 40

\_\ P
A\ 4




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

(13)

Naleznosé dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej
w miesigcum (N ).

Pkt 5.5.2.3.6. otrzymuje brzmienie:

5.5.2.3.6.
(1)

@)
€Y
)
(%)
©
M
(8)
)
(10)
(1D
(12)
(13)
(14)
(15)
(16
a7

(18)

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):

Zdolnosci wytwoércze albo zdolnosci redukcji obcigzenia j-tej JG rozliczone w
miesigcu m jako operacyjna rezerwa mocy ( POR m )

Srednia cena operacyjnej rezerwy mocy j-tej JG w miesigcu m (C;,’,‘,'2 ).
Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigeu m za operacyjna rezerwg mocy (N'ox ).
Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigou m (P ).

Srednia cena za udzial w regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigcu m (C J"f: )-
Nalezno$¢ dla j-tej JG w miesiacu m za udziat w regulacji pierwotnej ( N f,f ).
Zakres regulacji wtérnej j-tej JG w miesigou m (P’ ).

Srednia cena za udziat w regulacji wtérnej j-tej JG w miesiacu m (C )
Nalezno$¢ dla j-tej JG w miesiacu m za udziat w regulacji wtérnej ( N J‘;W ).
Moc przecigzenia j-tej JG w miesigeu m (P, ™).

Srednia cena za moc przecigzenia j-tej JG w miesiacu m (T,
Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za moc przecigzenia (J\i’j;’,ﬂ’"c ).

Moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m (P2 ).

Srednia cena za moc zanizenia j-tej JG w miesigeu m (C2").

Naleznosé dla j-tej JG w miesigcu m za moc zanizenia (N 2" ).

Czas pracy j-tej JG w miesigcu m z zataczonym ukiadem ARNE (¢4,

Srednia cena za udziat w automatycznej regulacji napigcia i mocy biemej j-tej JG
w miesigcu m (C 5% ).

Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za udzial w automatycznej regulacji napiecia
imocy biernej dla j-tej JG (N 2).
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Tytul pkt 5.5.5. otrzyvmuje brzmienie:

5.5.5. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych dotyczgcych
rozliczenia uzupeiniajagcego rocznego za operacyjna rezerwe mocy

JGWa i JGOa

Pkt 5.5.5.1.3. otrzymuje brzmienie:

5.55.1.3. W ramach raportu handlowego sa udost¢pniane nastgpujace dane dla
poszczegdlnych Operatoréw Rynku dotyczace ich JGwa i JGoa:

(1) Nalezno$é dla j-tej JG w roku r z tytutu rozliczenia uzupeniajgcego rocznego za
operacyjng rezerwe mocy ( NU %),

Pkt 5.5.5.2.5. oirzymuje brzmienie:
5.5.5.2.5. W raporcie handlowym korygujacym dla korygowanego okresu rozliczeniowego
sa wyspecyfikowane:
(1) Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):
(1.1) Naleznoéé dla j-tej JG w roku » z tytulu rozliczenia uzupelniajacego
rocznego za operacyjna rezerwe mocy (NU ).
(2) Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty: zakres danych zawartych w
raporcie jest taki sam jak okre§lony w ppkt (1).

6. PROCEDURY | ZAKRES WYMIANY INFORMACJI NIEZBEDNEJ DO
BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA OGRANICZENIAMI
SYSTEMOWYMI

6.4. Zakres informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE

publikowanych przez OSP

Pkt 6.4.3. + 6.4.5. otrzymuja brzmienie:

£43, Informacije o plancwane]j pracy KSE sg publikowane na stronie internetowej OSP
na podstawie odpowiedniego planu i zawieraja:
(1) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKR:
(1.1) Zagregowane wartosci Srednie miesigczne bilansu mocy KSE w szczycie
dobowym dni roboczych.

(1.2) Informacja o planowanych remontach poszczegélnych JWCD, w tym
nazwa elektrowni, numer JWCD oraz planowany termin rozpoczegcia 1

zakoficzenia remontu.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

(1.3)

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalngj mocy (liczbie jednostek) w
poszczegblnych wezlach wytwérezych sieci zamknigtej.

(2) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKM:

@.1)

2.2)

2.3)

Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie dobowym w
poszczeg6lnych dniach miesiaca.

Informacja o planowanych remontach poszczegélnych JWCD, w tym
nazwa elektrowni, numer JWCD oraz planowany termin rozpoczecia i
zakonczenia remontu.

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegdlnych weztach wytwoérezych sieci zamknietej.

(3) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BTHD:

(3.1)
(3.2)
(3.3)

(3.4)
(3.3)
(3.6)

Zapotrzebowanie na moc w KSE.
Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe.

Suma zdolnosci wytwérezych jednostek wytwoérczych w KSE (TWCD i
nJWCD).

Sumaryczna generacja JWCD.
Sumaryczna generacja nYWCD.

Sumaryczna generacja Zrédel wiatrowych.

(4) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu WPKD:

4.1)
4.2)
(4.3)

(4.4)
(4.5)
(4.6)

(4.7)

(4.8)

(4.9)

Zapotrzebowanie na moc w KSE.
Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe.

Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

Sumaryczna generacja JWCD.
Sumaryczna generacja nJWCD.
Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.

Informacja o planowanych remontach lub odstawieniach poszczegélnych
JWCD, w tym nazwa elektrowni oraz numer JWCD.,

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegblnych weztach wytwérezych sieci zamknietej.

Wymagana rezerwa mocy ponad i poniZzej zapotrzebowania.

(5) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKD (ppkt: (5.1) + (5.11)) oraz

(1)

dane z etapu tworzenia pierwszej wersji planu BPKD (ppkt: (5.12)):
Zapotrzebowanie na m%SE.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

(5.2) Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe.

(5.3) Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

(5.4) Sumaryczna generacja JWCD.

(5.5) Sumaryczna generacja JWCD swiadczacych ustuge praca interwencyjna.

(5.6) Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ushuge interwencyjna rezerwa
zimna.

(5.7) Sumaryczna generacja nJWCD.

(5.8) Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.

(5.9) Krajowe saldo wymiany migdzysystemowej (réwnoleglej, nier6wnoleglej).

(5.10) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszezegolnych wezlach wytworczych sieci zamkniete;].

(5.11) Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

(5.12) Cena rozliczeniowa odchylenia wyznaczona dla 2zapotrzebowania
wyzszego o 5% 1 nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE
wyznaczonym w dobie #-1 (CRO™, CROs', CROz", CRO", CROs", CRO7).

(6) Dane z etapu tworzenia planu BPKD/RO:
(6.1) Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe.
(6.2) Budzet godzinowy operacyjnej rezerwy mocy (BGOR).
(6.3) Maksymalna ilos¢ redukcji poboru mocy {maxRM).

(6.4) Zdolnosci wytwércze JG Wytworczych aktywnych oraz zdolnoéci redukcji
obcigzenia JG Odbiorczych aktywnych nominowane do operacyjnej

rezerwy mocy.
(6.5) Cena kraiicowa operacyjnej rezerwy mocy (CKRM).
(6.6) Cena za operacyjna rezerwe mocy (CN).
(7) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BPKD:
(7.1) Zapotrzebowanie na moc KSE.
(7.2) Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe.

(7.3) Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nfWCD).

(7.4) Sumaryczna generacja JWCD.

(7.5) Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ushuge praca interwencyjna.

(7.6) Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa
zimna.

(7.7) Sumaryczna generacja CD.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

6.4.4.

(D
2
€)
@)

&)

(6)
Q)
@®)
©)
(10)
(11)

6.4.5.

(1

(7.8) Sumaryczna generacja zrodel wiatrowych.

(7.9) Krajowe saldo wymiany miedzysystemowej (réwnolegtej, nieréwnolegle;j).
(7.10) Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

Informacje o pracy KSE sg publikowane na stronie internetowej OSP w dobie
ntl i zawieraja:

Zapotrzebowanie na moc w KSE.

Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe.

Krajowe saldo wymiany migdzysystemowe] (réwnoleglej, nieréwnoleglej).
Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie rannym i wieczornym doby
n.

Zestawienie ubytkéw mocy poszczegdlnych JWCD w poszczegdlnych godzinach
doby n, w tym nazwa elektrowni, numer JWCD oraz wielko$é¢ ubytku, w podziale
na ubytki sieciowe i elektrowniane.

Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.

Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych usluge praca interwencyjna.
Sumaryczna generacja JWCD swiadczgcych ushuge interwencyjna rezerwa zimna.
Sumaryczna generacia nJWCD.

Sumaryczna generacja Zrédet wiatrowych.

Zdolnosci wytwércze JG Wytworczych aktywnych oraz zdolnoéci redukcji
obcigzenia JG Odbiorczych aktywnych stanowigce operacyjng rezerwe mocy.

Informacje o funkcjonowaniu Rynku Bilansujgcego sg publikowane na stronie

internetowej OSP, raz na dobe w postaci zagregowanej, dla kazdej godziny doby

n w dobie n+1 i zawieraja:

Podstawowe wskazniki dotyczace ilosci energii bilansujacej:

(1.1) Tlos¢ energii bilansujacej planowanej swobodnej dostarczonej i odebrane;j,
rozliczonej na Rynku Bilansujagcym.

(1.2) Hos¢ energii bilansujacej planowanej wymuszonej dostarczonej
i odebranej, rozliczonej na Rynku Bilansujgcym.

(1.3) Ilos¢ energii bilansujacej nieplanowanej dostarczonej i odebrane;j,
rozliczonej na Rynku Bilansujgcym.

(1.4) Ilos¢ energii elekirycznej realokacji USE na JG Wytwérczych aktywnych
na Rynku Bilansujgcym.

(1.5) Zapotrzebowanie na energi¢ w obszarze Rynku Bilansujacego (ZRB) w
planie BPKD swobodnie zbilansowanym (BPKD/BO).

(1.6) Zdolnosci wytwoércze JG Wytworczych aktywnych oraz zdolnosci redukcji
obcigzenia JG Odbiorc: aktywnych rozliczone jako operacyjna rezerwa
mocy.
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(2) Podstawowe wskazniki cenowe 1 kosztowe funkcjonowania Rynku
Bilansujgcego:

(2.1) Oferty bilansujgce i oferty redukcji obciazenia, w zakresie oferowanych

cen oraz ilosci energii, przyjete na RB dla JG Wytworczych aktywnych i

JG Odbiorczych aktywnych (wykaz anonimowy wszystkich pasm
ofertowych — bez okreslenia identyfikatorow JG, w podziale na rodzaj

paliwa podstawowego w przypadku jednostek wytwoérczych).

(2.2) Oferty bilansujace i oferty redukcji obciazenia, w zakresie oferowanych
cen oraz ilosci energii, wykorzystywane przy tworzeniu planu BPKD
swobodnie zbilansowanego (BPKD/BO, wykaz anonimowy wszystkich
pasm ofertowych — bez okreSlenia identyfikatoréw JG, w podziale na
rodzaj paliwa podstawowego w przypadku jednostek wytworczych).

(2.3) Oferty bilansujgce i oferty redukcji obcigzenia, w zakresie oferowanych
cen i ilosci energii oraz wyznaczonych cen i iloci rezerw mocy,
wykorzystywane przy tworzeniu planu BPKD swobodnie zbilansowanego
wyznaczonego z uwzglednieniem operacyjnej rezerwy mocy (BPKD/RO,
wykaz anonimowy wszystkich pasm ofertowych — bez okreslenia
identyfikatoréw JG, w podziale na rodzaj paliwa podstawowego w

przypadku jednostek wytwoérczych).

(2.4) Srednie wazone ceny rozliczonej energii bilansujgcej planowane;
wymuszonej dostarczonej i odebrane;.

(2.5) Cenarozliczeniowa odchylenia (CRO).
(2.6) Ceny rozliczeniowe odchylenia sprzedazy i zakupu (CROs, CROz).

(2.7) Calkowity koszt pokrycia zapotrzebowania na Rynku Bilansujgcym
(KCZ).

(2.8) Koszt bilansowania na Rynku Bilansujgcym (KB).
(2.9) Koszt usuwania ograniczen na Rynku Bilansujgcym (KO).

(2.10) Dodatkowe koszty wytwarzania energii wynikajgce z realokacji USE na
JG Wytworczych aktywnych na Rynku Bilansujgcym.

(2.11) Koszt ustugi praca interwencyjna.
{2.12) Koszt ushugi interwencyjna rezerwa zimna.

(2.13) Koszt ustugi operacyjna rezerwa mocy (koszty godzinowe, koszty
uzupelniajgce miesigczne i koszty uzupelniajace roczne).
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

- MODYFIKACJA ZASAD
i UDZIALU ODBIORCOW AKTYWNYCH W RYNKU BILANSUJACYM

1. WYKAZ SKROTOW | OZNACZEN ORAZ DEFINICJE
STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skrétéw

Z wykazu skrotow skresla sie skrot:

BZORO

3. PROCEDURY ZGLASZANIA | PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI
PRZEZ OPERATORA SYSTEMU PRZESYLOWEGO UMOW
SPRZEDAZY ORAZ PROGRAMOW DOSTARCZANIA | ODBIORU

ENERG!H ELEKTRYCZNEJ

3.1.1.  Ogélne zasady zglaszania danych handlowych i technicznych

Pkt 3.1.1.28. otrzymuje brzmienie:

3.1.1.28, Odpowiedzi OSP na Zgloszenia Ofert Redukeji Obcigzenia sa dokonywane za
pomocg nastgpujacych dokumentow:

(1)  Przyjgcie Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia (PZORO).
(2)  Odrzucenie Zgtoszenia Oferty Redukcji Obcigzenia (OZORO).

3.1.2.  Tryb i harmonogram zgtaszania danych handlowych
i technicznych

Pkt 3.1.2.3.2. i 3.1.2.3.3. otrzymujg brzmienie:

3.12.3.2. Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dotyczy wybranych godzin doby
handiowe;j.

3.1.2.33. Zgioszeme Oferty Redukeji Obcigzenia dotyczqce godziny 4 doby handlowej
powinno by¢ dostarczone do OSP nie p6zniej niz 1 godzina i 30 minut przed
rozpoczgeiem godziny ~ doby handlowej. Jezeli do OSP zostanie dostarczone
Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zawierajgce godziny, dla ktérych
powyzszy warunek nie jest spelniony, to takie Zgloszeme Oferty Redukcji
Obcigzenia b@lee przetwarzane przez OSP z pominigciem tych godzin, tj.
poczynajac od pierwszej godziny, dla ktérej powyzszy warunek jest spetniony.

)
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

muja brzmienie:

Pkt 3.1.2.3.5.i3.1.2.3.6. 0

3.1.2.3.5. Weryfikacja Zgloszeri Ofert Redukcji Obciazenia dotyczacych danej doby
handlowej jest realizowana iteracyjnie, w miare mozliwosci technicznych OSP w
zakresie ich przetwarzania, lecz nie czedciej niz jedna iteracja procesu
weryfikacji w jednej godzinie doby handlowej. W toku kazdej iteracji OSP
dokonuje weryfikacji Zgloszei Ofert Redukcji Obcigzenia i informuje
Operatoréw Rynku, w zakresie okre§lonym w niniejszej czgSci IRIiESP,
o przyjeciu lub odrzuceniu Zgloszen Ofert Redukeji Obcigzenia.

3.1.2.3.6. Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia (dokument ZORO) nie jest
obowiazkowe.

Tabela 3.1. pt. ., Harmonogram zglaszania danych handlowvch i technicznych dla danej
doby handlowej.” otrzymuje brzmienie:

Tabela3.1. Harmonogram zglaszania danych handlowych i technicznych dla danej doby

handlowej.
Termin/okres Dzialania Operatoréw Rynku Dziatania OSP
ZGLOSZENIA USE W RAMACH RBN
Doba n-1 godzina ' Rozpoczecie procesu zgtaszania USE
9.00. dia doby n w ramach RBN (otwarcie
bramki zgloszeniowej na RBN).
Qd godziny 9.00 | lteracyjnie: lteracyjnie:
do ggl;?;]n-: 4.30 Przesylanie Zgloszenn USE w Przyjmowanie i wstepna weryfikacja
gdoby ,!,{.1 ' ramach RBN (dokumenty ZUSE). Zgloszer USE w ramach RBN.
Odbidr informacji o niezgodno$ciach Generowanie i wysytanie informagiji
w Zgloszeniach USE i poprawianie o niezgodnoéciach w Zgloszeniach
Zgtoszen USE. USE (dokumenty IZUSE, IUZUSE).
Doba n-1 godzina Zakoniczenie procesu zgtaszania USE
14.30. ; dla doby n w ramach RBN (zamknigcie

bramki zgtoszeniowe] na RBN).

Od godziny 14.30 | Odbiér informacji o przyjeciu, przyjeciu | Ostateczna weryfikacja Zgloszen USE.

doby n-1 do ze zmianami, odrzuceniu lub braku o o "
. oo Generowanie i wysylanie informacji
godziny !113.30 doby | Zgloszenia USE w ramach RBN. o przyjeciu Zgtoszenia USE
’ Odbidr informagii ¢ przyjetych USE {dokument PZUSE}, przyjeciu
na RBN. Zgtoszenia USE ze zmianami

(dokument PZZUSE), odrzuceniu
Zgtoszenia USE (dokument OZUSE)
lub braku Zgloszenia USE (dokument
BZUSE).

Generowanie | wysytanie informacji
o przyjetych USE na RBN (dokumenty

PUSE).
ZGLOSZENIA USE W RAMACH REB
Daoba n-1 godzina Rozpoczecie procesu zglaszania USE
15.30. dla doby n w ramach RBB (otwarcie

\
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Termin/okres Dzialania Operator6w Rynku Dzialania QSP
bramki zgtoszeniowej na RBB).
Od godziny 15.30 | Iteracyjnie: lteracyjnie:
go dg;byzg':)g z ob Przesytanie Zgloszeri USE w Przyjmowanie i weryfikacja Zgtoszen
y n ' y ramach RBB (dokumenty ZUSEB), USE w ramach RBB.
Odbidr informaci o przyjeciu, Generowanie i wysylanie informaciji
przyjeciu ze zmianami lub o przyjeciu Zgtoszenia USE
odrzuceniu Zgloszenia USE w (dokument PZUSEB), przyjeciu
ramach RBB. Zgtoszenia USE ze zmianami

(dokument PZZUSEB) lub odrzuceniu
Zgloszenia USE (dokument
OZUSEB).

Doba n godzina

22.00. Zakoriczenie procesu zglaszania USE

dla doby n w ramach RBB (zamknigcie
bramki zgtoszeniowej na RBB).

Doba 17 po godzinie | Odbiér informacii o przyjeciu, przyjeciu | Ostatnia iteracja weryfikacji Zgtoszen
22.00. ze zmianami lub odrzuceniu USE:

Zgloszenia USE w ramach RBB. Generowanie i wysytanie informacji o

przyjeciu Zgloszenia USE (dokument

PZUSEB), przyjeciu Zgloszenia USE

Ze zmianami (dokument PZZUSEB)

lub odrzuceniu Zgloszenia USE

{dokument OZUSEB}).
ZGLOSZENIA OFERT BILANSUJACYCH
Doba n-1 godzina Rozpoczecie procesu zgtaszania Ofert
9.00. Bilansujgcych dla doby n (otwarcie

bramki zgloszeniowej dia Zgloszer Ofert
Bilansujgcych).

Od godziny 9.00 | lteracyjnie: lteracyjnie:
do gﬂ%n': 4.30 Przesylanie Zgloszer Ofert Przyjmowanie i wstepna weryfikacja
gdob r¥-1 ' Bilansujgcych — cze$é handlowa Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czeéé
y -t (dokumenty ZOBH) oraz Zgloszeri handlowa, oraz Zgloszen Ofert
Ofert Bilansujgcych — cze$é Bilansujgcych — czesé techniczna.
techniczna (dokumenty ZOBT). Generowanie i wysylanie informacji

Odbiér informacji o niezgodnosciach o niezgodnosciach w Zgloszeniach
w Zgloszeniach Ofert Bilansujgcych Ofert Bilansujgcych {dokumenty

i poprawianie Zgloszeli Ofert IZOBH, 1IZOBT).
Bilansujacych.
Doba n-1 godzina Zakoriczenie procesu zglaszania Ofert
14.30. Bilansujgcych dla doby n (zamkniecie

bramki zgtoszeniowej dla Zgloszer Ofert
Bilansujacych).

Od godziny 14.30 | Odbidr informacji o przyjeciu, Ostateczna weryfikacja zgtoszen Ofert
doby n-1 do odrzuceniu lub braku Zgtoszenia Oferty | Bilansujacych:
goaziny ;_"‘;"30 doby | Bilansujacej. Generowanie i wysylanie informagii
’ Odbiér informacji o Przyﬂch Ofertach | o przyjeciu Zgtoszenia Oferty
Bilansujgcych — czedci hantllowej, oraz | Bilansujgcej (dokumenty PZOBH,
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Terminfokres

Dziatania Operatoréw Rynku

Dziatania OSP

Przyjetych Ofertach Bilansujacych —
czesci technicznej.

PZOBT), odrzuceniu Zgtoszenia
Oferty Bilansujgcej (dokumenty
0OZOBH, OZOBT) lub braku
Zgloszenia Oferty Bilansujgcej
{dokumenty BZOBH, BZOBT).

Generowanie i wysylanie informacji

o Przyjetych Ofertach Bilansujacych —
czesé handlowa, oraz Przyjetych
QOfertach Bilansujgcych — czes¢
techniczna (dokumenty POBH,
POBT).

ZGLOSZENIA OFERT REDUKCJI

OBCIAZENIA

Doba n-1 godzina

Rozpoczecie procesu zgtaszania Ofert

Odbiér informacji o przyjeciu lub
odrzuceniu Zgloszen Ofert Redukcji
Obcigzenia.

9.00. Redukcji ObcigZzenia dia doby n
(otwarcie bramki zgtoszeniowej dla
Zgloszeti Ofert Redukcji Obcigzenia).
Od godziny 9.00 | lteracyjnie: lteracyjnie:
o dgﬁbyzq';g g ob Przesytanie Zgloszeri Ofert Redukcji Przyjmowanie i weryfikacja Zgtoszen
g y n ’ y Obciazenia (dokumenty ZORO). Ofert Redukcji Obcigzenia.

Generowanie i wysylanie informagiji o
przyjeciu Zgloszeti Ofert Redukgiji
Obcigzenia (dokument PZORO) lub
odrzuceniu Zgloszen Ofert Redukc;ji
Qbcigzenia (dokument OZORO).

Doba n godzina
21.30.

Zakoriczenie procesu zglaszania Ofert
Redukcji Obcigzenia dla doby n
{zamkniecie bramki zgloszeniowej

dia Zgloszefi Ofert Redukcji
Obciazenia).

Doba 1 po godzinie

Odbidr informacji o przyjeciu fub

Ostatnia iteracja weryfikacji Zgtoszen

21.30. odrzuceniu Zgloszen Ofert Redukcji Ofert Redukcji Obcigzenia:
Obeiqzenia. Generowanie i wysytanie informacji o
przyjeciu Zgtoszeri Ofert Redukg;ji
Obcigzenia (dokument PZORO) lub
odrzuceniu Zgtoszei Ofert Redukgji
Obcigzenia (dokument OZ0RO).
3.1.11. Zglaszanie Ofert Redukcji Obcigzenia

Pkt 3.1.11.1. otrzymuje brzmienie:

3.1.11.1. Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia jest dokonywane dla Jednostki
Grafikowej Odbiorczej aktywnej (JGoa)- Dla j-tej JGoa dla doby handlowej n
Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zawiera nastepujace dane:
(1) Dane identyfikacyjne zgloszenia i dane identyfikacyjne doby handlowej »:
(1.1) Nazwe i kod Jednostki Grafikowej, ktérej dotyczy Zgloszenie Oferty
Redukcji Obcigzenia.
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)

(1.2) Nazwg i kod Operatora Rynku, ktory jest uprawniony do dysponowania
Jednostka Grafikows.

(1.3) Nazwe i kod Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktéry posiada tytut prawny
do Jednostki Grafikowe;j.

(1.4) Dane osoby skladajgcej zgloszenie, ktora jest upowazniona przez

Operatora Rynku do przekazywania zgloszen: imie, nazwisko,
stanowisko, numer licencji, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-

mail-owy.
(1.5) Datg¢ doby handlowej .

(1.6) Aktywny Zakres Zgloszenia, tj. godziny doby handlowej, ktérych dotyczy
zgloszenie.

(1.7) Numer Porzadkowy Zgloszenia, tj. unikalny identyfikator liczbowy
okreflajacy kolejno$é chronologiczng dokonywania przez Operatora
Rynku Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia dla danej JGoa i danej doby

handlowe;j.

Dane handlowo-techniczne zgloszenia dla kazdej godziny % objetej Aktywnym
Zakresem Zgloszenia:

(2.1.) Godzing, dla ktérej sg okre§lane dane handlowe.
(2.2.) Planowana w godzinie wielko$¢ poboru mocy przez JGoa (PD,, ).

(2.3.) Dane handlowo-techniczne oferty redukcji obciazenia dla kazdego pasma
ofertowego ke K={1,2,...,10} JGoa w godzinie A:
(2.3.1) Ceng ofertowsa dla pasma k (OFCRn).
(2.3.2) Moc oferowana do zredukowania w pasmie & (OFRjnz)

3.1.12. Zasady weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji ObciaZenia

Pkt 3.1.12.5. + 3.1.12.8. oftrzymujs brzmienie:

3.1.12.5.

(D

@

Weryfikacja Zgtoszenia Oferty Redukcji Obcigzenia, dokonanego dla danej JGoa
i danej doby handlowej, polega w danej iteracji na sprawdzeniu danych
zawartych w weryfikowanym Zgioszeniu Oferty Redukcji Obcigzenia, pod
katem:

Zgodnosci danych w Zgloszeniu Oferty Redukcji ObcigZzenia z zapisami w
Umowie przesylania Uczestnika Rynku Bilansujgcego, ktéry posiada tytul
prawny do danej Jednostki Grafikowej, oraz z zapisami w Umowie przesylania
Operatora Rynku, ktéry dysponuje t3 Jednostka Grafikowg. Weryfikacja dotyczy:
kodu JG, kodu OR, kodu URB oraz numeru licencji osoby dokonujacej
zgloszenia.

Poprawnosci Aktywnego Zakresu Zgloszenia, tzn. nastepujacych wymagan:
(2.1) Pierwsza godzing wnego Zakresu Zgloszenia moze byé godzina doby
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYt OWEGO

handlowej nie wczedniejsza niz druga godzina, po godzinie doby
handlowej, w ktérej Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zostalo
dostarczone do OSP (czas dostarczenia Zgloszenia Oferty Redukcji

Obciazenia okreéla Stempel Czasowy).

(2.2) Drugg i kolejng godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia moga byé
wybrane godziny doby handlowej, ktorej dotyczy zgloszenie, nastgpujace
po pierwszej godzinie Aktywnego Zakresu Zgloszenia.

(3) Spemienia nastepujacych wymagan dla kazdej godziny ~ Aktywnego Zakresu

3.1.12.6.

Zgloszenia Oferty Redukcji Obciazenia:
(3.1) Oferta Redukcji Obcigzenia nie moze zawieraé wigcej niz 10 pasm
ofertowych.

(3.2) Planowana w godzinie, wielkos¢ poboru mocy przez JGoa (PD), ):
(3.2.1) Nie moze by¢ wieksza od mocy przylaczeniowej sterowanych
odbior6w energti (PJ.P ) okreslonej dla JGoa w umowie przesylania

(PD, < P").

= 7j
(3.2.2) Musi spetia¢ warunek PD, > 0.
(3.3) Moce oferowane do zredukowania w poszczegélnych pasmach & Oferty
Redukcji Obcigzenia (OF Rjnx):
(3.3.1) Musza byé nieujemne.
(3.3.2) Muszg byé podawane w MW, z dokladnoscig do 0,001 MW.
(3.4) Suma mocy we wszystkich oferowanych pasmach nie moze by¢ wigksza

od planowanej w godzinie, wielkodci poboru mocy przez JGoa

1¢
(;OFRM <PD,).

(3.5) Ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm (OFCRjn):
(3.5.1) Musza byé¢ podawane w zVMWh, z dokladnoscia do
1 grosza/MWh.
(3.5.2) Musza byé rosngce w kolejnych pasmach.
(3.5.3) Nie mogg by¢ mnigjsze od 70 zi/MWh.
(3.5.4) Nie mogg by¢ wigksze od 1 500 zZVMWh.

Jezeli dla dwoch lub wigeej Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych w
ich Ofertach Redukcji Obciazenia wystepujg te same ceny ofertowe dla danej
godziny, to ceny te na potrzeby realizacji proceséw planowania zostang
zmienione w zakresie od 1-107* grosza/MWh do 9999-10* grosza/MWh, na
podstawie czasu dostarczenia Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia, w
kolejnosci od ofert JGoa dostarczonych wezeénie;j.

Weryfikacja warunkéw okrevnych w pkt 3.1.12.5. odbywa si¢ wedlug
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M

2

3)

4)

nastepujgcych zasad i w nastepujacej kolejnosci:

W przypadku, gdy nie sa spelnione warunki okre§lone w pkt 3.1.12.5.(1), to
Zgloszenie Oferty Redukeji Obcigzenia dla danej JG zostaje odrzucone w calosci,
1j. w zakresie wszystkich godzin okreslonych Aktywnym Zakresem Zgloszenia.

W przypadku, gdy sa spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(1) oraz nie sa

spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(2), to:

(2.1) W sytuacji, gdy mnie jest spelniony warunek okreSlony
w pkt 3.1.12.5.(2.1) — Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej JG
zostaje odrzucone w zakresie godzin zawierajacych sie w okresie
pomigdzy nastepujacymi godzinami doby handlowej (wlgcznie z tymi
godzinami): (i) pierwsza godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia, a (ii)
godzing bedaca pierwsza godzing doby handlowej, po godzinie doby
handlowej, w ktérej Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia podlegato
weryfikacji przez OSP. Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej
JG zostaje odrzucone w calosci w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji
Aktywny Zakres Zgloszenia nie zawiera zadnej godziny doby handlowe;.

(22) W  sytuacji, gdy nie jest spelniony warunek okredlony
w pkt 3.1.12.5.(2.2) — Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej JG
zostaje odrzucone w calodci, tj. w zakresie wszystkich godzin okreslonych

Aktywnym Zakresem Zgloszenia.

W przypadku, gdy sa spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(1) oraz

3.1.12.5.(2), i1 jednocze$nic w danej godzinie nie zostala zrealizowana

weryfikacja Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia, to Zgloszenie Oferty Redukcji

Obcigzenia dla danej JG zostaje odrzucone w zakresie godzin zawierajacych sie

w okresie pomig¢dzy nastgpujgcymi godzinami doby handlowej (wigcznie z tymi

godzinami): (i) pierwsza godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia, a (ii) godzing

bedaca pierwszg godzing doby handlowej, po godzinie doby handlowej, w ktérej

Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia podlegalo weryfikacji przez OSP.

Zgloszenie Oferty Redukcji Obciazenia dla danej JG zostaje odrzucone w catosci

w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji Aktywny Zakres Zgtoszenia nie zawiera

zadnej godziny doby handlowej

W przypadku, gdy sa spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(1) i

3.1.12.5.(2) oraz nie sg spelnione dla danej godziny warunki okreslone w pkt

3.1.12.5.(3), to Zgloszenie Oferty Redukeji Obcigzenia dla danej IG i tej godziny

zostaje odrzucone i Przyjeta Oferta Redukcji Obciazenia jest wyznaczana w

nastegpujacy sposéb:

(4.1) Planowana w godzinie, wielkos¢ poboru mocy przez j-ta JGoa (PD;,)
odpowiada deklarowanej ilo¢ dostaw energii elektrycznej tej jednostki w
tej godzinie (PD,, = — ED ).

(4.2) Przyjeta Oferta Redukcji Obcigzenia sklada sie tylko z jednego pasma
ofertowego:

(4.2.1) Moc oferowanal do zredukowania w pierwszym pasmie Przyjetej
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3.1.12.7.

3.1.12.8.

4,

4.2.7.

4.2.7.1.2.

A42.7.1.3.

Pkt 4.2.7.1.2.+ 4.2.7.1.5. otrzymuja brzmienie:

Oferty Redukeji Obcigzenia jest réwna zero.

(4.2.2) Cena ofertowa dla pierwszego pasma Przyjetej Oferty Redukcji
Obciazenia jest rGwna zero.

Dla danej Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej i danej doby handlowej w
danej iteracji weryfikacji Zgloszen Ofert Redukeji Obcigzenia jest uwzgledniane
Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia o najwyzszym Numerze Porzadkowym
Zgloszenia (Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia o najwyzszym Numerze
Porzadkowym Zgloszenia jest traktowane jako ostatnie dokonane zgloszenie).

W przypadku, gdy Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia o najwyzszym
Numerze Porzadkowym Zgloszenia nie zawiera danych w zakresie wszystkich
godzin Horyzontu Weryfikacji (Aktywny Zakres Zgloszenia zweryfikowany
wzgledem czasu dostarczenia Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia do OSP i
czasu wykonania iteracji, nie pokrywa si¢ z Horyzontem Weryfikacji), to w
zakresie brakujgcych godzin sa uwzgledniane dane z poprzednich Zgloszen Ofert
Redukcji Obciazenia, w kolejnodci malejacych Numeréw Porzadkowych
Zgloszenia.

Wynikiem weryfikacji Zgloszenn Ofert Redukcji Obcigzenia jest Przyjeta Oferta
Redukcji Obciazenia, dla Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej j oraz
godzin / danej doby handlowej, dla ktorych dokonano Zgloszenia Ofert Redukcji

Obcigzenia.

PROCEDURY BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYM!

Kontrola poprawnosci redukcji obciazenia

Kontrola poprawnosci zglaszanych wielko$ci poboru mocy JGos jest realizowana
poprzez pordéwnanie ilogci zgloszonych w ofercie z faktycznym wykonaniem.
Kontrola jest dokonywana wylacznie w godzinach, ktérych dotyczy Przyjeta
Oferta Redukcji Obcigzenia i jednoczeénie w ktérych Oferta Redukcji Obciazenia
nie zostala wykorzystana przez OSP.

Zgloszenia poboru mocy JGoa 5 uznawane za niepoprawne, jezeli zgloszone dla
tej JGoa wielkosci poboru mocy roznig si¢ o wiecej niz 10 % od rzeczywistego
poboru mocy tej JGoa w 3 lub wigcej kolejnych godzinach, w ktérych dokonana
byla kontrola poprawnosci zglaszanych wielkosci poboru mocy dla danej JGgs. W
przypadku stwierdzenia niepoprawnego zgloszenia poboru mocy dla danej JGos,
OSP wstrzymuje wykorzystanie Ofert Redukcji ObcigZzenia tej JGoa poczynajgc od
drugiej doby, przypadajacej po dobie, w ktdrej stwierdzono niepoprawne
zgloszenie poboru mocy dla danej JGoa. Wstrzymanie wykorzystania Ofert
Redukcji Obcigzenia JGoa 0znacza, ze jednostka ta pozostaje obiektem RB, ale nie
bierze, w okresie wstrzymania, udzialu w bilansowaniu zasobéw KSE, w

szczegblnodei nie §wiadczy 3

Karta aktuglizacji hr CB/16/2016
IRIESP - Bilansowsatlie systemu ljZarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 28 pasdziemika 2016 1. [ A\~ | Stiopa 36 2 40

/

N &




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

4.2.7.14.

427.1.5.

5.

51.4.

OSP informuje wiasciwego OR o wstrzymaniu wykorzystania Ofert Redukeji
Obcigzenia JGos w formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomoca poczty
elektronicznej. Informacja przekazywana za pomoca poczty elektronicznej jest
przesylana pod okreslone w Umowie przesylania adresy oséb upowaznionych
przez OR do kontaktow z OSP (reprezentantéw OR).

Przywrécenie wykorzystania Ofert Redukcji Obcigzenia JGoa nastgpuje od drugie;j
doby po uptywie kolejnych 5 déb, dla ktérych w godzinach od 7.00 do 22.00, dla
danej JGoa byly skladane oferty zgodnie z pkt 4.2.7.1.5., i dla ktérych nie
stwierdzono niepoprawnosci zgloszenia poboru mocy JGoa.

OSP informuje wilasciwego OR o przywrdceniu wykorzystania Ofert Redukcji
Obcigzenia JGoa w formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomoca poczty
elektronicznej. Informacja przekazywana za pomoca poczty elektronicznej jest
przesylana pod okreSlone w Umowie przesylania adresy oséb upowaznionych
przez OR do kontaktéw z OSP (reprezentantéw OR).

W celu przywrécenia wykorzystania Ofert Redukeji Obcigzenia JGoa OR jest
zobowigzany do zglaszania dla danej JGoa Ofert Redukcji Obciazenia,
w godzinach od 7.00 do 22.00 we wszystkich dobach, w ktorych sg przekazywane:

- prognozowana warto$¢ poboru mocy JGos,
- oferowana do zredukowania moc réwna zero,

- cena za redukcj¢ réwna zero.

PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZT(?W BILANSOWANIA
SYSTEMU | KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

Wyznaczanie cen za wytwarzanie i redukcje energii elektrycznej

Dodaje sie pkt 5.1.4.7. o nastepujacym brzmieniu:

5.14.7.

Jezeli po przeprowadzeniu proceséw réznicowania cen CO, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 3.1.7.2.5., oraz cen ofertowych zawartych w Ofertach Redukcji
Obcigzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 3.1.12.5.(3), ktorakolwiek
z cen CO jest réwna cenie CR, to ta cena CO jest zwigkszana o 1-10° grosza/MWh.

O
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MODYFIKACJA ZAKRESU SWIADCZENIA -

USLUGI REDUKCJI ZAPOTRZEBOWANIA NA POLECENiE OSP

2.

2.1.6.

WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

Podstawowe funkcje podmiotéw na Rynku Bilansujacym

Pkt 2.1.6.3. otrzymuje brzmienie:

2.1.6.3.

ey
@

€)

(4)

©)

(6)

@

Operator Systemu Dystrybucyjnego, ktérego sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie polaczenie =z siecia przesylowa (OSDp) uczestniczy w
administrowaniu Rynkiem Bilansujagcym w zakresie obshugi Jednostek
Grafikowych, na ktére skladajg sic MB z obszaru sieci tego OSDp oraz sieci
OSDn, dla ktérych ten OSDp realizuje obowigzki w zakresie wspétpracy z OSP.
W ramach tego OSDp w szczegélnosci:

Zarzadza konfiguracjg w zakresie prowadzenia bilansowania handlowego przez
URB.

Zarzadza konfiguracja w zakresie przyporzadkowywania poszczegdlnych URD
do poszczegblnych MB poszcezegblnych URB, jako podmiotéw prowadzacych
bilansowanie handlowe tych URD.

Zarzadza konfiguracjag w zakresie dopuszczania poszczegdlnych uzytkownikow
systemu i reprezentujgcych ich PDE do $wiadczenia ushugi redukcji obcigzenia
odbiorcéw, w tym ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, i
przekazuje do OSP specyfikacje PDE dopuszczonych do §wiadczenia ustugi.

Wyzacza oraz przyporzadkowuje ilo$ci dostaw energii dotyczacych URD do
poszczegolnych MB poszczegélnych URB, peliacych dla tych URD funkcje
podmiotéw odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, i przekazuje do OSP
ilosci dostaw energii dla poszczegdlnych MB poszczegblnych URB.

Rozpatruje reklamacje URB dotyczace przyporzadkowanych im ilosci dostaw
energii w poszczegblnych MB i wprowadza niezbedne korekty w wymagajacych
tego przypadkach.

Wyznacza ilo§ci dostaw energii w PDE, w ktérych przylaczone sg urzadzenia iub
instalacje wykorzystywane do §wiadczenia ustugi redukcji obcigZzenia odbiorcow,
w tym ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, i przekazuje do OSP
ilodci dostaw energii w tych PDE oraz poszczegélnych FPP wchodzacych w ich
sklad.

Uczestniczy w rozpatrywaniu reklamacji podmiotéw $wiadczgcych usluge
redukcji obcigzenia odbiorcéw, w tym redukcji zapotrzebowania na polecenie
OSP, dotyczacych iloSci dostaw energii w poszczegélnych PDE i FPP
oraz wprowadza niezbedne kopekty w wymagajacych tego przypadkach.
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(8) Przekazuje do OSP dane niezbgdne do konfigurowania Rynku Bilansujacego oraz
monitorowania poprawnosci jego konfiguracji.

(9) Obstuguje sytuacje wyjatkowe, polegajace na utracie przez URD podmiotu
odpowiedzialnego za jego bilansowanie.
Realizacja powyzszych zadan przez danego OSDp w zakresie dotyczacym OSDn
rozpocznie sie nie pézniej niz w terminie 30 dni po zatwierdzeniu IRIESD tego
OSDp przez Prezesa URE.

2.1.11. Regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej

Pkt 2.1.11.1. otrzymuje brzmienie:

2.1.11.1. W  celu zapewnienia  bezpieczefistwa pracy Krajowego  Systemu
Elektroenergetycznego OSP moze zawieraé:

(1) Umowy o $wiadczenie ushugi praca interwencyjna, z wytwércami energii
elektrycznej, zapewniajace OSP dostep do szybkiej rezerwy interwencyjnej
w zakresie zwickszenia wytwarzania energii.

(2) Umowy o $wiadczenie ushiugi interwencyjna rezerwa zimna, z wytworcami energii
elektrycznej, zapewniajace OSP dostep do jednostek wytworczych utrzymywanych w
gotowosci do uruchamiania i wytwarzania energii.

(3) Umowy o s$wiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,
z podmiotami dysponujgcymi sterowanymi odbiorami energii, zapewniajace OSP
dostep do szybkiej rezerwy interwencyjnej w zakresie zmniejszenia odbioru energii.

Pkt2.1.11.3.i2.1.11.4. otrzymujg brzmienie:

2.1.11.3. Regulacyjne ushugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej moga byé
$wiadczone w ramach:

(1)  Ushugi praca interwencyjna, przez:
(1.1) Jednostki wytworcze pompowo-szczytowe.
(1.2) Jednostki wytworcze w elektrowniach gazowych.

(2)  Ushlugi interwencyjna rezerwa zimna, przez centralnie dysponowane jednostki
wytworcze cieplne, w odniesieniu do ktérych beda spelnione igcznie nastepujgee
warunki:

(2.1) Zgodnie z art. 33 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczemiom i ich kontrola)

(Dz. Urz. UE L334/37) zostanie przyznane prawo do korzystania od dnia
1 stycznia 2016 r. z czasowego odstgpstwa od standardow emisyjnych.

(2.2) Wykorzystanie przez OSP, jednostek wytwoérczych do swiadczenia ustugi
interwencyjna rezerwa zimna, w okresie od dnia 1 stycznia 2016r., jest

uzasadnione warunkami t imicznymi i bilansowymi pracy KSE.
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3

2.1.11.4.

Ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenic OSP, przez sterowane odbiory

energii w ramach:

(3.1) Programu Gwarantowanego, w ktérym s$wiadczenie uslugi polega na
zobowigzaniu do oferowania okreslonej ilodci redukcji obcigzenia oraz
zobowigzaniu do wykonania redukcji w tej iloci.

(3.2) Programu Biezgcego, w ktdérym $wiadczenie ushugi polega na prawie do
oferowania redukcji obcigzenia i zobowigzaniu do wykonania redukcji
obcigzenia w ilosci zaoferowane;.

Swiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w ramach
powyzszych programdéw dotyczy uméw zawartych po 1 stycznia 2017 r.

Urzadzenia wykorzystywane do $wiadczenia ushigi praca interwencyjna lub
ustugi interwencyjna rezerwa zimna sa reprezentowane na Rynku Bilansujacym
w ramach JGospa. Urzadzenia wykorzystywane do $wiadczenia ustugi redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP moga by¢é reprezentowane na Rynku
Bilansujgcym w ramach JGospp lub JGo lub mogg wystepowaé poza strukfurg

obiektowg Rynku Bilansujacego.

Pkt 2.1.11.6. otrzymuje brzmienie:

2.1.11.6.

M

@

&)

W ramach regulacyjnych ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjne;j
przedmiotem zakupu przez OSP jest:

W zakresie interwencyjnej generacji mocy:

(1.1) Gotowosé do $wiadczenia rezerwy interwencyjne;j.

(1.2) Wykorzystanie rezerwy interwencyjne;.

W zakresie redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w Programie Biezacym:
(2.1) Wykorzystanie rezerwy interwencyjne;.

W zakresie redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w Programie
Gwarantowanym:

(3.1) Gotowosé do $wiadczenia rezerwy interwencyjnej

(3.2) Wykorzystanie rezerwy interwencyjne;j.
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