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1.

Lista dziatan w procesie konsultacji

Dziatania operatora systemu przesylowego w ramach procesu konsultacji Karty aktualizacji

nr CB/20/2018

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu

i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej nazywanej rowniez ,Karta aktualizacji nr
CB/20/2018") z uzytkownikami systemu przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Dziatania OSP w procesie konsultacji.
Lp. Data Opis dziatan
1. 01.08.2018 Komunikat OSP dotyczacy opublikowania projektu Karty aktualizacji
nr CB/20/2018, opracowanego przez PSE S.A.
2. 01.08.2018 Opublikowanie projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 na stronie
internetowej PSE S.A. wraz z informacjg o mozliwosci zgtaszania uwag.
3. 01 '08;2018 Zbieranie uwag od uzytkownikéw systemu dotyczacych projektu Karty
31.08.2018 aktualizacji nr CB/20/2018.
4, 21.08.2018 Spotkanie informacyjne z uzytkownikami systemu dotyczace projektu Karty
aktualizacji nr CB/20/2018.
5. 03'09;2018 Analiza uwag zgloszonych przez uzytkownikéw systemu pod katem ich
25.09.2018 uwzglednienia w Karcie aktualizacji nr CB/20/2018.
6. 03.09.2018
* Opracowanie Karty aktualizacji nr CB/20/2018 oraz raportu z konsultacji.
25.09.2018
7. 26.09.2018 Przediozenie Karty aktualizacji nr CB/20/2018 Prezesowi URE do
zatwierdzenia wraz z informacjg o zgloszonych przez uzytkownikéw systemu
uwagach oraz sposabie ich uwzglednienia.




PSE S.A. — OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

2. Lista podmiotéw, ktore zglosity uwagi w procesie konsultacji

Lp. Podmiot Komentarz
1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

2, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

3. ENGIE Zielona Energia Sp. z 0.0.

4. ZE PAK SA
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3. Zestawienie uwag uzytkownikéw systemu i sposéb ich uwzglednienia
3.1. Uwagi ogodine
Lp. Tresé uwagi Zglaszajgcy uwagi Stanowisko OSP
1. | Zgodnie z trescig przytoczonego uzasadnienia, przyczyng dla PGE Polska Grupa Uwaga nie zostata uwzgledniona
wiekszosci zmian proponowanych w karcie aktualizacji Energetyczna S.A.

CB/20/2018 jest wypetnianie zobowigzan Polski wynikajgcych z
uzgodnienn poczynionych w trakcie notyfikacji rynku mocy, a
zawartych w decyzji notyfikacyjnej SA.46100 (,Decyzja”), w
szczegolnosci w pkt. (8), (15) i (16) tresci tej Decyzji.

Proponowane zmiany w obszarach: ,Wprowadzenie aktualizaciji
cen za wytwarzanie energii elekirycznej JGwa w zakresie zdolnosci
wytworczych objetych USE przyjetymi do realizacji na RBB”
{(,Zmiana CO przez OSP w wyniku RBB") oraz ,Modyfikacja zasad
rozliczen powigzanych z mechanizmem energii awarii JGwa"
(,Zmiana CO przez OSP w wyniku awarii") pogtebiajg market
failure opisang w pkt. {8.a) Decyzji, jak réwniez sg sprzeczne z
przyjetymi przez Polske zobowigzaniami, odpowiednio w pkt.
(16.c) oraz (16.a) Decyzji.

Zmiana CO przez OSP w wyniku awarii wprowadza de facto
ograniczenie cenowe dla JGwa, W postaci zmiany przez OSP (bez
zgody Wytworcy) ceny ofertowej zgtoszonej przez Wytworce, na
poziom kosztéw zmiennych wytwarzania (CW+KC¢02) danej JGwa.
Takie rozwigzanie, jesli zostanie przyjete, w ewidentny sposéb
zaburzy proces cenotwérczy na rynku energii elektryczne;j,
pogiebiajac problem opisany w pkt.(8.a) Decyzji. Ponadto,
wprowadzanie takiego ograniczenia na ksztattowaniu cen
ofertowych stoi w sprzecznosci z zobowigzaniem do usuwania
barier opisanych w pkt.(16.a) Decyzji (,there will be in Poland
neither restrictions on bid prices nor price limits"). Jezeli motywacja

Zmiana limitbw cen energii elektrycznej na rynku
bilansujgcym, wprowadzana Kartg aktualizacji nr
CB/20/2018, ma na celu realizacje zobowigzania Polski
wskazanego w decyzji Komisji Europejskiej (SA.46100)
w sprawie wdrozenia w Polsce rynku mocy z dn. 7 lutego
2018 r. (,Decyzja”). Pozostale zmiany wprowadzane
przedmiotowa kartg aktualizacji stanowia: (i) modyfikacje
mechanizméw RB w wyniku uzyskanych doswiadczen
z ich funkcjonowania oraz (ii) rozwdj zasad RB przy
uwzglednieniu uwarunkowan aktualnego modelu RB.

Woprowadzane limity cen energii elektrycznej na RB sa
nie bardziej rygorystyczne od limitow stosowanych na
rynku dnia biezacego oraz nie stosuje sie ograniczen na
wysokos¢ cen ofertowych za energie elektryczna, ktére
mogtyby skutkowac¢ brakiem mozliwosci osiagniecia tych
limitébw. Tym samym OSP nie zgadza sie ze
stwierdzeniem w uwadze, ze wprowadzane zmiany sa
niezgodne z Decyzjg i ze mogg przyczyni¢ sie do
pogtebiania ,market failure” wskazanego w pkt (8)
Decyzji. W przypadku niedokontraktowania uczestnikow
rynku, szczegdlnie w okresach niedoboru mocy, ceny
CRO bedag odpowiednio wysokie, zgodnie z informacjami
cenowymi przekazanymi w ofertach bilansujacych, ktére
sg wykorzystywane do wyznaczenia ceny CRO.

Analizujgc zmiany okreslone w nastepujgcych czesciach
Karty aktualizacji nr CB/20/2018:




PSE S.A. - OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Lp.

Tre$é uwagi

Zglaszajacy uwagi

Stanowisko OSP

do wprowadzania takiej zmiany jest minimalizacja kosztow
bilansowania przez OSP, to proponujemy rozwazy¢ alternatywe w
postaci przejécia na rozliczenia indywidualne (m.in. w diuzszej
perspektywie likwidacja JGwr, ustugi realokacji USE oraz
mechanizmu EA).

Zmiana CO przez OSP w wyniku RBB jest propozycjg

jednostronnej zmiany, w kierunku samodzielnego obnizania przez

OSP decyzji sprzedazowej wytworcy. Taka propozycja bardzo

utomnie wpisuje sie w zobowigzanie z pkt.(16.c) Decyzji, mowigcej

o umozliwieniu Wytwércom aktualizacji cen ofertowych na RBB,

poniewaz:

(1) Zmiana cen ofertowych nie jest dokonywana przez uczestnikow
rynku, tylko przez OSP; na poziom cenowy, na ktéry nie ma
wplywu uczestnik rynku;

(2) Zmiana jest jednostronna, tj. nie jest przewidziana sytuacja, w
ktorej Wytwérca redukuje poziom USE.

Woprawdzie zobowigzanie z pkt.(16.c) dotyczy terminu od 1
stycznia 2021r., ale uwazamy, ze w czasie zanim zacznie ono
obowigzywac, nie powinny byé wprowadzane zmiany, ktére moga
spowodowac pogtebienie problemu opisanego w pkt.(8.a) Decyzji.
Motywacja do umieszczenia takiego zobowigzania Polski jest
opisana w Decyzji w pkt.(15) i jest jasne, ze proponowana przez
OSP zmiana nie moze w zaden sposob przyczyni¢ sie do nawet
czesciowego usuniecia wskazanej w Decyzji market failure,
poniewaz w wyniku wprowadzenia tej zmiany do IRIESP sygnaty
cenowe ulegng jeszcze wiekszemu, deterministycznie
jednostronnemu, znieksztatceniu.

Zwracamy sie do PSE i Prezesa URE, z prosba o odstapienie od
pozostatych zmian proponowanych przez OSP - dotyczacych
zmiany CO przez OSP w wyniku RBB oraz zmiany CO przez OSP
w wyniku awarii. W kolejnych uwagach sugerujemy mozliwe
alternatywne rozwigzania.

a) Wprowadzenie aktualizacji cen za wytwarzanie
energii elektrycznej JGwa w zakresie zdolnosci
wytwérczych objetych USE przyjetymi do realizacji na
RBB;

b) Modyfikacja zasad rozliczen
z mechanizmem energii awarii JGwsa;

powigzanych

nalezy wzig¢ pod uwage uwarunkowania aktualnie
stosowanego modelu RB, a w szczegdlnosci jego
ograniczenia, ktére pominiete moglyby pozwoli¢
uczestnikom rynku na uzyskiwanie nieuzasadnionych
przychodow.

Odnoszac sie do zmian z pkt a) powyzej, to gtéwna

przestankg ich wprowadzenia jest uwzglednienie wptywu |
kontraktéw z rynku dnia biezgcego na wartosé ceny CRO |

oraz rozwdj rynku dnia biezgcego. Nie jest zasadne, aby |
cena CRO pozostawata wysoka w sytuacji, gdy w wyniku |

kontraktéw zgtoszonych w ramach RBB uczestnicy
rynku, a w  konsekwencji KSE, stajg sie
przekontraktowani. W takim przypadku ceny RB, jako
ceny rynku czasu rzeczywistego, zaklécajg sygnat
cenowy dla innych segmentow rynku. Wprowadzane
zmiany aktualizacji cen ofertowych w ofertach
bilansujgcych dotyczg wytacznie kierunku sprzedazy
USE przez wytworcow i bazujg na kosztach zmiennych
wytwarzania, poniewaz w aktualnym modelu rynku
wprowadzenie swobodnej aktualizacji cen ofertowych
dla obu kierunkéow sprzedazy USE skutkowatoby
mozliwoscig uzyskiwania przez wytworcow
nieuzasadnionych przychodéw na RB i wigzaloby sie to
ze wzrostem  kosztow  bilansowania  systemu
i zarzgdzania ograniczeniami systemowymi, ktére sg
przenoszone w Taryfie OSP. W zwigzku ze wskazanym
powyzej ograniczeniem mozliwosci wprowadzenia
aktualizacji ofert bilansujgcych dla obu kierunkéw
transakcji handlowych zgtaszanych w USE na RBB,
wybrany zostat kierunek sprzedazy, poniewaz potrzeba

J
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Lp.

Tres¢ uwagi

Zglaszajacy uwagi

Stanowisko OSP

zawierania przez wytworcow transakcji handlowych w
kierunku zakupu gtownie dotyczy awarii i jest mocno
ograniczona, poniewaz rozliczenie awarii jest wspierane
przez mechanizm energii awarii JGwa. Ponadto w
przypadku dokonania zgloszenia USE w kierunku
zakupu, ktore zmniejsza wczesniejszg pozycje
kontraktowg jednostki bedgcej w awarii, nie wystapi
rozliczenie na RB i tym samym warto$¢ cen ofertowych
w ofercie bilansujgcej w takim przypadku nie jest istotna.

Jednocze$nie pragniemy zaznaczyé, ze OSP bedzie
kontynuowat prace majgce na celu zmiane modelu RB,
co pozwoli na petng implementacje zobowiazania Polski
Z pkt (16c) Decyzji we wskazanym terminie, tj. do 1
stycznia 2021 r.

W przypadku zmian powigzanych z mechanizmem
energii awarii, pkt b) powyzej, to wplyw tych zmian na
cene CRO jest $&cisle powigzany z zasadami
wyznaczania i rozliczania energii awarii, ktérych istota
nie podlega zmianie w ramach Karty aktualizacji nr
CB/20/2018. Wprowadzane zmiany stanowig wytacznie
uzupehienie zasad i sg odzwierciedleniem dziatan jakie
podjatby wytwérca w przypadku gdyby sam w petni
dysponowat swoimi jednostkami wytworczymi. Tak wiec
nie jest zasadne, aby zdolnosci wytwércze z USE objete
awarig, w czesci w jakiej nie zostaly zakwalifikowane
jako energia awarii, przyczyniaty sie do wzrostu ceny
CRO o wielkos¢ wieksza niz wynikajgca ze zmiany
kosztow wytwarzania pomiedzy jednostkg wytwoércza w
awarii a jednostka, na ktorg wytworca przenidstby USE
ze wzgledu na awarie. W szczego6lnosci nalezy zwrdcié
uwage na fakt, ze wytwérca w tym zakresie nie ponosi
kosztéw awarii wg ceny CRO a jedynie jest rozliczany
jako redukcja planowa (zazwyczaj wymuszona).

Podsumowujac, w opinii OSP wprowadzane zmiany sg
zgodne z Decyzjg i jednoczes$nie sg spdjne z aktualnym
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Lp. Tres¢ uwagi Zglaszajgcy uwagi Stanowisko OSP

modelem RB. OSP bedzie kontynuowat prace majgce na

celu modyfikacje modelu RB i wdrozenie wszystkich

zobowigzan Polski jakie sg wskazane w Decyzji i dotyczg

RB, w terminach wskazanych w Decyz;ji.

2. | Wnioskujemy o przedstawienie, w jaki spos6b proponowane PGE Polska Grupa Uwaga nie zostata uwzgledniona

zmiany bedg wplywac na sytuacje na Rynku Bilansujgcym. Ocena Energetyczna S.A. Bi . .

o . . " . . iorgc pod uwage istote wprowadzanych zmian oraz
|Ioscm\(va O [T ] 're'gulacp dia funkc;onqwama daleaki ogl limitu p%eziom c?anprRO ustaI);nej obecnie na
rynku J?St'. z pgrspektywy uqzestnlkow y nku, .bardzo zlozopym RB, mozna spodziewa¢ sie, ze wplyw proponowanych
zagadnieniem i do proponujacego zmiany, 1. OSP powinno zmi'an na ksztattowanie sie’éredniej ceny CRO bedzie
naleze¢ przedstawianie szerokiego zakresu informagciji ilosciowych znikomy. Wprowadzone zmiany beda aktywnie wplywac
DEBLEREl SN E N Tl na cene CRO jedynie w przypadkach ekstremalnych

o charakterze losowym. W poréwnaniu ze stanem

obecnym mozna spodziewac sie:

e Bardzo wysokich cen CRO w okresach braku
wystarczajacej podazy energii elektrycznej na rynku |
energii.

¢ tagodzenia wzrostu cen CRO w przypadku
wystapienia awarii JGwa z alokowanymi USE przy
jednoczesnej dyspozycyjnosci innych JGwa bez |
alokowanych USE nalezacych do tego samego
wytwércey.

Wykonanie wiarygodnej analizy ilosciowej

uwzgledniajgcej opisane wyzej sytuacje jest praktycznie

niemozliwe.
3. | Opisane w karcie aktualizacji zmiany dotyczace modyfikowania PGE Polska Grupa Wyjasnienie
rzez OSP ofert bilansujgcych rodzi za sobag koniecznosc Energetyczna S.A. . L
Brzekazywania URB typqu\iN))/Itwérca informacjiao dokonanych e gggngkmigm?di%ﬁeszar?é;kt:iltﬁ:l(i:gazri ggf:;fg;\z
zmignach i przyjeﬁych .do roinc;e n vyielkoéciach.'W ZWiQZk.u z tym technicznych syiteméw WlRE/qUR wy{acznjie w zakresie
konieczna wydaje sie aktualizacja standardow technicznych raportéw rozliczeniowych odbieranych przez operatorow
systemu WIRE. Prosimy o przedstawienie planowanego nku y yehp P
harmonogramu  wprowadzania zmian oraz uwzglednienie rynku.
koniecznosci dostosowania systeméw WIRE/UR po stronie Wersja robocza zaktualizowanych standardéw WIRE
Operatorow Rynku. zostanie opublikowana na stronie OSP na dwa miesigce
przed a wersja ostateczna na jeden miesigc przed |
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uzgodnien poczynionych w trakcie notyfikacji rynku mocy, a
zawartych w decyzji notyfikacyjnej SA.46100 (,Decyzja"), w
szczegdlnosci w pkt. (8), (15) i (16) tresci tej Decyzji.

Lp. Tresé uwagi Zglaszajgcy uwagi Stanowisko OSP
wejsciem w zycie zmian okreSlonych w Karcie
aktualizacji nr CB/20/2018.
W przypadku braku dostosowania w wymaganym
terminie systeméw IT po stronie operatorow rynku,
wskazane powyzej dokumenty bedzie mozna pobraé
z Archiwum WIRE.
4. | Pomimo wielokrotnego zgtaszania tego problemu, nadal brakuje PGE Polska Grupa Wyjasnienie
rozwigzania zagadnienia cenotworstwa dla sytuacji, w ktérych Energetyczna S.A. .
OSP korzysta z niestandardowych $rodkéw zaradczych, takich jak 8?5(;.0":0:‘/‘2("‘;3 dalsnzkyuch bi?arigu'ngg Oroz(vlgcg;em Wzatsarg
np. stopnie zasilania, rotacyjne wytaczenia obszarowe, MRA lub W sz cheg()Inoéci rx ramach p rjaac %ajqcych, na célu
GWTQ" W nasze| ocenfe .korzystanie z takich érodkéw_ zaradczych wdrozenie pozostatych zobowigzan Polski okreslonych
powinno zachowywac idee cenotworstwa w oparciu o koszty w pkt (16) Decyzji, rozpatrzy mozliwosé wprowadzenia
kraficowe, tj. umozliwia¢ przekraczanie poziomu CO z ZOBH, smiany  zasad ’w Znaczania ceny . rozliczeniowei
jezeli koszty krancowe takich dziatan sg wyzsze. W szczegélnosci, odch Yenia (CRO) wiakresie wskazanym W uwadze g
korzystanie przez OSP ze stopni zasilania (>11) uniemozliwia y y )
rynkowe wyznaczenie ceny rozliczeniowej (nie funkcjonuje
mechanizm price discovery), i dlatego powinno ustala¢ CRO na
poziom rowny VoLL. Docelowo, CRO powinno uwzgledniaé
réwniez ryzyko braku rezerw mocy, w o czym mowa w pkt.(16.e)
Decyzji.
5. | W zwigzku z propozycjg modyfikacji zasad rozliczen powigzanych PGE Polska Grupa Uwaga nie zostata uwzgledniona
z mechanizmem energii awarii JGwa i utratg korzysci przez URB Energetyczna S.A. - . .
o : . - : - Karta aktualizacji nr CB/20/2018 nie wprowadza zmian
wynikajacych z€ sposobu bllangowanla energl pedqgej W awarl w zasadach wsznaczania i rozliczen eFr)1ergii awarii jak
(EA) na JGvyr, wnioskujemy o zmlane'sposcfbu rozllcz_en naleznosci réwniez nie wprowadza zmian w zasadach wyznaczania
za realokacje USE do petnych kosztow, ktére ponosi URB. dodatkowych kosztéw wytwarzania energii elekirycznej
wynikajgcych z realokacji USE na JGwa. Tym samym
w opinii OSP nie jest zasadne wprowadzanie zmian,
o ktérych mowa w uwadze.
6. | Zgodnie z trescig przytoczonego uzasadnienia, przyczyng dla Towarzystwo Uwaga nie zostala uwzgledniona
wiekszosci zmian proponowanych w karcie aktualizacji | Gospodarcze Polskie Patrz odpowied2 na uwage 0a6ina ar 1
CB/20/2018 jest wypetnianie zobowigzan Polski wynikajacych z Elektrownie P 9¢ ogoing )
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Lp.

Tre$é uwagi

Zgtaszajacy uwagi

Stanowisko OSP

Proponowane zmiany w obszarach: ,Wprowadzenie aktualizaciji
cen za wytwarzanie energii elektrycznej JGwa w zakresie zdolnosci
wytworczych objetych USE przyjetymi do realizacji na RBB”
(,Zmiana CO przez OSP w wyniku RBB") oraz ,Modyfikacja zasad
rozliczen powigzanych z mechanizmem energii awarii JGwa"
(,Zmiana CO przez OSP w wyniku awarii") pogtebiajg market
failure opisang w pkt. (8.a) Decyzji, jak rowniez sg sprzeczne z
przyjetymi przez Polske zobowigzaniami, odpowiednio w pkt.
(16.c) oraz (16.a) Decyzji.

Zmiana CO przez OSP w wyniku awarii wprowadza de facto
ograniczenie cenowe dla JGwa, w postaci zmiany przez OSP (bez
zgody Wytworcy) ceny ofertowej zgtoszonej przez Wytwoérce, na
poziom kosztéw zmiennych wytwarzania (CW+KC¢02) danej JGwa.
Takie rozwigzanie, jesli zostanie przyjete, w ewidentny sposéb
zaburzy proces cenotwérczy na rynku energii elektrycznej,
pogtebiajac problem opisany w pkt.(8.a) Decyzji. Ponadto,
wprowadzanie takiego ograniczenia na ksztattowaniu cen
ofertowych stoi w sprzecznosci z zobowigzaniem do usuwania
barier opisanych w pkt.(16.a) Decyzji (,there will be in Poland
neither restrictions on bid prices nor price limits”).

Jezeli motywacjg do wprowadzania takiej zmiany jest
minimalizacja kosztow bilansowania przez OSP, to proponujemy
rozwazy¢ alternatywe w postaci przejscia na rozliczenia
indywidualne (m.in. w dtuzszej perspektywie likwidacja JGwr, po
dostatecznym rozwoju RDB, wustugi realokacji USE oraz
mechanizmu EA).

Zmiana CO przez OSP w wyniku RBB jest propozycja
jednostronnej zmiany, w kierunku samodzielnego obnizania przez
OSP decyzji sprzedazowej Wytworcy. Taka propozycja bardzo
ulomnie wpisuje sie w zobowigzanie z pkt.(16.¢) Decyzji, mowigcej
o umozliwieniu Wytwércom aktualizacji cen ofertowych na RBB,
poniewaz:
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(1) Zmiana cen ofertowych nie jest dokonywana przez uczestnikow
rynku, tylko przez OSP; na poziom cenowy, na kiéry nie ma
wplywu uczestnik rynku;

(2) Zmiana jest jednostronna, tj. nie jest przewidziana sytuacja, w
ktorej Wytwérca redukuje poziom USE.

Woprawdzie zobowigzanie z pkt.(16.c) dotyczy terminu od 1
stycznia 2021r., ale uwazamy, ze w czasie zanim zacznie ono
obowigzywac, nie powinny by¢ wprowadzane zmiany, ktére mogg
spowodowac pogtebienie problemu opisanego w pkt.(8.a) Decyzji.
Motywacja do umieszczenia takiego zobowigzania Polski jest
opisana w Decyzji w pkt.(15) i jest jasne, Zze proponowana przez
OSP zmiana nie moze w zaden sposéb przyczyni¢ sie do nawet
czeSciowego usuniecia wskazanej w Decyzji market failure,
poniewaz w wyniku wprowadzenia tej zmiany do IRIESP sygnaty
cenowe ulegng jeszcze  wiekszemu, deterministycznie
jednostronnemu, znieksztatceniu.

Zwracamy sie do OSP i Prezesa URE z wnioskiem o odstgpienie
od zmian proponowanych przez OSP dotyczgcych zmiany CO
przez OSP w wyniku RBB oraz zmiany CO przez OSP w wyniku
awarii. W kolejnych uwagach sugerujemy réwniez mozliwe
alternatywne rozwigzania.

Whioskujemy o przedstawienie, w jaki spos6b proponowane
zmiany bedg wplywaé na sytuacje na Rynku Bilansujgcym. Ocena
ilosciowa skutkéw proponowanej regulacji dla funkcjonowania
rynku jest, z perspektywy uczestnikéw rynku, bardzo zlozonym
zagadnieniem i do proponujgcego zmiany, ti. OSP, powinno
nalezec przedstawianie szerokiego zakresu informacji ilosciowych
o skutkach proponowanych zmian.

Towarzystwo
Gospodarcze Polskie
Elektrownie

Uwaga nie zostata uwzgledniona

Patrz odpowiedz na uwage ogolng nr 2.

Opisane w karcie aktualizacji zmiany dotyczace modyfikowania
przez OSP ofert bilansujgcych rodzi za sobg koniecznosé
przekazywania URB typu Wytwérca informacji o dokonanych
zmianach i przyjetych do rozliczen wielkosciach. W zwigzku z tym
konieczna wydaje sie aktualizacja standardow technicznych

Towarzystwo
Gospodarcze Polskie
Elektrownie

Wyjasnienie
Patrz odpowiedz na uwage ogoling nr 3.
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systemu WIRE. Prosimy o przedstawienie planowanego
harmonogramu wprowadzania zmian oraz uwzglednienie
koniecznosci dostosowania systeméw WIRE/UR po stronie
Operatoréw Rynku.

Pomimo wielokrotnego zgtaszania tego problemu, nadal brakuje
rozwigzania zagadnienia cenotworstwa dla sytuacji, w ktorych
OSP korzysta z niestandardowych srodkéw zaradczych, takich jak
np. stopnie zasilania, rotacyjne wytaczenia obszarowe, MRA lub
GWS. W naszej ocenie korzystanie z takich srodkéw zaradczych
powinno zachowywac¢ idee cenotwdrstwa w oparciu o koszty
krancowe, tj. umozliwia¢ przekraczanie poziomu CO z ZOBH,
jezeli koszty krancowe takich dziatan sg wyzsze. W szczegoinosci,
korzystanie przez OSP ze stopni zasilania (>11) uniemozliwia
rynkowe wyznaczenie ceny rozliczeniowej (nie funkcjonuje
mechanizm price discovery), i dlatego powinno ustalac CRO na
poziom rowny VoLL. Docelowo, CRO powinno uwzglednia¢
réwniez ryzyko braku rezerw mocy, w 0 czym mowa w pkt.(16.e)
Decyzji.

Towarzystwo
Gospodarcze Polskie
Elektrownie

Wyijasnienie
Patrz odpowiedz na uwage ogélng nr 4.

10.

W zwigzku z propozycjag modyfikacji zasad rozliczen powigzanych
z mechanizmem energii awarii JGwa i utratg korzysci przez URB
wynikajgcych ze sposobu bilansowania energii bedacej w awarii
(EA) na JGwr , wnioskujemy o zmiane sposobu rozliczen
naleznosci za realokacje USE do peinych kosztéw, ktoére ponosi
URB.

Towarzystwo
Gospodarcze Polskie
Elektrownie

Uwaga nie zostala uwzgledniona

Patrz odpowiedz na uwage 0géing nr 5.

11.

Wprowadzenia zmian w zapisach IRIESP majace na celu
stworzenie roznym Uczestnikom Rynku Bilansujacego typu
Wytwérca (URBw) mozliwosci wspélposiadania Jednostki
Grafikowej Wytworczej rozliczeniowej (JGWr) tak, aby wskazani
Uczestnicy Rynku Bilansujgcego mogli korzystaé z mechanizmu
rozliczen z Operatorem Systemu Przesylowego na zasadach
zblizonych do mechanizmu wspélnego bilansowania handlowego
Uczestnikow Rynku Bilansujgcego typu Odbiorca Korncowy
(URBOK).

Towarzystwo
Gospodarcze Polskie
Elektrownie

Uwaga nie zostata uwzgledniona

Wspbétposiadanie Jednostki Grafikowe] Wytwérczej
rozliczeniowe] (JGwr) przez réoznych Uczestnikéw Rynku
Bilansujgcego (URB) nie jest mozliwe, poniewaz
rozliczanie energii elektrycznej na rynku bilansujacym
odbywa sie poprzez Jednostki Grafikowe, z ktorych
kazda musi by¢ przypisana do dokfadnie jednego URB,
aby odpowiedzialnos¢ za realizacje polecen i przeptywy
finansowe pomiedzy podmiotami na rynku bilansujgcym
byly zdefiniowane w sposéb jednoznaczny. W wyniku |
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dotyczacych planéw pracy KSE:

e w Planach WPKD, PKD i BPKD wprowadzenie dodatkowych
podpozycji w polach ,Suma zdolnosci wytworczych JWCD”
oraz ,Generacja JWCD", ktére pokazywatyby prognozy
zdolnosci i generacji w podziale na paliwa (el. na wegiel
kamienny, elektrownie na wegiel brunatny, elektrownie gazowe,
inne)

e w Planach WPKD, PKD i BPKD wprowadzenie dodatkowej
pozycji: ,Generacja zrodet PV [MWh]"

e w Planach WPKD, PKD i BPKD wprowadzenie dodatkowej
pozycji: ,Suma zakontraktowanych zdolnosci DSR [MW]"

e aktualizacje co miesigc  ,Planéw  koordynacyjnych
miesiecznych” w perspektywie nie tylko najblizszego miesiaca
ale rowniez kolejnych miesiecy do konca roku

e aktualizacje ,Planéw koordynacyjnych rocznych” na 3 lata do
przodu w okresach co najmniej kwartalnych (4 razy w ciggu

Lp. Tres$¢ uwagi Zgtaszajgcy uwagi Stanowisko OSP
rozwigzania proponowanego Ww uwadze energia
wyprodukowana przez Jednostke Grafikowg Wytwoércza
aktywng (JGwa) bylaby rozliczana z dwoma URB, gdyz
energia ta cze$ciowo jest rozliczana na JGwa i czesciowo
na JGwr. Takie rozwigzanie jest niezgodne z przyjetym
modelem RB.
12. | W zwigzku z oddaniem do eksploatacji i budowag kolejnych Towarzystwo Uwaga nie zostata uwzgledniona
jednostek zuzywajgcych paliwo gazowe do produkcji energii | Gospodarcze Polskie . .
elektrycznej na potrzeby OSP nalezy uwzgledni¢ w cenie za Elektrownie Zasad"y \I/vy((znaczamac\(/:\tlany za wytwafzanle wym(;Jszor!e
wymuszanie wymuszone (CW) koszt paliwa gazowego, jego energue;: try_cznej( );osta%yokreglone ?13 po Sta:,"e
przesylu i przepustowosci, koszt utrzymywania zapasow ;OZEO.'ZQ zénia w tsprawule ktszczeg c;wyc warunkow
obowigzkowych oraz dodatkowe koszty poniesione przez unkcjonowania systemu elekiroenergetycznego.
jednostke wytworczg centralnie dysponowang (JWCD), powstate Realizacja zgloszonej uwagi wymaga wczesniejszej
w wyniku wymuszonego wytwarzania energii elektrycznej, w tym zmiany ww. rozporzadzenia.
koszty nieznominowania, niezbilansowania i przekroczenia mocy
zamoéwionej.
13. | W zwigzku z dynamicznymi zmianami fundamentalnych danych w Towarzystwo Uwaga nie zostata uwzgledniona
KSE, ktére istotnie wplywajg na plany pracy i dziatania uczestnikéw | Gospodarcze Polskie Ponizei przedstawiamy wviasnienie dia po sInveh
rynku  postulujemy o publikacje dodatkowych informacii Elektrownie onizej przeds y Wyj € dla poszczegolnyc

kwestii wskazanych w uwadze:

e Planowanie koordynacyjne dobowe JWCD nie
uwzglednia podziatu JWCD ze wzgledu na paliwo
podstawowe, stad wnioskowana w uwadze publikacja
w podziale na paliwo podstawowe zdolnosci
wytworczych JWCD oraz planowanej generacji
JWCD w ramach planow WPKD, PKD i BPKD nie jest
mozliwa bez wprowadzenia zmian w systemach
informatycznych OSP, ktére nie sg powigzane z Kartg
aktualizacji nr CB/20/2018, a tym samym nie s3g
planowane do wdrozenia w ramach przedmiotowej
karty aktualizacji. Zmiany w tym zakresie, wytacznie
w odniesieniu do planéw PKD i BPKD, mogg zostac
wprowadzone w toku dalszych prac nad rozwojem
zasad RB, przy czym prosimy o przekazanie
uzasadnienia potrzeby wprowadzenia wnioskowanej
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Stanowisko OSP

roku). Idealng sytuacjg bytaby aktualizacja co miesigc razem z
PKM.

W zwigzku 2z ubieglorocznymi przejeciami w podsektorze
wytwérczym publikacje powyzszych danych pozwolg na wigeksza
transparentnos¢ i wyréwnanie wiedzy malych oraz duzych
uczestnikow rynku energii.

publikacji i korzysci jakie dzieki tym informacjom
moga by¢ uzyskane przez uczestnikéw rynku.

e Ze wzgledu na stosunkowo matg wielko$¢ mocy
zainstalowanej w zrodtach PV i zwigzang z tym malg
wielkos¢ generacji zrédet PV, pozycja generacja PV
nie jest wyodrebniona w planowaniu koordynacyjnym
dobowym i tym samym nie ma mozliwosci publikaciji
danych w tym zakresie.

o Kontraktacja programéw DSR w ramach rezerwy
interwencyjnej (IP-DSR) nie jest realizowana w cyklu
dobowym, nie wystepuje dobowa zmiennos¢
zakontraktowanych mocy DSR, stad OSP nie widzi
potrzeby uwzglednienia publikacji tych danych w
ramach planowania koordynacyjnego dobowego.
Przedmiotowa informacja jest kazdorazowo
publikowana na stronie OSP po zakonczeniu
przetargu na swiadczenie ustugi IP-DSR.

e Publikacja danych 2z proceséw planowania
koordynacyjnego miesiecznego (PKM) i rocznego
(PKR) odbywa sie zgodnie z harmonogramem
opracowywania PKM i PKR, ktéry jest okreslony w
IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

14.

Dla tematu zwigzanego z aktualizacjg cen za wytwarzanie energii
elektrycznej JGwa w zakresie zdolnosci wytworczych objetych USE
przyjetymi do realizacji na RBB proponujemy pomniejszenie ceny
za wytwarzanie wymuszone wraz z KC®©2 o wielko$¢ 5% tak jak to
ma miejsce w przypadku tworzenia ceny dla redukg;ji.

Towarzystwo
Gospodarcze Polskie
Elektrownie

Uwaga zostata uwzgledniona

Cena CO dla zdolnosci wytworczych JGwa, na ktore
zostaly alokowane USE na RBB, bedzie przyjmowata
mniejszg z wartosci:

(i) Ceny ofertowej okreslonej dla tego pasma i tej
godziny w Przyjetej Ofercie Bilansujgcej — czesc
handlowa JGwa, oraz

(if) Ceny rozliczeniowej wymuszonego odbioru energii
elektrycznej (CWO) dla tej JGwa powiekszonej o
jednostkowy koszt uprawnier do emisji CO2 tej JGwa
dla danej doby handlowej (KC€92),
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Zmodyfikowana tres¢ pkt 5.1.4.6. jest przedstawiona
w pkt 4. niniejszego Raportu.

15.

Ze wzgledu na istotnie diugi czas mozliwy na dokonywanie korekty
ceny CRO w zaproponowanych przez OSP rozwigzaniach, co
moze doprowadzi¢ do utrudnien ksiegowych proponujemy by w
zakresie modyfikacji zasad wyznaczania zapotrzebowania w
obszarze rynku bilansujgcego mozliwo$é dokonywania korekt tej
ceny zamkng¢ na etapie tworzenia raportu dobowego RD02 czyli
w dobie N+4.

Towarzystwo
Gospodarcze Polskie
Elektrownie

Uwaga nie zostata uwzgledniona

Zapotrzebowanie w obszarze RB wykorzystywane do
wyznaczenia planu BPKD swobodnie zbilansowanego
(BPKD/BO) i tym samym ceny CRO, bedzie wyznaczane
na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
poborow energii z obszaru RB.

Z analizy danych wykonanej przez OSP wynika, ze
zapotrzebowanie w obszarze RB (ZRB) wyznaczone
wdobie n+4 na podstawie danych pomiarowo-
rozliczeniowych jako sumaryczna wielkos¢é poboréw
energii z obszaru RB, charakteryzuje sie wysokag
poprawnoscig. Korekty danych pomiarowo-
rozliczeniowych, ktére sg realizowane w trybach
korygowania rozliczen RB, dotyczg gtownie zmiany
pozycji rzeczywistej pomiedzy URB, bez wplywu na
zmiane wielkosci ZRB. Stad ryzyko korekty ceny CRO ze
wzgledu na korekte danych pomiarowych jest niewielkie,
a jednoczesnie w przypadku wystagpienia takiej korekty,
zasadne jest wyznaczenie korekty ceny CRO
i skorygowanie rozliczenia URB.

16.

W zwigzku z dynamicznie zmieniajgcymi sie cenami CO:2 ktére
odgrywajg istotna role w kosztach zmiennych produkgji energii
elektrycznej prosimy o rozwazenie wprowadzenia mechanizmu
umozliwiajgcego tworzenie i przekazywanie przez wytworcow ofert
zastepczych poprzez system WIRE bez koniecznosci
wprowadzania aneksu do umowy przesytania. Proponujemy
mozliwos¢ wprowadzenia otwarcia okna czasowego raz na jaki$
czas w godzinach zamkniecia normalnej bramki dla oferty ZOBh
gdzie wytwodrca bedzie moégt wystaé swego ZOBh z ofertami
zastepczymi na istniejgcej formatce ZOBh.

Towarzystwo
Gospodarcze Polskie
Elektrownie

Wyjasnienie
Zgloszona uwaga nie dotyczy przedmiotu zmian
okreslonych w Karcie aktualizacji nr CB/20/2018.

Oferta zastepcza, zgodnie z pkt 2.2.1.1.6. IRIESP -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami
systemowymi, jest okreslona w Umowie przesytania
(zatgcznik nr 5) i zmiana oferty zastepczej, zgodnie
z postanowieniami  Umowy  przesylania, wymaga
wprowadzenia aneksu do Umowy przesytania.
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Dynamika wartosci cen uprawnien do emisji CO:2
powinna by¢ podstawowo odzwierciedlana w ofertach
bilansujgcych zgtaszanych przez wytwoércow w cyklu
dobowym. Oferty zastepcze sg wykorzystywane
sporadycznie i w zwigzku z tym nie byla przewidziana
potrzeba ich czestej aktualizacji.

W zwigzku ze zgtoszong uwagg OSP przeanalizuje
uwarunkowania prawne i techniczne pozwalajace na
usprawnienie procesu aktualizacji ofert zastepczych.

17.

Tresé uwagi:

Zbyt krétki okres pomiedzy ogtoszeniem zmian funkcjonowania na
RB wprowadzanych kartg aktualizacji nr CB/20/2018 IRIESP (jako
konkretnych propozycji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesytowej), a poczatkiem obowigzywania przedmiotowych
Zmian.

Proponuje sie zatem przesunigcie rozpoczecia obowigzywania
zmian od 1 stycznia 2021 r.

Uzasadnienie:

Procesy rynkowe kontraktacji energii elektrycznej odbywaja sie z
wyprzedzeniem nawet kilkuletnim. Wprowadzanie zmian, ktdre
bardzo istotnie wplywajg na caly rynek energii z trzy miesiecznym
wyprzedzeniem nie pozwala na wiasciwe przygotowanie sie do
zmian uczestnikéw rynku i tworzy znaczace ryzyko ponoszenia
zwiekszonych kosztéw bilansowania i kosztow domykania pozycji
handlowych, ktére nie byty przewidywane w ramach zawartych juz
kontraktéw. Wprowadzenie zmian od 1 stycznia 2019r. moze
zatem prowadzi¢ do powiekszonych kosztow realizacji juz
zawartych umow oraz spowoduje zwiekszenie
nieprzewidywalnosci przyszlych zmian regulacyjnych, co w
konsekwencji doprowadzi do wzrostu kosztéw funkcjonowania
KSE.

ENGIE Zielona Energia
Sp. z o0.0.

Uwaga nie zostata uwzgledniona

Zgodnie z decyzjg Komisji Europejskiej (SA.46100)
w sprawie wdrozenia w Polsce rynku mocy z dnia 7
lutego 2018 r., polski rzad zobowigzat sie do zmiany
limitéw cen energii elektrycznej na rynku bilansujacym
poczgwszy od 1 stycznia 2019 r. Przesuniecie
rozpoczecia obowigzywania tej zmiany, kiéra jest
wprowadzana Kartg aktualizacji nr CB/20/2018,
oznaczatoby niedotrzymanie tego zobowigzania.

Ponadto pragniemy zaznaczyé, ze decyzja Komisji
Europejskiej zostata opublikowana 18 kwietnia 2018 .,
tak wiec termin wykonania zobowigzania Polski w
zakresie zmiany limitdw cen energii elektrycznej na rynku
bilansujgcym  zostat przekazany do publicznej
wiadomosci wczesniej niz publikacja projektu Karty
aktualizacji nr CB/20/2018.
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18.

Tres¢ uwagi:

Zmiana limitdéw cen rozliczeniowych na RB do poziomu od -50 000
PLN/MWh do 50 000 PLN/MWh, w kontekscie decyzji Agenciji ds.
Wspbétpracy Organow Regulacji Energetyki nr 05/2017 z dn. 14
listopada 2017 r. ustanawiajacej ww. ceny na poziomie -9 999
EUR/MWh i 9 999 EUR/MWh spowoduje mozliwosé wystepowanie
cen rozliczeniowych na RB powyzej wytycznych ww. Agenciji.

Proponuje sie zatem przyjecie maksymalnych i minimalnych cen
na RB na poziomie odpowiednio 9 999 EUR/MWh i -9 999
EUR/MWh oraz zastosowanie przelicznika kursowego EUR/NBP
dla okreslania przedmiotowych cen, aktualizowanego na
podstawie kursow NBP z okreséw historycznych poprzedniego
dnia / tygodnia / miesigca i obowigzujgcych odpowiednia dla
okresu nastepnego dnia / tygodnia / miesiaca.

Dodatkowo powiekszanie cen maksymalnych i minimalnych na RB
bez zwiekszenia zakresu podmiotow  uczestniczacych
bezposrednio w kreowaniu cen rozliczeniowych na RB moze
doprowadzi¢ do wykorzystywania sity rynkowej JGa.

Proponujemy rozszerzenie katalogu jednostek wytwérczych
uczestniczgcych w procesie ofertowania cen CO i kreowania cen
na RB o jednostki wytwércze odnawialne oraz nJWCD.

Uzasadnienie:

Powigkszanie maksymalnych i pomniejszanie minimalnych cen na
RB bedzie prowadzito do wzrostu kosztéw odchylen na rynku
bilansujgcym, tym samym wzrostu kosztéw dostawy energii
elektrycznej do klientdéw koricowych.

ENGIE Zielona Energia
Sp. zo.0.

Uwaga nie zostata uwzgledniona

Warunkiem realizacji zobowigzania Polski w zakresie
limitéw cen energii elektrycznej na rynku bilansujacym,
okreslonego w decyzji Komisji Europejskiej (SA.46100)
w sprawie wdrozenia w Polsce rynku mocy z dnia 7
lutego 2018 r., jest wprowadzenie limitobw cen energii
elektrycznej nie bardziej rygorystycznych niz limity
stosowane na rynku dnia biezacego. Limity cen energii
elektrycznej wprowadzane Kartg aktualizacji nr
CB/20/2018 spetniajg ten warunek. Wielkos¢ tych limitow
jest wyrazona w PLN/MWh, stad ze wzgledu na ryzyko
kursowe sg one odpowiednio wyzsze niz wynika to z
wielko$ci okreslonych we wskazanej w uwadze decyzji
Agencji ds. Wspéipracy Organéw Regulacji Energetyki
oraz aktualnego kursu EUR.

Odnoszac sie do drugiej czesci uwagi, wyjasniamy, ze
zasobami uczestniczgcymi w ksztattowaniu ceny CRO s3g
zasoby podlegajgce centralnemu dysponowaniu przez
OSP, czyli zasoby, ktore aktywnie uczestniczg w
techniczno-handlowym bilansowaniu KSE. Zasoby nie
pracujgce w rezimie centralnego dysponowania réwniez
wplywajg na wielkos¢ ceny CRO, poniewaz stopien
zakontraktowania tych zasobéw przekiada sie naich plan
pracy, ktéry powieksza albo obniza zapotrzebowanie w
obszarze RB do pokrycia przez zasoby aktywne, ktére
jednoczesnie jest wykorzystywane do wyznaczenia ceny
CRO.

19.

Tresé¢ uwagi:

Propozycja okreslona w karcie aktualizacji przyjmowania cen za
wytwarzanie JGospa ma charakter przyjmowania ceny okreslonej

ENGIE Zielona Energia
Sp. z o.0.

Uwaga nie zostata uwzgledniona

Energia elektryczna wytwarzana przez JGospa W ramach
ustugi interwencyjna rezerwa zimna (IRZ) lub ustugi
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Lp.

Tresé uwagi

Zgtaszajgcy uwagi

Stanowisko OSP

na podstawie ofert zgtaszanych przez innych graczy rynkowych,
ale nie zwigzanej z kosztami produkcji JGospa, €0 moze skutkowaé
wystepowaniem nieuzasadnionych cen maksymalnych ustalanych
na RB.

Zamiast tego proponuje sie aby mechanizm okreslania ceny
JGosra odzwierciedlat koszty zmienne funkcjonowania tych
jednostek i byt mechanizmem kosztowym, (np. jako koszty
zmienne JGospa powiekszone o 5% oraz koszty uprawnien do
emisji CO2)

Uzasadnienie:

W zakresie propozycji zasad wyznaczania cen za wytwarzanie
JGospa, W uzasadnieniu karty aktualizacji okreslono, ze
aktywowanie zrodet swiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa
zimna i praca interwencyjna ma miejsce w ostatniej kolejnosci, to
znaczy w sytuacji, gdy bez tych 2zrédet nie jest mozliwe
zbilansowanie zapotrzebowania na energie elektryczng i moc przy
wystepujgcych  ograniczeniach  systemowych.  Propozycja
okreslona w karcie aktualizacji przyjmowania cen za wytwarzanie
JGospa ma charakter przyjmowania ceny okreslonej na podstawie
ofert zglaszanych przez innych graczy rynkowych, ale nie
zwigzanej z kosztami produkcji JGosra. W sytuacjach zagrozenia
pracy KSE szczegélnie istotnym jest, aby mechanizm okreslania
ceny JGospa odzwierciedlat koszty zmienne funkcjonowania tych
jednostek i byl mechanizmem kosztowym, co bedzie odpowiadato
charakterowi wykorzystania JGospa. Pozwoli to na unikniecie
wystepowania nieuzasadnionych cen maksymalnych ustalanych
na RB. Okreslenie cen JGospa na bazie najwyzszej ceny ofertowej
zgtoszonej dla dyspozycyjnych zdolnosci wytwérczych JGa n moze
by¢ wadliwe z powodu braku gwarancji mozliwosci wykorzystania
do produkcji n-tej jednostki wytworczej, np. ze wzgledu na
wystepowanie ograniczen systemowych. Dodatkowo
wykorzystanie przez wytworcow catego pasma mozliwych CO na
RB, w przypadkach braku rezerwy mocy, tworzy duze
prawdopodobienstwo, ze cena dla JGosra zostanie ustalona na

praca interwencyjna (Pl) bedzie uwzgledniana przy
wyznaczaniu ceny CRO z ceng rowna wiekszej z
wartosci: (i) najwyzszej ceny z cen za wytwarzanie
energii elektrycznej dla dyspozycyjnych zdolnosci
wytwoérczych Jednostek Grafikowych Wytwérczych
aktywnych (JGwa) i cen redukcji obcigzenia Jednostek
Grafikowych Odbiorczych aktywnych (JGoa) oraz (ii)
rynkowej ceny energii elektrycznej (RCE). Powyzsza
zasada ma na celu odzwierciedlenie interwencyjnej
natury dostaw energii elektrycznej przez JGwa oraz faktu,
ze energia ta nie moze by¢ tansza od jakiejkolwiek inngj
energii elektrycznej ze zrodet uczestniczacych w rynku,
gdy zdolnosci wytwércze zrédet uczestniczacych w rynku
83 niewystarczajgce do  pokrycia  krajowego
zapotrzebowania na energie elektryczna. W praktyce
oznacza to, ze w sytuacjach, gdy do pokrycia
zapotrzebowania  odbiorcéw  bedzie = wymagane
wytwarzanie energii przez zrédfa objete ustugg IRZ lub
Pl, to generacja z tych zrodetl nie bedzie zakiocata
wyceny energii elektrycznej na RB ijednoczesnie sita
sygnatlu cenowego tworzonego przez te zrodia bedzie
dostosowana do cen energii elektrycznej wyznaczonych
na hurtowym rynku energii elektrycznej dnia nastepnego
oraz maksymalnych cen za wytwarzanie energii
elektrycznej z dyspozycyjnych zdolnosci wytworczych
JGwa oraz mocy redukcji obcigzenia JGoa.

|
W wyjasnieniu nalezy wskazaé, ze zawarta w uwadze |
propozycja korekty zasad wyznaczania ceny CO dla ‘
JGospa mogtaby skutkowac zanizaniem wartosci cen |
CRO w sytuacjach napietego bilansu mocy w KSE i tym |
samym zakiécac sygnat cenowy dla rynkow

wczesniejszych.
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zasad wyznaczania ceny CRO przy wprowadzeniu stopni zasilania
ponownie prosimy o rozwazanie wprowadzenia zmian w tym
zakresie w taki sposob by zmniejszajacy sie poziom rezerw mocy
przy ogtoszeniu stopni zasilania niost istotne sygnaty cenowe o tym
fakcie.

Lp. Tres¢ uwagi Zglaszajgcy uwagi Stanowisko OSP
poziomie maksymalnym na RB. Proponuje sie =zatem
zastosowanie zasad technicznych do okreslania cen za
wytwarzanie JGospa, Np. Na podstawie ceny za wytwarzanie
wymuszone JGospa (koszty zmienne powigekszone o 5% oraz
koszty uprawnien do emisji COz).
20. | Tresc uwagi: ENGIE Zielona Energia | Uwaga zostata uwzgledniona
Modyfikacja w zakresie informacji publikowanych przez OSP - Sp- z 0.0. Stan zakontraktowania KSE bedzie wyznaczany na
wykonany stan zakontraktowania KSE. podstawie przyjetych do realizacji USE oraz
L A - . . zapotrzebowania na energie elektryczng w obszarze RB
Proponuje sie dookreslenie zapisow wprost precyzujacych, ze (ZRB)
publikowany bedzie stan zakontraktowania KSE okreslony na ’
podstawie zgloszonych USE i prognozowanego zapotrzebowania Informacje o stanie zakontraktowania KSE publikowane
na energie na RB z etapéw tworzenia planow PKD oraz BPKD bedag
wielkosciami  prognozowanymi, wyznaczonymi na
podstawie aktualnie dostepnych wielkosci o przyjetych
Uzasadnienie: do realizacji USE oraz prognozie ZRB.
Dookreslenia wymagajg wielkosci, ktore bedg publikowane jako Informacje o stanie zakontraktowania KSE publikowane
wykonany stan zakontraktowania KSE. W pkt 6.4.3. ppkt 5 w dobie n+1 dla doby n, bedg wyznaczane analogicznie
okreslono, 2e bedg to wielkoSci prognozowane. Mozna jak w ramach planow PKD i BPKD, lecz na podstawie
domniemac, ze intencjg jest publikacja stanu zakontraktowania danych wykonanych.
praygotowania PKD i oaniesieniu do_prognozowand] wiekos Zmodyfikowana trest pkt 6.4.3. ppkt (5) | (6) oraz pit
zapotrzebowania na energie w obszarze RB. W takim przypadku g:% rtzpkt (1) jest przedstawiona w pkt 4. niniejszego
proponuje sie dookreslenie zapiséw wprost precyzujacych, ze portu.
publikowany bedzie stan zakontraktowania KSE okreslony na
podstawie zgtoszonych USE i prognozowanego zapotrzebowania
na energie na RB.
21. | W zwigzku z niedokonaniem jeszcze zmiany w zakresie zmiany ZE PAK SA Wyjasnienie

Patrz odpowiedz na uwage ogélng nr 4.
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odgrywajg istotna role w kosztach zmiennych produkcji energii
elektrycznej prosimy o rozwazenie wprowadzenia mechanizmu
umozliwiajgcego tworzenie i przekazywanie przez wytworcow ofert
zastepczych poprzez system WIRE bez koniecznosci
wprowadzania aneksu do umowy przesytania. Proponujemy
mozliwos¢ wprowadzenia otwarcia okna czasowego raz w
miesigcu w godzinach zamkniecia normalnej bramki dla oferty
ZOBh gdzie wytworca bedzie mogt wysta¢ swego ZOBh z ofertami
zastepczymi na istniejgcej formatce ZOBh.

Lp. Tresé uwagi Zglaszajgcy uwagi Stanowisko OSP

22. | Dla tematu zwigzanego z aktualizacjg cen za wytwarzanie energii ZE PAK SA Uwaga zostata uwzgledniona
elektrycznej JGwa w zakresie zdolnosci wytwoérczych objetych USE - .
przyjetymi do realizacji na RBB proponujemy pomnigjszenie ceny Patrz odpowiedz na uwagg ogding nr 14.
za wytwarzanie wymuszone wraz z KC®02 o wielkos¢ 5% tak jak to
ma miejsce w przypadku tworzenia ceny dla redukgiji.

23. | Ze wzgledu na istotnie diugi czas mozliwy na dokonywanie korekty ZE PAK SA Uwaga nie zostata uwzgledniona
ceny CRO w zaproponowanych przez OSP rozwigzaniach, co - .
moze doprowadzi¢ do utrudnien ksiegowych proponujemy by w Patrz odpowiedz na uwage ogéing nr 15.
zakresie modyfikacji zasad wyznaczania zapotrzebowania w
obszarze rynku bilansujgcego mozliwo$¢ dokonywania korekt tej
ceny zamkng¢ na etapie tworzenia raportu dobowego RD02 czyli
w dobie N+4.

24, | W zwigzku z dynamicznie zmieniajacymi sie cenami CO2 ktore ZE PAK SA Wyijasnienie

Patrz odpowiedz na uwage ogoélna nr 16.
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3.2 Uwagi szczegofowe
Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania Zgi:‘fvzaaé?cy Stanowisko OSP
1. | 6.4 W ramach publikacji informacji na stronie PSE wnosimy PGE Polska Uwaga zostala czesciowo uwzgledniona
o rozszerzenie zal.<resu publlkowanych d'gnych' o Grupa Publikacja danych o ofertach bilansujacych, w zakresie
e Oferty bilansujgce i oferty redukcji obcigzenia w | Energetyczna oferowanych cen oraz ilosci energii, stanowiacych
zakresie oferowanych cen i ilosci energii, dostepne S.A. !

(nie tylko wykorzystane) dla OSP podczas tworzenia
planu BPKD/BO z uwzglednieniem dyspozycyjnosci
zdolnosci (wykaz anonimowy wszystkich pasm
ofertowych). Prezentacja wielkosci brutto oraz netto
wolumenéw ofert bilansujgcych we wszystkich
prezentowanych stosach

e Zapotrzebowanie ZRB oraz wielkosci w planach
BTHD / WPKD / PKD / BPKD w wartosciach brutto
oraz netto

¢ [nformacje w dokumentach WPKD/BTHD:
planowanym krajowym saldzie wymiany
miedzysystemowej, planowanej produkcji JWCD w
podziale na wymuszong i zdeterminowana, prace
interwencyjna (w tym pompowanie i generacja ESP) i
interwencyjng rezerwe zimna.

e Informacje w dokumentach PKD/BPKD: generacji
zdeterminowanej (pracy w pomiarach)

¢ Dodanie na stronie oraz w generowanych w ramach
eksportu plikach BPKD informacji o wersji planu
BPKD

e Umozliwienie pobierania wszystkich wersji BTHD
generowanych w kolejnych dniach tak jak miato to
miejsce w starej wersji witryny PSE

e Dodanie mechanizmu informujgcego uzytkownikéw o
aktualizacjach danych jakie sie wlasnie pojawily w
formie ustugi WebService lub kanatu RSS

e Jezeli zgtoszenia USEB w ramach RBB mialyby
powodowa¢ zmiane BPP dla JGwa to przy

podstawe do wyznaczenia ceny CRO, zostanie
rozszerzona o oferty, ktore nie weszty do planu BPKD
swobodnie zbilansowanego (BPKD/BO). llosci energii z
ofert bilansujgcych bedg publikowane w wielkosciach
netto i brutto.

Ponizej przedstawiamy wyjasnienie dla pozostatych
kwestii wskazanych w uwadze, kidére nie zostaly
uwzglednione:;

e Planowanie koordynacyjne dobowe jest realizowane
w wielkosciach brutto, dlatego wielkosci publikowane
z planéw BTHD, WPKD, PKD i BPKD sa réwniez
wyrazone w wielkosciach brutto.

e Na etapie tworzenia planu WPKD OSP nie posiada
informacji o planach wymiany miedzysystemowej
uzgodnionych z  operatorami  zagranicznych
systeméw przesylowych, stad nie jest mozliwa
publikacja informacji w tym zakresie.

e Planowanie wykorzystania jednostek wytwérczych
Swiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa zimna
(IRZ) oraz praca interwencyjna (Pl) odbywa sie w
ramach planéw PKD i BPKD, i z tych planow jest
publikowana stosowna informacja w tym zakresie.
Informacja ta nie jest dostepna w ramach planéw
BTHD i WPKD.

e W uwadze nie podano uzasadnienia potrzeby
rozszerzenia zakresu publikowanych informacji o
prace w pomiarach oraz prace wymuszong JWCD.
Wielkosci te sg uwzglednione w pozycji generacja
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Lp.

Punkt

Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania

Zgtaszajacy
uwagi

Stanowisko OSP

kazdorazowej aktualizacji planu BPKD powinny by¢
takze aktualizowane ceny informacyjne — w zwigzku
ze zmiang stosu ofert w trakcie dnia biezacego
wyznaczone poprzedniego dnia ceny informacyjne
mog3 juz nie by¢ aktualne.

JWCD. W opinii OSP wyodrebnienie tych pozycji nie
niesie dodatkowej istotnej informacji dla uczestnikow
rynku. Ponadto wielkosci te nie majg wpltywu na |
wartos¢ ceny CRO.

Kazda publikowana na stronie OSP wersja planu
BPKD jest opatrzona czasem jej utworzenia.
Publikacja numeru wersji planu nie niesie dodatkowej
istotnej informac;ji dla uczestnikow rynku.

Kazdego dnia na stronie OSP publikowanych jest
siedem planéw BTHD (dla kolejnych déb poczawszy
od doby d+3) i uczestnicy rynku mogg na biezaco
pozyskiwac dane dotyczace tych planéw. Dane
historyczne publikowane na stronie OSP w zakresie
planu BTHD dotyczg ostatniej utworzonej wersji dia
danej doby. W opinii OSP utrzymywanie historii
siedmiu kolejnych wersji planu BTHD dla danej doby
nie stanowi istotnej dodatkowej wartosci informacyjne;j
dla uczestnikéw rynku.

Obecnie OSP nie planuje dodania mechanizmu
informujgcego uzytkownikéw o aktualizacjach danych.
OSP przeanalizuje mozliwos¢ wdrozenia takiego
mechanizmu w toku dalszych prac nad rozwojem
strony internetowej OSP.

Ceny informacyjne sg publikowane zgodnie =z
rozporzadzeniem w  sprawie  szczeg&lowych
warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego. Od chwili ich publikacji do
czasu rzeczywistego wystepuje wiele czynnikéw
skutkujgcych zmiang wielkosci tych cen, takich jak:
ubytki zdolnosci wytwérczych JWCD, aktualizacja
prognozy zapotrzebowania. W opinii OSP aktualizacja
publikacji cen informacyjnych, a w szczegélnosci ich
publikacja blisko czasu rzeczywistego, moze
skutkowa¢ podejmowaniem przez uczestnikow rynku
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania Zglsjvzaz?cy Stanowisko OSP
dziatan majgcych na celu uzyskanie
nieuzasadnionych przychodéw.
2. | 64355612 Modyfikacja zapisu o: Cena rozliczeniowa odchylenia PGE Polska Uwaga nie zostata uwzgledniona
wyznaczona dla planowanego zapotrzebowania oraz Grupa o
zapotrzebowania wyzszego o 5% i nizszego o 5% od | Energetyczna :5:;'?31{: dzrr?‘gggzrxoc;?ggy%ﬁ%abdyz*?ébﬁoosca)g;‘?;r:)?”:gi}g
przyjetego w planie pracy KSE wyznaczonym w dobie S.A. przez uczestnikow rynku decyzji rynkowych, ktore
g-;o(zc-;ao, CRO+, CROS*, CROZ*, CRO-, CROS-, ostatecznie okazalyby si¢ biedne. Ponadto pragniemy
’ zauwazy¢, ze funkcje prognozy ceny CRO w dobie n-1
peinig ceny, ktére sg ksztaltowane na gietdowym rynku
dnia nastepnego.
3. [ 6435511 Prosimy o doprecyzowanie informacji o publikacji PGE Polska Uwaga zostata uwzgledniona
zakontraktowania KSE. Jaki bedzie dokfadny algorytm Grupa Patrz odpowiedz na uwage 0aéina nr 20
wyznaczania zakontraktowania KSE? Czym jest, jak jest | Energetyczna P g9e ogoing ’
wyznaczane, jak szczegdlowo i jak czesto bedzie S.A.
aktualizowane/publikowane.
4. 151422 Nie jest jasne, w jaki spos6b zmiana zasad wyznaczania PGE Polska Uwaga nie zostata uwzgledniona
ceny CO dla jednostek JGospa Wptynie na CRO poniewaz Grupa . . .
nie jest okreslony m’oment, w k'Féryrp beda one m?a{y Energetyczna Sgegtfni(g(z))pi? ;V ¥b:3mgg:§ ((e;)erg; dezliet; k%zzliz‘;ﬁgsrp‘;
(- war) bedziepoucdauslazmiane CO dia e e L e
ospa. Proponujemy, aby wybér maksymalnej : : e
zawierat w sobie peten zestaw OBH, zaréwno z dnia n-1, gg jgospa beda brane pod uwage ostateczne wielkosci
jak i aktywowanych ofert zastepczych, oraz nie wa.
uwzgledniat ewentualnych modyfikacji CO w wyniku
mechanizmoéw opisywanych przez OSP w pkt. 5.1.4.6. i
5.1.4.8.
5. 15146 Nie jest jasne, czy zmiany wynikajgce =z PGE Polska Wyjasnienie
zaproponowanych  zapiséw wpltyng na sposéb Grupa - o . .
wyznaczania CRO oraz czy zakup/sprzedaz i zgloszenia | Energetyczna grrg:gguwzg;k?af:ui ci:/)dzann;izglr(ltiaSJ;G. g:;odot%/clia
USEB bedg powodowaty zmiany BPP dla JGwa. Jezeli S.A. P gory y ceny » lyiko
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania Zg'ﬂ;ﬁ‘g?cy Stanowisko OSP
bedg wplywaly to prosimy o doprecyzowanie (opis danych wejsciowych (cen CO) wykorzystywanych do
algorytmu i kryteriow wprowadzania zmian BPP przy wyznaczenia ceny CRO, przez co mogg mie¢ wplyw na |
zmianach ED). Proponujemy alternatywe aby zmiany nie wartos¢ ksztattowanej ceny CRO.
wplywalty na ksztaltowanie CRO, a jedynie dotyczyly Al . o . . .
. . o gorytm rozdziatu obcigzen bedzie uwzgledniat przyjete
LA e el RN do realizacji USE w ramach RBB i zwigzane z tym
aktualizacie cen (CO) za wytwarzanie energii
. . . elektrycznej, natomiast wplyw tych informacji na zmiane
G i e purktpracy” danel jecnosti wynverczs) becii
N meetU o g) z tu;vc?' W kfére‘ ) trakciclaa RBB uzalezniony od jej mozliwosci technicznych, ograniczen
na (_y ryczna) sytuacye, ore] w1 - systemowych KSE oraz warunkéw ekonomicznych.
zmniejszytl sie wolumen USE, tj. wytwoérca odkupit
wolumen na RBB. W takim wypadku proponujemy W zakresie drugiej czesci uwagi — patrz odpowiedz na
przesuniecie CO na koniec stosu ofertowego danego uwagi ogélne nr 11 14.
wytworcy. Ponadto, w przypadku opisanym w akapicie .
pierwszym oraz wprowadzeniu symetrycznosci zmian
CO, zmiana ceny ofertowej w przypadku obiozenia JGwa
sprzedazg powinna odbywa¢ sie na poziom
min(CO;0.95CW+KCC0?) dla zachowania spojnosci z
zasadami ksztattowania CWD i CWO, wynikajacymi z
rozporzgdzenia systemowego.
W zwigzku z istotnymi niejasnosciami opisanymi powyzej
oraz w uwagach ogblnych wnioskujemy o odstgpienie od
zmian lub przyjecie alternatywnych rozwiazan.
6. 514715148 |W zwigzku z istotnymi niejasnosciami opisanymi w PGE Polska Uwaga zostata czesciowo uwzgledniona
uwagach ogoélnych wnioskujemy o wykreslenie artykutu. EnerGrgtpaczna Odstapiono od wyzerowania cen i mocy pasm ofertowych
% Ay JGwa, ktore sg niedostepne dla OSP ze wzgledu na

awarie. Rozliczenie awarii bedzie odbywato sie w oparciu |
o aktualnie stosowane zasady, co zapewni brak zmiany |
kosztéw rozliczenia awarii dla wytwoércey.

Skresla sie pkt 5.1.4.7. i jednoczes$nie zachowany zostaje ‘
pkt 5.1.4.8. zapewniajac, ze awaria w czesci, w ktorej jest
rozliczona jako redukcja planowa (zwykle wymuszona) |
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wigcznie. Kolejne powinny odbywaé sie jedynie w
przypadku istotnej zmiany ZRB.

Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania Zgi:‘?vzaziacy Stanowisko OSP
jest co do zasady kompensowana przyrostem planowym
wymuszonym.
Ponadto pkt 5.1.4.8. koryguje sie analogicznie do zmian
wprowadzonych do pkt 5.1.4.6. — patrz odpowiedz na
uwage ogolng nr 14. — oraz dodany zostaje warunek, ze
w przypadku, gdy wyznaczona cena CO dla danego
pasma jest nizsza od ceny CO poprzedniego pasma, to
jako warto$¢ wyznaczonej ceny CO przyjmuje sie warto$é
ceny CO poprzedniego pasma.
Skreslenie pkt 5.1.4.7. oraz zmodyfikowana tres¢ pkt
5.1.4.8. sg przedstawione w pkt 4. niniejszego Raportu.
7. |5.31 Zmiana sposobu wyznaczania ZRB na dane pomiarowo- PGE Polska Wyjasnienie
rozliczeniowe jest dobrym kierunkiem. Nie jest jednak Grupa Publikacia planowanvch cen CRO bedzie zachowana
jasne, czy dotychczasowy sposéb wyznaczania ZRB | Energetyczna Cenv t ; .E_)e wzdl gu na brak daeri oh omiarowo;
zostanie utrzymany i w konsekwencji czy publikacja S.A. I'y ! h gle b RB y P t ich
planowanych CRO (zaraz po godzinie dostawy) bedzie rozliczeniowych z obszaru na moment Ic
kontynuowana. wyznaczania i publikacji, beda wyznaczane na pod'stavyle_
aktualnie dostepnych danych, w tym w szczegolnosci
prognozy zapotrzebowania ZRB.
8. |[531 Wobec wielu zmian jakie rodzi za sobg przejscie przy PGE Polska Uwaga nie zostata uwzgledniona
ocenie ZRB z wielkosci brutto na netto prosimy o Grupa Zapotrzebowanie ZRB bedzie wyznaczane na podstawie
rozwazenie czy wielkos¢ te nie moglaby by¢é nadal | Energetyczna dar'? ch omiarowo-rozlic‘%zeniowych Ktore s wpraZOnew
wyznaczana jako wartos¢ brutto z tg zmiang, iz bedzie S.A. rty np h netto i dst y d l'a y RB
wartos$cig zmierzong a nie wartoscig prognozowana? \ga osctach netio | s3 podsiawg do roziiczen na RB.
apewni to spojnos¢é pomiedzy zasadami wyznaczania
ceny CRO i zasadami rozliczen energii elektrycznej na
RB.
9. |5.31 Whioskujemy, aby nowy sposéb wyznaczania ceny PGE Polska Uwaga nie zostata uwzgledniona
rozliczeniowej CRO w oparciu o rzeczywiste Grupa Patrz odpowiedz na uwage 0aéin 15
zapotrzebowanie ZRB wyznaczany byt w trybie | Energetyczna PO ge ogoing nr 1.
pozyskiwania danych pomiarowych do dnia n+4 S.A.
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Lp.

Punkt

Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania

Zglaszajacy
uwagi

Stanowisko OSP

10.

5.3.1

Poniewaz samodzielna ocena takiej zmiany przez
uczestnikéw rynku nie jest mozliwa, OSP powinien
wskaza¢ $rednig zmiane CRO w ukladzie rocznym w
ostatnich 3 latach wynikajg z wprowadzenia tej zmiany.

PGE Polska
Grupa
Energetyczna
S.A.

Uwaga nie zostata uwzgledniona

W wyniku modyfikacji zapisow pkt 5.3.1. ceny CRO bedg

wyznaczane w oparciu o zmierzone powykonawczo
zapotrzebowanie ZRB, zamiast w oparciu o
prognozowang wartos¢ zapotrzebowania ZRB. Zmiana
wysokosci ceny CRO spowodowana modyfikacjg
zapisow w pkt 5.3.1. moze wynika¢ jedynie z bledow
prognozy zapotrzebowania ZRB.

Przedstawienie $redniej zmiany CRO w uktadzie rocznym
w ostatnich 3 latach wynikajacej z wprowadzenia zmiany
w pkt 5.3.1. wskazatoby jedynie historyczny wptyw
dostgpnych w tym czasie prognoz na cene CRO w
stosunku do ceny CRO wyznaczonej dla rzeczywistego
zapotrzebowania ZRB. Informacja taka, usredniona w
horyzoncie rocznym niostaby ze sobg warto$é tylko w
przypadku, gdyby btedy wykorzystywanych prognoz
zapotrzebowania byty bledami systematycznymi, a nie
losowymi odchytkami od rzeczywistego
zapotrzebowania.

Ze wzgledu na losowo$¢ poziomu btedu prognozy,
wskazanie sredniej zmiany CRO w ukfadzie rocznym w
ostatnich 3 latach wynikajacej z zastosowania
wprowadzanej zmiany do danych historycznych mogioby
sugerowac¢ uczestnikom rynku analogiczny wplyw na
przyszte ceny CRO, co wprowadzitoby uczestnikow rynku
w btad.

1.

3.1.6.4.(8)

Zgodnie z przyjeta konwencjg i propozycjg ceny
minimalnej powinno by¢:
.Minimalna cena ofertowa (OFCjn) nie moze by¢
mniejsza od - 50 000 zt MWh (OFCjyy 2 - 50 000 z/MWh

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nie zostata uwzgledniona

Ceny w ofercie zastepczej dla Jednostki Grafikowej
Wytwoérczej aktywnej reprezentujg koszty zmienne
wytwarzania energii elektrycznej przez dang jednostke
wytworcza powiekszone o marze wytworey, ktore, jezeli
sg uzasadnione ekonomicznie, to powinny by¢ dodatnie.
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bedg wpltywaly to prosimy o doprecyzowanie (opis
algorytmu i kryteriow wprowadzania zmian BPP przy
zmianach ED). O ile propozycja OSP nie zostanie
odrzucona, proponujemy alternatywe, aby zmiany w CO
nie wptywaty na ksztaitowanie CRO, a jedynie dotyczyly
indywidualnych rozliczeri URBw.

W pkt. 5.1.4.6 opisano sytuacje zgtoszenia sprzedazy
dodatkowej energii z JGWa na RBB. Brakuje rozwigzania
na (symetryczng) sytuacje, w ktérej w trakcie RBB
zmniejszyt sie wolumen USE, tj. wytwoérca odkupit
wolumen na RBB. W takim wypadku proponujemy
przesuniecie CO na koniec stosu ofertowego danego
wytworey. Ponadto, w przypadku opisanym w akapicie
pierwszym oraz wprowadzeniu symetrycznosci zmian
CO, zmiana ceny ofertowej w przypadku obtozenia JGWa
sprzedazg powinna odbywa¢ sie na poziom
min(CO;0.95CW+KCCOQO2), dla zachowania spoéjnosci z

Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania Zgls:’zaaé?cy Stanowisko OSP
12. | 61422 Nie jest jasne, w jaki sposéb zmiana zasad wyznaczania | Towarzystwo | Uwaga nie zostala uwzgledniona
ceny CO dla jednostek JGOSPa wptynie na CRO | Gospodarcze . .
poniewaz nie jest okreslony moment, w ktérym beda one Polskie Patrz odpowiedz na uwage szczegbiow nr 4.
mialy wyznaczong cene réwng najwyzszej CO. Czy Elektrownie
kazda zmiana ceny maksymalnej CO przez uczestnikoéw
rynku (np. w wyniku awarii) bedzie powodowata zmiane
CO dla JGOSPa. Proponujemy, aby wybor maksymalnej
CO zawierat w sobie pelen zestaw OBH, zaréwno z dnia
n-1, jak i aktywowanych ofert zastepczych, oraz nie
uwzgledniat ewentualnych modyfikacji CO w wyniku
mechanizmow opisywanych przez OSP w pkt. 5.1.4.6. i
5.1.4.8 (o ile te mechanizmy zostanag wdrozone).
13. | 5.1.4.6 Nie jest jasne, c¢zy zmiany wynikajace z | Towarzystwo | Wyjasnienie
zaproponowanych  zapiséw wplyng na sposéb | Gospodarcze I .
wyznaczania CRO oraz czy zakup/sprzedaz i zgtoszenia Polskie Patrz odpowiedz na uwage szczegolows nr 5.
USEB bedg powodowaty zmiany BPP dla JGWa. Jezeli Elektrownie
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(3.5) Ceny ofertowe dla poszczegdinych pasm
(OFCRjhk):

(...
(3.5.5) Nie mogg by¢ réwne 0 zi/MWHh.

wnioskujemy o wykreslenie tych punktéw, a jezeli nie,
proponujemy nastepujacg redakcje w pkt 5.1.4.7 (1)

(...) dla potrzeb rozliczania kosztéw bilansowania
systemu i kosztéw ograniczerni systemowych w zakresie
pasm zdolnosci wytwérczych JGWa objetych w calosci
badZ w czesci tg niedostepng mocg, stosuje sie zasade :

(1) nieuwzgledniania w rozliczeniach mocy w przypadku
niedostepnosci cafego pasma JGWa.

(2) uwzgledniania w rozliczeniach mocy brutto i netto
pasma réwng dostepnym zdoilno$ciom wytwdérczym
danego pasma oraz cene CO réwng cenie ofertowej
okre$lonej dla tego pasma i tej godziny w Przyjetej
Ofercie Bilansujacej — cze$¢ handlowa JGWa, w
przypadku czeSciowej niedostepnosci pasma JGWa."

Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania Zglz:lzz?cy Stanowisko OSP
zasadami ksztattowania CWD i CWO, wynikajacymi z
rozporzadzenia systemowego.
W zwigzku z istotnymi niejasnosciami opisanymi powyzej
oraz w uwagach ogélnych wnioskujemy o odstapienie od
zmian lub, w drugiej kolejnosci, przyjecie alternatywnych,
proponowanych powyzej, rozwigzan.

14. 1 514715148 | W zwigzku z istotnymi niejasnosciami opisanymi w | Towarzystwo | Uwaga zostata czesciowo uwzgledniona
uwagach ogolnych a takze niekonsekwencjg w stosunku | Gospodarcze Patrz odpowiedz na uwage szczeadlowa nr 6
do wczesniejszych zapisbw omawianej Karty Aktualizacji Polskie P 9 9 a 2
stwierdzajacych: Elektrownie
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Sdbi I | I by ol .
zrealizowane-

Jednostki JGOa uczestnicza w bilansowaniu KSE na
analogicznych zasadach jak JGwa ( punkt 2.2.1.4.
IRIESP) wiec wydaje sie, Zze nie powinny by¢ traktowane
odrebnie,

Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania Zglz:’zaaé?cy Stanowisko OSP

15. | 5.3.1 Zmiana sposobu wyznaczania ZRB na dane pomiarowo- | Towarzystwo | Wyjasnienie
rozliczeniowe jest dobrym kierunkiem. Nie jest jednak | Gospodarcze - .
jasne, czy dotychczasowy sposéb wyznaczania ZRB Polskie Patrz odpowiedz na uwage szczegolowa nr 7.
zostanie utrzymany i w konsekwenciji czy publikacja Elektrownie
planowanych CRO (zaraz po godzinie dostawy) bedzie
kontynuowana, co byloby kierunkiem preferowanym
przez uczestnikéw rynku.

16. | 5.3.1 Wobec wielu zmian jakie rodzi za sobg przejscie przy | Towarzystwo | Uwaga nie zostata uwzgledniona
ocenie ZRB z wielkosci brutto na netto prosimy o | Gospodarcze Patrz odpowieds na uwage szczeadlowa nr 8
rozwazenie, czy wielkos¢ te nie mogtaby by¢ nadal Polskie P 9 g a :
wyznaczana jako wartos¢ brutto z tg zmiang, iz bedzie Elektrownie
wartoscig zmierzong a nie wartoscig prognozowang?

17. 1 6.3.1 Whnioskujemy, aby nowy sposéb wyznaczania ceny | Towarzystwo | Uwaga nie zostata uwzgledniona
rozliczeniowej CRO w oparciu o rzeczywiste | Gospodarcze Patrz odpowied? na uwage oaéina nr 15
zapotrzebowanie ZRB wyznaczany byt w trybie Polskie P ge ogoing '
pozyskiwania danych pomiarowych do dnia n+4 Elektrownie
wigcznie. Kolejne powinny odbywac sie jedynie w
przypadku istotnej zmiany ZRB.

18. | 5.3.1 Poniewaz samodzielna ocena takiej zmiany przez | Towarzystwo | Uwaga nie zostata uwzgledniona
uczestnikbw rynku nie jest mozliwa, OSP powinien | Gospodarcze Patrz odpowied2 na uwage szczeadlowa nr 10
wskazac $Srednig zmiane CRO w ukladzie rocznym w Polskie P ¢ szczeg 4 )
ostatnich 3 latach wynikajg z wprowadzenia tej zmiany. Elektrownie

19. 5.3.1.34.35.(3) Proponujemy wykresli¢ zapis: Towarzystwo | Uwaga nie zostata uwzgledniona

56 i i j j . - . . N -
th-Hese energh slekiryezne} . wynikajaca-—2 Gols’%7$1e'cze Faktycznie zrealizowana redukcja obcigzenia przez JGoa
¥y E,;'.Z’St.a;".a. |||g| s? .'e? HIIEGH'PIEI'Q JSﬁISa, 'I' Elektrownie powoduje zmniejszenie generacji JGwa i JGospa

potrzebnej do pokrycia poboréw energii z obszaru rynku
bilansujacego, ktéra okresla wielkos¢ zapotrzebowania
ZRB. Tak wiec, aby poprawnie wyznaczy¢ wielkos¢ ZRB
i uwzgledni¢ wykorzystane Oferty Redukcji Obcigzenia
JGoa W planie BPKD/BO oraz de facto w zasadach
ksztaltowania ceny CRO, to przy wyznaczaniu ZRB
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N

(nie tylko wykorzystane) dla OSP podczas tworzenia
planu BPKD/BO z uwzglednieniem dyspozycyjnosci
zdolnosci (wykaz anonimowy wszystkich pasm
ofertowych). Prezentacja wielkosci brutto oraz netto
wolumendéw ofert bilansujgcych we wszystkich
prezentowanych stosach

Zapotrzebowanie ZRB oraz wielkosci w planach
BTHD / WPKD / PKD / BPKD w wartosciach brutto
oraz netto

Informacje w dokumentach WPKD/BTHD:
planowanym krajowym saldzie wymiany
miedzysystemowej, planowanej produkcji JWCD w
podziale na wymuszong i zdeterminowana, prace
interwencyjna (w tym pompowanie i generacja ESP) i
interwencyjng rezerwe zimna.

Informacje w dokumentach PKD/BPKD: generaciji
zdeterminowanej (pracy w pomiarach)

Dodanie na stronie oraz w generowanych w ramach
eksportu plikach BPKD informacji o wersji planu
BPKD

Umozliwienie pobierania wszystkich wersji BTHD
generowanych w kolejnych dniach tak jak miafo to
miejsce w starej wersji witryny PSE

Dodanie mechanizmu informujacego uzytkownikéw o
aktualizacjach danych jakie sie wiasnie pojawity w
formie ustugi WebService lub kanatu RSS

Jezeli zgtoszenia USEB w ramach RBB miatyby
powodowa¢ zmiane BPP dla JGwa to przy
kazdorazowej aktualizacji planu BPKD powinny by¢

Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania Zglz:vzaz?cy Stanowisko OSP
konieczna jest korekta o wielko$¢, o ktérej mowa w pkt
5.3.1.3.4.3.5. ppkt (3).
20. | 6.4 W ramach publikacji informacji na stronie PSE wnosimy | Towarzystwo | Uwaga zostata czesciowo uwzgledniona
o rozszerzenie zakresu publikowanych danych o: Gospodarcze i ;
o Oferty bilansujgce i oferty redukcji obcigzenia w Polskie Patrz odpowiedz na uwagg szczegbtowa nr 1.
zakresie oferowanych cen i ilosci energii, dostepne Elektrownie
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n-1 (CRO, CRO+, CROS+, CROZ+, CRO-, CROS-,
CROZ-).

Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania Zgls:’zaa;?cy Stanowisko OSP
takze aktualizowane ceny informacyjne — w zwigzku
ze zmiang stosu ofert w trakcie dnia biezacego
wyznaczone poprzedniego dnia ceny informacyjne
mog3g juz nie by¢ aktualne.

21. 6.4.3.(Mi@) Proponujemy uzupetni¢ IRIESP o dodatkowe zapisy w | Towarzystwo | Uwaga nie zostala uwzgledniona
zakresie publikacji danych: Gospodarcze Patrz odpowiedz na uwage ogéing nr 13
6.4.3 (1) Polskie :

B Elektrownie
(..)
(1.4) Aktualizacje tych danych w oparciu o aktualizacje
kwartaine.
6.4.3. (2)
(-..)
(2..4) Aktualizacje tych danych.

22. [ 6.4.3.55.11 Prosimy o doprecyzowanie informacji o publikacji| Towarzystwo | Uwaga zostata uwzgledniona
zakontraktowania KSE. Jaki bedzie dokiadny algorytm | Gospodarcze Patrz odpowied2 na uwage 0aéina nr 20
wyznaczania zakontraktowania KSE? Czym jest, jak jest Polskie P g9¢ ogoing ’
wyznaczane, jak szczegolowo i jak czesto bedzie Elektrownie
aktualizowane/publikowane.

23. | 6.4.3.55.12 Modyfikacja zapisu o: Cena rozliczeniowa odchylenia | Towarzystwo | Uwaga nie zostala uwzgledniona
wyznaczona dla planowanego zapotrzebowania oraz | Gospodarcze _— .
zapotrzebowania wyzszego o 5% i nizszego o 5% od Polskie Patrz odpowiedz na uwage szczegolowa nr 2.
przyjetego w planie pracy KSE wyznaczonym w dobie Elektrownie
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4. Specyfikacja zmian do projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRIiESP — Bilansowanie systemu
i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

W wyniku przeprowadzonych konsultacji z uzytkownikami systemu oraz w ramach korekt wprowadzono nastepujgce zmiany do projektu Karty aktualizacii
nr CB/20/2018 IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

Zmodyfikowano brzmienie nastepujacych punktéw (ponizsza specyfikacja zmian odnosi sie do poszczegolnych punktow projektu Karty aktualizacii
nr CB/20/2018 IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi):

MODYFIKACJA ZASAD WYZNACZANIA CEN ZA WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ JGospa

5.1.4.2.2)

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych (JGospa) cena CO dla danego pasma i danej godziny
jest réwna wigkszej z wartosci: (i) najwyzszej ceny z cen CO wyznaczonych dla dyspozycyjnych zdolnosci wytwérczych JGwa
i cen CR za redukcje¢ obcigzenia JGoa W tej godzinie oraz (ii) rynkowej ceny energii elektrycznej (RCE) w tej godzinie,
wyznaczonej zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.8.1.4.

WPROWADZENIE AKTUALIZACJI CEN ZA WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ JGwa
W ZAKRESIE ZDOLNOSCI WYTWORCZYCH OBJETYCH USE PRZYJETYMI DO REALIZACJI NA RBB

5.1.4.6.

W przypadku, gdy dla danej JGwa i danej godziny na RBB zostaly przyjete do realizacji USE i ilosci dostaw energii
elektrycznej z tych USE majg znak odpowiadajacy dostawie energii na RB przez JGwa, to dla potrzeb bilansowania systemu i
zarzadzania ograniczeniami systemowymi oraz rozliczania kosztéw bilansowania systemu i kosztéw ograniczen systemowych
jako ceng CO dla zdolnosci wytworczych JGwa, na ktore zostaly alokowane USE na RBB, przyjmuje sie mniejsza z wartosci: ‘

(i) Ceny ofertowej okreslonej dla tego pasma i tej godziny w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — cze$é handlowa JGwa, oraz

(i) Ceny rozliczeniowej wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO) tej JGwa powiekszonej o jednostkowy koszt
uprawnieni do emisji CO; tej JGwa dla danej doby handlowej (KC9?).

W przypadku, gdy wyznaczona wedhug powyzszych zasad cena CO nie dotyczy calych pasm zdolnosci wytworczych JGwa,
to wprowadza si¢ podziat pasm, na ktore zostaly czg$ciowo alokowane USE na RBB, w taki sposéb, aby wyodrebnié pasma z
ceng CO wyznaczong wedlug powyzszych zasad.
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W przypadku, gdy wyznaczona wedlug powyzszych zasad cena CO jest nizsza od ceny ostatniego pasma tej JGwa objetego
USE przyjetymi do realizacji na RBN, to jako wartos¢ ceny CO przyjmuje si¢ wartos¢ ceny ostatniego pasma objetego USE
przyjetymi do realizacji na RBN.

MODYFIKACJA ZASAD ROZLICZEN POWIAZANYCH Z MECHANIZMEM ENERGII AWARII JGwa

5.1.4.7.

Skresla si¢ pkt 5.1.4.7. Numeracja punktow: 5.1.4.8. + 5.1.4.10. z projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 zostaje zmieniona
odpowiednio na: 5.1.4.7. + 5.1.4.9.

5.1.4.7.

(5.1.4.8. w projekcie
Karty aktualizacji

nr CB/20/2018)

W przypadku, gdy dla danej JGw: i danej godziny ilo$¢ energii awarii AEA, wyznaczona wedlug zasad okreslonych w
pkt 5.3.1.3.3., jest mniejsza od sumy ilosci energii odpowiadajacej niedyspozycyjnym zdolno$ciom wytworczym JGwa z
alokowanymi USE, skladajacych si¢ na dana JGwi, to dla potrzeb bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi oraz rozliczania kosztéw bilansowania systemu i kosztow ograniczen systemowych, w zakresie dyspozycyjnych
zdolnosci wytworczych JGwa tej JGwr, ktdre nie sg objete USE, w czgsci w jakiej ich sumaryczna ilo$¢ energii wyznaczona z
pasm o najnizszych cenach ofertowych odpowiada rdéznicy pomiedzy iloscig energii z niedyspozycyjnych zdolnosci
wytworczych JGwa z alokowanymi USE i iloscia energii AEA tej JGwr, jako cene CO przyjmuje si¢ mniejszg z wartosci:

(i) Ceny ofertowej okreslonej dla tego pasma i tej godziny w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — cze$¢ handlowa JGwa, oraz

(i1) Ceny rozliczeniowej wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO) tej JGwa powiekszonej o jednostkowy koszt
uprawnien do emisji CO> tej JGwa dla danej doby handlowej (KC©?).

W przypadku, gdy ilos¢ energii odpowiadajaca wskazanej powyzej roznicy nie pokrywa w catosci danego pasma zdolnosci

wytworczych w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — cz¢$¢ handlowa danej JGwa, to wprowadza si¢ podziat tego pasma na dwa i

powyzsze zasady dotycza wylacznie tego z tych dwoch pasm, ktory jest pokryty przedmiotowa réznica ilosci energii.

W przypadku, gdy wyznaczona wedtug powyzszych zasad cena CO jest nizsza od ceny CO poprzedniego pasma tej JGwa, to
Jako wartos¢ ceny CO przyjmuje sie warto$é ceny CO poprzedniego pasma.

5.1.4.8.

(5.1.4.9. w projekcie
Karty aktualizacji

nr CB/20/2018)

Wartosci cen CO wyznaczone zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.1.4.3., 5.1.4.4., 5.1.4.6. i 5.1.4.7. sg r6znicowane w

zakresie od 110" grosza/MWh do 999-10° grosza/MWh na podstawie cen za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej
(CW), zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3.1.7.2.5.
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MODYFIKACJA ZASAD WYZNACZANIA ZAPOTRZEBOWANIA W OBSZARZE RYNKU BILANSUJACEGO

(5.1)
(5.2)
(5.3)
(5.4)
(5.5)
(5.6)
(5.7)
(5.8)
(5.9)

(5.10)

5.3.1.3.4.3.5. Zapotrzebowanie ZRB uwzgledniane przy tworzeniu planu BPKD/BO jest réwne sumie wyznaczonych na podstawie danych
pomiarowo-rozliczeniowych godzinowych poboréw energii z obszaru Rynku Bilansujacego, ktére zostaly pokryte przez
generacj¢ JGwa oraz JGospa, skorygowanych o:
¢)) Saldo migdzyoperatorskiej wymiany energii elektrycznej, to znaczy wymiany energii w ramach pomocy awaryjnej
oraz redispatchingu.
2) Ilos¢ energii elektrycznej zuzytej na pompowanie w zrédiach szczytowo-pompowych reprezentowanych w
Jednostkach Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych.
3) Ilos¢ energii elektrycznej wynikajaca z wykorzystania mocy redukcyjnych JGoa, w czesci w jakiej redukcje Jednostek
Grafikowych Odbiorczych aktywnych zostaly faktycznie zrealizowane.
MODYFIKACJA W ZAKRESIE INFORMACJI PUBLIKOWANYCH PRZEZ OSP
6.4.3.(5) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKD (ppkt: (5.1) + (5.11)) oraz dane z etapu tworzenia pierwszej wersji planu

BPKD (ppkt: (5.12)):

Zapotrzebowanie na moc KSE.

Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytwérczych w KSE (JWCD i nJWCD).
Sumaryczna generacja JWCD.

Sumaryczna generacja JWCD swiadczacych ustugg praca interwencyijna.
Sumaryczna generacja JWCD swiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa zimna.
Sumaryczna generacja nJWCD.

Sumaryczna generacja zrodel wiatrowych.

Krajowe saldo wymiany miedzysystemowej (rownoleglej, nierdwnolegtej).

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej
mocy (liczbie jednostek) w poszczegdlnych weztach wytworczych sieci zamkniete;.

Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.
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(5.11)

(5.12)

Prognozowany stan zakontraktowania KSE wyznaczony na podstawie aktualnych wielkosci USE przyjetych do
realizacji oraz prognozy zapotrzebowania na energie elektryczng w obszarze Rynku Bilansujacego (ZRB).

Cena rozliczeniowa odchylenia wyznaczona dla zapotrzebowania wyzszego o 5% i nizszego o 5% od przyjetego w
planie pracy KSE wyznaczonym w dobie n-1 (CRO*, CROs*, CROz*, CRO", CROs”, CROZ).

6.4.3.(6)

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BPKD:

(6.1)
(6.2)
(6.3)
(6.4)
(6.5)
(6.6)
(6.7)
(6.8)
(6.9)
(6.10)

Zapotrzebowanie na moc KSE.

Suma zdolnosci wytwoérczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i nJWCD).
Sumaryczna generacja JWCD.

Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ustuge praca interwencyjna.
Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych usluge interwencyjna rezerwa zimna.
Sumaryczna generacja nJWCD.

Sumaryczna generacja zrddet wiatrowych.

Krajowe saldo wymiany mi¢dzysystemowej (réwnoleglej, nierdwnoleglej).
Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

Prognozowany stan zakontraktowania KSE wyznaczony na podstawie aktualnych wielkosci USE przyjetych do
realizacji oraz prognozy zapotrzebowania na energie elektryczng w obszarze Rynku Bilansujacego (ZRB).
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6.4.5.(1) Podstawowe wskazniki dotyczace ilosci energii bilansujacej:

(1.1) Ilosé¢ energii bilansujacej planowanej swobodnej dostarczonej i odebranej, rozliczonej na Rynku Bilansujacym.
(1.2) Tlo$¢ energii bilansujgcej planowanej wymuszonej dostarczonej i odebranej, rozliczonej na Rynku Bilansujacym.
(1.3) Tlos¢ energii bilansujacej nieplanowanej dostarczonej i odebranej, rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.4) Tlosc energii elektrycznej realokacji USE na JG Wytworczych aktywnych na Rynku Bilansujacym.

(1.5) Zapotrzebowanie na energi¢ w obszarze Rynku Bilansujacego (ZRB) w planie BPKD swobodnie zbilansowanym
(BPKD/BO).

(1.6) Wykonany stan zakontraktowania KSE wyznaczony na podstawie wielkosci USE przyjetych do realizacji oraz
zapotrzebowania na energig elektryczng w obszarze Rynku Bilansujacego (ZRB).




