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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO

A

Specyfikacja dziatan zwigzanych z procesem konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie
oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRIESP - Bilansowanie

Wykaz dziatan PSE Operator S.A. (dalej ,OSP") w ramach procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploataciji i planowania rozwoju sieci (dalej ,projekt Karty aktualizacji
nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie”) oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Przesylowej - Bilansowanie
systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej ,projekt Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRIESP - Bilansowanie”), wraz z etapem
opracowania wersji przedktadanych Prezesowi URE do zatwierdzenia.

Lp.

Data

Opis dziatar

1.

8 listopada 2012 .

Opublikowanie Komunikatu OSP dotyczacego rozpoczecia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacii
nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRIESP - Bilansowanie
(dalej ,Karty aktualizacji IRIESP - Korzystanie i IRIESP - Bilansowanie”).

8 - 22 listopada 2012 r.

Proces konsultacji z uzytkownikami systemu projektéw Kart aktualizacji IRIESP - Korzystanie oraz IRIESP -
Bilansowanie.

23 - 19 grudnia 2012 .

Analiza uwag zgtoszonych przez uzytkownikéw systemu do projektéw Kart aktualizacji IRIESP - Korzystanie
oraz IRIESP - Bilansowanie.

Opracowanie Raportu z procesu konsultacji projektow Kart aktualizacji IRIESP - Korzystanie oraz IRIESP -
Bilansowanie (dalej ,Raport z procesu konsultacji’).

Opracowanie Kart aktualizacji IRIESP - Korzystanie oraz IRIESP - Bilansowanie, celem przediozenia ich
Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki (dalej ,Prezes URE") do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie przez Zarzad OSP Kart aktualizacji IRIESP - Korzystanie oraz IRIESP — Bilansowanie, wraz z
Raportem z procesu konsultacji obu Kart aktualizacji.

21 grudnia 2012 .

Przediozenie Prezesowi URE do zatwierdzenia Kart aktualizacji IRIESP - Korzystanie oraz IRIESP -
Bilansowanie, opracowanych po przeprowadzonym procesie konsultacji projektow Kart aktualizacji IRIESP -
Korzystanie oraz IRIESP - Bilansowanie, wraz z Raportem z procesu konsultaciji.

Opublikowanie Komunikatu OSP dotyczacego przediozenia Kart aktualizacji IRIESP - Korzystanie oraz
IRIESP - Bilansowanie Prezesowi URE do zatwierdzenia wraz z Raportem z procesu konsultaciji.

Raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie
oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRIESP - Bilansowanie
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2. Lista uzytkownikéw systemu, ktérzy zgtosili uwagi w procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012
IRIESP - Korzystanie oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRIESP - Bilansowanie

Lp. Podmiot

Elektrocieptownia Stalowa Wola S.A. (dalej ,EC Stalowa Wola")

2. | TAURON Wytwarzanie S.A. (dalej ,TAURON")

CEZ Polska Sp. z 0.0. (dalej ,CEZ Polska”) (w ramach dziatari prowadzonych na rzecz Elektrowni Skawina S.A. i Elektrocieptowni Chorzéw
,ELCHO" Sp. z 0. 0.)

data: 19.122012r. | strona 4 z 13
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO

3. Zestawienie uwag zgloszonych przez uzytkownikéw systemu do projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie oraz
sposo6b ich uwzglednienia

3.1. Uwagi ogoélne
; Zglaszajacy g
Lp. Tres¢ uwagi uwagi Stanowisko OSP
1/Ko | TAURON Wytwarzanie S.A. bardzo pozytywnie odbiera | TAURON Uwaga zostata uwzgledniona.

dziatania realizowane przez Operatora Systemu
Przesylowego w zakresie uruchomienia nowego
regulatora centrainego LFC, ktéry pozwoli na rozwoj
rynku ustug systemowych.

Istotne zastrzezenia budzi natomiast charakter i zakres
zmian wprowadzany przedmiotowg Kartg aktualizacji w
odniesieniu do wytwércow, na ktérych cigzy obowigzek
terminowego dostosowania JWCD do wprowadzanych
wymogow, poprzez dokonanie dziatari modernizacyjnych
i inwestycyjnych o znacznych naktadach finansowych.

TAURON Wytwarzanie S.A. posiada JWCD z
typoszeregu 120 MW, ktérych okres eksploatacji
aktualnie planowany jest do roku 2015 i 2017. Pomijajgc
fakt, iz czesc¢ z tych jednostek wytwérczych moze zostaé
zgloszona do derogacji |ED oraz Swiadczy¢
projektowang do wprowadzenia przez OSP ustuge
Jrezerwa interwencyjna zimna” po aktualnie planowanej
przez TAURON Wytwarzanie S.A. dacie wycofania z
eksploatacji, wnioskujemy niniejszym o odstgpienie od
wymogu przystosowania tych jednostek do wspéipracy z
regulatorem centralnym LFC.

Argumentujemy powyzsze krétkim okresem do

gﬁ:ﬁc{enia eksploatacji tych jednostek wytworczych

wysokimi naktadami inwestycyjnymi,

Wyijaénienie:
OSP wychodzac naprzeciw zgtoszonym oczekiwaniom, dokonat
korekty zapiséw punktu 6.6.1.2. (vide stanowisko OSP_do uwagi

szczegotowej 4/KS).

W odniesieniu do zastrzezen zawartych w uwadze, pragniemy
wyjasni¢, iz OSP, przygotowujac sie¢ do wprowadzenia nowego
regulatora centralnego LFC poinformowat wytwércow o
podejmowanych dziataniach juz w roku 2010. Dodatkowo w ramach
dobrej praktyki prowadzenia projektu wdrazania regulatora
centralnego LFC, OSP przestat w sierpniu 2011 r. do wytworcow
harmonogram wdrazania nowego regulatora centralnego LFC.

Raport z procesu konsultacjl projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie
oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRIESP - Bilansowanie
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO

przewyzszajgcymi szacowane przychody z tytutu udziatu
w regulacji wtérne;.

Ponadto wnioskujemy o uzaleznienie wymaganego
terminu dostosowania JWCD do wspolpracy z
regulatorem centralnym LFC od terminu zatwierdzenia
przez Prezesa URE przedmiotowej Karty aktualizacji, co
pozwoli na rozpoczecie ziozonego i rozproszonego
procesu inwestycyjnego. Proponujemy, aby termin
dostosowania ustalony zostat na minimum 16 miesiecy
od daty zatwierdzenia Karty aktualizacji przez Prezesa
URE.

2/Ko | W projekcie karty jest zapis — ,Pkt 6.6.1.2. otrzymuje | CEZ Polska Uwaga zostata uwzgledniona.
brzmienie: W celu utrzymania zdolnosci do pracy w G
regulacji wtérnej i tréjnej wytwérca dostosuje przytgczone Wyjatnienie:
do sieci jednostki wytwércze do wspolpracy z Zgtoszona uwaga jest zbiezna z uwaga 1/Ko w zakresie wydfuzenia
regulatorem centralnym LFC nie pézniej niz do dnia 31 okresu przewidzianego na dostosowanie jednostek wytworczych do
grudnia 2013 r. Szczegotowy zakres i harmonogram wspolpracy z regulatorem centralnym LFC. OSP wychodzac
dostosowania jednostek wytwérczych, wytworca ustala naprzeciw zgtoszonym oczekiwaniom zawartym w uwadze 1/Ko i
indywidualnie z OSP.” 2/Ko, dokonat korekty zapiséw punktu 6.6.1.2. (vide stanowisko
UWAGA: Proponujemy zmiange terminu na termin OSP do uwagi szczegétowej 4/KS i S/KS).
adekwatny do terminu wskazanego w trzecim akapicie
tego punktu
—tj. nie p6zniej niz do dnia 31 grudnia 2015
3.2. Uwagi szczegdtowe
Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania Zgtaszajacy | Stanowisko OSP
uwagi
1/Ks | 2.2.3.3.2.1.1.(2) | Proponujemy, aby okreslony w projekcie KARTY | EC Stalowa | Uwaga nie zostata uwzgledniona.
AKTUALIZACJI nr CK/1/2012 z dnia 7 listopada | Wola Ll
2012 r. zakres zmiany mocy regulacyjnej Uzasadnienie:
pierwotnej AP(Af) = £5%Pn, dla blokéw gazowo- Proponowana zmiana wychodzi poza zakres
parowych zmieni¢ na AP(Af) = £(2,5 — 5)%Pn. merytoryczny zmian wprowadzanych Kartg aktualizacji
//_7, CK/1/2012, ktéra nie dotyka kwestii zwigzanych z

\\\

Raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie
oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRIESP - Bilansowanie
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Propozycja zmiany zapisu wynika z technicznych
uwarunkowarn pracy tego rodzaju jednostek
wytwoérczych.

Przyjecie proponowanego zapisu jest zgodne z
projektem standardéw europejskich dotyczgcym
regulacji pierwotnej (Pilot Network Code z dnia
22.03.2011), a przede wszystkim urealni mozliwosé
spetnienia okreslonych wymagan regulacyjnych
przez bloki gazowo-parowe.

wymaganym zakresem mocy dla regulacji pierwotnej na
jednostkach wytwoérczych.

Jednakze pragniemy wyjasni¢, iz OSP nie przewiduje
zmniejszania zapasu mocy dla regulacji pierwotnej ze
wzgledu na szybko rosngcg ilo$¢ nieprogramowalnych
zrédet mocy przylaczanych do KSE. Dodatkowo
proponowany zapis dyskryminuje pozostate technologie
wytwarzania energii.

Obecne wymagania dot. zakresu regulacji sg zgodne z
zapisami projektu dokumentu ,ENTSO-E Network Code
for Requirements for Grid Connection Applicable to all
Generators” z dnia 26 czerwca 2012 r.

2/Ks

2.2.3.3.2.1.3.(1)
(1.1)

Proponujemy aby uscislic wymagania zawarte w
tym punkcie, w szczegoélnosci sprecyzowa¢ wymog
dotyczacy ,wyzwolenia szybkiej zmiany mocy
regulacyjnej wtérnej”.

EC Stalowa
Wola

Uwaga nie zostata uwzgledniona.
Uzasadnienie:

Pkt 2.2.3.3.1.3. IRIESP w wystarczajacy sposob opisuje
wymoég nadazania regulacji mocy za zmianami sygnatu
sterujgcego Y1. Szybko$¢ zmian mocy wynika z
szybkoséci zmian sygnatu Y1, ktérego wartos¢ zalezy od
wielkoéci uchybu regulacyjnego KSE, a predkos¢ jego
zmian nie jest wigksza niz 31 stopni na 310 s, zgodnie z
pkt. 4.3.9.15.(1) IRIESP.

3/Ks

2.2.3.3.21.3.(2)
(2.1)

Proponujemy aby usci$li¢ wymagania zawarte w
tym punkcie, w szczegélnosci sprecyzowa¢ wymoég
dotyczacy ,wyzwolenia szybkiej zmiany mocy
regulacyjnej wtérnej”.

EC Stalowa
Wola

Uwaga nie zostala uwzgledniona.

Uzasadnienie:

Zapisy podpunktu (2.1) nalezy czyta¢ tacznie z
podpunktem (2.2), ktéry precyzyjnie okresla, ze dla
jednostek wytwoérczych wspétpracujacych z regulatorem
centralnym LFC, szybko$¢ zmian mocy dla regulacji
wtérnej nie moze by¢é mniejsza, niz w przypadku
wspélpracy z regulatorem centrainym ARCM, a
wymagania odnosnie wspéipracy z regulatorem
centralnym ARCM s3g okreslone w podpunkcie (1.1)
(vide wyjasnienie do uwagi 2/Ks).

Majac na uwadze argumentacje zawartg w uwadze

TAURON

Uwaga zostala uwzgledniona.

Raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie
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ogodlnej nr 1/Ko proponujemy nastepujacqg tresé
punktu:

W celu utrzymania zdolnosci do pracy w regulacji
wtérnej i tréjnej wytwoérca dostosuje przytaczone do
sieci jednostki wytwércze do wspdipracy z
regulatorem centralinym LFC w terminie do 16
miesigcy od wejscia w zycie przedmiotowego
wymogu. Szczegétowy zakres i harmonogram
dostosowania jednostek wytwoérczych, wytwérca
ustala indywidualnie z OSP.

W stosunku do jednostek wytwérczych, ktérych
zakonczenie eksploatacji zostato zgtoszone przez
wytworce przed wejsciem w zycie przedmiotowego
wymogu, ze nastapi nie poézniej niz do dnia 31
grudnia 2017 r., OSP, na wniosek wytworcy, moze
dopusci¢ odstgpienie od wymogu przystosowania
tych jednostek do wspoétpracy z regulatorem
centralnym LFC."

Wyijasnienie:
Uwzgledniajgc niniejszg uwage, OSP dokonat zmiany
zapiséw punktu 6.6.1.2.

OSP wprowadzit zmiane skutkujgcg wydtuzeniem
terminu na dostosowanie jednostek wytwoérczych do
wspélpracy z regulatorem centrainym LFC, poprzez
okres$lenie terminu na dostosowanie jednostek
wytwoérczych do wspdlpracy z regulatorem centralnym
LFC, do 16 miesigcy od wejscia w zycie tego wymogu.

Jednoczeénie, zgodnie z projektem Karty aktualizacji
CK/1/2012, wytwércom przystuguje prawo do ubiegania
sie o odstgpienie od wymogu dostosowania jednostek
wytwoérczych do wspdipracy z regulatorem centralnym
LFC, dla jednostek wytwérczych, ktérych planowany
termin zaprzestania eksploatacji nastapi nie pézniej niz
do dnia 31 grudnia 2015 .

Majgc na uwadze planowane w krétkim czasie wycofania
z eksploatacji blokéw JWCD, oraz, wychodzac naprzeciw
oczekiwaniom wytworcow, OSP wypracowat dodatkowo
mechanizm pozwalajacy na nie  obejmowanie
wymaganiem dostosowania do wspétpracy z regulatorem
LFC réwniez blokéw wycofywanych z eksploatacji w
terminie po 31 grudnia 2015 r., lecz nie p6zniej niz do 31
grudnia 2017 r., z zastrzezeniem, iz w tym przypadku,
zgoda OSP na odstepstwo uzalezniona bedzie od
istnienia istotnych powodéw techniczno-ekonomicznych
uzasadniajgcych niepodejmowanie dziatan
dostosowawczych.

5/Ks | 6.6.1.2.

Propozycja nowego zapisu:

Pkt 6.6.1.2. otrzymuje brzmienie: W celu
utrzymania zdolnosci do pracy w regulacji wtérnej i
tréjnej wytworca dostosuje przytaczone do sieci
jednostki wytwércze do wspétpracy z regulatorem
centralnym LFC nie p6zniej niz do dnia 31 grudnia

CEZ Polska

Uwaga zostala uwzgledniona.
Wyjasnienie:
Ad. 1i2.

Uwagi w zakresie wydiuzenia kraricowego terminu
dostosowania jednostek wytwérczych do wspétpracy z

Raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie
oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRIESP - Bilansowanie
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2015r.

Szczegobtowy zakres i harmonogram dostosowania
jednostek  wytwoérczych, wytwoérca ustala
indywidualnie z OSP.”

W stosunku do jednostek wytwoérczych, ktérych
zakonczenie eksploatacji nastgpi nie poézniej niz do
dnia 31 grudnia 2015 r., OSP, na wniosek
wytworcy, moze dopusci¢ odstapienie od wymogu
przystosowania tych jednostek do wspotpracy z
regulatorem centralnym LFC.

Uzasadnienie:

1. Zaproponowany termin jest kategorycznie zbyt
krétki na wprowadzenie przedmiotowych zmian
— przystosowanie jednostek wytwérczych do
nowych wymagan. Jest to kolejne obcigzenie
dotyczace wytworcow energii elektrycznej w
odniesieniu do roku 2013.
Od poczatku tegoz roku, wytwarzanie energii
bedzie w znaczacy sposob obcigzone
obowigzkiem zakupu uprawniern emisyjnych
Cco2. Réwniez wszystkie prognozy
ekonomiczno-gospodarcze dla 2013 roku sg dla
Polski wielce niepokojgce i przewidujg znaczacy
zapas¢ gospodarcza zwigzang z trwajgcym
kryzysem gospodarczym. W tym kontekscie
zwiekszanie obowigzkéw dotyczacych
wytwércoéw energii elektrycznej ewidentnie
pogorszy ich pozycje ekonomiczng.

2. Brak jest doprecyzowania terminu na
przeprowadzenie uzgodnienn i harmonogramu
dostosowania jednostek wytworczych.

3. Czy byty prowadzone analizy finansowe skutkéw
wdrozenia i dostosowania jednostek
wytwoérczych dla wytwércow? Czy OSP moze

regulatorem centrainym LFC i okreslenia terminu
uzgadniania harmonograméw tego dostosowania,
zostaly uwzglednione przez OSP {acznie z uwagg 4/Ks.
Dodatkowo pragniemy wyjasni¢, iz wytworcy, zostali
poinformowani juz w roku 2010 o planowanym
wprowadzaniu przez OSP zmian w zakresie regulacji
centralnej oraz koniecznosci dostosowania potaczen
teleinformatycznych w lokalnych weztach wytwérczych
do wspotpracy z nowym regulatorem centralnym LFC.
Dodatkowo w sierpniu 2011 r. OSP przekazat
wytwércom szczegbétowy harmonogram wdrazania
nowego regulatora LFC. W zwigzku z powyzszym
wytwércy posiadali niezbedne informacje celem
przygotowania si¢ do wdrozenia zmian po stronie
elektrownianych weztow teleinformatycznych,
niezaleznie od obecnych prognoz gospodarczo -
ekonomicznych.

Wyiasnienie OSP w zakresie pytan zawartych w uwadze:
Ad. 3.

Wdrozenie nowego regulatora centralnego LFC jest
konieczne poniewaz obecnie realizacja regulacji wtérnej
odbywa sie poprzez system regulatora centralnego
ARCM, ktéry wykonany zostat w latach 1995-1997 i
obecnie jest urzadzeniem technologicznie przestarzatym.
W eksploatacji systemu pojawiajg si¢ typowe problemy
wynikajgce z przyjetych w tym systemie rozwigzan
technologicznych, ktére na dziern dzisiejszy, przy
dynamicznym rozwoju teleinformatycznym sg
archaiczne, w tym w szczegoélnosci: przestarzaty system
operacyjny pozbawiony wymaganego dla systemow
produkcyjnych wsparcia, utrudniony dostep do serwisu
nadajnika i odbiornikow telegramu UTRT po stronie
elektrowni, brak mozliwosci rozwoju systemu regulatora
centrainego ARCM, w szczegdlnosci w zakresie
wdrozenia nowych rozwigzan rynkowych.

Dodatkowo  wykorzystanie nowego regulatora

Raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie
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okreslic rzad wielkosci nakfadéw na
przeprowadzenie tych dziatan (w sposéb
oczywisty poza karta aktualizacyjng — np. w
piSmie  informacyjnym  skierowanym  do
wytwércow). Wskazane bytoby upublicznienie
takich analiz.

4. Czy OSP na podstawie dotychczas posiadanej

wiedzy, na aktualnym etapie dziatan
wdrozeniowych, moze wskazac listg firm —
potencjalnych  wykonawcéw  wdrozenia |
dostosowania jednostek wytwérczych dla
wytworcow? Gdyby takie dziatania wymagaty
przeprowadzenia peinych procedur
przetargowych — czas na przeprowadzenie tych
procesoéw i koncowej realizacji wdrozenn mogtby
by¢ niejednokrotnie za krétki w perspektywie
daty 31.12.2013 (w sposéb oczywisty poza kartg
aktualizacyjng — np. w pismie informacyjnym
skierowanym do wytworcow).

centralnego LFC, poza poprawg bilansowania KSE i
jakosci prowadzonej regulacji mocy i czestotliwosci,
moze skutkowaé¢ w potaczeniu z wdrozeniem nowych
rozwigzan rynkowych, uzyskaniem istotnych efektéw
ekonomicznych. Koszt wdrozenia w perspektywie
diugoterminowej, przy uwzglednieniu przychodu z tytutu
$wiadczenia ustug jest ekonomicznie uzasadniony.

Ad. 4.

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom wytwércow, OSP
wydiuzyt czas na wprowadzenie zmian zgodnie ze
stanowiskiem przedstawionym w odpowiedzi do uwag
1/Ko i 4/Ks).

Jednoczesénie wyjasniamy, ze OSP nie prowadzi rozméw
z wykonawcami dostarczajgcymi rozwigzan
technologicznych oraz ustug dla wytwércow, a w zwigzku
z tym nie posiada informacji o warunkach dostawy
potencjalnych dostawcow sprzetu i Zmiany
oprogramowania w systemach obiektowych sterowania i
regulacji dla wytworcow.

Na podstawie informacji uzyskanych (w IV kwartale
2012 r.) od wytwoércow oraz w trakcie prowadzonych z
OSP uzgodnien, wigkszo$¢ wytwércéw zaplanowato
odpowiednie inwestycje wymagane po stronie elektrowni
na 2013r.
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4. Zestawienie uwag zgloszonych przez uzytkownikéw systemu do projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRIESP -

Bilansowanie oraz sposob ich uwzglednienia

Uzytkownicy systemu nie zgtosili w procesie konsultacji uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRIESP - Bilansowanie.
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5. Specyfikacja zmian wynikajacych z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie
oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRIESP - Bilansowanie

5.1. W wyniku procesu konsultacji z uzytkownikami sytemu projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRIESP - Bilansowanie nie wprowadzono
zmiany do Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRIESP - Bilansowanie.

5.2. W wyniku procesu konsultacji z uzytkownikami sytemu projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie oraz w zwigzku z
korekta OSP, wprowadzono nastepujgce zmiany do Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie.

Zwazywszy na uwagi uzytkownikéw systemu (vide uwaga 1/Ko, 2/Ko, 4/Ks i 5/Ks), po ich uwzglednlemu zgodnle ze stanowiskiem OSP zawartym
w tabelach z punktu 3. niniejszego raportu oraz uwzgledniajac korekte OSP, szczegotowo opisang ponizej, punkt 6.6.1.2. otrzymuje brzmienie:

,6.6.1.2. W celu utrzymania zdolnosci do pracy w regulacji wtérnej i trojnej, wytwérca dostosuje, przquczone do sieci jednostki wytwércze do
wspétpracy z regulatorem centralnym LFC, nie pézniej niz w okresie 16 miesigcy od daty wejscia w ZyCIe niniejszego wymogu, przy
czym w tym przypadku nie majg zastosowania postanowienia pkt 2.2.3.1.2. Szczegétowy zakres i harmonogram dostosowania
jednostek wytwérczych, wytwoérca ustali indywidualnie z OSP w okresie 3 miesigcy od daty wej$cia w zycie ww. wymogu.

W stosunku do jednostek wytwoérczych, ktorych eksploatacja zostanie zakornczona:
(1) nie pézniej niz do dnia 31 grudnia 2015 r. albo,

(2) po dniu 31 grudnia 2015 r., ale nie pézniej niz do dnia 31 grudnia 2017 r., o ile istnie¢ bedg istotne powody techniczno-
ekonomiczne uzasadniajgce niepodejmowanie dziatar dostosowawczych,

OSP, na wniosek wytwércy, moze dopusci¢ odstapienie od wymogu przystosowania jednostek wytwérczych do wspotpracy
z regulatorem centralnym LFC, uwzgledniajac wielkosci dostgpnej rezerwy mocy regulacyjnej w KSE i rozw6j rynku ustug
systemowych.”

W odniesieniu do wprowadzonej korekty, OSP wyjasnia, iz dotyczy ona rozszerzenia punktu 6.6.1.2., poprzez dodanie w pierwszym zdaniu na
konicu nastepujacych stéw: ,przy czym w tym przypadku nie majg zastosowania postanowienia pkt 2.2.3.1.2.."

Uzasadnienie:

Obecnie obowigzujgce zapisy punktu 2.2.3.1.2. IRIESP, co do zasady zobowigzujg uzytkownlkéw systemu do dostosowania posiadanych
jednostek wytworczych do spetniania wymogéw technicznych okreslonych w IRIESP, przy pierwszej planowanej modernizacji obejmujgcej swym
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zakresem urzadzenia, instalacje lub sieci niespetniajace wymagan, w przypadku, gdy w dacie wejécia w zycie tych wymogéw jednostka wytwoércza
ich nie spenia.

W przypadku regulacji dotyczacej obowigzku dostosowania jednostek wytwoérczych do wspoipracy z regulatorem centrainym LFC utworzono
odmienny mechanizm wdrazania zmian, zawarty w punkcie 6.6.1.2. okreslony w Karcie aktualizacji nr CK/1/2012 IRIESP - Korzystanie. Celem
wyeliminowania sprzecznoéci w zapisach IRIESP, wprowadzono w punkcie 6.6.1.2. zastrzezenie, iz w odniesieniu do obowiazku wytworcow
dostosowania przytaczonych do sieci jednostek wytwérczych do wspétpracy z regulatorem centralnym LFC zasada okreslona w punkcie 2.2.3.1.2.
nie ma zastosowania.

cZLONHK gARZADU

(

jierz Kulaga \%nryk Majehuzak

Kazi
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