OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr CK/2/2013

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci

Data przygotowania: 27 listopada 2013 roku.

Zakres aktualizacji:

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/2/2013 Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej rowniez
odpowiednio ,,Karta aktualizacji” oraz ,,JRIESP-Korzystanie™) wprowadzaja do IRiIESP-Korzystanie:

1.

Nowe brzmienie definicji ,,system elektroenergetyczny”, ktdra zastapi dotychczasowe brzmienie tej
definicji rowniez w IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

. Uzupetnienia i nowe brzmienie zapiséw dotyczacych zasad przylaczania do sieci przesylowej, gléwnie

w zakresie:

a.
b.

zawartosci wniosku o okre$lenie warunkéw przylaczenia, w tym wymaganych zalacznikéw;
natozenia na OSP obowiazku (w przypadku odnawialnego zrédta energii (dalej ,,OZE™)):
— okres$lania, w warunkach przylaczenia, przewidywanego harmonogramu przylaczenia,

— okreslania, w przypadku odmowy przylaczenia podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie
w terminie proponowanym przez ten podmiot, z powodu braku niezbgdnych zdolnosci
przesylowych sieci, przewidywanego terminu przylaczenia i informowania o planowanym
terminie oraz warunkach wykonania niezbgdnej rozbudowy lub modernizacji sieci,

— informowania podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie, w przypadku braku technicznych lub
ekonomicznych warunkéw przytaczenia w zakresie mocy przylaczeniowej podanej we wniosku
o okreslenie warunkdw przylaczenia, o wielkosci dostepnej mocy przylaczeniowej;

. umozliwienia, za zgoda podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie OZE, okreslenia warunkéw

przylaczenia na wyznaczong dostgpna moc przylaczeniowa mniejsza niz podana we wniosku;

. sprawdzania mozliwosci przylaczenia, OZE o nieprzewidywalnej pracy, ze wzgledu na

bilansowanie mocy w KSE, czyli pod katem mozliwosci wyprowadzenia mocy i mozliwosci
zroéwnowazenia produkcji energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na nia w KSE (podczas
okreslania warunkéw przylaczenia do sieci przesylowej oraz podczas uzgodnien warunkéw
przylaczenia prowadzonych z operatorami systemdéw dystrybucyjnych);

uzupetnienia zakresu ekspertyz wptywu przylaczenia urzadzen na KSE o obliczenia mozliwosci
przytaczenia OZE o nieprzewidywalnej pracy, ze wzgledu na bilansowanie mocy w KSE.

. Nowe brzmienie, uzupelnienia i zwiazane z tym uporzadkowanie zapiséw dotyczacych planu rozwoju

i planu zamierzen inwestycyjnych OSP, gléwnie w zakresie:

a.
b.

C.

okresu, na jaki sporzadzany jest plan rozwoju i plan zamierzen inwestycyjnych;

obowiazku przedkiadania Prezesowi URE do uzgodnienia projektu planu rozwoju i aktualizacji
planu rozwoju oraz obowiazku konsultacji tych dokumentéw z zainteresowanymi stronami;

terminu przedktadania Prezesowi URE sprawozdania z realizacji planu rozwoju;
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d. rozszerzenia katalogu dokumentéw stanowiacych podstawg do opracowania planu rozwoju;

e. publikowania na stronie internetowej projektu planu rozwoju lub projektu aktualizacji planu
rozwoju w ramach konsultacji tych dokumentdw oraz uzgodnionego z Prezesem URE planu
rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju;

f. okresu, na jaki opracowywany jest plan zamierzen inwestycyjnych.

4. Uzupehnienia i nowe brzmienie zapisow regulujacych kwestie potwierdzania przez OSP ilosci energii
elektrycznej, niezbednej do uzyskania §wiadectw pochodzenia i gwarancji pochodzenia.

5. Uzupelnienia i nowe brzmienie zapisoéw dotyczacych wstrzymania przez OSP dostarczania energii
elektrycznej:

a. gdy uzytkownik systemu zwleka z zaplata naleznosci za §wiadczone ustugi przesylania lub ustuge
udostgpniania KSE;

b. na zadanie sprzedawcy, gdy odbiorca zwleka z zaplata naleznosci za $wiadczone ustugi lub za
pobrang energig elektryczna.
6. Aktualizacje i doprecyzowanie zapisow polegajace na:

a. usunigciu, z obszaréw OSD dla ktérych jest wyznaczany wspolczynnik tg ¢, obszaru na terenie
Vattenfall Distribiution S.A. i dodaniu jednego obszaru na terenie TAURON Dystrybucja S.A.;

b. doprecyzowaniu punktéow dotyczacych prac analitycznych wykonywanych na potrzeby rozwoju
sieci, poprzez wprowadzenie kryteriow oceny spelnienia warunkéw zwarciowych;
usunigciu zwrotu ,,VAT” stosowanego w odniesieniu do faktur i faktur korygujacych;

d. uzupehieniu katalogu informacji przekazywanych przez OSP do OSD w zakresie informacji
dotyczacych warunkéw bilansowania KSE.

Szczegétowy wykaz zmian zawiera ,Specyfikacia zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CK/2/2013 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki korzystania, prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”, przedstawiona w dalszej czesci niniejszej Karty
aktualizacji.

Przyczyna aktualizacji:
Karta aktualizacji zostala przygotowana w zwiazku z obowiazywaniem od dnia 11 wrze$nia 2013 r.

znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059
z p6zn. zm.; dalej ,,ustawa Prawo energetyczne”).

Do Karty aktualizacji przeniesione zostaly regulacje ustawy Prawo energetyczne wplywajace
bezposrednio na zapisy IRiESP-Korzystanie, natomiast w uzasadnionych przypadkach, o ile ustawa
Prawo energetyczne naklada na OSP obowiazki nie precyzujac jednoczesnie szczegbtowo sposobu ich
realizacji, OSP wprowadzit zapisy doprecyzowujace i uzupelniajace odnosnie zagadnieni zmienianych
ustawa Prawo energetyczne oraz wramach tych obszaréw dokonal zmian wynikajacych ze stanu
faktycznego i obecnie stosowanych praktyk.

Ponadto OSP dokonat zmian porzadkowych i redakcyjnych.

Ad. 1

Ustawa Prawo energetyczne wprowadzita nowe brzmienie definicji ,,systemu elektroenergetycznego”.

o
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Ad.2

Ustawa Prawo energetyczne wprowadzita nowe regulacje dotyczace przylaczania OZE do sieci
przesytowej. Znalazly one swoje odzwierciedlenie w zapisach niniejszej Karty aktualizacji. W zwiazku
z powyzszymi zmianami OSP wprowadzit do IRiESP-Korzystanie obowiazek podawania we wnioskach
o okre$lenie warunkéw przylaczenia, przewidywanych termindw zwiazanych zrealizacja planowanej
inwestycji bedacej przedmiotem wniosku skladanego przez podmiot ubiegajacy si¢ o przyiaczenie OZE.
Jednoczesnie:

a. biorac pod uwage, ze:

— wielko$¢ mocy wynikajaca z wydanych warunkdéw przylaczenia dla farm wiatrowych,
zawartych i realizowanych uméw o ich przyfaczenie do KSE, wymusifa na OSP podejmowanie
dziatan majacych na celu nie tylko sprawdzanie mozliwosci zachowania bezpieczenstwa pracy
sieci w zakresie niezbednej jej rozbudowy, aleréwniez zachowanie bezpieczenstwa
funkcjonowania KSE w zakresie dostepno$ci odpowiednich rezerw zdolnosci wytwoérezych, na
potrzeby réwnowazenia biezacego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng z dostawami tej
energii,

— wprowadzonych przez OSD z OSP uzgodnieniach warunkéw przylaczenia OZE
o nieprzewidywalnej pracy, OSP, zgodnie z narzuconymi ustawa Prawo energetyczne
obowigzkami, weryfikuje istnienie technicznych warunkéw ich przylaczenia, na ktére oprocz
warunkéw sieciowych sktadajg sie réwniez warunki bilansowania mocy w KSE,

OSP wprowadzit do IRIiESP-Korzystanie zapisy regulujace kwesti¢ weryfikacji mozliwosci
przytaczania do sieci OZE o nieprzewidywalnej pracy w KSE, zaré6wno pod katem mozliwosci
wyprowadzenia mocy ze zrodla, jak i ze wzgledu na bilansowanie mocy, czyli pod katem
mozliwo$ci zrownowazenia produkcji energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na nig w KSE;

b. wskazany termin siedmiu dni na zlozenie zaliczki na poczet oplaty za przylaczenie Zrédla do sieci,
zmieniono na termin zgodny z ustawg Prawo energetyczne, czyli termin czternastu dni od dnia
zlozenia wniosku o okre$lenie warunkoéw przylaczenia;

c. skreslono fragment zapisu dotyczacy wymaganej formy sktadania dokumentéw potwierdzajacych
posiadanie tytutlu prawnego podmiotu do korzystania z nieruchomosci, na ktorej planowana jest
inwestycja okreslona we wniosku o okre$lenie warunkdw przytaczenia, gdyz wymog ten znajduje
sie juz w punkcie 2.2.1.2.1.9. IRIESP-Korzystanie.

Ad.3

Ustawa Prawo energetyczne wprowadzila nowe regulacje dotyczace sporzadzania, uzgadniania,
publikacji i udostepniania planu rozwoju OSP. Zgodnie z tymi regulacjami dokonano zmian zapiséw
IRiESP-Korzystanie, wprowadzanych niniejsza Karta aktualizacji. Zmiany te pociagnely za soba
koniecznos¢:

a. wprowadzenia do IRiESP-Korzystanie trybu konsultacji i dokonywania zmian w projekcie planu
rozwoju lub projekcie aktualizacji planu rozwoju,

b. zdefiniowania okre$lenia ,,zainteresowane strony”, uzytego w ustawie Prawo energetyczne w
zakresie podmiotéw uczestniczacych w konsultacjach planu rozwoju lub aktualizacji planu
rozwoju.

Jednoczesnie:
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a. skorygowano zapisy dotyczace siedmioletniego planu zamierzen inwestycyjnych, tak aby
zachowa¢ zgodnos$¢ zapisow statutowych Spoétki PSE S.A. traktujacych wylacznie o rocznych lub
wieloletnich planach inwestycyjnych,

b. dostosowano zapis dotyczacy rozwoju potaczen miedzysystemowych, w zwiazku z rozszerzeniem
listy podmiotéw bioracych udziat w procesie planowania rozwoju tych potaczen.

Ad. 4

Ustawa Prawo energetyczne wprowadzita pojecie gwarancji pochodzenia i natozyla na OSP obowiazek
potwierdzania ilosci energii elektrycznej wytworzonej w OZE i wprowadzonej do sieci przesylowej, co
znalazto odzwierciedlenie w zapisach niniejszej Karty aktualizacji. W zwiazku z tym obowiazkiem OSP
dookreslit miejsca instalacji uktadéw pomiarowych shuzacych do potwierdzania przez OSP ilosci energii
elektrycznej na potrzeby wydawania swiadectw pochodzenia i gwarancji pochodzenia.

Ad.S

Ustawa Prawo energetyczne zmienita zasady wstrzymania przez OSP dostarczania energii elektryczne;j
podmiotom przylaczonym do sieci przesylowej, w przypadku zwloki z zaplata naleznosci za $wiadczone
ustugi lub za pobrang energi¢ elektryczna. OSP dostosowat zapisy IRiESP-Korzystanie do regulacji
zawartych w ustawie Prawo energetyczne, w tym wprowadzil do IRiESP-Korzystanie procedure, wedtug
ktérej OSP dokonuje wstrzymania dostarczania energii elektrycznej na wniosek sprzedawcy.

Ad. 6

W ramach niniejszej Karty aktualizacji, OSP dodatkowo dokonal zmian wynikajacych z koniecznosci:

aktualizacji obszaréw OSD, dla ktérych jest wyznaczany wspétczynnik tg ¢,
~ doprecyzowania punktow dotyczacych prac analitycznych wykonywanych na potrzeby rozwoju sieci,

— dostosowania zapisow IRiESP-Korzystanie do nowelizacji rozporzadza Ministra Finanséw z dnia
28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektérym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towaréw i ustug, do ktérych nie maja zastosowania zwolnienia od podatku
od towardéw i ustug (Dz. U. 22011 r. nr 68 poz. 360),

—~ wprowadzenia do IRiESP-Korzystanie zapisu uzupelniajacego katalog informacji przekazywanych
przez OSP do OSD, w zakresie informacji dotyczacych warunkéw bilansowania KSE, w zwiazku
z faktem, iz PSE S.A., jako podmiot zarzadzajacy Rynkiem Bilansujacym w Polsce, jest jedynym
podmiotem bedacym w posiadaniu pelnej informacji dotyczacej warunkéw bilansowania KSE.

Zakres zmian:

Lp. | Rozdzial IRiESP - Korzystanie Zestawienie zmian

1. 1.2. Definicje stosowanych pojec Zmienia sig definicja:

»System elektroenergetyczny”

2. 2.1.2.2. Napigcie i moc bierna Zmienia si¢ punkt 2.1.2.2.7.

3. 2.2.1.1. Zasady przylaczania do sieci | Zmienia si¢ punkt 2.2.1.1.7.
przesylowej

4. 2.2.1.2. Okreslanie warunkow przylaczenia | Zmienia si¢ punkty:
22.12.14,22.1.2.1.8,,2.2.1.2.1.10.
221221,22.1.226.,22.122.11.
Wprowadza si¢ punkty:
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Lp. | Rozdzial IRiESP - Korzystanie Zestawienie zmian
22.122.13.-22.1.2.2.14.
5. 2.2.1.3. Umowa o przylaczenie do sieci | Zmienia si¢ punkt2.2.1.3.1.
przesylowej
6. 2.2.1.4. Uzgadnianie warunkow | Zmienia sie punkt 2.2.1.4.11.
przylaczenia do sieci oraz zakresu i | Wprowadza sig punkt 2.2.1.4.13.
warunkéw wykonania ekspertyzy
7. 2.3.5.5.3. Sposdb i terminy dokonywania | Zmienia si¢ punkty 2.3.5.5.3.1.-2.3.5.5.3.3.
platnosci
8. 2.3.5.5.4. Przekroczenie terminu platnosci Wprowadza si¢ punkty 2.3.5.5.4.3.12.3.5.5.4.6.
Zmienia si¢ punkty 2.3.5.54.3. i2.3.5.5.4.4. oraz
ich numeracje
9. 2.3.5.5.5. Reklamacje Zmienia sie punkt 2.3.5.5.5.5.
10. |2.3.6. Standardy jakosciowe  obstugi | Zmienia si¢ punkt 2.3.6.4.
uzytkownikéw systemu Wprowadza sig punkt 2.3.6.5.
1. | 3. Planowanie rozwoju i wspétpraca w | Zmienia si¢ punkt 3.1.
celu skoordynowania rozwoju sieci
przesylowej i sieci dystrybucyjnej
110 kV
12. | 34. Kryteria oceny prac analitycznych | Zmienia si¢ nagtéwek punktow 3.4.13.4.2.
w zakresie rozwoju sieci | Zmieniaja sie punkty:
przesylowej i sieci dystrybucyjnej 34.14.
110 kV
34222.i34223.
3432.1.
Wprowadza si¢ punkty:
3424.(3424.1.134242)
34324.
13. | 3.5. Publikacja i udostepnianie planu | Zmienia si¢ punkt 3.5.
rozwoju i wynikéw  analiz
rozwojowych
14. | 4.1.1. Zasady planowania przedsigwzig¢ | Zmienia si¢ punkty:
inwestycyjnych 4.1.12,,4.1.13.
15. | 5.2, Zakres informacji publikowanych | Zmienia si¢ punkt 5.2.1.

przez OSP

Wprowadza si¢ punkty 5.2.7.15.2.8.
Zmienia si¢ numeracje  dotychczasowych
punktéw 5.2.7. i 5.2.8., w tym zmienia si¢ punkt

5.2.8.
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Specyfikacja zmian
wprowadzanych Kartg aktualizacji nr CK/2/2013
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Zmianie ulegaja nastepujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci:

1. WYKAZ SKROTOW I OZNACZEN ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH POJEC
1.2 Definicje stosowanych pojec

Definicja ,,System elektroenergetyczny” otrzymuje brzmienie:

System elektroenergetyczny Sieci elektroenergetyczne oraz przylaczone do nich urzadzenia
i instalacje, wspotpracujace z tymi sieciami lub instalacjami.

21 PRZYLACZANIE I KORZYSTANIE Z SIECI

2.1, Charakterystyka sieci

2.1.2. Wymagania dotyczace parametrow jakoSciowych energii elektrycznej, mocy biernej oraz
niezawodnosci pracy sieci zamknigtej, w tym wskazniki charakteryzujace jakosé
i niezawodnos¢ dostaw energii elektrycznej w sieci zamknigtej oraz bezpieczenstwo pracy
tej sieci

2.1.2.2. Napiegcie i moc bierna

W pkt 2.1.2.2.7. pkt (3) otrzymuje brzmienie:

(3) na terenie TAURON Dystrybucja S.A. - 11 obszaroéw obejmujacych: Oddzial we Wroctawiu, Oddziat

w Walbrzychu, Oddzial w Legnicy, Oddziat w Jeleniej Gorze, Oddziat w Opolu, Oddziat

w Czestochowie, Oddziat w Bedzinie, Oddziat w Krakowie, Oddziat w Bielsku - Biatej, Oddziat
w Tarnowie, Oddzial w Gliwicach;

W pkt 2.1.2.2.7. skresla sie dotychczasowy pkt (5). a pkt. (6) i (7) odpowiednio otrzymuja numeracije (5)
i(6).
2.2. Przylaczanie do sieci

2.2.1.  Przylaczanie do sieci urzadzen wytwoérezych, sieci dystrybucyjnych, urzadzen odbiorcéw
koncowych, polgczen miedzysystemowych oraz linii bezposrednich

2.2.1.1. Zasady przylaczania do sieci przesylowej OSP

Pkt 2.2.1.1.7.(2) otrzymuje brzmienie:

(2) wniesienie, w przypadku podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie zrodia do sieci, w terminie
czternastu dni od dnia ztozenia wniosku o okres$lenie warunkéw przylaczenia, zaliczki na poczet
oplaty za przylaczenie,

2.2.1.2. Okreslanie warunkéw przylaczenia

2.2.1.2.1. Wnioski o okreslenie warunkow przylaczenia

W pkt 2.2.1.2.1.4. dodaje sie pkt (4) w brzmieniu:

4) przewidywane terminy zwiazane z realizacja planowanej inwestycji bedacej przedmiotem
whniosku o okreslenie warunkow przylaczenia odnawialnego zrédta energii.
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Pkt 2.2.1.2.1.8. otrzymuje brzmienie:

2.2.1.2.1.8. Do wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie
zrédta do sieci OSP, oprécz dokumentéw wymienionych w pkt 2.2.1.2.1.7 dotacza:

(1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
braku takiego planu, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
nieruchomosci okreslonej we wniosku, jezeli jest ona wymagana na podstawie
przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, albo

(2) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jadrowej wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r.
o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektow energetyki jadrowej oraz
inwestycji towarzyszacych (Dz. U. Nr 135, poz. 789 oraz z 2012 r. poz. 951),
w przypadku budowy obiektu energetyki jadrowej, albo

(3) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen
w polskich obszarach morskich wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(Dz. U. 22013 r. poz. 934), w przypadku budowy Zrddla w polskim obszarze morskim;

(4) dokument potwierdzajacy tytul prawny podmiotu do korzystania z nieruchomosci,
na ktorej jest planowana inwestycja okre$lona we wniosku z wylaczeniem zrodet
lokalizowanych w polskim obszarze morskim.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jadrowej lub pozwolenie na wznoszenie
i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach morskich
powinny potwierdzaé dopuszczalno$é lokalizacji danego Zrodla na terenie objetym
planowang inwestycja.

Pkt 2.2.1.2.1.10. otrzymuje brzmienie:

2.2.1.2.1.10. Dokumenty wymienione w pkt2.2.1.2.1.7(2) i 2.2.1.2.1.8, z wylaczeniem decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresic budowy obiektu energetyki jadrowej oraz pozwolenia na wznoszenie
i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukeji i urzadzen w polskich obszarach morskich,
powinny byé wydane nie wcze$niej niz trzy miesiace przed data zlozenia wniosku
o0 okreslenie warunkéw przylaczenia.

2.2.1.2.2. Warunki przylaczenia i procedura ich okreslania

Pkt 2.2.1.2.2.1.(6) otrzymuje brzmienie:

(6) OSP w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawia fakture;
Pkt 2.2.1.2.2.6. otrzymuje brzmienie:

2.2.1.2.2.6. OSP dokona zwrotu zaliczki, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 2.2.1.2.2.5 lub zwrotu
roznicy, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.2.2.9, na podstawie wystawionej faktury korygujacej,
w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

W pkt. 2.2.1.2.2.11. wprowadza sie pkt (20) w brzmieniu:
(20) przewidywany  harmonogram  przylaczania  odnawialnego  Zrédia  energii,

uwzgledniajacy poszczegdlne etapy rozbudowy sieci, a takze zestawienie planowanych
prac.
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Po pkt. 2.2.1.2.2.12. wprowadza sie punkty 2.2.1.2.2.13.12.2.1.2.2.14. w brzmieniu:

22.1.22.13. W przypadku, gdy OSP odméwi przylaczenia do sieci odnawialnego zrédla energii

z powodu braku technicznych warunkéw przylaczenia wynikajacych z braku niezbgdnych
zdolnosci przesylowych sieci w terminie proponowanym przez podmiot ubiegajacy sie
o przylaczenie odnawialnego Zrodla energii, OSP powiadamia ten podmiot pisemnie
o planowanym terminie oraz warunkach wykonania niezbgdnej rozbudowy lub modernizacji
sieci, a takze okresla przewidywany termin przylaczenia.

2.2.1.2.2.14. W przypadku stwierdzenia przez OSP braku technicznych lub ekonomicznych warunkow

2.2.1.3.

przylaczenia w zakresie mocy przylaczeniowej okreslonej we wniosku o okreslenie

warunkéw przylaczenia odnawialnego zrédia energii, OSP powiadamia pisemnie

za potwierdzeniem odbioru podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie o wielkosci dostgpne;j

mocy przylaczeniowej, dla jakiej moga by¢ spelnione te warunki. Jezeli podmiot ten,

w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia:

(1) wyrazit zgode na dostgpna wielkos¢ mocy przylaczeniowej, OSP wydaje warunki
przylaczenia;

(2) nie wyrazit zgody na dostgpna wielkos¢ mocy przylaczeniowej, OSP odmawia wydania
warunkow przylaczenia.

Niedoreczenie przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie pisemnej odpowiedzi, w terminie

30 dni od dnia otrzymania powiadomienia od OSP, bedzie rownoznaczne z brakiem zgody

podmiotu na dostgpna wielkos¢ mocy przylaczeniowe;.

Bieg terminu, o ktorym mowa w pkt 2.2.1.2.2.1 (8) ulega zawieszeniu do czasu otrzymania
zgody od podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie.

Umowa o przylaczenie do sieci przesylowej

Pkt 2.2.1.3.1. otrzymuje brzmienie:

2.2.1.3.1.

2.2.14.

W okresie waznosci warunkow przylaczenia, OSP jest zobowiazany do zawarcia umowy
o przylaczenie do sieci przesylowej z podmiotem ubiegajacym si¢ o przylaczenie,
na zasadzie réwnoprawnego traktowania, jezeli istnieja techniczne i ekonomiczne warunki
przylaczenia, a podmiot ubiegajacy si¢ o zawarcie powyzszej umowy posiada tytul prawny
do korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu, okreslonych we wniosku o okres$lenie
warunkéw przylaczenia, do ktérych ma by¢ dostarczana energia elektryczna.

Uzgadnianie warunkéw przylaczenia do sieci oraz zakresu i warunkéw wykonania
ekspertyzy

Pkt 2.2.1.4.11. otrzymuje brzmienie:

2.2.1.4.11. Uzgodnienia warunkéw przylaczenia OSP dokonuje w formie pisemnej.

OSP uzgadniajac warunki przylaczenia odnawialnych Zrddet energii o nieprzewidywalnej

pracy, ze wzgledu na bilansowanie KSE, sprawdza mozliwo$¢ ich przylaczenia pod

wzgledem:

(1) sieciowym — tj. mozliwosci wyprowadzenia mocy z odnawialnego zrédfa energii,

(2) bilansowym KSE - tj. mozliwosci zrownowazenia produkcji energii elektrycznej
z zapotrzebowaniem na nig w KSE.

Kopi¢ uzgodnienia OSP wysyla rowniez poczta elektroniczng na adres, z ktérego OSP
otrzymat od OSD kopig¢ wystapienia, o ktdrej mowa w pkt 2.2.1.4.10.
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Po pkt. 2.2.1.4.12. wprowadza sie punkt 2.2.1.4.13. w brzmieniu:

2.2.1.4.13. Niezaleznie od powyzej uregulowanych zasad uzgadniania warunkéw przylaczenia do sieci,
OSP informuje OSD, w sposéb okreslony w pkt 5.1.1.5., réwniez o warunkach bilansowania

KSE.
2.3. Korzystanie z sieci elektroenergetycznych
2.3.5. Warunki §wiadczenia przez OSP uslug przesylania; w tym ustugi udostgpniania KSE
2.3.5.5. Procedura rozliczed z tytulu $wiadczonych przez OSP uslug przesylania i ustugi
udostepniania KSE

2.3.5.5.3. Sposob i terminy dokonywania platnosci
Punkty 2.3.5.5.3.1. - 2.3.5.5.3.3. otrzymuja brzmienie:

2.3.5.5.3.1. Naleznosci OSP za $wiadczone ushugi przesylania, oraz naleznosci OSP za $wiadczona
ustuge udostepniania KSE, wynikajace z faktur oraz faktur korygujacych, platne sa przez
uzytkownika systemu przelewem na rachunek bankowy (rachunki bankowe) OSP
wskazany(e) na fakturach. Kwoty wynikajace z faktur korygujacych nalezne uzytkownikowi
systemu platne sa przez OSP przelewem na rachunek bankowy (rachunki bankowe)
wskazany przez uzytkownika systemu.

2.3.5.5.3.2. Platnosci naleznosci, za $wiadczone ustugi przesylania, wynikajace z faktur oraz faktur
korygujacych, sa dokonywane w terminie 14 dni od daty wystawienia odpowiednio faktury
lub faktury korygujacej.
2.3.5.5.3.3. Platnosci naleznoéci za $wiadczong przez OSP ustuge udostepniania KSE, wynikajace
z faktur sa dokonywane w terminie do 21-go dnia miesiaca nastgpujacego po okresie
rozliczeniowym, natomiast wynikajace z faktur korygujacych sa dokonywane w nastgpujacy
sposob:
(1) naleznosci wynikajace z faktur korygujacych wystawionych do 7-go dnia danego
miesiaca sq platne do 21-go dnia danego miesiaca;
(2) naleznosci wynikajace z faktur korygujacych wystawionych od 8-go do ostatniego dnia
danego miesiaca sg platne do 21-go dnia nastgpnego miesiaca.

2.3.5.5.4. Przekroczenie terminu platnosci
Po pkt. 2.3.5.5.4.2. wprowadza sie¢ punkt 2.3.5.5.4.3. w brzmieniu:

2.3.5.5.4.3. OSP ma prawo wstrzymaé dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy uzytkownik
systemu zwleka z zaplata naleznosci za S$wiadczone ustugi przesylania lub ustuge
udostepniania KSE, co najmniej przez okres 30 dni po uptywie terminu pfatnosci.

OSP informuje uzytkownika systemu o wstrzymaniu dostarczania energii elektrycznej
w miejscu przylaczenia urzadzen i instalacji uzytkownika systemu do sieci przesylowej,
faksem, na numer wskazany w umowie przesylania, podajac przyczyne oraz dokladna date,
godzing i sposéb realizacji wstrzymania dostarczania energii elektrycznej. Wstrzymanie
dostarczania energii elektrycznej nastepuje nie wcze$niej niz po uplywie trzech dni
roboczych, od daty dorgczenia powiadomienia do uzytkownika systemu, w sposéb okreslony
powyzej.
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Dotychczasowy pkt. 2.3.5.5.4.3. otrzymuje numer 2.3.5.5.4.4. i brzmienie:

2.3.5.5.4.4. OSP ma prawo rozwigza¢ umoweg przesylania z zachowaniem jednomiesigcznego okresu
wypowiedzenia w przypadku, gdy uzytkownik systemu zwleka z zaptata naleznosci za
swiadczone ushlugi przesylania lub ushuge udostgpniania KSE, co najmniej miesiac po
uptywie terminu platnosci, pomimo uprzedniego powiadomienia na pi$mie o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaplaty
zaleglych i biezacych naleznosci.

Dotychczasowy pkt. 2.3.5.5.4.4. otrzymuje numer 2.3.5.5.4.5. i brzmienie:

2.3.5.5.4.5. Wypowiedzenie umowy przesylania lub umowy udostgpniania KSE lub wstrzymanie
dostarczania energii elektrycznej nie zwalania stron z obowiazku zaplaty wszystkich
naleznosci wynikajacych z tych uméw wraz z odsetkami za op6znienie.

Po pkt. 2.3.5.5.4.5. wprowadza sie punkt 2.3.5.5.4.6. w brzmieniu:

2.3.5.5.4.6. OSP, na zadanie sprzedawcy posiadajacego umowg przesylania, wstrzymuje dostarczanie
energii elektrycznej do odbiorcy przylaczonego do sieci przesytowej, jezeli odbiorca zwleka
z zaplata naleznosci sprzedawcy za $wiadczone ushugi lub za pobrang energie elektryczna,
co najmniej przez okres 30 dni po uptywie terminu platnosci.

Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej realizowane jest wedlug nastepujacej
procedury:

(1) sprzedawca przekazuje OSP pisemny wniosek o wstrzymanie dostarczania energii
elektrycznej do odbiorcy przylaczonego do sieci przesytowej, wraz z o$wiadczeniem
stanowiacym zaltacznik do wniosku, potwierdzajacym, ze odbiorca zwleka z zaplata
naleznosci za $wiadczone ushugi lub za pobrana energie elektryczna, co najmniej przez
okres 30 dni po uplywie terminu platnosci;

(2) OSP zawiadamia wskazanego we wniosku odbiorcg oraz Prezesa URE o otrzymaniu
wniosku o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy;

(3) OSP sprawdza kompletnos¢ wniosku i jego zgodnosé ze wzorem;

(4) w przypadku braku we wniosku wymaganych danych lub zatacznikéw, lub kiedy
informacje w nim zawarte budza uzasadniona watpliwos¢, OSP wzywa sprzedawce do
uzupelnienia wniosku lub zlozenia wyjasnien;

(5) jezeli wniosek jest kompletny, OSP zobowigzany tym wnioskiem, okredla termin
wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy;

(6) OSP informuje odbiorcg o wstrzymaniu dostarczania energii elektrycznej w miejscu
przylaczenia jego urzadzen i instalacji do sieci przesylowej, faksem, na numer
wskazany w umowie przesylania, podajac przyczyne oraz dokladna date, godzine
i sposdb realizacji wstrzymania dostarczania energii;

(7) OSP informuje rowniez sprzedawce, faksem, na numer wskazany w umowie
przesylania, o dacie wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy;

(8) wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nastgpuje nie wczesniej niz po uptywie
trzech dni roboczych, od daty dostarczenia powiadomienia do odbiorcy, w sposéb
okreslony w pkt (6), chyba, ze do tego czasu sprzedawca powiadomi na pi$mie OSP
o cofnigciu wniosku o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej lub zlozy wniosek
o przesunigcie, do wskazanej daty, wstrzymania dostarczania energii elektryczne;j.

N
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Whiosek o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej sprzedawca dostarcza do OSP
w formie pisemnej, zgodnej ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej OSP, oraz
faksem, na numer wskazany w umowie przesylania i podpisany przez osoby upowaznione do
reprezentowania sprzedawcy.

Wymég formy pisemnej, zgodnej ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej OSP,
oraz sposob dostarczenia i podpisania, stosuje si¢ rowniez odpowiednio do powiadomienia
o cofnigciu wniosku o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej lub do wniosku
o przesunigcie, do wskazanej daty, wstrzymania dostarczania energii elektryczne;.

2.3.5.5.5. Reklamacje
Pkt 2.3.5.5.5.5. otrzymuje brzmienie:

2.3.5.5.5.5. W przypadku uznania reklamacji, OSP wystawi w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji
fakture korygujaca, a ewentualna nadplata zostanie zaliczona na poczet przysztych
naleznosci OSP i rozliczona w kolejnym okresie rozliczeniowym, o ile uzytkownik systemu
nie zazada jej zwrotu.

2.3.6. Standardy jako$ciowe obstugi uzytkownikow systemu

Pkt 2.3.6.4. otrzymuje brzmienie:

23.64. OSP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie $wiadectw pochodzenia,
przekazuje wniosek Prezesowi URE, wraz z potwierdzeniem ilosci energii elektrycznej,
wytworzonej przez przedsigbiorstwo energetyczne przylaczone do sieci przesylowej,
ustalonej na podstawie wskazan ukladu pomiarowo — rozliczeniowego zainstalowanego na
zaciskach generatoréw jednostek wytworczych, dla ktérych wymagane jest potwierdzenie
przez OSP ilosci energii elektrycznej, niezbedne do uzyskania $wiadectw pochodzenia
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

Po pkt. 2.3.6.4. wprowadza sie punkt 2.3.6.5. w brzmieniu:

23.6.5. OSP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia
dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku i przekazuje go Prezesowi URE, wraz
z potwierdzeniem ilo$ci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym Zrédle energii,
ustalonej na podstawie wskazan ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego, zainstalowanego
w miejscu dostarczania tej energii elektrycznej do sieci przesylowej, odwzorowanego
w umowie przesylania zawartej z przedsigbiorstwem energetycznym przylaczonym do sieci
przesylowe;.

Przed zlozeniem pierwszego wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia, podmiot
posiadajacy odnawialne zr6dto energii zobowiazany jest do dostarczenia do OSP
o$wiadczenia w formie pisemnej, podpisanego przez osoby upowaznione do jego
reprezentowania, zawierajacego informacje, o ktérych mowa w pkt. 1,2, 4 - 6 art. 11h ust. 3
ustawy Prawo energetyczne, ktore beda dla OSP podstawa do weryfikacji, sktadanych przez
ten podmiot, wnioskéw o wydanie gwarancji pochodzenia. Podmiot posiadajacy odnawialne
zrédlo energii zobowiazany jest niezwlocznie przesta¢ do OSP oswiadczenie, o ktérym
mowa powyzej, réwniez w przypadku kazdorazowej zmiany danych, o ktérych mowa
wpkt. 1,2, 4 - 6 art. 11h. ust. 3 ustawy Prawo energetyczne.

Dotychczasowe pkt. 2.3.6.5. i 2.3.6.6. odpowiednio otrzymuja numeracje 2.3.6.6. i 2.3.6.7.
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3. PLANOWANIE ROZWOJU I WSPOEPRACA W CELU SKOORDYNOWANIA ROZWOJU
SIECI PRZESYLOWEJ I SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV

Pkt. 3.1. otrzymuje brzmienie:

3.1.
3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

Postanowienia ogélne

OSP opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysziego
zapotrzebowania na energi¢ elektryczna (dalej ,,plan rozwoju”), oraz wspdtpracuje z OSD
w celu skoordynowania rozwoju sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV.

Plan rozwoju obejmuje zakres okreslony w ustawie Prawo energetyczne.

OSP sporzadza plan rozwoju na okres 10 lat oraz sporzadza prognoz¢ dotyczaca stanu
bezpieczenstwa dostarczania energii elektrycznej na okres nie krétszy niz 15 lat. Plan
rozwoju podlega aktualizacji co 3 lata.

OSP przedklada Prezesowi URE do uzgodnienia projekt planu rozwoju lub
projekt aktualizacji planu rozwoju, do dnia 31 marca, po przeprowadzeniu konsultacji
z zainteresowanymi stronami, wraz z raportem z tych konsuitacji.

Uzyte w pkt. 3.1.4. okreslenie ,,zainteresowane strony” oznacza:
(1) uzytkownikéw systemu przesylowego,

(2) potencjalnych uzytkownikéow systemu przesylowego, rozumianych jako podmioty,
ktore:

(2.1) zlozyly wnioski o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci przesylowej
i oczekuja na ich okreslenie,

(2.2) posiadaja wazne warunki przylaczenia,
(2.3) sa stronami uméw o przytaczenie do sieci przesylowe;j,
(3) terenowe organy wladzy samorzadowej szczebla wojewoddzkiego.

Proces konsultacji i wprowadzania zmian do projektu planu rozwoju lub projektu
aktualizacji planu rozwoju prowadzony jest wediug nastgpujacego trybu:

(1) OSP publikuje na swojej stronie internetowej projekt planu rozwoju lub projekt
aktualizacji planu rozwoju (z wylaczeniem informacji okreslonych w art. 16 ust. 7 pkt 5
i 6 ustawy Prawo energetyczne oraz z zachowaniem przepiséw o ochronie informacji
niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych);

(2) OSP, wraz z powyzszymi projektami, publikuje na swojej stronie internetowe;
komunikat, informujacy o rozpoczeciu procesu konsultacji, miejscu i sposobie
nadsylania uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje;

(3) okres przewidziany na zglaszanie uwag nie moze by¢ krotszy niz 21 dni od
opublikowania powyzszych projektéw i komunikatu, przy czym OSP opracowujac
zmiany w projektach, odrzuca uwagi badz propozycje, ktére zostaty dorgczone do OSP,
po uplywie okresu przewidzianego na konsultacje;

(4) OSP, po zakorczeniu okresu przewidzianego na zglaszanie uwag:

(4.1) dokonuje analizy otrzymanych uwag i propozycji;

(4.2) wnosi w uzasadnionych przypadkach wilasne uzupelnienia lub poprawki, w tym
gdy potrzeba ich wprowadzenia wynika ze zgloszonych uwag lub propozycii,
albo jezeli maja one charakter redakcyjny lub pisarski lub polegaja na usunigciu
oczywistej pomyiki;
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3.1.10.

3.1.11.

(4.3) opracowuje nowg wersje projektu planu rozwoju lub projektu aktualizacji planu
rozwoju, uwzgledniajaca w uzasadnionym zakresie zgloszone uwagi
i propozycje;

(4.4) opracowuje raport z procesu konsultacji, zawierajacy zestawienie otrzymanych
uwag lub propozycji, informacje o sposobie ich uwzglednienia oraz zestawienie
wlasnych uzupetnien lub poprawek, ktorych potrzeba wprowadzenia wynika ze
zgloszonych uwag lub propozyciji;

(4.5) przedklada Prezesowi URE do uzgodnienia projekt planu rozwoju lub projekt
aktualizacji planu rozwoju, wraz z raportem z procesu konsultacji.

Plan rozwoju lub aktualizacj¢ planu rozwoju (z wylaczeniem informacji okreslonych
wart. 16 ust. 7 pkt 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne oraz zzachowaniem przepiséw
o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych) uzgodniony
z Prezesem URE, OSP publikuje na swojej stronie internetowej wraz z informacja o dacie
uzgodnienia.

OSP corocznie, do dnia 30 kwietnia, przedktada Prezesowi URE sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju.

Podstawg opracowania planu rozwoju sa:
(1) polityka energetyczna panstwa i Unii Europejskiej oraz dokumenty z nimi zwiazane,

(2) wymagania w zakresie dlugoterminowej zdolnosci do pokrycia zapotrzebowania na
moc i energie elektryczna oraz bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetyczne;j,

(3) prognozy zapotrzebowania na moc i energig¢ elektryczna na poziomie kraju, w ukladzie
obszarowym i wezlowym,

(4) potrzeby w zakresie rozwoju potaczeni migdzysystemowych,

(5) plany budowy, modernizacji i wycofan z eksploatacji zrodet wytwdrczych, w tym
zrodet rozproszonych i odnawialnych zrodet energii,

(6) prognozy dotyczace przedsigwzigé racjonalizujacych zuzycie energii elektrycznej,

(7) wydane warunki przylaczenia i podpisane umowy o przylaczenie,

(8) zapotrzebowanie na nowe zdolnosci w systemie przesylowym zgloszone przez
podmioty przylaczone do sieci lub podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie do sieci,

(9) ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju lub ustalenia planu

zagospodarowania przestrzennego wojewodztw, albo w przypadku braku takiego planu,
strategie rozwoju wojewodztwa.

W planie rozwoju uwzglednia si¢ dziesigcioletni plan rozwoju sieci o zasiggu
wspolnotowym, o ktérym mowa w art. 8 ust. 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 714/2010 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkow dostgpu do sieci
w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylajace rozporzadzenie
(WE) nr 1228/2003.

W ramach opracowywania planu rozwoju, OSP wspélpracuje z:

(1) organizacja ENTSO-E oraz innymi organizacjami europejskimi zajmujacymi sig
elektroenergetyka,

(2) OSP krajow sasiadujacych,

(3) OSD,
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(4) wytwdrcami przylaczonymi do sieci przesytowej,
(5) odbiorcami koncowymi przylaczonymi do sieci przesytowej,
(6) samorzadami wojewodztw.
3.1.12. W ramach opracowania planu rozwoju, OSP wykonuje niezbedne prace analityczne

w zakresie sektora wytwarzania energii elektrycznej oraz rozwoju sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV.

3.1.13. W zakresie rozwoju potaczen migdzysystemowych planowanie rozwoju sieci przesylowej
podlega odrgbnym uzgodnieniom.

3.1.14. Na podstawie planu rozwoju przygotowywane sa informacje dla ministra wlasciwego do
spraw gospodarki wykorzystywane w opracowaniu sprawozdania z wynikéw monitorowania
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej.

Informacje ww. przygotowywane sa co 2 lata i przekazywane w terminie do dnia 31 marca
danego roku.

3.1.15. Wspoélpraca pomigdzy OSP a OSD, o ktorej mowa w pkt LA.4 IRIESP — Czg$¢ ogdlna,
w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 3 niniejszej czgsci IRiESP, realizowana jest
wedlug zasad okreslonych w pkt 2.2.1.4.12 (1) - (3) niniejszej czesci IRIESP.

Nagltowek pkt. 3.4. otrzymuje brzmienie:

3.4. Prace analityczne w zakresie rozwoju sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV
3.4.1. Informacje wstgpne

Pkt 3.4.1.4. otrzymuje brzmienie:

34.14. OSP wykonuje nastgpujace obliczenia:
(1) rozptywéw mocy w sieci zamknigtej,
(2) zwarciowe w sieci zamknietej,
(3) stabilnosci katowej w sieci zamknigtej,
(4) mozliwosci przylaczenia odnawialnych zrddet energii o nieprzewidywalnej pracy, ze
wzgledu na bilansowanie mocy w KSE.
Nagtowek pkt. 3.4.2. otrzymuje brzmienie:

3.4.2. Kryteria oceny wynikéw prac analitycznych
3.4.2.2. Obliczenia zwarciowe w sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV
Pkt 3.42.2.2.13.4.2.2.3 otrzymuja brzmienie:

3.422.2. Wyznaczenie maksymalnych mocy (pradéw) zwarciowych ma na celu okreslenie poziomu
parametrdw zwarciowych projektowanych urzadzen, instalacji i sieci. Wyznaczenie
maksymalnych mocy (pradéw) zwarciowych wykonuje si¢ przy uwzglednieniu wszystkich
elementéw sieci przesylowej isieci dystrybucyjnej 110kV, generatorow o mocy
zainstalowanej powyzej 10 MW zainstalowanych w KSE oraz przy zamknigtych podziatach
w wezlach tej sieci. Maksymalne moce (prady) zwarciowe w projektowanych rozdzielniach
nie moga przekraczaé mocy (pradow) wylaczalnych aparatury laczeniowej oraz
wytrzymatosci konstrukcji wsporczych.

3.42.2.3. Wyznaczenie rzeczywistych warto$ci mocy (pradéw) zwarciowych w sieci ma na celu oceng
spetnienia kryteriow doboru parametréw zwarciowych w rzeczywistych (planowanych)
ukladach pracy sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV. Rzeczywiste moce (prady)
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zwarciowe w istniejacych rozdzielniach nie moga przekracza¢ mocy (pradéw) wytaczalnych
aparatury laczeniowej oraz wytrzymatosci konstrukcji wsporczych.

Po pkt. 3.4.2.3.2. wprowadza sie punkt 3.4.2.4. oraz 3.4.2.4.1.i3.4.2.4.2.w brzmieniu:

3.4.24.

3424.1.

34242

Obliczenia mozliwosci przylaczenia odnawialnych Zrédel energii o nieprzewidywalnej
pracy, ze wzgledu na bilansowanie mocy w KSE

Obliczenia mozliwosci przylaczenia odnawialnych Zrodet energii o nieprzewidywalnej
pracy, ze wzgledu na bilansowanie mocy w KSE, wykonuje si¢ w celu okreslenia
maksymalnego, dopuszczalnego poziomu mocy zainstalowanej w tych Zrédlach w KSE,
wynikajacego z koniecznosci utrzymania w pracy okreslonej liczby jednostek wytwdrczych
innych niz te zrédta, szczegdlnie w okresach niskiego zapotrzebowania na moc czynna.

Dopuszczalny poziom generacji przez odnawialne Zrédta energii o nieprzewidywalnej pracy,
ze wzgledu na bilansowanie mocy w KSE, nie moze przekroczy¢ réznicy pomigdzy
zapotrzebowaniem na moc (z uwzglednieniem pompowania w elektrowniach szczytowo-
pompowych) a minimum technicznym koniecznych do utrzymania w pracy jednostek
wytwoérezych innych niz te Zrodla.

3.4.3. Ocena wynikéw prac analitycznych

3.4.3.2. Ekspertyza wplywu przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci na KSE

Pkt 3.4.3.2.1. otrzymuje brzmienie:

3.4.3.2.1.

Wynik ekspertyzy uznaje si¢ za pozytywny, jezeli dla przylaczenia podmiotu ubiegajacego
si¢ 0 przyfaczenie do sieci przesylowej zaproponowany uktad sieciowy i bilans mocy w KSE
spetniaja kryteria okre$lone w pkt 3.4.2.

Po pkt. 3.4.3.2.3. wprowadza sie punkt 3.4.3.2.4. w brzmieniu:

343.24.

W przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy wplywu przylaczenia odnawialnego zrodta

energii, zostaja w niej okreslone:

(1) wielko$¢ dostepnej mocy przylaczeniowej, dla jakiej moga by¢ spetnione techniczne
i ekonomiczne warunki przylaczenia, w terminie proponowanym przez podmiot
ubiegajacy sie o przylaczenie,

(2) w zakresie mocy przylaczeniowej okreslonej we wniosku o okreslenie warunkow
przytaczenia: planowany termin i warunki wykonania niezbednej rozbudowy lub
modernizacji sieci oraz termin przylaczenia wnioskowanego zrédta energii.

Pkt 3.5. otrzymuje brzmienie:

3.5.
3.5.1.

3.5.2

Publikacja i udostgpnianie planu rozwoju i wynikéw analiz rozwojowych

OSP publikuje na swojej stronie internetowej plan rozwoju lub aktualizacje planu rozwoju,
zgodnie z pkt. 3.1.7.

OSP udostgpnia OSD, w zakresie wlasciwym dla obszaru ich dziatania i dla analizowanego
okresu planowania, nastgpujace wyniki analiz rozwojowych:

(1) opis planowanych do realizacji przedsigwzigé rozwojowych i modernizacyjnych w sieci
przesylowej wraz z harmonogramem ich realizacji i podstawowymi parametrami
technicznymi,

(2) ocene zidentyfikowanych zagrozen (ograniczen) w sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV wraz z wynikajacymi z nich rekomendacjami wzmocnien sieci
dystrybucyjnej 110 kV i jej sprzezen z siecia przesylowa.

Karta aktualizacji nr CK/2/2013 IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploataciji i planowani},;ozwoju sieci

data: 27 listopada 2013 r. | J/ / P Strona 1/54 17

s

V.




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

3.5.10.

3.5.11.

3.5.12.

3.5.13.

4.
4.1.

OSP udostgpnia wytwdrcom przytaczonym do sieci przesylowej, w zakresie ich dzialania
idla analizowanego okresu planowania, wyniki analiz rozwojowych dotyczacych zmian
w mozliwosciach wyprowadzenia mocy z jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
przesylowe;j.

Dla analizowanego okresu planowania OSP udostepnia odbiorcom koficowym przytaczonym
do sieci przesylowej wyniki analiz rozwojowych dotyczacych, mozliwo$ci zmian poboru
mocy z sieci przesylowej w miejscu przylaczenia odbiorcy.

OSP udostgpnia ministrowi wiasciwemu do spraw gospodarki informacje niezbedne do

wykonania sprawozdania z wynikéw monitorowania bezpieczenstwa dostaw energii
elektryczne;.

Po uzgodnieniu z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju, OSP moze
wystapi¢ z wnioskiem do ministra wlasciwego do spraw gospodarki o nadanie wazniejszym
zadaniom ujetym w planie rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju i we wniosku, statusu
zadan rzadowych i umieszczenie ich w programie rzadowym.

Whniosek zawiera listg zadan planowanych do realizacji w okresie najblizszych 5 lat.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 3.5.6, OSP wystosowuje w terminie do 2 miesiecy od daty
uzgodnienia z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju.

Po uzgodnieniu z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju, OSP
wystepuje do samorzadu wojewoddztw z wnioskiem o wprowadzenie zmian do planéw
zagospodarowania przestrzennego wojewddztw. Wniosek zawiera plan dziatan OSP
w podziale na obszary wojewddztw.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 3.5.8, OSP wystosowuje w terminie do 2 miesigcy od daty
uzgodnienia z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju.

Po uzgodnieniu z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju, OSP
wystepuje z wnioskiem do wlasciwego ministra o wprowadzenie tych zmian do Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju lub do Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Kraju. Wniosek zawiera plan dziatan OSP na obszarze kraju i w podziale na obszary
wojewddztw.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 3.5.10, OSP wystosowuje w terminie do 2 miesigcy od daty
uzgodnienia z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju.

Udostepnienie przez OSP wynikéw analiz rozwojowych zgodnie z pkt 3.5.2 - 4 nastepuje
w trybie indywidualnie ustalonym pomigdzy OSP i wskazanymi podmiotami.

W zakresie planu rozwoju i wynikow analiz rozwojowych, o ktorych mowa w pkt 3.5.1 - 5,
publikacji i udostgpnianiu nie podlegaja informacje niejawne lub inne informacje prawnie
chronione.

ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA 1 PROWADZENIE RUCHU SIECIOWEGO

Rozbudowa i modernizacja sieci przesytowej

Pkt 4.1.1.2.1 4.1.1.3.otrzymuja brzmienie:

4.1.1.2.

OSP sporzadza dwa plany inwestycji rzeczowych w majatek sieci przesylowe;j:
(1) wieloletni Plan Zamierzen Inwestycyjnych,

(2) plan roczny (dalej ,,operacyjny plan inwestycji”).
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4.1.13. Plan Zamierzen Inwestycyjnych opracowywany jest wg zasady planowania kroczacego.
5. WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY OSP A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU
5.2. Zakres informacji publikowanych przez OSP

Pkt 5.2.1. otrzymuje brzmienie:

5.2.1. W ramach udostepniania uzytkownikom systemu, informacji o warunkach swiadczenia ustug
przesylania niezbednych do uzyskania dostgpu do sieci przesylowej, korzystania z tej sieci
i KSE oraz pracy KSE, OSP publikuje na swojej stronie internetowej w szczegdlnosci:

ey
()
3)
4

)
(6)

(M

IRiESP;
Taryfe OSP;
projekt planu rozwoju lub projekt aktualizacji planu rozwoju zgodnie z pkt. 3.1.6.(1);

plan rozwoju lub aktualizacj¢ planu rozwoju uzgodnione z Prezesem URE, zgodnie
z pkt. 3.1.7;

coroczny plan remontéw;

komunikaty o wystapieniu zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elekirycznej
i podejmowanych dziataniach;

informacje, o ktérych mowa w pkt522-9, 6.1.14, 6.1.5.63, 6.2.1.4, 6.2.53.4,
6.2.54.2.

Po pkt. 5.2.6. wprowadza sie nowy punkt 5.2.7. w brzmieniu:

5.2.7. W zakresie wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy, na Zzadanie
sprzedawcy, OSP na swojej stronie internetowej publikuje nastepujace dokumenty:

(M

@)

€))

wzor wniosku o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej zawierajacy
w szczegdlnosci oswiadczenie sprzedawcy, potwierdzajace, ze odbiorca zwleka
z zaplata naleznosci,

wzér powiadomienia o cofnigciu wniosku o wstrzymanie dostarczania energii
elektryczne;j,

wzdor wniosku o przesunigcie, do wskazanej daty, wstrzymania dostarczania energii
elektryczne;j.

Dotychczasowe pkt. 5.2.7. 1 5.2.8. odpowiednio otrzymuja numeracje 5.2.8.15.2.9.

Pkt 5.2.9. (2) otrzymuje brzmienie:

)

zasady kodyfikacji jednostek wytwoérczych oraz adres, na ktory nalezy kierowac
wnioski o wydanie $wiadectwa pochodzenia i gwarancji pochodzenia;
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