
PRZEWIDYWANE  DOBOWE  BILANSE  MOCY  DLA SZCZYTU DOBOWEGO  (PKM) 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Moc osiągalna elektrowni zawodowych 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549
Moc osiągalna JWCD cieplnych 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745
Moc osiągalna JWCD wodnych 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539
Moc osiągalna nJWCD zawodowych 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265

Ubytki remontowe (średnie i kapitalne) w JWCD cieplnych 1 728 1 728 1 728 1 728 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 2 048 2 048 2 283 2 283 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 608 2 608 2 373 2 373 2 373 2 373

Ubytki na remonty awaryjne i bieżące w JWCD cieplnych 697 581 719 719 708 664 691 675 686 708 708 686 691 680 664 578 553 608 570 572 570 664 553 581 564 581 575 592 570 597 597

Ubytki eksploatacyjne  w JWCD cieplnych 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Ubytki sieciowe  w JWCD cieplnych 107 107 107 107 157 157 157 157 157 107 107 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 372 137 137 137 137 137 137

Ubytki w nJWCD 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807 1 807

Moc zakonserwowana 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 29 106 29 200 29 028 29 006 28 823 28 856 28 850 28 856 28 845 28 839 28 828 28 712 28 696 28 696 28 614 28 644 28 434 28 390 28 321 28 323 28 319 28 223 28 356 28 309 28 105 28 157 28 152 28 365 28 547 28 497 28 497

Moc dyspozycyjna JWCD 22 586 22 702 22 564 22 564 22 325 22 369 22 342 22 358 22 347 22 375 22 375 22 170 22 164 22 175 22 072 22 158 21 948 21 892 21 806 21 803 21 806 21 712 21 823 21 795 21 597 21 615 21 620 21 839 22 038 22 011 22 011
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych 21 083 21 199 21 061 21 061 20 822 20 866 20 839 20 855 20 844 20 872 20 872 20 844 20 839 20 850 20 746 20 832 20 622 20 567 20 480 20 478 20 480 20 386 20 497 20 469 20 271 20 289 20 295 20 513 20 535 20 508 20 508
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych 1 503 1 503 1 503 1 503 1 503 1 503 1 503 1 503 1 503 1 503 1 503 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 1 503 1 503 1 503

Moc dyspozycyjna nJWCD 6 520 6 498 6 464 6 442 6 498 6 487 6 509 6 498 6 498 6 464 6 453 6 542 6 531 6 520 6 542 6 487 6 487 6 498 6 515 6 520 6 513 6 511 6 534 6 515 6 509 6 542 6 531 6 526 6 509 6 487 6 487
Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816 4 816
Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598
Moc dyspozycyjna nJWCD wiatrowych 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Moc dyspozycyjna el.przemysłowych 1 063 1 041 1 007 985 1 041 1 029 1 052 1 041 1 041 1 007 996 1 085 1 074 1 063 1 085 1 029 1 029 1 041 1 057 1 063 1 056 1 054 1 076 1 057 1 052 1 085 1 074 1 069 1 052 1 029 1 029

Zapotrzebowanie szczytowe 22 700 22 500 20 800 19 200 22 200 22 400 22 500 22 400 22 300 20 600 19 000 22 200 22 200 22 300 22 200 22 100 20 200 18 700 22 000 22 200 22 200 22 100 21 900 19 800 18 200 21 500 21 600 21 500 21 200 19 300 19 300

Zdeterminowana wymiana międzysystemowa -720 -720 -920 -920 -720 -720 -720 -720 -720 -920 -920 -720 -720 -720 -720 -720 -920 -920 -720 -720 -720 -720 -720 -920 -920 -720 -720 -720 -720 -920 -920

Przewidywane obciążenie nJWCD 6 016 6 006 5 877 5 813 5 906 5 920 5 880 5 835 5 785 5 668 5 615 5 717 5 651 5 598 5 704 5 690 5 690 5 701 5 676 5 682 5 633 5 589 5 528 5 593 5 587 5 286 5 158 5 019 4 998 4 980 4 980

Prognozowana nadwyżka mocy w KSE 5 686 5 980 7 308 8 886 5 903 5 736 5 630 5 736 5 825 7 319 8 908 5 792 5 776 5 676 5 694 5 824 7 314 8 770 5 601 5 403 5 399 5 403 5 736 7 589 8 985 5 937 5 832 6 145 6 627 8 277 8 277

Prognozowana nadwyżka mocy w JWCD 5 182 5 489 6 721 8 256 5 311 5 169 5 001 5 073 5 112 6 523 8 070 4 967 4 896 4 754 4 856 5 028 6 518 7 974 4 762 4 565 4 519 4 481 4 731 6 668 8 064 4 681 4 459 4 638 5 116 6 770 6 770

Zdeterminowana wymiana międzysystemowa  -  kontrakty historyczne + zdeterminowana wymiana nierównoległa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Zakontraktowane zdolności przesyłowe -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496 -496
Roczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARZEC


