
PRZEWIDYWANE  DOBOWE  BILANSE  MOCY  DLA SZCZYTU DOBOWEGO  (PKM) 2007
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Moc osiągalna elektrowni zawodowych 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 646
Moc osiągalna JWCD cieplnych 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745
Moc osiągalna JWCD wodnych 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689
Moc osiągalna nJWCD zawodowych 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 211 7 212

Ubytki remontowe (średnie i kapitalne) w JWCD cieplnych 3 498 3 498 3 498 3 498 2 957 3 343 3 343 3 343 3 504 3 729 3 729 3 729 3 729 3 944 3 944 3 944 3 409 3 409 3 248 2 878 2 878 2 878 2 878 2 678 2 678 2 678 2 678 2 678 2 308 2 083

Ubytki na remonty awaryjne i bieżące w JWCD cieplnych 919 1029 1176 956 882 919 882 897 919 1103 992 1029 919 1066 1066 1213 1286 1286 1176 1139 956 1066 1139 1139 978 1014 1000 1161 1103 1235

Ubytki eksploatacyjne  w JWCD cieplnych 450 300 300 450 450 450 300 350 350 300 400 400 400 400 400 300 300 400 400 400 400 400 300 300 400 400 400 400 400 300

Ubytki sieciowe  w JWCD cieplnych 1 637 1 102 802 1 544 1 595 1 595 853 1 253 1 102 802 1 412 1 412 1 412 1 197 1 197 887 882 1 682 1 733 1 733 1 733 1 683 1 533 1 233 1 883 1 985 1 985 1 883 1 883 1 732

Ubytki w nJWCD 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 465

Moc zakonserwowana 462 462 462 462 462 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675

Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 22 293 22 860 23 004 21 837 22 400 21 969 22 881 22 408 22 376 22 326 21 751 21 706 21 808 21 677 21 677 21 932 22 390 21 892 22 112 22 535 22 700 22 640 22 808 23 300 22 856 22 709 22 716 22 673 23 101 23 437

Moc dyspozycyjna JWCD 18 814 19 389 19 542 18 357 18 921 18 498 19 427 18 962 18 930 18 871 18 272 18 235 18 345 18 198 18 198 18 461 18 928 18 412 18 632 19 039 19 221 19 161 19 337 19 837 19 377 19 238 19 253 19 193 19 622 19 966
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych 17 241 17 816 17 969 17 298 17 861 17 438 18 367 17 902 17 870 17 812 17 212 17 175 17 285 17 138 17 138 17 401 17 868 16 968 17 188 17 595 17 779 17 718 17 895 18 395 17 806 17 668 17 682 17 623 18 052 18 395
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych 1 573 1 573 1 573 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 444 1 444 1 444 1 442 1 442 1 442 1 442 1 571 1 571 1 571 1 571 1 571 1 571

Moc dyspozycyjna nJWCD 3 479 3 471 3 463 3 479 3 479 3 471 3 454 3 446 3 446 3 454 3 479 3 471 3 463 3 479 3 479 3 471 3 463 3 479 3 479 3 496 3 479 3 479 3 471 3 463 3 479 3 471 3 463 3 479 3 479 3 471
Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246
Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446
Moc dyspozycyjna nJWCD wiatrowych 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Moc dyspozycyjna el.przemysłowych 732 724 716 732 732 724 707 699 699 707 732 724 716 732 732 724 716 732 732 749 732 732 724 716 732 724 716 732 732 724

Zapotrzebowanie szczytowe 19 500 17 800 16 100 19 500 19 500 19 400 15 700 18 100 17 300 16 100 19 400 19 600 19 500 19 600 19 700 17 900 16 100 19 400 19 500 19 400 19 500 19 600 18 000 16 400 19 500 19 800 19 700 19 600 19 400 17 900

Zdeterminowana wymiana międzysystemowa -290 -490 -490 -290 -290 -290 -490 -490 -490 -490 -290 -290 -290 -290 -290 -490 -490 -290 -290 -290 -290 -290 -490 -490 -290 -290 -290 -290 -290 -490

Przewidywane obciążenie nJWCD 2 917 2 909 2 901 2 917 2 917 2 909 2 835 2 865 2 827 2 816 2 879 2 890 2 901 2 898 2 917 2 776 2 787 2 822 2 841 2 839 2 727 2 727 2 700 2 673 2 727 2 738 2 711 2 727 2 689 2 529

Prognozowana nadwyżka mocy w KSE 2 503 4 570 6 414 2 047 2 610 2 279 6 691 3 818 4 586 5 736 2 061 1 816 2 018 1 787 1 687 3 542 5 800 2 202 2 322 2 845 2 910 2 750 4 318 6 410 3 066 2 619 2 726 2 783 3 411 5 047

Prognozowana nadwyżka mocy w JWCD 1 941 4 007 5 852 1 484 2 048 1 717 6 072 3 237 3 967 5 098 1 461 1 235 1 456 1 206 1 125 2 847 5 124 1 544 1 684 2 188 2 158 1 998 3 547 5 620 2 314 1 886 1 974 2 030 2 621 4 105

Zdeterminowana wymiana międzysystemowa  =  kontrakty historyczne + zdeterminowana wymiana nierównoległa
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Zakontraktowane zdolności przesyłowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesięczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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