
PRZEWIDYWANE  DOBOWE  BILANSE  MOCY  DLA SZCZYTU DOBOWEGO  (PKM) 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Moc osiągalna elektrowni zawodowych 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 645 32 646 32 645
Moc osiągalna JWCD cieplnych 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745
Moc osiągalna JWCD wodnych 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695
Moc osiągalna nJWCD zawodowych 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 7 206 7 205

Ubytki remontowe (średnie i kapitalne) w JWCD cieplnych 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 719 3 980 3 760 3 985 3 615 3 615 3 180 3 180 3 775 3 775 3 514 3 514 3 394 3 274 3 274 3 809 3 809 3 809 3 584 3 584 3 584 3 423 3 562 3 562 3 337 3 337

Ubytki na remonty awaryjne i bieżące w JWCD cieplnych 556 667 890 934 778 584 684 678 695 739 834 940 695 806 806 917 973 973 890 862 973 923 984 984 984 906 862 878 945 934 973

Ubytki eksploatacyjne  w JWCD cieplnych 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 300 300 300 300 300 255 255 300 300 300 300 300 255 255 300 300 300 300

Ubytki sieciowe  w JWCD cieplnych 997 997 997 87 87 87 824 1 044 819 687 687 87 87 592 592 592 592 592 87 87 399 399 399 624 624 822 822 622 622 621 622

Ubytki w nJWCD 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 135 3 135 3 135 3 135 3 068 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 058 3 059 3 058

Moc zakonserwowana 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 501 501 501 501 501 501 501 288 288 288 381 381 381 381 381 381 381 381

Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 25 116 25 013 24 782 25 656 25 812 25 618 24 426 24 432 24 415 24 872 24 845 25 775 26 011 24 644 24 644 24 794 24 738 24 858 25 595 25 614 24 636 24 686 24 625 24 625 24 625 24 541 24 738 24 883 25 041 24 674 25 013

Moc dyspozycyjna JWCD 20 254 20 143 19 921 20 786 20 942 20 756 19 607 19 612 19 596 20 053 19 959 20 888 21 133 19 748 19 748 19 898 19 842 19 962 20 716 20 744 19 740 19 790 19 729 19 729 19 729 19 654 19 860 19 987 20 145 19 779 20 118
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych 18 598 18 487 18 264 19 130 19 286 19 100 18 002 18 008 17 991 18 449 18 354 19 283 19 528 18 272 18 272 18 422 18 366 18 486 19 239 19 267 18 264 18 314 18 253 18 253 18 253 18 178 18 383 18 383 18 541 18 241 18 513
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych 1 656 1 656 1 656 1 656 1 656 1 656 1 605 1 605 1 605 1 605 1 605 1 605 1 605 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 605 1 605 1 537 1 605

Moc dyspozycyjna nJWCD 4 862 4 870 4 862 4 870 4 870 4 862 4 819 4 819 4 819 4 819 4 886 4 887 4 879 4 896 4 896 4 896 4 896 4 896 4 879 4 870 4 896 4 896 4 896 4 896 4 896 4 887 4 879 4 896 4 896 4 896 4 896
Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 557 3 557 3 557 3 557 3 624 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634
Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473
Moc dyspozycyjna nJWCD wiatrowych 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Moc dyspozycyjna el.przemysłowych 715 723 715 723 723 715 749 749 749 749 749 740 732 749 749 749 749 749 732 723 749 749 749 749 749 740 732 749 749 749 749

Zapotrzebowanie szczytowe 16 600 17 600 16 400 17 400 17 300 16 400 19 300 19 600 19 600 19 500 19 300 17 400 15 700 19 100 19 300 19 100 19 100 18 900 17 400 15 700 18 800 18 900 18 900 18 800 18 700 17 100 15 400 18 700 18 800 18 900 18 900

Zdeterminowana wymiana międzysystemowa -490 -490 -490 -490 -490 -490 -290 -290 -290 -290 -290 -490 -490 -290 -290 -290 -290 -290 -490 -490 -290 -290 -290 -290 -290 -490 -490 -310 -310 -310 -310

Przewidywane obciążenie nJWCD 3 895 3 923 3 875 3 893 3 863 3 755 3 669 3 609 3 569 3 429 3 449 3 420 3 332 3 449 3 349 3 249 3 289 3 269 3 292 3 243 3 169 3 177 3 173 3 149 3 129 3 060 3 052 2 989 2 969 2 989 2 949

Prognozowana nadwyżka mocy w KSE 8 026 6 923 7 892 7 766 8 022 8 728 4 836 4 542 4 525 5 082 5 255 7 885 9 821 5 254 5 054 5 404 5 348 5 668 7 705 9 424 5 546 5 496 5 435 5 535 5 635 6 951 8 848 5 873 5 931 5 464 5 803

Prognozowana nadwyżka mocy w JWCD 7 059 5 976 6 905 6 789 7 015 7 621 3 686 3 331 3 274 3 692 3 817 6 418 8 274 3 807 3 507 3 757 3 741 4 041 6 118 7 797 3 819 3 777 3 712 3 788 3 868 5 124 7 021 3 966 4 004 3 558 3 856

Zdeterminowana wymiana międzysystemowa  =  kontrakty historyczne + zdeterminowana wymiana nierównoległa
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Zakontraktowane zdolności przesyłowe -395 -395 -395 -395 -300 -300 -300 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395
Roczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesięczne -395 -395 -395 -395 -300 -300 -300 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395 -395

MAJ


