
BILANS MOCY W DOBOWYM SZCZYCIE KRAJOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH MIESIĄCA 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Moc osiągalna elektrowni krajowych 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339 35 339
Moc osiągalna JWCD 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615 25 615
Moc osiągalna JWCD cieplnych 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919 23 919
Moc osiągalna JWCD wodnych 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696 1 696
Moc osiągalna nJWCD 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724 9 724
Moc osiągalna nJWCD cieplnych 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364
Moc osiągalna nJWCD wodnych 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597
Moc osiągalna nJWCD wiatrowych 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599
Moc osiągalna elektrowni przemysłowych 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165

1 361 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361 987 987 987 987 987 987 987 535 535 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335

377 377 377 377 377 377 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 377 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577

Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 29 474 29 474 29 474 29 474 29 474 29 474 29 198 29 198 29 198 29 198 29 572 29 572 29 572 29 746 29 746 29 746 29 746 30 198 30 648 30 648 30 648 30 648 30 648 30 648 30 648 30 648 30 648 30 648 30 648 30 648 30 474
Moc dyspozycyjna JWCD 23 181 23 181 23 181 23 181 23 181 23 181 22 731 22 731 22 731 22 731 23 105 23 105 23 105 23 105 23 105 23 105 23 105 23 557 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych 22 181 22 181 22 181 22 181 22 181 22 181 21 731 21 731 21 731 21 731 22 105 22 105 22 105 22 105 22 105 22 105 22 105 22 557 23 007 23 007 23 007 23 007 23 007 23 007 23 007 23 007 23 007 23 007 23 007 23 007 23 007
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Moc dyspozycyjna nJWCD 6 293 6 293 6 293 6 293 6 293 6 293 6 467 6 467 6 467 6 467 6 467 6 467 6 467 6 641 6 641 6 641 6 641 6 641 6 641 6 641 6 641 6 641 6 641 6 641 6 641 6 641 6 641 6 641 6 641 6 641 6 467
Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych 4 563 4 563 4 563 4 563 4 563 4 563 4 736 4 736 4 736 4 736 4 736 4 736 4 736 4 910 4 910 4 910 4 910 4 910 4 910 4 910 4 910 4 910 4 910 4 910 4 910 4 910 4 910 4 910 4 910 4 910 4 736
Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Moc dyspozycyjna nJWCD wiatrowych 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160

145 145 50 50 50 0 100 100 100 100 100 100 50 0 50 50 50 0 0 370 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moc dyspozycyjna  JWCD dostępna dla OSP 23 036 23 036 23 131 23 131 23 131 23 181 22 631 22 631 22 631 22 631 23 005 23 005 23 055 23 105 23 055 23 055 23 055 23 557 24 007 23 637 23 957 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007 24 007

Przewidywane obciążenie nJWCD 5 589 5 589 5 589 5 589 5 589 5 589 5 680 5 680 5 680 5 680 5 680 5 680 5 680 5 771 5 771 5 771 5 771 5 771 5 771 5 771 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863

28 625 28 625 28 720 28 720 28 720 28 770 28 312 28 312 28 312 28 312 28 686 28 686 28 736 28 877 28 827 28 827 28 827 29 329 29 779 29 409 29 820 29 870 29 870 29 870 29 870 29 870 29 870 29 870 29 870 29 870 29 870

Krajowe zapotrzebowanie na moc 23 400 23 400 23 400 23 000 21 000 19 000 23 400 23 700 23 700 23 700 23 600 21 500 19 400 23 700 23 800 23 800 23 800 23 600 21 600 19 400 23 000 23 000 23 000 20 100 17 300 17 800 19 600 22 200 22 300 22 300 20 400

Zdeterminowana wymiana międzysystemowa 40 40 40 40 -80 -80 40 40 40 40 40 -80 -80 40 40 40 40 40 -80 -80 40 40 40 -80 -80 -80 -80 40 40 40 -80

23 360 23 360 23 360 22 960 21 080 19 080 23 360 23 660 23 660 23 660 23 560 21 580 19 480 23 660 23 760 23 760 23 760 23 560 21 680 19 480 22 960 22 960 22 960 20 180 17 380 17 880 19 680 22 160 22 260 22 260 20 480

Nadwyżka mocy dostępna dla OSP 5 265 5 265 5 360 5 760 7 640 9 690 4 952 4 652 4 652 4 652 5 126 7 106 9 256 5 217 5 067 5 067 5 067 5 769 8 099 9 929 6 860 6 910 6 910 9 690 12 490 11 990 10 190 7 710 7 610 7 610 9 390

Wymagana przez OSP nadwyżka mocy 3 971 3 971 3 971 3 903 3 584 3 244 3 971 4 022 4 022 4 022 4 005 3 669 3 312 4 022 4 039 4 039 4 039 4 005 3 686 3 312 3 903 3 903 3 903 3 431 2 955 3 040 3 346 3 767 3 784 3 784 3 482
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Zakontraktowane zdolności przesyłowe 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Roczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesięczne 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie 
krajowe 

GRUDZIEŃ

Ubytki spowodowane zaplanowanymi postojami 
remontowymi w JWCD cieplnych

Inne ubytki mocy deklarowane przez wytwórców w 
JWCD

Ubytki mocy ze względu na warunki pracy sieci w 
JWCD

Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna 
dla OSP


