Data zatwierdzenia

Okres
L.p 1357 Folder Folder Nazwa Standardu Nr kodowy aktualnej wersji . .
obowigzywania
standardu
Krajowy System .
1 Krajowy System Elektroenergetyczny PSE-SF.KSE/2021 2021.08.30 2021.08.30
Elektroenergety-czny
2 Testy SAT Testy SAT dla urzadzen i uktaddw instalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A PSE-ST.EAZ.NN.WN.SAT/2021 2021.05.24 2021.06.01
3 Stacje elektroenergetyczne najwyzszych napiec PSE-SF.STACJE/2021 2021.08.30 2021.08.30
PSE-ST.Och d ieci
4 Specyfikacje funkcjonalne - stacje NN o S chrona od przepiec 2021.02.12 2021.02.01
Zasady ochrony od przepieé i koordynacja izolacji linii i stacji elektroeneregtyzcnych PSE S.A. koordynacja izolacji/2020
5 Urzadzenia i aparatura wysokiego napiecia PSE-SF.URZADZENIA | APARATURA 2015.12.07 2015.12.01
6 ODELACZNIKI I UZIEMNIKI DO SIECI 110 kV, 220 kV i 400 kV PSE-ST.Odtaczniki_uziemniki/2020 2020.07.27 2020.08.01
; taczniki PSE-ST.Wytaczniki 110 kV, 220 kV 2020.01.1 2020.01.01
Wytaczniki 110 kV, 220kV i 400kV i 400kV/ 2019 0L15 e
PSE-
8 ST.Przektadniki_Kombinowane_4 2020.05.28 2020.05.01
Przektadniki kombinowane 220 kV, 110 kV 00 220 110 kV/2020
PSE-
9 Przektadniki ST.Przektadniki_Napieciowe_400 2020.05.28 2020.05.01
Przektadniki napieciowe 400 kV, 220 kV, 110 kV indukcyjne i pojemnosciowe 220 110 kV/2020
PSE-
10 ST.Przektadniki_Pragdowe_400_22 2020.05.28 2020.05.01
Przekfadniki prgdowe 400 kV, 220 kV, 110 kV 0 100 kV/2020
PSE-
11 Ograniczniki przepiec¢ ST.Ograniczniki_110_220_400kV/ 2020.05.07 2020.05.01
Ograniczniki przepiec¢ do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV 2020
12 i ieci i FoESTMIS 2018.05.21 2018.05.21
Modutowe pola rozdzielcze MTS do sieci 110 kV, 220 kV i 400kV 110220 _400k\/2018 .05. 05.
13 Rozdzielnice GIS i MTS Suplement do Standardowej Specyfikacji Techhnicznej PSE-ST.GIS110_220_400kV/2015 - wymagania techniczne dla PSE-ST.SPAW/ODLEW_2018 2018.05.21 2018.05.01
spawanych i odlewanych obudéw przedziatdw rozdzielnic GIS do sieci 110kV, 220kV i 400kV
14 Rozdzielnice w izolacji gazowej (GIS) do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV PSE-ST.GIS 110_220_400kV/2015 2015.07.10 2015.07.01
w PSE-
15 é Wytyczne .projekto.we dla doboru ogranicznikow przepieé instalowanych na zytach powrotnych kabli elektroenergetycznych - WP.Dobér_ogranicznikéw_zyta_p 2021.01.02 2021.02.01
= wskazoéwki dla projektantéw owrotna wskazowki/2020
w
16 2 PSE- 2021.02.12 2021.02.01
= Linie kablowe 110 kV ST.Linia_kablowa 110kV/2020 e e
S g PSE-
o -
17 = c;’ ST.Linia_kablowa_110kV.zal_1/20 2021.02.12 2021.02.01
L ] Linie kablowe 110 kV - Zataczni 1 - Kable elektroenergetyczne i osprzet kablowy 110 kV 20
s 2 N ) PSE-
18 < S Linie kablowe na stacji ST.Linie_kablowe_220kV_400kV/ 2020.05.28 2020.05.01
& 8 Linie kablowe 220 kV i 400 kV 2020
PSE-ST.
19 Linie_kablowe_220kV_400kV.zal_ 2020.05.28 2020.05.01
Linie kablowe 220 kV i 400 kV - Zatacznik 1 - Kable elektroenergetyczne i osprzet kablowy 220 kV i 400 kV 1/2020
20 Linia kablowa SN do zasilania potrzeb wtasnych PSE-ST.Linia_kablowa_SN/2020 2021.02.02 2021.02.01
PSE-
21 ST.Ograniczniki_zyta_powrotna/2 2021.02.02 2021.02.01
Ograniczniki przepie¢ do ochrony oston kabli elektroenergetycznych 020
22 Ceramiczne dtugopienne izolatory wiszace do sieci 220kV PSE-TS.1ZDt.220.0 PL/2014v.1 2014.02.14 2014.02.01
23 Ceramiczne dtugopienne izolatory wiszgce do sieci 400kV PSE-TS.1ZDt.400.0 PL/2014v.1 2014.02.14 2014.02.01
PSE-
24 ST.lzolatory_ceramiczne_wiszace 2014.11.27 2014.11.01
Ceramiczne dfugopienne izolatory wiszgce do sieci o znamionowym napigciu 110 kV 110kV/2014
Izolatory stacyjne, osprzet, rury PSE-
25 Ceramiczne wsporcze izolatory stacyjne do sieci o znamionowym napieciu 110 kV, 220 kV i 400 kV ST.Izolatory_ceramiczne_wsporcz 2014.11.27 2014.11.01
e 110 220_ _400kV /2014
26 Osprzet stacyjny PSE-ST.Osprzet_stacyjny/2020 2021.02.02 2021.02.01
27 Przewody rurowe PSE-ST.Przewody_rurowe/2020 2020.07.27 2020.08.01
28 Transformatorowe izolatory przepustowe PSE_ST.Przepusty_Trafo/2021 2021.08.30 2021.08.30
29 PSE-ST.ATR.220.160.PWT / 2020 2020.10.23 2020.10.01

Autotransformator 160/160/10MVA, 220/110kV 230kV+10%/120kV/15,75kV Podstawowe Wymagania Techniczne



https://www.pse.pl/documents/20182/f8796071-feab-4d7c-980c-9a29759b311d?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/705d674e-51bc-4bc6-8722-6db30166f784?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/06a9eef6-2ab7-41ed-9808-bbac952e6797?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/600cbda0-bc1b-4d05-9ba9-e680eb03f546?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/9dd39625-d9cd-4fef-855e-b0527b63d1bf?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/be0b61a1-87dd-4577-ac7b-ef700622fc8c?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/dc71d078-f82e-4e00-a4af-84fc73e933ed?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/d454d4bc-fd3a-47bc-9bc3-492239b3250f?
https://www.pse.pl/documents/20182/98f55872-b2bb-4109-9c26-5143040b57d7?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/f954c088-515c-48c7-b606-17faf6d00247?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/685a5d9c-77b5-4a61-8798-54aa06da8de8?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/41234ebe-e388-448d-aa30-acdefd49d479?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/41234ebe-e388-448d-aa30-acdefd49d479?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/496550e3-4c06-4ab8-9e5a-cb915294cc6f?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/0e07452b-7dc1-4491-b183-b584ab8bc3a4?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/0e07452b-7dc1-4491-b183-b584ab8bc3a4?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/98f854b5-bb86-4251-9dff-1d82396963c5?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/c84a46f1-0894-4be5-a8d5-7e2a4db006d1?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/9870a35e-04de-43ad-94b7-fb8c9bb269e1?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/aead7aca-9749-4621-9241-a3f6b6560322?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/e176a74a-936a-42ea-ae75-35eb80fa52c9?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/80e3b669-5a5a-48d2-a1e1-c074e5ea7590?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/79bb7e4b-1eae-4277-9e4b-73a7dc232ed2?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/582b7776-edd7-4885-aed0-054929b3d924?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/a7a8e14f-9fda-40c6-9086-5581c70068b9?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/a7447dfb-4b80-493f-8abd-c1bcf6bea9ee?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/896d4e1b-e66f-4d9e-a6db-ccad3bdf1cda?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/808d46b7-b934-4299-b3c7-033b5825fefc?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/84fb653c-fc20-4813-b833-dd575d8115a1?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/2c096117-a87f-4fff-b52d-76f6630d9741?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565

30 Autotransfomrator 220/110 kV, 400/220 kV, 400/110 kV wymagania konstrukcyjne, eksploatacyjne i préby PSE-ST.ATR.KE / 2020 2020.10.27 2020.10.01
31 Autotransformator 275/275/10MVA, 220/110kV 230kV+10%/120kV/15,75kV Podstawowe Wymagania Techniczne PSE-ST.ATR.220.275.PWT / 2020 2020.10.27 2020.10.01
Jednostki transformatorowe
32 Autotransformator 330/330/10MVA,400/110kV410kV+11,6%/123kV/15,75kV Podstawowe Wymagania Techniczne PSE-ST.ATR.400.330.PWT / 2020 2020.10.27 2020.10.01
33 Autotransformator 450/1450/10MVA, 400/110kV 410kV+11,6%/123kV/15,75kV Podstawowe Wymagania Techniczne PSE-ST.ATR.400.450.PWT /2020 2020.10.27 2020.10.01
34 Autotransformator 500/500/10MVA, 400/220KV, 410 kV /245kV+10%/120kV/15,75kV Podstawowe Wymagania Techniczne |PSE-ST-ATR.400.500.PWT /2020 2020.10.27 2020.10.01
o) PSE-
35 e w > @ ST.ATR_1F_400_220_kV_700_MV 2022.01.11 2022.01.01
5 z = T 5 Autotransformator jednofazowy 700/700/5 MVA, 410/v3 / 245/V3 /15,75 kV A
oD : = Jednostki transformatorowe
GEFR 8 g PSE-
36 = o _ _ ST.Dtawik_kompensacyjny_100M 2022.01.11 2022.01.01
o Dfawik kompensacyjny 100 Mvar 400 kV var 400 kV/2021
PSE-
37 Q ) ) TS.Kompensacyjny_dtawik_regulo 2022.01.12 2022.01.01
*g Kompensacyjny dtawik regulowany 150 Mvar 400 kV wany 150 Mvar 400 kV
Z Jednostki transformatorowe
39 -g Przesuwnik fazowy 400 kV 1200 MVA podstawowe wymagania techniczne PSE-ST.PF.400.1200.PWT_2014v1 2014.12.23 2014.12.01
>
40 § Przesuwnik fazowy 400 kV wymagania konstrukcyjne, eksploatacyjne i proby PSE-ST.PF.KEP_2015 2015.07.10 2015.07.01
8 Suplmenet do Standardowych Specyfikacji Technicznych - wymagania dotyczace izolatorow ostonowych aparatury i
41 Wspdlne urzadzeri WN i NN PSE-ST.OSt_KOMPQZYT/2018 2018.10.25 2018.10.01
42 Projekt typowy pola przektadnikéw napieciowych mocy NN w uktadzie 35(25)+SO PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
43 Projekt typowy pola pomiaru napiecia WN i uziemnikdw szynowych sekcji A w uktadzie 3S (2S) PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
44 Projekt typowy pola pomiaru napiecia NN oraz uz. szynowych i SO sekcji A w ukt. 35(2S)+SO PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
45 Projekt typowy pola pomiaru napiecia NN i uziemnikéw szynowych sekcji A w uktadzie 2S PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
46 Projekt typowy pola tacznikdw sekcjonujgcych WN i uziemnikdw szynowych w uktadzie 35(2S) PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
47 Projekt typowy pola tgcznikdw sekcjonujgcych systemy i szyny obejsciowej NN w ukt. 35(25)+SO PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
48 Projekt typowy pola facznikdw sekcjonujgcych NN i uziemnikéw szynowych w uktadzie 2S PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
49 Projekt typowy pola tacznika szyn poprzeczno-podtuznego WN w uktadzie 35(2S) PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
50 Projekt typowy pola tacznika szyn poprzeczno-podtuznego NN w uktadzie 2S PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
51 Projekt typowy pola tacznika szyn poprzecznego_obejSciowego NN w uktadzie 35(2S)+SO PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
52 Projekt typowy pola tgcznika szyn poprzecznego WN w uktadzie 35(2S) PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
. . . E-ST. .NN. 2021 2021.06.1 2021.08.01
>3 Specyfikacje funkcjonalne - projekty typowe Projekt typowy pola tacznika szyn poprzecznego NN w ukfadzie 35(2S)+SO PSE-ST.OW.NN.WN/20 021.06.18 021.08.0
obwodéw wtérnych ) ) )
54 Projekt typowy pola facznika szyn poprzecznego NN w uktadzie 2S PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
55 Projekt typowy pola tacznika szyn podtuznego NN sytemu 1 w uktadzie 35(25)+SO PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
56 Projekt typowy pola tgcznika szyn obejsciowego NN w uktadzie 35(2S)+SO PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
57 Projekt typowy pola linii WN farmy wiatrowej w uktadzie 35(2S) PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
58 Projekt typowy pola linii przesytowej WN w uktadzie 3S (2S) PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
59 Projekt typowy pola linii przesytowej NN w uktadzie 35(2S)+SO PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
60 v Projekt typowy pola linii przesytowej NN w uktadzie 2S PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
S
61 i Projekt typowy pola linii NN farmy wiatrowej w uktadzie 35(2S)+SO PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
©

IE



https://www.pse.pl/documents/20182/9bb2c2fb-5fba-4910-afa3-975c70b646b0?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/f704ca92-48d1-4d5d-a1bb-2d232a2f5567?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/5e1470ec-a6e2-4b99-b2b3-cdc35099b84a?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/f9003563-4706-417a-ac8c-f906c0699d08?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/2d665bdb-0400-4abf-a8e4-b90333989331?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/cf77babd-16ef-4654-822e-8e2487e1c9e4?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/cd5ef537-cea1-4d36-96cb-830aa96b1488?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/eccf8f1b-8288-4a75-9496-312e8050f22b?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/56667656-3c39-4c37-b86e-a8e735d22a5d?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/4e27820f-3361-4f4b-9282-40c6bd2a061e?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/0656f96c-467d-418b-a02e-b6483561e6bb?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/0656f96c-467d-418b-a02e-b6483561e6bb?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/0656f96c-467d-418b-a02e-b6483561e6bb?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/321fa5a7-5293-4e5e-9d66-90bc2991f7da?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/3181e09b-7939-4d7e-8e8e-9beba8b005e4?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/9d2b7a14-b441-4128-9a70-8b5e730860df?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/00d568d1-2655-405c-ab55-0e4adf392b96?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/04b32b57-fb04-4625-b015-4e2744dedbfa?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/1fd9319f-6d0f-4cef-a7ef-7f19754064e2?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/bd7d37cf-a500-484d-bece-15a7118e841d?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/e5104ddd-9511-4cad-aa5d-034ba9a16441?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/5c63f0a4-c8c6-4598-9964-06738a74539a?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/f0529bcf-5f02-4d33-b981-816205a8f066?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/4ed5061e-693d-43d0-a0c3-86ebf86c9a47?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/64f2f57c-cb74-4732-a9c1-251578bcc84b?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/d7fc4ca1-e358-4450-8132-7f519e3f99ba?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/1c5e7122-e177-4c30-b339-1eb04c708cce?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/4b979668-8d55-4a8b-ad52-eb9100de0f9c?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/fac6048f-316b-4cf9-8be7-999248245eff?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/838c4be1-5693-4ddf-8a9e-0e070b9b568e?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/f6915b0e-871c-41d3-9d5e-2b30b6413abc?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/4e5a689a-17b8-4e32-85b0-e50868b8f5d4?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/22625fc8-a0ff-40b9-842e-e32b0a50c202?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565

Obwc

<
N
62 S Projekt typowy pola dtawika NN w uktadzie 35(2S)+SO PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
5
63 i Projekt typowy autotransformatora 400_110_15 kV. Str. 400 kV w ukt. 35(2S)+SO, str. 110 kV w ukt. 35(2S) PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
5
64 = Projekt typowy autotransformatora 400_110_15 kV. Str. 400 kV w ukt. 2S, str. 110 kV w ukt. 35(2S) PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
z
w
65 w Standardowe rozwigzania w zakresie obwodow wtdrnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN PSE-ST.OW.NN.WN/2021 2021.06.18 2021.08.01
(@]
<
66 &5 Szafki kablowe Szafki kablowe rozdzielni napowietrznych PSE-ST.Szafki_kablowe/2019 2019.10.21 2019.10.01
67 Monitoring Autotransformatoréw System monitoringu autotransformatorow PSE-SF.MonitoringAT.NN/2012v1 2012.08.09 2012.08.01
68 Analizatory jakosci energii elektrycznej PSE-TS.PQA PL/2018vp2 2019.03.22 2019.03.01
69 Liczniki energii elektrycznej PSE-TS.SME PL/2018v1 2019.01.10 2019.01.01
Pomiary i jakos¢ energii elektrycznej
70 Szafy pomiarowe PSE-TS.MQ PL/2019v1 2020.01.31 2020.01.01
71 Lokalizacja uktadéw pomiarowych energii elektrycznej w obiektach Elektroenergetycznych PSE S.A. PSE-ST.BE.LPv1.0/2021 2021.05.24 2021.06.01
79 Urzadzenia elektroenergety.cznej automatyki zabezpieczeniowej i uktady z nig wspdtpracujace, stosowane na stacjach PSE-ST.EAZ.NN.WN/2021 2021.08.30 5021.08.30
elektroenergetycznych WN i NN
Urzadzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i uktady z nig wspotpracujgce, stosowane na stacjach
73 elektroenergetycznych WN i NN - Zatgcznik 1 Zestawienie danych gwarantowanych przyktadowych urzgdzen lub uktadéw PSE-ST.EAZ.NN.WN/2021 2021.08.30 2021.08.30
Elektroenergetyczna Automatyka automatyki
Zabezpieczeniowa Urzadzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i uktady z nig wspotpracujgce, stosowane na stacjach
74 elektroenergetycznych WN i NN - Zatgcznik 2 Uproszczone zestawienia danych gwarantowanych przyktadowych urzadzen PSE-ST.EAZ.NN.WN/2021 2021.08.30 2021.08.30
lub uktadow automatyki
Testy Fat urzadzen elektroenertgetycznej automatyki zabezpieczeniowej i uktadéw z nig wspdtpracujacych, stosowanych na
75 ) PSE-ST.EAZ.NN.WN.FAT.2018 2018.01.25 2018.01.01
stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.
76 ALGORYTMY SEKWENCJI tACZENIOWYCH W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH PSE-ST.ASL_SSiN.PL/2020v1 2020.07.27 2020.08.01
77 ALGORYTMY BLOKAD tACZENIOWYCH W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH PSE-ST.ABL_SSiN.PL/2020v1 2020.07.27 2020.08.01
78 Interfejs uzytkownika systemu sterowania i nadzoru na stacji PSE-ST.HMI_SSiN.PL/2014v1 2014.06.17 2014.06.01
79 Sposdb oznaczen rozdzielni i jej elementéw w stacjach elektroenergetycznych PSE-ST.SOR_SSiN.PL/2020v1 2021.02.02 2021.02.01
80 Standard budowy SSiN w stacjach elektroenergetycznych WN PSE-ST.SSiN.PL/2015v1 2015.06.12 2015.06.01
81 System Sterowania i Nadzoru Standard list sygnatéw dla stacji elektroenergetycznych 750, 400, 220, 110 kV, SN i nN PSE-ST.LS_SSiN.PL/2020v1 2020.03.03 2020.03.01
82 Standard paneli sterowania rezerwowego PSE-ST.PR_SSiN.PL/2014v1 2014.06.17 2014.06.01
Realizacja testow Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN): FAT, Administracyjnych, SAT oraz Testéw Koricowych Zdalnego .
83 . PSE-ST.FSK_SSiNPL/2020 2020.05.07 2020.05.01
Sterowania
84 Sygnaty przesytane miedzy elektrownia a stacjg PSE-ST.SE-EL_SSiN.PL/2018 2018.01.25 2018.01.01
85 Sygnaty przesytane miedzy Farmag Wiatrowg a Stacjg Elektroenergetyczng PSE S.A. PSE-ST.SE-FW_SSiN.PL/2016 2016.09.05 2016.09.01
86 Agregaty pradotworcze PSE-ST.Agregat/2018 2019.01.10 2019.01.01
87 Baterie akumulatoréw kwasowo - otowiowych typu otwartego PSE-ST.KLAS/2019 2019.11.08 2019.11.01
88 Baterie akumulatorow z zaworami VRLA PSE-ST.VRLA/2019 2019.11.08 2019.11.01
89 @ Aparatura rozdzielcza SN PSE-ST.Aparatura rozdz.SN/2021 2021.07.23 2021.08.01
1%}
©
90 = Rozdzielnica pradu przemiennego 0,4 kV AC PSE-ST.Rozdz.0,4 kV AC/2020 2021.02.02 2021.02.01
>
91 § Rozdzielnica pradu statego 220 V DC PSE-ST.Rozdz.220 V DC/2019 2019.11.08 2019.11.01
92 E Transformatory potrzeb wtasnych 6/0,4 kv, 10/0,4 kV, 15/0,4 kV, 20/0,4 kV, 30/0,4 kV w izolacji zywicznej PSE-ST.TPW/2019 2020.01.16 2020.01.01
93 Uktad zasilania potrzeb wtasnych w stacjach elektroenergetycznych NN PSE-ST.Ukt.Zasil.SN/2021 2021.07.23 2021.08.01
94 Zasilacz buforowy 220V DC PSE-ST.Zas.Buf./2019 2019.11.08 2019.11.01
95 Zasady optymalizacji uktadow i elementdw zasilania potrzeb wtasnych AC i DC w stacjach elektroenergetycznych NN PSE-ST.Zas.OPT_PW/2018v1 2019.01.10 2019.01.01
96 ‘§ o Budynek pompowni i zbiornikdw wody ppoz. Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna PSE-SF.budynek_ppoz/2020 2020.06.10 2020.06.01
&5 o =
8 528
97 “‘E % Budynek transformatoréw PW SN. Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna PSE-SF.budynek_TPW/2020 2020.06.10 2020.06.01
98 Specyfikacja techniczna dla siatki uziemienia na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A. PSE-SF.SIATKA.UZIEM/2019 2020.01.16 2020.01.01
L .. . . . ) . PSE-
99 Budynek przekaznikow. Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna 2020.06.10 2020.06.01

SF.budynek_przekaznikow/2020
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STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

PSE-

% Budynek technologiczny. Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna SF.budynek_technologiczny/2019 2019.06.14 2019.06.01

B

§ Kiosk przekaznikéw. Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna PSE-SF.kiosk_przekaznikow/2020 2020.06.10 2020.06.01

% Standard budowy Statych Urzadzen Gasniczych Wodnych (SUGW) auto/transformatordéw sieciowych, dtawikd

g kompensacyinych i przesuwnikéw fazowych PSE-SF.SUGW /2020 2020.10.23 2020.10.01

= Oswietlenie elektryczne na stacji elektroenergetycznej EZE—OSF.OS'WIetlenie_na_stacji/ 2020.10.23 2020.10.01
Standard ogrodzen stacji elektroenergetycznych PSE S.A. PSE-ST.OGR/2017 2017.02.07 n/d*
Standard Ochrony Technicznej Obiektow PSE S.A. PSE-ST.SOT_2018 2018.09.03 n/d*
Baterie akumulatoréw systemu zasilania 48 V DC typu otwartego PSE-ST.TELE_BA.OTW_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Baterie akumulatoréw systemu zasilania 48 V DC wyposazone w zawory (VRLA) PSE-ST.TELE_BA.VRLA_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Baterie akumulatordw systemu zasilania bezprzerwowego 230/400 V AC wyposazone w zawory (VRLA) ES;)IES_S;(')-IE:/E;BA'VRLA_ 2015.07.24 2015.07.01
Centrale PABX PSE-ST.TELE_PABX_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Kable metaliczne PSE-ST.TELE_KAB.MET_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Kable swiattowodowe PSE-ST.TELE_FO_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Przetgcznica gtéwna MDF, DDF PSE-ST.TELE_MDF/DDF_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Przetgcznice swiattowodowe ODF PSE-ST.TELE_ODF_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Przetwornica DC/DC 220/48V PSE- 2015.07.24 2015.07.01

.g ST.TELE_DC/DC220/48V_2015v1

% Ssitownia 48 V DC PSE-ST_SI48_2015v1 2015.07.24 2015.07.01

g Standard architektury sieci IP na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A. PSE-SF.TELE_LAN_IP_SE/2020 2021.02.21 2021.02.01

g Ssystemy tacznowsci gtosowej VolP PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Ssystemy telekomunikacyjne obiektéw stacyjnych PSE S.A. PSE-SF.TELE_ST_20155v1 2015.07.24 2015.07.01
Szafy telekomunikacyjne typu rack PSE-ST.TELE_RACK_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Swiattowodowe urzadzenia teletransmisyjne SDH PSE-ST.TELE_SDH_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Swiattowodowe urzadzenia teletransmisyjne Xwdm PSE-ST.TELE_Xwdm_2015V1 2015.07.24 2015.07.01
Terminale satelitarne PSE-ST.TELE_VSAT_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Urzadzenia do transmisji sygnatéw automatyki zabezpieczeniowej PSE-ST.TELE_TZ_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Urzadzenia stacyjne energetycznej telefonii nosnej (ETN), dtawiki W.CZ. [ filtry liniowe PSE-ST.TELE_ETN_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Urzadzenia teletransmisyjne PDH, PCM PSE-ST.TELE_PDH_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Systemy chtodu technologicznego PSE-SF.Systemy_Chtodu/2018 2018.05.16 2018.05.01
Zasilanie bezprzerwowe 230/400 V AC PSE-ST_UPS230_2015v1 2015.07.24 2015.07.01
Linia napowietrzna 400 kV PSE-SF.Linia400kV.0 PL/2017v1 2017.09.27 2017.09.01
Zatgcznik 1. Linia napowietrzna 400kV - Stupy PSE-SF.Linia400kV.1 PL/2017v1 2017.09.27 2017.09.01
Zatacznik 2. Linia napowietrzna 400kV - Fundamenty PSE-SF.Linia400kV.2 PL/2017v1 2017.09.27 2017.09.01
Zatgcznik 3. Linia napowietrzna 400kV - Uziemienia linii napowietrznych PSE-TS.UZIEM.LN.PL/2019v1 2019.11.07 2019.11.01
Zatacznik 4. Linia napowietrzna 400kV - Przewéd fazowy PSE-SF.Linia400kV.4 PL/2017v1 2017.09.27 2017.09.01

% Zatacznik 5. Linia napowietrzna 400kV - Przewody odgromowe stalowo-aluminiowe PSE- SF.Linia400kV.5 PL/2020v1 2021.02.12 2021.02.12

2

§_ Zatgcznik 06. Linia napowietrzna 400 kV - Przewdd OPGW PSE-SF. Linia 400kV.6 PL/2020v1 2021.02.08 2021.02.08

o Linia napowietrzna 400 kV nowobudowana

-2 Zatacznik 7a. Linia napowietrzna 400kV - Ceramiczne dtugopienne izolatory wiszgce do sieci 400kV L 2014.02.14 2014.02.01

3 PSE-SF.Linia400kV.7a PL/2014v1

§ Zatacznik 7b. Linia napowietrzna 400kV - Szklane Izolatory kotpakowe PSE-TS.IZKE.NN PL/2018v1 2018.05.25 2018.05.01
Zatgcznik 7c. Kompozytowe izolatory wiszace do sieci 400 kV PSE-SF.Linia400kV.7c PL/2015v1 2015.07.23 2015.07.01
Zatgcznik 08. Linia napowietrzna 400 kV — Osprzet PSE-SF.Linia 400kV.8 PL/2020v1 2021.02.26 2021.02.26
Zatgcznik 9. Linia napowietrzna 400kV — Oznakowanie linii PSE-SF.Linia400kV.9 PL/2019v1 2020.01.23 2020.01.01
Zatacznik 12. Linia napowietrzna 400 kV - Oznakowanie przeszkodowe PSE-SF.Linia400kV.12 PL/2019v1 2020.01.23 2020.01.01
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https://www.pse.pl/documents/20182/99ada40e-66a3-4b0d-bc70-3f377e5b5a14?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/7618d4ac-8534-482b-8c7d-27476b9430c4?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/fc09bdab-4c39-4785-8b5e-3ad65ac846ad?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/a0f202d3-3b60-4bd9-a3d4-649aafe1cb6e?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/c591d494-842e-45e8-9569-5cd22373cd11?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/3c8e6eb2-bab6-4a4a-95d4-c63d55b9994e?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/eff8d859-5fa0-449a-bb24-6163ee5eb54f?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
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145 tancuchy izolatoréw dla istniejgcych linii 220 i 400 kV PSE-TS.tANC.LN.PL/2020v1 2020.03.16 2020.03.01
Q PSE-TS.OSPRZ.220_400kV PL/
146 g Osprzet do linii napowietrznych 220 i 400 kV 2020v1 2021.02.26 2021.02.26
(]
147 §_ Przewéd OPGW PSE-TS.OPGW.NN PL/2020v1 2021.02.08 2021.02.08
& - . .
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161 § Specyfikacje techniczne Wymagania odnosnie zakresu i metodyki pomiaréw parametrow elektrycznych linii elektroenergetycznych NN PL/2019v1 - - 2019.09.23 2019.09.01
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162 Wymagania techniczne PSE S.A. dotyczace zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych [PSE-TS.ANTYKOR.PL/2021 2021.05.28 2021.05.28
163 Zasady kwalifikowania producentéw kompozytowych izolatoréw wiszacych do linii 220 kV i 400 kV PSE-TS.IZ-KOM.PROD.PL/2015v.1 2015.07.23 2015.07.01
164 Zasady przeprowadzania odbioru dostaw kompozytowych izolatoréw wiszacych do sieci 220 kV i 400 kV PSE-TS.IZ-KOM.ODB.PL/2015v.1 2015.07.23 2015.07.01
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Zasady
167 kodowania Zasady kodowania FDMB PSE-ST.BE.RB.FDMBv1.1/2020 2020.12.31 2021.01.01
FDMB
Zasady
oznaczania
168 fizycznych Zasady oznaczania Fizycznych Punktéw Pomiarowych PSE-ST.BE.RB.FPP/2018 2018.07.30 2018.07.01
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