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      Warszawa, dnia 11 sierpnia 2020 r. 


PREZES 


URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


 DRE.WKP.744.9.13.2019.MKo4 


DECYZJA 


Na podstawie art. 4 ust. 3, w związku z art. 4 ust. 2 lit. g) rozporządzenia Komisji (UE) 


2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu 


zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 


z 28.11.2017 r.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 


(Dz. U. z 2020 r. poz. 833, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 


postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), 


po rozpatrzeniu wniosku: 


Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej 


z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, 


ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna 


zawartego w pis mie z dnia 11 grudnia 2019 r., znak: Z-532/DP-PR-WK.070.1.2019.1 (data 


wpływu: 13 grudnia 2019 r.), w sprawie zatwierdzenia dokumentu zatytułowanego „Plan 


Testo w”, opracowanego na podstawie art. 43 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 


2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu 


zagroz enia i stanu odbudowy systemo w elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 


z 28.11.2017 r.), dalej: „Rozporządzenie (UE) 2017/2196”, uzupełnionego pismami: z dnia 


21 maja 2020 r., znak: Z-134/DP-PR-WK.070.1.2019.5, z dnia 2 lipca 2020 r., znak: 


Z/170/DP-PR-WK.070.1.2019.7, oraz z dnia 31 lipca 2020 r., znak: Z/207/DP-PR-WK.070. 


1.2019.9, 


postanawiam 


1) zatwierdzic  dokument zatytułowany „Plan Testo w”, opracowany na podstawie art. 43


ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2017/2196, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej


decyzji,


2) ustalic  termin wejs cia w z ycie dokumentu zatytułowanego „Plan Testo w” zgodnie


z wnioskiem strony - na pierwszy dzien  miesiąca kalendarzowego następującego


po upływie 2 miesięcy od daty wydania niniejszej decyzji.
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U Z A S A D N I E N I E 


 


Rozporządzeniem (UE) 2017/2196 przyjęty został kodeks sieci dotyczący stanu 


zagroz enia i stanu odbudowy systemo w elektroenergetycznych. Rozporządzenie okres la 


wymogi dotyczące zarządzania przez OSP stanami zagroz enia, zaniku zasilania i odbudowy 


systemu, koordynacji pracy systemu w całej Unii w stanach zagroz enia, zaniku zasilania 


i odbudowy systemu, symulacji i testo w słuz ących zagwarantowaniu niezawodnej, 


skutecznej i szybkiej odbudowy wzajemnie połączonych systemo w przesyłowych do stanu 


normalnego ze stanu zagroz enia lub zaniku zasilania oraz narzędzi i urządzen  potrzebnych 


do zagwarantowania niezawodnej, skutecznej i szybkiej odbudowy wzajemnie 


połączonych systemo w przesyłowych do stanu normalnego ze stanu zagrożenia lub zaniku 


zasilania. 


 


Uregulowania zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2017/2196 mają na celu zapewnienie 


bezpieczen stwa pracy, zapobieganie rozprzestrzenianiu się lub pogłębianiu incydentu, aby 


uniknąc  rozległego zakło cenia i stanu zaniku zasilania, jak ro wniez  aby umoz liwic  sprawną 


i szybką odbudowę systemu elektroenergetycznego ze stanu zagroz enia lub stanu zaniku 


zasilania. 


 


Okres lony w art. 2 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/2196 zakres rozporządzenia 


wskazuje na zastosowanie do operatoro w systemo w przesyłowych i dystrybucyjnych, 


znaczących uz ytkowniko w sieci, dostawco w usług w zakresie obrony, dostawco w usług  


w zakresie odbudowy, podmioto w odpowiedzialnych za bilansowanie, dostawco w usług 


bilansujących, wyznaczonych operatoro w rynku energii elektrycznej oraz innych jednostek 


wyznaczonych do pełnienia funkcji rynkowych. 


 


Rozporządzenie (UE) 2017/2196 nałoz yło na operatoro w systemu przesyłowego (dalej: 


„OSP”) obowiązek opracowania planu testo w - w terminie do dnia 18 grudnia 2019 r. - 


w porozumieniu z operatorami systemu dystrybucyjnego (dalej: „OSD”), znaczącymi 


uz ytkownikami sieci (dalej: „SGU”) zidentyfikowanymi zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 23 ust. 4, 


z dostawcami usług w zakresie obrony i dostawcami usług w zakresie odbudowy. 


 


Zgodnie z brzmieniem art. 7 Rozporządzenia (UE) 2017/2196 przed przedłoz eniem 


projektu propozycji włas ciwi OSP uwzględniają w nalez yty sposo b opinie 


zainteresowanych stron wyraz one w ramach konsultacji społecznych. Za przeprowadzenie 


konsultacji, kto re trwają co najmniej jeden miesiąc, odpowiedzialni są włas ciwi OSP. 


 


Na mocy zapiso w art. 4 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia (UE) 2017/2196, OSP zobowiązani są 


przedłoz yc  plan testów do zatwierdzenia włas ciwemu organowi regulacyjnemu, zas  


zgodnie z art. 4 ust. 3 organy regulacyjne zobowiązane są do podjęcia decyzji w sprawie 


wniosko w, o kto rych mowa w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia. 
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Pismem z dnia 11 grudnia 2019 r., znak: Z-532/DP-PR-WK.070.1.2019.1 (dalej: „wniosek”) 


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”), wyznaczone operatorem systemu 


przesyłowego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przedłoz yły organowi regulacji - 


Prezesowi URE - do zatwierdzenia dokument zatytułowany „Plan Testów” opracowany na 


podstawie art. 43 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2017/2196, (dalej: „Plan”). 


 


W przedłoz onym wniosku PSE S.A. poinformowały, z e Plan podlegał procesowi konsultacji 


społecznych z zainteresowanymi stronami w dniach od 1 sierpnia 2019 r. do 2 wrzes nia 


2019 r. W ramach tych konsultacji społecznych PSE S.A. przeprowadziły w dniu 9 sierpnia 


2019 r. publiczne spotkanie informacyjne - w celu przedstawienia gło wnych załoz en  


i szczego łowych zapiso w projektu Planu i zapoznania się z opiniami uczestniko w 


spotkania, tj. przedstawicieli OSD, SGU oraz dostawco w usług w zakresie odbudowy.  


W procesie konsultacji społecznych oraz w trakcie spotkania informacyjnego do PSE S.A. 


nie wpłynęła z adna uwaga. 


 


Następnie PSE S.A. konsultowało Plan z OSD zrzeszonymi w ramach Polskiego 


Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (dalej: „PTPiREE”). Na podstawie 


tych konsultacji PSE S.A. opracowały kolejną wersję Planu, kto ra w dniach od  


15 paz dziernika 2019 r. do 15 listopada 2019 r. podlegała ponownym konsultacjom 


społecznym. Uwagi zgłoszone w trakcie kolejnego procesu konsultacji zostały przez 


PSE S.A. rozpatrzone i odpowiednio uwzględnione w dokumencie przedłoz onym do 


zatwierdzenia, a raport z konsultacji zawierający informacje o zgłoszonych uwagach 


i sposobie ich uwzględnienia, stanowił załącznik do wniosku. 


 


W toku postępowania administracyjnego PSE S.A. zostały wezwane pismem Prezesa URE 


z dnia 16 kwietnia 2020 r., znak: DRE.WKP.744.9.2019.MKo4, oraz pismem z dnia 2 czerwca 


2020 r., znak: DRE.WKP.744.9.2019.MKo4, do złoz enia wyjas nien  oraz wprowadzenia 


korekt i uzupełnien  Planu, stanowiącego załącznik do przedłoz onego wniosku. 


 


W odpowiedzi na ww. wezwania Prezesa URE, PSE S.A. pismami: z dnia 21 maja 2020 r., 


znak: Z-134/DP-PR-WK.070.1.2019.5, z dnia 2 lipca 2020 r., znak: Z/170/DP-PR-


WK.070.1.2019.7, oraz z dnia 31 lipca 2020 r., znak: Z/207/DP-PR-WK.070.1.2019.9, kto re 


wpłynęły do URE poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu publicznego, 


uzupełniły wniosek poprzez wprowadzenie zmian wskazanych w wezwaniu. W zakresie 


kwestii budzących wątpliwos ci i wymagających przedstawienia stosownego uzasadnienia, 


PSE S.A. przedstawiły wyczerpujące wyjas nienia wraz z uzasadnieniem. 


 


Na podstawie zgromadzonego w toku postępowania materiału Prezes URE ustalił 


co następuje. 


 


Rozporządzenie (UE) 2017/2196 ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagroz enia 


i stanu odbudowy systemo w elektroenergetycznych ma na celu zapewnienie 


bezpieczen stwa pracy, zapobieganie rozprzestrzenianiu się lub pogłębianiu incydentu, aby 


uniknąc  rozległego zakło cenia i stanu zaniku zasilania, jak ro wniez  aby umoz liwic  sprawną 
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i szybką odbudowę systemu elektroenergetycznego ze stanu zagroz enia lub stanu zaniku 


zasilania. W tym celu kaz dy OSP m.in. dokonuje okresowo oceny włas ciwego 


funkcjonowania wszystkich urządzen  i zdolnos ci wytwo rczych uwzględnionych w planie 


obrony systemu i planie odbudowy. Ocena taka przeprowadzana jest na podstawie 


okresowych testo w urządzen  i zdolnos ci wytwo rczych, kto rych dokonuje się zgodnie 


z Planem sporządzonym przez OSP w porozumieniu z OSD, SGU oraz z dostawcami usług 


w zakresie obrony i dostawcami usług w zakresie odbudowy. W Planie okres la się, kto re 


urządzenia i zdolnos ci wytwo rcze istotne z punktu widzenia planu obrony systemu i planu 


odbudowy wymagają objęcia testami. Plan testo w podlega indywidualnemu zatwierdzeniu 


przez organ regulacyjny - w odniesieniu do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej organem 


włas ciwym do jego zatwierdzenia jest Prezes URE. 


 


PSE S.A., wyznaczone OSP na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, wypełniły ciąz ący na nich 


obowiązek opracowując Plan, a następnie przedkładając go Prezesowi URE do 


zatwierdzenia przy pis mie z dnia 11 grudnia 2019 r., znak: Z-532/DP-PR-WK.070.1. 


2019.1. Publikując na stronie internetowej PSE S.A. Plan, wraz z zaproszeniem do 


zgłaszania uwag, a następnie rozpatrując i odpowiednio uwzględniając te uwagi 


w dokumencie przedłoz onym do zatwierdzenia, krajowy operator systemu przesyłowego 


dopełnił obowiązku polegającego na konsultowaniu tego planu z zainteresowanymi 


stronami. Przeprowadzając konsultacje PSE S.A. kierował się zasadami okres lonymi w art. 


7 Rozporządzenia (UE) 2017/2196, tj. konsultacje trwały co najmniej jeden miesiąc, 


a przedłoz ony projekt Planu uwzględniał w nalez yty sposo b opinie zainteresowanych 


stron. Uwzględnienie lub nieuwzględnienie uwag zostało uzasadnione i przedłoz one 


Prezesowi URE w dokumencie „Raport z procesu konsultacji społecznych dotyczących 


wymogu opracowania „Planu testów" wynikającego z art. 4. ust 2 lit. g) Rozporządzenia 


Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący 


stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych” z dnia 2 grudnia  


2019 r., a zakres i sposo b uwzględnienia uwag zostały uznane przez Prezesa URE. 


 


Po przeprowadzeniu szczego łowej analizy poszczego lnych zapiso w zawartych  


w przedłoz onym Planie, Prezes URE wezwał PSE S.A. do dokonania korekt i uzupełnien  


w tym dokumencie oraz przedstawienia stosownych wyjas nien  we wskazanych kwestiach. 


Zgłoszone uwagi dotyczyły m.in. (i) usunięcia z projektu Planu załącznika nr 2 pn. 


„Testowanie zgodności zdolności modułów wytwarzania energii” zawierającego programy 


ramowe testów zgodności zdolności modułów wytwarzania energii, (ii) uzupełnienia 


i przeredagowania zapiso w Planu odnoszących się do dokumento w zatwierdzanych przez 


Prezesa URE i pozostałych - poprzez dodanie stosownych objas nien , (iii) korekty rozdziału 


V. Zasady ogólne polegającej na przeredagowaniu zapiso w tego rozdziału odnoszących się 


wyłącznie do moduło w wytwarzania energii oraz (iv) szeregu uwag o charakterze 


redakcyjnym i porządkującym. Jedoczes nie wyjas nienia wymagały m.in. kwestie 


dotyczące: (i) układu i zakresu poszczego lnych rozdziało w, (ii) termino w testo w 


okresowych, (iii) uwzględnienia w Planie testo w odbiorowych, (iv) pominięcia OSD  


w procesie przekazywania przez podmiot będący właścicielem SGU dokumentu „Roczny 


raport z testów SGU” oraz (v) warunko w uczestniczenia w testach zainteresowanych stron. 
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W odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE, spo łka PSE S.A. przekazała skorygowany 


dokument udzielając stosownych wyjas nien  na poszczego lne punkty wezwania. OSP nie 


uwzględnił wszystkich uwag zgłoszonych przez Prezesa URE. Odnosząc się do zasadniczej 


uwagi dotyczącej usunięcia z projektu Planu załącznika nr 2 zawierającego dokument pn. 


„Testowanie zgodności zdolności modułów wytwarzania energii” jako dokumentu 


wykraczającego poza minimalne wymogi, o których mowa w art. 43 ust. 3 Rozporządzenia 


(UE) 2017/2196, PSE S.A. przedłożyły jego znaczącą modyfikację. W ramach tych 


modyfikacji PSE S.A. dokonały korekty załącznika nr 2 projektu Planu do postaci 


dokumentu pn. „Wytyczne w zakresie testowania zgodności zdolności modułów 


wytwarzania energii wskazanych zgodnie z art. 11. ust. 4 lit. c) i art. 23 ust. 4 lit. c) NC ER”, 


który zawierał programy ramowe opisujące testowanie zdolności, zarówno nowych jak  


i istniejących modułów wytwarzania energii, wskazanych w Wykazie SGU zatwierdzonym 


przez Prezesa URE.  


 


W odniesieniu do układu i zakresu poszczego lnych rozdziało w Planu PSE S.A. wyjaśniły, że 


rozdziały: IX. Testowanie zgodności przekaźników odłączenia odbioru przy niskiej 


częstotliwości, X. Testowanie systemów komunikacji i XI. Testowanie narzędzi i urządzeń - 


zostały opracowane w s cisłej wspo łpracy z OSD, w ramach prac dedykowanego Zespołu 


PTPiREE, w formie przedstawionej pierwotnie do zatwierdzenia przez Prezesa URE.  


PSE S.A. dostosowały strukturę rozdziało w IX, X i XI do struktury rozdziału VI. Testowanie 


zgodności zdolności modułów wytwarzania energii - w zakresie w jakim było to moz liwe - 


bez koniecznos ci dodawania całkowicie nowych punkto w. W zakresie rozdziału VII. 


Testowanie zgodności instalacji odbiorczych zapewniających regulację zapotrzebowania  


i VIII. Testowanie zgodności zdolności systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) - 


PSE S.A. wyjaśniły, iż obecnie nie wykorzystują usług w zakresie obrony od instalacji 


odbiorczych zapewniających regulację zapotrzebowania oraz usług w zakresie odbudowy 


od systemo w HVDC ze względu na brak takich zdolnos ci w Krajowym Systemie 


Elektroenergetycznym. Zostaną one opracowane w przypadku wykorzystywania przez 


OSP wymienionych w art. 45 i 46 Rozporządzenia (UE) 2017/2196 zdolnos ci w zakresie 


odpowiednio usługi obrony lub usługi odbudowy. Jednoczes nie PSE S.A. oświadczyły, że 


jez eli pojawią się zdolnos ci, o kto rych mowa w rozdziale VII. Testowanie zgodności 


instalacji odbiorczych zapewniających regulację zapotrzebowania i VIII. Testowanie 


zgodności zdolności systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) oraz będą 


wykorzystywane przez operatora w planie obrony systemu lub w planie odbudowy, 


wo wczas bez zbędnej zwłoki, wystąpią zaro wno o aktualizację Planu jak i warunko w 


wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. a) i b) Rozporządzenia (UE) 2017/2196, tj. odpowiednio 


warunko w działania w charakterze dostawco w usług w zakresie obrony i odbudowy KSE. 


 


Odnosząc się do kwestii uwzględnienia w Planie tzw. testo w odbiorowych PSE S.A. 


wyjaśniły, że intencją jest wykorzystanie tych testo w jako pierwszych z testo w okresowych 


celem zmniejszenia sumarycznej liczby testo w danego modułu wytwarzania energii, a tym 


samym minimalizacji koszto w testo w.  
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PSE S.A. dokonały ro wniez  korekty postanowien  Planu dotyczących procesu przekazywania 


przez podmiot będący właścicielem SGU dokumentu pn. „Roczny raport z testów SGU” 


poprzez umieszczenie zapisu, z e raporty te przekazywane są do włas ciwego operatora 


systemu. 


 


W zakresie warunko w uczestniczenia w testach zainteresowanych stron PSE S.A. odwołały 


się do obecnej praktyki stosowanej zgodnie z obowiązującymi dokumentami, tj. Instrukcją 


Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej: „IRiESP”) oraz „Warunkami działania  


w charakterze dostawco w usług w zakresie odbudowy”. PSE S.A. wyjas niły, z e udział firmy 


eksperckiej dotyczy testów modułów wytwarzania energii. W pozostałych przypadkach 


objętych Planem testy wykonuje właściciel obiektu. 


 


W odpowiedzi na wezwanie PSE S.A. potwierdziły również, z e dokumenty związane 


z Planem (wymienione w rozdziale XIV.) są zgodne z zapisami Planu i nie wymagają zmian 


związanych z wejs ciem w z ycie Planu. W przypadku zmian w dokumentach związanych 


skutkujących koniecznos cią zmian Planu OSP podejmie stosowne działania. 


 


Pismem z dnia 2 czerwca 2020 r., Prezes URE ponownie wezwał PSE S.A. do korekty 


projektu Planu oraz dokonania dodatkowych uzupełnien  w złoz onym wniosku. W piśmie 


tym Prezes URE wezwał PSE S.A. m.in. do usunięcia załącznika nr 2 do Planu pn. „Wytyczne 


w zakresie testowania zgodności zdolności modułów wytwarzania energii wskazanych 


zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) i art. 23 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196” 


podtrzymując dotychczasową argumentację, że dokument ten wykracza poza zakres 


określony w art. 43 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2017/2196 i nie będzie podlegał 


zatwierdzeniu jako integralna część Planu. Wskazując również, że zakres tego dokumentu 


nie odbiega od innych – licznych dokumentów stosowanych przez OSP i OSD jako 


„wewnętrzne” dokumenty zatwierdzane przez Zarządy Spółek. Ponadto w celu 


uporządkowania i doprecyzowania zapisów Planu, w piśmie tym Prezes URE wezwał do 


usunięcia z treści całego Planu – za wyjątkiem rozdziału XIV. Dokumenty związane – 


wszystkich zapisów, które zawierają odniesienie do dokumentów niezatwierdzanych 


przez Prezesa URE oraz weryfikacji właściwego użycia skrótów OSD/OSDp/OSDn (skróty 


te odpowiednio oznaczają – OSD to operator systemu dystrybucyjnego; OSDp to operator 


systemu dystrybucyjnego przyłączony do sieci przesyłowej; OSDn to operator systemu 


dystrybucyjnego nie przyłączony do sieci przesyłowej) w całym dokumencie Planu wraz  


z załącznikami. Jednocześnie PSE S.A. zostały wezwane do przedstawienia wyjas nien  m.in. 


w kwestiach: (i) rozszerzenia zakresu projektu Planu o art. 48 i art. 49 Rozporządzenia 


(UE) 2017/2196, (ii) zakresu testów dedykowanych modułom wytwarzania energii 


elektrycznej, (iii) harmonogramu testowania funkcjonalności krytycznych narzędzi  


i urządzeń oraz przekaźników odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości i roli 


odbiorców w tych testach, a także (iv) obligatoryjnego udziału przedstawiciela OSP i OSD 


w testach. 


W odpowiedzi na wezwanie PSE S.A. wprowadziły zmiany wskazane w wezwaniu oraz 


przedstawiły wyczerpujące wyjas nienia wraz z uzasadnieniem. Z projektu Planu usunięty 
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został załącznik nr 2, a w pozostałych załącznikach wprowadzono odwołanie do IRiESP  


(w odniesieniu do testo w dotyczących istniejących moduło w wytwarzania energii), do 


Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks 


sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. 


UE L 112/1 z 27.04.2016 r.), dalej: „Rozporządzenie (UE) 2016/631” oraz dokumento w 


opracowanych na jego podstawie (w odniesieniu do testo w dotyczących nowych moduło w 


wytwarzania energii). W całym Planie skorygowano odwołania do Rozporządzen  Komisji 


(UE) i dokumento w opracowanych na podstawie tych rozporządzen  oraz dokumento w 


zatwierdzanych przez Prezesa URE. W zakresie właściwego użycia skrótów OSD/OSDp/ 


OSDn doprecyzowano zapisy dotyczące harmonogramu testowania zdolnos ci gło wnych 


oraz rezerwowych z ro deł zasilania dla gło wnego punktu dyspozytorskiego – wskazując 


jednoznacznie, z e testy te przeprowadza OSDp.  


 


Mając na względzie wymogi okres lone w Rozporządzeniu (UE) 2016/631 i uwzględniając 


wymagania zawarte w IRiESP, Wykazie SGU, Planie obrony systemu i Planie odbudowy, 


OSP opracował zakres testo w dla istniejących moduło w wytwarzania energii w zakresie 


wymaganym powyz szymi dokumentami. W stosunku do nowych moduło w wytwarzania 


energii zakres testo w wynika z zapiso w Rozporządzenia (UE) 2016/631, Wykazu SGU oraz 


Planu obrony systemu i Planu odbudowy. PSE S.A. przestawiły obszerne wyjas nienia 


odnos nie przyjętego zakresu Planu konkludując stwierdzeniem, iż „uwzględniając 


powierzoną OSP odpowiedzialność w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, koniecznym 


jest, aby Plan obejmował swoim zakresem również warunki wykonywania testów zgodnie  


z wymaganiami przedstawionymi w art. 48 i 49 NC ER”. 


 


Odnośnie przyjętego w Planie harmonogramu testowania funkcjonalności narzędzi 


i urządzeń PSE S.A. wyjas niły, z e wynika on z obecnej praktyki operatoro w. Obecnie OSP 


i operatorzy systemów dystrybucyjnych, którzy posiadają bezpośrednie połączenie z siecią 


przesyłową (OSDp) przeprowadzają testy poszczególnych narzędzi znacznie częściej (OSP 


- raz na miesiąc) niż co 3 lata – wskazane w art. 49 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2017/2196. 


Jednocześnie PSE S.A. potwierdziły, że wskazane w Planie obrony systemu krytyczne 


narzędzia i urządzenia są objęte zakresem Planu. 


 


PSE S.A. podtrzymały dotychczasowe postanowienia zakładające obligatoryjny udział 


przedstawiciela OSP i OSD w testach, zwracając uwagę na zapisy obowiązującej IRiESP 


oraz art. 43 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/2196 - w zakresie obowiązków OSP. 


Jednocześnie PSE S.A. podkres liły, z e rola odgrywana przez moduły wytwarzania energii  


w Planie obrony systemu i Planie odbudowy jest na tyle ważna, że przedstawiciele OSP  


i właściwego operatora powinni uczestniczyć w testach w tym zakresie wskazując, że 


postanowienia te zostały wypracowane wspólnie przez przedstawicieli OSP i OSD,  


w ramach dedykowanego zespołu PTPiREE. PSE S.A. zwróciły również uwagę, że każdy 


operator może zrezygnować z udziału w testach i przekazać tę informację do właściciela 


modułu wytwarzania energii. 


 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr 174 (3128) 12 sierpnia  2020 r. 


8







8 


 


Jednoczes nie PSE S.A. skorygowały - w trybie uzupełnienia wniosku - niekto re zapisy 


projektu Planu m.in. zapisy dotyczące trybu wprowadzania zmian w Planie poprzez 


przyjęcie analogicznego brzmienia tych zapiso w jak w dokumencie pn. „Warunki dotyczące 


bilansowania na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada  


2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania z dnia 27 lutego 2020 r.” 


zatwierdzonego decyzją Prezesa URE z dnia z dnia 5 marca 2020 r., znak: DRR.WRE.744. 


35.2019.PSt. 


 


Ponadto OSP os wiadczył, z e zakres zmian w przedłoz onym do zatwierdzenia 


zaktualizowanym Planie, wynikający z uwag i wytycznych zawartych w wezwaniach 


Prezesa URE przesłanych w toku niniejszego postępowania administracyjnego, nie jest 


istotny na tyle, by wymagał przeprowadzania ponownego procesu konsultacji. 


 


W toku postępowania, oceniając przedłoz ony projekt Planu, Prezes URE zwracał uwagę na 


stosowanie reguł okres lonych w art. 4 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/2196, 


uwzględniając i respektując powierzoną włas ciwemu OSP odpowiedzialnos c  w celu 


zapewnienia bezpieczen stwa systemu, z uwzględnieniem wymogo w przepiso w krajowych. 


 


Podejmując niniejszą decyzję Prezes URE podzielił stanowisko PSE S.A., zgodnie z kto rym 


przepis art. 43 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2017/2196 w brzmieniu: „Plan testów 


uwzględnia okresowość i warunki wykonywania testów zgodnie z minimalnymi 


wymaganiami przedstawionymi w art. 44–47” - opisuje minimalny, bezwzględnie 


wymagany zakres, kto ry powinien byc  okres lony w opracowanym Planie, przy czym brak 


uwzględnienia w Planie systemu komunikacji (art. 48) oraz narzędzi i urządzen  (art. 49) 


mo głby byc  uznany za nienalez yte zastosowanie, wynikającej z art. 4 ust. 1 lit. f) 


Rozporządzenia (UE) 2017/2196, zasady respektowania powierzonej OSP 


odpowiedzialnos ci w celu zapewnienia bezpieczen stwa systemu. Nalez y ro wniez   


zgodzic  się z argumentacją PSE S.A., iz  realizacja planu odbudowy jest bezwzględnie 


uzalez niona od poprawnie działających systemo w komunikacji głosowej, stąd istnieje 


koniecznos c  przeprowadzania testo w tych systemo w. Podobne znaczenie ma dostępnos c  


krytycznych narzędzi i urządzen  okres lonych zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Komisji 


(UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu 


przesyłowego energii elektrycznej (Dz. U. UE L 220/1 z 25.08.2017 r.) oraz rozdzielni 


wskazanych jako istotne/niezbędne na potrzeby procedur ujętych w planie odbudowy 


zgodnie z art. 23 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2017/2196. 


 


Prezes URE miał takz e na uwadze fakt, iz  Plan był opracowywany w konsultacji m.in. 


z włas ciwymi OSD w ramach dedykowanego Zespołu przy PTPiREE i następnie poddany 


konsultacjom społecznym zgodnie z art. 7 Rozporządzenia (UE) 2017/2196. 


W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły z adne uwagi dotyczące objęcia zakresem 


Planu systemo w komunikacji oraz narzędzi i urządzen  – wskazanych w art. 48 i 49 


Rozporządzenia (UE) 2017/2196.  
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Uwzględniając powyz sze oraz powierzoną OSP odpowiedzialnos c  w celu zapewnienia 


bezpieczen stwa systemu zasadnym jest, aby zgodnie z wymaganiami przedstawionymi 


w art. 44–49 Rozporządzenia (UE) 2017/2196 przedłoz ony Plan uwzględniał okresowos c  


i warunki wykonywania testo w w zakresie: 


 zgodności zdolności modułów wytwarzania energii,  


 zgodności przekaźników odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości, 


 systemów komunikacji, 


 narzędzi i urządzeń, 


przy czym, zgodności instalacji odbiorczych zapewniających regulację zapotrzebowania 


oraz zgodności zdolności systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) - zostaną 


opracowane w przypadku wykorzystywania przez OSP takich zdolności w zakresie usługi 


odbudowy. 


 


Prezes URE uwzględnił wniosek PSE S.A. w zakresie ustalenia terminu wejścia w życie 


Planu na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 2 miesięcy 


od daty wydania niniejszej decyzji. Przesunięcie terminu wejścia w życie Planu wynika 


z konieczności dostosowania przez OSP dokumentu przywołanego w rozdziale XIV. 


Dokumenty związane zatytułowanego „Procedura testowania modułów wytwarzania 


energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii 


a operatorem systemu na potrzeby testów zgodności” do postanowień Planu.  


 


Mając na względzie powyz sze ustalenia postanowiono orzec jak w sentencji. 


 


 


POUCZENIE 


 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 


Ochrony Konkurencji i Konsumento w, za pos rednictwem Prezesa URE, w terminie 


dwutygodniowym od dnia jej doręczenia [art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz 


art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 


cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, ze zm.)]. Odwołanie nalez y przesłac  na adres: Urząd 


Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 


2. Odwołanie od decyzji Prezesa URE powinno czynic  zados c  wymaganiom przepisanym dla 


pisma procesowego oraz zawierac  oznaczenie zaskarz onej decyzji i wartos ci przedmiotu 


sporu, przytoczenie zarzuto w, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodo w, a takz e zawierac  


wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całos ci lub częs ci (art. 47949 Kodeksu postępowania 


cywilnego). 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000,00 zł, zgodnie z art. 


32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 


w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755, ze zm.). Strona moz e ubiegac  się o zwolnienie 


od koszto w sądowych, stosownie do przepiso w art. 101 ustawy o kosztach sądowych 


 w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepiso w art. 117 


ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 


4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moz e zrzec się prawa do wniesienia 


odwołania wobec organu administracji publicznej, kto ry wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – 
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Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 


publicznej os wiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja 


staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania 


administracyjnego). 


 


 
Załącznik nr 1: 


Plan Testo w opracowany na podstawie art. 43 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 


z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia 


i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych. 


 


Prezes 


Urzędu Regulacji Energetyki 


z upowaz nienia, 


 


                                /-/ Adam Dobrowolski 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  
na rachunek: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 


 
 


/-/  Michał Kozioł 
 


 


Otrzymuje: 


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 


ul. Warszawska 165 


05-520 Konstancin-Jeziorna 
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Polskie Sieci
------------------E lektroenergetyczne


I. Podstawa prawna i cel dokumentu
1. „Plan testów” opracowany został przez OSP na podstawie art. 43 ust. 2 w związku 


z art. 4 ust. 2. lit. g) NC ER .


2. OSP określa „Plan testów” w porozumieniu z OSD, SGU zidentyfikowanymi zgodnie 


z art. 11 ust. 4 i art. 23 ust. 4 NC ER, z dostawcami usług w zakresie obrony systemu 


i dostawcami usług w zakresie odbudowy. Dokument określa, które urządzenia 


i zdolności wytwórcze istotne z punktu widzenia Planu obrony systemu i Planu 


odbudowy wymagają objęcia testami, zgodnie z wymogami ustanowionymi w art. 44 


-  49 NC ER.


II. Zakres podmiotowy obowiązywania
1. Niniejszy dokument swym zakresem obejmuje podmioty i ich obiekty, w szczególności 


należące do:


a) Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP),


b) Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych (OSD),


c) Właścicieli SGU, objętych Wykazem SGU,


d) Dostawców usług w zakresie obrony systemu,


e) Dostawców usług w zakresie odbudowy.


Ili. Definicje i skróty
Definicje i skróty stosowane w niniejszym dokumencie są zgodne z definicjami 
zawartymi w rozporządzeniach NC ER, NC RfG, NC HVDC, SO GL, NC DC oraz w IRiESP.
IRiESP -  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zatwierdzona przez Prezesa URE;


Moduł wytwarzania energii (PGM) - synchroniczny moduł wytwarzania energii albo moduł 
parku energii;


NC DC -  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające 
kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru;


NC ER -  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające 
kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych;


NC HVDC -  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające 
kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego 
napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego;


NC RfG -  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające 
kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci; 


OSD -  Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego;


OSDn -  Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć
dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową;


OSDp -  Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć
dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową;


OSP -  Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego;


Plan obrony systemu -  dokument opracowany na podstawie art. 11 NC ER;


Plan odbudowy -  dokument opracowany na podstawie art. 23 NC ER; Ei>


Prezes URE -  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; UHZĘMJ REGULACJI e n e r g e t y k i
O J  O J ’ Z t poważnienia


Przekaźnik SCO -  urządzenie (w rozwiązaniu jako indywidualny przekagifi^Eicflekcja 
w terminalach zabezpieczeniowych lub sterownikach układu sterow^aR3l^jt)^?eŚlźt|^6ęENEitGii 


pomiar częstotliwości i porównanie częstotliwości zmierzonej z


\  — A


1m Dobrowolsl
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kryterialną, po przekroczeniu której generowany jest sygnał sterujący w celu wyłączenia 
odbioru za pomocą wyłączników;


Rozdzielnie istotne w procesie odbudowy -  rozdzielnie wskazane zgodnie z art. 23 ust. 4 
lit. e) NC ER;


SGU -  w niniejszym dokumencie rozumiane jako obiekty zidentyfikowane przez OSP 
i określone w „Wykazie SGU”;
SO GL - Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające 
wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej;


Układ SCO -  zespół urządzeń realizujących pomiar częstotliwości za pomocą przekaźnika 


SCO, dystrybucję sygnałów sterujących i wyłączenie odbioru za pomocą wyłączników; 


Właściwy operator systemu -  OSP, OSDp lub OSDn, w którego sieci znajduje się miejsce 
przyłączenia obiektu, instalacji, lub modułu wytwarzania energii będącego SGU;


Wykaz SGU -  dokument opracowany przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) oraz art. 23 ust. 
4 lit. c) NC ER i zatwierdzony przez Prezesa URE.


IV. Zasady wdrożenia oraz dokonywania zmian
1. „Plan testów” opracowywany jest przez OSP na podstawie art. 43 ust. 2 w związku 


z art. 4. ust. 2 lit. g) NC ER i podlega konsultacjom społecznym trwającym co najmniej 
jeden miesiąc, zgodnie z art. 7 NC ER.


2. OSP publikuje na swojej stronie internetowej komunikat, informujący o rozpoczęciu 
procesu konsultacji społecznych „Planu testów”, miejscu i sposobie nadsyłania uwag 


oraz okresie przewidzianym na konsultacje.


3. Po zakończeniu okresu przewidzianego na konsultacje społeczne oraz uwzględnieniu 
w należyty sposób opinii zainteresowanych stron, OSP przedkłada Prezesowi URE do 
zatwierdzenia „Plan testów” wraz z raportem z konsultacji społecznych 
uzasadniającym uwzględnienie lub nieuwzględnienie uwag zainteresowanych stron.


4. Przedłożony Prezesowi URE do zatwierdzenia „Plan testów”, wraz z raportem 
z konsultacji społecznych, OSP publikuje na swojej stronie internetowej.


5. OSP publikuje zatwierdzony przez Prezesa URE „Plan testów” na swojej stronie 
internetowej.


6. Każdej zmiany „Planu testów” dokonuje się poprzez opracowanie przez OSP nowego 
„Planu testów” albo wyłącznie projektowanych zmian obowiązującego „Planu testów”. 
Rozdział IV ust. 1 - 5 stosuje się odpowiednio, przy czym przy każdej zmianie OSP 
określa nowe brzmienie zmienianych postanowień „Planu testów” oraz przyczynę 
zmiany.


7. W przypadku zmiany IRiESP, która będzie skutkować koniecznością zmiany 
zawartych w „Planie testów” odwołań do postanowień/punktów powołanego 
dokumentu, OSP publikuje na stronie internetowej stosowaną informację w tym 
zakresie wraz z tabelą korelacji i tekstem jednolitym „Planu testów” bez potrzeby 
stosowania procedury zmiany „Planu testów” wskazanej w ust. 6 informując o tym 
Prezesa URE.


Polskie Sieci
_________ Elektroenergetyczne


V. Zasady ogólne
1 .


2 .


3 .


Test należy przeprowadzać w sposób minimalizujący wpływ jego wykonywania 
na użytkowników systemu.


Wynik testu uznaje się za pozytywny, jeżeli test został przmi»wa<te^ 
i wykazał spełnienie wymagań opisanych w niniejszym dokum£nęfęażnieaia J "111 '  ̂L A! 1


W przypadku negatywnego wyniku testu, w czasie do 30 dni 
podmiot opracuje program naprawczy wraz z harmonogr5ffi:


g S IM ^ i ia ,


4


BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr 174 (3128) 12 sierpnia  2020 r. 


15







Podmioty objęte wymogiem powtarzają testy dopóki nie spełnią wymaganych 
kryteriów.


4. Każdy test powinien zakończyć się właściwym protokołem, zgodnym ze wzorem 
określonym w Rozdziale XV.


5. Coroczną informację zbiorczą o przeprowadzonych testach obiektów i ich wynikach 
za rok ubiegły, podpisaną przez osoby upoważnione, podmiot będący właścicielem 
obiektu, inny niż OSD, przekazuje do właściwego operatora systemu, nie później niż 
do 31 marca roku następującego po roku wykonania testów. Dla obiektów, dla których 
protokoły mają wynik negatywny (na dzień przekazania informacji), należy 
obligatoryjnie dołączyć program naprawczy wraz z harmonogramem jego wdrożenia, 
o którym mowa w ust. 3.


6. OSDn przekazuje, do 10 kwietnia każdego roku, do OSDp informację zbiorczą 
o przeprowadzonych testach obiektów i ich wynikach za rok ubiegły ze swego obszaru 
działania.


7. OSDp przekazuje, do 30 kwietnia każdego roku, do OSP informację zbiorczą 
o przeprowadzonych testach obiektów i ich wynikach za rok ubiegły ze swojego 
obszaru działania (uwzględniając także informacje przekazane przez OSDn).


8. Testy, o których mowa w niniejszym dokumencie, przeprowadzane są na koszt 


właścicieli obiektu.


9. W czasie testu należy zapewnić udział przedstawicieli właściciela obiektu, 


niezbędnych do poprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia testu.


Polskie Sieci
— Elektroenergetyczne


VI. Testowanie zgodności zdolności modułów wytwarzania energii 
VI.1 Wymagania ogólne


1. Testy modułów wytwarzania energii będących SGU obejmują:


a) moduły wytwarzania energii (PGM) podlegające wymaganiom IRiESP;


b) moduły wytwarzania energii dostawców usług, na podstawie umów zawartych 


zgodnie z „Warunkami działania w charakterze dostawców usług w zakresie 


odbudowy'’;
c) moduły wytwarzania energii (PGM) podlegające wymaganiom NC RfG.


2. Testy modułów wytwarzania energii będących SGU powinny być przeprowadzane 


w oparciu o zasady i wymagania określone:


a)


b)


c)


d)


dla istniejących modułów wytwarzania energii, z wyłączeniem modułów 
wytwarzania energii powołanych w pktb) i c)-zgodnie z wymaganiami IRiESP;


dla modułów wytwarzania energii, należących do dostawców usług, dla których 
posiadają oni umowy zawarte na podstawie „Warunków działania 
w charakterze dostawców usług w zakresie odbudow/ -  zgodnie 
z wymaganiami „Warunków działania w charakterze dostawców usług 
w zakresie odbudowy";


dla istniejących modułów wytwarzania energii objętych stosowaniem wymogów 
NC RfG -  zgodnie z wymaganiami NC RfG i dokumentem opracowanym przez 
OSP na podstawie art. 41 ust. 3 i ust. 4 NC RfG, oraz wymaganiami IRiESP 
w zakresie zdolności nie uregulowanych w NC RfG i w dokumentach 
opracowanych na podstawie NC RfG;


dla nowych modułów wytwarzania energii podlegających,^.Nę. RfG, 
z wyłączeniem modułów wytwarzania energii p o w o ł^y g f^  
z wymaganiami NC RfG i dokumentem opracowanym3x?ez;G£P:Xia podstawie 
art. 41 ust. 3 i ust. 4 NC RfG, oraz wymaganiami IRiESP w zakeesieizdOjlRości 
nie uregulowanych w NC RfG oraz w dokumerMSh^TsIjyiSBWS^fP^yiS^TRGn 
podstawie NC RfG. elfI t m c zn ^j i ciepf,
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3. W ramach testów potwierdzających zdolność modułów wytwarzania energii 


do spełnienia wymagań wskazanych w Wykazie SGU wyróżnia się następujące 


rodzaje testów:


a) testy odbiorowe zdolności technicznych, określonych odpowiednio dla rodzaju 


i typu modułu wytwarzania energii, wykonywane w sposób zdarzeniowy, 


po wdrożeniu środków lub na etapie przyłączania modułu wytwarzania energii 


do sieci albo po wdrożeniu działań naprawczych po przejściowym okresie utraty 


przez PGM wymaganych zdolności, przy czym test odbiorowy jest pierwszym 


z testów okresowych. Zakres testu okresowego jest nie większy niż zakres 


testu odbiorowego;


b) testy okresowe, w okresach o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego 


dokumentu.


4. Okresowe testy sprawdzające przeprowadzane są cyklicznie, w okresach opisanych 
w Rozdziale VI ust. 2.


5. Testy sprawdzające moduły wytwarzania energii posiadające zdolność do rozruchu 


autonomicznego przeprowadzane są zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa URE 


„Warunkami działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy” 
w przypadku dostawców usług posiadających zawarte umowy o świadczeniu usług 


w zakresie odbudowy lub, zgodnie z IRiESP i z NC RfG, w pozostałych przypadkach.


6. Tabele przyporządkowujące testy SGU do sprawdzanych zdolności technicznych, 


wskazanych w Wykazie SGU stanowią załącznik 1 do niniejszego dokumentu.


7. Testy dotyczące zdolności modułów wytwarzania energii będących SGU 
przeprowadzane są przez właściciela modułu wytwarzania energii i powinny odbywać 
się w obecności przedstawicieli właściwego operatora systemu, do którego sieci 
przyłączony jest moduł wytwarzania energii oraz przedstawiciela OSP.


8. W testach sprawdzających zdolności modułów wytwarzania energii określonych 
w pkt. 7, powinna uczestniczyć niezależna firma ekspercka, jeżeli udział takiej firmy 
jest niezbędny ze względu na zakres programu prób, zatrudniona przez właściciela 
modułu wytwarzania energii i uzgodniona z właściwym operatorem systemu i OSP. 
Możliwe jest wytypowanie dla danego obszaru merytorycznego (określonej grupy 
testów sprawdzających) odrębnej, niezależnej firmy eksperckiej, o ile takie 
rozwiązanie zostanie uzgodnione pomiędzy stronami. Firma ekspercka nie powinna 


być zaangażowana w jakiekolwiek prace przy budowie SGU, będącego przedmiotem 


przeprowadzenia obiektowych testów sprawdzających.


9. Wymaga się, aby co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem 
przeprowadzenia testu zgodności właściciel zakładu wytwarzania energii 
poinformował o zamiarze przeprowadzania danego testu OSP i właściwego OSD 
w przypadku przyłączenia do jego sieci.


Vl.2 Harmonogram testowania
1.


2 .


3.


4 .


Testy SGU przeprowadzane są po uruchomieniu nowego PGM lub modernizacji 


istniejącego PGM -  jako testy odbiorowe.


Okresowe testy sprawdzające zdolności PGM przeprowadzane są według 


„Harmonogramu testów SGU” sporządzanego przez podmiot będący właścicielem 


PGM w porozumieniu z właściwym operatorem systemu. Wzór „Harmonogramu testów 


SGU" stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.


Testy o których mowa w pkt. 2 wykonuje się w okresach S f ^ j ^ ip j ^ jg j ^ ^ ^ G E T y K ł  
w załączniku nr 1 oraz w terminach określonych w „HarmoBQgrara»6ete6tów SGU”


o którym mowa w pkt 2. DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGh


„Harmonogram testów SGU’, o którym mowa w pkt. 2 sporządza


[Mm Dobrowols
— T \
rOWOlŚłd~'


6


BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr 174 (3128) 12 sierpnia  2020 r. 


17







r Polskie Sieci
Elektroenergetyczne


5. „Harmonogram testów SGU” oraz jego aktualizacje przesyłane są corocznie, przez 


podmiot będący właścicielem SGU, do właściwego operatora systemu, w terminie 


do 30 listopada roku poprzedzającego i uwzględniają plany remontów kapitalnych 


i modernizacji zgłoszone, przez właścicieli SGU, do rocznego planu koordynacyjnego 


remontów prowadzonego przez OSP.


6. OSDn przesyła do OSDp zbiorczy „Harmonogram testów SGU" ze swojego obszaru 


działania, w terminie do 10 grudnia roku poprzedzającego. OSDp przesyła do OSP 


zbiorczy „Harmonogram testów SGU” (uwzględniający informacje przekazane przez 


OSDn) ze swojego obszaru działania, w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego.


7. OSP opracowuje zbiorczy „Harmonogram testów SGU”, obejmujący bieżący rok 


i 4 kolejne, do 31 stycznia roku bieżącego.


Vl.3 Raport z testów
1. Przeprowadzenie testu SGU kończy się sporządzeniem i podpisaniem protokołu przez 


strony uczestniczące w teście. Wzór protokołu z testowania SGU stanowi załącznik 


nr 4 do niniejszego dokumentu.


2. „Roczny raport z testów SGU” (załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu) 


przekazywany jest do właściwego operatora systemu, przez podmiot będący 


właścicielem SGU, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale V ust. 5 niniejszego 


dokumentu.


VII. Testowanie zgodności instalacji odbiorczych zapewniających regulację 


zapotrzebowania
Testy zgodności zdolności instalacji odbiorczych zapewniających regulację 


zapotrzebowania zostaną opracowane w przypadku wykorzystywania przez OSP takich 


zdolności w zakresie usługi obrony.


VIII. Testowanie zgodności zdolności systemów wysokiego napięcia prądu 


stałego (HVDC)
Testy zgodności zdolności systemów wysokiego napięcia prądu stałego HVDC zostaną 


opracowane w przypadku wykorzystywania przez OSP takich zdolności w zakresie usługi 


odbudowy.


IX. Testowanie zgodności przekaźników odłączenia odbioru przy niskiej 
częstotliwości


IX.1 Wymagania ogólne
1. Testy zgodności przekaźników przeprowadzane są przez każdego właściciela układu 


SCO na podstawie wymagań IRiESP i metod powołanych w art. 47 NC ER.


2. Testy przekaźników obejmują test układu SCO.


!X.2 Harmonogram testowania
1. Harmonogramy testów układów SCO są opracowywane przez właścicieli układów SCO


dla każdego roku na okres kolejnych 5 lat corocznie do 30 listopada roku 


poprzedzającego. Informacja o harmonogramie testów P^eka^ ^ ^ j ^ f ^ 5 @ f Eiq |RGETYKI
jego wezwanie. Z t poważnienia


2. Testy układów SCO wykonuje się co najmniej co 5 lat lub w terrrlWilEKresku 
po modernizacji układu SCO. d e p a r t a m e n t u  ryn k ó wDEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII
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IX.3 Raport z testów
1. Przeprowadzenie testu kończy się sporządzeniem i podpisaniem protokołu. Wzór 


protokołu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu.


X. Testowanie systemów komunikacji
X.1 Wymagania ogólne


1. Wymagania dla systemów komunikacji głosowej zostały określone przez OSP na 


podstawie art. 41 ust. 2 NC ER w dokumencie „NCER -  Wymagania techniczne dla 


systemów komunikacji głosowej”.


2. Przed przystąpieniem do testów należy potwierdzić, że testowane systemy komunikacji 


pracują normalnie (brak usterek, aktywnych alarmów itp.).


3. Na czas testów należy zapewnić awaryjne środki komunikacji.


4. W testach bierze udział bezpośredni użytkownik systemu komunikacji oraz służby 


techniczne odpowiedzialne za utrzymanie systemów komunikacji.


5. Testy systemów komunikacji powinny potwierdzić interoperacyjność systemów 


komunikacji, wzajemne rozpoznanie uczestników komunikacji, uwzględniać priorytety 


połączeń.


6. Testy systemów komunikacji powinny potwierdzić niezawodność systemu i odporność 


na pojedyncze punkty awarii, gwarantującą niezakłóconą wymianę informacji 


w przypadku awarii któregokolwiek pojedynczego urządzenia działającego w systemie 


komunikacji głosowej oraz niezakłóconą komunikację w czasie testu na zasilaniu 


awaryjnym testowanego obiektu potwierdzającego jego zdolność do wymiany 


informacji na potrzeby Planu odbudowy przez okres co najmniej 24 godzin w razie 


całkowitego braku zewnętrznego zasilania energią elektryczną.


7. Podczas testów systemów komunikacji głosowej sprawdzana jest wymiana informacji 


pomiędzy współpracującymi ze sobą obiektami:


a) Centrum dyspozytorskie OSP -  Centrum dyspozytorskie OSDp;


b) Centrum dyspozytorskie OSD -  Centrum dyspozytorskie OSD;


c) centrum dyspozytorskie właściwego operatora systemu - zakład wytwarzania 


energii, posiadający moduły wytwarzania energii wskazane jako SGU 


w Wykazie SGU;


d) centrum dyspozytorskie właściwego operatora systemu - rozdzielnie istotne 


w procesie odbudowy.


X.2 Harmonogram testowania
1.


2 .


3 .


Co najmniej raz na rok OSP, właściciele SGU, OSD oraz dostawcy usług w zakresie 


odbudowy przeprowadzają test systemów komunikacji głosowej. Test obejmuje 


również rozdzielnie istotne w procesie odbudowy.


Co najmniej raz na pięć lat OSP, właściciele SGU, OSD oraz dostawcy usług 


w zakresie odbudowy przeprowadzają test rezerwowego zasilania systemów 


komunikacji. Test obejmuje również rozdzielnie istotne w procesie odbudowy.


komunikacji opracowywane są we'l>#ża]Śmnej 


w zakresie w jakim konieczny jest w s p ó łu d z ia ł^ ^ ^ ^ j^ j^ M ^ t^ P , GETYKI


Harmonogramy testów systemów


koordynacji, ---------------------  ---------------------- , --------- -------------------------------


właścicieli SGU, OSD oraz dostawców usług w zakresie odbudowy^^p^ęfajnie


do 30 listopada roku poprzedzającego. DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA"'*
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4. W terminie do 30 listopada każdego roku, OSP w porozumieniu z sąsiednimi OSP 


przygotowuje harmonogram testów na rok kolejny, dotyczący testowania komunikacji 


głosowej.


X.3 Raport z testów


1. Przeprowadzenie testu kończy się sporządzeniem i podpisaniem protokołu. Wzór 


protokołu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu.


XI. Testowanie narzędzi i urządzeń
XI.1 Wymagania ogólne


1. Testy rozdzielni istotnych w procesie odbudowy obejmują potwierdzenie minimalnych 


zdolności w zakresie:


a) funkcjonowania obiektu przy braku podstawowych źródeł zasilania - obiekt 


zasilany z układu autonomicznego zasilanego agregatem prądotwórczym 


lub z baterii akumulatorów. Celem testu jest potwierdzenie zdolności do pracy 


autonomicznej rozdzielni przez 24 godziny przy zachowaniu jej podstawowych 


zdolności ruchowych;


b) komunikacji (łączność głosowa z właściwym centrum dyspozytorskim);


c) wykonywania łączeń:


i. wyłącznikami w polach NN/WN,


ii. polach funkcyjnych SN (transformatorów, łączników szyn, potrzeb własnych, 


baterii kondensatorów);


d) podania napięcia od strony NN/WN do pola potrzeb własnych;


e) telemetrycznym (możliwość przesłania danych pomiarowych z ww. pól 


do nadrzędnego centrum dyspozytorskiego OSD/OSP (o ile posiada 


odwzorowanie).


2. Testy opisane w ust. 1 pkt 1 lit. b) -  e) odbywają się w warunkach opisanych 


w ust. 1 pkt 1 lit. a).


Xl.2 Harmonogram testowania
1. Co najmniej raz na rok OSP przeprowadza test zdolności głównych oraz rezerwowych 


źródeł zasilania dla głównego i rezerwowego punktu dyspozytorskiego.


2. Co najmniej raz na rok OSDp przeprowadza test zdolności głównych oraz rezerwowych 


źródeł zasilania dla głównego punktu dyspozytorskiego.


3. OSP przeprowadza cyklicznie, co najmniej raz na rok, testy funkcjonalności 


krytycznych narzędzi i urządzeń wskazanych w Planie obrony systemu.


4. Podmioty będące właścicielami rozdzielni istotnych w procesie odbudowy dokonują ich 


testów co najmniej raz na pięć lat.


5. Harmonogram testów rozdzielni istotnych w procesie odbudowy jest opracowywany 


przez właścicieli obiektów, dla każdego roku na okres kolejnych 5 lat, corocznie do 30 


listopada roku poprzedzającego. Informacja o harmonogramie testów przekazywana 


jest do OSP na jego wezwanie.


6. OSP przeprowadza cyklicznie, co najmniej raz na rok, testy procedur przeniesienia 


głównego punktu dyspozytorskiego do rezerwowego punktu dyspozytorskiego.


9


pdf.zes
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z i.poważnienia


DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 


ELEKTRYCZNEJ ICIEPLJ


m Dobrowolsfó


BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr 174 (3128) 12 sierpnia  2020 r. 


20







Polskie Sieci
—ii ....—, E lektroenergetyczne


XI.3 Raport z testów
1. Przeprowadzenie testu kończy się sporządzeniem i podpisaniem protokołu.


a) Wzór protokołu z testu zdolności głównych oraz rezerwowych źródeł zasilania dla 


głównego i rezerwowego punktu dyspozytorskiego OSP stanowi załącznik nr 9 


do niniejszego dokumentu;


b) Wzór protokołu z testu zdolności głównych oraz rezerwowych źródeł zasilania dla 


głównego punktu dyspozytorskiego OSDp stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 


dokumentu;


c) Wzór protokołu testy funkcjonalności krytycznych narzędzi i urządzeń OSP 


wskazanych w Planie obrony systemu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 


dokumentu;


d) Wzór protokołu testu rozdzielni istotnych w procesie odbudowy, niebędących 


własnością OSP lub będących własnością OSP stanowi, odpowiednio, załącznik 


nr 8.1 lub 8.2 do niniejszego dokumentu.


XII. Wejście w  życie
1. Stosowanie postanowień Rozdziału X ust. 2 pkt 4 rozpoczyna się od dnia 18 grudnia 


2024 r.


2. Stosowanie postanowień Rozdziału XI, z wyłączeniem ust. 2 pkt 1 i pkt 6, rozpoczyna 


się od dnia 18 grudnia 2022 r. Ust. 2 pkt 1 i pkt 6 obowiązują od dnia wejścia w życie 


niniejszego dokumentu.


3. Stosowanie pozostałych postanowień „Planu testów” rozpoczyna się od dnia wejścia 


w życie niniejszego dokumentu.


4. Data wejścia w życie „Plan testów” oraz wszelkich zmian „Planu testów” jest określana 


w decyzji Prezesa URE zatwierdzającej „Plan testów” lub jego zmianę.


5. Data wejścia w życie jest wpisywana na stronie tytułowej „Planu Testów”.


XIII. Przepisy przejściowe
1. Harmonogram testów, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 1, należy opracować 


po raz pierwszy na dzień 18 grudnia 2022 r.


2. Harmonogram testów, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 3, należy opracować 


po raz pierwszy na dzień 18 grudnia 2022 r.


3. Harmonogram testów, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt 5, należy opracować 


po raz pierwszy na dzień 18 grudnia 2022 r.


XIV. Dokumenty związane
1.


2 .


3.


4.


„Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -  Warunki korzystania, prowadzenia 


ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci” (dokument zatwierdzony przez Prezesa 


URE).


„Warunki działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy” (dokument 


zatwierdzony przez Prezesa URE).


„NCER -  Wymagania techniczne dla systemów komunikacji głosowej” (dokument 


opracowany przez OSP na podstawie art. 41 ust. 2 NC ER).


"Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE); 20,1(̂ /631 


z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks siecjj?,dQt>®z^yJlwyrnogóiKGETYKl 


w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci ^NCwłłR§1*a (dokument 


zatwierdzony przez Prezesa URE). d e p ARTAMEOT^RYMCó W ENERGII
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5. „Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków 


między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby 


testów zgodności” (dokument opracowany przez OSP na podstawie art. 41 ust. 3 i ust. 


4 NC RfG.


6. Metody powołane w art. 47 NC ER:


1. Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu 


przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między OSDp a OSP na potrzeby 


testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich 


certyfikatów sprzętu (dokument opracowany przez OSP na podstawie art. 35 ust. 3 


i ust. 4 NC DC w związku z art. 37 ust.6 i art. 39 ust.5 NC DC.


2. Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu 


innego niż przesyłowy wraz z podziałem obowiązków między OSDn a Właściwym 


operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące 


wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu (dokument opracowany przez 


każdego OSDp na podstawie art. 35 ust. 3 i ust. 4 NC DC w związku z art. 37 ust.6 


i art. 39 ust.5 NC DC).


3. Procedura testowania instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu 


przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem instalacji 


odbiorczej a OSP na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące 


wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu (dokument opracowany przez 


OSP na podstawie art. 35 ust. 3 i ust. 4 NC DC w związku z art. 37 ust.6 i art. 39 


ust.5 NC DC).


7. Dokumenty powołane w niniejszym Rozdziale XIV są podane do publicznej 


wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej OSP, z wyłączeniem 


dokumentów powołanych w ust. 6 pkt 2 powyżej, które są publikowane na stronie 


internetowej OSDp.


XV. Załączniki
1. Tabele „Przyporządkowanie testów SGU do testowanych zdolności”.
2. Wzór „Harmonogramu testów SGU”.
3. Wzór „Raportu rocznego z testów SGU”.


4. Wzór protokołu z testowania SGU.
5. Wzór protokołu testowania zgodności przekaźników odłączenia odbioru przy niskiej 


częstotliwości -  test układu SCO.
6. Wzór protokołu testowania systemów komunikacji głosowej.
7. Wzór protokołu testowania przez OSP krytycznych narzędzi i urządzeń wskazanych 


w Planie obrony systemu.
8. Wzory protokołów testowania rozdzielni istotnych w procesie odbudowy :


8.1 Wzór protokołu testowania rozdzielni istotnych w procesie odbudowy niebędących 
własnością OSP.


8.2 Wzór protokołu testowania rozdzielni OSP istotnych w procesie odbudowy.
9. Wzór protokołu testowania punktów dyspozytorskich OSP/OSD.
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Załącznik nr 1


Tabela 1.


Przyporządkowanie testów SGU do testowanych zdolności


Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w  "Wykazie SGU" • art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności


Opis środka z  planu obrony systemu


Automatyka w  przypadku wzrostu częstotliwości /  spadku 


częstotliwości działająca w oparciu o korektę mocy od 


częstotliwości łub statyczną regulację prędkości obrotowej 
RO(P)


Zarządzanie odchyleniami częstotliwości 
2.2.3.3.2.2.4. oraz 4.3.5.1., 14.3.S.2. wraz 


z 4.3.5.15.14.4.5.16. IRiESP
Zarządzanie odchyleniami napięcia Zarządzanie rozpływami mocy czynnej Wsparcie systemu mocą czynną


Wymaganie wg pkt IRiESP


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
2.2.3.3.2.1.147)


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  


2.2.3.3.1.141)1
2.2.3.3.2.2.4.(2)


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
2.2.3.3.3.3.143)


Na podstawie 


wymagań zawartych 


w  2.2.3.3.2.2.4. wraz 


z 2.2.3.3.2.2.5.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
2.2.3.3.3.3.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  


2.2.3.3.1.1.(2) i 
4.3.9.20. do 


4.3.9.26.


Na podstawie 


wymagań zawartych 


w 2.2.3.3.1.144) l 
4.3.9.20. do 4.3.9.26.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
2.2.3.3.3.6.


Na podstawie 


zapisów pkt 
4.3.5.1., 


wykorzystując 


zdolności opisana 


w  pkt
2.2.3.3.1.243)


Na podstawie pkt
4.3.5.1.


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w  4.3.5.15.


Na podstawie pkt
4.3.S.2.


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w  4.3.5.16.


Na podstawie Art 
9c.2.6) Ustawy 


Prawo
energetyczne oraz 


wykorzystując 


zdolności opisane 


w  2.2.3.3.3J.1T1)I 
(3) lub 2.23.4.7.


Na podstawie pkt
4.3.5.1.


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w 4.3.5.15.


Na podstawie pkt
4.3.5.2.


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w 4.3.5.16.


Na podstawie pkt 
4.3.5.1. Eub 4.3.5.2.


wykorzystując 


zdolności opisane 


w  4.3.5.24.


Na podstawie A rt  


9C.2.6) Ustawy 


Prawo
energetyczne oraz 


wykorzystując 


zdolności opisane
w  2.2.3.3.3^.141) 1 


(3) lub Ł2.3.4.7.


Wymagania dedykowane dla SGU będących Synchronicznymi modułami 
wytwarzania energii


Modułami parków 


energii


Synchronicznymi
modułami


wytwarzania energii


Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania 


energii
Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Modularni parków 


energii


Wytyczne (Ma sprawdzenia na podstawie IRIESP


Pkt 2.2.3.3.2.3. 
IRiESP, w  zakresie 


sprawdzenia 


działania regulacji 
pierwotnej i 


ustawiania strefy 


martwej wg pkt. 
2.2.3.2.1.1.(7)


Pkt 2.2.3.3.2.4.5.
IRiESP w  zakresie 


działania 1 
automatycznej 


aktywacji
statycznej regulacji 


częstotliwości/ 
prędkości 


obrotowej RO(P)


Pkt 2.2.3.3.3.11. 
IRiESP w zakresie 


aktywacji 
automatycznej 


regulacji 
częstotliwości


Pkt 2.2.3.3.2.4.5.(2) i 
pkt IRiESP, w  


zakresie ręcznej 
aktywacji i działania 


statycznej regulacji 
częstotliwości/ 


prędkości obrotowej 
RO(P) oraz 


2.2.3.3.2.4.5.(3) 
IRiESP w  zakresie 


sprawdzenia pracy 


w  pełnym zakresie 


częstotliwości


Pkt 2.2.3.3.3.11.
IRiESP, w  zakresie 


aktywacji 
automatycznej 


regulacji 
częstotliwości, 
oraz odłączenia 


przy wysokiej 
częstotliwości


Pkt 2.2.3.3.2.4.5.{3) 
IRiESP, w  zakresie 


automatycznej 
regulacji napięcia i 


mocy biemej w 


przedziale 


określonym 


parametrami z pkt 
2.2.3.3.2.2.7. 


IRIESP


Pkt 2.2.3.3.2.4.543) 
IRiESP, w zakresie 


regulacji zaczepowej 
transformatorów


Pkt 2.2.3.3.3.11. 
IRiESP, w  zakresie 


regulacji napięcia i 
mocy biemej


Pkt 2.2.3.3.2.3. 
IRiESP, w zakresie 


regulacji trójnej z 


systemów 


dyspozytorskich 


OSP


Sprawdzenie 


realizacji zmian 


mocy zadawanych 


z punktu
dyspozytorskiego 


właściwego 


operatora systemu 


elektroenergetyczn 


ego w  zakresie 


parametrów 


opisanych w pkt 
2.2.3.3.1.33. i 


2.2.3.3.1.34. IRIESP


Sprawdzenie 


realizacji zmian 


mocy zadawanych 


z  punktu
dyspozytorskiego 


właściwego 


operatora systemu 


elektroenergetyczn 


ego w  zakresie 


parametrów 


opisanych w pkt 
2.2.3.3.1.33. i 


2.2.3.3.1.34. IRiESP


Pkt 2.2.3.3.3.11. 
IRIESP, w zakresie 


sterowania mocą 


czynną i
odłączenia z pracy


Sprawdzenie 


realizacji zmian 


mocy zadawanych 


z punktu
dyspozytorskiego 


właściwego 


operatora systemu 


elektroenergetyczn 


ego w zakresie 


parametrów 


opisanych w  pkt 
2.2.3.3.1.33. i 


2.2.3.3.1.34. IRiESP


Sprawdzenie 


realizacji zmian 


mocy zadawanych 


z  punktu
dyspozytorskiego 


właściwego 


operatora systemu 


elektroenergetyczn 


ego w  zakresie 


parametrów 


opisanych w  pkt 
2.2.3.3.1.33. i 


2.2.3.3.1.34. IRIESP


Pkt 4.3.14.10. i pkt 
4.3.14.11. IRiESP, 0 


czasie trwania 


wynikającym z 


umowy przesyłania 


i nie krótszym niż 


jedna godzina


Pkt 2.2.3.3.3.11. 
IRiESP, w zakresie 


sterowania mocą 


czynną i
odłączenia z pracy


Okres sprawdzenia 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat
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Przyporządkowanie testów SGU do testowanych zdolności


Załącznik nr 1
Tabela 2.


Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w  swoich instalacjach zdolności wskazanych w  "Wykazie SGU" -  art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności


Opis środka z planu odbudowy
Rozruch


autonomiczny
Ponowna podania napięcia


Regulacja


częstotliwości
Rssynchronlzacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp)


Testy na bazie umów (w tym 


przyłączeniowych) i próby systemowe


Wymaganie wg pkt IRIESP 2.2.3.3.2.2.e.


2.2.3.S.2.2.9. wraz z 


2.2.3.3.2.2.7. po 


rozruchu 


autonomicznym 


(2.3.3.2.2.3^1)l 


Ł2.3.3.2.2.6.)


2.2.S.3.2.2.9. wraz z 
2.2.3.3.2.2.7. po 


udanym PWE 


(2.2.3.3.2.2.3.(2)) na 


bazie PPW 


(2.2.3.3.1.2.(4))


2.2.3.3.2.2.4. wraz z 
2.2.3.32.2.5


Regulacja napięcia 


na podstawie 


2A3.3.2.2.7.


Regulacja napięcia 
poprzez zmianę 


wartości zadanej na 


polecenie 


dyspozytora wg 


4.3.6.15. lub 4.3.5.16.


Regulacja 


częstotliwości na 


podstawie 


2.2.3.3.2.2A


Regulacja 


częstotliwości 


poprzez zmianę mocy 


zadana] na polecenie 


dyspozytora 4.3.6.15. 


lub 4.3.5.16.


Podanie napięcia na 


linię długą


Uruchomienie


elektrowni


Sprawdzenie na 


podstawie IRIESP


Pkt. 2.2.3.3.2.4.4.(2.1) 


IRiESP


Pkt 2.2.3.3.4.4.(2.1) 


IRIESP


Pkt 2.2.3.3.4.5.(1),


2.2.3.3.4.5. (3),


2.2.3.3.4.5. (4) i 


2.2.3.3.4.6. IRiESP


Pkt 2.2.3.3.2.2.4.4.(2.2) 


IRiESP


Zapisy pkt 


2.2.3.3.2.2.7. 


IRIESP i wykres 


kołowy generatora


Sprawdzenie 


realizacji zmian 


napięcia i mocy 


biemej zadawanych z 


punktu


dyspozytorskiego 


właściwego 


operatora systemu 


etektroenergetyczneg 


o w zakresie 


parametrów 


opisanych w pkt 


2.2.3.3.1.10. IRiESP i 


wykresem kołowym 


generatora


Pkt


2.2.3.3.2.2.4.4.(2.2)


IRiESP


Sprawdzenie realizacji 


zmian mocy 


zadawanych z punktu 


dyspozytorskiego 


właściwego operatora 


systemu


elektroenergetyczneg 


o w zakresie 


parametrów 


opisanych w pkt 


2.2.3.3.1.33. i 


2.2.3.3.1.34. tRIESP


Pkt. 2.2.3.3.2.4.4.(2.3) 


IRiESP


Pkt. 2.2.3.3.2.4.4.(2.4) 


IRIESP lub 


2.2.3.3.2.4.5.(2) 


IRiESP


Okres sprawdzenia 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 5 lat 5 lat 5 lat Siat 3 lata 5 łat


Sprawdzenie na 
podstawie 
'Warunków 


działania w 


charakterze 


dostawców usług 


w zakresie 


odbudowy”  


opracowanych na 
podstawie Art. 4. 


ust 4) NCER


Test Vl.4.1 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 2 


("Warunki 


działania...") "Planu 


testów” .


Test Vl.4.1 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 


2 ("Warunki 


działania...") 


"Planu testów".


Nie dotyczy


Test Vl.4.2 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 2 


("Warunki 


działania...") "Planu 


testów” .


Test Vl.4.2 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 


2 ("Warunki 


działania...") 


"Planu Testów".


Test Vl.4.2 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 2 


("Warunki działania 


...” ) "Planu testów".


Test Vf.4.2 wg 


dokumentu 
wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 


2 ("Warunki 


działania...” ) 


"Planu testów".


Test Vl.4.2 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 2 


("Warunki działania 


...") "Planu testów".


Test Vl.4.3 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XłV. ust. 2 


("Warunki 


działania...") "Planu 


testów".


Test Vl.4.4 wg 
dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 2 


("Warunki 


działania...") "Planu 


testów".


Okres sprawdzenia 2 x w roku 2 x w roku nie dotyczy 1x w roku
1x w roku wraz z 


testem Vl.4.1


1x w roku wraz z 


testem Vl.4.1


1x w roku wraz z 


testem Vl.4.1


1x w roku wraz z 


testem Vl.4.1


3 lata lub wraz z 


Testem Vl.4.4
5 lat
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Załącznik nr 1


Tabela 3.


Przyporządkowanie testów SGU do testowanych zdolności


Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w  swoich instalacjach zdolności wskazanych w  "Wykazie SGU" - art. 11. u st 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności


Opis środka z planu obrony systemu


Automatyka w  przypadku wzrostu częstotl 
częstotliwości działająca w oparciu o koi 


częstotliwości lub statyczną regulację prędkot 
lub LFSM-O1 LFSM-U


łwości /  spadku 


rektę mocy od 


tcl obrotowej RO{P) Zarządzanie odchyleniami częstotliwości Zarządzanie odchyleniami napięcia Zarządzanie rozpływami mocy czynnej Wsparcie systemu mocą czynną


Wymaganie wg NC RfG


Na podstawie wymagań 


zawartych w A rt 15. u s t
1.1 2 .1 A rt 16. u s t 1. 
zakres - Pmłn - Pmax


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w Art. 
15. ust 1. i us t 2. 
oraz ust 5. l i t  b) i 


A rt 16. ust 1. - 
zakresOMW - 


Pmax


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  A rt 
21. ust 1. i A rt 22.


Na podstawie 


wymagań
zawartych w  A rt 15. 
u s t 1 .1 ust 2. oraz 


u s t 5. l it  b) I A rt 16.
u s t 1. i u st 2. - 


zakres 0 MW • Pmax


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w A rt 
21. ust 1.1 A rt 22.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  A rt
15. ust 4., A rt 16. 
u st 2^ A rt 18. ust 


2. i A rt 19


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  A rt 
15. ust 4., A rt 16. 


ust 2., A rt 16. i A rt 
19.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w A rt
21. u s t 3. i A rt 22.


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. ust 2. lit
a)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. u s t 2. l it  


b>


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. ust 2. lit
b)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  Art. 21. ust 3. i 
A rt 22. w  


odniesieniu do A rt 
15. ust 2. l it  a)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w A rt 15. u s t2 . i ł t  


b)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. us t 2. lit  


b)


Praca w
przeciążeniu lub 


zaniżeniu na 


podstawie zapisów 


umowy
przeeyfania/przyłąc 


zenlowej I pkt 
4.3.5.1 lub 4.3.S.2. 


IRiESP, 
wykorzystując 


zdolności opisane 


w  4.3.5.24. 
IRIESP”


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. ust 2. lit  


b)


Wymagania dedykowane dla SGU będących
Synchronicznymi modu 


energi
lamł wytwarzania Modułami parków 


energii


Synchronicznymi
modułami


wytwarzania energii


Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami 


wytwarzania energii
Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Modułami parków 


energii


Wytyczne dla sprawdzenia na podstawie a r t  NC RfG (z 


uwzględnieniem dokumentu opracowanego zgodnie z 


A rt 41 NC RfG) oraz


Program ramowy 


opracowany wg Art. 45 - 
46 NC RfG. (Sprawdzenie 


LFSM-O oraz LFSM-U, z 


uwzględnieniem 


parametrów korekty 


mocy od częstotliwości 
określonych zgodnie z 


"Wymogami ogólnego 


stosowania..."1>). 
Załączniki 1 i 2 do 


"Procedury...” z).


Program ramowy 


opracowany wg 


Art.4 5 -4 6  NC RfG 


(Sprawdzenie 


zdolności do pracy 


wyspowej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


automatycznej 
regulacji 


częstotliwości 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania..."11). 
Załącznik 14 do do 


"Procedury. . ." 2>.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 48 - 50 NC RfG. 
(Sprawdzenie 


LFSM-O oraz 


LFSM-U, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


automatycznej 
redukcji mocy od 


częstotliwości 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania..."1>) 
Załączniki 1 i 2 do 


“Procedury..." 2>.


Program ramowy 


opracowany wg Art. 
45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie 


zdolności do pracy 


wyspowej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania..."1)) 
Załącznik 14 do 


"Procedury ...” 2).


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 46 - 50 NC RfG.
(Sprawdzenie 


sterowania mocą 


PPM, z
uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy od 


częstotliwości 
PPM, określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania..."1>.)
Załącznik 7 do 


"Procedury..."2).


Program ramowy 


opracowany wg 


A rt 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w 


zakresie 


"Zdolności do 


generacji mocy 


biernej..." I "Pracy 


w  trybie regulacji 
napięcia", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania 


Załącznik 6a, 6b I 9 


do "Procedury..."
2)


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w 


zakresie 


"Zdolności do 


generacji mocy 


biem ej..." i "Pracy 


w  trybie regulacji 
napięcia", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).) 
Załączniki 6a, 6b I 9 


do "Procedury..."
2)


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 48 - 50 NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie "Pracy w 


trybie regulacji 
napięcia" i 


"Zdolności do 


generacji mocy 


biernej..." z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).) 
Załączniki 9 i 10 do 


"Procedury..."z).


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


automatycznej 
regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania 


Załącznik 7 do 


"procedury..." 2>.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 44 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenia w 


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1>.) 
Załącznik 7 do 


"Procedury ..."2>.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej" z 


uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania 


Załącznik 7 do 


"Procedury


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 48 - 50 NC RfG.
(Sprawdzenie 


sterowania mocą 


PPM, z
uwzględnieniem 


parametrów 


redukcji mocy od 


częstotliwości i 
odstawienia PPM 


przy wysokiej 
częstotliwości, 


określonych 


zgodnie z 


dokumentem 


"Wymogi ogólnego 


stosowania 


Załącznik 7 do 


"Procedury ...m2>.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 -4 6  NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


dokumentem 


"Wymogi ogólnego 


stosowania 


Załącznik 7 do 


"Procedury


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 • 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej*, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


dokumentem 


"Wymogi ogólnego 


stosowania ...m1>.)
Załącznik 7 


do"Procedury


Pkt 4.3.14.10. i pkt 
4.3.14.11. IRIESP, o 


czasie trwania 


wynikającym z 


umowy przesyłania 


i nie krótszym niż 


jedna godzina.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 48 - 50 NC RfG.
(Sprawdzenia 


sterowania mocą 


PPM, z
uwzględnieniem 


parametrów 


redukcji mocy od 


częstotliwości I 
odstawienia PPM 


przy wysokiej 
częstotliwości, 


określonych 


zgodnie z 


dokumentem 


"Wymogi ogólnego 


stosowania ...h1).) 
Załącznik 7 do 


"Procedury ...n2).


Okres sprawdzenia 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat


Legenda:


lł "W ymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący w ym ogów w  zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)" - dokument zatwierdzony decyzją Prezesa URE 


2> "Procedura testowania m odułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków m iędzy właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów zgodności" -  opracowana przez PSE S.A. na podstawie art. 41 NC RfG 


3) Wymaganie postawione w  oparciu o przepisy prawa krajowego, w  zakresie nieuregulowanym w  NC RfG oraz w  dokumentach opracowanych na podstawie NC RfG
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Załącznik nr 1


Tabela 4.


Przyporządkowanie testów SGU do testowanych zdolności


Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w  swoich instalacjach zdolności wskazanych w  "Wykazie SGU" - art. 23. u s t 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności


Opis środka z planu odbudowy Rozruch
autonomiczny


Ponowne podanie napięcia Regulacja
częstotliwości Resynchronlzacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp) TM ty na bazia umów (w tym 


przyłączeniowych) 1 próby systemowe


Wymaganie wg NC RfG Art. 15. ust 5. l i t  a)
A rt 15. u s t 5. lit. c) 
w powiązaniu z A rt  


15. ust. 2. lit. a)


A rt 15. u s t 5. l it  


c) w powiązaniu z 


A rt 15. u s t 2. lit. b)


A rt  15. u s t 1. i us t 
2. oraz u s t 5. l i t  b) 


I A r t  16. u s t 1 .1 
u s t 2. • zakres 0 


MW - Pmax


A rt 15. u s t 4., Art. 
16. ust 2., A r t  18. 


ust 2.1 A rt 19.


A rt 15. u s t 4., A rt  


16. u s t 2., A rt 18. i 
Art. 19.


A rt  15. u s t 1. i us t 
2. oraz ust 5. l i t  b) 


I A rt 16. u s t 1 .1 
u s t 2. - zakres 0 


MW - Pmax


Art. 15. u s t 2. l i t  b)
Podanie napięcia 


na linię długą s>
Uruchomienie 


elektrowni31


Wytyczne dla sprawdzenia na podstawie NC RfG (z 


uwzględnieniem dokumentu opracowanego zgodnie z 


Art. 41. u s t NC RfG) oraz


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie


rozruchu
autonomicznego, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1\ )  


Załącznik nr 15 do 


"Procedury


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


pracy wyspowej i 
ponowne podanie 


napięcia, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


napięcia i 
częstotliwości 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).)> 


Załącznik nr 14 do 


"Procedury ...2ł.


Programy ramowe 


opracowane wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


pracy na potrzeby 


własne (PPW) oraz 


sprawdzenie pracy 


wyspowej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


napięcia i 
częstotliwości 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania - 
Załączniki nr 5 1 nr 


14 do "Procedury 


m>2>


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie 


regulacji
częstotliwości przy 


pracy wyspowej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


częstotliwości przy 


pracy wyspowej, 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ..."1|.) - 
Załącznik nr 14 do 


"Procedury ...2>.


Programy ramowe 


opracowane wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


regulacji napięcia i 
mocy biernej z 


uwzględnieniem 


parametrów 


napięcia i mocy 


biemej dia pracy 


wyspowej 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...”1).) - 
Załączniki nr 6a, 6b 


i 9, do "Procedury 


8)


Programy ramowe 


opracowane wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


regulacji napięcia i 
mocy biemej z 


uwzględnieniem 


parametrów 


napięcia i mocy 


biemej dla pracy 


wyspowej zgodnie 


z "Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1>.) - 
Załączniki nr 6a, nr 


6b i nr 9 do 


"Procedury . .A


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


pracy wyspowej, z  


uwzględnieniem 


parametrów 


częstotliwości przy 


pracy wyspowej, 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).) - 
Załącznik nr 14 do 


"Procedury


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie 


możliwości 
regulacji mocy 


czynnej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).) - 
Załącznik nr 14 do 


"Procedury ..J\


Pkt.
2.2.3.3.2.4.4.(2.3)


IRiESP.


Pkt.
2.2.3.3.2.4.4.(2.4) 


IRiESP lub 


2.2.3.3.2.4.5.(2) 
IRiESP.


Okres sprawdzenia 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 3 lata 5 lat


Legenda:


*• "W ym ogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (U E ) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący w ym o gów  w  zakresie przyłączenia jednostekiWyW/órczych do sieci (N C RfG)" -


2)


3)


dokum ent zatwierdzony decyzją Prezesa URE
"Procedura testowania m odułów  wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków m iędzy właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem  systemu 


podstawie art. 41 NC RfG


W ymaganie postawione w  oparciu o przepisy prawa krajowego, w  zakresie nieuregulowanym  w  NC RfG oraz w  dokum entach opracowanych na podstawie NC


UiIZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
na potrzeby t e s t ^ ^ ^ ^ g j ^ n p r i j c o w a n a  przez PSE S.A. na
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Załącznik n r 2


Tabela 1.
Harm onogram  testów SGU


Harmonogram testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w  swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020-2024


Opis środka z planu obrony systemu


Automatyka w  przypadku wzrostu częstotliwości /  spadku 


częstotliwości działająca w  oparciu o korektę mocy od 


częstotliwości lub statyczną regulację prędkości obrotowej 
RO(P)


Zarządzanie 


częstotliwości 2 
4.3.5.1., 14.3.5.2. 


4.4.5.16


odchyleniami 
-Ł34.2 .2 .4 . oraz 


wraz z 4.3.5.15.1 
. IRiESP


Zarządzanie odchyleniami napięcia Zarządzanie rozpływami mocy czynnej Wsparcie systemu mocą czynną


Wymaganie wg pkt IRiESP


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
24.3.34.1.1.(7)


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  


24.34.1.1.(1)1  


24.3.3.24.4.(2)


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
2.2.3.3.3.3.1.(3)


Na podstawia 


wymagań 


zawartych w  


2 4 4 4 4 4 .4 .  wraz z
2 4 .3 4 4 4 .5 .


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
2.2.3.3.3.3.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  


244.3.1.1.(2) i 
4.3.9.20. do 


4.3.9.26.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  


24.3.3.1.1.(4)l 
4.3.9.20. do 


4.3.9.26.


Na podstawia 


wymagań 


zawartych w
2.2.3.3.3.6.


Na podstawie 


zapisów pkt 
44.5.1., 


wykorzystując 


zdolności opisane 


w  pkt
244 .3 .14 ,(3 )


Na podstawie pkt 
44.5.1.


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w  4.3.5.15.


Na podstawie pkt
4.3.54.


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w  4.3.5.16.


Na podstawie A rt  
9c4.6) Ustawy 


Prawo
energetyczne oraz 


wykorzystując 


zdolności opisane 


w  24.3.3.34.1^1)1  


(3) lub 24.3.4.7.


Na podstawie pkt 
44.5.1.


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w  4.3.5.15.


Na podstawie pkt
4.3.54.


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w 4.3.5.16.


Na podstawie pkt
4.3.5.1. lub 4.3.54.


wykorzystując 


zdolności opisane
w 4.3.544.


Na podstawie A rt 
9c4.6) Ustawy 


Prawo
energetyczne oraz 


wykorzystując 


zdolności opisane 


w  24.3.3.34.1^1) 1 
(3) łub 24.3.4.7.


Wymagania dedykowane dla SGU będących
Synchronicznymi modułami 


wytwarzania energii
Modułami parków 


energii


Synchronicznymi
modułami


wytwarzania
energii


Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami 


wytwarzania energii
Modułami parków 


energii Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwi rzania energii Modułami parków 


energii


Okres sprawdzenia 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat Siat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat


L.p.
Elektrownia/
KOD Nr bloku


Sprawdzenie 


na podstawie
Planowany termin testów w latach 2020 - 2024


1 Elektrownia 1


PGM1 1-01 1 IRIESP 2020 2020 - 2020 - 2020 - - 2020 2020 - - 2020 - - -
PGM1 1-02 2 IRIESP 2021 2021 - 2021 - 2021 - - 2021 2021 - - 2021 - - -
PGM1 1-03 3 IRIESP 2022 2022 - 2022 - 2022 - - 2022 2022 - - 2022 - - -
PGM1 1-04 4 IRiESP 2023 2023 - 2023 - 2023 - - 2023 2023 - - 2023 - - -


2 Elektrownia 2
PGM2 1-01 1 IRiESP - - - - - - - - - - 2020 - 2020 - -
PGM2 1-02 2 IRiESP - - - - - - - - - - 2021 - - 2021 - -
PGM2 1-03 3 IRiESP - 2023 - 2023 - 2023 2023 - 2023 2023 - - 2023 - - -
PGM2 1-04 4 IRiESP - 2024 - 2024 - 2024 2024 - 2024 2024 ■ - 2024 - - -


3 Elektrownia 3
PPM3 4-01 1 IRiESP - - 2020 - 2020 - - 2020 - - 2020 - - - 2020


PPM3 4-02 2 IRIESP - 2021 ■ 2021 - - 2021 - - 2021 - - - 2021


PPM 3 4-03 3 IRIESP - - 2023 2023 - - 2023 - - 2023 - - 2023


PPM 3 4-04 4 IRiESP - - 2024 2024 - - 2024 - - - 2024 - - 2024


Legenda:


Term in testu -  (data) -  Planowany term in przeprowadzenia testu uzgodniony z podm iotem  będącym właścicielem SGU


P7i 77T-\r 3
UilZĘT)U REGULACJI ENERGETYKI 
Z i poważnieniu


DYREKTOR
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Załącznik nr 2


Tabela 2.


Harmonogram testów SGU


Harmonogram testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w  swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - a rt 23. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020 - 2024


Ople środka z planu odbudowy Rozruch
autonomiczny Ponowne podanie rupieci* Regulacja


częstotliwości Resynchronizaeja (regulacja napięcia 1 częstotliwości wysp) Testy na bazie umów (w tym 


przyłączeniowych) ł próby systemowe


Wymaganie wg pkt IRIESP 2.2.3.3.2.2.6.


2.2.3.3.2.2.9. wraz z 


2.2.3.3.2.2.T. po 


rozruchu 


autonomicznym 


(2.3.32.2.3.<1) i 
2.2.3.3.22.6.)


2.2.3.3.22.9. wraz z 


22.3.32.2.7. po 


udanym PWE 


(22.3.322.3.(2)) na 


bazie PPW 


(22.3.3.12.(4))


22.3.322.4. wraz z 


22.3.322.5


Regulacja napięcia 


na podstawie 


22.3.322.7.


Regulacja napięcia 


poprzez zmianę 


wartości zadanej 
na polecenie 


dyspozytora wg 


4.3.5.15. lub 


4.3.5.16.


Regulacja 


częstotliwości na 


podstawie 


2.2.3.3.2J2.4.


Regulacja 


częstotliwości 
poprzez zmianę 


mocy zadanej na 


polecenie 


dyspozytora 


4.3.5.15. lub 


4.3.5.16.


Podanie napięcie 


na linię długą
Uruchomienie


elektrowni


Okres sprawdzenia 3 lata 3 lata 3 lata 3 fata 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 3 lata 5 lat


L.p. Elektrownia / 
KOD Nr bloku Sprawdzenie na 


DOdstawle
Planowany termin testów w  latach 2020 • 2024


1 Elektrownia 1


PGM1 1-01 1 IRiESP 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 - 2024


PGM1 1-02 2 IRIESP 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 - 202 4


PGM1 1-03 3 IRiESP 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 - 2024


PGM1 1-04 4 IRiESP 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 - 2024


2 Elektrownia 2
PGM2 1-01 1 IRIESP - 2020 2020 2020 2020 2020 2020 - -
PGM2 1-02 2 IRiESP - 2021 2021 2021 2021 2021 2021 - -


PGM2 1-03 3 IRiESP - 2022 2022 2022 2022 2022 2022 - -


PGM2 1-04 4 IRIESP - 2023 2023 2023 2023 2023 2023 - -
3 Elektrownia 3


PPM3 4-01 1 IRIESP - - - 2021 - 2021 - -
PPM3 4-02 2 IRIESP - - - - 2022 - 2022 - -
PPM3 4-03 3 IRIESP - - - - 2023 2023 - -
PPM3 4-04 4 IRiESP - - - - 2024 2024 -


Legenda:


Termin testu - (data) -  Planowany termin przeprowadzenia testu uzgodniony z podmiotem będącym właścicielem SGU


p.i" .EG
UGZĘHU REGULACJI ENERGETYKI 
Z i poważnienia
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m  Dobrowolski


BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr 174 (3128) 12 sierpnia  2020 r. 


28







Załącznik n r  2 


Tabela 3.


Harmonogram testów  SGU


Harmonogram testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 11. ust. 4. lit. e) NC ER, na okres planistyczny 2020-2024


Opla Środka z planu obrany systemu


Automatyka w przypadku wzrostu cząatoatwoócł /  spadku 


cząstottwotd d ri stająca w oparciu o karettą mocy od 


cząetotffwośd tub statyczną regulacją prądkeSd obrotowej 


RO(P) lub LfSM-O i LFSM-U


Zarządzania odehyteniwni «a a M ftm *c l Zarządzania rozpływami mocy czynnej Wsparcia systemu mocą czyimą


Wymagani* wg NC RfG


Napodetewfe 


wymagań 


zawartych w A rt 


13. u e t 1 .1 2. i A rt 


18. ue t 1. zeta** ■
Pmłn - Pma*


Na pude lawie 


wymagań 


zawartych w A rt


13. ue t 1.1 ue t 2. 


oraz ue t A  S t b) I 


A r t.1 3 .u e t1 .- 


zatoesOMW- 


Pnwa


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w A r t 


21. u s t 1.1 A r t  22.


Na podstawia 


wymagań w i t y c h


w  A rt 18, u s t 1.1 


ue t 2. oraz u s t A 


P t b) 1 A r t  1A u s t 


1 .I u e t A -z tto ee ®  


MW-Pmaz


■ U p r tW r t .  


wymagań 


zawartych w  A rt 


21. u e t 1. i A r t  22.


Na podstawie


wymagań 


zawartych w A rt 


1A ue t 4 , A r t 1A 


u s t 2 , A r t 1A ue t 


A 1 A r t  18


Ne podetawle 


wymagań 


zawartych w A rt 


1 A u e t 4^ A r t  1A 


u e t 2., A r t  1A i  A r t 


1A


Napodstawie 


wymagań 


zawartych w  A rt 


21. u s t A  i A r t  22.


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w A r t  1A  u e t 2. ftł 


e)


Na podetawle 


zapisów zawartych 


w A r t  15. ue t A  Ht


b)


Na podetawle 


zapisów zawartych 


w A r t  t  A  wet A  Rt 


b)


Napodetewfe 


zapisów zawartych 


w A r t 21. ue t A l  


A r t2 A w  


odnlaefanfu do A rt 


1A u e t A  R t a)


Na podatewfi 


zapiaów zawartych 


w A r t lA u a t  A l i t


b)


Na podstawił 


zapiaów zawartych 


w A r t 1 A u e t A  Rt 


b)


Praeaw


przeciążeniu lub 


zaniżaniu na 


podstawia zapfaów 


umowy


przaaySaniafprzytąc 


zentowsjlpfct 


AAA1 h A A A A A  


■UESP, 


wykorzyełując 


zdofetości opłaeM 


w AAA2A R ESP


Na podstawie


zapisów zawartych 


w  A rt 1A u s t A  Rt 


b)


W ym a w ia  dedykowane <fla SOU będących
Synchronicznymi modularni 


wytsmrzMta energH


Modułami parków 


energH


Synchronicznymi


moduttmi


wytwarzania energH


Modułami parków 


energH


Synchronicznymi modułami 


w ytw w urda energH


Modułami parków 


energii


Modułami parków 


anergi
Synchrontcznyml modutwni wytwarzania anargll


Modułami parków 


anergH


Okres sprawdzenia S M 9 lal 8 M i l a Siat
-


Blat S iat Siat Siat Siat S iat S M Siat S M S M


t-p.
Elektrownia/


KOD
Nrbioku


Sprawdzanie na


podebrała
Planowany tarmki teatów w  tatach 2928 * 2M4


1 Elektrownia 1


PGM1 1-01 1 NCRfO 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020


PGM1 1-02 2 NC RfG 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021


PGM1 1-03 3 NCRfO 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022


PGM1 1-04 4 NC RfG 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


2 Elektrownia 2


PGM21-01 1 NCRfO 2020 2020


PGM21-02 2 NCRfO 2021 2021


PGM21-03 3 NCRfO 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


PGM21-04 4 NCRfO 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024


3


PPM3 4-01 1 NCRfO 2020 2020 2020 2020 2020


PPM3 4-02 2 NCRfO 2021 2021 2021 2021 2021


PPM3 4-03 3 NCRfO 2023 2023 2023 2023 2023


PPM3 4-04 4 NC RfG 2024 2024 2024 2024 2024


Legenda:


Termin testu (data) - Planowany term in przeprowadzenia testu uzgodniony z podmiotem będącym właścicielem SGU


U -Z ę n u  REGULACJI ENERGETYKI 
Z i poważnienia


d y r e k t o r
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Załącznik nr 2


Tabela 4,


Harmonogram testów SGU


Harmonogram testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w  "Wykazie SGU" - art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020 - 2024


Opis środka z planu odbudowy Rozruch
autonomiczny Ponowna podania napięcia Regulacja


częstotliwości Resynchronizacja (regulacja napięcia 1 częstotliwości wysp) Testy na bazia umów (w tym 


przyłączeniowych) i próby systemowa


Wymaganie wg NC RfG Art. 15. ust. 5. lit. a)
A rt 15. ust 5. lit. c) 


w  powiązaniu z 


Art. 15. ust 2. l i t  a)


Art. 15. ust 5. lit  


c) w powiązaniu z 


Art. 15. ust 2. l it  b)


Art. 15. ust 1. i ust. 
2. oraz ust 5. lit. b) 


I Art. 16. ust 1.1 


ust. 2. - zakres 0 


MW - Pmax


Art. 15. ust 4., Art. 
16. ust. 2., Art. 18. 


ust. 2. i Art. 19.


A rt 15. ust. 4., Art. 
16. ust 2., Art. 18. i 


Art. 19.


Art. 15. ust 1.1 ust 
2. oraz ust 5. lit. b) 


i Art. 16. ust 1.1 


ust. 2. - zakres 0 


MW- Pmax


Art. 15. ust. 2. lit. b) Podania napięcia 


na linię długą
Uruchomianie


elektrowni


Okres sprawdzenia 3 lata Siata 3 lata 3 lata Siat 5 lat 5 lat 5 lat 3 lata 5 lat


L.p. Elektrownia / 
KOD Nr bloku Sprawdzenie na 


oodstawle Planowany termin testów w  latach 2020 - 2024


1 Elektrownia 1


PGM1 1-01 1 NC RfG 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 . .
PGM1 1-02 2 NC RfG 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 -


PGM1 1-03 3 NC RfG 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 . .


PGM1 1-04 4 NC RfG 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 - -


2 Elektrownia 2
PGM2 1-01 1 NC RfG - - 2020 2020 2020 2020 2020 2020 - .


PGM2 1-02 2 NC RfG - - 2021 2021 2021 2021 2021 2021 -
PGM2 1-03 3 NC RfG - - 2022 2022 2022 2022 2022 2022 .
PGM2 1-04 4 NC RfG - - 2023 2023 2023 2023 2023 2023 - -


3 Elektrownia 3
PPM34-01 1 NC RfG - - - - 2021 - 2021 .
PPM 34-02 2 NC RfG - - - - 2022 - 2022 - -


PPM3 4-03 3 NC RfG - - - - 2023 - 2023 - .


PPM3 4-04 4 NC RfG - - - - 2024 - 2024 -
Legenda:


Termin testu (data) -  Planowany termin przeprowadzenia testu uzgodniony z podmiotem będącym właścicielem SGU
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Załącznik nr 3


Tabela 1.


Raport roczny z testów SGU


Raport wykonania testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w  swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020-2024


Opis środka z planu obrony systemu


Automatyka w  przypadku wzrostu częstotliwości /  spadku 


częstotliwości działająca w oparciu o korektę mocy od 


częstotliwości lub statyczną regtdację prędkości obrotowej 
RO(P)


Zarządzanie odchyleniami 
częstotliwości 2 .233 .2 .23 . oraz 43.6.1., 


i 4 .3 3 3 . wraz z 4.3.5.15. i 4.4.5.16. 
IRIESP


Zarządzanie odchyleniami napięcia Zarządzanie rozpływami mocy czynnej Wsparcie systemu mocą czynną


Wymaganie wg pkt IRIESP


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
233 .33.1 .147)


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w 


2333.1 .141) 1 
2 3 3 3 3 3 3 4 2 )


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
2 3 3 3 3 3 .1 4 3 )


Na podstawie 


wymagart 
zawartych w 


2 3 3 3 3 3 3 .  wraz z 


2 3 3 3 3 3 3 .


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  


2 3 3 3 3 3 .


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w 


233 3 .1 .1  j(2 )  i 
4.3.9.20. do 


4.3.9.26.


Na podstawie 


wymagart 
zawartych w  


2333.1.144)1  


43.9.20. do 


4.3.9.26.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
2 3 3 3 3 .6 .


Na podstawia 


zapisów pkt 
43.5.1., 


wykorzystując 


zdolność) opisane 


w  pkt
23.3.3.1343)


Na podstawie pkt 
4 3 3 .1 .


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w  433 .15 .


Na podstawie pkt 
4 3 3 3 .


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w  43.5.16.


Na podstawie Art 
9c3.6) Ustawy 


Prawo
energetyczne oraz 


wykorzystując 


zdolności opisane
w  2 3 3 3 3 3 .1 4 1 )1  


(3) lub 2 3 3 3 .7 .


Na podstawie pkt
4.33.1.


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w  433 .15.


Na podstawie pkt 
4 3 3 3 .


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w 4.3.5.16.


Na podstawie pkt 
433 .1 . lub 4 3 3 3 .


wykorzystując 


zdolności opisane 


w  4 3 3 3 4 .


Na podstawie Art 
9c3.6) Ustawy 


Prawo
energetyczne oraz 


wykorzystując 


zdolności opisane 


w 23.33.33.141)1  


(3) lub 2 3 3 3 .7 .


Wymagania dedykowane dla SGU będących Synchronicznymi modułami 
wytwarzania energii


Modułami parków 


energii


Synchronicznymi
modułami


wytwarzania energii


Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami 


wytwarzania energii
Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Modularni parków 


energii
Synchroniczn mil modułami wytwarzania energii Modułami parków 


energii


Okres sprawdzenia Siat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat Siat 5 lat 5 lat 5 lat Siat 5 lat 5 lat Siat Siat 5 łat Siat


Lp.
Elektrownia / 
KOD Nr bloku Sprawdzenie na 


oodstawłe
Termin wykonanie testów SGU w  latach 2020 - 2024


1 Elektrownia 1
PGM1 1-01 1 IRiESP 2020 2020 - 2020 - 2020 - - 2020 2020 - - 2020 - - -
PGM1 1-02 2 IRIESP 2021 2021 - 2021 - 2021 - - 2021 2021 - - 2021 - - -
PGM1 1-03 3 IRiESP 2022 2022 - 2022 - 2022 - - 2022 2022 - - 2022 . - -
PGM1 1-04 4 IRIESP 2023 2023 - 2023 - 2023 - - 2023 2023 - - 2023 - - -


2 Elektrownia 2
PGM2 1-01 1 IRiESP - • - - - - - - - - 2020 - - 2020 - -
PGM2 1-02 2 IRiESP - - - - - - - - - 2021 - - 2021 - -
PGM2 1-03 3 IRiESP - 2022 - 2022 - 2022 2022 - 2022 2022 - - 2022 - - -
PGM2 1-04 4 IRIESP - 2024 - 2024 - 2024 2024 - 2024 2024 - - 2024 - - -


3 Elektrownia 3
PPM3 4-01 1 IRIESP - - 2021 - 2021 - - 2021 - - - 2021 - - - 2021


PPM3 4-02 2 IRIESP - - 2021 2021 - - 2021 - - - 2021 - - - 2021


PPM 34-03 3 IRiESP - - 2023 - 2023 - - 2023 - - - 2023 - - - 2023


PPM3 4-04 4 IRiESP - - 2024 - 2024 - - 2024 - - - 2024 - - - 2024


Legenda:


Term in wykonania testu -  (data) -  data wykonania testu na SGU


UUZĘmJ REGULACJI ENERGETYKI
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Załącznik nr 3


Tabela 2.


Raport roczny z testów SGU


Raport wykonania testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" • art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020 - 2024


Opis środka z planu odbudowy Rozruch
autonomiczny Ponowne podanie napifcia Regulacja


częstotliwości Resynchronizacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp) Testy na bazie umów (w tym 


przyłączeniowych) i próby systemowe


Wymaganie wg pkt IRiESP 2.2.3.3.2.2.6.


2.2.3.3.2.2.9. wraz z 


2.2.3.3.2.2.7. po 


rozruchu 


autonomicznym 


(2.3.3>2.2.3.(1) i 
2.2.3.3.2.2.6.)


2.2.3.3.2.2.9. wraz z 


2.2.3.12.2.7. po 


udanym PWE 


(2.2.3.3.2.2.3.(2)) na 


bazie PPW 


(2.2.3.3.1.2.(4))


2.2.3.12.2.4. wraz z 


2.2.3.12.2.5


Regulacja napięcia 


na podstawie 


2.2.13.2.2.7.


Regulacja napięcia 


poprzez zmianę 


wartości zadanej 
na polecenia 


dyspozytora wg 


4.15.11 lub 


4.3.5.16.


Regulacja 


częstotliwości na 


podstawie 


2.2.112.2.4.


Regulacja 


częstotliwości 
poprzez zmianę 


mocy zadanej na 


polecenie 


dyspozytora 


4.3.5.11 lub 


4.3.116.


Podanie naplecie 


na Unie długą
Uruchomienie


elektrowni


Okres sprawdzenia 3 lata 3 lata 3 fata 3 lata 5 lat Siat 5 lat 5 lat 3 lata 5 lat


Lp. Elektrownia Nr bloku Sprawdzenie 


na podstawie Termin wykonania testów SGU w latach 2020 - 2024


1 Elektrownia 1
PGM1 1-01 1 IRIESP 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 - 2024


PGM1 1-02 2 IRIESP 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 2024


PGM1 1-03 3 IRIESP 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 - 2024


PGM1 1-04 4 IRiESP 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 - 2024


2 Elektrownia 2
PGM2 1-01 1 IRIESP - - 2020 2020 2020 2020 2020 2020


PGM2 1-02 2 IRIESP - - 2021 2021 2021 2021 2021 2021 -


PGM2 1-03 3 IRIESP - - 2022 2022 2022 2022 2022 2022 -


PGM2 1-04 4 IRiESP - - 2023 2023 2023 2023 2023 2023 - -
3 Elektrownia 3


PPM3 4-01 1 IRiESP - - - - - 2021 2021 -
PPM3 4-02 2 IRiESP - 2022 - 2022 - -
PPM3 4-03 3 IRIESP - - - 2023 2023 - -
PPM3 4-04 4 IRIESP - • - - - 2024 - 2024 - -


Legenda:


Termin wykonania testu -  (data) - data wykonania testu na SGU


UUZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Z i.poważnienia


DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKOM' ENERGII 


ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA^,


rn Dobrowols
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Załącznik nr 3


Tabela 3.


Raport roczny z testów SGU


Raport wykonania testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w  "Wykazie SGU" - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020-2024


Opis środka z planu obrony systemu


Automatyka w przypadku wzrostu częstotliwości I  spadku 


częstotliwości działająca w oparciu o korektę mocy od 


częstotliwości lub statyczną regulację prędkości obrotowej 
RO(P) lub LFSM-O i LFSM-U


Zarządzanie odchyleniami 
częstotliwości Zarządzani* odchyleniami napięcia Zarządzanie rozpływami mocy czynnej Wsparcie systemu mocą czynną


Wymaganie wg NC RfG


Na podstawie 


wymagart 
zawartych w A rt


15. u s t 1.1 2. i A rt
16. u s t 1. zakres - 


Pmln - Pmax


Na podstawie 


wymagart 
zawartych w  A rt  


15. u s t 1. i u s t 2. 
oraz us t 5. l i t  b) i 


A rt 16. ust 1. - 
zakres 0 MW - 


Pmax


Na podstawie 


wymagart 
zawartych w  A rt


21. u s t 1. i A rt 22.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  A rt  


15. u s t 1. i u s t 2. 
oraz u s t 5. l i t  b) i 


A rt 16. u s t 1.1 ust 
2. - zakres 0 MW - 


Pmax


Na podstawie 


wymagart 
zawartych w  A rt  


21. u s t 1.1 A rt  22.


Na podstawie 


wymagart 
zawartych w A rt


15. u s t 4., A rt 16. 
u st 2., A r t  18. ust 


2. i A l t  19


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  A rt  


15. u s t 4., A rt 16. 
u s t 2., A r t  18. 1 


A rt 19.


Na podstawie 


wymagart 
zawartych w  A rt


21. u s t 3 .1 A rt 22.


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. u s t 2. lit
a)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. u s t 2. l i t
b)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w A rt 15. u s t 2. l it  


b)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 21. u s t 3 .1
A rt 22. w  


odniesieniu do A rt  


15. ust 2. l i t  a)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w A r t  15. u s t 2. l i t  


b)


Na podstawie 


zapisów zawartych
w  A rt 15. u s t 2. l i t


b)


Praca w
przeciążeniu łub 


zaniżeniu na 


podstawie zapisów 


umowy
przesytania/przyłąc 


zeniowej 1 pkt 
4.3.5.1 lub 4.3.5.Ż. 


IRIESP, 
wykorzystując 


zdolności opisane 


w  4.3.5.24. IRIESP


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. ust 2. l i t
b)


Wymagania dedykowane dla SGU bodących
Synchronicznymi modułami 


wytwarzania energii
Modułami parków 


energii


Synchronicznymi
modułami


wytwarzania energii


Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami 


wytwarzania energii
Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania energH Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Modułami parków 


energii


Okres sprawdzenia 5 lat 5 lat 5 lat Siat Siat 5 lat 5 lat Siat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat Siat 5 lat 5 lat


L.p. Elektrownia / 
KOD Nr bloku


Sprawdzenie na 


podstawie
Termin wykonania testów SGU w  latach 2020 - 2024


1 Elektrownia 1
PGM1 1-01 1 NC RfG 2020 2020 - 2020 - 2020 * - 2020 2020 - - 2020 - - -
PGM1 1-02 2 NC RfG 2021 2021 - 2021 - 2021 - - 2021 2021 - - 2021 - - -
PGM1 1-03 3 NC RfG 2022 2022 - 2022 - 2022 - - 2022 2022 - - 2022 - - .


PGM1 1-04 4 NC RfG 2023 2023 - 2023 - 2023 - - 2023 2023 - - 2023 - - .
2 Elektrownia 2


PGM2 1-01 1 NC RfG - - - - - - - - - - 2020 - - 2020 - ■
PG M 21-02 2 NC RfG - - - - - - - - - - 2021 - - 2021 - -
P G M 21-03 3 NC RfG - 2022 - 2022 - 2022 2022 - 2022 2022 - 2022 - - -
PGM2 1-04 4 NC RfG - 2024 - 2024 - 2024 2024 - 2024 2024 - 2024 - - -


3 Elektrownia 3
PPM 3 4-01 1 NC RfG - - 2021 - 2021 - - 2021 - - - 2021 - - - 2021


PPM 3 4-02 2 NC RfG - - 2021 - 2021 - - 2021 - - - 2021 - - - 2021


PPM 3 4-03 3 NC RfG - - 2023 - 2023 - - 2023 - - - 2023 - - - 2023


PPM 3 4-04 4 NC RfG - - 2024 - 2024 - 2024 - - - 2024 - - - 2024


Legenda:


Term in wykonania testu -  (data) -  data wykonania testu na SGU


pnrT.c'3
UUZĘDU REGULACJI ENERGEi i  ^
Z i  poważnienia


DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 


ELEKTRYCZNEJ 1 C IE P Ł Ą


m Dobrowolscy
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Załącznik nr 3


Tabela 4.
Raport roczny z testów SGU


Raport wykonania testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020 - 2024


Opis środka z planu odbudowy Rozruch
autonomiczny Ponowne podanie napięcia Regulacja


częstotliwości Resynchronizacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp) Testy na bazie umów (w tym 


przyłączeniowych) i próby systemowe


Wymaganie wg NC RfG Art 15. ust 5. lit a)
Art 15. ust 5. lit c) 
w powiązaniu z Art 


15. ust 2. lit a)


Art 15. ust 5. lit 
c) w powiązaniu z 


Art 15. ust 2. «Ł b)


Art 15. ust 1 .1 ust 
2. oraz ust 5. lit b) 


i Art 16. ust 1. i 
ust 2. - zakres 0 


MW-Pmax


Art 15. ust 4., Art 
16. ust 2., Art 18. 


ust 2. i Art 19.


Art 15. ust 4., Art 
16. ust 2., Art 18. i 


Art 19.


Art 15. ust 1. i ust 
2. oraz ust 5. lit b) 


i Art 16. u s t l . i  
ust 2. • zakres 0 


MW-Pmax


Art 15. ust 2. lit b) Podanie napięcia 


na linie długą
Uruchomienie


elektrowni


Okres sprawdzenia 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 5 łat 5 lat Siat 5 lat 3 lata 5 lat


Lp. Elektrownia/
KOD Nr bloku Sprawdzenie 


na podstawie Termin wykonania testów SGU w latach 2020 - 2024


1 Elektrownia 1
PGM1 1-01 1 NC RfG 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020


PGM1 1-02 2 NC RfG 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 - -


PGM1 1-03 3 NC RfG 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 -
PGM1 1-04 4 NC RfG 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 -


2 Elektrownia 2
PGM2 1-01 1 NC RfG - * 2020 2020 2020 2020 2020 2020 -


PGM2 1-02 2 NC RfG - - 2021 2021 2021 2021 2021 2021 - -


PGM2 1-03 3 NC RfG - 2022 2022 2022 2022 2022 2022 -
PGM2 1-04 4 NC RfG - 2023 2023 2023 2023 2023 2023 - -


3 Elektrownia 3
PPM3 4-01 1 NC RfG - - - 2021 - 2021 - -
PPM3 4-02 2 NC RfG - - - - 2022 - 2022 - -
PPM3 4-03 3 NC RfG * - - - 2023 - 2023 - -
PPM3 4-04 4 NC RfG - - - 2024 - 2024 - -


Legenda:
Termin wykonania testu - (data) - data wykonania testu na SGU


UUZĘTHJ REGULACJI ENERGETYKI
Z i poważnienia


DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGH 


ELEKTRYCZNEJ ICIEPŁ;


im Dobrowolsi
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Załącznik nr 4
Wzór protokołu z testowania SGU


Nazwa firmy


Nazwa obiektu /  kod


Cel weryfikacji 


[zdolność określona w 


Wykazie SGU*]


Data przeprowadzenia


Ocena procesu


Zakres i ocena 


weryfikacji Wykaz przeprowadzonych 
sprawdzeń (**)


Wynik testu/próby 
(pozytywny/negatywny)


Sprawdził
(podpis)


Np. Test rozruchu 


autonomicznego


Wynik końcowy testu 


(pozytywny/negatywn y)


Sprawdził (data, podpis):


Uwagi


Zatwierdził (data, podpis):


(*) -  Wykaz SGU - dokument opracowany przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) oraz art. £3 ust. 4 


lit. c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. u s t a ^ |^ ^ |^ j ( o c t ó ^  ENERGETYKI 
sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych i zatwjgFftzjąijy
przez Prezesa URE
(**)  -  zdolności wskazane w Wykazie SGU


1


DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁi


m Dobrowolsi
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Polskie Sieci
i Elektroenergetyczne


Załącznik nr 5
Wzór protokołu testowania zgodności przekaźników odłączenia odbioru przy 


niskiej częstotliwości -  test układu SCO


Nazwa firmy


Nazwa obiektu /  kod


Cel weryfikacji


Data przeprowadzenia


Zakres i ocena 


weryfikacji
Wykaz przeprowadzonych sprawdzeń 
(narzędzi, urządzeń, procedur/instrukcji/ 
czynności)


Czas lub Wynik 
(pozytywny/ 
negatywny)


Wykonał
(podpis)


Sprawdzenia obowiązkowe:


1) Czas działania przekaźnika SCO [ms]


2) Czas dystrybucji sygnału sterującego [ms]1>


3) Czas własny wyłącznika [ms]


4) Całkowity czas działania układu SCO [ms]


5) Sprawdzenie działania przekaźnika SCO przy 


nastawionych progach częstotliwości [wynik]


6) Sprawdzenie funkcji blokowania przekaźnika 


SCO przy obniżonej amplitudzie napięcia 


poniżej wartości zadanej (wartość domyślna 


0,5 Un) [wynikp


7) Sprawdzenie poprawnej pracy przekaźnika 


SCO w określonym zakresie napięcia (zakres 


od 0,5 do 1,1 Un) [wynik]31
Sprawdzenie funkcjonalne uzupełniające:


✓  dla układów SCO objętych wymogami NC DC możliwy wynik „pozytywny” lub 
„negatywny”


■s dla układów nieobjętych wymogami NC DC możliwy wynik „pozytywny”, 
„negatywny” lub „nie posiada”


8) Sprawdzenie funkcji blokowania przekaźnika 


SCO w zależności od kierunku przepływu 


mocy w punkcie odłączenia odbioru [wynik]


Uwagi
PDF.ZES


Uitzęnu REGULACJI ENERGETYKI 
Z i poważnienia


DYREKTOR
_________________________________________________________ p y  P>PT*\ii.M i i? RYNKÓW ENERGII


ELEKT


1


im Dobrowolska
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Sprawdził (data, podpis):


Wynik końcowy 


(pozytywny/negatywny)


Zatwierdził (data, podpis):


należy podać, o ile istnieje możliwość wykonania pomiaru. Przy braku możliwości pomiaru 


wystarczającym będzie podanie całkowitego czasu działania układu uwzględniającego ten czas.


2) W przypadku wyniku negatywnego należy podać graniczną wartość napięcia, od której funkcja 


blokowania przekaźnika działa prawidłowo.


3) W przypadku wyniku negatywnego należy podać dolną wartość napięcia, od której przekaźnik działa 


prawidłowo.


U itZ ęnu  REGULACJI ENERGETYKI
Z i poważnienia


DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGH


2
fim Dobrowolskt
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Wzór protokołu testowania systemów komunikacji głosowej
Załącznik nr 6


1. Testy funkcjonalne, system komunikacji (test wykonywany 1 raz na rok)


Nazwa firmy


Nazwa obiektu /  kod


Cel weryfikacji


Data przeprowadzenia


Ocena procesu
L.p. Kryterium


Wynik
[pozytywny - P] 
[negatywny - NI


Wykonał


1
Test połączenia obiektu istotnego 
w procesie odbudowy z właściwym 
operatorem


2 Weryfikacja prezentacji numeru


Wynik końcowy
(pozytywny/
negatywny)


Sprawdził (data, podpis):


Uwagi


Zatwierdził (data, podpis):


UUZęnU REGULACJI ENERGETYKI
Z i poważnienia


DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 


ELEKTRYCZNEJ ICIEPŁJ


1


BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr 174 (3128) 12 sierpnia  2020 r. 


38
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2. Testy funkcjonalne, system komunikacji (test wykonywany co 5 lat)


Nazwa firmy


Nazwa obiektu / kod


Cel weryfikacji


Data przeprowadzenia


Ocena procesu


L.p. Kryterium Metodologia


Wynik
[pozytywny - P] 
[negatywny - N] 
[nie dotyczy -  


ND]
1 Test połączeń wewnętrznych 


pomiędzy System 1 i Systemem 2.
2 Test połączeń do węzła partnera 


poprzez łącze podstawowe.
3 Test połączeń do węzła partnera 


poprzez łącze zapasowe.
4 Test łącza miejskiego (PSTN) 


odrębnie dla systemu 1 i 2.
5 Testy prezentacji numeru


6 Test grup poszukiwań*


7 Test rejestracji rozmów


8
Test grupy jednoczesnego 
wywołania dla aparatów 
dyspozytorskich*


9 Test przenoszenia i przejmowania 
rozmów


10 Test sygnalizacji zajętości łącza


11 Test sygnalizacji uszkodzenia 
łącza


12 Sprawdzenie funkcji sygnalizacji 
konieczności oddzwonienia*


13
Sprawdzenie konfiguracji klawiszy 
wybierania / monitoringu linii w 
aparatach dyspozytorskich


14
Sprawdzenie kolejkowania 
połączeń przychodzących na 
konsolach dyspozytorskich


15
Test możliwości włączenia się do 
trwającej rozmowy dla 
użytkowników z najwyższym 
priorytetem*


16 Test połączeń poprzez terminal 
satelitarny


Wynik końcowy
(pozytywny/
negatywny)


Sprawdził (data, podpis):


Uwagi


Zatwierdził (data, podpis):
UHZĘDU r.EGULACJi ENERGETYKI 
Z \ poważnienia


DYREKTOR
DEPARTAMENTU ] t m


‘wykonać, jeżeli przewiduje to konfiguracja systemu ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁOT


m Dobrowolski~~
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3. Testy redundancji potwierdzające odporność systemu komunikacji na pojedyncze awarie (test 
wykonywany co 5 lat)


Nazwa firmy


Nazwa obiektu /  kod


Cel weryfikacji


Data przeprowadzenia


Ocena procesu
L.p. Kryterium Metodologia


Wynik
[pozytywny - P] 
[negatywny - NI


1.
Test komunikacji przy 
niedostępności łącza 
podstawowego


2.
Test komunikacji przy 
niedostępności łącza 
zapasowego


3.
Samoczynne 
uruchomienie Systemu 1 
po zaniku zasilania


4.
Samoczynne 
uruchomienie Systemu 2 
po zaniku zasilania


5.
Sprawdzenie redundancji 
zasilania dla Systemu 1, 
źródło zasilania A


6.
Sprawdzenie redundancji 
zasilania dla Systemu 1, 
źródło zasilania B


7.
Sprawdzenie redundancji 
zasilania dla Systemu 2 
źródło zasilania A


8.
Sprawdzenie redundancji 
zasilania dla Systemu 2 
źródło zasilania B


9.
Sprawdzenie 
komunikacji, przy 
wyłączeniu zasilania 
terminala podstawowego


10.
Sprawdzenie 
komunikacji, przy 
wyłączeniu zasilania 
terminala zapasowego


Wynik końcowy 


(pozytywny/negatywny)


Sprawdził (data, podpis):


Uwagi


Zatwierdził (data, podpis):
pnt.—.Ks


uuzęuu r e g u l a c j i  e n e r g e t y k i
Z i  poważnienia


DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERtn


ELEKTRYCZNEJ I CIKPIJ^


m Dobrowols.
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Załącznik nr 7
Wzór protokołu testowania przez OSP krytycznych narzędzi i urządzeń 


wskazanych w  Planie obrony systemu.


Nazwa firmy


Nazwa obiektu /  kod


Cel weryfikacji


Data przeprowadzenia


Zakres i ocena 


weryfikacji


Wykaz przeprowadzonych 


sprawdzeń
(narzędzi, urządzeń, procedur 
/ instrukcji / czynności)


Kryteria oceny 


(pozytywny/negatywny)
Wykonał
(podpis)


Wynik końcowy 


(pozytywny/negatywny)


Sprawdził (data, podpis):


Uwagi


Zatwierdził (data, podpis):


URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z i poważnieniu


DYREK TOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 


ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA^


m  Dobrowołsi


BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr 174 (3128) 12 sierpnia  2020 r. 


41







r DC Polskie Sieci
Elektroenergetyczne


Wzór protokołu testowania rozdzielni istotnych w procesie odbudowy 


niebędących własnością OSP


(potwierdzający możliwość funkcjonowania stacji w czasie min. 24 h od zaniku napięcia 


zewnętrznego)1’


Załącznik nr 8.1


Nazwa firmy


Nazwa obiektu /  kod


Cel weryfikacji


Data przeprowadzenia


Zakres i ocena 


weryfikacji


Wykaz przeprowadzonych 
testów
(narzędzi, urządzeń, procedur 
/ instrukcji / czynności)


Kryteria oceny 
(pozytywny/negatywny)


Wykonał
(podpis)


Zdolność do pracy 


autonomicznej obiektu przez 24h


Łączność głosowa z 


nadrzędnym centrum 


dyspozytorskim
Zdolność przesyłu danych telemetrycznych do:
centrum dyspozytorskiego
nadzorujące ruch
(o ile posiada odwzorowanie)


centrum dyspozytorskiego ODM 


(o ile posiada odwzorowanie)


Czynności łączeniowe:


wyłączniki w polach NN i WN


pola funkcyjne SN


pola liniowe SN (wyłącz)


zdolność do podania napięcia od 


strony WN do pola potrzeb 


własnych niezależnie od stanu 


położenia PPZ
Wynik końcowy 


(pozytywny/negatywny)
Sprawdził (data, podpis):


Uwagi
U itzę m j REGULACJI ENERGETYKI
/j l p o w a i l i L i u a  ~ ~


DR REK TOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENEłflGD 


ELEKTEYCZNEJI CIEPE;


Zatwierdził (data, podpis):


7 --------“ t s
ifóm Dobrowolski- '
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1) Rozdzielnia zasilana ze źródła autonomicznego powinna dysponować zdolnością techniczną


a) minimum 3 operacji łączeniowych WZ (Wyłącz-Załącz) na każdy wyłącznik WN i SN objęty 


wymogiem zapewnienia sterowania;
b) operacji na W  (Wyłącz) wszystkimi polami liniowymi SN;
c) zapewnienia komunikacji głosowej (minimum jedno medium transmisji, np. telefon w sieci TAN) 


pomiędzy dyspozycją OSD a stacją elektroenergetyczną;
d) zdalnego podania napięcia od strony WN poprzez szyny SN do pola SN potrzeb własnych 


niezależnie od stanu, jaki poprzedza wystąpienie zaniku zasilania, przez jedno z poniższych 


rozwiązań:
s  zdalnego sterowania przełącznikiem zaczepów TR;
^  zdalnego odstawienienia zewnętrznej blokady nadnapięciowej ARN lub innych 


ewentualnych blokad uniemożliwiających podanie napięcia na stronę SN.


w zakresie:
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Polskie Sieci
Elektroenergetyczne


Załącznik nr 8.2


Wzór protokołu testowania rozdzielni OSP istotnych w procesie odbudowy


(potwierdzający możliwość funkcjonowania stacji w czasie min. 24 h od zaniku napięcia 


zewnętrznego)1’


Nazwa firmy


Nazwa obiektu /  kod


Cel weryfikacji


Data przeprowadzenia


Zakres i ocena 


weryfikacji


Wykaz przeprowadzonych 
testów
(narzędzi, urządzeń, 
procedur/instrukcji/czynności)


Kryteria oceny 
(pozytywny/negatywny)


Wykonał
(podpis)


Zdolność do pracy autonomicznej 
obiektu przez 24h


Łączność głosowa z nadrzędnym 
centrum dyspozytorskim


Zdolność przesyłu danych telemetrycznych do:
centrum dyspozytorskiego 
KDM/ODM
(o ile posiada odwzorowanie)


centrum RCN
(o ile posiada odwzorowanie)


Czynności łączeniowe:


wyłączniki w polach NN i WN


odłączniki w polach NN i WN


sterowanie przełącznikami 
zaczepów transformatorów NN/NN i 
NN/110 kV
sterowanie wyłącznikami i 
odłącznikami na 3-cim uzwojeniu 
transformatora zasilającego 
potrzeby własne


Wynik końcowy 


(pozytywny/negatywny)


Sprawdził (data, podpis):


Uwagi
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r Polskie Sieci
Elektroenergetyczne


Zatwierdził (data, podpis):


1) Rozdzielnia zasilana ze źródła autonomicznego powinna dysponować zdolnością techniczną 


w zakresie:


1) Sterowania wyłącznikami w rozdz. 400, 220 i 110 kV (min. 3 cykle WZ).
2) Sterowania wszystkimi odłącznikami w rozdz. 400, 220 i 110 kV -  minimalna liczba 


operacji = liczba odłączników x 1 cykl W Z X 0,5 (podstawowo w razie odbudowy przewidujemy 


operacje na wyłącznikach ale może istnieć konieczność operacji odłącznikami dla właściwej 
konfiguracji lub zasilenia przekładników prądowych i/lub napięciowych w celu uzyskania 


pomiarów).
3) Sterowania przełącznikami zaczepów transformatorów NN/NN i NN/110 kV -  dla każdego jeden 


pełny cykl (min. pozycja -  max. pozycja -  min. pozycja).
4) Sterowania wyłącznikami i odłącznikami na 3-cim uzwojeniu transformatora zasilającego 


potrzeby własne, lub w przypadku zasilania z sieci SN OSD, umożliwienie właściwej konfiguracji 
rozdzielni potrzeb własnych.


5) Zapewnienia pomiarów (w tym przesłanie danych) oraz zdalnego sterowania z poziomu 


ODM/KDM (dot. rozdz. 400, 220 i 110 kV) oraz z poziomu RCN pozostałych napięć (SN i nn).
6) Zapewnienia działania lokalnego układu nadzoru.
7) Zapewnienie braku samoczynnej zmiany stanu położenia odłączników, wyłączników 


i rozłączników.
8) Zapewnienia zasilania zabezpieczeń i umożliwienie zdalnej zmiany nastawy oraz zablokowania 


(m.in. synchroczeków).


P ? : : •.  i


u r z ę d u  r e g u l a c j i  e n e r g e t y k i
Z i poważnienia
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><DC Polskie Sieci
Elektroenergetyczne


Załącznik nr 9
Wzór protokołu testowania punktów dyspozytorskich OSP/OSD


Nazwa firmy


Nazwa obiektu /  kod


Cel weryfikacji


Data przeprowadzenia


Zakres i ocena 


weryfikacji


Wykaz przeprowadzonych 
sprawdzeń
(narzędzi, urządzeń, procedur 
/ instrukcji / czynności)


Kryteria oceny 
(pozytywny/negatywny)


Wykonał
(podpis)


Wizualna ocena stanu


Stan paliwa / naładowania 
akumulatorów


Zdolność pracy autonomicznej 
obiektu przez 24h


Układ automatyki przełączającej


Wynik końcowy 


(pozytywny/negatywny)


Sprawdził (data, podpis):


Uwagi


Zatwierdził (data, podpis):


u u z ę m j  REGULACJI ENERGETYKI 
Z i poważnienia
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NCER_art_43_2_Plan_testow/Za�¥cznik_1_do_Planu_test¢w_dla_IRiESP.pdf


Załącznik nr 1


Tabela 1.


Przyporządkowanie testów SGU do testowanych zdolności


Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w  "Wykazie SGU" • art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności


Opis środka z  planu obrony systemu


Automatyka w  przypadku wzrostu częstotliwości /  spadku 


częstotliwości działająca w oparciu o korektę mocy od 


częstotliwości łub statyczną regulację prędkości obrotowej 
RO(P)


Zarządzanie odchyleniami częstotliwości 
2.2.3.3.2.2.4. oraz 4.3.5.1., 14.3.S.2. wraz 


z 4.3.5.15.14.4.5.16. IRiESP
Zarządzanie odchyleniami napięcia Zarządzanie rozpływami mocy czynnej Wsparcie systemu mocą czynną


Wymaganie wg pkt IRiESP


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
2.2.3.3.2.1.147)


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  


2.2.3.3.1.141)1
2.2.3.3.2.2.4.(2)


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
2.2.3.3.3.3.143)


Na podstawie 


wymagań zawartych 


w  2.2.3.3.2.2.4. wraz 


z 2.2.3.3.2.2.5.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
2.2.3.3.3.3.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  


2.2.3.3.1.1.(2) i 
4.3.9.20. do 


4.3.9.26.


Na podstawie 


wymagań zawartych 


w 2.2.3.3.1.144) l 
4.3.9.20. do 4.3.9.26.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w
2.2.3.3.3.6.


Na podstawie 


zapisów pkt 
4.3.5.1., 


wykorzystując 


zdolności opisana 


w  pkt
2.2.3.3.1.243)


Na podstawie pkt
4.3.5.1.


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w  4.3.5.15.


Na podstawie pkt
4.3.S.2.


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w  4.3.5.16.


Na podstawie Art 
9c.2.6) Ustawy 


Prawo
energetyczne oraz 


wykorzystując 


zdolności opisane 


w  2.2.3.3.3J.1T1)I 
(3) lub 2.23.4.7.


Na podstawie pkt
4.3.5.1.


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w 4.3.5.15.


Na podstawie pkt
4.3.5.2.


wykorzystując 


uprawnienia 


opisane w 4.3.5.16.


Na podstawie pkt 
4.3.5.1. Eub 4.3.5.2.


wykorzystując 


zdolności opisane 


w  4.3.5.24.


Na podstawie A rt  


9C.2.6) Ustawy 


Prawo
energetyczne oraz 


wykorzystując 


zdolności opisane
w  2.2.3.3.3^.141) 1 


(3) lub Ł2.3.4.7.


Wymagania dedykowane dla SGU będących Synchronicznymi modułami 
wytwarzania energii


Modułami parków 


energii


Synchronicznymi
modułami


wytwarzania energii


Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania 


energii
Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Modularni parków 


energii


Wytyczne (Ma sprawdzenia na podstawie IRIESP


Pkt 2.2.3.3.2.3. 
IRiESP, w  zakresie 


sprawdzenia 


działania regulacji 
pierwotnej i 


ustawiania strefy 


martwej wg pkt. 
2.2.3.2.1.1.(7)


Pkt 2.2.3.3.2.4.5.
IRiESP w  zakresie 


działania 1 
automatycznej 


aktywacji
statycznej regulacji 


częstotliwości/ 
prędkości 


obrotowej RO(P)


Pkt 2.2.3.3.3.11. 
IRiESP w zakresie 


aktywacji 
automatycznej 


regulacji 
częstotliwości


Pkt 2.2.3.3.2.4.5.(2) i 
pkt IRiESP, w  


zakresie ręcznej 
aktywacji i działania 


statycznej regulacji 
częstotliwości/ 


prędkości obrotowej 
RO(P) oraz 


2.2.3.3.2.4.5.(3) 
IRiESP w  zakresie 


sprawdzenia pracy 


w  pełnym zakresie 


częstotliwości


Pkt 2.2.3.3.3.11.
IRiESP, w  zakresie 


aktywacji 
automatycznej 


regulacji 
częstotliwości, 
oraz odłączenia 


przy wysokiej 
częstotliwości


Pkt 2.2.3.3.2.4.5.{3) 
IRiESP, w  zakresie 


automatycznej 
regulacji napięcia i 


mocy biemej w 


przedziale 


określonym 


parametrami z pkt 
2.2.3.3.2.2.7. 


IRIESP


Pkt 2.2.3.3.2.4.543) 
IRiESP, w zakresie 


regulacji zaczepowej 
transformatorów


Pkt 2.2.3.3.3.11. 
IRiESP, w  zakresie 


regulacji napięcia i 
mocy biemej


Pkt 2.2.3.3.2.3. 
IRiESP, w zakresie 


regulacji trójnej z 


systemów 


dyspozytorskich 


OSP


Sprawdzenie 


realizacji zmian 


mocy zadawanych 


z punktu
dyspozytorskiego 


właściwego 


operatora systemu 


elektroenergetyczn 


ego w  zakresie 


parametrów 


opisanych w pkt 
2.2.3.3.1.33. i 


2.2.3.3.1.34. IRIESP


Sprawdzenie 


realizacji zmian 


mocy zadawanych 


z  punktu
dyspozytorskiego 


właściwego 


operatora systemu 


elektroenergetyczn 


ego w  zakresie 


parametrów 


opisanych w pkt 
2.2.3.3.1.33. i 


2.2.3.3.1.34. IRiESP


Pkt 2.2.3.3.3.11. 
IRIESP, w zakresie 


sterowania mocą 


czynną i
odłączenia z pracy


Sprawdzenie 


realizacji zmian 


mocy zadawanych 


z punktu
dyspozytorskiego 


właściwego 


operatora systemu 


elektroenergetyczn 


ego w zakresie 


parametrów 


opisanych w  pkt 
2.2.3.3.1.33. i 


2.2.3.3.1.34. IRiESP


Sprawdzenie 


realizacji zmian 


mocy zadawanych 


z  punktu
dyspozytorskiego 


właściwego 


operatora systemu 


elektroenergetyczn 


ego w  zakresie 


parametrów 


opisanych w  pkt 
2.2.3.3.1.33. i 


2.2.3.3.1.34. IRIESP


Pkt 4.3.14.10. i pkt 
4.3.14.11. IRiESP, 0 


czasie trwania 


wynikającym z 


umowy przesyłania 


i nie krótszym niż 


jedna godzina


Pkt 2.2.3.3.3.11. 
IRiESP, w zakresie 


sterowania mocą 


czynną i
odłączenia z pracy


Okres sprawdzenia 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat


p^r.r.ES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z t.poważnienia


DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 


ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁĄ


im Dobrowolsi


BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr 174 (3128) 12 sierpnia  2020 r. 


23







Przyporządkowanie testów SGU do testowanych zdolności


Załącznik nr 1
Tabela 2.


Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w  swoich instalacjach zdolności wskazanych w  "Wykazie SGU" -  art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności


Opis środka z planu odbudowy
Rozruch


autonomiczny
Ponowna podania napięcia


Regulacja


częstotliwości
Rssynchronlzacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp)


Testy na bazie umów (w tym 


przyłączeniowych) i próby systemowe


Wymaganie wg pkt IRIESP 2.2.3.3.2.2.e.


2.2.3.S.2.2.9. wraz z 


2.2.3.3.2.2.7. po 


rozruchu 


autonomicznym 


(2.3.3.2.2.3^1)l 


Ł2.3.3.2.2.6.)


2.2.S.3.2.2.9. wraz z 
2.2.3.3.2.2.7. po 


udanym PWE 


(2.2.3.3.2.2.3.(2)) na 


bazie PPW 


(2.2.3.3.1.2.(4))


2.2.3.3.2.2.4. wraz z 
2.2.3.32.2.5


Regulacja napięcia 


na podstawie 


2A3.3.2.2.7.


Regulacja napięcia 
poprzez zmianę 


wartości zadanej na 


polecenie 


dyspozytora wg 


4.3.6.15. lub 4.3.5.16.


Regulacja 


częstotliwości na 


podstawie 


2.2.3.3.2.2A


Regulacja 


częstotliwości 


poprzez zmianę mocy 


zadana] na polecenie 


dyspozytora 4.3.6.15. 


lub 4.3.5.16.


Podanie napięcia na 


linię długą


Uruchomienie


elektrowni


Sprawdzenie na 


podstawie IRIESP


Pkt. 2.2.3.3.2.4.4.(2.1) 


IRiESP


Pkt 2.2.3.3.4.4.(2.1) 


IRIESP


Pkt 2.2.3.3.4.5.(1),


2.2.3.3.4.5. (3),


2.2.3.3.4.5. (4) i 


2.2.3.3.4.6. IRiESP


Pkt 2.2.3.3.2.2.4.4.(2.2) 


IRiESP


Zapisy pkt 


2.2.3.3.2.2.7. 


IRIESP i wykres 


kołowy generatora


Sprawdzenie 


realizacji zmian 


napięcia i mocy 


biemej zadawanych z 


punktu


dyspozytorskiego 


właściwego 


operatora systemu 


etektroenergetyczneg 


o w zakresie 


parametrów 


opisanych w pkt 


2.2.3.3.1.10. IRiESP i 


wykresem kołowym 


generatora


Pkt


2.2.3.3.2.2.4.4.(2.2)


IRiESP


Sprawdzenie realizacji 


zmian mocy 


zadawanych z punktu 


dyspozytorskiego 


właściwego operatora 


systemu


elektroenergetyczneg 


o w zakresie 


parametrów 


opisanych w pkt 


2.2.3.3.1.33. i 


2.2.3.3.1.34. tRIESP


Pkt. 2.2.3.3.2.4.4.(2.3) 


IRiESP


Pkt. 2.2.3.3.2.4.4.(2.4) 


IRIESP lub 


2.2.3.3.2.4.5.(2) 


IRiESP


Okres sprawdzenia 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 5 lat 5 lat 5 lat Siat 3 lata 5 łat


Sprawdzenie na 
podstawie 
'Warunków 


działania w 


charakterze 


dostawców usług 


w zakresie 


odbudowy”  


opracowanych na 
podstawie Art. 4. 


ust 4) NCER


Test Vl.4.1 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 2 


("Warunki 


działania...") "Planu 


testów” .


Test Vl.4.1 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 


2 ("Warunki 


działania...") 


"Planu testów".


Nie dotyczy


Test Vl.4.2 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 2 


("Warunki 


działania...") "Planu 


testów” .


Test Vl.4.2 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 


2 ("Warunki 


działania...") 


"Planu Testów".


Test Vl.4.2 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 2 


("Warunki działania 


...” ) "Planu testów".


Test Vf.4.2 wg 


dokumentu 
wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 


2 ("Warunki 


działania...” ) 


"Planu testów".


Test Vl.4.2 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 2 


("Warunki działania 


...") "Planu testów".


Test Vl.4.3 wg 


dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XłV. ust. 2 


("Warunki 


działania...") "Planu 


testów".


Test Vl.4.4 wg 
dokumentu 


wymienionego w 


rozdziale XIV. ust. 2 


("Warunki 


działania...") "Planu 


testów".


Okres sprawdzenia 2 x w roku 2 x w roku nie dotyczy 1x w roku
1x w roku wraz z 


testem Vl.4.1


1x w roku wraz z 


testem Vl.4.1


1x w roku wraz z 


testem Vl.4.1


1x w roku wraz z 


testem Vl.4.1


3 lata lub wraz z 


Testem Vl.4.4
5 lat


P^E"E3
Ul {ZĘMJ REGULACJI ENERGETYKI 
Z t.poważnienia
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Załącznik nr 1


Tabela 3.


Przyporządkowanie testów SGU do testowanych zdolności


Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w  swoich instalacjach zdolności wskazanych w  "Wykazie SGU" - art. 11. u st 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności


Opis środka z planu obrony systemu


Automatyka w  przypadku wzrostu częstotl 
częstotliwości działająca w oparciu o koi 


częstotliwości lub statyczną regulację prędkot 
lub LFSM-O1 LFSM-U


łwości /  spadku 


rektę mocy od 


tcl obrotowej RO{P) Zarządzanie odchyleniami częstotliwości Zarządzanie odchyleniami napięcia Zarządzanie rozpływami mocy czynnej Wsparcie systemu mocą czynną


Wymaganie wg NC RfG


Na podstawie wymagań 


zawartych w A rt 15. u s t
1.1 2 .1 A rt 16. u s t 1. 
zakres - Pmłn - Pmax


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w Art. 
15. ust 1. i us t 2. 
oraz ust 5. l i t  b) i 


A rt 16. ust 1. - 
zakresOMW - 


Pmax


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  A rt 
21. ust 1. i A rt 22.


Na podstawie 


wymagań
zawartych w  A rt 15. 
u s t 1 .1 ust 2. oraz 


u s t 5. l it  b) I A rt 16.
u s t 1. i u st 2. - 


zakres 0 MW • Pmax


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w A rt 
21. ust 1.1 A rt 22.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  A rt
15. ust 4., A rt 16. 
u st 2^ A rt 18. ust 


2. i A rt 19


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  A rt 
15. ust 4., A rt 16. 


ust 2., A rt 16. i A rt 
19.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w A rt
21. u s t 3. i A rt 22.


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. ust 2. lit
a)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. u s t 2. l it  


b>


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. ust 2. lit
b)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  Art. 21. ust 3. i 
A rt 22. w  


odniesieniu do A rt 
15. ust 2. l it  a)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w A rt 15. u s t2 . i ł t  


b)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. us t 2. lit  


b)


Praca w
przeciążeniu lub 


zaniżeniu na 


podstawie zapisów 


umowy
przeeyfania/przyłąc 


zenlowej I pkt 
4.3.5.1 lub 4.3.S.2. 


IRiESP, 
wykorzystując 


zdolności opisane 


w  4.3.5.24. 
IRIESP”


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. ust 2. lit  


b)


Wymagania dedykowane dla SGU będących
Synchronicznymi modu 


energi
lamł wytwarzania Modułami parków 


energii


Synchronicznymi
modułami


wytwarzania energii


Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami 


wytwarzania energii
Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Modułami parków 


energii


Wytyczne dla sprawdzenia na podstawie a r t  NC RfG (z 


uwzględnieniem dokumentu opracowanego zgodnie z 


A rt 41 NC RfG) oraz


Program ramowy 


opracowany wg Art. 45 - 
46 NC RfG. (Sprawdzenie 


LFSM-O oraz LFSM-U, z 


uwzględnieniem 


parametrów korekty 


mocy od częstotliwości 
określonych zgodnie z 


"Wymogami ogólnego 


stosowania..."1>). 
Załączniki 1 i 2 do 


"Procedury...” z).


Program ramowy 


opracowany wg 


Art.4 5 -4 6  NC RfG 


(Sprawdzenie 


zdolności do pracy 


wyspowej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


automatycznej 
regulacji 


częstotliwości 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania..."11). 
Załącznik 14 do do 


"Procedury. . ." 2>.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 48 - 50 NC RfG. 
(Sprawdzenie 


LFSM-O oraz 


LFSM-U, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


automatycznej 
redukcji mocy od 


częstotliwości 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania..."1>) 
Załączniki 1 i 2 do 


“Procedury..." 2>.


Program ramowy 


opracowany wg Art. 
45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie 


zdolności do pracy 


wyspowej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania..."1)) 
Załącznik 14 do 


"Procedury ...” 2).


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 46 - 50 NC RfG.
(Sprawdzenie 


sterowania mocą 


PPM, z
uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy od 


częstotliwości 
PPM, określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania..."1>.)
Załącznik 7 do 


"Procedury..."2).


Program ramowy 


opracowany wg 


A rt 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w 


zakresie 


"Zdolności do 


generacji mocy 


biernej..." I "Pracy 


w  trybie regulacji 
napięcia", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania 


Załącznik 6a, 6b I 9 


do "Procedury..."
2)


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w 


zakresie 


"Zdolności do 


generacji mocy 


biem ej..." i "Pracy 


w  trybie regulacji 
napięcia", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).) 
Załączniki 6a, 6b I 9 


do "Procedury..."
2)


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 48 - 50 NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie "Pracy w 


trybie regulacji 
napięcia" i 


"Zdolności do 


generacji mocy 


biernej..." z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).) 
Załączniki 9 i 10 do 


"Procedury..."z).


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


automatycznej 
regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania 


Załącznik 7 do 


"procedury..." 2>.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 44 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenia w 


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1>.) 
Załącznik 7 do 


"Procedury ..."2>.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej" z 


uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania 


Załącznik 7 do 


"Procedury


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 48 - 50 NC RfG.
(Sprawdzenie 


sterowania mocą 


PPM, z
uwzględnieniem 


parametrów 


redukcji mocy od 


częstotliwości i 
odstawienia PPM 


przy wysokiej 
częstotliwości, 


określonych 


zgodnie z 


dokumentem 


"Wymogi ogólnego 


stosowania 


Załącznik 7 do 


"Procedury ...m2>.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 -4 6  NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


dokumentem 


"Wymogi ogólnego 


stosowania 


Załącznik 7 do 


"Procedury


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 • 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej*, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


dokumentem 


"Wymogi ogólnego 


stosowania ...m1>.)
Załącznik 7 


do"Procedury


Pkt 4.3.14.10. i pkt 
4.3.14.11. IRIESP, o 


czasie trwania 


wynikającym z 


umowy przesyłania 


i nie krótszym niż 


jedna godzina.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 48 - 50 NC RfG.
(Sprawdzenia 


sterowania mocą 


PPM, z
uwzględnieniem 


parametrów 


redukcji mocy od 


częstotliwości I 
odstawienia PPM 


przy wysokiej 
częstotliwości, 


określonych 


zgodnie z 


dokumentem 


"Wymogi ogólnego 


stosowania ...h1).) 
Załącznik 7 do 


"Procedury ...n2).


Okres sprawdzenia 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat


Legenda:


lł "W ymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący w ym ogów w  zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)" - dokument zatwierdzony decyzją Prezesa URE 


2> "Procedura testowania m odułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków m iędzy właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów zgodności" -  opracowana przez PSE S.A. na podstawie art. 41 NC RfG 


3) Wymaganie postawione w  oparciu o przepisy prawa krajowego, w  zakresie nieuregulowanym w  NC RfG oraz w  dokumentach opracowanych na podstawie NC RfG


UUZĘr»U REGULACJI ENERGETYKI 
Z i  poważnienia


DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 


ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁ4


mi Dobrowolski
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Załącznik nr 1


Tabela 4.


Przyporządkowanie testów SGU do testowanych zdolności


Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w  swoich instalacjach zdolności wskazanych w  "Wykazie SGU" - art. 23. u s t 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności


Opis środka z planu odbudowy Rozruch
autonomiczny


Ponowne podanie napięcia Regulacja
częstotliwości Resynchronlzacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp) TM ty na bazia umów (w tym 


przyłączeniowych) 1 próby systemowe


Wymaganie wg NC RfG Art. 15. ust 5. l i t  a)
A rt 15. u s t 5. lit. c) 
w powiązaniu z A rt  


15. ust. 2. lit. a)


A rt 15. u s t 5. l it  


c) w powiązaniu z 


A rt 15. u s t 2. lit. b)


A rt  15. u s t 1. i us t 
2. oraz u s t 5. l i t  b) 


I A r t  16. u s t 1 .1 
u s t 2. • zakres 0 


MW - Pmax


A rt 15. u s t 4., Art. 
16. ust 2., A r t  18. 


ust 2.1 A rt 19.


A rt 15. u s t 4., A rt  


16. u s t 2., A rt 18. i 
Art. 19.


A rt  15. u s t 1. i us t 
2. oraz ust 5. l i t  b) 


I A rt 16. u s t 1 .1 
u s t 2. - zakres 0 


MW - Pmax


Art. 15. u s t 2. l i t  b)
Podanie napięcia 


na linię długą s>
Uruchomienie 


elektrowni31


Wytyczne dla sprawdzenia na podstawie NC RfG (z 


uwzględnieniem dokumentu opracowanego zgodnie z 


Art. 41. u s t NC RfG) oraz


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie


rozruchu
autonomicznego, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1\ )  


Załącznik nr 15 do 


"Procedury


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


pracy wyspowej i 
ponowne podanie 


napięcia, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


napięcia i 
częstotliwości 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).)> 


Załącznik nr 14 do 


"Procedury ...2ł.


Programy ramowe 


opracowane wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


pracy na potrzeby 


własne (PPW) oraz 


sprawdzenie pracy 


wyspowej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


napięcia i 
częstotliwości 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania - 
Załączniki nr 5 1 nr 


14 do "Procedury 


m>2>


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie 


regulacji
częstotliwości przy 


pracy wyspowej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


częstotliwości przy 


pracy wyspowej, 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ..."1|.) - 
Załącznik nr 14 do 


"Procedury ...2>.


Programy ramowe 


opracowane wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


regulacji napięcia i 
mocy biernej z 


uwzględnieniem 


parametrów 


napięcia i mocy 


biemej dia pracy 


wyspowej 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...”1).) - 
Załączniki nr 6a, 6b 


i 9, do "Procedury 


8)


Programy ramowe 


opracowane wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


regulacji napięcia i 
mocy biemej z 


uwzględnieniem 


parametrów 


napięcia i mocy 


biemej dla pracy 


wyspowej zgodnie 


z "Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1>.) - 
Załączniki nr 6a, nr 


6b i nr 9 do 


"Procedury . .A


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


pracy wyspowej, z  


uwzględnieniem 


parametrów 


częstotliwości przy 


pracy wyspowej, 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).) - 
Załącznik nr 14 do 


"Procedury


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie 


możliwości 
regulacji mocy 


czynnej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).) - 
Załącznik nr 14 do 


"Procedury ..J\


Pkt.
2.2.3.3.2.4.4.(2.3)


IRiESP.


Pkt.
2.2.3.3.2.4.4.(2.4) 


IRiESP lub 


2.2.3.3.2.4.5.(2) 
IRiESP.


Okres sprawdzenia 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 3 lata 5 lat


Legenda:


*• "W ym ogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (U E ) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący w ym o gów  w  zakresie przyłączenia jednostekiWyW/órczych do sieci (N C RfG)" -


2)


3)


dokum ent zatwierdzony decyzją Prezesa URE
"Procedura testowania m odułów  wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków m iędzy właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem  systemu 


podstawie art. 41 NC RfG


W ymaganie postawione w  oparciu o przepisy prawa krajowego, w  zakresie nieuregulowanym  w  NC RfG oraz w  dokum entach opracowanych na podstawie NC


UiIZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
na potrzeby t e s t ^ ^ ^ ^ g j ^ n p r i j c o w a n a  przez PSE S.A. na


DYREK TOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 


ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁĄ


RfG


im Dobrowolsi


BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
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Załącznik nr 1


Tabela 3.


Przyporządkowanie testów SGU do testowanych zdolności


Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w  swoich instalacjach zdolności wskazanych w  "Wykazie SGU" - art. 11. u st 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności


Opis środka z planu obrony systemu


Automatyka w  przypadku wzrostu częstotl 
częstotliwości działająca w oparciu o koi 


częstotliwości lub statyczną regulację prędkot 
lub LFSM-O1 LFSM-U


łwości /  spadku 


rektę mocy od 


tcl obrotowej RO{P) Zarządzanie odchyleniami częstotliwości Zarządzanie odchyleniami napięcia Zarządzanie rozpływami mocy czynnej Wsparcie systemu mocą czynną


Wymaganie wg NC RfG


Na podstawie wymagań 


zawartych w A rt 15. u s t
1.1 2 .1 A rt 16. u s t 1. 
zakres - Pmłn - Pmax


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w Art. 
15. ust 1. i us t 2. 
oraz ust 5. l i t  b) i 


A rt 16. ust 1. - 
zakresOMW - 


Pmax


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  A rt 
21. ust 1. i A rt 22.


Na podstawie 


wymagań
zawartych w  A rt 15. 
u s t 1 .1 ust 2. oraz 


u s t 5. l it  b) I A rt 16.
u s t 1. i u st 2. - 


zakres 0 MW • Pmax


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w A rt 
21. ust 1.1 A rt 22.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  A rt
15. ust 4., A rt 16. 
u st 2^ A rt 18. ust 


2. i A rt 19


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w  A rt 
15. ust 4., A rt 16. 


ust 2., A rt 16. i A rt 
19.


Na podstawie 


wymagań 


zawartych w A rt
21. u s t 3. i A rt 22.


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. ust 2. lit
a)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. u s t 2. l it  


b>


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. ust 2. lit
b)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  Art. 21. ust 3. i 
A rt 22. w  


odniesieniu do A rt 
15. ust 2. l it  a)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w A rt 15. u s t2 . i ł t  


b)


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. us t 2. lit  


b)


Praca w
przeciążeniu lub 


zaniżeniu na 


podstawie zapisów 


umowy
przeeyfania/przyłąc 


zenlowej I pkt 
4.3.5.1 lub 4.3.S.2. 


IRiESP, 
wykorzystując 


zdolności opisane 


w  4.3.5.24. 
IRIESP”


Na podstawie 


zapisów zawartych 


w  A rt 15. ust 2. lit  


b)


Wymagania dedykowane dla SGU będących
Synchronicznymi modu 


energi
lamł wytwarzania Modułami parków 


energii


Synchronicznymi
modułami


wytwarzania energii


Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami 


wytwarzania energii
Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Modułami parków 


energii
Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Modułami parków 


energii


Wytyczne dla sprawdzenia na podstawie a r t  NC RfG (z 


uwzględnieniem dokumentu opracowanego zgodnie z 


A rt 41 NC RfG) oraz


Program ramowy 


opracowany wg Art. 45 - 
46 NC RfG. (Sprawdzenie 


LFSM-O oraz LFSM-U, z 


uwzględnieniem 


parametrów korekty 


mocy od częstotliwości 
określonych zgodnie z 


"Wymogami ogólnego 


stosowania..."1>). 
Załączniki 1 i 2 do 


"Procedury...” z).


Program ramowy 


opracowany wg 


Art.4 5 -4 6  NC RfG 


(Sprawdzenie 


zdolności do pracy 


wyspowej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


automatycznej 
regulacji 


częstotliwości 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania..."11). 
Załącznik 14 do do 


"Procedury. . ." 2>.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 48 - 50 NC RfG. 
(Sprawdzenie 


LFSM-O oraz 


LFSM-U, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


automatycznej 
redukcji mocy od 


częstotliwości 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania..."1>) 
Załączniki 1 i 2 do 


“Procedury..." 2>.


Program ramowy 


opracowany wg Art. 
45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie 


zdolności do pracy 


wyspowej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania..."1)) 
Załącznik 14 do 


"Procedury ...” 2).


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 46 - 50 NC RfG.
(Sprawdzenie 


sterowania mocą 


PPM, z
uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy od 


częstotliwości 
PPM, określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania..."1>.)
Załącznik 7 do 


"Procedury..."2).


Program ramowy 


opracowany wg 


A rt 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w 


zakresie 


"Zdolności do 


generacji mocy 


biernej..." I "Pracy 


w  trybie regulacji 
napięcia", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania 


Załącznik 6a, 6b I 9 


do "Procedury..."
2)


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w 


zakresie 


"Zdolności do 


generacji mocy 


biem ej..." i "Pracy 


w  trybie regulacji 
napięcia", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).) 
Załączniki 6a, 6b I 9 


do "Procedury..."
2)


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 48 - 50 NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie "Pracy w 


trybie regulacji 
napięcia" i 


"Zdolności do 


generacji mocy 


biernej..." z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).) 
Załączniki 9 i 10 do 


"Procedury..."z).


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


automatycznej 
regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania 


Załącznik 7 do 


"procedury..." 2>.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 44 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenia w 


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1>.) 
Załącznik 7 do 


"Procedury ..."2>.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej" z 


uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania 


Załącznik 7 do 


"Procedury


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 48 - 50 NC RfG.
(Sprawdzenie 


sterowania mocą 


PPM, z
uwzględnieniem 


parametrów 


redukcji mocy od 


częstotliwości i 
odstawienia PPM 


przy wysokiej 
częstotliwości, 


określonych 


zgodnie z 


dokumentem 


"Wymogi ogólnego 


stosowania 


Załącznik 7 do 


"Procedury ...m2>.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 -4 6  NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej", z 


uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


dokumentem 


"Wymogi ogólnego 


stosowania 


Załącznik 7 do 


"Procedury


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 • 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie w  


zakresie 


"Możliwości 
regulacji mocy 


czynnej*, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


regulacji mocy 


określonych 


zgodnie z 


dokumentem 


"Wymogi ogólnego 


stosowania ...m1>.)
Załącznik 7 


do"Procedury


Pkt 4.3.14.10. i pkt 
4.3.14.11. IRIESP, o 


czasie trwania 


wynikającym z 


umowy przesyłania 


i nie krótszym niż 


jedna godzina.


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 48 - 50 NC RfG.
(Sprawdzenia 


sterowania mocą 


PPM, z
uwzględnieniem 


parametrów 


redukcji mocy od 


częstotliwości I 
odstawienia PPM 


przy wysokiej 
częstotliwości, 


określonych 


zgodnie z 


dokumentem 


"Wymogi ogólnego 


stosowania ...h1).) 
Załącznik 7 do 


"Procedury ...n2).


Okres sprawdzenia 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat


Legenda:


lł "W ymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący w ym ogów w  zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)" - dokument zatwierdzony decyzją Prezesa URE 


2> "Procedura testowania m odułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków m iędzy właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów zgodności" -  opracowana przez PSE S.A. na podstawie art. 41 NC RfG 


3) Wymaganie postawione w  oparciu o przepisy prawa krajowego, w  zakresie nieuregulowanym w  NC RfG oraz w  dokumentach opracowanych na podstawie NC RfG


UUZĘr»U REGULACJI ENERGETYKI 
Z i  poważnienia


DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 


ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁ4


mi Dobrowolski


BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr 174 (3128) 12 sierpnia  2020 r. 


25







Załącznik nr 1


Tabela 4.


Przyporządkowanie testów SGU do testowanych zdolności


Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w  swoich instalacjach zdolności wskazanych w  "Wykazie SGU" - art. 23. u s t 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności


Opis środka z planu odbudowy Rozruch
autonomiczny


Ponowne podanie napięcia Regulacja
częstotliwości Resynchronlzacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp) TM ty na bazia umów (w tym 


przyłączeniowych) 1 próby systemowe


Wymaganie wg NC RfG Art. 15. ust 5. l i t  a)
A rt 15. u s t 5. lit. c) 
w powiązaniu z A rt  


15. ust. 2. lit. a)


A rt 15. u s t 5. l it  


c) w powiązaniu z 


A rt 15. u s t 2. lit. b)


A rt  15. u s t 1. i us t 
2. oraz u s t 5. l i t  b) 


I A r t  16. u s t 1 .1 
u s t 2. • zakres 0 


MW - Pmax


A rt 15. u s t 4., Art. 
16. ust 2., A r t  18. 


ust 2.1 A rt 19.


A rt 15. u s t 4., A rt  


16. u s t 2., A rt 18. i 
Art. 19.


A rt  15. u s t 1. i us t 
2. oraz ust 5. l i t  b) 


I A rt 16. u s t 1 .1 
u s t 2. - zakres 0 


MW - Pmax


Art. 15. u s t 2. l i t  b)
Podanie napięcia 


na linię długą s>
Uruchomienie 


elektrowni31


Wytyczne dla sprawdzenia na podstawie NC RfG (z 


uwzględnieniem dokumentu opracowanego zgodnie z 


Art. 41. u s t NC RfG) oraz


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie


rozruchu
autonomicznego, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1\ )  


Załącznik nr 15 do 


"Procedury


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


pracy wyspowej i 
ponowne podanie 


napięcia, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


napięcia i 
częstotliwości 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).)> 


Załącznik nr 14 do 


"Procedury ...2ł.


Programy ramowe 


opracowane wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


pracy na potrzeby 


własne (PPW) oraz 


sprawdzenie pracy 


wyspowej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


napięcia i 
częstotliwości 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania - 
Załączniki nr 5 1 nr 


14 do "Procedury 


m>2>


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie 


regulacji
częstotliwości przy 


pracy wyspowej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


częstotliwości przy 


pracy wyspowej, 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ..."1|.) - 
Załącznik nr 14 do 


"Procedury ...2>.


Programy ramowe 


opracowane wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


regulacji napięcia i 
mocy biernej z 


uwzględnieniem 


parametrów 


napięcia i mocy 


biemej dia pracy 


wyspowej 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...”1).) - 
Załączniki nr 6a, 6b 


i 9, do "Procedury 


8)


Programy ramowe 


opracowane wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


regulacji napięcia i 
mocy biemej z 


uwzględnieniem 


parametrów 


napięcia i mocy 


biemej dla pracy 


wyspowej zgodnie 


z "Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1>.) - 
Załączniki nr 6a, nr 


6b i nr 9 do 


"Procedury . .A


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG.
(Sprawdzenie 


pracy wyspowej, z  


uwzględnieniem 


parametrów 


częstotliwości przy 


pracy wyspowej, 
określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).) - 
Załącznik nr 14 do 


"Procedury


Program ramowy 


opracowany wg 


Art. 45 - 46 NC RfG. 
(Sprawdzenie 


możliwości 
regulacji mocy 


czynnej, z 


uwzględnieniem 


parametrów 


określonych 


zgodnie z 


"Wymogami 
ogólnego 


stosowania ...n1).) - 
Załącznik nr 14 do 


"Procedury ..J\


Pkt.
2.2.3.3.2.4.4.(2.3)


IRiESP.


Pkt.
2.2.3.3.2.4.4.(2.4) 


IRiESP lub 


2.2.3.3.2.4.5.(2) 
IRiESP.


Okres sprawdzenia 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 3 lata 5 lat


Legenda:


*• "W ym ogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (U E ) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący w ym o gów  w  zakresie przyłączenia jednostekiWyW/órczych do sieci (N C RfG)" -


2)


3)


dokum ent zatwierdzony decyzją Prezesa URE
"Procedura testowania m odułów  wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków m iędzy właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem  systemu 


podstawie art. 41 NC RfG


W ymaganie postawione w  oparciu o przepisy prawa krajowego, w  zakresie nieuregulowanym  w  NC RfG oraz w  dokum entach opracowanych na podstawie NC


UiIZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
na potrzeby t e s t ^ ^ ^ ^ g j ^ n p r i j c o w a n a  przez PSE S.A. na


DYREK TOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 


ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁĄ


RfG


im Dobrowolsi


BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NCER_art_43_2_Plan_testow/Za�¥cznik_2_do_Planu_test¢w_dla_IRiESP.xlsx
Plan Obrony

		Harmonogram testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020-2024





		Opis środka z planu obrony systemu								Automatyka w przypadku wzrostu częstotliwości / spadku częstotliwości działająca w oparciu o korektę mocy od częstotliwości lub statyczną regulację prędkości obrotowej RO(P)						Zarządzanie odchyleniami częstotliwości 2.2.3.3.2.2.4. oraz 4.3.5.1., i 4.3.5.2. wraz z 4.3.5.15. i 4.4.5.16. IRiESP				Zarządzanie odchyleniami napiecia 						Zarządzanie rozpływami mocy czynnej 								Wsparcie systemu mocą czynną





		Wymaganie wg pkt IRiESP								Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.2.1.1.(7)		Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.1.1.(1) i 2.2.3.3.2.2.4.(2)		Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.3.3.1.(3)		Na podstawie wymagań zawartych w  2.2.3.3.2.2.4. wraz z  2.2.3.3.2.2.5.		 Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.3.3.		Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.1.1.(2) i 4.3.9.20. do 4.3.9.26.		Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.1.1.(4) i 4.3.9.20. do 4.3.9.26.		Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.3.6.		Na podstawie zapisów pkt  4.3.5.1., wykorzystując zdolności opisane w pkt  2.2.3.3.1.2.(3)		Na podstawie pkt 4.3.5.1. wykorzystując uprawnienia opisane w 4.3.5.15.		Na podstawie pkt 4.3.5.2. wykorzystując uprawnienia opisane w 4.3.5.16.		Na podstawie Art. 9c.2.6) Ustawy Prawo energetyczne oraz wykorzystując zdolności opisane w  2.2.3.3.3.2.1.(1) i (3) lub 2.2.3.4.7.		Na podstawie pkt 4.3.5.1. wykorzystując uprawnienia opisane w 4.3.5.15.		Na podstawie pkt 4.3.5.2. wykorzystując uprawnienia opisane w 4.3.5.16.		Na podstawie pkt  4.3.5.1. lub 4.3.5.2. wykorzystując zdolności opisane w  4.3.5.24.		Na podstawie Art. 9c.2.6) Ustawy Prawo energetyczne oraz  wykorzystując zdolności opisane w  2.2.3.3.3.2.1.(1) i (3) lub 2.2.3.4.7.

		Wymagania dedykowane dla SGU będących								Synchronicznymi modułami wytwarzania energii				Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii		Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii				Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii						Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii						Modułami parków energii

		Okres sprawdzenia								5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat

		L.p.		Elektrownia / KOD		Nr bloku		Sprawdzenie na podstawie		Planowany termin testów w latach 2020 - 2024

		1		Elektrownia 1

				PGM1 1-01		1		IRiESP		2020		2020		-		2020		-		2020		-		-		2020		2020		-		-		2020		-		-		-

				PGM1 1-02		2		IRiESP		2021		2021		-		2021		-		2021		-		-		2021		2021		-		-		2021		-		-		-

				PGM1 1-03		3		IRiESP		2022		2022		-		2022		-		2022		-		-		2022		2022		-		-		2022		-		-		-

				PGM1 1-04		4		IRiESP		2023		2023		-		2023		-		2023		-		-		2023		2023		-		-		2023		-		-		-

		2		Elektrownia 2

				PGM2 1-01		1		IRiESP		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2020		-		-		2020		-		-

				PGM2 1-02		2		IRiESP		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2021		-		-		2021		-		-

				PGM2 1-03		3		IRiESP		-		2023		-		2023		-		2023		2023		-		2023		2023		-		-		2023		-		-		-

				PGM2 1-04		4		IRiESP		-		2024		-		2024		-		2024		2024		-		2024		2024		-		-		2024		-		-		-

		3		Elektrownia 3

				PPM3 4-01		1		IRiESP		-		-		2020		-		2020		-		-		2020		-		-		-		2020		-		-		-		2020

				PPM3 4-02		2		IRiESP		-		-		2021		-		2021		-		-		2021		-		-		-		2021		-		-		-		2021

				PPM3 4-03		3		IRiESP		-		-		2023		-		2023		-		-		2023		-		-		-		2023		-		-		-		2023

				PPM3 4-04		4		IRiESP		-		-		2024		-		2024		-		-		2024		-		-		-		2024		-		-		-		2024



		Legenda:

		Termin testu - (data) - Planowany termin przeprowadzenia testu uzgodniony z podmiotem będącym właścicielem SGU





Załącznik nr 2
Tabela 1.	

Harmonogram testów SGU	




Plan Odbudowy

		Harmonogram testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020 - 2024





		Opis środka z planu odbudowy								Rozruch autonomiczny		Ponowne podanie napięcia				Regulacja częstotliwości		Resynchronizacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp)								Testy na bazie umów (w tym przyłączeniowych) i próby systemowe





		Wymaganie wg pkt IRiESP								2.2.3.3.2.2.6.		2.2.3.3.2.2.9. wraz z 2.2.3.3.2.2.7. po rozruchu autonomicznym (2.3.3.2.2.3.(1) i 2.2.3.3.2.2.6.)		2.2.3.3.2.2.9. wraz z 2.2.3.3.2.2.7. po udanym PWE (2.2.3.3.2.2.3.(2)) na bazie PPW (2.2.3.3.1.2.(4))		2.2.3.3.2.2.4. wraz z 2.2.3.3.2.2.5		Regulacja napięcia na podstawie 2.2.3.3.2.2.7.		Regulacja napięcia poprzez zmianę wartości zadanej na polecenie dyspozytora wg 4.3.5.15. lub 4.3.5.16.		Regulacja częstotliwości na podstawie 2.2.3.3.2.2.4.		Regulacja częstotliwości poprzez zmianę mocy zadanej na polecenie dyspozytora 4.3.5.15. lub 4.3.5.16.		Podanie napięcia na linię długą		Uruchomienie elektrowni 

		Okres sprawdzenia								3 lata		3 lata		3 lata		3 lata		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		3 lata		5 lat

		L.p.		Elektrownia / KOD		Nr bloku		Sprawdzenie na podstawie		Planowany termin testów w latach 2020 - 2024

		1		Elektrownia 1

				PGM1 1-01		1		IRiESP		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		2024

				PGM1 1-02		2		IRiESP		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		2024

				PGM1 1-03		3		IRiESP		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		2024

				PGM1 1-04		4		IRiESP		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		2024

		2		Elektrownia 2

				PGM2 1-01		1		IRiESP		-		-		2020		2020		2020		2020		2020		2020		-		-

				PGM2 1-02		2		IRiESP		-		-		2021		2021		2021		2021		2021		2021		-		-

				PGM2 1-03		3		IRiESP		-		-		2022		2022		2022		2022		2022		2022		-		-

				PGM2 1-04		4		IRiESP		-		-		2023		2023		2023		2023		2023		2023		-		-

		3		Elektrownia 3

				PPM3 4-01		1		IRiESP		-		-		-		-		-		2021		-		2021		-		-

				PPM3 4-02		2		IRiESP		-		-		-		-		-		2022		-		2022		-		-

				PPM3 4-03		3		IRiESP		-		-		-		-		-		2023		-		2023		-		-

				PPM3 4-04		4		IRiESP		-		-		-		-		-		2024		-		2024		-		-

		Legenda:

		Termin testu - (data) - Planowany termin przeprowadzenia testu uzgodniony z podmiotem będącym właścicielem SGU



Załącznik nr 2
Tabela 2.	

Harmonogram testów SGU 	









NCER_art_43_2_Plan_testow/Za�¥cznik_2_do_Planu_test¢w_dla_RfG.xlsx
Plan Obrony

		Harmonogram testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020-2024





		Opis środka z planu obrony systemu								Automatyka w przypadku wzrostu częstotliwości / spadku częstotliwości działająca w oparciu o korektę mocy od częstotliwości lub statyczną regulację prędkości obrotowej RO(P) lub LFSM-O i LFSM-U						Zarządzanie odchyleniami częstotliwości 				Zarządzanie odchyleniami napiecia 						Zarządzanie rozpływami mocy czynnej 								Wsparcie systemu mocą czynną





		Wymaganie wg NC RfG								Na podstawie wymagań zawartych w Art. 15. ust. 1. i  2. i Art. 16. ust. 1. zakres - Pmin - Pmax		Na podstawie wymagań zawartych w Art. 15. ust. 1. i  ust. 2. oraz ust. 5. lit. b) i Art. 16. ust. 1. - zakres 0 MW - Pmax		Na podstawie wymagań zawartych w Art. 21. ust. 1. i Art. 22.		Na podstawie wymagań zawartych w Art. 15. ust. 1. i ust. 2. oraz ust. 5. lit. b) i Art. 16. ust. 1. i ust. 2. - zakres 0 MW - Pmax		 Na podstawie wymagań zawartych w Art. 21. ust. 1. i Art. 22.		Na podstawie wymagań zawartych w Art. 15. ust. 4., Art. 16. ust. 2., Art. 18. ust. 2. i Art. 19		Na podstawie wymagań zawartych w Art. 15. ust. 4., Art. 16. ust. 2., Art. 18. i Art. 19.		Na podstawie wymagań zawartych w  Art. 21. ust. 3. i Art. 22.		Na podstawie zapisów zawartych w Art. 15. ust. 2. lit a)		Na podstawie zapisów zawartych w Art. 15. ust. 2. lit. b) 		Na podstawie zapisów zawartych w Art. 15. ust. 2. lit. b)		Na podstawie   zapisów zawartych w Art. 21. ust. 3. i Art. 22. w odniesieniu do Art. 15. ust. 2. lit. a)		Na podstawie zapisów zawartych w Art. 15. ust. 2. lit. b)		Na podstawie zapisów zawartych w Art. 15. ust. 2. lit. b)		Praca w przeciążeniu lub zaniżeniu na podstawie zapisów umowy przesyłania/przyłączeniowej i pkt  4.3.5.1 lub 4.3.5.2. IRiESP, wykorzystując zdolności opisane w  4.3.5.24. IRiESP		Na podstawie zapisów zawartych w Art. 15. ust. 2. lit. b)

		Wymagania dedykowane dla SGU będących								Synchronicznymi modułami wytwarzania energii				Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii		Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii				Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii						Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii						Modułami parków energii

		Okres sprawdzenia 								5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat

		L.p.		Elektrownia / KOD		Nr bloku		Sprawdzenie na podstawie		Planowany termin testów w latach 2020 - 2024

		1		Elektrownia 1

				PGM1 1-01		1		NC RfG		2020		2020		-		2020		-		2020		-		-		2020		2020		-		-		2020		-		-		-

				PGM1 1-02		2		NC RfG		2021		2021		-		2021		-		2021		-		-		2021		2021		-		-		2021		-		-		-

				PGM1 1-03		3		NC RfG		2022		2022		-		2022		-		2022		-		-		2022		2022		-		-		2022		-		-		-

				PGM1 1-04		4		NC RfG		2023		2023		-		2023		-		2023		-		-		2023		2023		-		-		2023		-		-		-

		2		Elektrownia 2

				PGM2 1-01		1		NC RfG		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2020		-		-		2020		-		-

				PGM2 1-02		2		NC RfG		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2021		-		-		2021		-		-

				PGM2 1-03		3		NC RfG		-		2023		-		2023		-		2023		2023		-		2023		2023		-		-		2023		-		-		-

				PGM2 1-04		4		NC RfG		-		2024		-		2024		-		2024		2024		-		2024		2024		-		-		2024		-		-		-

		3		Elektrownia 3

				PPM3 4-01		1		NC RfG		-		-		2020		-		2020		-		-		2020		-		-		-		2020		-		-		-		2020

				PPM3 4-02		2		NC RfG		-		-		2021		-		2021		-		-		2021		-		-		-		2021		-		-		-		2021

				PPM3 4-03		3		NC RfG		-		-		2023		-		2023		-		-		2023		-		-		-		2023		-		-		-		2023

				PPM3 4-04		4		NC RfG		-		-		2024		-		2024		-		-		2024		-		-		-		2024		-		-		-		2024



		Legenda:

		Termin testu  (data) - Planowany termin przeprowadzenia testu uzgodniony z podmiotem będącym właścicielem SGU





Załącznik nr 2
Tabela 3.	

Harmonogram testów SGU 	




Plan Odbudowy

		Harmonogram testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020 - 2024





		Opis środka z planu odbudowy								Rozruch autonomiczny		Ponowne podanie napięcia				Regulacja częstotliwości		Resynchronizacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp)								Testy na bazie umów (w tym przyłączeniowych) i próby systemowe





		Wymaganie wg NC RfG								Art. 15. ust. 5. lit. a)		Art. 15. ust. 5. lit. c) w powiązaniu z Art. 15. ust. 2. lit. a)		 Art. 15. ust. 5. lit. c) w powiązaniu z Art. 15. ust. 2. lit. b)		Art. 15. ust. 1. i ust. 2. oraz ust. 5. lit. b) i Art. 16. ust. 1. i ust. 2. - zakres 0 MW - Pmax		Art. 15. ust. 4., Art. 16. ust. 2., Art. 18. ust. 2. i Art. 19.		Art. 15. ust. 4., Art. 16. ust. 2., Art. 18. i Art. 19.		Art. 15. ust. 1. i ust. 2. oraz ust. 5. lit. b) i Art. 16. ust. 1. i ust. 2. - zakres 0 MW - Pmax		Art. 15. ust. 2. lit. b)		Podanie napięcia na linię długą		Uruchomienie elektrowni

		Okres sprawdzenia								3 lata		3 lata		3 lata		3 lata		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		3 lata		5 lat

		L.p.		Elektrownia / KOD		Nr bloku		Sprawdzenie na podstawie		Planowany termin testów w latach 2020 - 2024

		1		Elektrownia 1

				PGM1 1-01		1		NC RfG		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		-

				PGM1 1-02		2		NC RfG		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		-

				PGM1 1-03		3		NC RfG		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		-

				PGM1 1-04		4		NC RfG		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		-

		2		Elektrownia 2

				PGM2 1-01		1		NC RfG		-		-		2020		2020		2020		2020		2020		2020		-		-

				PGM2 1-02		2		NC RfG		-		-		2021		2021		2021		2021		2021		2021		-		-

				PGM2 1-03		3		 NC RfG		-		-		2022		2022		2022		2022		2022		2022		-		-

				PGM2 1-04		4		 NC RfG		-		-		2023		2023		2023		2023		2023		2023		-		-

		3		Elektrownia 3

				PPM3 4-01		1		 NC RfG		-		-		-		-		-		2021		-		2021		-		-

				PPM3 4-02		2		 NC RfG		-		-		-		-		-		2022		-		2022		-		-

				PPM3 4-03		3		 NC RfG		-		-		-		-		-		2023		-		2023		-		-

				PPM3 4-04		4		 NC RfG		-		-		-		-		-		2024		-		2024		-		-

		Legenda:

		Termin testu  (data) - Planowany termin przeprowadzenia testu uzgodniony z podmiotem będącym właścicielem SGU



Załącznik nr 2
Tabela 4.	

Harmonogram testów SGU 	






NCER_art_43_2_Plan_testow/Za�¥cznik_3_do_Planu_test¢w_dla_IRiESP.xlsx
Plan Obrony

		Raport wykonania testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020-2024





		Opis środka z planu obrony systemu								Automatyka w przypadku wzrostu częstotliwości / spadku częstotliwości działająca w oparciu o korektę mocy od częstotliwości lub statyczną regulację prędkości obrotowej RO(P)						Zarządzanie odchyleniami częstotliwości 2.2.3.3.2.2.4. oraz 4.3.5.1., i 4.3.5.2. wraz z 4.3.5.15. i 4.4.5.16. IRiESP				Zarządzanie odchyleniami napiecia 						Zarządzanie rozpływami mocy czynnej 								Wsparcie systemu mocą czynną





		Wymaganie wg pkt IRiESP								Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.2.1.1.(7)		Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.1.1.(1) i 2.2.3.3.2.2.4.(2)		Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.3.3.1.(3)		Na podstawie wymagań zawartych w  2.2.3.3.2.2.4. wraz z  2.2.3.3.2.2.5.		 Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.3.3.		Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.1.1.(2) i 4.3.9.20. do 4.3.9.26.		Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.1.1.(4) i 4.3.9.20. do 4.3.9.26.		Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.3.6.		Na podstawie zapisów pkt  4.3.5.1., wykorzystując zdolności opisane w pkt  2.2.3.3.1.2.(3)		Na podstawie pkt 4.3.5.1. wykorzystując uprawnienia opisane w 4.3.5.15.		Na podstawie pkt 4.3.5.2. wykorzystując uprawnienia opisane w 4.3.5.16.		Na podstawie Art. 9c.2.6) Ustawy Prawo energetyczne oraz wykorzystując zdolności opisane w  2.2.3.3.3.2.1.(1) i (3) lub 2.2.3.4.7.		Na podstawie pkt 4.3.5.1. wykorzystując uprawnienia opisane w 4.3.5.15.		Na podstawie pkt 4.3.5.2. wykorzystując uprawnienia opisane w 4.3.5.16.		Na podstawie pkt  4.3.5.1. lub 4.3.5.2. wykorzystując zdolności opisane w  4.3.5.24.		Na podstawie Art. 9c.2.6) Ustawy Prawo energetyczne oraz  wykorzystując zdolności opisane w  2.2.3.3.3.2.1.(1) i (3) lub 2.2.3.4.7.

		Wymagania dedykowane dla SGU będących								Synchronicznymi modułami wytwarzania energii				Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii		Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii				Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii						Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii						Modułami parków energii

		Okres sprawdzenia								5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat

		L.p.		Elektrownia / KOD		Nr bloku		Sprawdzenie na podstawie		Termin wykonania testów SGU w latach 2020 - 2024

		1		Elektrownia 1

				PGM1 1-01		1		IRiESP		2020		2020		-		2020		-		2020		-		-		2020		2020		-		-		2020		-		-		-

				PGM1 1-02		2		IRiESP		2021		2021		-		2021		-		2021		-		-		2021		2021		-		-		2021		-		-		-

				PGM1 1-03		3		IRiESP		2022		2022		-		2022		-		2022		-		-		2022		2022		-		-		2022		-		-		-

				PGM1 1-04		4		IRiESP		2023		2023		-		2023		-		2023		-		-		2023		2023		-		-		2023		-		-		-

		2		Elektrownia 2

				PGM2 1-01		1		IRiESP		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2020		-		-		2020		-		-

				PGM2 1-02		2		IRiESP		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2021		-		-		2021		-		-

				PGM2 1-03		3		IRiESP		-		2022		-		2022		-		2022		2022		-		2022		2022		-		-		2022		-		-		-

				PGM2 1-04		4		IRiESP		-		2024		-		2024		-		2024		2024		-		2024		2024		-		-		2024		-		-		-

		3		Elektrownia 3

				PPM3 4-01		1		IRiESP		-		-		2021		-		2021		-		-		2021		-		-		-		2021		-		-		-		2021

				PPM3 4-02		2		IRiESP		-		-		2021		-		2021		-		-		2021		-		-		-		2021		-		-		-		2021

				PPM3 4-03		3		IRiESP		-		-		2023		-		2023		-		-		2023		-		-		-		2023		-		-		-		2023

				PPM3 4-04		4		IRiESP		-		-		2024		-		2024		-		-		2024		-		-		-		2024		-		-		-		2024

		Legenda:

		Termin wykonania testu - (data) - data wykonania testu na SGU





















Załącznik nr 3
Tabela 1.	

Raport roczny z testów SGU	




Plan Odbudowy

		Raport wykonania testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020 - 2024



		Opis środka z planu odbudowy								Rozruch autonomiczny		Ponowne podanie napięcia				Regulacja częstotliwości		Resynchronizacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp)								Testy na bazie umów (w tym przyłączeniowych) i próby systemowe





		Wymaganie wg pkt IRiESP								2.2.3.3.2.2.6.		2.2.3.3.2.2.9. wraz z 2.2.3.3.2.2.7. po rozruchu autonomicznym (2.3.3.2.2.3.(1) i 2.2.3.3.2.2.6.)		2.2.3.3.2.2.9. wraz z 2.2.3.3.2.2.7. po udanym PWE (2.2.3.3.2.2.3.(2)) na bazie PPW (2.2.3.3.1.2.(4))		2.2.3.3.2.2.4. wraz z 2.2.3.3.2.2.5		Regulacja napięcia na podstawie 2.2.3.3.2.2.7.		Regulacja napięcia poprzez zmianę wartości zadanej na polecenie dyspozytora wg 4.3.5.15. lub 4.3.5.16.		Regulacja częstotliwości na podstawie 2.2.3.3.2.2.4.		Regulacja częstotliwości poprzez zmianę mocy zadanej na polecenie dyspozytora 4.3.5.15. lub 4.3.5.16.		Podanie napięcia na linię długą		Uruchomienie elektrowni 

		Okres sprawdzenia								3 lata		3 lata		3 lata		3 lata		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		3 lata		5 lat

		L.p.		Elektrownia		Nr bloku		Sprawdzenie na podstawie		Termin wykonania testów SGU w latach 2020 - 2024

		1		Elektrownia 1

				PGM1 1-01		1		IRiESP		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		2024

				PGM1 1-02		2		IRiESP		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		2024

				PGM1 1-03		3		IRiESP		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		2024

				PGM1 1-04		4		IRiESP		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		2024

		2		Elektrownia 2

				PGM2 1-01		1		IRiESP		-		-		2020		2020		2020		2020		2020		2020		-		-

				PGM2 1-02		2		IRiESP		-		-		2021		2021		2021		2021		2021		2021		-		-

				PGM2 1-03		3		IRiESP		-		-		2022		2022		2022		2022		2022		2022		-		-

				PGM2 1-04		4		IRiESP		-		-		2023		2023		2023		2023		2023		2023		-		-

		3		Elektrownia 3

				PPM3 4-01		1		IRiESP		-		-		-		-		-		2021		-		2021		-		-

				PPM3 4-02		2		IRiESP		-		-		-		-		-		2022		-		2022		-		-

				PPM3 4-03		3		IRiESP		-		-		-		-		-		2023		-		2023		-		-

				PPM3 4-04		4		IRiESP		-		-		-		-		-		2024		-		2024		-		-



		Legenda:

		Termin wykonania testu - (data) - data wykonania testu na SGU



Załącznik nr 3
Tabela 2.	

Raport roczny z testów SGU 	






NCER_art_43_2_Plan_testow/Za�¥cznik_3_do_Planu_test¢w_dla_RfG.xlsx
Plan Obrony

		Raport wykonania testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020-2024





		Opis środka z planu obrony systemu								Automatyka w przypadku wzrostu częstotliwości / spadku częstotliwości działająca w oparciu o korektę mocy od częstotliwości lub statyczną regulację prędkości obrotowej RO(P) lub LFSM-O i LFSM-U						Zarządzanie odchyleniami częstotliwości 				Zarządzanie odchyleniami napiecia 						Zarządzanie rozpływami mocy czynnej 								Wsparcie systemu mocą czynną





		Wymaganie wg NC RfG								Na podstawie wymagań zawartych w Art. 15. ust. 1. i  2. i Art. 16. ust. 1. zakres - Pmin - Pmax		Na podstawie wymagań zawartych w Art. 15. ust. 1. i  ust. 2. oraz ust. 5. lit. b) i Art. 16. ust. 1. - zakres 0 MW - Pmax		Na podstawie wymagań zawartych w Art. 21. ust. 1. i Art. 22.		Na podstawie wymagań zawartych w Art. 15. ust. 1. i ust. 2. oraz ust. 5. lit. b) i Art. 16. ust. 1. i ust. 2. - zakres 0 MW - Pmax		 Na podstawie wymagań zawartych w Art. 21. ust. 1. i Art. 22.		Na podstawie wymagań zawartych w Art. 15. ust. 4., Art. 16. ust. 2., Art. 18. ust. 2. i Art. 19		Na podstawie wymagań zawartych w Art. 15. ust. 4., Art. 16. ust. 2., Art. 18. i Art. 19.		Na podstawie wymagań zawartych w  Art. 21. ust. 3. i Art. 22.		Na podstawie zapisów zawartych w Art. 15. ust. 2. lit a)		Na podstawie zapisów zawartych w Art. 15. ust. 2. lit. b) 		Na podstawie zapisów zawartych w Art. 15. ust. 2. lit. b)		Na podstawie   zapisów zawartych w Art. 21. ust. 3. i Art. 22. w odniesieniu do Art. 15. ust. 2. lit. a)		Na podstawie zapisów zawartych w Art. 15. ust. 2. lit. b)		Na podstawie zapisów zawartych w Art. 15. ust. 2. lit. b)		Praca w przeciążeniu lub zaniżeniu na podstawie zapisów umowy przesyłania/przyłączeniowej i pkt  4.3.5.1 lub 4.3.5.2. IRiESP, wykorzystując zdolności opisane w  4.3.5.24. IRiESP		Na podstawie zapisów zawartych w Art. 15. ust. 2. lit. b)

		Wymagania dedykowane dla SGU będących								Synchronicznymi modułami wytwarzania energii				Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii		Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii				Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii						Modułami parków energii		Synchronicznymi modułami wytwarzania energii						Modułami parków energii

		Okres sprawdzenia 								5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat

		L.p.		Elektrownia / KOD		Nr bloku		Sprawdzenie na podstawie		Termin wykonania testów SGU w latach 2020 - 2024

		1		Elektrownia 1

				PGM1 1-01		1		NC RfG		2020		2020		-		2020		-		2020		-		-		2020		2020		-		-		2020		-		-		-

				PGM1 1-02		2		NC RfG		2021		2021		-		2021		-		2021		-		-		2021		2021		-		-		2021		-		-		-

				PGM1 1-03		3		NC RfG		2022		2022		-		2022		-		2022		-		-		2022		2022		-		-		2022		-		-		-

				PGM1 1-04		4		NC RfG		2023		2023		-		2023		-		2023		-		-		2023		2023		-		-		2023		-		-		-

		2		Elektrownia 2

				PGM2 1-01		1		NC RfG		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2020		-		-		2020		-		-

				PGM2 1-02		2		NC RfG		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2021		-		-		2021		-		-

				PGM2 1-03		3		NC RfG		-		2022		-		2022		-		2022		2022		-		2022		2022		-		-		2022		-		-		-

				PGM2 1-04		4		NC RfG		-		2024		-		2024		-		2024		2024		-		2024		2024		-		-		2024		-		-		-

		3		Elektrownia 3

				PPM3 4-01		1		NC RfG		-		-		2021		-		2021		-		-		2021		-		-		-		2021		-		-		-		2021

				PPM3 4-02		2		NC RfG		-		-		2021		-		2021		-		-		2021		-		-		-		2021		-		-		-		2021

				PPM3 4-03		3		NC RfG		-		-		2023		-		2023		-		-		2023		-		-		-		2023		-		-		-		2023

				PPM3 4-04		4		NC RfG		-		-		2024		-		2024		-		-		2024		-		-		-		2024		-		-		-		2024

		Legenda:

		Termin wykonania testu - (data) - data wykonania testu na SGU





















Załącznik nr 3
Tabela 3.	

Raport roczny z testów SGU	




Plan Odbudowy

		Raport wykonania testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020 - 2024



		Opis środka z planu odbudowy								Rozruch autonomiczny		Ponowne podanie napięcia				Regulacja częstotliwości		Resynchronizacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp)								Testy na bazie umów (w tym przyłączeniowych) i próby systemowe





		Wymaganie wg NC RfG								Art. 15. ust. 5. lit. a)		Art. 15. ust. 5. lit. c) w powiązaniu z Art. 15. ust. 2. lit. a)		 Art. 15. ust. 5. lit. c) w powiązaniu z Art. 15. ust. 2. lit. b)		Art. 15. ust. 1. i ust. 2. oraz ust. 5. lit. b) i Art. 16. ust. 1. i ust. 2. - zakres 0 MW - Pmax		Art. 15. ust. 4., Art. 16. ust. 2., Art. 18. ust. 2. i Art. 19.		Art. 15. ust. 4., Art. 16. ust. 2., Art. 18. i Art. 19.		Art. 15. ust. 1. i ust. 2. oraz ust. 5. lit. b) i Art. 16. ust. 1. i ust. 2. - zakres 0 MW - Pmax		Art. 15. ust. 2. lit. b)		Podanie napięcia na linię długą		Uruchomienie elektrowni

		Okres sprawdzenia								3 lata		3 lata		3 lata		3 lata		5 lat		5 lat		5 lat		5 lat		3 lata		5 lat

		L.p.		Elektrownia / KOD		Nr bloku		Sprawdzenie na podstawie		Termin wykonania testów SGU w latach 2020 - 2024

		1		Elektrownia 1

				PGM1 1-01		1		NC RfG		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		-

				PGM1 1-02		2		NC RfG		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		-

				PGM1 1-03		3		NC RfG		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		-

				PGM1 1-04		4		NC RfG		2020		2020		-		2020		2020		2020		2020		2020		-		-

		2		Elektrownia 2

				PGM2 1-01		1		NC RfG		-		-		2020		2020		2020		2020		2020		2020		-		-

				PGM2 1-02		2		NC RfG		-		-		2021		2021		2021		2021		2021		2021		-		-

				PGM2 1-03		3		NC RfG		-		-		2022		2022		2022		2022		2022		2022		-		-

				PGM2 1-04		4		NC RfG		-		-		2023		2023		2023		2023		2023		2023		-		-

		3		Elektrownia 3

				PPM3 4-01		1		NC RfG		-		-		-		-		-		2021		-		2021		-		-

				PPM3 4-02		2		NC RfG		-		-		-		-		-		2022		-		2022		-		-

				PPM3 4-03		3		NC RfG		-		-		-		-		-		2023		-		2023		-		-

				PPM3 4-04		4		NC RfG		-		-		-		-		-		2024		-		2024		-		-



		Legenda:

		Termin wykonania testu - (data) - data wykonania testu na SGU



Załącznik nr 3
Tabela 4.	

Raport roczny z testów SGU	
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Załącznik nr 4

Wzór protokołu z testowania SGU 

		Nazwa firmy

		



		Nazwa obiektu / kod

		



		Cel weryfikacji [zdolność określona w Wykazie SGU*]

		



		Data przeprowadzenia

		



		Ocena procesu

		



		Zakres i ocena weryfikacji

		Wykaz przeprowadzonych sprawdzeń (**)

		Wynik testu/próby

(pozytywny/negatywny)

		Sprawdził 

(podpis)



		

		Np. Test rozruchu autonomicznego 

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Wynik końcowy testu

(pozytywny/negatywny)

		

		Sprawdził (data, podpis):



		Uwagi

		



		Zatwierdził (data, podpis):





(*) – Wykaz SGU - dokument opracowany przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) oraz art. 23 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych i zatwierdzony przez Prezesa URE

(**) – zdolności wskazane w Wykazie SGU
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Załącznik nr 5

Wzór protokołu testowania zgodności przekaźników odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości – test układu SCO

		Nazwa firmy

		



		Nazwa obiektu / kod

		



		Cel weryfikacji

		



		Data przeprowadzenia

		



		Zakres i ocena weryfikacji

		Wykaz przeprowadzonych sprawdzeń

(narzędzi, urządzeń, procedur/instrukcji/ czynności)

		Czas lub Wynik

(pozytywny/
negatywny)

		Wykonał

(podpis)



		

		Sprawdzenia obowiązkowe:



		

		1. Czas działania przekaźnika SCO [ms]

		

		



		

		1. Czas dystrybucji sygnału sterującego [ms]1)

		

		



		

		1. Czas własny wyłącznika [ms]

		

		



		

		1. Całkowity czas działania układu SCO [ms] 

		

		



		

		1. Sprawdzenie działania przekaźnika SCO przy nastawionych progach częstotliwości [wynik]

		

		



		

		1. Sprawdzenie funkcji blokowania przekaźnika SCO przy obniżonej amplitudzie napięcia poniżej wartości zadanej (wartość domyślna 0,5  Un) [wynik]2)

		

		



		

		1. Sprawdzenie poprawnej pracy przekaźnika SCO w określonym zakresie napięcia (zakres od 0,5 do 1,1 Un) [wynik]3)

		

		



		

		Sprawdzenie funkcjonalne uzupełniające: 

·  dla układów SCO objętych wymogami NC DC możliwy wynik „pozytywny” lub „negatywny”

·  dla układów nieobjętych wymogami NC DC możliwy wynik „pozytywny”, „negatywny” lub „nie posiada”



		

		1. Sprawdzenie funkcji blokowania przekaźnika SCO w zależności od kierunku przepływu mocy w punkcie odłączenia odbioru [wynik]

		

		



		Uwagi

		



		Wynik końcowy

(pozytywny/negatywny)

		

		Sprawdził (data, podpis):





		Zatwierdził (data, podpis):









		

		

		

		

		





1) należy podać, o ile istnieje możliwość wykonania pomiaru. Przy braku możliwości pomiaru wystarczającym będzie podanie całkowitego czasu działania układu uwzględniającego ten czas. 

2) W przypadku wyniku negatywnego należy podać graniczną wartość napięcia, od której funkcja blokowania przekaźnika działa prawidłowo.

3) W przypadku wyniku negatywnego należy podać dolną wartość napięcia, od której przekaźnik działa prawidłowo.
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Załącznik nr 6

Wzór protokołu testowania systemów komunikacji głosowej 

1. Testy funkcjonalne, system komunikacji (test wykonywany 1 raz na rok)

		Nazwa firmy

		



		Nazwa obiektu / kod

		



		Cel weryfikacji

		



		Data przeprowadzenia

		



		Ocena procesu

		L.p.

		Kryterium

		Wynik

[pozytywny - P]

[negatywny - N]

		Wykonał 



		1 

		2 

		Test połączenia obiektu istotnego w procesie odbudowy z właściwym operatorem

		

		



		3 

		4 

		Weryfikacja prezentacji numeru

		

		



		Wynik końcowy

(pozytywny/
negatywny)

		

		Sprawdził (data, podpis):



		Uwagi

		



		Zatwierdził (data, podpis):








2. Testy funkcjonalne, system komunikacji (test wykonywany co 5 lat)

		Nazwa firmy

		



		Nazwa obiektu / kod

		



		Cel weryfikacji

		



		Data przeprowadzenia

		



		Ocena procesu

		L.p.

		Kryterium

		Metodologia

		Wynik

[pozytywny - P]

[negatywny - N]

[nie dotyczy – ND]



		5 

		1 

		Test połączeń wewnętrznych pomiędzy System 1 i Systemem 2.

		

		



		2 

		3 

		Test połączeń do węzła partnera poprzez łącze podstawowe.

		

		



		

		4 

		Test połączeń do węzła partnera poprzez łącze zapasowe.

		

		



		

		5 

		Test łącza miejskiego (PSTN) odrębnie dla systemu 1 i 2.

		

		



		

		6 

		Testy prezentacji numeru

		

		



		

		7 

		Test grup poszukiwań*  

		

		



		

		8 

		Test rejestracji rozmów

		

		



		

		9 

		Test grupy jednoczesnego wywołania dla aparatów dyspozytorskich*

		

		



		

		10 

		Test przenoszenia i przejmowania rozmów

		

		



		

		11 

		Test sygnalizacji zajętości łącza

		

		



		

		12 

		Test sygnalizacji uszkodzenia łącza

		

		



		

		13 

		Sprawdzenie funkcji sygnalizacji konieczności oddzwonienia*

		

		



		

		14 

		Sprawdzenie konfiguracji klawiszy wybierania / monitoringu linii w aparatach dyspozytorskich

		

		



		

		15 

		Sprawdzenie kolejkowania połączeń przychodzących na konsolach dyspozytorskich

		

		



		

		16 

		Test możliwości włączenia się do trwającej rozmowy dla użytkowników z najwyższym priorytetem* 

		

		



		

		17 

		Test połączeń poprzez terminal satelitarny

		

		



		Wynik końcowy

(pozytywny/
negatywny)

		

		Sprawdził (data, podpis):



		Uwagi

		



		Zatwierdził (data, podpis):





*wykonać, jeżeli przewiduje to konfiguracja systemu 

3. 
Testy redundancji potwierdzające odporność systemu komunikacji na pojedyncze awarie (test wykonywany co 5 lat)

		Nazwa firmy

		



		Nazwa obiektu / kod

		



		Cel weryfikacji

		



		Data przeprowadzenia

		



		Ocena procesu

		L.p.

		Kryterium

		Metodologia

		Wynik

[pozytywny - P]

[negatywny - N]



		18 

		1. 

		Test komunikacji przy niedostępności łącza podstawowego

		

		



		1 

		2. 

		Test komunikacji przy niedostępności łącza zapasowego

		

		



		

		3. 

		Samoczynne uruchomienie Systemu 1 po zaniku zasilania

		

		



		

		4. 

		Samoczynne uruchomienie Systemu 2 po zaniku zasilania

		

		



		

		5. 

		Sprawdzenie redundancji zasilania dla Systemu 1, źródło zasilania A

		

		



		

		6. 

		Sprawdzenie redundancji zasilania dla Systemu 1, źródło zasilania B

		

		



		

		7. 

		Sprawdzenie redundancji zasilania dla Systemu 2 źródło zasilania A

		

		



		

		8. 

		Sprawdzenie redundancji zasilania dla Systemu 2 źródło zasilania B

		

		



		

		9. 

		Sprawdzenie komunikacji, przy wyłączeniu zasilania terminala podstawowego 

		

		



		

		10. 

		Sprawdzenie komunikacji, przy wyłączeniu zasilania terminala zapasowego

		

		



		Wynik końcowy

(pozytywny/negatywny)

		

		Sprawdził (data, podpis):



		Uwagi

		



		Zatwierdził (data, podpis):
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Załącznik nr 7

Wzór protokołu testowania przez OSP krytycznych narzędzi i urządzeń wskazanych w Planie obrony systemu. 

		Nazwa firmy

		



		Nazwa obiektu / kod

		



		Cel weryfikacji

		



		Data przeprowadzenia

		



		Zakres i ocena weryfikacji

		Wykaz przeprowadzonych sprawdzeń 

(narzędzi, urządzeń, procedur / instrukcji / czynności)

		Kryteria oceny

(pozytywny/negatywny)

		Wykonał

(podpis)



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Wynik końcowy

(pozytywny/negatywny)

		

		Sprawdził (data, podpis):



		Uwagi

		



		Zatwierdził (data, podpis):
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Załącznik nr 8.1

Wzór protokołu testowania rozdzielni istotnych w procesie odbudowy niebędących własnością OSP

(potwierdzający możliwość funkcjonowania stacji w czasie min. 24 h od zaniku napięcia zewnętrznego)1)

		Nazwa firmy

		



		Nazwa obiektu / kod

		



		Cel weryfikacji

		



		Data przeprowadzenia

		



		Zakres i ocena weryfikacji

		Wykaz przeprowadzonych testów 

(narzędzi, urządzeń, procedur / instrukcji / czynności)

		Kryteria oceny

(pozytywny/negatywny)

		Wykonał (podpis)



		

		Zdolność do pracy autonomicznej obiektu przez 24h

		

		



		

		Łączność głosowa z nadrzędnym centrum dyspozytorskim

		

		



		

		Zdolność przesyłu danych telemetrycznych do:



		

		centrum dyspozytorskiego nadzorujące ruch

(o ile posiada odwzorowanie)

		

		



		

		centrum dyspozytorskiego ODM

(o ile posiada odwzorowanie)

		

		



		

		Czynności łączeniowe:



		

		wyłączniki w polach NN i WN

		

		



		

		pola funkcyjne SN

		

		



		

		pola liniowe SN (wyłącz)

		

		



		

		zdolność do podania napięcia od strony WN do pola potrzeb własnych niezależnie od stanu położenia PPZ

		

		



		Wynik końcowy

(pozytywny/negatywny)

		

		Sprawdził (data, podpis):



		Uwagi



		Zatwierdził (data, podpis):





1) Rozdzielnia zasilana ze źródła autonomicznego powinna dysponować zdolnością techniczną w zakresie:

0. minimum 3 operacji łączeniowych WZ (Wyłącz-Załącz) na każdy wyłącznik WN i SN objęty wymogiem zapewnienia sterowania;

0. operacji na W (Wyłącz) wszystkimi polami liniowymi SN;

0. zapewnienia komunikacji głosowej (minimum jedno medium transmisji, np. telefon w sieci TAN) pomiędzy dyspozycją OSD a stacją elektroenergetyczną;

0. zdalnego podania napięcia od strony WN poprzez szyny SN do pola SN potrzeb własnych niezależnie od stanu, jaki poprzedza wystąpienie zaniku zasilania, przez jedno z poniższych rozwiązań:

· zdalnego sterowania przełącznikiem zaczepów TR;

· zdalnego odstawienienia zewnętrznej blokady nadnapięciowej ARN lub innych ewentualnych blokad uniemożliwiających podanie napięcia na stronę SN.

2



image1.png
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Załącznik nr 8.2

Wzór protokołu testowania rozdzielni OSP istotnych w procesie odbudowy 

(potwierdzający możliwość funkcjonowania stacji w czasie min. 24 h od zaniku napięcia zewnętrznego)1)

		Nazwa firmy

		



		Nazwa obiektu / kod

		



		Cel weryfikacji

		



		Data przeprowadzenia

		



		Zakres i ocena weryfikacji

		Wykaz przeprowadzonych testów 

(narzędzi, urządzeń, procedur/instrukcji/czynności)

		Kryteria oceny

(pozytywny/negatywny)

		Wykonał (podpis)



		

		Zdolność do pracy autonomicznej obiektu przez 24h

		

		



		

		Łączność głosowa z nadrzędnym centrum dyspozytorskim

		

		



		

		Zdolność przesyłu danych telemetrycznych do:



		

		centrum dyspozytorskiego KDM/ODM

(o ile posiada odwzorowanie)

		

		



		

		centrum RCN

(o ile posiada odwzorowanie)

		

		



		

		Czynności łączeniowe:



		

		wyłączniki w polach NN i WN

		

		



		

		odłączniki w polach NN i WN

		

		



		

		sterowanie przełącznikami zaczepów transformatorów NN/NN i NN/110 kV

		

		



		

		sterowanie wyłącznikami i odłącznikami na 3-cim uzwojeniu transformatora zasilającego potrzeby własne

		

		



		Wynik końcowy

(pozytywny/negatywny)

		

		Sprawdził (data, podpis):



		Uwagi



		Zatwierdził (data, podpis):





1) Rozdzielnia zasilana ze źródła autonomicznego powinna dysponować zdolnością techniczną w zakresie:

1) Sterowania wyłącznikami w rozdz. 400, 220 i 110 kV (min. 3 cykle WZ). 

2) Sterowania wszystkimi odłącznikami w rozdz. 400, 220 i 110 kV – minimalna liczba operacji = liczba odłączników x 1 cykl WZ X 0,5 (podstawowo w razie odbudowy przewidujemy operacje na wyłącznikach ale może istnieć konieczność operacji odłącznikami dla właściwej konfiguracji lub zasilenia przekładników prądowych i/lub napięciowych w celu uzyskania pomiarów).

3) Sterowania przełącznikami zaczepów transformatorów NN/NN i NN/110 kV – dla każdego jeden pełny cykl (min. pozycja – max. pozycja – min. pozycja).

4) Sterowania wyłącznikami i odłącznikami na 3-cim uzwojeniu transformatora zasilającego potrzeby własne, lub w przypadku zasilania z sieci SN OSD, umożliwienie właściwej konfiguracji rozdzielni potrzeb własnych.

5) Zapewnienia pomiarów (w tym przesłanie danych) oraz zdalnego sterowania z poziomu ODM/KDM (dot. rozdz. 400, 220 i 110 kV) oraz z poziomu RCN pozostałych napięć (SN i nn).

6) Zapewnienia działania lokalnego układu nadzoru.

7) Zapewnienie braku samoczynnej zmiany stanu położenia odłączników, wyłączników i rozłączników.

8) Zapewnienia zasilania zabezpieczeń i umożliwienie zdalnej zmiany nastawy oraz zablokowania (m.in. synchroczeków). 
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Załącznik nr 9

Wzór protokołu testowania punktów dyspozytorskich OSP/OSD 

		Nazwa firmy

		



		Nazwa obiektu / kod

		



		Cel weryfikacji

		



		Data przeprowadzenia

		



		Zakres i ocena weryfikacji

		Wykaz przeprowadzonych sprawdzeń 

(narzędzi, urządzeń, procedur / instrukcji / czynności)

		Kryteria oceny

(pozytywny/negatywny)

		Wykonał

(podpis)



		

		Wizualna ocena stanu

		

		



		

		Stan paliwa / naładowania akumulatorów

		

		



		

		Zdolność pracy autonomicznej obiektu przez 24h

		

		



		

		Układ automatyki przełączającej

		

		



		Wynik końcowy

(pozytywny/negatywny)

		

		Sprawdził (data, podpis):



		Uwagi

		



		Zatwierdził (data, podpis):
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