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1. Specyfikacja działań zrealizowanych w ramach konsultacji publicznych projektu Karty 
aktualizacji nr RRM/Z/11/2025 Regulaminu rynku mocy  

 

Lp. Data Opis działań 

1.  4 lutego 2025 r. Opublikowanie Komunikatu PSE S.A. dotyczącego rozpoczęcia procesu 
konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/11/2025 Regulaminu 
rynku mocy (dalej: „Regulamin”).  

2.  4 lutego – 18 lutego 
2025 r. 

Proces konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/11/2025 
Regulaminu. 

3.  19 – 20 lutego 
2025 r. 

Opracowanie Raportu z procesu konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji 
nr RRM/Z/11/2025 Regulaminu (dalej: „Raport z konsultacji”). Opracowanie Karty 
aktualizacji nr RRM/Z/11/2025 Regulaminu, po przeprowadzonym procesie 
konsultacji publicznych projektu tej Karty aktualizacji, celem przedłożenia jej 
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia. 

 

2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji publicznych projektu Karty 
aktualizacji nr RRM/Z/11/2025 Regulaminu  

W procesie konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/11/2025 Regulaminu uwagi do 

proponowanych zmian postanowień Regulaminu zgłosili: 

− Fluence Energy BV, 

− PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
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3. Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/11/2025 Regulaminu oraz sposób ich uwzględnienia 

W procesie konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/11/2025 Regulaminu do proponowanych zmian postanowień Regulaminu zgłoszono 

łącznie 19 uwag, w tym 6 uwag ogólnych i 13 uwag szczegółowych. Zestawienie wszystkich uwag wraz ze stanowiskiem PSE S.A. zostało zamieszczone 

w tabelach w pkt. 3.1 oraz 3.2 poniżej. Uwagi w tabeli posortowane są w kolejności alfabetycznej, według nazw podmiotów zgłaszających uwagi. Treści 

w tabelach wskazane w kolumnach „Treść uwagi”, „Proponowane brzmienie” oraz „Uzasadnienie” zostały zacytowane w oryginalnym brzmieniu oraz 

z uwzględnieniem oryginalnego formatowania tekstu. 

 

3.1. Uwagi ogólne 

 

Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Podmiot 

zgłaszający uwagę 
Stanowisko PSE S.A. (OSP) 

1.  Fluence zaleca wdrożenie systemu aukcji 
rolowanych, w którym aukcje odbywałyby się na T-
5, T-3 i T-1 przed okresem dostaw. 

 

Dodatkowo rekomendujemy dodanie opcji, która 
umożliwi przyspieszone rozpoczęcie kontraktu na 
rynku mocy w przypadku wcześniejszego pełnego 
uruchomienia aktywa. Takie rozwiązanie mogłoby 
pomóc zmniejszyć zapotrzebowanie na pojemność 
w Aukcjach Uzupełniających. 

Pięcioletni okres planowania Głównej Aukcji 
obecnie nie odzwierciedla szybkości, z jaką 
można budować moce z nowych technologii, 
takich jak bateryjne systemy magazynowania 
energii. Wdrożenie systemu aukcji rolowanych 
poprawi dopasowanie zakontraktowanej mocy 
do rzeczywistych potrzeb systemu, równoważąc 
długoterminową adekwatność z elastycznością 
operacyjną. Takie podejście wspiera wdrażanie 
tańszych odnawialnych aktywów, obniżając 
koszty dla konsumentów i poprawiając 
adaptacyjność rynku. Krótsze horyzonty 
planowania ograniczają ryzyko spekulacyjnych 
zgłoszeń, zapewniając, że kontrakty trafiają 
wyłącznie do realnych i wykonalnych projektów. 
Aukcje organizowane bliżej roku dostawy 
pozwalają dokładniej prognozować 
zapotrzebowanie, minimalizując ryzyko 
nadmiernego kontraktowania, a jednocześnie 
utrzymując wystarczające rezerwy na wypadek 
nieoczekiwanych zmian popytu lub podaży. 
 
Przykładowo, Włochy przeprowadziły główne 
aukcje na lata 2024–2027 z okresem 
planowania od T-1 do T-3, we wszystkich 
przypadkach odnotowując silny udział nowych 
projektów magazynowych. 

Fluence Energy BV Uwaga nieuwzględniona  
 
Treść uwagi wykracza poza zakres 
zmian objętych Kartą aktualizacji nr 
RRM/Z/11/2025 Regulaminu. 
Proponowana zmiana dotyka 
materii regulowanej przepisami 
ustawy o rynku mocy. 
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Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Podmiot 

zgłaszający uwagę 
Stanowisko PSE S.A. (OSP) 

2.  W odniesieniu do korekcyjnych współczynników 
dyspozycyjności (KWD) dla bateryjnych systemów 
magazynowania energii (BESS), Fluence 
proponuje zmianę metodologii, aby zapewnić 
uczciwą i przejrzystą konkurencję między 
technologiami. 

Systemy magazynowania energii odgrywają 
kluczową rolę w zapewnieniu zarówno 
bezpieczeństwa energetycznego, jak i 
efektywności kosztowej, szczególnie w 
systemach z wysokim udziałem odnawialnych 
źródeł energii oraz w kontekście planowanego 
wycofywania wysokoemisyjnych jednostek, 
takich jak elektrownie węglowe. Dodatkowo, 
magazyny energii zwiększają stabilność i 
odporność sieci na zagrożenia zewnętrzne, takie 
jak zakłócenia w dostawach gazu czy 
ekstremalne zjawiska pogodowe. 
 
Aby w pełni wykorzystać te korzyści, kluczowe 
jest stworzenie niedyskryminacyjnego modelu 
rynku, który zapewni równorzędne warunki 
konkurencji dla magazynów energii i 
konwencjonalnych źródeł wytwórczych. 
Regulacje rynku mocy powinny odzwierciedlać 
rzeczywistą wartość magazynów energii, 
uznając ich zdolność do zapewniania 
dyspozycyjnej mocy i stabilności systemu, 
szczególnie w kontekście stopniowego 
wycofywania jednostek węglowych. 
 
Inne kraje europejskie pokazują, że duży 
wolumen magazynów energii (> 2 GW) 
wchodzących na rynek nie obniża ich wkładu w 
zabezpieczenie systemu. Na przykład we 
Włoszech najnowszy współczynnik KWD (de-
rating factor) dla 4-godzinnych magazynów 
energii wynosi nadal 67%, co potwierdza ich 
stabilny i przewidywalny wkład w zabezpieczenie 
mocy systemu. 
 
Uważamy, że Polska powinna podążać tą samą 
ścieżką i utrzymać sprawiedliwy współczynnik 
KWD dla magazynów energii, aby zapewnić im 
uczciwą konkurencję z innymi technologiami. 
Obniżenie współczynnika KWD prowadziłoby do 
niedoszacowania wartości magazynowania 

Fluence Energy BV Uwaga nieuwzględniona  
 
Treść uwagi wykracza poza zakres 
zmian objętych Kartą aktualizacji nr 
RRM/Z/11/2025 Regulaminu. 
Proponowana zmiana dotyka 
materii regulowanej przepisami 
ustawy o rynku mocy. 
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Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Podmiot 

zgłaszający uwagę 
Stanowisko PSE S.A. (OSP) 

energii, pomimo jego udowodnionej roli w 
poprawie wystarczalności systemu, 
bezpieczeństwa dostaw i efektywności 
kosztowej. 

3.  Fluence zaleca, aby projekt Rynku Mocy zachęcał 
do udziału nowych źródeł odnawialnych wraz z 
magazynami energii. Popieramy potrzebę bardziej 
przejrzystych regulacji dotyczących instalacji 
hybrydowych w rynku mocy, zgodnie z propozycją 
przedstawioną przez Forum Energii 
(https://www.forum-energii.eu/pl/capacity-market-
2024). Ich propozycja zakłada umożliwienie udziału 
instalacji hybrydowych w aukcjach, wprowadzenie 
dostosowanych współczynników KWD (de-rating 
factors) oraz wdrożenie bardziej elastycznego 
procesu certyfikacji w celu zapewnienia uczciwego 
dostępu do rynku. Konieczne są także jasne 
zasady dotyczące submeteringu, aby zapewnić 
dokładny pomiar wkładu systemów hybrydowych 
oraz usunąć bariery regulacyjne ograniczające ich 
udział. 

Aby wesprzeć transformację Polski w kierunku 
odpornego, niskoemisyjnego systemu 
energetycznego i odejść od węgla przy 
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
dostaw, Rynek Mocy musi zachęcać do 
inwestycji w magazyny energii, źródła 
odnawialne, mechanizmy DSR oraz inne 
elastyczne moce zeroemisyjne. Zgodnie z 
propozycjami zawartymi w hiszpańskiej 
konsultacji dotyczącej Rynku Mocy oraz 
rozwiązaniami zastosowanymi we francuskim 
mechanizmie mocowym, jedynie te technologie 
powinny kwalifikować się jako nowe moce w celu 
wsparcia dekarbonizacji i zwiększenia 
elastyczności systemu. Fluence podkreśla 
również kluczową rolę magazynów energii w 
zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego – 
BESS minimalizuje wpływ zmienności OZE, 
stabilizuje sieć i gwarantuje niezawodne 
dostawy energii. 
 
Dodatkowo należy podkreślić większą 
odporność OZE na zakłócenia w dostawach 
gazu oraz susze. Przykładowo, we Włoszech 
operator systemu przesyłowego Terna musiał 
dostosować współczynniki KWD (de-rating 
factors) dla nowych i istniejących elektrowni 
gazowo-parowych (CCGT) ze względu na 
niedobory wody, co uwidacznia podatność 
konwencjonalnych źródeł na tego typu ryzyka. 
 
Regulacje rynku mocy muszą zostać 
dostosowane do specyficznych cech instalacji 
hybrydowych. W tym celu konieczne są reformy 
umożliwiające ich udział, wprowadzenie 
dostosowanych współczynników wykorzystania 
mocy oraz wdrożenie bardziej elastycznego 

Fluence Energy BV Uwaga nieuwzględniona  
 
Treść uwagi wykracza poza zakres 
zmian objętych Kartą aktualizacji nr 
RRM/Z/11/2025 Regulaminu. 
Proponowana zmiana dotyka 
materii regulowanej przepisami 
ustawy o rynku mocy. 
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Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Podmiot 

zgłaszający uwagę 
Stanowisko PSE S.A. (OSP) 

procesu certyfikacji. Kluczowe są także jasne 
zasady dotyczące submeteringu, które pozwolą 
na dokładne śledzenie generacji energii i pracy 
magazynów, zapewniając sprawiedliwą wycenę 
oraz konkurencyjność w aukcjach. 

4.  Fluence proponuje wymóg, aby uczestniczące 
systemy spełniały co najmniej następujące normy 
związane z bezpieczeństwem: Normy 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego: 

1. Zapewnienie zgodności z normą NFPA 855:2023 
i nadchodzącą edycją z 2026 r., w tym testowanie 
ogniowe na dużą skalę 

2. UL 9540A, która obejmuje testy na poziomie 
ogniw, modułów i jednostek oraz pomaga w 
lepszym zrozumieniu i zarządzaniu 
rozprzestrzenianiem się ciepła na miejscu. 

 

Normy bezpieczeństwa produktów:  

3. UL1973 i IEC62619 na poziomie ogniw, 
modułów i pakietów (dotyczące pożaru baterii na 
poziomie ogniw i modułów oraz niekontrolowanego 
wzrostu temperatury)  

4. IEC 63056 na poziomie pakietu baterii 

5. UL 9540 dla obudowy BESS (określa 
wymagania dotyczące ESS, które mają zostać 
wdrożone w terenie, identyfikując normy, które 
mogą być stosowane w celu zapewnienia 
zgodności) 

6. IEC61439-1/-2 dla obudowy BESS  

7. UL9540 i IEC62933-5-1/-2 dla poziomu systemu 

8. Środki kontroli wybuchu poprzez NFPA 68 
(Standard on Explosion Protection by Deflagration 
Venting) lub NFPA 69 (Standard on Explosion 
Prevention Systems)  

 

Proponujemy również uwzględnienie testów 
pożarowych na dużą skalę jako elementu 

Przestrzeganie wysokich standardów 
branżowych w zakresie bezpieczeństwa 
(pożarowego) zmniejsza ryzyko incydentów 
związanych z bezpieczeństwem systemów 
magazynowania energii akumulatorowej i może 
stanowić istotne zapewnienie dla lokalnych 
społeczności dotyczące bezpieczeństwa takich 
instalacji. Dlatego Fluence proponuje, aby 
wiodące w branży wymagania bezpieczeństwa, 
wymienione obok, były warunkiem wstępnym 
udziału w przetargu. Ma to na celu zapewnienie, 
że w Polsce będą wdrażane wyłącznie systemy 
spełniające globalnie akceptowane standardy 
bezpieczeństwa. 

Fluence Energy BV Uwaga nieuwzględniona  
 
Treść uwagi wykracza poza zakres 
zmian objętych Kartą aktualizacji nr 
RRM/Z/11/2025 Regulaminu. 
Proponowana zmiana dotyka 
materii regulowanej przepisami 
ustawy o rynku mocy. 
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Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Podmiot 

zgłaszający uwagę 
Stanowisko PSE S.A. (OSP) 

wymagań. Większość czołowych (Tier 1) 
producentów baterii przeprowadziła już takie testy 
na poziomie obudowy, aby wykazać, że pożar nie 
rozprzestrzenia się pomiędzy obudowami. Ponadto 
testy te będą również częścią nadchodzącej edycji 
normy NFPA 855 (NFPA 855:2026, której 
publikacja jest planowana na 2025 rok). Testy 
pożarowe na dużą skalę powinny być 
udokumentowane i certyfikowane przez niezależną 
jednostkę certyfikującą. 

5.  Fluence proponuje ustanowienie szczegółowych 
wymagań technicznych dotyczących 
cyberbezpieczeństwa dla aktywów przyznanych w 
ramach rynku mocy. Powinny one obejmować co 
najmniej:  

- Zgodność z rozporządzeniem UE w sprawie 
cyberbezpieczeństwa i dyrektywą NIS 2 (dyrektywa 
w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych) 

 - Certyfikacja norm IEC 62443 i ISO 27001 

 - Bezpieczny zdalny dostęp za pośrednictwem 
zabezpieczonej wirtualnej sieci prywatnej (VPN), 
zarządzanie dostępem z uwierzytelnianiem 
wieloskładnikowym i monitorowanie dostępu  

- Monitorowanie zdarzeń bezpieczeństwa w celu 
natychmiastowego wykrywania nieprawidłowych 
działań i potencjalnych zagrożeń  

- Redundantne systemy sterowania (zarówno 
programowe, jak i sprzętowe) dla krytycznych 
komponentów 

 - Zarządzanie aktualizacjami krytycznych 
komponentów  

 

Proponujemy wymagać od dostawców posiadania 
certyfikatów cyberbezpieczeństwa, w tym: 

- ISO 27001 – Ramy zarządzania ryzykiem 
bezpieczeństwa informacji  

W świetle niedawnego wzrostu liczby 
cyberataków na firmy energetyczne i globalnego 
wzrostu liczby ataków na infrastrukturę krytyczną 
i energetyczną, oczywiste jest, że te aktywa 
energetyczne muszą być chronione, w tym 
magazynowanie energii, które stanie się 
głównym elementem sieci energetycznej 
poprzez aukcje rynku mocy. Dlatego Fluence 
uważa, że europejskie państwa członkowskie, w 
tym Polska, powinny zająć wiodącą pozycję w 
ochronie bezpieczeństwa energetycznego 
Europy i że zaawansowane wymogi 
cyberbezpieczeństwa powinny zostać 
wprowadzone w każdym nowym schemacie 
dotyczącym infrastruktury energetycznej w celu 
zapewnienia bezpiecznej i pewnej eksploatacji 
aktywów energetycznych. 
 
Ponadto chcielibyśmy wskazać na inne kraje, 
takie jak Stany Zjednoczone, które biorą pod 
uwagę nie tylko certyfikację i wymogi techniczne, 
ale także pochodzenie krytycznej infrastruktury 
informatycznej zgodnie z tzw. zasadą podmiotów 
zagranicznych budzących obawy (FEOC). Po 
drugie, w Europie mamy najlepszą praktykę z 
Litwy, która jako pierwszy kraj w Europie 
niedawno uchwaliła prawo, które zabrania 
zdalnego dostępu do aktywów generujących i 
magazynujących energię elektryczną o mocy 
zainstalowanej większej niż 100 kW podmiotom 

Fluence Energy BV Uwaga nieuwzględniona  
 
Treść uwagi wykracza poza zakres 
zmian objętych Kartą aktualizacji nr 
RRM/Z/11/2025 Regulaminu. 
Proponowana zmiana dotyka 
materii regulowanej przepisami 
ustawy o rynku mocy. 
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Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Podmiot 

zgłaszający uwagę 
Stanowisko PSE S.A. (OSP) 

- IEC 62443 – Standardy dotyczące projektowania i 
utrzymania systemów cyber-fizycznych 

 

Fluence proponuje również uznanie dalszej 
prekwalifikacji aktywów uczestniczących, zgodnie z 
najnowszymi celami europejskiego ustawodawstwa 
dotyczącymi Aktu Wykonawczego w sprawie 
kryteriów pozacenowych w ramach Net-Zero 
Industrial Act. W kryteriach prekwalifikacyjnych 
dotyczących cyberbezpieczeństwa Komisja 
Europejska ostrzega przed ryzykiem związanym z 
utrzymaniem przez operatorów aktywów 
operacyjnej kontroli nad swoimi instalacjami i wiąże 
to z „poważnym i nieoczekiwanym naruszeniem 
łańcucha dostaw”. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem wymagana jest 
dodatkowa analiza due diligence w zakresie 
dokumentacji cyberbezpieczeństwa i zgodności dla 
aktywów dostarczanych z krajów, w których 
dostawcy podlegają jurysdykcji państwa trzeciego, 
zobowiązującej ich do raportowania informacji o 
podatnościach oprogramowania i sprzętu organom 
tego państwa przed ich oficjalnym uznaniem za 
zagrożenie. Ponadto dodatkowa weryfikacja 
dotyczy krajów, w których "podmioty zagrażające 
działające z terytorium takiego państwa 
przeprowadzały złośliwe cyberataki lub kampanie 
hakerskie" 

państw, które zgodnie z litewską strategią 
bezpieczeństwa narodowego stanowią 
zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego 
Republiki Litewskiej. (Prawo zmieniające 
artykuły 16 i 22 ustawy o energii elektrycznej nr 
VIII-1881 i uzupełniające prawo o artykuł 733, 
patrz https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350). 
Jest to również zgodne z poprzednim 
podejściem do sieci telekomunikacyjnej 5G na 
Litwie (ustawa o komunikacji elektronicznej i 
ustawa o ochronie obiektów o znaczeniu dla 
zapewnienia bezpieczeństwa narodowego). Inne 
przykłady obejmują wytyczne „Securing Digital 
Energy infrastructure: Procurement, Contracting 
and Supply Chain Risk Management Guidance” 
autorstwa Idaho National Laboratory i 
przygotowane w imieniu Departamentu Energii 
USA lub wytyczne „Secure by Demand: Priority 
Considerations for Operational Technology 
Owners and Operators when Selecting Digital 
Products” opublikowane przez amerykańską 
Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa i 
Bezpieczeństwa Infrastruktury we współpracy z 
szeregiem międzynarodowych agencji 
technologii informatycznych. 

6.  Fluence proponuje włączenie zdolności do 
kształtowania sieci (grid-forming capability) jako 
minimalnego wymogu technicznego w Polskim 
Rynku Mocy. Zdolność ta może umożliwić 
świadczenie szeregu przyszłych usług 
stabilizujących dla polskiego systemu 
elektroenergetycznego, w tym: 

 

Rosnąca integracja niestabilnych odnawialnych 
zasobów energetycznych wymaga od 
operatorów systemów przyjęcia nowych 
procesów i wdrożenia nowych technologii w celu 
zapewnienia stabilności systemu. Na wielu 
rynkach na całym świecie, w tym w Australii, 
Włoszech, Wielkiej Brytanii i Niemczech, wymogi 
dotyczące technologii formowania sieci są 
obecnie wprowadzane lub wkrótce zostaną 
zdefiniowane w kodeksach sieciowych. Na 

Fluence Energy BV Uwaga nieuwzględniona  
 
Treść uwagi wykracza poza zakres 
zmian objętych Kartą aktualizacji nr 
RRM/Z/11/2025 Regulaminu. 
Proponowana zmiana dotyka 
materii regulowanej przepisami 
ustawy o rynku mocy. 
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Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Podmiot 

zgłaszający uwagę 
Stanowisko PSE S.A. (OSP) 

a. Tryb Wirtualnej Maszyny Synchronicznej (Virtual 
Synchronous Machine Mode) 

b. Kontrola Tłumienia Oscylacji Mocy (Power 
Oscillation Damping Control) 

c. Wsparcie w sytuacjach awaryjnych (Contingency 
Support) 

d. Dynamiczna Kontrola Napięcia (Dynamic 
Voltage Control) 

e. Odbudowa Systemu (Black Start) 

 

Alternatywnym podejściem mogłoby być 
uwzględnienie zdolności do kształtowania sieci jako 
opcjonalnej funkcjonalności technicznej, a także 
podniesienie oceny takich aktywów jako kryterium 
pozacenowego przy rozstrzyganiu przetargu. W ten 
sposób wspierano by wdrażanie aktywów, które 
przyniosą większą wartość długoterminową dla 
polskiego systemu elektroenergetycznego, 
ponieważ będą gotowe do przyszłych zastosowań. 

 

Ponieważ wymagania dotyczące technologii grid-
forming wciąż są opracowywane na poziomie UE, 
proponujemy wykorzystanie już istniejących 
wymagań w obszarze sieci ENTSO-E, takich jak te 
ustanowione przez niemiecką organizację 
normatywną VDE FNN w dokumencie „Technische 
Anforderungen an Netzbildende Eigenschaften 
inclusive der Bereitstellung von Momentanreserve 
– Anforderungen für Netzbildende Einheiten”. 

poziomie UE wymagania dotyczące formowania 
sieci dla magazynowania energii są obecnie 
opracowywane przez ENTSO-E w ramach 
przeglądu kodeksów sieciowych dotyczących 
połączeń, a w szczególności wymagań dla 
generatorów (RfG). 
 
Fluence uważa, że polska flota magazynów 
energii, jako część krajowej infrastruktury 
systemu elektroenergetycznego, powinna być 
budowana w sposób odporny na przyszłość i już 
teraz uwzględniać wymagania dotyczące 
technologii magazynowania z funkcją 
formowania sieci, która w nadchodzących latach 
stanie się minimalnym wymogiem technicznym 
w europejskiej sieci elektroenergetycznej. 
Zdolność magazynów energii do formowania 
sieci jest kluczowym czynnikiem 
przyczyniającym się do natychmiastowej 
stabilizacji sieci w przypadku nierównowagi i 
staje się coraz ważniejsza wraz ze wzrostem 
udziału odnawialnych źródeł energii. 
 
Wybitnym przykładem uwzględnienia możliwości 
formowania sieci jako opcji był hiszpański 
program wsparcia magazynowania, PERTE, w 
którym funkcja formowania sieci została 
określona jako zdolność techniczna, skutkująca 
wyższą punktacją w procesie przyznawania 
przetargu. Może to stanowić model dla 
wdrażania wymogów dotyczących formowania 
sieci w polskich zamówieniach publicznych. 
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3.2. Uwagi szczegółowe 

 

Lp. 

Punkt 
Regulaminu 

lub nr 
załącznika 

Proponowane brzmienie Uzasadnienie 
Podmiot 

zgłaszający 
uwagę 

Stanowisko PSE S.A. (OSP) 

1.  8, 10 Fluence sugeruje, aby nie wprowadzać 
zmian które umożliwiają wypłaty dla 
jednostek wytwórczych, które 
rozpoczęły komercyjną produkcję przed 
4 lipca 2019 r. i emitują więcej niż 550 g 

CO₂/kWh, w aukcjach dotyczących 
okresu dostaw od 1 lipca 2025 r. do 31 
grudnia 2025 r. 
 
Aby zapewnić sygnały inwestycyjne dla 
nowych niskoemisyjnych mocy 
wytwórczych oraz uniknąć dalszego 
subsydiowania wysokoemisyjnych 
aktywów poprzez wyjątkowe regulacje, 
Fluence proponuje, aby: 
 
-Tylko magazyny energii, OZE, DSR 
oraz inne elastyczne moce 
zeroemisyjne mogły brać udział jako 
nowa moc – zgodnie z propozycją 
przedstawioną niedawno przez 
Hiszpanię w ramach konsultacji 
dotyczących hiszpańskiego Rynku 
Mocy. 
-Maksymalny limit emisji CO₂ w 
Polskim Rynku Mocy dla istniejących 
jednostek wytwórczych był utrzymany i 
stopniowo obniżany w określonych 
ramach czasowych, aby zapewnić 
stopniową dekarbonizację aktywów 
wytwórczych w ramach Rynku Mocy 
(patrz Rysunek 1 poniżej). 
-Wprowadzić mechanizm rynkowy 
zachęcający do wejścia 
niskoemisyjnych aktywów oraz wyjścia 

Fluence uważa, że ta propozycja stanowi 
jedynie krótkoterminowe rozwiązanie 
problemów z adekwatnością mocy w latach 
2025-2028 i łagodzi skutki wycofywania z 
eksploatacji nierentownych jednostek 
węglowych, ale nie jest wystarczająco 
ambitna, aby zdekarbonizować polski system 
energetyczny i przygotować sieć na 
transformację energetyczną. 

 

Rynek mocy miał napędzać rozwój nowych, 
dyspozycyjnych i elastycznych mocy, jednak 
po dziewięciu aukcjach głównymi 
beneficjentami nadal pozostają jednostki 
węglowe. Pomimo znacznych inwestycji 
publicznych i prywatnych, Polska nadal 
znajduje się w punkcie wyjścia, bez 
odpowiedniego zaplecza nowoczesnych i 
bezpiecznych mocy wytwórczych. 

 

Wprowadzenie limitu emisyjnego było 
punktem zwrotnym, prowadzącym do 
niewielkiej dywersyfikacji technologii i 
zachęcającym do częściowej transformacji. 
Jednak proponowane odstępstwo dla węgla 
podważa ten postęp i ujawnia 
nieskuteczność rynku mocy w realizacji jego 
celów. Przedłużenie kwalifikowalności 
jednostek węglowych nie rozwiązuje 
problemu luki inwestycyjnej, a jedynie go 
opóźnia, prowadząc do nieefektywnej 
alokacji zasobów. 

 

Fluence 
Energy BV 

Uwaga nieuwzględniona  
 
Treść uwagi wykracza poza zakres 
zmian objętych Kartą aktualizacji nr 
RRM/Z/11/2025 Regulaminu. 
Proponowana zmiana dotyka materii 
regulowanej przepisami ustawy o rynku 
mocy. 
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Lp. 

Punkt 
Regulaminu 

lub nr 
załącznika 

Proponowane brzmienie Uzasadnienie 
Podmiot 

zgłaszający 
uwagę 

Stanowisko PSE S.A. (OSP) 

aktywów wysokoemisyjnych z Rynku 
Mocy poprzez zastosowanie 
następujących współczynników do 
struktury płatności: 
> 200% płatności ceny rozliczeniowej 
Rynku Mocy dla aktywów o zerowej 
emisji dwutlenku węgla; 
> 100% płatności ceny rozliczeniowej 
Rynku Mocy dla aktywów emitujących 
75% maksymalnej dozwolonej emisji 
dwutlenku węgla w danym przedziale 
czasowym; 
> 50% płatności ceny rozliczeniowej 
Rynku Mocy dla aktywów emitujących 
maksymalną dozwoloną emisję 
dwutlenku węgla w danym przedziale 
czasowym. 

Magazyny energii (BESS) są fundamentem 
bezpieczeństwa energetycznego i 
efektywności kosztowej, zapewniając 
natychmiastową, niezawodną moc bez 
zależności od dostaw paliwa. Aby w pełni 
uwolnić ich potencjał, konieczny jest 
niedyskryminacyjny model rynku, który 
pozwoli magazynom energii konkurować na 
równych warunkach z innymi technologiami. 
Właściwa integracja BESS w rynku mocy 
zwiększy stabilność sieci, zmniejszy ryzyko 
niedoborów i obniży koszty systemowe, 
czyniąc je kluczowym aktywem dla 
długoterminowej odporności polskiego 
systemu energetycznego. 

2.  5.2.2.1 
podpunkt 4) 

Zamiana na 5.2.2.4 podpunkt 4) Błędne odwołanie PGE Polska 
Grupa 

Energetyczna 
S.A. 

Uwaga uwzględniona 
 
Wprowadzono stosowną numerację 
zmiany do Regulaminu w pkt. 5.2.2.4 
podpunkt 4). 

3.  7.4.2.1 
podpunkt 9) 

wartość jednostkowego wskaźnika 
emisji dwutlenku węgla dla jednostki 
rynku mocy,  rozumianego jako wartość 
średnia za rok kalendarzowy 
poprzedzający rok, w którym odbywa 
się certyfikacja do aukcji mocy, 
wyznaczona zgodnie z pkt. 7.4.2.2. 
podpunkt 1) i 7.4.2.5. 

Nieprawidłowe odwołanie (niezgodne z 
numeracją uwzględniającą zmiany 
wprowadzane Kartą aktualizacji). 

PGE Polska 
Grupa 

Energetyczna 
S.A. 

Uwaga uwzględniona 
 
Wprowadzono stosowne zmiany do 
Regulaminu w pkt 7.4.2.1  podpunkt 9) 

4.  9.1.4 
podpunkt 6) 

6) w przypadku aukcji uzupełniającej: 
zaokrągloną do 500 MW łączną 
wielkość obowiązków mocowych 
oferowanych przez dostawców mocy. 

Z uwagi na przewidywany PZM aukcji 
uzupełniającej bliższy wartości z aukcji 
dodatkowej niż głównej proponujemy 
podawanie zaokrąglonego wolumenu 
obowiązków mocowych takiego, jak w 
przypadku aukcji dodatkowych tj. 500 MW. 
W konsekwencji należy zmienić również pkt. 
9.1.9. podpunkt 1). 

PGE Polska 
Grupa 

Energetyczna 
S.A. 

Uwaga uwzględniona 
 
Wprowadzono stosowane zmiany do 
Regulaminu w pkt 9.1.4 podpunkt 6). 
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Lp. 

Punkt 
Regulaminu 

lub nr 
załącznika 

Proponowane brzmienie Uzasadnienie 
Podmiot 

zgłaszający 
uwagę 

Stanowisko PSE S.A. (OSP) 

5.  9.1.9 
podpunkt 1) 

 Pomylony punkt z 13.3.9, proponujemy 
pozostawienie 9.1.9 ppkt 1) bez zmian i 
skorygowanie 13.3.9 

PGE Polska 
Grupa 

Energetyczna 
S.A. 

Uwaga uwzględniona 
 
Oczywista pomyłka pisarska – 
wprowadzono stosowne zmiany do 
Regulaminu w pkt. 9.1.9 podpunkt 1). 

6.  9.1.9 
podpunkt 2) 

2) 500 MW – w przypadku aukcji 
dodatkowych i aukcji uzupełniającej; 

Pomylony punkt z 13.3.9, proponujemy 
dostosowanie do propozycji zaokrąglenia 
500 MW dla aukcji uzupełniającej z punktu 
9.1.4 i skorygowanie 13.3.9 

PGE Polska 
Grupa 

Energetyczna 
S.A. 

Uwaga uwzględniona w części 
 
Wprowadzono stosowne zmiany do 
Regulaminu w pkt 9.1.9 podpunkt 2). 
 

7.  13.3.9 
podpunkt 2) 

 Błędne wskazanie przepisów w Karcie 
aktualizacji - propozycja nie odnosi się do 
punktu 13.3.9 

PGE Polska 
Grupa 

Energetyczna 
S.A. 

Uwaga uwzględniona 
 
Oczywista pomyłka pisarska – 
wprowadzono stosowne zmiany do pkt. 
13.3.9 podpunkt 2). 

8.  13.8  Błędne wskazanie odwołań w Karcie 
aktualizacji (punkty 13.18 i 13.18.1 powinny 
być punktami 13.8 oraz 13.8.1) 

PGE Polska 
Grupa 

Energetyczna 
S.A. 

Uwaga uwzględniona 
 
Oczywista pomyłka pisarska – 
wprowadzono stosowną numerację 
punktów. 

9.  14.1.1.12, 
14.1.2.13 

 Brak odnotowania zmian w Karcie 
aktualizacji. 

PGE Polska 
Grupa 

Energetyczna 
S.A. 

Uwaga uwzględniona 
 
Uzupełniono Kartę aktualizacji o 
brakujące pkt. 14.1.1.12 i 14.1.2.13. 

10.  23.18 Lp. 1 Do 10. dnia roboczego od daty 
rozpoczęcia danej certyfikacji do aukcji 
mocy, z zastrzeżeniem przypadku, o 
którym mowa w pkt. 4.3.5 

Proponujemy wydłużenie czasu na składanie 
wniosków do standardowych terminów 
certyfikacji do aukcji wskazanych w pkt. 
3.2.10, tj. do 10 dnia roboczego od daty 
rozpoczęcia danej certyfikacji 

PGE Polska 
Grupa 

Energetyczna 
S.A. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Wydłużenie terminu na składanie 
wniosków spowoduje konieczność 
wydłużenia czasu trwania certyfikacji do 
aukcji uzupełniającej, co w rezultacie 
doprowadzi do konieczności  
przeprowadzenia aukcji uzupełniającej  
w późniejszym niż planowany terminie. 
Aukcja uzupełniająca musi odbyć się w 
terminie pozwalającym na 
przeprowadzenie testów redukcji 
zapotrzebowania z zachowaniem 
terminu ustawowego. Harmonogram 
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Lp. 

Punkt 
Regulaminu 

lub nr 
załącznika 

Proponowane brzmienie Uzasadnienie 
Podmiot 

zgłaszający 
uwagę 

Stanowisko PSE S.A. (OSP) 

procesów rynku mocy w 2025 r. wymaga 
zarówno od operatora, jak i uczestników 
rynku mocy działania w napiętym reżimie 
czasowym, co jest powodem skrócenia 
wskazanego terminu. 

11.  23.18 Lp. 3 Nie później niż w wyznaczonym przez 
OSP terminie, który jest nie krótszy niż 
3 dni robocze od otrzymania wezwania 

Proponujemy wydłużenie czasu poprawy do 
standardowych terminów certyfikacji do 
aukcji wskazanych w pkt. 3.2.10, tj. do 3 dni 
roboczych od otrzymania wezwania 

PGE Polska 
Grupa 

Energetyczna 
S.A. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Wydłużenie terminu na poprawę 
wniosków spowoduje konieczność 
wydłużenia czasu trwania certyfikacji do 
aukcji uzupełniającej, co w rezultacie 
doprowadzi do konieczności 
przeprowadzenia aukcji uzupełniającej w 
późniejszym niż planowany terminie. 
Aukcja uzupełniająca musi odbyć się w 
terminie pozwalającym na 
przeprowadzenie testów redukcji 
zapotrzebowania z zachowaniem 
terminu ustawowego. Harmonogram 
procesów rynku mocy w 2025 r. wymaga 
zarówno od operatora, jak i uczestników 
rynku mocy działania w napiętym reżimie 
czasowym, co jest powodem skrócenia 
wskazanego terminu. 

12.  23.18 Lp. 4-
6 

 Wskazane terminy dot. reklamacji są 
sprzeczne z terminami wskazanymi w 
Rozdziale 19 odnoszącym się również do 
terminów reklamacji. Należy odpowiednio 
uspójnić albo usunąć pkt 4-6 w Tabeli z pkt. 
23.18 i zastosować wtedy terminy 
wynikające wprost z Rozdziału 19. 

PGE Polska 
Grupa 

Energetyczna 
S.A. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Skrócenie procesu reklamacyjnego ma 
charakter epizodyczny i dotyczy tylko 
aukcji uzupełniającej na okres dostaw od 
dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 
2025 r.  Zastosowanie terminów 
opisanych w Rozdziale 19 Regulaminu  
spowoduje konieczność wydłużenia 
czasu trwania certyfikacji do aukcji 
uzupełniającej, co w rezultacie 
doprowadzi do konieczności  
przeprowadzenia aukcji uzupełniającej  
w późniejszym niż planowany terminie. 
Aukcja uzupełniająca musi odbyć się w 
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Lp. 

Punkt 
Regulaminu 

lub nr 
załącznika 

Proponowane brzmienie Uzasadnienie 
Podmiot 

zgłaszający 
uwagę 

Stanowisko PSE S.A. (OSP) 

terminie pozwalającym na 
przeprowadzenie testów redukcji 
zapotrzebowania z zachowaniem 
terminu ustawowego. Harmonogram 
procesów rynku mocy w 2025 r. wymaga 
zarówno od operatora, jak i uczestników 
rynku mocy działania w napiętym reżimie 
czasowym, co jest powodem skrócenia 
wskazanego terminu. 

13.  23.18  Proponuje się zmianę treści punktu 23.18 
poprzez usunięcie pojęcia "szczegółowy 
harmonogram" i zastąpienie go np. pojęciem 
"zbiorcze zestawienie terminów" gdyż 
szczegółowy harmonogram powinien 
zawierać daty procesów, do których się 
odnosi. 

PGE Polska 
Grupa 

Energetyczna 
S.A. 

Uwaga uwzględniona 
 
Wprowadzono stosowne zmiany do pkt. 
23.18. 
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4. Specyfikacja zmian wynikających z procesu konsultacji publicznych projektu Karty 
aktualizacji nr RRM/Z/11/2025 Regulaminu  

Zważywszy na stanowisko PSE S.A. przedstawione w pkt. 3 Raportu z konsultacji, stanowiące 

odpowiedź na uwagi szczegółowe o numerach 2 – 9 oraz 13 otrzymane w wyniku procesu konsultacji 

publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/11/2025 Regulaminu oraz w ramach autokorekt, PSE 

S.A. dokonały następujących zmian postanowień Karty aktualizacji nr RRM/Z/11/2025 Regulaminu 

w stosunku do opublikowanego i poddanego procesowi konsultacji publicznych projektu tej karty 

w zakresie specyfikacji zmian dotyczących: 

1. zmiany nr 1 w brzmieniu: 

 

prawidłowa numeracja zmienianego punktu Regulaminu to 5.2.2.4 podpunkt 4). 

 

2. zmiany nr 2 w brzmieniu: 

 

„pkt 7.4.2.1 podpunkt 9) otrzymuje brzmienie: 

9) wartość jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla dla jednostki rynku mocy, 

rozumianego jako wartość średnia za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym odbywa się 

certyfikacja do aukcji mocy, wyznaczony zgodnie z pkt. 7.4.2.2 podpunkt 1) i 7.4.2.6;” 

 

3. zmiany nr 3 w brzmieniu: 

 

zawarte w Regulaminie odwołania do pkt. 7.4.2.5 i 7.4.2.6 zastępuje się  odpowiednio odwołaniami 

do pkt. 7.4.2.4 i 7.4.2.5 

 

4. zmiany nr 4 w brzmieniu: 

 

zawarte w Regulaminie odwołania do pkt. 7.4.2.9, 7.4.2.10, 7 .4.2.11, 7.4.2.12, 7.4.2.16 zastępuje 

się odpowiednio odwołaniami do pkt. 7.4.2.6, 7.4.2.7, 7.4.2.8, 7.4.2.9, 7.4.2.13 

 

5. zmiany nr 5 w brzmieniu: 

 

„pkt 7.4.3.2 podpunkt 5) otrzymuje brzmienie: 

5) spełniania wymagań, o których mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 4) lub 5) albo w pkt. 7.4.2.9 

podpunkt 5) lub 6);” 

 

6. zmiany nr 6 w brzmieniu: 

 

usunięto zduplikowaną zmianę w Karcie aktualizacji Lp. 46 

 

7. zmiany nr 7 w brzmieniu: 

 

zawarte w Regulaminie odwołanie do pkt. 7.5.3.4 zastępuje się  odwołaniem do pkt. 7.5.3.5 

 

8. zmiany nr 8 w brzmieniu: 

 

„dodaje się pkt. 8.1.2 podpunkt 3) w brzmieniu: 

3) w przypadku aukcji uzupełniającej – parametry, o których mowa w: 

a) podpunkcie 1) lit. a), d), e), f), h), określone zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy dla okresu dostaw 

danej aukcji uzupełniającej; 
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b) podpunkcie 1) lit. b), c), g), j), które obowiązywały podczas aukcji dodatkowych obejmujących 

okresy dostaw pokrywające się z okresem dostaw, na który jest przeprowadzana aukcja 

uzupełniająca.” 

 

9. zmiany nr 9 w brzmieniu: 

 

„dodaje się pkt 9.1.4 podpunkt 6) w brzmieniu: 

6) w przypadku aukcji uzupełniającej: zaokrągloną do 500 MW łączną wielkość obowiązków 

mocowych oferowanych przez dostawców mocy.” 

 

10. zmiany nr 10 w brzmieniu: 

 

„pkt. 9.1.9 podpunkt 2) otrzymuje brzmienie: 

2) 500 MW – w przypadku aukcji dodatkowych i aukcji uzupełniającej.” 

 

11. zmiany nr 11 w brzmieniu: 

 

„pkt. 13.3.9 podpunkt 2) otrzymuje brzmienie: 

2) na rachunek wskazany zgodnie z pkt. 5.2.2.4 podpunkt 6) albo pkt. 7.4.2.6 podpunkt 7) albo pkt. 

7.4.2.9 podpunkt 2) lit. j).” 

 

12. zmiany nr 12 w brzmieniu: 

 

prawidłowa numeracja dodawanych punktów to 13.8 i 13.8.1 

 

13. zmiany nr 13 w brzmieniu 

 

„pkt. 14.1.1.12 otrzymuje brzmienie: 

14.1.1.12. Jeżeli dostawca mocy: 

1) nie złożył  oświadczenia FKM w terminie wskazanym w pkt. 14.1.1.1, albo 

2) nie usunął wad lub braków formalnych w wyznaczonym przez OSP terminie oraz upłynął termin, 

o którym mowa w pkt. 14.1.1.1, 

OSP stwierdza niespełnienie FKM w odniesieniu do jednostki rynku mocy, której dotyczyło 

oświadczenie, o czym niezwłocznie informuje dostawcę mocy, zamieszczając stosowną informację 

w rejestrze oraz wygasza certyfikat zgodnie z pkt. 7.5.3.2. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. 

informacji do rejestru jest także wysyłane automatycznie na adres e-mail użytkownika rejestru. W 

takim wypadku zastosowanie mają przepisy art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 2 oraz art. 47 ust. 1 

ustawy.” 

 

14. zmiany nr 14 w brzmieniu: 

 

„pkt. 14.1.2.13 otrzymuje brzmienie: 

14.1.2.13. Jeżeli dostawca mocy: 

1) nie złożył oświadczenia OKM w terminie wskazanym w pkt. 14.1.2.1, albo 

2) nie usunął wad lub braków formalnych w wyznaczonym przez OSP terminie oraz upłynął termin, 

o którym mowa w pkt. 14.1.2.1, 

OSP stwierdza niespełnienie OKM w odniesieniu do jednostki rynku mocy, której dotyczyło 

oświadczenie, o czym OSP niezwłocznie informuje dostawcę mocy, zamieszczając stosowną 
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informację w rejestrze oraz wygasza certyfikat zgodnie z pkt. 7.5.3.2. Powiadomienie o dokonaniu 

wpisu ww. informacji do rejestru jest także wysyłane automatycznie na adres e-mail użytkownika 

rejestru. W takim wypadku zastosowanie mają przepisy art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 46 ust. 2 i 3 oraz 

art. 47 ust. 1 ustawy.” 

 

15. zmiany nr 15 w brzmieniu: 

 

„dodaje się pkt. 23.18 w brzmieniu: 

23.18. Zbiorcze zestawienie terminów w certyfikacji do aukcji uzupełniającej na okres dostaw od 

dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. zawiera poniższa tabela:” 

 

 

 


