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PREAMBULA

Niniejszy Regulamin Rynku Mocy zostat opracowany na podstawie art. 82 i 83 w zw. z art. 93 ust. 1
ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy w celu wykonania przepiséow tej ustawy. Celem
Regulaminu Rynku Mocy jest okreslenie szczegdtowych warunkéw wspotpracy operatora z pozostatymi
uczestnikami rynku mocy na zasadzie réwnego traktowania i niedyskryminacji dostawcéw mocy oraz
w sposob zapewniajgcy prawidtowe i jednolite wykonywanie obowigzkéw mocowych przez wszystkich
dostawcow mocy w danym okresie dostaw. W ramach spraw okreslonych w art. 83 ustawy z dnia
8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, Regulamin Rynku Mocy, w zakresie nieunormowanym przepisami tej
ustawy oraz przepisami aktow wykonawczych do tej ustawy, reguluje:

1) prawa i obowigzki operatora oraz wnioskodawcéw w ramach certyfikacji ogélnej oraz jej przebieg;

2) prawa i obowigzki operatora oraz dostawcoéw mocy w ramach certyfikacji do aukcji mocy oraz aukcji
mocy, a takze ich przebieg — stanowigc w tym zakresie ustalone przez operatora warunki aukcji
w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego;

3) prawa i obowigzki stron uméw mocowych — stanowigc w tym zakresie wraz ze wzorem umowy
mocowej bedgcym zatgcznikiem do Regulaminu Rynku Mocy, ustalony przez operatora
cywilnoprawny wzorzec umowy w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego;

4) zawieranie uméw mocowych w wyniku transakcji dokonywanych pomiedzy dostawcami mocy w
ramach obrotu wtérnego obowigzkiem mocowym na rynku wtérnym;

5) wspétdziatanie operatora z zarzgdcg rozliczen w zakresie wykonywania przez zarzadce rozliczenh
obowigzku zaptaty dostawcom mocy wynagrodzenia za wykonywanie obowigzku mocowego;

6) wyptate dostawcom mocy premii okreslonej przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku
mocy;

7) wspoétdziatanie operatora z operatorami systeméw dystrybucyjnych w zakresie niezbednym dla
zapewnienia prawidtowego funkcjonowania rynku mocy, w szczegdlnosci w zakresie weryfikacji
prawidtowosci wykonywania obowigzkéw mocowych przez dostawcéw mocy;

8) inne sprawy pozostawione zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy do
unormowania w Regulaminie Rynku Mocy.

Z uwagi na szeroki zakres spraw podlegajgcych uregulowaniu w Regulaminie Rynku Mocy oraz ich
réznorodny charakter, Regulamin Rynku Mocy nie ma jednolitego charakteru prawnego. Odnosi sie on
bowiem wprost zaréwno do relacji kontraktowych wynikajgcych z zawartych uméw mocowych, jak tez
do relacji nie majgcych takiego charakteru, a zwigzanych z wykonywaniem proceséw rynku mocy
przewidzianych przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.

Z powyzszych wzgledéw postanowienia Regulaminu Rynku Mocy nalezy czyta¢ tgcznie z przepisami
ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy oraz przepisami aktéw wykonawczych do tej ustawy,
w stosunku  do ktorych postanowienia Regulaminu Rynku Mocy majg charakter wytgcznie
komplementarny.
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1. Wykaz skrétéw i oznaczen oraz definicje stosowanych pojeé

1.1. Wykaz skrétéw i oznaczen

1) ENTSO-E —  European Network of Transmission System Operators for Electricity;
2) FKM —  Finansowy Kamien Milowy;

3) IRIESD — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej;

4) |IRIESP — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej;

5) KSE —  krajowy system elektroenergetyczny — system elektroenergetyczny

w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy Prawo energetyczne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

6) MAF —  Mid-term Adequacy Forecast;
7) OKM —  Operacyjny Kamien Milowy;
8) 0OSsD — operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, o ktérym

mowa w art. 3 pkt 25 ustawy Prawo energetyczne;

9) OSDn — operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, ktérego
sie¢ dystrybucyjna nie posiada bezposredniego potaczenia z siecig
przesytowg, zgodnie z IRIESP;

10) OSDp — operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, ktérego
sie¢ dystrybucyjna posiada bezposrednie potgczenie z siecig
przesylowa, zgodnie z IRIESP;

11) OSP — spodtka pod firmg Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibg
w Konstancinie-Jeziornie, wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000197596, kapitat zaktadowy 9.605.473.000,00 zt wptacony
w catosci, NIP: 526-27-48-966, bedaca operatorem w rozumieniu
ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, petnigca na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej funkcje operatora systemu przesytowego
elektroenergetycznego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne,
na podstawie decyzji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr DRE-
4710-3(7)/2013/2014/4988/2J z dnia 16 czerwca 2014 r.;

12) Prezes URE —  Prezes Urzedu Regulacji Energetyki;

13) zarzadca rozliczen —  podmiot, o ktérym mowa w art. 61 ust. 2 ustawy o rynku mocy.

1.2. Definicje stosowanych pojeé

1) aukcja wstepna — aukcja praw do oferowania obowigzku mocowego w aukcjach mocy
w odniesieniu do jednostek rynku mocy sktadajacych sie z jednostek
fizycznych zagranicznych;

2) cena obowigzku cena obowigzku mocowego bez podatku od towardw i ustug (cena
mocowego netto);
3) cenobiorca — jednostka rynku mocy, w odniesieniu do ktdrej dostawca mocy moze

w aukcji mocy skfada¢ oferty wyjscia z ceng nie wyzszg niz cena
maksymalna okreslona dla cenobiorcow;

4) cenotworca — jednostka rynku mocy, w odniesieniu do ktérej dostawca mocy moze
w aukcji mocy skfada¢ oferty wyjscia z ceng nie wyzszg niz cena
maksymalna aukcji mocy;

5) dostarczanie energii —  dostarczanie energii elektrycznej do sieci, urzadzen lub instalacji

elektrycznej do sieci innych podmiotéw, bedace jednoczesnie przeptywem energii
elektrycznej mierzonym w punkcie pomiarowym;
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

dyrektywa
2010/75/UE

dyrektywa 2015/2193

dysponent

dzien roboczy

finansowy kamien
milowy

jednostka fizyczna
redukcji
zapotrzebowania bez
generacji
wewnetrznej

jednostka fizyczna
redukcji
zapotrzebowania z
generacjg
wewnetrzng

13) jednostka wytworcza

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

kodeks cywilny

kompletny uktad
zasilania

limit emisiji

miejsce dostarczania
energii elektrycznej

maoc dyspozycyjna
netto

niezalezna
ekspertyza

oddanie do
eksploatacji jednostki
fizycznej wytworczej

oferent

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24
listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia
25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektérych
zanieczyszczen do powietrza ze srednich zrodet spalania

uzytkownik rejestru upowazniony do nadawania uprawnien innym
uzytkownikom rejestru do wgladu w dane dotyczace jednostek
fizycznych i jednostek rynku mocy reprezentowanych przez dany
podmiot;

okres od godziny 0:00 do godziny 24:00 kazdego dnia, ktory nie jest
sobotg lub dniem ustawowo wolnym od pracy;

stan, w ktérym osiggnieto wymagania, o ktérych mowa w art. 52 ust.
1 ustawy;

jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania ztozona z urzgdzen
i instalacji odbiorcy koncowego, w ktérych skfad nie wchodzi
jednostka wytworcza lub magazyn energii elektrycznej;

jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania ztozona z urzadzen
i instalacji odbiorcy koncowego oraz jednostki wytworczej lub
magazynu energii elektrycznej niebedacych odrebng jednostkg
fizyczna;

jednostka wytworcza, o ktérej mowa w art. 3 pkt 43 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne lub inny wyodrebniony zespot
urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej;

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;

przyporzadkowanie wszystkich punktéw pomiarowych na styku
jednostki fizycznej z siecig przesytowg lub siecig dystrybucyjng
nienalezgcg do wtasciciela tej jednostki lub z przytgczonymi
odbiorcami;

limit emisji wynoszacy 550 g dwutlenku wegla pochodzgcego z paliw
kopalnych na kWh wytworzonej energii elektrycznej netto, o ktérym
mowa art. 22 ust. 4 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie
wewnetrznego rynku energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14
czerwca 2019 r. str. 54);

miejsce dostarczania energii elektrycznej (MD), o ktéorym mowa
w IRIESP;

moc osiggalna netto pomniejszona o planowane lub nieplanowane
ubytki mocy;

dokument sporzadzony zgodnie z pkt. 7.4.5 regulaminu rynku mocy
w celu wykonania obowigzku okreslonego w art. 19 ust. 2 pkt 2, ust.
3 pkt 4, art. 20 ust. 4 pkt 2, art. 52 ust. 2 pkt 3 ustawy lub pkt. 14.1.1.5
podpunkt 2) regulaminu rynku mocy;

osiggniecie stanu, w ktérym eksploatacja (praca) jednostki fizycznej
wytworczej, zgodnie z jej przeznaczeniem, jest dopuszczalna pod
wzgledem formalnoprawnym i technicznym;

uzytkownik rejestru uprawniony do sktadania oswiadczen w toku
aukcji mocy oraz do zgtaszania transakcji na rynku wtérnym;
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22)

23)

24)

25)
26)
27)
28)

29)

30)

31)
32)

33)
34)

35)

36)
37)

38)

39)

40)

41)

operacyjny kamien
milowy
procesy rynku mocy

pobdr energii
elektrycznej z sieci

punkt poboru energii
regulamin
rejestr

rozpoczecie
komercyjnej
produkcji

rozporzadzenie
RODO

tor wyprowadzenia
mocy

ustawa

ustawa o podatku od
towardw i ustug

ustawa OZE

ustawa Prawo
energetyczne

ustawa Prawo
ochrony $rodowiska

uzytkownik rejestru

wiasciciel jednostki
fizycznej

whnioskodawca

wolumen emisji

wspotczynnik
skojarzenia

wysokosprawna
kogeneracja

stan, w ktérym osiggnieto wymagania, o ktérych mowa w art. 52 ust.
2 ustawy;

opisane w ustawie: aukcja wstepna, certyfikacja ogolna, certyfikacja
do aukcji gtéwnej, certyfikacja do aukcji dodatkowych, aukcja mocy,
rynek wtérny, realizacja umowy mocowej, wykonywanie obowigzku
mocowego, rozliczanie wykonania obowigzku mocowego;

pobdr energii elektrycznej z sieci, urzadzen lub instalacji innych
podmiotéw, bedacy jednoczesnie przeptywem energii elektrycznej
mierzonym w punkcie pomiarowym;

punkt poboru energii (PPE), o ktérym mowa we wiasciwej IRIESD;
niniejszy regulamin rynku mocy;
rejestr rynku mocy, o ktérym mowa w art. 55 ustawy;

dzien rozpoczecia pracy jednostki wytworczej, zgodnie z jej
przeznaczeniem, po osiaggnieciu stanu, w ktérym eksploatacja
(praca) tej jednostki jest dopuszczalna pod wzgledem prawnym
i technicznym;

rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych);

zespot urzadzeh stuzacych do wyprowadzania mocy z jednostki
wytwodrczej, wraz z przypisanymi im punktami pomiarowymi;

ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy;

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug;

ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

osoba fizyczna posiadajgca konto w rejestrze;

podmiot (osoba), dla ktérego operator systemu
elektroenergetycznego okreslit warunki przytagczenia dla jednostki
fizycznej, lub bedacy strong umowy o przytgczenie do sieci, umowy
o swiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej
dotyczacych danej jednostki fizycznej, bedacy jednoczesnie
uprawnionym do wtadania jednostka fizyczng w celu jej eksploatacji;

wiasciciel jednostki fizycznej lub jednostki redukciji zapotrzebowania
planowanej albo podmiot przez niego upowazniony;

Srednioroczny wolumen emisji wynoszacy nie wiecej niz 350 kg
dwutlenku wegla pochodzgcego z paliw kopalnych na kW mocy
elektrycznej zainstalowanej, o ktérym mowa art. 22 ust. 4
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z
dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnetrznego rynku energii
elektrycznej;

iloraz rocznej produkcji energii elektrycznej brutto, wyrazonej
w MWh, do rocznej produkcji ciepta brutto wyrazonej w MWh;

wysokosprawna kogeneracja w rozumieniu

energetyczne;

ustawy Prawo
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42) zapotrzebowanie
sieci

zapotrzebowanie na moc odbiorcow przytgczonych do sieci
przesytlowej i dystrybucyjnej oraz bezposrednio do urzgdzen,
instalacji lub sieci innych przedsiebiorstw energetycznych,
powiekszone o straty w sieci przesytowej i dystrybucyjnej,
pomniejszone o0 moc bezposrednio dostarczang przez zrodta
wytwoércze do odbiorcéw z pominieciem sieci nalezacej do innych
przedsiebiorstw energetycznych.
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2. Czes¢ ogdlna

2.1.

2.1.1.
2.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.35.

2.3.6.

2.3.7.
2.3.8.

Podstawy prawne opracowania regulaminu

Regulamin zostat opracowany przez operatora na podstawie art. 82 ustawy.

Regulamin sporzadzony zostat w jezyku polskim.

Zakres podmiotowy regulaminu

Regulamin jest wigzgcy dla uczestnikdw rynku mocy.

Wejscie regulaminu w zycie oraz tryb dokonywania i wprowadzania zmian

Regulamin, jak rowniez wszelkie jego zmiany podlegajg zatwierdzeniu przez Prezesa URE,
w uzgodnieniu z ministrem wtasciwym do spraw energii, w drodze decyzji administracyjne;.

Regulamin oraz wszelkie jego zmiany wchodzg w zycie po uptywie 30 dni kalendarzowych od
dnia zawiadomienia przez OSP o przyjeciu nowego regulaminu lub jego zmiany w drodze
prawomocnej decyzji zatwierdzajgcej regulamin lub jego zmiane.

Zmiany regulaminu sg wigzace dla uczestnikdw rynku mocy, w tym takze w zakresie, w jakim
dotyczg sposobu lub warunkéw wykonywania zawartej umowy mocowej, z zachowaniem pkt.
2.3.4.

Zmiany regulaminu w zakresie w jakim dotyczg sposobu lub warunkéw wykonywania zawartej
umowy mocowej, jak rowniez przyjecie nowego regulaminu, nie mogg powodowac¢ zmiany
ceny netto obowigzku mocowego, zmiany okresu trwania obowigzku mocowego, zmiany
wielkosci obowigzku mocowego — okreslonych w zawartej umowie mocowej, jak réwniez nie
mogg wprowadzaé niezastrzezonych w dacie zawarcia umowy mocowej kar umownych za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy mocowej. W przypadku przyjecia nhowego
regulaminu, jezeli powoduje on zmiane sposobu lub warunkéw wykonywania zawartej umowy
mocowej, albo gdy zmiana regulaminu w catosci lub w czesci dotyczy sposobu lub warunkéw
wykonywania umowy mocowej obowigzujgcej w dacie wejscia w zycie zmiany regulaminu,
dostawca mocy moze wypowiedzie¢C umowe mocowa, przy czym:

1) oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy mocowej moze zostaé zlozone
w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez
OSP o przyjeciu nowego regulaminu albo zmiany regulaminu, o ktérym mowa w pkt. 2.3.2,
i

2) w przypadku skutecznego ztozenia oswiadczenia o wypowiedzeniu umowy mocowej —
umowa mocowa ulega rozwigzaniu ze skutkiem na dzien wejsScia w zycie nowego
regulaminu albo zmiany regulaminu, ktéra stanowita podstawe wypowiedzenia umowy
mocowej.

Przyjecie nowego regulaminu, jezeli nie powoduje on zmiany sposobu lub warunkéw
wykonywania zawartej umowy mocowej, jak réwniez zmiana regulaminu, w zakresie, w jakim
nie dotyczg sposobu lub warunkéw wykonywania zawartej umowy mocowej, nie stanowig
podstawy do rozwigzania umowy mocowej za wypowiedzeniem przez dostawce mocy.
W szczegdlnosci nie stanowig podstawy do rozwigzania umowy mocowej za wypowiedzeniem
przez dostawce mocy zmiany dotyczgce funkcjonowania rejestru, w tym sposobu sktadania
oswiadczen za jego posrednictwem, oraz zmiany dotyczgce zasad wspétpracy OSD z OSP.

Wejscie w zycie nowego regulaminu przyjetego w drodze prawomocnej decyzji
zatwierdzajgcej nowy regulamin powoduje utrate mocy obowigzujgcej dotychczasowego
regulaminu.

OSP publikuje obowigzujgcy regulamin na swojej stronie internetowe;.

Zmiana danych rejestrowych OSP, w tym adresu jego siedziby lub wysokosci kapitatu
zaktadowego, nie powoduje konieczno$ci zmiany regulaminu.
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2.3.9. Zmiana systemu identyfikacji wizualnej OSP (np. logo), w tym danych rejestrowych OSP,
wykorzystanych we wzorach dokumentéw zawartych w zafgcznikach do regulaminu,
uwzgledniana jest w stosowanych wzorach dokumentéw bez konieczno$ci zmiany
regulaminu.
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3. Szczegoétowy harmonogram certyfikacji

3.1. Certyfikacja ogdlna

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej harmonogram danej certyfikacji ogdlnej nie
pdzniej niz 14 dni kalendarzowych przed datg jej rozpoczecia.

W ramach certyfikacji ogélnej wyrdznia sie nastepujgce procesy:

1) skfadanie wnioskdw o wpis do rejestru,

2) weryfikacja wnioskéw przez OSDp,

3) rozpatrzenie wnioskéw przez OSP,

4) usuniecie wad lub brakéw formalnych wnioskow,

5) postepowanie reklamacyjne,

6) wpisanie jednostek do rejestru albo odmowa ich wpisania do rejestru.

Szczegotowy harmonogram proceséw, o ktorych mowa w pkt. 3.1.2 podpunkt 1) — 6), zawarty
jest w pkt. 3.1.4 — 3.1.10.

Whnioskodawca jest zobowigzany ztozy¢ wniosek o wpis do rejestru nie wczesniej niz w dacie
rozpoczecia certyfikacji ogdlnej i nie pdzniej niz 10. dnia roboczego tej certyfikacji,
z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w pkt. 4.3.5. Wnioski o wpis do rejestru ztozone
w innym terminie pozostawia sie¢ bez rozpoznania.

W przypadku stwierdzenia, ze wniosek nie spetnia wymogow okreslonych w art. 12 ust. 2 lub
ust. 5 ustawy, lub okreslonych w regulaminie, OSP za pomocg rejestru wzywa wnioskodawce
do usuniecia wad lub brakéw formalnych wniosku, wskazujgc te wady lub braki formalne
W wezwaniu, oraz wyznaczajgc termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na ich usuniecie.
Informacja o wezwaniu do usuniecia wad lub brakéw formalnych wniosku przekazywana jest
takze powiadomieniem wysytanym automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

W przypadku, gdy wnioskodawca, pomimo wezwania OSP, nie usungt wad lub brakéw
formalnych wniosku o wpis do rejestru, w wyznaczonym przez OSP terminie, OSP odmawia
wpisania jednostki do rejestru, o czym niezwtocznie informuje wnioskodawce, zamieszczajgc
stosowng informacje w rejestrze. Informacja o odmowie wpisu przekazywana jest takze
powiadomieniem wysytanym automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

W stosunku do decyzji OSP o odmowie wpisania jednostki fizycznej lub jednostki redukciji
zapotrzebowania planowanej do rejestru albo dokonania wpisu do rejestru z danymi
odmiennymi od tresci wniosku o wpis do rejestru, w terminie 4 dni roboczych od dokonania
odpowiedniego wpisu, wnioskodawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia reklamacji. OSP
rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni kalendarzowych od jej ztozenia.

Postepowanie reklamacyjne, o ktérym mowa w pkt. 3.1.7 konczy sie nie pézniej niz w dacie
zakonczenia certyfikacji podanej przez OSP, zgodnie z pkt. 3.1.1.

Whniosek o wpis do rejestru moze zosta¢ wycofany przez uzytkownika rejestru w terminie,
0 ktérym mowa w pkt. 3.1.4.

Zbiorcze zestawienie termindw w certyfikacji ogdlnej zawiera ponizsza tabela:

Lp. Nazwa procesu Termin

1 Sktadanie wnioskéw o wpis do rejestru Do 10. dnia roboczego od daty
rozpoczecia danej certyfikacji
0golnej, z zastrzezeniem
przypadku, o ktérym mowa w pkt.

4.3.5
2 Weryfikacja OSDp, o ktérej mowa w pkt. 28 dni kalendarzowych od daty
6.3.3.3 rozpoczecia danej certyfikacji
0golnej

Strona 13 z 146



3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

Rozpatrzenie wniosku przez OSP

Nie p6zniej niz w dacie
zakonczenia danej certyfikaciji
0golnej

Usunigcie wad lub brakéw formalnych
wniosku o wpis do rejestru

Nie pozniej niz w wyznaczonym
przez OSP terminie, ktéry jest nie
krétszy niz 3 dni robocze od
otrzymania wezwania

Ztozenie reklamacji dotyczgcej odmowy
wpisania jednostki fizycznej do rejestru

4 dni robocze od zamieszczenia
w rejestrze informacji o odmowie
wpisu

Ztozenie reklamacji dotyczacej dokonania
wpisu do rejestru z danymi odmiennymi od
tresci wniosku o wpis do rejestru

4 dni robocze od dokonania wpisu
W rejestrze

Rozpatrzenie reklamacji dotyczgcej odmowy
wpisania jednostki fizycznej do rejestru albo

7 dni kalendarzowych od ztozenia
reklamacji

reklamaciji dotyczgcej dokonania wpisu do
rejestru z danymi odmiennymi od tresci
wniosku o wpis do rejestru

Certyfikacja do aukcji gtéwnej i aukcji dodatkowych

OSP publikuje na swojej stronie internetowej harmonogram danej certyfikacji do aukcji gtéwnej
oraz harmonogram danej certyfikacji do aukcji dodatkowych, odpowiednio nie pdzniej niz
14 dni kalendarzowych przed datg danej certyfikaciji.

W ramach certyfikacji do aukcji mocy (aukcji gtéwnej i aukcji dodatkowych) wyrdznia sie
nastepujgce procesy:

1) sktadanie wnioskéw o certyfikacje,

2) rozpatrzenie wnioskéw przez OSP,

3) usuniecie wad lub brakéw formalnych wnioskéw,

4) postepowanie reklamacyjne,

5) wydanie certyfikatu jednostce rynku mocy albo odmowa wydania tego certyfikatu.

Szczegotowy harmonogram procesow, o ktérych mowa w pkt. 3.2.2 podpunkt 1) — 5) zawarty
jest w pkt. 3.2.4 — 3.2.10.

Dostawca mocy jest zobowigzany ztozy¢ wniosek o certyfikacje do aukcji mocy nie wczesniej
niz w dacie rozpoczecia odpowiedniej certyfikacji i nie pdzniej niz 10. dnia roboczego tej
certyfikacji, z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w pkt. 4.3.5. Wnioski o certyfikacje
ztozone w innym terminie pozostawia sie bez rozpoznania.

W przypadku stwierdzenia, ze wniosek nie spetnia wymogéw okreslonych w art. 15, art. 16
ust. 1lub 2, art. 19 lub art. 20 ustawy, lub okreslonych w regulaminie, OSP za pomocg rejestru
wzywa dostawce mocy do usuniecia wad lub brakéw formalnych wniosku, wskazujgc te wady
lub braki formalne w wezwaniu, oraz wyznaczajgc termin nie krétszy, niz 3 dni robocze, na ich
usuniecie. Informacja o wezwaniu do usuniecia wad lub brakow formalnych wniosku
przekazywana jest takze powiadomieniem wysylanym automatycznie na adres e-mail
uzytkownika rejestru.

W przypadku gdy dostawca mocy, pomimo wezwania OSP, nie skorygowat lub nie uzupetnit
wniosku o certyfikacje, w szczegolnosci nie usungt wad lub brakéw formalnych wniosku
o certyfikacje, w terminie wyznaczonym przez OSP, OSP odmawia wydania certyfikatu,
0 czym niezwlocznie informuje dostawce mocy zamieszczajgc stosowng informacje
w rejestrze. Informacja o odmowie wydania certyfikatu przekazywana jest takze
powiadomieniem wysytanym automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.
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3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

W stosunku do decyzji OSP o odmowie wydania certyfikatu albo wydania certyfikatu
z parametrami odbiegajgcymi od tych, ktorych dotyczyt wniosek o certyfikacje, w terminie 4 dni
roboczych od dokonania odpowiedniego wpisu, wnioskodawcy przystuguje uprawnienie do
ztozenia reklamacji. OSP rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni kalendarzowych od jej

zlozenia.

Postepowanie reklamacyjne, o ktérym mowa w pkt. 3.2.7 konczy sie nie pdzniej niz w dacie
zakonczenia odpowiedniej certyfikacji do aukcji mocy podanej przez OSP, zgodnie z pkt.

3.2.1.

Whiosek o certyfikacje moze zosta¢ wycofany przez uzytkownika rejestru w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 3.2.4.

Zbiorcze zestawienie terminéw w certyfikacji do aukcji mocy zawiera ponizsza tabela:

Lp. Nazwa procesu Termin
1 Sktadanie wnioskéw o certyfikacje Do 10. dnia roboczego od daty
rozpoczecia danej certyfikacji do
aukcji mocy, z zastrzezeniem
przypadku, o ktérym mowa w
pkt. 4.3.5
2 Rozpatrzenie wniosku przez OSP Nie p6zniej niz w dacie
zakonczenia danej certyfikacji do
aukcji mocy
3 Usuniecie wad lub brakéw formalnych Nie p6zniej niz w wyznaczonym
whniosku o certyfikacje przez OSP terminie, ktory jest
nie krotszy niz 3 dni robocze od
otrzymania wezwania
4 Ztozenie reklamacji dotyczgcej odmowy 4 dni robocze od zamieszczenia
wydania certyfikatu w rejestrze informacji o odmowie
wydania certyfikatu
5 Ztozenie reklamacji dotyczacej wydania 4 dni robocze od wydania
certyfikatu z parametrami odbiegajgcymi od certyfikatu
tych, ktérych dotyczyt wniosek o certyfikacje
6 Rozpatrzenie reklamacji dotyczacej odmowy 7 dni kalendarzowych od

wydania certyfikatu albo reklamaciji dotyczgcej
wydania certyfikatu z parametrami
odbiegajgcymi od tych, ktérych dotyczyt
wniosek o certyfikacje

ztozenia reklamaciji
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4. Rejestr rynku mocy (rejestr)

4.1.
41.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

Cel i zakres funkcjonowania oraz wymagania ogolne

OSP prowadzi rejestr w postaci elektronicznej. Rejestr prowadzony jest przez OSP w celu
zapewnienia:

1) integralnos$ci i trwatosci zapisanych danych,

2) ochrony przed nieuprawnionym dostepem,

3) ochrony przed ztosliwym oprogramowaniem,

4) dostepnosci rejestru dla uczestnikdw rynku mocy.

Rejestr jest narzedziem komunikacji uczestnikow rynku mocy w zakresie procesow rynku
mocy oraz zwigzanej z nimi realizacjg obowigzkéw opisanych w ustawie.

Rejestr jest jawny dla uczestnikbw rynku mocy, z zachowaniem przepisow o ochronie
informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.

Czynnosci wykonywane w rejestrze zapisywane sg w sposéb pozwalajgcy na identyfikacje
autora kazdej czynnosci oraz czasu jej wprowadzenia.

Uzytkownikami rejestru sg wytagcznie osoby fizyczne dziatajgce w imieniu i na rzecz
uczestnikdw rynku mocy. Z zastrzezeniem odmiennych postanowienh ustawy lub regulaminu,
wszelkie oswiadczenia wymagane zgodnie z postanowieniami ustawy lub regulaminu, s3g
sktadane w imieniu uczestnika rynku mocy przez uzytkownika rejestru umocowanego do jego
reprezentowania zgodnie z pkt. 4.1.6.

Uzytkownika rejestru uznaje sie za uprawnionego do reprezentowania podmiotu (osoby),
w imieniu ktérego wystepuije, jezeli:

1) dziata we wtasnym imieniu lub

2) wykazatl swoje umocowanie, sktadajgc dokument petnomocnictwa sporzadzony zgodnie
ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4.3 do regulaminu, podpisany przez podmiot
reprezentowany bedacy osobg fizyczng albo w imieniu podmiotu reprezentowanego przez
osoby wpisane do wilasciwego rejestru jako uprawnione do reprezentowania tego
podmiotu, z zastrzezeniem pkt. 4.1.7, lub

3) wykazat swoje umocowanie, przedktadajgc wypis z wtasciwego rejestru, potwierdzajacy
umocowanie do jednoosobowej reprezentaciji danego podmiotu,

z zastrzezeniem pkt. 4.1.8 oraz 4.1.27.

Zasady uzyskiwania dostepu do rejestru przez przedstawicieli zarzgdcy rozliczen, OSDp oraz
OSP:

1) sg regulowane postanowieniami regulaminu,
2) pozwalajg na spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt. 4.1.4.

W przypadku uzytkowania rejestru przez przedstawicieli zarzadcy rozliczen, OSDp oraz OSP,
przyjmuje sie, ze osoby te — jezeli zostaly wskazane przez podmioty, ktére reprezentujg —
posiadajg stosowne umocowanie do reprezentowania tych podmiotéw, w tym takze w zakresie
dostepu do informacji udostepnianych w rejestrze, a oswiadczenia sktadane poprzez rejestr
stanowig o$wiadczenia tych podmiotow.

Uznaje sie, ze podmiot (osoba) posiada prawo do dysponowania jednostkg fizyczng na
potrzeby proceséw rynku mocy wytgcznie w przypadku, jezeli:

1) podmiot (osoba) ten jest wtascicielem danej jednostki fizycznej, lub

2) podmiot (osoba) ten posiada upowaznienie do dysponowania jednostkg fizyczng na
potrzeby proceséw rynku mocy, udzielone przez witasciciela danej jednostki fizycznej,
zgodne ze wzorem stanowigcym odpowiednio zatgcznik nr 4.1 albo zatgcznik nr 4.2 do
regulaminu, podpisane przez wiasciciela danej jednostki fizycznej bedgcego osobg
fizyczng albo w imieniu wtasciciela danej jednostki fizycznej przez osoby wpisane do
wiasciwego rejestru jako uprawnione do reprezentowania wiasciciela danej jednostki
fizycznej, z zastrzezeniem pkt. 4.1.28.
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4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

W ramach korzystania z rejestru uzytkownicy rejestru, o ktérych mowa w pkt. 4.1.5, inni niz
reprezentujgcy zarzadce rozliczen, OSDp lub OSP, mogg posiada¢ dodatkowg role
dysponenta lub oferenta w odniesieniu do podmiotu (osoby), ktéry reprezentuja,
z zastrzezeniem, ze role dysponenta moze petni¢ tylko jeden uzytkownik rejestru
w odniesieniu do jednego podmiotu (osoby).

Role, o ktérych mowa w pkt. 4.1.10 wykorzystywane sg w rejestrze do okreslania uprawnien
poszczegolnych uzytkownikéw rejestru do wykonywania okreslonych czynnosci.

Uzytkownik rejestru moze zlozy¢ wniosek o nadanie mu roli dysponenta lub oferenta
w dowolnym momencie, przy czym mozliwe jest ztozenie wniosku obejmujgcego nadanie obu
rél jednoczesnie.

Whnioski o nadanie roli dysponenta lub oferenta sktadane sg wytgcznie za posrednictwem
rejestru.

Do wniosku o nadanie roli dysponenta lub oferenta zatgcza sie petnomocnictwo sporzgdzone
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4.3 do regulaminu.

Whiosek o nadanie roli dysponenta lub oferenta rozpatrywany jest przez OSP w terminie
14 dni kalendarzowych od jego ztozenia.

Nadanie roli dysponenta lub oferenta moze nastgpi¢ w ramach weryfikacji wniosku o wpis do
rejestru podczas certyfikacji ogélnej lub wniosku o certyfikacje podczas certyfikacji do aukcji
mocy, na podstawie zatgczonego do wniosku petnomocnictwa.

Ustanowienie nowego uzytkownika rejestru petnigcego role oferenta w odniesieniu do danego
podmiotu wymaga ziozenia za posrednictwem rejestru stosownego pethomocnictwa
sporzadzonego zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4.3 do regulaminu,
z zastrzezeniem, ze nowy uzytkownik rejestru petnigcy role oferenta musi zosta¢ ustanowiony
nie poézniej, niz na 7 dni kalendarzowych przed najblizszg aukcja mocy, w ktérej zamierza
petnic te role.

Odebranie uzytkownikowi roli oferenta w odniesieniu do danego podmiotu wymaga ztozenia
za posrednictwem rejestru informacji o wygasnieciu petnomocnictwa dla tego uzytkownika
rejestru. Informacje t¢ moze ztozy¢ inny uzytkownik rejestru petnigcy role oferenta lub
dysponenta w odniesieniu do danego podmiotu.

Odebranie uzytkownikowi uprawnienia do przeglgdania ztozonych przez niego wnioskéw
i oSwiadczen wymaga ztozenia za posrednictwem rejestru przez uzytkownika petnigcego role
dysponenta dla danego podmiotu informacji o wygasnieciu petnomocnictwa dla tego
uzytkownika rejestru.

Petnomocnictwo w zakresie petnienia roli dysponenta wygasa, bez koniecznosci sktadania
odrebnego oswiadczenia woli przez podmiot (osobe), z chwilg ztozenia za posrednictwem
rejestru petnomocnictwa udzielonego przez podmiot (osobe) innej osobie do petnienia roli
dysponenta.

Uzytkownicy rejestru, inni niz okresleni w pkt. 4.1.22, posiadajg nastepujgce uprawnienia:

1) do skfadania wnioskow i oswiadczen oraz dokonywania innych czynnosci zgodnie
Z zakresem posiadanego umocowania, a takze przegladania ztozonych przez siebie
wnioskow, dokumentéw i oswiadczen — kazdy uzytkownik rejestru,

2) do sktadania wszelkich oswiadczen w toku aukcji wstepnej, aukcji mocy i zgtaszania
transakcji na rynku wtérnym, a takze przegladania ztozonych przez siebie oswiadczen
oraz zwigzanych z tym wpisdbw w rejestrze — uzytkownicy rejestru posiadajgcy role
oferenta,

3) do skiadania informacji, o ktérych mowa w pkt. 4.1.17 — uzytkownicy rejestru posiadajgcy
role oferenta,

4) do przegladania danych dotyczacych jednostek fizycznych i jednostek rynku mocy
bedacych w dyspozycji danego podmiotu — uzytkownicy rejestru posiadajgcy role
dysponenta lub uzytkownicy, ktéorym dysponent nadat stosowne uprawnienia,

5) do nadawania uprawnien do przegladania danych, o ktérych mowa w podpunkcie 4) —
uzytkownicy rejestru posiadajgcy status dysponenta.
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4.1.22.

4.1.23.

4.1.24.

4.1.25.

4.1.26.

4.1.27.

4.1.28.

4.1.29.

Uzytkownicy rejestru reprezentujgcy OSDp, zarzadce rozliczeh lub OSP posiadajg
dedykowane zestawy uprawnien pozwalajgcych na wglad w dane oraz wykonywanie
czynnosci w rejestrze, w zakresie niezbednym do realizacji zadan tych podmiotéw okreslonych
w ustawie i regulaminie. Szczegbétowy zakres uprawnien poszczegdlnych uzytkownikow
rejestru reprezentujgcych podmioty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, dostosowywany
jest do zakresu wykonywanych dziatan w rejestrze i nie jest regulowany przepisami
regulaminu.

W odniesieniu do jednego podmiotu (osoby) bedgcego wnioskodawcg lub dostawcg mocy
mozliwe jest wskazanie:

1) wielu uzytkownikéw rejestru, ktorzy bedg posiadali role oferenta i bedg uprawnieni do
sktadania wszelkich o$wiadczen w toku aukcji wstepnej, aukcji mocy oraz do zgtaszania
transakcji na rynku wtérnym, w imieniu tego podmiotu (osoby);

2) jednego uzytkownika rejestru, ktéry bedzie posiadat role dysponenta i bedzie uprawniony
do wgladu we wszystkie wnioski, oswiadczenia, dokumenty i informacje dotyczace tego
podmiotu (osoby) oraz do nadawania uprawnien do wgladu w te wnioski i informacje innym
uzytkownikom rejestru.

Dane osobowe zgromadzone w rejestrze przetwarzane sg przez OSP zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia RODO oraz ustawy z dnia 10 sierpnia 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane sg w celach wskazanych w ustawie. Administratorem danych
osobowych zgromadzonych w rejestrze jest OSP. Dane osobowe zgromadzone w rejestrze
mogg by¢ udostepnione wytgcznie podmiotom upowaznionym do tego na podstawie
przepisow prawa.

Podanie danych osobowych poprzez wpisanie ich do pol formularzy w rejestrze, oznaczonych
jako wymagane, jest konieczne do korzystania z rejestru.

OSP wykonuje w stosunku do osob fizycznych, ktérych dane sg zgromadzone w rejestrze,
obowigzek informacyjny o przystugujacych im prawach zgodnie z rozporzadzeniem RODO.

Uzytkownik rejestru w celu wykazania swojego umocowania do dziatania w imieniu uczestnika
rynku mocy jest zobowigzany do przedfozenia wraz z petnomocnictwem wypisu z wtasciwego
rejestru potwierdzajacego umocowanie osob podpisujgcych udzielone mu petnomocnictwo do
reprezentacji uczestnika rynku mocy. Jezeli wpisy we wtasciwym rejestrze nie potwierdzajg
umocowania 0sob podpisujgcych petnomocnictwo do dziatania w imieniu uczestnika rynku
mocy albo nie potwierdzajg umocowania osoby, o ktdérej mowa w pkt. 4.1.6 podpunkt 3), do
dziatania w imieniu uczestnika rynku mocy, uzytkownik rejestru przedktada inne dokumenty
potwierdzajgce takie umocowanie, w szczegdlnosci dokumentujgce ztozenie wniosku o wpis
zmiany we wifasciwym rejestrze. Uzytkownik rejestru moze przekaza¢ petnomocnictwo
w oryginale — gdy zostato udzielone w formie elektronicznej — albo w kopii potwierdzonej
zgodnie z pkt. 4.4.10. Powyzsze dotyczy rowniez innych dokumentoéw przedstawianych przez
uzytkownika rejestru w celu wykazania umocowania do dziatania w imieniu uczestnika rynku
mocy.

Podmiot (osoba) upowazniony do dysponowania jednostkg fizyczng na potrzeby proceséw
rynku mocy zobowigzany jest do przedtozenia wraz z upowaznieniem, o ktérym mowa w pkt.
4.1.9 podpunkt 2), wypisu z wiasciwego rejestru potwierdzajgcego umocowanie 0s6b
podpisujgcych udzielone mu upowaznienie do dziatania w imieniu wiasciciela jednostki
fizycznej. Jezeli wpisy we witasciwym rejestrze nie potwierdzajg umocowania 0s6b
podpisujgcych upowaznienie do dziatania w imieniu witasciciela danej jednostki fizycznej,
podmiot (osoba) upowazniony do dysponowania jednostkg fizyczng na potrzeby proceséw
rynku mocy przedkitada inne dokumenty potwierdzajgce takie umocowanie, w szczegolnosci
dokumentujgce ztozenie wniosku o wpis zmiany we wiasciwym rejestrze. Uzytkownik rejestru
dziatajgcy w imieniu podmiotu (osoby) upowaznionego do dysponowania jednostkg fizyczng
na potrzeby procesOw rynku mocy moze przekaza¢ upowaznienie w oryginale — gdy zostato
udzielone w formie elektronicznej — albo w kopii potwierdzonej zgodnie z pkt. 4.4.10.
Powyzsze dotyczy réwniez innych dokumentdéw przedstawianych przez uzytkownika rejestru
w celu wykazania umocowania 0s6b podpisujacych upowaznienie, o ktérym mowa w pkt. 4.1.9
podpunkt 2).

llekro¢ w postanowieniach regulaminu mowa jest o obowigzku ztozenia wypisu z wtasciwego
rejestru dla potwierdzenia okreslonych danych, a dane zawarte w tych rejestrach sg
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4.1.30.

nieaktualne, nalezy przedlozy¢é dokumenty stanowigce podstawe zmiany wpisow we
wiasciwych rejestrach lub ich kopie potwierdzone zgodnie z pkt. 4.4.10. W przypadku gdy
dane wpisane do Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sgdowego dostepne online sg aktualne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
odstepuje sie od obowigzku przedtozenia wypisu z wkasciwego rejestru. W takim przypadku
OSP weryfikuje dane na podstawie informacji z Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sgdowego dostepnej online.

W przypadku zmiany regulaminu obejmujgcej zmiane wzorow zatgcznikéw nr 4.1, 4.2 lub 4.3,
petnomocnictwa i upowaznienia udzielone przed dniem wejscia w zycie zmiany regulaminu
zgodnie z poprzednimi wzorami, zachowujg moc w zakresie, w jakim obejmujg umocowanie
do dokonania okreslonej czynnosci.

4.2. Zasady ogolne

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

424,

4.2.5.

Rejestr umozliwia wygenerowanie, pobranie i zapisanie przez uzytkownika rejestru
dokumentu elektronicznego potwierdzajgcego wpisanie do rejestru wszelkich danych
i informacji zwigzanych z prowadzeniem rynku mocy, ktére wpisuje sie na podstawie
postanowien regulaminu lub przepiséw ustawy.

Rejestr zapewnia uzytkownikom rejestru wglad w dane udostepniane na podstawie art. 55 ust.
6 ustawy oraz w inne dane dotyczgce danego uzytkownika rejestru lub reprezentowanego
przez niego podmiotu, przy czym rejestr moze nie umozliwia¢ kopiowania tych danych lub
wygenerowania z nich wyciaggu, ktéry bedzie mogt by¢ pobrany i zapisany przez uzytkownika
rejestru.

OSP nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za problemy techniczne, w tym opdznienia
w transmisji danych, nielezace po stronie OSP.

Ewentualne problemy techniczne zwigzane z funkcjonowaniem rejestru, lezace po stronie
OSP, nalezy niezwtocznie zgtasza¢ administratorom za pomocg poczty elektronicznej
na adresy publikowane na stronie internetowej OSP.

Rejestr umozliwia uzytkownikom rejestru oznaczenie wybranych elementéw wnioskéw o wpis
do rejestru, wnioskéw o certyfikacje do aukcji i wnioskéw o zastgpienie jednostki redukcji
zapotrzebowania planowanej jako zawierajgcych tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje i
dane oznaczone w ten sposéb bedg przetwarzane i udostepniane z zachowaniem przepiséw
o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.

4.3. Zasady uzyskiwania dostepu i korzystania z rejestru

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Rejestr prowadzony jest w jezyku polskim i dostepny jest poprzez zaktadke na stronie
internetowej OSP.

Zawieszenie dostepu do rejestru moze mieé¢ miejsce w przypadku:
1) przeprowadzenia planowych testéw i modernizacji, badz
2) dziatania sity wyzszej lub w wyniku wystgpienia awarii.

Planowane testy i modernizacje prowadzone sg wytgcznie poza sesjami aukcji i poza czasem
przeznaczonym na skfadanie wnioskéw w certyfikacji ogolnej i certyfikacji do aukcji mocy.

OSP podaje na swojej stronie internetowej informacje o:
1) terminie rozpoczecia i zakonczenia planowanego zawieszenia dostepu do rejestru;
2) ewentualnej koniecznosci przedtuzenia planowanego zawieszenia dostepu do rejestru;

3) przewidywanym terminie przywrdcenia dostepu do rejestru w przypadku wystgpienia
awarii, o ile nie zostaty one jeszcze usuniete.

W przypadku dziatania sity wyzszej lub wystgpienia awarii rejestru w trakcie trwania czasu
przeznaczonego na skfadanie wnioskow o wpis do rejestru lub wnioskéw o certyfikacje do
aukcji mocy, OSP:
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4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.

4.3.14.

4.3.15.

1) moze wydtuzy¢ czas na sktadanie wnioskéw w danej certyfikacji — jezeli przerwa awaryjna
nie trwata dtuzej niz 24 godziny, albo

2) zobowigzany jest wydtuzy¢ czas na sktadanie wnioskéw w danej certyfikacji o co najmniej
24 godziny — jezeli przerwa awaryjna trwata dtuzej niz 24 godziny,

z zastrzezeniem, ze wydtuzenie czasu na sktadanie wnioskéw nie bedzie powodowato
wydiuzenia czasu trwania danej certyfikacji.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 4.3.5 podpunkt 1) albo 2), OSP, niezwtocznie po
ustaniu sity wyzszej albo usunieciu awarii, podaje na swojej stronie internetowej, informacje
0 okresie, o ktory zostat wydtuzony termin na sktadanie danego wniosku.

Rejestr prowadzony jest w sposdb pozwalajgcy na zdalne uzywanie go przez uzytkownikow
rejestru z wykorzystaniem przeglgdarek internetowych. Lista aktualnie obstugiwanych
przegladarek internetowych publikowana jest na stronie internetowej OSP.

W celu korzystania z rejestru konieczne jest posiadanie komputera z dostepem do sieci
Internet.

Korzystanie z rejestru moze wymagac po stronie uzytkownika rejestru:
1) instalacji dodatkowych komponentéw lub oprogramowania, wskazanych przez OSP;

2) posiadania uprawnien administratora systemu, na potrzeby instalacji komponentéw
i oprogramowania, o ktérym mowa w podpunkcie 1).

W przypadku kiedy korzystanie z rejestru wymaga instalacji po stronie uzytkownika rejestru
dodatkowych komponentoéw lub oprogramowania, OSP umieszcza liste tych komponentéw lub
oprogramowania na swojej stronie internetowej, wraz ze wskazaniem adreséw, z ktérych
mogg zostac pobrane.

Uzytkownik rejestru jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia urzgdzenh
i oprogramowania, ktérymi postuguje sie w celu dostepu do rejestru, przed nieuprawnionym
uzyciem, poprzez stosowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony fizycznej
i teleinformatycznej urzgdzen komputerowych, w tym co najmniej poprzez korzystanie:

1) wytgcznie z legalnego oprogramowania, jego biezaca aktualizacje i instalacje poprawek
systemowych zgodnie z zaleceniami producentow;

2) z aktualnego oprogramowania zapobiegajgcego wykonaniu ziosliwego kodu
(antywirusowego, antyspamowego) oraz zapory firewall;

3) z aktualnych wersji przeglgdarek internetowych;

4) ze Srodkow (np. haset) zabezpieczajgcych przed nieuprawnionym dostepem osdb trzecich
do komputera.

Przyjmuje sie, ze osoba dysponujgca informacjami niezbednymi do zalogowania sie do
rejestru jako dany uzytkownik rejestru dziata jako ten uzytkownik rejestru, ze wszystkimi
konsekwencjami takiego dziatania dla siebie i podmiotu (osoby), ktérg ten uzytkownik rejestru
reprezentuje.

Dostep do rejestru w zakresie pozwalajagcym na aktywny udziat w procesach rynku mocy
wymaga zatozenia konta w rejestrze.

Do zatozenia konta niezbedne jest posiadanie:
1) aktywnego adresu e-mail;
2) aktywnego numeru telefonu komérkowego;

3) urzadzen i danych umozliwiajgcych sktadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego —
w przypadku uzytkownikéw rejestru innych niz reprezentujgcy zarzadce rozliczen, OSDp
lub OSP.

Do logowania w rejestrze niezbedne jest posiadanie:
1) aktywnego adresu e-mail;

2) aktywnego numeru telefonu komorkowego;
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4.3.16.

oraz znajomosc¢ hasta przypisanego do konta.

Do sktadania wnioskow i oswiadczen, przez uzytkownikéw rejestru innych niz reprezentujgcy
zarzgdce rozliczen, OSDp lub OSP, niezbedne jest posiadanie urzgdzen i danych
umozliwiajgcych sktadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

4.4. Oswiadczenia sktadane przez uzytkownikéw rejestru

44.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

4.4.10.

4.4.11.

Oswiadczenia, dokumenty i wnioski skladane OSP poprzez rejestr wymagajg dla swojej
waznosci zachowania formy elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 kodeksu cywilnego. Nie
dopuszcza sie zastgpienia formy elektronicznej inng formg dokonywania czynnosci, o ile
regulamin, w tym wzor umowy mocowej, hie stanowig inaczej.

Wymag zachowania formy elektronicznej, o ktérej mowa w pkt. 4.4.1, nie dotyczy oswiadczen,
dokumentoéw, informaciji i danych przekazywanych za posrednictwem rejestru przez zarzgdce
rozliczen, OSDp i OSP. Jednoczesnie wymaog zachowania formy elektronicznej nie dotyczy
o$wiadczen, dokumentow, informaciji i danych przekazywanych pomiedzy OSDn a OSDp.

Oswiadczenia OSP i wezwania OSP sg kierowane do uczestnikow rynku mocy w postaci
elektronicznej poprzez rejestr, o ile regulamin, w tym wzér umowy mocowej, wyraznie nie
stanowig inaczej. Wpisy w rejestrze dokonane przez OSP sg réwnowazne ze ztozeniem
o$wiadczenia lub wystosowaniem wezwania. OSP przekazuje poprzez rejestr réowniez
dokumenty kierowane do uczestnikdw rynku mocy, o ile regulamin, w tym wzor umowy
mocowej, wyraznie nie stanowig inaczej.

W przypadku, gdy w danej chwili nie jest mozliwe ztozenie przez OSP o$wiadczenia poprzez
wpis w rejestrze, dopuszcza sie ztozenie o$wiadczenia w innej formie, na zasadach ogélnych,
z zachowaniem terminéw okreslonych w ustawie i regulaminie.

Kazdy podmiot w celu korzystania z rejestru obowigzany jest do ustanowienia co najmniej
jednego uzytkownika rejestru. Wpisy dokonane w rejestrze sg skuteczne niezaleznie od
spetnienia obowigzku wskazanego w zdaniu poprzednim.

Powiadomienia przesytane przez OSP zgodnie z postanowieniami regulaminu na adresy
e-mail majg wytgcznie charakter informacyjny i sg kierowane na adresy e-mail uzytkownikow
rejestru.

Jezeli regulamin wymaga ztozenia dokumentu na formularzu lub zgodnie z wzorem, a wzér
lub formularz stanowi zatgcznik do regulaminu, ztozenie dokumentu na innym formularzu lub
wedtug innego wzoru uznaje sie za brak formalny.

Wszelkie oswiadczenia, wezwania i dokumenty sktadane w rejestrze przez OSP za
posrednictwem rejestru uznaje sie za doreczone uczestnikom rynku mocy z chwilg wpisania
ich w rejestrze.

Wszelkie oswiadczenia, wnioski i dokumenty sktadane w rejestrze przez uzytkownika rejestru
uznaje sie za doreczone OSP z chwilg ich wpisu do rejestru.

Podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentéw sktadanych w rejestrze
jest rownoznaczne z oswiadczeniem, ze sg one zgodne z oryginatami lub uwierzytelnionymi
kopiami tych dokumentow.

W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami regulaminu, OSP wyznacza termin na
dokonanie okreslonej czynnosci przez wnioskodawce lub dostawce mocy, OSP moze — przed
jego uptywem — wydluzy¢ ten termin, o czym niezwtocznie informuje odpowiednio
wnioskodawce albo dostawce mocy, zamieszczajgc stosowng informacje w rejestrze.
Powyzsze nie stosuje sie do terminéw okreslonych przez ustawe lub akty wykonawcze
wydane na jej podstawie.

Strona 21 z 146



5. Udzial mocy zagranicznych w rynku mocy

5.1. Udziatl jednostek fizycznych potaczenia miedzysystemowego

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

W odniesieniu do jednostek fizycznych potagczenia miedzysystemowego nie jest prowadzona
certyfikacja ogdlna.

Dla kazdego bezposrednio potgczonego z KSE systemu elektroenergetycznego panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, mozliwe jest utworzenie maksymalnie jednej jednostki
rynku mocy sktadajgcej sie z jednostek fizycznych potgczenia miedzysystemowego na dany
rok dostaw.

Jedna jednostka rynku mocy moze sktadaé sie z jednej bgdz wiekszej liczby jednostek
fizycznych potgczenia miedzysystemowego.

5.2. Udziatl jednostek fizycznych zagranicznych

5.2.1.
5.2.1.1.

5.2.1.2.

5.2.2.
5.2.2.1.

5.2.2.2.

5.2.2.3.

5.2.2.4.

5.2.2.5.

Zasady ogodlne

W odniesieniu do jednostek fizycznych zagranicznych nie jest prowadzona certyfikacja
ogolna.

W ftrakcie certyfikacji do aukcji mocy dostawca mocy zastepuje oferte wybrang w aukcji
wstepnej jednostkg rynku mocy sktadajgcg sie z jednostek fizycznych zagranicznych, na
zasadach okreslonych w pkt. 5.2.3. Zastgpienie wybranej oferty jednostkg rynku mocy
potwierdzane jest wpisem w rejestrze i wydaniem certyfikatu uprawniajgcego do udziatu
w aukcji mocy.

Aukcje wstepne

Aukcja wstepna organizowana jest oddzielnie dla kazdej ze stref, o ktérych mowa w art. 6
ust. 6 ustawy oraz oddzielnie w odniesieniu do najblizszej certyfikacji do aukcji gléwnej
i najblizszej certyfikacji do aukcji dodatkowych.

Uczestnicy aukcji wstepnej biorg w niej udziat poprzez ziozenie oferty obowigzku
mocowego na rynku mocy.

Date i godzine rozpoczecia i zakohczenia kazdej aukcji wstepnej OSP podaje na swojej
stronie internetowej i w rejestrze, nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych przed dang aukcjg
wstepna.

Oferta sktadana w aukcji wstepnej zawiera:
1) dane identyfikacyjne uczestnika aukcji wstepnej obejmujgce:
a) nazwe podmiotu albo imie i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;

b) identyfikator bedgcy odpowiednikiem polskiego numeru KRS albo numer PESEL
lub numer paszportu (w przypadku braku numeru PESEL) uczestnika;

c) siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres uczestnika;

d) dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
2) oferowang cene w zt za MW;
3) oferowang wielkos¢ mocy wyrazong w MW, nie mniejszg niz 2 MW;

4) jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla, wyrazony w g/kWh, wyznaczony
zgodnie z pkt. 7.4.2.1 podpunkt 9) lit. e);

5) informacje o podzielnosci oferty;

6) kod SWIFT banku oraz numer rachunku bankowego w formacie IBAN, na ktéry
zostanie zwrocone zabezpieczenie finansowe uczestnikowi aukcji wstepne;.

Oferty sktadane w aukcji wstepnej sporzadza sie w jezyku polskim lub w jezyku angielskim,
jezeli rejestr posiada takg funkcjonalnosc.

Strona 22 z 146



5.2.2.6.

5.2.2.7.
5.2.2.8.

5.2.2.9.

5.2.2.10.

5.2.2.11.

5.2.2.12.

5.2.2.13.

5.2.2.14.

5.2.3.

5.2.3.1.

5.2.3.2.

5.2.3.3.

5.2.3.4.

Oferty w aukcji wstepnej uczestnik aukcji sktada w postaci elektronicznej, opatrzone;j
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

OSP nie uwzglednia ofert ztozonych przed i po terminie przeznaczonym na sktadanie ofert.

Czasem obowigzujgcym dla sktadania ofert w aukcji wstepnej jest czas aktualnie
obowigzujgcy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Kryteria wyboru ofert okres$la art. 9 ust. 4 — 6 ustawy. W przypadku ofert z jednakowg ceng
oraz tym samym wskaznikiem emisji dwutlenku wegla o kolejnosci uszeregowania ofert
decyduje dokfadny czas ztozenia oferty z doktadnoscig do 1 sekundy.

Jezeli uczestnik aukcji wstepnej, w trakcie jednej aukcji wstepnej, ztozyt jedng lub wiecej
ofert obejmujacych wolumen mocy przekraczajgcy dopuszczalng wielkos¢ wynikajgcg
z ustanowionego przez niego zabezpieczenia, wazne oferty danego uczestnika wybiera sie
szeregujgc je od najtanszej do najdrozszej, a nastepnie przyjmujgc oferty poczawszy od
najtanszej, az do osiggniecia wolumenu mocy wynikajgcego z ustanowionego
zabezpieczenia. W przypadku, gdy kilka ofert ma te samg ceng, ich kolejno$¢ ustalana jest
w pierwszej kolejnosci wedtug kolejnych najnizszych jednostkowych wskaznikéw emisiji
dwutlenku wegla, a w drugiej kolejnosci wedtug dokfadnego czasu ztozenia oferty
odczytywanego z rejestru.

Jezeli ostatnia oferta, ktérej wybranie wraz z ofertami, o ktérych mowa w pkt. 5.2.2.10,
spowodowatoby, ze tgczna wielko$¢ oferowanej mocy przekraczataby dopuszczalng
wielko$¢ wynikajgcg z zabezpieczenia ustanowionego przez uczestnika aukcji wstepnej, a
oferta ta jest:

1) podzielna — oferte przyjmuje sie w czesci odpowiadajgcej réznicy miedzy dopuszczalng
wielkoscig wynikajacg z ustanowionego zabezpieczenia, a sumg wielkosci mocy
w pozostatych wybranych ofertach;

2) niepodzielna — oferte odrzuca sie.

W przypadku, o ktéorym mowa w pkt. 5.2.2.11 podpunkt 2), rozpatruje sie kolejng oferte
stosujgc postanowienia pkt. 5.2.2.10 odpowiednio.

Publikowane wyniki aukcji wstepnej obejmujg liste ofert zZtozonych w toku aukcji wstepnej
wraz z:

1) oznaczeniem podmiotu, ktéry ztozyt oferte;

2) wielkoscig ztozonej oferty;

3) ceng ofertowa;

4) informacjg o przyjeciu badz odrzuceniu oferty.

OSP publikuje wyniki aukcji wstepnej nie pozniej niz 5 dni roboczych po zakonczeniu aukcji
mocy, ktérej dotyczyta dana aukcja wstepna.

Zastepowanie oferty z aukcji wstepnej jednostka rynku mocy

Oferta wybrana w toku aukcji wstepnej, w odpowiedniej dla danej aukcji wstepnej
certyfikacji do aukcji mocy zastepowana jest jednostkg rynku mocy skiadajgcg sie
z jednostek fizycznych zagranicznych.

Zastepowanie ofert z aukcji wstepnej jednostkami rynku mocy odbywa sie w toku
certyfikacji do aukcji mocy.

Certyfikacja do aukcji mocy, w ramach ktérej mozliwe jest zastgpienie zaakceptowanej
oferty z aukcji wstepnej prowadzona jest zgodnie z zapisami pkt. 7.

Whniosek o certyfikacje do aukcji mocy, dotyczacy jednostki rynku mocy zastepujgcej
zaakceptowang oferte z aukcji wstepnej sktada sie w jezyku polskim lub w jezyku
angielskim, jezeli rejestr posiada takg funkcjonalnosc.
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5.2.3.5.

5.2.3.6.

5.2.3.7.

5.2.3.8.

5.2.3.9.

Jedna zaakceptowana oferta z aukcji wstepnej moze zostaé zastgpiona wytgcznie jedng
jednostka rynku mocy, spetniajgcg warunki okreslone w art. 16 ust. 1i 2 ustawy, skfadajgcg
sie z:

1) jednej lub wigkszej liczby jednostek fizycznych zagranicznych wytwérczych, albo

2) jednej Ilub wiekszej liczby jednostek fizycznych zagranicznych redukciji
zapotrzebowania,

zlokalizowanych w jednym systemie przesytowym bedgcym czescig strefy, ktorej dotyczyta
dana aukcja wstepna.

Dane niezbedne do zastgpienia zaakceptowanej oferty z aukcji wstepnej jednostkg rynku
mocy podawane sg przez dostawce mocy we wniosku o certyfikacje, zgodnie z pkt.
7.4.2.13i17.4.2.17.

W sktad jednostki rynku mocy tworzonej w miejsce zaakceptowanej oferty z aukcji wstepnej
nie moga wchodzi¢ jednostki fizyczne o wskazniku emisji dwutlenku wegla wyzszym niz
podany w ofercie, zgodnie z pkt. 5.2.2.4 podpunkt 4).

Skuteczne zastgpienie oferty z aukcji wstepnej jednostkg rynku mocy nastepuje
w momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o certyfikacje i wydania przez OSP
certyfikatu w odniesieniu do tej jednostki.

W przypadku kiedy zaakceptowana oferta z aukcji wstepnej nie zostata zastgpiona
jednostkg rynku mocy lub zadeklarowana w certyfikacji do aukcji wielkosé obowigzku
mocowego, ktérg dostawca mocy bedzie oferowat dla danej jednostki rynku mocy w aukc;ji
mocy, jest nizsza od wielkosci mocy wynikajgcej z oferty w aukcji wstepnej, OSP
zatrzymuje odpowiednig czes¢ albo cato$¢ ustanowionego zabezpieczenia finansowego.
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6. Certyfikacja ogolna

6.1. Uczestnicy i przedmiot certyfikacji

6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Witasciciel jednostki fizycznej wytwérczej istniejgcej, o ktdrej mowa w art. 11 ustawy,
zobowigzany jest zgtosi¢ te jednostke do kazdej certyfikacji ogdlnej. Przez zgtoszenie,
o ktérym mowa powyzej, nalezy rozumie¢ ztozenie wniosku o wpis jednostki fizycznej do
rejestru w kazdej certyfikacji ogélnej, spetniajacego wszystkie wymagania okreslone w lub
wynikajgce z art. 12 ustawy oraz z regulaminu.

Certyfikacja ogdlna prowadzona jest przez OSP, we wspétpracy z OSDp.

W toku certyfikacji ogdélinej OSDn wspétpracujg z OSDp, w zakresie jednostek fizycznych
posiadajgcych punkty pomiarowe w sieciach tych OSDn, na zasadach okreslonych w pkt. 18.

W certyfikacji ogdlnej wnioskodawca sktada wniosek o wpis jednostki fizycznej lub jednostki
redukcji zapotrzebowania planowanej do rejestru.

Jeden wnioskodawca moze ztozy¢ wnioski o wpis do rejestru dla wigcej niz jednej jednostki
fizycznej lub jednostki redukcji zapotrzebowania planowane;j.

Whnioskodawca moze ztozy¢ wniosek o wpis do rejestru dla dowolnej jednostki fizycznej lub
jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, przy czym ziozenie wniosku dla jednostek
fizycznych innych niz wymienione w pkt. 6.1.1, jest dobrowolne.

6.2. Zasady definiowania jednostek w certyfikacji ogélnej

6.2.1.
6.2.1.1.

6.2.1.2.

6.2.1.3.

6.2.1.4.

6.2.1.5.

Zasady ogodlne
Whnioskodawca w certyfikacji ogolnej sktada wniosek o wpis do rejestru:
1) jednostki fizycznej:
a) wytworczej istniejgcej,
b) wytwdrczej planowanej,
c) redukcji zapotrzebowania bez generacji wewnetrznej,
d) redukcji zapotrzebowania z generacjg wewnetrzna,
lub
2) jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej.

Poprzez miejsce w sieci, urzadzeniu lub instalacji, o ktérym mowa w definicji punktu
pomiarowego, rozumie sie wytgcznie miejsce w sieci, urzadzeniu lub instalacji, w ktérym
dokonuje sie pomiaru lub wyznaczenia ilosci przeptywajgcej energii elektrycznej na
potrzeby rozliczern pomiedzy stronami umowy o sSwiadczenie ustug przesytania albo
dystrybucji energii elektrycznej, dotyczgcych energii elektrycznej pobranej z sieci lub
oddanej do sieci.

Punkt pomiarowy jest okreslany poprzez:

1) miejsce dostarczania w przypadku sieci przesytowej, albo
2) punkt poboru energii w przypadku sieci dystrybucyjnej,

z zastrzezeniem pkt. 6.2.1.4.

Jeden kod miejsca dostarczania energii elektrycznej albo punktu poboru energii moze
okresla¢ wiecej niz jeden punkt pomiarowy, jezeli na podstawie tego kodu mozliwe jest
jednoznaczne zidentyfikowanie wszystkich punktéw pomiarowych, ktérych on dotyczy,
a weryfikacja kompletnosci kodéw miejsc dostarczania energii elektrycznej lub koddw
punktoéw poboru energii pozwala na sprawdzenie kompletnosci punktéw pomiarowych
dotyczgcych danej jednostki fizycznej zlokalizowanych w sieci danego OSP lub OSD.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 6.2.1.4, jezeli jeden kod miejsca dostarczania energii
elektrycznej albo punktu poboru energii dotyczy punktéw pomiarowych w torach
wyprowadzenia mocy z wiecej niz jednej jednostki fizycznej wytwdrczej, mozliwe jest
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6.2.1.6.

6.2.1.7.

6.2.1.8.

6.2.1.9.

6.2.2.
6.2.2.1.

6.2.2.2.

6.2.2.3.

wskazanie w certyfikacji ogoinej tego kodu jako wskazanie punktéw pomiarowych, zgodnie
z pkt. 6.3.2.1 podpunkt 6) lub 7), przy czym uzyskanie potwierdzenia, o ktérym mowa w art.
19 ust. 1 pkt 2 ustawy, w odniesieniu do tej jednostki bedzie wymagato nadania punktom
pomiarowym indywidualnych kodéw miejsc dostarczania energii elektrycznej lub kodow
punktu poboru energii, co najmniej w torach wyprowadzenia mocy, odpowiednio zgodnie
z pkt. 21.13 podpunkt 4), pkt. 21.14 podpunkt 5) lub pkt. 21.15 podpunkt 4).

Jednostka fizyczna stanowi jednostke fizyczng wytwoércza, jezeli:

1) zgodnie z zapisami umowy o $wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej jednostka fizyczna uprawniona jest do dostarczania energii elektrycznej
do sieci lub

2) okreslajg to wydane warunki przytgczenia, albo

3) okresla to ztozony wniosek o wydanie warunkow przytaczenia — w przypadku jednostki
fizycznej wytworczej planowanej, dla ktérej nie wydano jeszcze warunkow
przytaczenia.

Jednostka fizyczna stanowi jednostke fizyczng redukcji zapotrzebowania jezeli:

1) wydane warunki przytgczenia odnoszg sie do urzadzen, instalacji lub sieci, ktére beda
pobieraty energie z sieci, lub

2) zgodnie z zapisami umowy o swiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej jednostka fizyczna uprawniona jest do poboru energii elektrycznej z sieci.

W przypadku kiedy jednoczesnie zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 6.2.1.6
i 6.2.1.7, jednostka fizyczna moze zostaé zgtoszona do certyfikacji ogolnej jako jednostka
fizyczna wytwoércza albo jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania. Decyzje w tym
zakresie podejmuje wnioskodawca kazdorazowo na etapie sktadania wniosku o wpis do
rejestru.

Jedna jednostka fizyczna wchodzgca w sktad jednostki rynku mocy, na dany rok dostaw,
moze byé wylgcznie jednostkg fizyczng wytworczg albo jednostkg fizyczng redukciji
zapotrzebowania.

Jednostka fizyczna wytwércza

Jednostka fizyczna wytwdércza klasyfikowana jest poprzez:
1) rodzaj jednostki w powigzaniu z petniong funkcjg w systemie;
2) technologie wytwarzania energii oraz

3) wykorzystywane podstawowe Zrédto energii pierwotnej oraz dodatkowe zrédto energii
pierwotnej, jezeli wystepuje.

W ramach klasyfikacji, o ktérej mowa w pkt. 6.2.2.1 podpunkt 1) wyréznia sie nastepujgce
rodzaje jednostek fizycznych wytworczych:

1) wytworca energii elektrycznej;
2) wytworca energii elektrycznej i ciepta (kogeneracja);
3) magazyn energii elektrycznej.

W ramach klasyfikacji, o ktérej mowa w pkt. 6.2.2.1 podpunkt 2) wyrdznia sie nastepujgce
technologie wytwarzania energii:

1) akumulator elektrochemiczny;

2) akumulator na sprezone lub skroplone powietrze;
3) akumulator przeptywowy;

4) hybrydowa instalacja odnawialnego zrédta energii;
5) kinetyczny zasobnik energii (koto zamachowe);

6) modul fotowoltaiczny;
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6.2.2.4.

7) ogniwo paliwowe;

8) organiczny cykl Rankine'a;

9) silnik Stirlinga;

10) silnik ttokowy;

11) superkondensator;

12) turbina gazowa w uktadzie prostym;

13) turbina parowa kondensacyjna;

14) turbina parowa kondensacyjno-cieptownicza;
15) turbina parowa przeciwprezna;

16) turbina parowa przeciwprezna z mozliwoscig pracy kondensacyjnej;
17) turbina powietrzna lub ekspander;

18) turbina wiatrowa;

19) turbina wodna;

20) ukfad gazowo-parowy;

21) uktad hybrydowy;

22) uktad turbin parowych;

23) inna.

W ramach klasyfikacji, o ktorej mowa w pkt. 6.2.2.1 podpunkt 3) wyréznia sie nastepujgce

rodzaje zrédet energii pierwotnej:

1) biogaz pozostaty;

2) biogaz rolniczy;

3) biogaz z oczyszczalni Sciekdw;

4) biogaz z procesow termicznych;

5) biogaz ze sktadowisk odpadow;

6) biomasa inna;

7) biomasa lesna;

8) biomasa z upraw energetycznych;

9) biopaliwa ciekte do celéw energetycznych;
10) ciepto z zewnetrznych procesow technologicznych;
11) energia geotermalna;

12) energia ptywéw morskich;

13) energia promieniowania stonecznego;

14) energia wiatru — turbiny lgdowe;

15) energia wiatru — turbiny morskie;

16) gaz koksowniczy;

17) gaz palny inny;

18) gaz wielkopiecowy;

19) gaz ze zgazowania innych substancji;

20) gaz ze zgazowania wegla kamiennego lub brunatnego;

21) gaz ziemny w stanie cieklym lub gazowym wysokometanowy;
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6.2.2.5.

6.2.2.6.

6.2.2.7.

22) gaz ziemny w stanie cieklym lub gazowym z odmetanowania kopaln;
23) gaz ziemny w stanie ciekltym lub gazowym zaazotowany;

24) odpady przemystowe lub komunalne;

25) oleje napedowe;

26) oleje opatowe ciezkie;

27) oleje opatowe lekkie;

28) paliwo jadrowe;

29) propan albo butan albo ich mieszaniny w stanie ciektym lub gazowym;
30) sprezone lub skroplone powietrze;

31) torf;

32) wegiel brunatny;

33) wegiel kamienny energetyczny;

34) wegiel kamienny koksowy;

35) woda — przeptywowe zbiornikowe;

36) woda — przeptywowe;

37) woda — zbiornikowe z cztonem pompowym;

38) woda — przeptywowe zbiornikowe z cztonem pompowym;

39) woddr;

40) inne nieodnawialne;

41) inne odnawialne.

W przypadku jednostki fizycznej wytworczej, wykazanie kompletnego uktadu zasilania
realizowane jest wraz ze wskazaniem:

1) punktéw pomiarowych w torach wyprowadzenia mocy danej jednostki;

2) punktéw pomiarowych w uktadach zasilania potrzeb wiasnych i ogdlnych danej
jednostki wytwoérczej — rozumianych jako punkty pomiarowe, w ktérych dokonywany
jest pomiar ilosci energii elektrycznej pobieranej z sieci przez uktady potrzeb wtasnych
i ogdlnych jednostki wytworczej, w zakresie w jakim nie sg one zasilane energig
elektryczng wytwarzang w tej jednostce;

3) punktéw pomiarowych w uktadach zasilania urzadzeh zuzywajgcych energie
elektryczng na wiasny uzytek tj. na potrzeby inne niz zwigzane z wytwarzaniem,
przesytaniem lub dystrybucjg energii elektrycznej — rozumianych jako punkty
pomiarowe, w ktérych dokonywany jest pomiar ilosci energii elektrycznej pobierane;j
z sieci przez uktady zasilania urzadzen zuzywajacych energie elektryczng na potrzeby
inne niz zwigzane z wytwarzaniem, przesytaniem lub dystrybucjg energii elektrycznej,
w zakresie w jakim nie sg one zasilane energig elektryczng wytwarzang w tej
jednostce;

4) punktéw pomiarowych w uktadach zasilania bezposrednio przytgczonych odbiorcow.

W sytuacji kiedy wiele jednostek wytwoérczych posiada wspdlne lub elektrycznie potgczone
ukfady, o ktérych mowa w pkt. 6.2.2.5 podpunkty 2), 3), 4), punkty pomiarowe zwigzane
z tymi ukfadami oraz punkty pomiarowe w torach wyprowadzenia mocy wszystkich
jednostek fizycznych, wykazuje sie dla wszystkich jednostek fizycznych, ktérych te punkty
dotycza, z zastrzezeniem, ze dla kazdej jednostki fizycznej wykazuje sie unikalny zbiér
punktéw pomiarowych w torach wyprowadzenia mocy.

Z zastrzezeniem pkt. 6.2.2.8 — 6.2.2.9, kazda jednostka wytwodrcza stanowi oddzielng
jednostke fizyczng wytwoérczg w zakresie, w jakim posiada odrebne tory wyprowadzenia
mocy wraz z przyporzadkowanymi punktami pomiarowymi. Jesli punkt pomiarowy jest
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przyporzadkowany do toru wyprowadzenia mocy z wiecej niz jednej jednostki wytworczej
— jednostki te stanowig jedng jednostke fizyczng wytworcza.

6.2.2.8. Ukfad gazowo-parowy, o ile nie jest czescig jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania,
stanowi jedng jednostke fizyczng wytwdrcza.

6.2.2.9. Ukfad kolektorowy, ktéry moze wytwarzaé energie elektryczng i ciepto w procesie
kogeneracji, moze stanowi¢ jedng jednostke fizyczng wytwoérczg. Uktad kolektorowy tworzg
jednostki wytwoércze, w ktorych kotty i turbozespoty sg potgczone poprzez wspadlny kolektor.

6.2.2.10. Ukfad kolektorowy bedacy jedng jednostkg fizyczng wytwdrczg wchodzgcg w skiad
jednostki rynku mocy, w odniesieniu do ktérej zawarta jest umowa mocowa, nie moze
uzyskac wpisu do rejestru jako odrebne jednostki fizyczne.

6.2.2.11. Zgtoszenie we wniosku o wpis do rejestru, o ktérym mowa w pkt. 6.3, jednostki fizycznej
jako jednostki fizycznej wytworczej — jest rownoznaczne z oswiadczeniem wnioskodawcy,
ze zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 6.2.1.6.

6.2.2.12. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 6.2.2.9, OSP w toku certyfikacji ogolnej uprawniony
jest do:

1) wezwania wnioskodawcy do przedstawienia dodatkowych informac;ji potwierdzajgcych
prawidtowos$¢ ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 6.2.2.9, oraz

2) odmowy wpisania danej jednostki fizycznej do rejestru jako jednostka fizyczna
wytworcza — jezeli wnioskodawca nie przedstawi informacji, o ktérych mowa
w podpunkcie 1) lub przedstawione informacje nie potwierdzg prawidtowosci
oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 6.2.2.9.

6.2.3. Jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania

6.2.3.1. Jednostke fizyczng redukcji zapotrzebowania moze stanowi¢ jednostka fizyczna redukcji
zapotrzebowania bez generacji wewnetrznej albo jednostka fizyczna redukcji
zapotrzebowania z generacjg wewnetrznag.

6.2.3.2. Zgtoszenie we wniosku o wpis do rejestru, o ktérym mowa w pkt. 6.3, jednostki fizycznej
jako jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania — jest réwnoznaczne z oswiadczeniem
wnioskodawcy, ze zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 6.2.1.7.

6.2.3.3. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 6.2.3.2, OSP w toku certyfikacji ogélnej uprawniony
jest do:

1) wezwania wnioskodawcy do przedstawienia dodatkowych informac;ji potwierdzajgcych
prawidtowo$¢ ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 6.2.3.2, oraz

2) odmowy wpisania danej jednostki fizycznej do rejestru jako jednostki fizycznej redukcji
zapotrzebowania — jezeli wnioskodawca nie przedstawi informaciji, o ktérych mowa
w podpunkcie 1) lub przedstawione informacje nie potwierdzg prawidtowosci
oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 6.2.3.2.

6.2.4. Jednostka redukcji zapotrzebowania planowana

6.2.4.1. Whnioskodawca moze ztozy¢ wniosek o wpis do rejestru dla jednostki redukciji
zapotrzebowania planowanej, ktéra na zasadach okreslonych w pkt. 10 zostanie
zastgpiona przez jedng lub wiekszg liczbe jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania.

6.3. Wniosek o wpis do rejestru

6.3.1.  Zasady skladania wnioskéw

6.3.1.1. Whiosek o wpis do rejestru moze zosta¢ ziozony przez wnioskodawce wytgcznie poprzez
rejestr.
6.3.1.2. Whioskodawca skfada odrebny wniosek o wpis do rejestru dla kazdej jednostki, o ktorej

mowa w pkt. 6.2.1.1.
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6.3.1.3.

6.3.1.4.

6.3.1.5.

6.3.2.

6.3.2.1.

W przypadku wielokrotnego ztozenia wniosku o wpis do rejestru w jednej certyfikaciji
ogolnej dla tej samej jednostki fizycznej lub jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej, przez tego samego wnioskodawce, rozpatruje sie wylgcznie wniosek ztozony
najpozniej, a wczesniejsze wnioski pozostawia sie bez rozpoznania.

W przypadku wielokrotnego ztozenia wniosku o wpis do rejestru w jednej certyfikaciji
ogolnej dla tej samej jednostki fizycznej, przez réznych wnioskodawcow, rozpatruje sie
wytgcznie wniosek o wpis do rejestru ztozony przez wnioskodawce, ktéry ziozyt wniosek
najwczesniej sposrod wnioskodawcéw, ktérzy wykazali posiadanie odpowiedniego
umocowania do dysponowania tg jednostkg. W odniesieniu do wnioskéw ztozonych przez
pozostatych wnioskodawcow OSP odmawia wpisu do rejestru.

Ztozenie wniosku o wpis do rejestru potwierdzone jest stosownym wpisem w rejestrze.
Uzytkownik rejestru wtasciwego wnioskodawcy otrzymuje powiadomienie o wpisie ww.
informacji do rejestru wysytane na adres e-mail.

Zawartos¢ wniosku o wpis do rejestru

Whiosek o wpis do rejestru zawiera:
1) dane identyfikacyjne jednostki fizycznej i jej wtasciciela, obejmujace:
a) nazwe jednostki;
b) nazwe wiasciciela albo imie i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;

c¢) numer PESEL albo numer paszportu (w przypadku braku nr PESEL) -
w przypadku osoby fizycznej;

d) numer KRS, NIP, REGON oraz odpis aktualny z KRS (albo odpis petny z KRS
jezeli odpis aktualny nie pozwala na potwierdzenie umocowania 0so6b
podpisujgcych upowaznienia/petnomocnictwa/oswiadczenia) albo numer wpisu
i wlasciwego rejestru (organu prowadzgcego rejestr) panstwa rejestracji spotki
oraz odpis aktualny z tego rejestru w przypadku spotek kapitatowych
zagranicznych;

e) REGON i NIP wszystkich wspodlnikow oraz spotki cywilnej albo numer paszportu
w przypadku wspdlnikow spoftki cywilnej bedgcych osobami fizycznymi, ktorzy nie
posiadajg numeréw REGON i NIP — w przypadku spétki cywilnej;

f) REGON i NIP — w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosc
gospodarcza;

g) siedzibe albo miejsce zamieszkania wtasciciela oraz jego adres;

h) dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
oraz opcjonalnie:

i)  kod jednostki, jezeli zostat uprzednio nadany przez rejestr;

i) kod Al-1, jesli zostat nadany przez OSP na potrzeby planowania i operatywnego
zarzadzania pracg KSE;

2) dane identyfikacyjne podmiotu upowaznionego do dysponowania jednostkg fizyczng
na potrzeby proceséw rynku mocy, obejmujgce:

a) nazwe podmiotu albo imie i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;

b) numer PESEL albo numer paszportu (w przypadku braku nr PESEL) —
w przypadku osoby fizycznej;

c) numer KRS, NIP, REGON oraz odpis aktualny z KRS (albo odpis petny z KRS
jezeli odpis aktualny nie pozwala na potwierdzenie umocowania 0s6b
podpisujgcych upowaznienia/petnomocnictwa/oswiadczenia) albo numer wpisu
i wlasciwego rejestru (organu prowadzgcego rejestr) panstwa rejestracji spotki
oraz odpis aktualny z tego rejestru w przypadku spotek kapitatowych
zagranicznych;

Strona 30 z 146



3)

4)

5)

6)

d)

e)

)
)
h)

REGON i NIP wszystkich wspoélnikéw oraz spétki cywilnej albo numer paszportu
w przypadku wspdlnikdw spotki cywilnej bedgcych osobami fizycznymi, ktérzy nie
posiadajg numeréw REGON i NIP — w przypadku spotki cywilnej;

REGON i NIP — w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé
gospodarcza;

siedzibe albo miejsce zamieszkania oraz jego adres;
dane kontaktowe: adres do korespondenciji, adres e-mail, numer telefonu;

upowaznienie wiasciciela jednostki do dysponowania jednostkg fizyczng na
potrzeby proceséw rynku mocy tj. upowaznienie ziozone zgodnie z pkt. 4.1.9
podpunkt 2);

petnomocnictwo uzytkownika rejestru do reprezentowania wnioskodawcy, ziozone
zgodnie z pkt. 4.1.6 podpunkt 2);

adres jednostki fizycznej lub numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych posadowiona
jest lub bedzie jednostka fizyczna;

parametry techniczne jednostki fizycznej obejmujace:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

w przypadku jednostek fizycznych wytworczych — moc osiggalng brutto;
moc osiggalng netto;

w przypadku jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania, w sktad ktérej wchodzag
jednostki  wytwoércze — moc osiggalng brutto wszystkich jednostek
wytwérczychoraz aktualng moc osiggalng brutto najwiekszej jednostki wytwércze;j,

w przypadku jednostek kogeneracji — wspétczynnik skojarzenia;

rodzaj jednostki fizycznej, zgodnie z klasyfikacjg okreslong w pkt. 6.2.2.2 lub
6.2.3.1;

w przypadku jednostek fizycznych wytwoérczych oraz jednostek wytwérczych
wchodzgcych w skiad jednostki redukcji zapotrzebowania — technologie
wytwarzania energii, zgodnie z klasyfikacjg okreslong w pkt. 6.2.2.3,
z zastrzezeniem, ze w przypadku kiedy w sktad jednostki fizycznej wytwoérczej
wchodzg jednostki wytworcze o wiecej niz jednej technologii wytwarzania energii,
technologie wytwarzania energii wskazuje sie dla technologii posiadajgcej
najwiekszy udziat w mocy osiggalnej netto danej jednostki fizycznej wytworczej;

w przypadku jednostek fizycznych wytwdrczych oraz jednostek wytworczych
wchodzgcych w skitad jednostki redukcji zapotrzebowania — podstawowe Zzrédto
energii pierwotnej, zgodnie z klasyfikacjg okreslong w pkt. 6.2.2.4, a w przypadku,
gdy jednostka fizyczna wykorzystuje wiecej niz jedno zrddto energii pierwotnej —
informacje o wszystkich zrédtach energii pierwotnej, ktérych udziat energetyczny
w generacji energii elektrycznej jest nie mniejszy niz 2%; podstawowe zrodto
energii pierwotnej to zrédto o najwiekszym udziale energetycznym w bilansie
energii pierwotnej jednostki fizycznej wytworczej, a dodatkowe zrédio energii
pierwotnej to nastepne po podstawowym;

w przypadku jednostek fizycznych, w sktad ktérych wchodzi magazyn energii
elektrycznej:

- pojemnos¢ magazynu wyrazong w MWh,
- sprawnosc¢ cyklu jednokrotnego tadowania i roztadowania wyrazong w %,
- maksymalng moc tadowania wyrazong w MW,

- maksymalng moc roztadowania wyrazong w MW,

w przypadku jednostek fizycznych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej — wykaz
punktéw pomiarowych tworzgcych kompletny uktad zasilania danej jednostki,
obejmujacy:

a)

informacje o liczbie punktéw poboru energii;
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8)

b) wykaz unikalnych w skali kraju kodéw punktéw poboru energii z przypisaniem do
OSD, zgodnie z kodyfikacjg danego OSD, sktadajgcych sie na kompletny ukfad
zasilania danej jednostki fizycznej z sieci dystrybucyjnej;

c) wskazanie wilasciwego OSDp oraz jego oddziatu, na ktérego obszarze
zlokalizowany jest punkt poboru energii;

d) w przypadku, gdy jednostka zlokalizowana jest na obszarze OSDn — wskazanie
wiasciwego OSDn;

e) w przypadku jednostek fizycznych wytwoérczych — oznaczenie typu kazdego punktu
pomiarowego, zgodnie z pkt. 6.2.2.5;

f)  w przypadku jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania — wskazanie punktow
pomiarowych dotyczgcych odbiorcéw przytgczonych do danej jednostki fizycznej
— jezeli wystepuja takie punkty pomiarowe;

oraz opcjonalnie:

g) informacje o lokalizacji poszczegdinych punktéw poboru energii, obejmujgce:
nazwe stacji elektroenergetycznej, nazwe kodowg stacji elektroenergetycznej,
numer pola oraz poziom napigcia rozdzielni;

w przypadku jednostek fizycznych przytaczonych do sieci przesytlowej — wykaz
punktéw pomiarowych tworzgcych kompletny ukfad zasilania danej jednostki,
obejmujacy:

a) informacje o liczbie miejsc dostarczania energii elektrycznej;

b) wykaz kodow miejsc dostarczania energii elektrycznej nadawanych przez OSP,
zgodnie z umowag o $wiadczenie ustug przesytania;

c) w przypadku jednostek fizycznych wytworczych — oznaczenie typu kazdego punktu
pomiarowego, zgodnie z pkt. 6.2.2.5;

d) w przypadku jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania — wskazanie punktow
pomiarowych dotyczgcych odbiorcéw przytagczonych do danej jednostki fizycznej
— jezeli wystepujg takie punkty pomiarowe;

oraz opcjonalnie:

e) informacje o lokalizacji poszczegdinych miejsc dostarczania, obejmujgce: nazwe
stacji elektroenergetycznej, nazwe kodowg stacji elektroenergetycznej, numer pola
oraz poziom napiecia rozdzielni.

w przypadku jednostki fizycznej wytwérczej — plan pracy na okres kolejnych 5 lat
kalendarzowych, liczac od roku nastepujgcego po roku certyfikacji ogdlnej,
obejmujacy:

a) moc osiggalng netto w poszczegdélnych miesigcach, wyrazong w MW,
uwzgledniajgcg stan na poczatek kazdego miesigca, przy czym jezeli wniosek
dotyczy jednostek wytwarzajgcych energie elektryczng i ciepto, przy rocznym
wspofczynniku skojarzenia mniejszym niz 7,2, to za moc osiggalng w danym
miesigcu uznaje sie moc osiggalng netto przy maksymalnej przewidywanej
produkcji ciepta, mozliwg do osiggniecia przy wykorzystaniu wszystkich mozliwych
uktadéw technologicznych, w tym uktadéw powigzanych, takich jak akumulator
ciepta lub kotty wodne;

b) w przypadku jednostek kogeneracji o rocznym wspotczynniku skojarzenia
mniejszym od 7,2, elektrowni wodnych przeptywowych oraz elektrowni zasilanych
energig: wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalng lub ptywéw morskich
— zaktadany wolumen produkcji energii elektrycznej netto w poszczegdinych
miesigcach, wyrazony w MWh, rozumiany jako przewidywana ilos¢ wytworzonej
energii elektrycznej brutto (mierzonej na zaciskach generatora) w danym miesigcu
roku pomniejszona o0 zuzycie energii elekirycznej na potrzeby zwigzane
z wytwarzaniem, przesytaniem lub dystrybucjg energii elektrycznej i ciepta;

c) przewidywany tgczny czas niedyspozycyjnosci planowanej w poszczegolnych
miesigcach, wyrazony w godzinach, przy czym w przypadku jednostek fizycznych
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6.3.2.3.

6.3.2.4.

6.3.2.5.

wytwérczych sktadajgcych sie z wiecej niz jednej jednostki wytwérczej,
niedyspozycyjno$¢ definiuje sie jako $redni wazony czas pozostawania
w niedyspozycyjnosci planowej w danym miesigcu catej jednostki fizycznej,
obliczany wedtug wzoru:

N = i=1(N; - P)
?ilpi

gdzie:

N — oznacza przewidywany fgczny czas niedyspozycyjnosci jednostki
fizycznej, w godzinach,

N; — oznacza przewidywany fgczny czas niedyspozycyjnosci i-tej jednostki
wytworczej wechodzgcej w sktad jednostki fizycznej, w godzinach,

P, — oznacza moc osiggalng netto i-tej jednostki wytworczej wchodzacej
w skifad jednostki fizycznej, w MW,

m — oznacza liczbe jednostek wytwérczych wchodzacych w sktad jednostki

fizycznej;
9) informacje o zamiarze zgtoszenia danej jednostki fizycznej do udziatu w:

a) najblizszej aukcji gtéwnej lub jednej lub wiekszej liczbie aukcji dodatkowych wraz
ze wskazaniem kwartatéw, albo

b) oswiadczenie o nieuczestniczeniu w najblizszej aukcji gtdwnej lub aukcjach
dodatkowych,

z zastrzezeniem skutkéw, o ktérych mowa pkt. 7.1.7 17.1.8;

10) w przypadku jednostki fizycznej wytworczej planowanej — wskazanie roku dostaw,
ktérego bedzie dotyczy¢ aukcja gtdéwna, do udziatu w ktérej zostanie zgtoszona ta
jednostka.

W przypadku, gdy jednostka fizyczna posiada przyporzgdkowane punkty pomiarowe
zaréwno w sieci dystrybucyjnej jak i sieci przesytowej, wnioskodawca we wniosku o wpis
do rejestru podaje informacje, o ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 6) oraz 7).

W przypadku ztozenia wniosku o wpis do rejestru dla jednostki fizycznej wytwoérczej
planowanej, wnioskodawca sktada informacje, o ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1, zgodnie
Z najlepszg dostepng wiedzg, z zastrzezeniem, Zze w zakresie informacji, o ktérych mowa
w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 6) oraz 7) niezbedne jest wskazanie wtasciwego ze wzgledu na
lokalizacje tej jednostki operatora systemu elektroenergetycznego oraz nazwy/nazw stacji
elektroenergetycznej/elektroenergetycznych.

Z zastrzezeniem pkt. 6.3.2.5, przez moc osiggalng brutto oraz moc osiggalng netto,
o ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 5) lit. @), b) oraz c) rozumie sie odpowiednio:

1) maksymalng moc osiggalng brutto oraz maksymalng moc osiggalng netto danej
jednostki fizycznej dla roku kalendarzowego poprzedzajgcego certyfikacje ogélng —
w przypadku jednostki fizycznej wytwdrczej istniejace;j;

2) przewidywang maksymalng moc osiggalng brutto oraz maksymalng moc osiggalng
netto danej jednostki fizycznej dla roku, w ktérym nastgpi oddanie tej jednostki do
eksploatacji — w przypadku jednostki fizycznej wytwérczej planowanej;

3) przewidywang maksymalng wartos¢ czasowego ograniczenia poboru energii
elektrycznej danej jednostki fizycznej w roku dostaw, ktérego dotyczyé bedzie
certyfikacja do aukcji mocy, do udziatu w ktérej zostanie zgtoszona ta jednostka —
w przypadku jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania.

Na potrzeby wyznaczenia mocy osiggalnej brutto jednostki fizycznej wytwérczej, przez
potwierdzong testami maksymalng moc czynnag, przy ktorej jednostka fizyczna wytwoércza
moze pracowacC przy parametrach nominalnych przez czas nie krétszy niz kolejne
4 godziny, bez uszczerbku dla trwatosci tej jednostki, nalezy rozumie¢ deklarowang przez
whioskodawce maksymalng srednio-godzinowg warto$¢ sumy mocy czynnych mierzonych
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6.3.2.7.

6.3.2.8.

6.3.2.9.

6.3.2.10.

na zaciskach generatoréw wchodzgcych w skfad danej jednostki fizycznej, wyznaczong
z uwzglednieniem pkt. 6.3.2.6, ktéra potwierdzona jest lub moze by¢ potwierdzona:

1) wynikami pomiardw ilosci wytworzonej energii elektrycznej, lub

2) odpowiedniego przeliczenia ilosci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, lub

3) parametrami znamionowymi lub danymi producenta urzadzen, lub

4) wynikami symulacji uwzgledniajacych dostepnos¢ energii pierwotnej.

Wielko$¢ mocy osiggalnej brutto jednostki fizycznej wytwdrczej uwzglednia:

1) parametry urzgdzen i instalacji wchodzgcych w sktad danej jednostki fizycznej,

2) state, strukturalne ubytki lub ograniczenia mozliwosci wytwarzania energii elektrycznej,
3) charakterystyke dostepnosci energii pierwotnej,

4) uwarunkowania wynikajgce z ciggtej pracy z mocg osiggalng brutto przez czas nie
krotszy niz 4 kolejne godziny, bez uszczerbku dla trwatosci tej jednostki.

Przez wspotczynnik skojarzenia, o ktorym mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 5) lit. d) rozumie
sie odpowiednio:

1) warto§¢ wspotczynnika skojarzenia  obliczong dla roku kalendarzowego
poprzedzajgcego certyfikacje ogdélng — w przypadku jednostki fizycznej wytworczej
istniejace;j;

2) przewidywang warto$¢ wspotczynnika skojarzenia obliczong dla pierwszego petnego

roku po oddaniu do eksploatacji — w przypadku jednostki fizycznej wytworczej
planowanej.

Przez technologie wytwarzania energii elektrycznej, o ktérej mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt
5) lit. f) rozumie sie odpowiednio:

1) technologie wytwarzania energii elektrycznej wtasciwg dla roku kalendarzowego
poprzedzajgcego certyfikacje ogdlng — w przypadku jednostki fizycznej wytwoérczej
istniejacej;

2) przewidywang technologie wytwarzania energii elektrycznej wlasciwg dla pierwszego
petnego roku po oddaniu do eksploatacji — w przypadku jednostki fizycznej wytworczej
planowane;.

Przez podstawowe Zzrddto energii pierwotnej i dodatkowe Zrddto energii pierwotnej,
o ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 5) lit. g) rozumie sie odpowiednio:

1) Zzrédta energii pierwotnej witasciwe dla roku kalendarzowego poprzedzajgcego
certyfikacje ogdlng — w przypadku jednostki fizycznej wytworczej istniejgcej;

2) przewidywane zrédta energii pierwotnej wtadciwe dla pierwszego petnego roku po
oddaniu do eksploatacji — w przypadku jednostki fizycznej wytworczej planowane;.

Whiosek o wpis do rejestru jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej zawiera:

1) dane podmiotu, ktéry bedzie pehit funkcje dostawcy mocy w odniesieniu do jednostki
rynku mocy, ktéra zostanie utworzona z wykorzystaniem jednostki, ktérej dotyczy
wniosek, obejmujgce:

a) nazwe dostawcy mocy albo imie i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;

b) numer PESEL albo numer paszportu (w przypadku braku nr PESEL) dostawcy
mocy — w przypadku osoby fizycznej;

c) numer KRS, NIP, REGON oraz odpis aktualny z KRS (albo odpis petny z KRS
jezeli odpis aktualny nie pozwala na potwierdzenie umocowania 0s6b
podpisujgcych upowaznienia/petnomocnictwa/oswiadczenia) albo numer wpisu
i wlasciwego rejestru (organu prowadzgcego rejestr) panstwa rejestracji spotki
oraz odpis aktualny z tego rejestru w przypadku spotek kapitatowych
zagranicznych;
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6.3.3.2.

2)

3)
4)

5)

d) REGON i NIP wszystkich wspdlnikow oraz spotki cywilnej albo numer paszportu
w przypadku wspdlnikdw spotki cywilnej bedgcych osobami fizycznymi, ktérzy nie
posiadajg numeréw REGON i NIP — w przypadku spotki cywilnej;

e) REGON i NIP — w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢
gospodarcza;

f) siedzibe albo miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz jego adres;
g) dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;

petnomocnictwo uzytkownika rejestru do reprezentowania wnioskodawcy, ziozone
zgodnie z pkt. 4.1.6 podpunkt 2);

informacje, o ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 9);

planowang fgczng moc osiggalng wszystkich jednostek fizycznych redukcji
zapotrzebowania, ktére wejdg w skifad danej jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej, oraz

plan dziatalnosci jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej zawierajgcy
informacje o:

a) szacowanej liczbie jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania, ktére zastgpia
te jednostke;

b) przyblizonej najwiekszej i najmniejszej mocy pojedynczej jednostki sposrod
jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania, ktore zastgpig te jednostke;

c) planowanej lokalizacji jednostek fizycznych;
d) przewidywanych sposobach osiggniecia redukcji poboru mocy;

e) przewidywanych uktadach technologicznych jednostek fizycznych tworzgcych te
jednostke;

f) aktualnym stanie zaawansowania prac i przedsiewzie¢ zwigzanych
z pozyskiwaniem jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania;

g) planowanym harmonogramie i sposobach pozyskania jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania,;

sporzadzony zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6.1 do regulaminu.

Proces oceny i kryteria oceny wnioskéw o wpis do rejestru

Whioski o wpis do rejestru sg rozpatrywane przez OSP. Przy weryfikacji wnioskow OSP
wspétpracuje z wtasciwym OSDp.

Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru polega na weryfikacji:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

kompletnoéci przekazanych danych i informacji;

ztozenia wymaganych dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie wnioskodawcy
i uzytkownika rejestru sktadajgcego wniosek;

ztozenia zatgcznikow do wniosku na wymaganych regulaminem formularzach lub
wzorach;

zgodnosci przekazanych danych z danymi rejestrowymi poszczegoinych podmiotéw;

zgodnosci przekazanych danych technicznych i lokalizacyjnych z informacjami
bedgcymi w posiadaniu OSP i wtasciwych OSD;

poprawnosci oznaczenia wtasciwego OSDp oraz jego oddziatu dla kazdego punktu
pomiarowego — w przypadku, o ktdrym mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 6);

poprawnosci oznaczenia wiasciwego OSDn — w przypadku o ktérym mowa
w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 6) lit. d);

kompletnosci uktadu zasilania danej jednostki fizycznej;
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6.3.3.4.

6.3.3.5.

6.3.3.6.

6.3.3.7.

9) poprawnosci przyporzadkowania kodow punktéw pomiarowych;

10) wystgpienia przypadkéw ztozenia wielu wnioskéw o wpis do rejestru dla tej samej
jednostki fizycznej.

W przypadku wniosku o wpis do rejestru dla jednostki fizycznej przytaczonej albo
planowanej do przytagczenia do sieci dystrybucyjnej, wiasciwy OSDp uczestniczy
w weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. 6.3.3.2, poprzez:

1) weryfikacje informacji, o ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 4) — jezeli dana
jednostka fizyczna jest przytaczona lub planowana do przytaczenia wytgcznie do sieci
dystrybucyjnej;

2) weryfikacje informaciji, o ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 6), z uwzglednieniem
warunkow, o ktéorych mowa w pkt. 6.3.3.2 podpunkty 6) — 9), z zastrzezeniem, ze
potwierdzenie kompletnosci uktadu zasilania danej jednostki fizycznej dotyczy
wytgcznie sieci tego OSDp oraz sieci OSDn wspotpracujagcych z OSP za
posrednictwem danego OSDp;

3) wskazanie mocy przytaczeniowej dla wszystkich punktéw pomiarowych dane;j
jednostki fizycznej, w zakresie sieci tego OSDp oraz sieci OSDn wspotpracujgcych z
OSP za posrednictwem danego OSDp; w przypadku, gdy moc przytagczeniowa nie jest
okreslona dla miejsc tozsamych z punktami pomiarowymi, wéwczas OSDp wskazuje
posiadane wielkosci mocy przytgczeniowej wraz ze wskazaniem miejsc, dla ktérych ta
moc zostata okreslona, a w przypadku braku wartosci mocy przytgczeniowej parametr
ten nie jest weryfikowany;

4) opcjonalne przekazanie dodatkowych informaciji, ktére mogg wesprze¢ OSP
w procesie podejmowania decyzji dotyczacej wpisania jednostki fizycznej do rejestru,

na zasadach okreslonych w pkt. 18.

Rozpatrujgc wniosek o wpis do rejestru, w przypadku jednostek, ktére dokonajg
zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 9) lit. a), OSP lub wtasciwi OSDp mogag
dodatkowo weryfikowac spetnianie w roku dostaw przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe
wymogow technicznych, o ktérych mowa w pkt. 21, niezbednych do poprawnego
prowadzenia rozliczeh w zakresie punktow pomiarowych wskazanych dla danej jednostki
fizycznej.

Weryfikacja, o ktérej mowa w pkt. 6.3.3.4, o ile zostanie przeprowadzona i zostanie
zakonczona z wynikiem pozytywnym, w zakresie wszystkich punktéw pomiarowych dane;j
jednostki fizycznej, traktowana jest na etapie certyfikacji do aukcji mocy jako spetnienie
w odniesieniu do danej jednostki fizycznej wymagan, o ktdorych mowa w pkt. 7.4.2.1
podpunkt 4) lub 5) albo pkt. 7.4.2.14 podpunkt 5) lub 6). W przeciwnym wypadku stosuje
sie postanowienia pkt. 7.4.2.18.

OSP i wtasciwi OSDp weryfikujgc wnioski o wpis do rejestru opierajg sie na danych
i informacjach: dostarczonych wraz z wnioskiem, posiadanych we wtasnych systemach,
dostarczonych do OSDp przez wiasciwych OSDn albo informacji pozyskanych
Z ogdIinodostepnych wiarygodnych i sprawdzalnych zrédet.

Z zastrzezeniem pkt. 6.3.4, OSP odmawia wpisania jednostki fizycznej lub jednostki
redukcji zapotrzebowania planowanej do rejestru w przypadku, gdy wniosek o wpis do
rejestru nie spetnia wymogéw okreslonych w art. 12 ust. 2 lub w art. 12 ust. 5 ustawy,
a w szczegolnosci w przypadku stwierdzenia, ze:

1) przekazane dane sg niekompletne lub niepoprawne;

2) zatagczniki do wniosku zostaty ztozone na formularzach lub wzorach niezgodnych
z regulaminem;

3) przekazane dane sg niezgodne z danymi rejestrowymi poszczegolinych podmiotdw;

4) nie wykazano wiasciwego umocowania wnioskodawcy lub uzytkownika rejestru —
zgodnie z pkt. 4.1.614.1.9;
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6.3.3.9.

6.3.3.10.

6.3.4.
6.3.4.1.

6.3.4.2.

6.3.4.3.

6.3.4.4.

5) przekazane dane techniczne lub lokalizacyjne sg niezgodne z informacjami bedgcymi
w posiadaniu OSP lub wtasciwych OSD, a przyczyny nie zostaty zidentyfikowane
podczas rejestraciji.

Niezalezenie od przypadkow okreslonych w pkt. 6.3.3.7, OSP odmawia wpisania jednostki
fizycznej lub jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej do rejestru takze w innych
przypadkach wskazanych w ustawie.

Brak dokonania weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. 6.3.3.4 lub weryfikacja z wynikiem
negatywnym, nie stanowi podstawy do odmowy wpisu do rejestru.

Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru potwierdzane jest stosownym wpisem do rejestru.
Informacja o dokonaniu wpisu przekazywana jest takze powiadomieniem wysylanym
automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

Proces uzupetnien wniosku o wpis do rejestru

W przypadku stwierdzenia, ze wniosek nie spetnia wymogdéw okreslonych w art. 12 ust. 2
lub ust. 5 ustawy, lub okreslonych w regulaminie, OSP za pomocg rejestru wzywa
wnioskodawce do usuniecia wad lub brakéw formalnych wniosku, wskazujgc te wady lub
braki formalne w wezwaniu, oraz wyznaczajgc termin nie krétszy, niz 3 dni robocze, naich
usuniecie. Informacja o wezwaniu do usuniecia wad lub brakéw formalnych wniosku
przekazywana jest takze powiadomieniem wysytanym automatycznie na adres e-mail
uzytkownika rejestru.

W przypadku, gdy wnioskodawca, pomimo wezwania OSP, nie usungt wad lub brakéw
formalnych wniosku o wpis do rejestru w wyznaczonym przez OSP terminie, OSP odmawia
wpisania jednostki do rejestru, o czym niezwiocznie informuje wnioskodawce,
zamieszczajgc stosowng informacje w rejestrze. Informacja o odmowie wpisu
przekazywana jest takze powiadomieniem wysytanym automatycznie na adres e-mail
uzytkownika rejestru.

Informacja OSP o0 odmowie wpisania jednostki fizycznej lub jednostki redukciji
zapotrzebowania planowanej do rejestru zawiera wskazanie przyczyn.

W stosunku do decyzji OSP o odmowie wpisania jednostki fizycznej lub jednostki redukciji
zapotrzebowania planowanej do rejestru wnioskodawcy przystugujg uprawnienia
okreslone w pkt. 19 — ,Postepowanie reklamacyjne”.
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7. Certyfikacja do aukcji gtéwnej i aukcji dodatkowych

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

Uczestnicy i przedmiot certyfikacji

Certyfikacja do aukcji gtéwnej i aukcji dodatkowych prowadzona jest przez OSP
z wykorzystaniem rejestru.

Certyfikacja do aukcji gtéwnej i aukcji dodatkowych prowadzona jest w celu:

1) utworzenia jednostki rynku mocy i dopuszczenia jej do aukcji gtéwnej oraz udziatu w rynku
wtérnym w odniesieniu do roku dostaw, ktérego dotyczy dana certyfikacja, albo

2) utworzenia jednostki rynku mocy i dopuszczenia jej do jednej lub wiekszej liczby aukcji
dodatkowych oraz udziatu w rynku wtérnym w odniesieniu do roku dostaw, ktérego
dotyczy dana certyfikacja, albo

3) dopuszczenia do jednej lub wiekszej liczby aukcji dodatkowych jednostki rynku mocy
utworzonej w certyfikacji do aukcji gtdwnej na ten sam rok dostaw, albo

4) utworzenia jednostki rynku mocy i dopuszczenia jej wytgcznie do udziatu w rynku wtérnym
w odniesieniu do roku dostaw, ktérego dotyczy dana certyfikacja.

W certyfikacji do aukcji gtéwnej i aukcji dodatkowych dostawca mocy sktada wniosek
o certyfikacje.

Dostawca mocy w danym roku kalendarzowym moze ztozy¢ wniosek o certyfikacje wytgcznie
w odniesieniu do:

1) jednostek fizycznych lub jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych z wpisem do
rejestru, waznym w chwili rozpoczecia certyfikacji do aukcji gtéwnej lub certyfikacji do
aukcji dodatkowych, albo

2) jednostek fizycznych zagranicznych, zgtaszanych przez dostawce mocy, ktéry byt
uczestnikiem odpowiedniej aukcji wstepnej i jego oferta zostata przyjeta,

z zastrzezeniem pkt. 7.1.5.

Whiosek o certyfikacje, o ktérym mowa w pkt. 7.1.4, nie moze obejmowac jednostki fizycznej,
w skiad ktérej wchodzi jednostka wytworcza niespetniajgca limitu emisji, z zastrzezeniem pkt.
7.1.6.

Dostawca mocy w danym roku kalendarzowym moze ztozy¢ wniosek o certyfikacje
obejmujacy jedna lub wiekszg liczbe jednostek fizycznych, w sktad ktérych wchodzi jedna lub
wieksza liczba jednostek wytwdérczych, ktére rozpoczety komercyjng produkcje przed dniem 4
lipca 2019 r. i ktére w roku dostaw nie bedg spetniaty limitu emisiji, jezeli te jednostki wytworcze
spetnity wolumen emisji wyznaczony dla okresu ostatnich trzech lat kalendarzowych
poprzedzajgcych rok, w ktéorym odbywa sie certyfikacja do aukcji mocy, z zastrzezeniem pkt.
7.4.2.8.

Warunkiem udziatu, w odniesieniu do danej jednostki fizycznej, w certyfikacji do aukcji gtownej
lub certyfikacji do aukcji dodatkowych, w celu dopuszczenia do aukcji mocy, jest zgtoszenie
we wniosku o wpis do rejestru (certyfikacja ogdlna) tej jednostki fizycznej do udziatu
odpowiednio w najblizszej aukcji gtéwnej lub w jednej lub w wiekszej liczbie aukcji
dodatkowych wraz ze wskazaniem kwartatow w roku dostaw.

Udziat w certyfikacji do aukcji gtdwnej lub certyfikacji do aukcji dodatkowych, w odniesieniu do
jednostek fizycznych, dla ktérych na etapie certyfikacji ogélnej nie zgtoszono udziatu
w aukcjach mocy, jest dobrowolny, z zastrzezeniem, Zze wniosek o certyfikacje w takim
przypadku moze dotyczy¢ wytgcznie utworzenia jednostki rynku mocy i dopuszczenia jej do
udziatu w rynku wtérnym na rok dostaw, ktérego dotyczy dana certyfikacja.

Udziat w certyfikacji do aukcji gtéwnej lub aukcji dodatkowych jest réwnoznaczny z
wyrazeniem zgody na pozyskiwanie przez OSP danych pomiarowo-rozliczeniowych
dotyczacych zgtoszonych w tej certyfikacji jednostek fizycznych, w okresie waznosci
wydanego certyfikatu.
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7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

Kwalifikacja jednostek rynku mocy

W certyfikacji do aukcji gtdwnej, OSP kwalifikuje jednostke rynku mocy jako:

1) istniejaca jednostke rynku mocy wytworcza;

2) nowa jednostke rynku mocy wytworcza;

3) modernizowang jednostke rynku mocy wytworcza;

4) potwierdzong jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania;

5) niepotwierdzong jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania.

W certyfikacji do aukcji dodatkowych, OSP kwalifikuje jednostke rynku mocy jako:
1) istniejgca jednostke rynku mocy wytwérczg;

2) potwierdzong jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania;

3) niepotwierdzong jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania.

W certyfikacji do aukcji gldwnej, jako nowa jednostke rynku mocy wytworczg, OSP kwalifikuje
wytgcznie jednostke rynku mocy wytwérczg skiadajaca sie z jednej jednostki fizycznej
wytworczej, ktéra w dniu rozpoczecia certyfikacji ogélnej odbywajgcej sie w tym samym roku,
byta jednostka fizyczng wytworczg planowana.

W certyfikacji do aukcji gtéwnej, OSP dodatkowo kwalifikuje nowg jednostke rynku mocy
wytworczg jako:

1) nowag jednostke rynku mocy wytworczg, uprawniong do oferowania obowigzkow
mocowych na nie wiecej niz 15 okresow dostaw w aukcji gtdwnej — jezeli we wniosku
o certyfikacje wykazano spetnienie parametru, o ktérym mowa w pkt. 8.1.2 podpunkt 1)
lit. k) (parametr aukcji mocy, o ktorym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy), albo

2) nowg jednostke rynku mocy wytworczg, uprawniong do oferowania obowigzkéw
mocowych na nie wigecej niz 5 okresow dostaw w aukcji gtéwnej — jezeli we wniosku
o certyfikacje wykazano spetnienie parametru, o ktérym mowa w pkt. 8.1.2 podpunkt 1)
lit. ) (parametr aukcji mocy, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy), albo

3) nowg jednostke rynku mocy wytwoérczg, uprawniong do oferowania obowigzkow
mocowych na 1 okres dostaw w aukcji gtéwnej — w pozostatych przypadkach.

W przypadku nowej jednostki rynku mocy wytworczej, o ktérej mowa w pkt. 7.2.4 podpunkt 1)
albo 2), OSP kwalifikuje w certyfikacji do aukcji gtébwnej te jednostke jako uprawniong do
oferowania obowigzku mocowego na okres dtuzszy o dwa lata niz maksymalny okres dostaw
okreslony odpowiednio w pkt. 7.2.4 podpunkt 1) albo 2) — jezeli we wniosku o certyfikacje
wykazano spetnienie warunku, o ktérym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy.

W certyfikacji do aukcji gtéwnej, jako modernizowang jednostke rynku mocy wytworczg,
uprawniong do oferowania obowigzkéw mocowych na nie wiecej niz 5 okreséw dostaw
w aukcji gtéwnej, OSP kwalifikuje jednostke rynku mocy wytwércza:

1) sktadajacg sie z jednej jednostki fizycznej wytwoérczej, ktéra w dniu rozpoczecia certyfikaciji
ogolnej odbywajgcej sie w tym samym roku byta jednostkg fizyczng wytwdrczg istniejaca,
oraz

2) w odniesieniu do ktérej dostawca mocy we wniosku o certyfikacje wykazat spetnienie
parametru, o ktérym mowa w pkt. 8.1.2 podpunkt 1) lit. I) (parametr aukcji mocy, o ktérym
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy).

W przypadku modernizowanej jednostki rynku mocy wytwérczej, OSP kwalifikuje w certyfikacji
do aukcji gtéwnej te jednostke jako uprawniong do zawarcia umowy mocowej na okres diuzszy
o dwa lata niz maksymalny okres okreslony w pkt. 7.2.6 — jezeli we wniosku o certyfikacje
wykazano spetnienie warunku, o ktérym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy.

W certyfikacji do aukcji gtéwnej i w certyfikacji do aukcji dodatkowych, OSP kwalifikuje kazdg
jednostke rynku mocy sktadajgca sie z jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania lub
jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych jako jednostke rynku mocy redukcji
zapotrzebowania.
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7.2.9.

7.2.10.

7.2.11.

7.2.12.

7.2.13.

7.2.14.

7.2.15.

7.2.16.

7.2.17.

7.2.18.

W certyfikacji do aukgji gtéwnej i w certyfikacji do aukcji dodatkowych, OSP kwalifikuje kazdg
jednostke rynku mocy sktadajgcg sie z co najmniej jednej jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej jako niepotwierdzong jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania.

W certyfikacji do aukcji gtéwnej, OSP dodatkowo kwalifikuje jednostke rynku mocy redukc;ji
zapotrzebowania jako jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania, uprawniong do
oferowania obowigzkéw mocowych na nie wiecej niz 5 okreséw dostaw w aukcji gtéwnej, jezeli
we wniosku o certyfikacje wykazano spetnienie parametru, o ktérym mowa w pkt. 8.1.2
podpunkt 1) lit. ) (parametr aukcji mocy, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy).

W certyfikacji do aukcji gtéwnej, OSP kwalifikuje jednostke rynku mocy wytwérczg, inng niz
wskazana w pkt. 7.2.3 lub 7.2.6, jako istniejgcg jednostke rynku mocy wytworcza,

W certyfikacji do aukcji dodatkowych, OSP kwalifikuje kazdg jednostke rynku mocy wytwérczg
jako istniejgcg jednostke rynku mocy wytwoérczg.

W certyfikacji do aukcji gtownej i w certyfikacji do aukcji dodatkowych, OSP. kwalifikuje
jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w odniesieniu do ktérej dostawca mocy we
wniosku o certyfikacje przedstawit potwierdzenie wykonania testu redukcji zapotrzebowania,
o ktérym mowa w pkt. 15, jako potwierdzong jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania.

W certyfikacji do aukcji gtownej i w certyfikacji do aukcji dodatkowych, OSP kwalifikuje
jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w odniesieniu do ktérej dostawca mocy we
wniosku o certyfikacje nie przedstawit potwierdzenia wykonania testu redukcji
zapotrzebowania, o ktérym mowa w pkt. 15, jako niepotwierdzong jednostke rynku mocy
redukcji zapotrzebowania.

W certyfikacji do aukcji gtéwnej i w certyfikacji do aukcji dodatkowych, OSP kwalifikuje
jednostke rynku mocy sktadajaca sie z jednostek fizycznych zagranicznych wytwérczych, jako
istniejgcg jednostke rynku mocy wytwércza.

W certyfikacji do aukcji gtownej i w certyfikacji do aukcji dodatkowych, OSP kwalifikuje
jednostke rynku mocy sktadajacg sie z jednostek fizycznych potgczenia miedzysystemowego,
jako istniejaca jednostke rynku mocy wytworcza.

W certyfikacji do aukcji gtéwnej i w certyfikacji do aukcji dodatkowych, OSP kwalifikuje
jednostke rynku mocy sktadajgcg sie z jednostek fizycznych zagranicznych redukciji
zapotrzebowania, jako jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania.

Jednostki rynku mocy inne niz wskazane w pkt. 7.2.4 podpunkty 1) i 2) oraz pkt. 7.2.6 i1 7.2.10,
w certyfikacji do aukcji gtébwnej oraz wszystkie jednostki rynku mocy w certyfikacji do aukcji
dodatkowych, OSP kwalifikuje jako uprawnione do zawarcia umowy mocowej na okres dostaw
nie diuzszy niz jeden rok dostaw.

7.3. Statusy jednostek rynku mocy

7.3.1.

7.3.1.1.
7.3.1.2.
7.3.1.3.

Informacje ogélne
Jednostka rynku mocy w aukcji mocy moze posiadac status cenotworcy lub cenobiorcy.
Status danej jednostki rynku mocy okreslony jest w certyfikacie, o ktérym mowa w pkt. 7.5.
Jednostka rynku mocy w aukcji gtéwnej posiada status:
1) cenotwércy — w przypadku:
a) nowej jednostki rynku mocy wytworczej;
b) modernizowanej jednostki rynku mocy wytwoérczej;
c) jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania;
d) jednostki rynku mocy sktadajgcej sie z jednostek fizycznych zagranicznych;

e) jednostki rynku mocy sktadajgcej sie z jednostek fizycznych potgczenia
miedzysystemowego.

2) cenobiorcy — w pozostatych przypadkach.
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7.3.1.4.

Jednostka rynku mocy w aukcji dodatkowej posiada status:
1) cenotwoércy — w przypadku:
a) jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania
b) jednostki rynku mocy sktadajacej sie z jednostek fizycznych zagranicznych;

c) jednostki rynku mocy sktadajgcej sie z jednostek fizycznych potgczenia
miedzysystemowego;

2) cenobiorcy — w pozostatych przypadkach.

7.4. Whniosek o certyfikacje do aukcji gtéwnej i aukcji dodatkowych

7.4.1.
7.4.1.1.

7.4.1.2.

7.4.1.3.

7.4.1.4.

7.4.1.5.
7.4.1.6.

7.4.1.7.

7.4.1.8.

7.4.1.9.

7.4.1.10.

Zasady ogélne

Whiosek o certyfikacje moze zosta¢ ztozony przez dostawce mocy wytgcznie poprzez
rejestr.

Ztozenie wniosku o certyfikacje w celu dopuszczenia jednostki rynku mocy do aukcji mocy
jest rébwnoznaczne z wyrazeniem woli uczestnictwa w aukcji mocy bez koniecznosci
ztozenia dodatkowego oswiadczenia woli po uzyskaniu certyfikatu oraz woli zawarcia
umowy mocowej w wyniku aukcji mocy.

Whiosek o certyfikacje podpisywany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
uzytkownika rejestru, posiadajgcego stosowne upowaznienie do reprezentowania
podmiotu (osoby), w imieniu ktérego wystepuje.

Dostawca mocy jest zobowigzany ziozy¢ wniosek o certyfikacje do aukcji mocy nie
wczesniej niz w dacie rozpoczecia odpowiedniej certyfikacji i nie pézniej niz 10. dnia
roboczego tej certyfikacji. Wnioski o certyfikacje ztozone w innym terminie pozostawia sie
bez rozpoznania.

Jeden wniosek o certyfikacje dotyczy wytacznie jednej jednostki rynku mocy.

W przypadku wielokrotnego zgtoszenia w jednej certyfikacji do aukcji mocy tej samej
jednostki rynku mocy przez tego samego dostawce mocy, rozpatruje sie wytgcznie wniosek
o certyfikacje ztozony najpdzniej, a wczesniejsze wnioski pozostawia sie bez rozpoznania.

W przypadku wielokrotnego zgtoszenia w jednej certyfikacji do aukcji mocy tej samej
jednostki rynku mocy przez réznych dostawcdéw mocy, ktérzy wykazali stosowne
umocowanie, rozpatruje sie wytgcznie wniosek o certyfikacje ziozony przez dostawce
mocy, ktory ztozyt wniosek najwczesniej, o ile we wniosku o certyfikacje dostawca mocy
wykazat posiadanie odpowiedniego umocowania do dysponowania tg jednostkg. OSP
odmawia wydania certyfikatu wzgledem wnioskéw ztozonych przez pozostatych
dostawcow mocy.

W przypadku wielokrotnego zgtoszenia przez tego samego dostawce mocy, w jednej
certyfikacji do aukcji mocy, tej samej jednostki fizycznej wchodzgcej w sktad réznych
jednostek rynku mocy, jednostka ta wchodzi w skfad jednostki rynku mocy, w odniesieniu
do ktorej wniosek o certyfikacje zostat ztozony najwczesniej, o ile we wniosku o certyfikacje
dostawca mocy wykazat posiadanie odpowiedniego umocowania do dysponowania tg
jednostka.

W przypadku wielokrotnego zgtoszenia przez réznych dostawcéw mocy w jednej
certyfikacji do aukcji mocy tej samej jednostki fizycznej wchodzgcej w sktad réznych
jednostek rynku mocy, jednostka ta wchodzi w skfad jednostki rynku mocy dostawcy mocy,
ktéry najwczesniej ztozyt wniosek o certyfikacje, o ile we wniosku o certyfikacje dostawca
mocy wykazat posiadanie odpowiedniego umocowania do dysponowania tg jednostkg.

Dostawca mocy dotgcza do wniosku o certyfikacje wymagane dokumenty w postaci
elektronicznej potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem poprzez podpisanie przez
uzytkownika rejestru kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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7.4.1.11.  Ztozenie wniosku o certyfikacje potwierdzane jest dokonaniem przez OSP wpisu stosownej
informacji w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu informacji jest takze wysytane
automatycznie na adres e-mail dostawcy mocy.

7.4.1.12. Whiosek o certyfikacje moze zosta¢ wycofany przez dostawce mocy w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 7.4.1.4.

7.4.2. Zawartosé wniosku o certyfikacje

7.4.2.1. Whiosek o certyfikacje istniejgcej jednostki rynku mocy wytwérczej zawiera:

1)

2)

3)

4)

dane identyfikacyjne jednostek fizycznych wytwoérczych wchodzgcych w skiad
jednostki rynku mocy, obejmujgce kody jednostek fizycznych nadane przez rejestr;

dane identyfikacyjne i upowaznienie dostawcy mocy, obejmujgce:
a) nazwe dostawcy mocy albo imie i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;

b) numer PESEL albo numer paszportu (w przypadku braku nr PESEL) -
w przypadku osoby fizycznej;

¢) numer KRS, NIP, REGON oraz odpis aktualny z KRS (albo odpis petny z KRS
jezeli odpis aktualny nie pozwala na potwierdzenie umocowania o0séb
podpisujgcych upowaznienia/petnomocnictwa/o$wiadczenia) albo numer wpisu
i wtasciwego rejestru (organu prowadzacego rejestr) panstwa rejestracji spofki
oraz odpis aktualny z tego rejestru w przypadku spoétek kapitatowych
zagranicznych;

d) REGON i NIP wszystkich wspolnikéw oraz spotki cywilnej albo numer paszportu
w przypadku wspdlnikéw spotki cywilnej bedgcych osobami fizycznymi, ktérzy nie
posiadajg numeréw REGON i NIP — w przypadku spotki cywilnej

e) REGON i NIP — w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢
gospodarczg

f) siedzibe albo miejsce zamieszkania dostawcy mocy oraz jego adres;

g) dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu;

h) dokumenty potwierdzajgce upowaznienie do dysponowania jednostkami
fizycznymi ztozone zgodnie z pkt. 4.1.9 podpunkt 2) — jezeli dostawca mocy nie
jest wtascicielem jednostek fizycznych wchodzacych w sktad jednostki rynku mocy;

i) upowaznienie uzytkownika rejestru do reprezentowania dostawcy mocy
tj. petnomocnictwo ztozone zgodnie z pkt. 4.1.6 podpunkt 2) — jezeli uzytkownik
rejestru nie jest dostawcg mocy lub nie jest upowazniony do jednoosobowej
reprezentacji dostawcy mocy;

j) kod SWIFT banku oraz numer rachunku bankowego w formacie IBAN, na ktéry
zostanie zwrdcone zabezpieczenie finansowe — w przypadku, gdy dostawca mocy
ubiega sie o utworzenie nowej jednostki rynku mocy wytworczej lub
niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania.

w przypadku udziatu w certyfikacji w celu, o ktérym mowa w pkt. 7.1.2 podpunkt 1), 2)
albo 3), wielkos¢ obowigzku mocowego, ktdérg dostawca mocy bedzie oferowat dla
jednostki rynku mocy w aukcji mocy, nie wiekszg niz iloczyn mocy osiggalnej netto tej
jednostki i korekcyjnego wspétczynnika dyspozycyjnosci, o ktérym mowa w pkt. 8.1.2
podpunkt 1) lit. j);

dla jednostek fizycznych przytaczonych lub planowanych do przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej — wystawione przez witasciwych ze wzgledu na lokalizacje OSDp za
posrednictwem rejestru albo w formie odrebnego dokumentu, potwierdzenie spetniania
w roku dostaw przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe wymogéw technicznych,
o ktérych mowa w pkt. 21, niezbednych do poprawnego prowadzenia rozliczen —
obejmujgce wszystkie, zlokalizowane w sieciach dystrybucyjnych, punkty pomiarowe
wszystkich jednostek fizycznych wchodzacych w skiad danej jednostki rynku mocy;
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5)

6)

7

8)

9)

dla jednostek fizycznych przytaczonych lub planowanych do przylgczenia do sieci
przesytowej — wystawione przez OSP za posrednictwem rejestru albo w formie
odrebnego dokumentu, potwierdzenie spetniania w roku dostaw przez uktady
pomiarowo-rozliczeniowe wymogéw technicznych, o ktérych mowa w pkt. 21,
niezbednych do poprawnego prowadzenia rozliczen — obejmujgce wszystkie,
Zlokalizowane w sieci przesytowej, punkty pomiarowe wszystkich jednostek fizycznych
wchodzgcych w sktad danej jednostki rynku mocy;

kopie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przez jednostki fizyczne wchodzgce
w sktad jednostki rynku mocy lub promesy koncesji, jezeli sg wymagane zgodnie
z ustawg Prawo energetyczne;

moc osiggalng netto jednostki rynku mocy w okresie dostaw — przez moc osiggalng
netto jednostki rynku mocy rozumie sie sume mocy osiggalnych netto wszystkich
jednostek fizycznych wchodzgcych w sktad jednostki rynku mocy;

informacje potwierdzajgce zdolnos¢ dostawy mocy osiggalnej netto przez
poszczegolne jednostki fizyczne wchodzgce w skiad jednostki rynku mocy w okresie
dostaw przez nieprzerwany okres nie krotszy niz 4 godziny, w tym informacje
0 zastosowanej technologii i sposobie zapewnienia dostepnosci odpowiedniej ilosci
paliwa na potrzeby wykonania obowigzku mocowego, opracowane na wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 7.1 do regulaminu;

parametry techniczno-ekonomiczne obejmujgce:

a) szybkos¢ zmian wielkosci produkcji energii elektrycznej przez jednostki fizyczne
wchodzgce w skiad jednostki rynku mocy, wyrazona w MW netto/minute,

b) sprawnos¢ (wyrazong w procentach) wytwarzania energii elektrycznej netto:
— $rednioroczna,

— w warunkach normalnych przy mocy osiggalnej netto uwzgledniajgc wyniki
pomiaréw  eksploatacyjnych, gwarancyjnych lub pomodernizacyjnych
w zaleznosci, ktore z nich sg najnowsze;

— w warunkach normalnych przy minimum technicznym, o ktérym mowa w pkt. c),
uwzgledniajgc wyniki pomiaréw eksploatacyjnych, gwarancyjnych Ilub
pomodernizacyjnych w zaleznoéci, ktére z nich sg najnowsze;

a w przypadku jednostek kogeneracji, o ktérych mowa w art. 3 pkt 35 ustawy Prawo
energetyczne, takze sprawno$¢ ogolng netto, rozumiang jako $rednioroczny
stosunek produkciji netto energii elektrycznej i ciepta do zuzycia energii chemicznej
paliwa w jednostce kogeneracyjnej; poprzez warunki normalne rozumie sie
Srednioroczne warunki eksploatacyjne z uwzglednieniem: temperatury otoczenia,
temperatury wody chiodzgcej, cisnienia atmosferycznego i parametrow paliwa,

c) minimum techniczne wytwarzania energii elektrycznej, przy ktérym jednostka
fizyczna wytwércza moze pracowac przez nieprzerwany okres nie krétszy niz
4 godziny, bez uszczerbku dla trwatosci tej jednostki, wyrazone w stosunku do
mocy osiggalnej netto,

d) jednostkowe wskazniki emisji substanciji: tlenkéw siarki, tlenkéw azotu oraz pytdw,
rozumiane jako warto$¢ srednia za rok kalendarzowy poprzedzajgcy rok, w ktérym
odbywa sie certyfikacja do aukcji mocy, wyznaczone zgodnie z pkt. 7.4.2.4 i
7.4.2.6,

e) jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla dla jednostki rynku mocy,
rozumiany jako wartos¢ srednia za rok kalendarzowy poprzedzajgcy rok, w ktérym
odbywa sie certyfikacja do aukcji mocy, wyznaczony zgodnie z pkt. 7.4.2.3 i
7.4.2.6,

f) informacje o kosztach operacyjnych oraz kapitatowych jednostek fizycznych
wchodzgcych w skfad jednostki rynku mocy, w tym:

— jednostkowe koszty zmienne, wyrazone w zZ/MWh netto energii wprowadzonej
do sieci, obejmujace: koszty zmienne transportu oraz pozostate koszty zakupu
paliwa podstawowego, koszty zmienne materiatdw eksploatacyjnych wraz
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z kosztami ich transportu (np. chemikalia, oleje, smary), koszty zmienne
korzystania ze srodowiska wraz z kosztami transportu odpadéw tj. optaty za
korzystanie z powietrza, wody i ziemi, tgcznie z opfatami za skladowanie
odpadéw paleniskowych;

— koszty state operacyjne, wyrazone w zi, obejmujgce: koszty state zuzycia
materiatéw i energii, koszty ustug obcych, podatki i optaty, koszty osobowe,
koszty ubezpieczen majatkowych reprezentacji, reklamy i sponsoringu;

— warto$¢ biezgca (netto) srodkéw trwatych sktadajgcych sie na jednostke
fizyczng wyrazona w zi,

zarok kalendarzowy poprzedzajacy rok, w ktérym odbywa sie certyfikacja do aukgc;ji
mocy;

10) informacje o istniejgcych i planowanych ograniczeniach czasu eksploatacji jednostki
fizycznej wynikajgcych z odrebnych przepiséw, np. z regulacji Srodowiskowych;

11) o$wiadczenie, ze w stosunku do zadnej jednostki fizycznej, kidéra bedzie wchodzita
w sktad tworzonej jednostki rynku mocy nie zachodzg lub nie bedg zachodzity
przestanki wymienione w art. 16 ust. 2 ustawy;

12) o$wiadczenie o wyrazeniu zgody na pozyskiwanie przez OSP danych pomiarowo-
rozliczeniowych dotyczgcych zgtoszonych w danej certyfikacji do aukcji jednostek
fizycznych, od dnia rozpoczecia okresu dostaw do konca okresu waznosci certyfikatu;

13) oswiadczenie dotyczace nieprzekroczenia limitu emisji w danym okresie dostaw przez
zadng z jednostek wytwoérczych wchodzgcych w skiad jednostek fizycznych
tworzgcych dang jednostke rynku mocy;

14) o$wiadczenie dotyczgce rozpoczecia komercyjnej produkciji przez wszystkie jednostki
wytworcze wchodzgce w sktad jednostek fizycznych tworzgcych jednostke rynku mocy,
przed dniem 4 lipca 2019 r. albo po tej dacie;

15) w przypadku wniosku o certyfikacje, o ktérym mowa w pkt. 7.1.6 — oSwiadczenie
dotyczgce nieprzekroczenia wolumenu emisji przez zadng z jednostek wytworczych
niespetniajgcych limitu emisji, wchodzacych w sktad jednostek fizycznych tworzgcych
dang jednostke rynku mocy, wyznaczonego dla okresu ostatnich trzech lat
kalendarzowych poprzedzajgcych rok, w ktérym odbywa sie certyfikacja do aukcji
mocy, z zastrzezeniem pkt. 7.4.2.8;

16) dokument zawierajgcy dane niezbedne do weryfikacji przez OSP informacji, o ktérych
mowa w pkt. 7.4.2.2 i 7.4.2.7, sporzgdzony zgodnie z zatgcznikiem nr 7.10 do
regulaminu.

Na potrzeby ztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 13) i 7.4.2.14
podpunkt 13), jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla dla jednostki wytwoérczej
wyznacza sie zgodnie ze wzorem:

0,0036 - (1 — tcop) - 221 Uy - WE,

npro}'
gdzie:
EJ — oznacza jednostkowg emisje dwutlenku wegla danej jednostki wytworczej,
wyrazong w gCO2/kWh;
tcoz — o0znacza udziat emisji dwutlenku wegla, ktéra zostata przeniesiona z jednostki

wytwoérczej do instalacji, o ktorych mowa w art. 49 ust. 1 lit. a lub b
rozporzgdzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia
2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazow
cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz zmieniajgcego rozporzgdzenie Komisji (UE) nr
601/2012 (Dz. Urz. UE L 334 z 31 grudnia 2018 r. str. 1), w catkowitej emisji
tej jednostki, wyrazony w %;

p — jest oznaczeniem paliwa, gdzie n jest liczbg paliw wykorzystywanych w danej
jednostce wytworczej;
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U — oznacza udziat energetyczny danego paliwa w catym paliwie dostarczanym
do danej jednostki wytworczej, w okresie catego roku kalendarzowego,
wyrazony w %;

WE — oznacza wskaznik emisji dwutlenku wegla, dla danego paliwa, wyznaczony
tak jak na potrzeby raportowania emisji okreslonych w rozporzgdzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazow cieplarnianych na
podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
zmieniajgcym rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 601/2012, wyrazony w
kgCO2/TJ;

Moro — oznacza sprawno$¢ w warunkach projektowych wytwarzania energii

elektrycznej w danej jednostce wytwoérczej, liczong jako iloraz mocy
elektrycznej netto i catkowitego zuzycia paliwa, w warunkach projektowych
przy mocy osiggalnej netto, uwzgledniajgc wyniki pomiaréw eksploatacyjnych,
gwarancyjnych lub pomodernizacyjnych w zalezno$ci, ktére z nich sg
najnowsze.

Z zastrzezeniem pkt. 7.4.2.6, jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla dla jednostki
rynku mocy wyznacza sie zgodnie ze wzorem:

]
TWeoz = Z a]-E]j

j=1

gdzie:

JWeo2 — Oznacza jednostkowg emisje dwutlenku wegla danej jednostki rynku mocy,
wyrazong w gCO2/kWh;

EJ; — oznacza jednostkowg emisje dwutlenku wegla jednostki wytwérczej |,

wchodzgcej w sktad jednostek fizycznych tworzgcych dang jednostke rynku
mocy, wyrazong w gCO2/kWh, wyliczong zgodnie z pkt. 7.4.2.2;

a; — zaktadany udziat jednostki wytwdrczej | w wypetnieniu oferowanego
obowigzku mocowego jednostki, wyrazony w %.

Z zastrzezeniem pkt. 7.4.2.6, jednostkowe wskazniki emisji substancji: tlenkéw siarki,
tlenkdéw azotu oraz pytéw dla jednostki rynku mocy, wyznacza sie zgodnie z wzorami:

EM]
T B+,

]
W=
=1

gdzie:

Jw; — oznacza jednostkowy wskaznik emisji substanciji i dla jednostki rynku mocy,
wyrazony w g/kWh z doktadnoscig do 3 miejsc po przecinku;

]Wji — oznacza jednostkowy wskaznik emisji substancji i dla jednostki wytworczej j,
wyrazony w g/kWh z doktadnoscig do 3 miejsc po przecinku;

EM]-" — oznacza catkowitg roczng ilo§¢ wprowadzonej do atmosfery substancji i z
jednostki wytworczej j, wyrazong w kg/rok;

E; — oznacza catkowitg roczng produkcje energii elektrycznej brutto w jednostce

wytworczej j, wyrazong w MWh;
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Qj — oznacza catkowitg roczng iloS¢ ciepta brutto wytworzonego w jednostce
wytworczej j, wyrazong w MWh;

a; — zaktadany wudziat jednostki wytworczej j w wypetnieniu oferowanego
obowigzku mocowego jednostki, wyrazony w %,

przy czym emisje tych substancji wyznaczane sa tak jak na potrzeby ponoszenia optat za
korzystanie ze $rodowiska, o ktérych mowa w ustawie Prawo ochrony srodowiska. W
przypadku jednostek fizycznych zagranicznych nalezy poda¢ dane o rownorzednej jakosci.

Jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla dla jednostki rynku mocy wyznaczany
w celu weryfikacji spetnienia warunku, o ktérym mowa w art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy,
wyznacza sie zgodnie ze wzorami:

co2,

tot

E;+Q,

] —
]WCOZ_GB -

]
W cos 68 = 2 Wiy, ¢

j=1

gdzie:

JWeo2 ¢g — 0Oznacza jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla jednostki rynku mocy
wyznaczany jak dla weryfikacji warunku, o ktérym mowa w art. 25 ust. 5
ustawy, wyrazony w g/kWh z doktadnoscig do 3 miejsc po przecinku;

]WC’;)Z_GB — oznacza jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla dla jednostki
wytworczej j, wyrazony w g/lkWh z doktadnoscig do 3 miejsc po przecinku;

COZ{M — oznacza catkowitg roczng ilos¢ dwutlenku wegla wprowadzonego do
atmosfery z jednostki wytworczej j, wyrazong w kg/rok;

E; — oznacza catkowitg roczng produkcje energii elektrycznej brutto w jednostce
wytworczej j, wyrazong w MWh;

Qj — oznacza catkowitg roczng ilos¢ ciepta brutto wytworzonego w jednostce
wytworczej j, wyrazong w MWh;

a; — zakladany udziat jednostki wytworczej | w wypetnieniu oferowanego

obowigzku mocowego jednostki, wyrazony w %,

przy czym emisja dwutlenku wegla wyznaczana jest tak jak na potrzeby raportowania emisji
okreslonych w rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazéw cieplarnianych na
podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniajgcego
rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 601/2012.

W przypadku, gdy w sktad jednostki fizycznej obejmujgcej magazyn energii elektryczne;j:
1) wchodzi jedna lub wieksza liczba jednostek wytwdérczych:

a) jednostkowe wskazniki emisji substancji: tlenkow siarki, tlenkéw azotu oraz pytéw
oblicza sie zgodnie z pkt. 7.4.2.4,

b) jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla przyjmuje sie jako réwny
najwyzszemu sposrod wskaznikéw emisji wyznaczonych dla jednostek
wytworczych potgczonych bezposrednio z tym magazynem energii elektrycznej,
zgodnie z pkt. 7.4.2.2,

c) jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla na potrzeby weryfikacji spetnienia
warunku, o ktérym mowa w art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy, oblicza sie zgodnie z pkt.
7.4.2.5;
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2) nie wchodzi jednostka wytwércza:

a) jednostkowe wskazniki emisji substancji: dwutlenku wegla, tlenkow siarki, tlenkow
azotu oraz pytéw przyjmuje sie jako rowne zero,

b) jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla na potrzeby weryfikacji spetnienia
warunku, o ktérym mowa w art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy, oblicza sie zgodnie ze
wzorem:

1
]Wcoz_cB = ]WOK_coz ’ (5 - 1)

gdzie:

IWeo2 68— 0znacza jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla wyznaczany jak
dla weryfikacji warunku, o ktérym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy,
wyrazony w g/kWh z doktadnoscig do 3 miejsc po przecinku;

JWok co2 — Oznacza  jednostkowy  wskaznik  emisji -~ dwutlenku  wegla
wyprodukowanej energii elektrycznej dla odbiorcéw koncowych,
wyrazony w g/kWh netto, wynikajacy z najbardziej aktualnych danych
opublikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania
Emisjami (KOBIZE);

n — oznacza sprawnos¢ cyklu jednokrotnego fadowania i roztadowania
magazynu energii elektrycznej.

Na potrzeby ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 15) i 7.4.2.14
podpunkt 15) $rednioroczng emisje dwutlenku wegla dla jednostki wytworczej wyznacza
sie zgodnie ze wzorem:

WKE — l Yz_l E]y ) Enettoy
N y=Y—-N Pnettoy

gdzie:

WEKE — o0znacza srednioroczng emisje dwutlenku wegla danej jednostki wytworczej,
wyrazong w kgCO2/kWe;

N — oznacza liczbe lat kalendarzowych, dla ktérych wyznaczana jest wielkos¢
emisji;

Y — o0znacza rok, w ktérym przeprowadzana jest certyfikacja do aukcji;

E], — oznacza jednostkowg emisje dwutlenku wegla jednostki wytwoérczej,
wyrazong w gCO2/kWh, wyliczong dla roku y zgodnie z pkt. 7.4.2.2;

Enetto, — Oznacza catkowita produkcje energii elektrycznej netto w jednostce
wytworczej w roku y, wyrazong w GWh;

Pyetto, ~— OZnaczamoc elektryczng netto danej jednostki wytworczej w roku y, wyrazong

w MW.

W przypadku gdy dana jednostka wytwdrcza rozpoczeta komercyjng produkcje w okresie
trzech lat kalendarzowych poprzedzajgcych rok, w ktérym odbywa sie certyfikacja do aukgji
mocy lub w tym okresie przeszta znaczng modernizacje, kidéra wptyneta na wielkos¢
jednostkowego wskaznika emisji dwutlenku wegla, liczba lat kalendarzowych dla ktérych
wyznaczana jest wielkos¢ emisji, zgodnie z pkt. 7.4.2.7, moze zosta¢ zmniejszona do liczby
petnych lat kalendarzowych, ktére uptynety od daty rozpoczecia komercyjnej produkcji albo
zakonczenia modernizacji do roku, w ktérym odbywa sie certyfikacja do aukcji, przy czym
liczba ta nie moze by¢ réwna zero.

Informacje, o ktdrych mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 9) z wytgczeniem lit. d) oraz lit. e)
powinny zosta¢ przedstawione dla wiodgcej technologii wytwarzania jednostki fizycznej. W
przypadku, gdy wystepuje wiecej niz jedna jednostka wytworcza w wiodgcej technologii
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wytwarzania, nalezy przedstawi¢ wartosci $rednie wazone wzgledem mocy osiggalnej
netto tych jednostek.

Informacje, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 9) lit. f) powinny zostac przedstawione
zgodnie z aktualnymi zasadami rachunkowosci zarzgdczej stosowanymi przez wiascicieli
poszczegolnych jednostek fizycznych. W zakresie kosztéw zmiennych i statych powinny
one bazowac¢ na przeptywach pienieznych ujetych memoriatowo w odniesieniu do roku
kalendarzowego.

Whiosek o certyfikacje nowej jednostki rynku mocy wytworczej, oprocz danych i informac;i
zawartych w pkt. 7.4.2.1 zawiera:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

planowane lub poniesione naktady finansowe na uklady i instalacje zwigzane
funkcjonalnie i technologicznie z wytwarzaniem Ilub magazynowaniem energii
elektrycznej oraz zakres rzeczowy prac zwigzanych z tymi naktadami;

w przypadku ubiegania sie o zawarcie umowy mocowej obejmujgcej obowigzek
mocowy dtuzszy niz 1 rok dostaw — niezalezng ekspertyze potwierdzajgca:

a) naktady finansowe, o ktérych mowa w podpunkcie 1) oraz

b) planowane spetnienie wymaganych standardoéw emisyjnych przez jednostke
fizyczng wchodzaca w sktad nowej jednostki rynku mocy wytworczej, okreslonych
w dyrektywie 2010/75/UE lub odpowiednio dyrektywie 2015/2193;

c) w przypadku ubiegania sie o zawarcie umowy mocowej, zgodnie z pkt. 7.2.5 —
planowane spetnienie przez jednostke fizyczng wchodzgcg w skiad nowej
jednostki rynku mocy wytwoérczej, warunku o ktéorym mowa odpowiednio w art. 25
ust. 5 pkt 1 lub 2 ustawy, przy czym jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla,
o ktérym mowa w art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy, nalezy wyznaczy¢ zgodnie z pkt.
7.4.2.5 albo pkt. 7.4.2.6,

sporzadzong zgodnie z wymaganiami, o ktérych mowa w pkt. 7.4.5;
poswiadczone kopie:

a) umowy o przytgczenie do sieci albo warunkoéw przytgczenia, jezeli umowa nie
zostata zawarta,

b) prawomocnego pozwolenia na budowe wydanego dla jednostki fizycznej, jezeli
jest ono wymagane na podstawie przepiséw prawa budowlanego i zostato wydane,

c) prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wydanej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, jezeli jest wymagana i zostata wydana;

informacje potwierdzajagce mozliwos¢é pozyskania finansowania inwestycji,
obejmujgce:

a) oswiadczenie, ze inwestycja bedzie finansowana ze srodkéw wiasnych, lub

b) promese umowy bankowej lub umowe bankowag na finansowanie inwestyciji, lub

c) aktualng ocene inwestycyjng (rating) spetniajgcg wymagania okreslone
w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, jak dla zwolnienia
Z ustanowienia zabezpieczenia finansowego, lub

d) oswiadczenie spotki z grupy kapitatowej inwestora o zapewnieniu finansowania
inwestycji, lub

e) promese finansowania lub umowe obejmujgca finansowanie inwestycji;

harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, sporzgdzony zgodnie z zatagcznikiem nr
7.2 do regulaminu;

informacje o okresie trwania obowigzku mocowego, z uwzglednieniem pkt. 7.2.3
i 7.2.5, wynikajgcego z umowy mocowej, ktérg dostawca mocy planuje zawrzeé
w wyniku aukcji mocy w odniesieniu do tej jednostki.
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7.4.2.12.

7.4.2.13.

Whniosek o certyfikacje modernizowanej jednostki rynku mocy wytworczej, oprécz danych
i informacji zawartych w pkt. 7.4.2.1 zawiera:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

planowane lub poniesione naktady finansowe na uktady i instalacje zwigzane
funkcjonalnie i technologicznie z wytwarzaniem Ilub magazynowaniem energii
elektrycznej oraz zakres rzeczowy prac zwigzanych z naktadami na modernizacje
jednostki rynku mocy;

moc osiggalng netto w okresie dostaw w przypadku rezygnacji z modernizacji;
wielkosé obowigzku mocowego, ktéra bedzie oferowana w aukcji mocy w przypadku
rezygnacji z modernizacji, nie wyzszg niz:

a) obowigzek mocowy w przypadku modernizacji, oraz

b) iloczyn korekcyjnego wspodtczynnika dyspozycyjnosci i mocy, o ktorej mowa
w podpunkcie 2);

w przypadku ubiegania sie o zawarcie umowy mocowej obejmujgcej obowigzek
mocowy dtuzszy niz 1 rok dostaw — niezalezng ekspertyze potwierdzajaca:

a) naktady finansowe, o ktérych mowa w podpunkcie 1) oraz

b) planowane spetnienie wymaganych standardoéw emisyjnych przez jednostke
fizyczng wchodzacg w sktad modernizowanej jednostki rynku mocy wytwoérczej,
okreslonych w dyrektywie 2010/75/UE lub odpowiednio dyrektywie 2015/2193;

c) w przypadku ubiegania sie o zawarcie umowy mocowej, zgodnie z pkt. 7.2.7 —
planowane spetnienie przez jednostke fizyczng wchodzgcg w skiad
modernizowanej jednostki rynku mocy wytwérczej, warunku, o ktérym mowa
odpowiednio w art. 25 ust. 5 pkt 1 lub 2 ustawy, przy czym jednostkowy wskaznik
emisji dwutlenku wegla, o ktérym mowa w art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy, nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z pkt. 7.4.2.5 albo pkt. 7.4.2.6,

sporzadzong zgodnie z wymaganiami, o ktérych mowa w pkt. 7.4.5;

informacje  potwierdzajgce mozliwos¢ pozyskania finansowania inwestycji,

obejmujgce:

a) oswiadczenie, ze modernizacja jednostki wytwoérczej bedzie finansowana ze
srodkéw wiasnych, lub

b) promese umowy bankowej lub umowe bankowg na finansowanie inwestycji, lub

c) aktualng ocene inwestycyjng (rating) spetniajgcg wymagania okreslone
w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, jak dla zwolnienia
Z ustanowienia zabezpieczenia finansowego, lub

d) oswiadczenie spotki z grupy kapitatowej inwestora o zapewnieniu finansowania
inwestycji, lub

e) promese finansowania lub umowe obejmujaca finansowanie inwestycji;

harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, sporzgdzony zgodnie z zatagcznikiem nr
7.3 do regulaminu;

informacje o zmianie w nastepstwie modernizacji parametrow techniczno-
ekonomicznych, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 9);

informacje o okresie trwania obowigzku mocowego, z uwzglednieniem pkt. 7.2.6
i 7.2.7, wynikajgcego z umowy mocowej, ktérg dostawca mocy planuje zawrzeé
w wyniku aukcji mocy w odniesieniu do tej jednostki.

Whniosek o certyfikacje jednostki rynku mocy wytworczej sktadajgcej sie z jednostek
fizycznych zagranicznych wytworczych zawiera:

1)

wykaz jednostek fizycznych zagranicznych wytwérczych wchodzgcych w skiad
jednostki rynku mocy wraz z informacjami, o ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkty 1)
— 5) oraz 8) w odniesieniu do kazdej jednostki fizycznej zagranicznej wytworczej
wchodzacej w sktad danej jednostki rynku mocy;
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7.4.2.14.

2)
3)

4)

5)

6)

informacje, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkty 1), 2), 7) — 16);

wielkos¢é obowigzku mocowego, kidrg dostawca mocy bedzie oferowat dla jednostki
rynku mocy w aukcji mocy, nie mniejszg niz 2 MW i nie wiekszg od wielkosci
wynikajacej z oferty zaakceptowanej w aukcji wstepnej oraz nie wiekszg niz iloczyn
mocy osiggalnej netto tej jednostki i korekcyjnego wspotczynnika dyspozycyjnosci, o
ktérym mowa w pkt. 8.1.2 podpunkt 1) lit. j);

dla kazdej jednostki fizycznej zagranicznej wytwoérczej wchodzace] w skiad danej
jednostki rynku mocy, wystawione, zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr
7.4, przez wiasciwego ze wzgledu na lokalizacje jednostki fizycznej zagranicznej
wytworczej operatora systemu przesytowego, potwierdzenie zgodnosci ze stanem
faktycznym parametréw technicznych oraz jej lokalizaciji;

dla kazdej jednostki fizycznej zagranicznej wytworczej wchodzacej w skfad danej
jednostki rynku mocy, wystawione, zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr
7.5, zobowigzanie wilasciwego ze wzgledu na lokalizacje jednostki fizycznej
zagranicznej wytworczej operatora systemu przesytowego, do przekazywania OSP
danych pomiarowo-rozliczeniowych oraz danych o sktadanych przez jednostke
fizyczng zagraniczng wytwoérczg ofertach wytwarzania, umozliwiajgcych weryfikacje
oraz rozliczenie wykonania obowigzku mocowego;

w przypadku certyfikacji do aukcji dodatkowych — wskazanie kwartatow roku dostaw,
w odniesieniu do ktérych dostawca mocy zamierza bra¢ udziat w aukcjach
dodatkowych.

Whiosek o certyfikacje jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania zawiera:

1)

2)

3)

dane identyfikacyjne jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania oraz jednostek
redukcji zapotrzebowania planowanych wchodzgcych w sktad jednostki rynku mocy,
obejmujgce nadany przez rejestr kod jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania lub
kod jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej;

dane identyfikacyjne i upowaznienie dostawcy mocy, obejmujgce:
a) nazwe dostawcy mocy albo imie i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;

b) numer PESEL albo numer paszportu (w przypadku braku nr PESEL) -
w przypadku osoby fizycznej;

c) numer KRS, NIP, REGON oraz odpis aktualny z KRS (albo odpis petny z KRS
jezeli odpis aktualny nie pozwala na potwierdzenie umocowania o0s6b
podpisujgcych upowaznienia/petnomocnictwa/oswiadczenia) albo numer wpisu
i wlasciwego rejestru (organu prowadzacego rejestr) panstwa rejestracji spotki
oraz odpis aktualny z tego rejestru w przypadku spotek kapitatowych
zagranicznych;

d) REGON i NIP wszystkich wspdlnikow oraz spotki cywilnej albo numer paszportu
w przypadku wspolnikow spétki cywilnej bedgcych osobami fizycznymi, ktorzy nie
posiadajg numeréw REGON i NIP — w przypadku spétki cywilnej;

e) REGON i NIP — w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢
gospodarcza;

f) siedzibe albo miejsce zamieszkania dostawcy mocy oraz jego adres;

g) dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu;

h) dokumenty potwierdzajagce upowaznienie do dysponowania jednostkami
fizycznymi ztozone zgodnie z pkt. 4.1.9 podpunkt 2) — jezeli dostawca mocy nie
jest wtascicielem jednostek fizycznych wchodzacych w sktad jednostki rynku mocy;

i) upowaznienie uzytkownika rejestru do reprezentowania dostawcy mocy
tj. petnomocnictwo ztozone zgodnie z pkt. 4.1.6 podpunkt 2) — jezeli uzytkownik
rejestru nie jest dostawcg mocy lub nie jest upowazniony do jednoosobowej
reprezentacji dostawcy mocy;

wielkosé obowigzku mocowego, ktérg dostawca mocy bedzie oferowat dla jednostki
rynku mocy w aukcji mocy, nie wiekszg niz iloczyn mocy osiggalnej netto jednostki
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4)

5)

6)

7

8)

9)

i korekcyjnego wspoétczynnika dyspozycyjnoéci, o ktérym mowa w pkt. 8.1.2 podpunkt
1) lit. j),

w przypadku ubiegania sie o zawarcie umowy mocowej obejmujgcej obowigzek
mocowy dtuzszy niz 1 rok dostaw:

a) planowane lub poniesione naktady finansowe na dostosowanie urzgdzen odbiorcy
do mozliwosci Swiadczenia ustug redukcji zapotrzebowania, na budowe magazynu
energii elektrycznej lub jednostki wytworczej, ktére bedg stanowity cze$¢ urzadzen
odbiorcy koncowego oraz zakres rzeczowy prac zwigzanych z tymi naktadami oraz

b) harmonogram rzeczowo-finansowy, sporzadzony zgodnie z zatgcznikiem nr 7.6 do
regulaminu;

c) niezalezng ekspertyze potwierdzajgca:
— nakiady finansowe, o ktérych mowa w lit. a), oraz

— w przypadku, gdy w skitad jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania
wchodzi co najmniej jedna jednostka wytworcza — parametry techniczne
wszystkich jednostek wytworczych wchodzgcych w sktad jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania bedgcych czescig danej jednostki rynku mocy
redukcji zapotrzebowania oraz planowane spetnienie przez nie wymaganych
standardéw emisyjnych, okreslonych w dyrektywie 2010/75/UE Iub
odpowiednio dyrektywie 2015/2193, albo

— w przypadku innym niz wskazany powyzej — brak jednostek wytwoérczych
wchodzgcych w skiad jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania
tworzgcych dang jednostke rynku mocy,

sporzadzong zgodnie z wymaganiami, o ktérych mowa w pkt. 7.4.5;

d) informacje o okresie trwania obowigzku mocowego, z uwzglednieniem pkt. 7.2.10,
wynikajgcego z umowy mocowej, ktorg dostawca mocy planuje zawrze¢ w wyniku
aukcji mocy w odniesieniu do tej jednostki;

dla jednostek fizycznych przytaczonych lub planowanych do przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej — wystawione przez wiasciwych ze wzgledu na lokalizacje OSDp za
posrednictwem rejestru albo w formie odrebnego dokumentu, potwierdzenie spetniania
w roku dostaw przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe wymogow technicznych,
o ktérych mowa w pkt. 21, niezbednych do poprawnego prowadzenia rozliczen —
obejmujgce wszystkie, zlokalizowane w sieciach dystrybucyjnych, punkty pomiarowe
wszystkich jednostek fizycznych wchodzacych w skfad danej jednostki rynku mocy;

dla jednostek fizycznych przytaczonych lub planowanych do przylgczenia do sieci
przesytowej — wystawione przez OSP za posrednictwem rejestru albo w formie
odrebnego dokumentu, potwierdzenie spetniania w roku dostaw przez uktady
pomiarowo-rozliczeniowe wymogéw technicznych, o ktéorych mowa w pkt. 21,
niezbednych do poprawnego prowadzenia rozliczen — obejmujace wszystkie,
zlokalizowane w sieci przesytowej, punkty pomiarowe wszystkich jednostek fizycznych
wchodzgcych w sktad danej jednostki rynku mocy;

moc osiggalng netto jednostki rynku mocy w okresie dostaw — przez moc osiggalng
jednostki rynku mocy rozumie sie sume mocy osiggalnych wszystkich jednostek
fizycznych redukcji zapotrzebowania wchodzgcych w skiad danej jednostki rynku
mocy;

potwierdzenie wykonania testu redukcji zapotrzebowania, o ktérym mowa w pkt. 15,
Zmocg nie mniejszg niz iloczyn mocy osiggalnej netto jednostki i korekcyjnego
wspotczynnika dyspozycyjnosci, o ktérym mowa w pkt. 8.1.2 podpunkt 1) lit. j) —
w przypadku wnioskowania o utworzenie potwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji
zapotrzebowania;

informacje na temat uktadéw technologicznych, w oparciu o ktére bedzie dokonywana
redukcja poboru mocy z jednostki rynku mocy;
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7.4.2.15.

7.4.2.16.

7.4.2.17.

10) oswiadczenie, ze w stosunku do zadnej jednostki fizycznej, ktéra bedzie wchodzita
w skfad jednostki rynku mocy nie zachodzg lub nie bedg zachodzity przestanki
wymienione w art. 16 ust. 2 ustawy;

11) dokumenty i informacje, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 9) lit. d) — f)
w przypadku, gdy zmniejszenie ilosci mocy pobieranej z sieci przez jednostke rynku
mocy realizowane jest z wykorzystaniem jednostki wytwodrczej lub magazynu energii
elektrycznej;

12) o$wiadczenie o wyrazeniu zgody na pozyskiwanie przez OSP danych pomiarowo-
rozliczeniowych dotyczgcych zgloszonych w danej certyfikacji do aukcji jednostek
fizycznych, w okresie dostaw, ktérych ta certyfikacja dotyczy;

13) w przypadku gdy w sktad jednostki rynku mocy wchodzi co najmniej jedna jednostka
wytwdrcza — oswiadczenie dotyczace nieprzekroczenia limitu emisji w danym okresie
dostaw przez zadng z jednostek wytwérczych wchodzacych w skfad jednostek
fizycznych tworzacych dang jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania;

14) w przypadku gdy w sktad jednostki rynku mocy wchodzi co najmniej jedna jednostka
wytworcza — oswiadczenie dotyczgce rozpoczecia komercyjnej produkcji przez
wszystkie jednostki wytworcze, wchodzgce w sktad jednostek fizycznych tworzgcych
jednostke rynku mocy, przed dniem 4 lipca 2019 r. albo po tej dacie;

15) w przypadku wniosku o certyfikacje, o ktérym mowa w pkt. 7.1.6 — o$wiadczenie
dotyczace nieprzekroczenia wolumenu emisji przez zadng z jednostek wytworczych
niespetniajgcych limitu emisji, wchodzacych w sktad jednostek fizycznych tworzacych
dang jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wyznaczony dla okresu
ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzajgcych rok, w ktérym odbywa sie
certyfikacja do aukcji mocy, z zastrzezeniem pkt. 7.4.2.8;

16) w przypadku gdy w sktad jednostki rynku mocy wchodzi co najmniej jedna jednostka
wytworcza — dokument zawierajgcy dane niezbedne do weryfikacji przez OSP
informacji, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2.217.4.2.7, sporzadzony zgodnie z zatgcznikiem
nr 7.10 do regulaminu.

W przypadku, gdy w sktad jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania wchodzi
jednostka redukcji zapotrzebowania planowana, informacje, o ktérych mowa w pkt.
7.4.2.14 podpunkt 2) lit. h) oraz podpunkty 5), 6), 9) i 12) — 16) nie sg wymagane w
odniesieniu do tej jednostki.

Okres ponoszenia nakfadéw, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2.11 podpunkt 1), 7.4.2.12
podpunkt 1) oraz 7.4.2.14 podpunkt 4) lit. a) obejmuje okres od poczatku roku, w ktérym
odbywa sie aukcja gtéwna na dany rok dostaw do konca roku poprzedzajgcego rok dostaw.
Te same naktady inwestycyjne mogg by¢ wykorzystane przez jednostke rynku mocy tylko
na potrzeby jednej umowy mocowej.

Whiosek o certyfikacje jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania sktadajgcej sie
z jednostek fizycznych zagranicznych redukcji zapotrzebowania zawiera:

1) wykaz jednostek fizycznych zagranicznych redukcji zapotrzebowania wchodzgcych
w skfad jednostki rynku mocy wraz z informacjami, o ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1
podpunkt 1) — 5);

2) dane iinformacje, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2.14 podpunkt 1), 2), 8) —16);

3) wielko$¢ obowigzku mocowego, ktérg dostawca mocy bedzie oferowat dla jednostki
rynku mocy w aukcji mocy, nie mniejszg niz 2 MW i nie wiekszg od wielkoSci
wynikajacej z oferty zaakceptowanej w aukcji wstepnej oraz nie wieksza niz iloczyn
mocy osiggalnej netto jednostki rynku mocy ikorekcyjnego wspétczynnika
dyspozycyjnosci, o ktdrym mowa w pkt. 8.1.2 podpunkt 1) lit. j);

4) dla kazdej jednostki fizycznej zagranicznej redukcji zapotrzebowania wchodzacej w
sktad danej jednostki rynku mocy, wystawione, zgodnie ze wzorem okreslonym w
zatgczniku nr 7.4, przez wtasciwego ze wzgledu na lokalizacje jednostki fizycznej
zagranicznej operatora systemu przesytowego, potwierdzenie zgodnosci ze stanem
faktycznym parametréw technicznych oraz jej lokalizacji;
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7.4.2.18.

7.4.2.19.

7.4.2.20.

7.4.3.

7.4.3.1.
7.4.3.2.

5) dla kazdej jednostki fizycznej zagranicznej redukcji zapotrzebowania wchodzacej w
skfad danej jednostki rynku mocy, wystawione, zgodnie ze wzorem okreslonym w
zatgczniku nr 7.5, zobowigzanie wia$ciwego ze wzgledu na lokalizacje jednostki
fizycznej zagranicznej redukcji zapotrzebowania operatora systemu przesytowego, do
przekazywania OSP danych pomiarowo-rozliczeniowych oraz danych o skfadanych
przez jednostke fizyczng zagraniczng redukcji zapotrzebowania ofertach redukcji
poboru energii elektrycznej, umozliwiajgcych weryfikacje oraz rozliczenie wykonania
obowigzku mocowego;

6) w przypadku certyfikacji do aukcji dodatkowych — wskazanie kwartatéw roku dostaw,
w odniesieniu do ktérych dostawca mocy zamierza bra¢ udziat w aukcjach
dodatkowych.

W przypadku potwierdzen, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 4) lub 5) oraz pkt.
7.4.2.14 podpunkt 5) lub 6) dopuszcza sie ich uzyskanie na etapie certyfikacji ogéinej,
zgodnie z pkt. 6.3.3.4 — 6.3.3.5. Jezeli przedmiotowe potwierdzenia nie zostaty uzyskane
w ramach certyfikacji ogolnej, zasady ich uzyskiwania opisane sg w:

1) pkt. 21 —w odniesieniu do punktéw pomiarowych w sieci dystrybucyjnej,
2) pkt. 7.4.6 — w odniesieniu do punktow pomiarowych w sieci przesytowe;.

W przypadku wniosku o certyfikacje jednostki rynku mocy sktadajgcej sie z jednostek
fizycznych posiadajgcych punkty pomiarowe zaréwno w sieci przesylowej oraz
dystrybucyjnej, dostawca mocy w odniesieniu do kazdej z tych jednostek zobowigzany jest
do dostarczenia potwierdzen, o ktérych mowa odpowiednio w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 4) oraz
5) albo pkt. 7.4.2.14 podpunkt 5) oraz 6).

W przypadku sktadania wniosku o certyfikacje jednostki rynku mocy wytwérczej, w skiad
ktérej wchodzi jednostka fizyczna wytwércza planowana, informacje o ktérych mowa w:

1) pkt. 7.4.2.1 podpunkt 9) lit. a) — ¢) w odniesieniu do tej jednostki fizycznej sktadane sg
zgodnie z najlepszg wiedzg w dacie sktadania wniosku o certyfikacje;

2) pkt. 7.4.2.1 podpunkt 9) lit. d) obejmujg prognozowane na pierwszy okres dostaw
wartosci jednostkowych wskaznikow emisji wskazanych substancji uwzgledniajgce:
zaktadang roczng produkcje energii elektrycznej brutto, zaktadang roczng ilos¢
wytworzonego ciepta oraz przewidywane parametry paliwa;

3) pkt. 7.4.2.1 podpunkt 9) lit. e) — f) obejmujg warto$ci prognozowane na pierwszy rok
dostaw;

4) pkt. 7.4.2.1 podpunkt 10) sktadane sg zgodnie z najlepszg wiedzg w dacie sktadania
whniosku o certyfikacje.

Proces oceny i kryteria oceny wnioskéw do certyfikacji do aukcji gtéwnej i aukcji
dodatkowych

Whioski o certyfikacje sg rozpatrywane przez OSP.
Rozpatrzenie wniosku o certyfikacje polega na weryfikaciji:
1) kompletnosci i poprawnosci przekazanych danych i informaciji;

2) zlozenia zatgcznikéw do wniosku na wymaganych regulaminem formularzach lub
wzorach;

3) zlozenia wymaganych dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie dostawcy mocy
i uzytkownika rejestru sktadajgcego wniosek, zgodnie z pkt. 4.1.6 14.1.9;

4) zgodnosci przekazanych danych z danymi rejestrowymi poszczegdlnych podmiotéw;

5) konfiguracji punktéw pomiarowych kazdej jednostki fizycznej wchodzacej w sktad
jednostki rynku mocy;

6) wystgpienia przypadkow ztozenia wielu wnioskoéw dla tej samej jednostki rynku mocy;
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7) poprawnosci sporzadzenia niezaleznej ekspertyzy, zgodnie z pkt. 7.4.5, o ile zostata
zatgczona do wniosku.

OSP rozpatrujgc wnioski o certyfikacje, zgodnie z pkt. 7.4.3.2, opiera si¢ na danych
i informacjach: dostarczonych wraz z wnioskiem, posiadanych we wtasnych systemach
albo informacji pozyskanych z ogélnodostepnych wiarygodnych i sprawdzalnych zrodet.

Pozytywna weryfikacja wniosku o certyfikacje skutkuje wydaniem przez OSP certyfikatu
dla jednostki rynku mocy, o ktérym mowa w pkt. 7.5.

Z zastrzezeniem pkt. 7.4.4, OSP odmawia wydania certyfikatu dla jednostki rynku mocy
w przypadku, gdy wniosek o certyfikacje nie spetnia wymogéw okreslonych w art. 15,
art. 16 ust. 1 lub 2, art. 19 lub art. 20 ustawy, lub okreSlonych w regulaminie,
a w szczegolnosci w przypadku stwierdzenia, ze:

1) przekazane dane sg niekompletne lub niepoprawne;

2) zafgczniki do wniosku zostaty ztozone na formularzach lub wzorach niezgodnych
z regulaminem;

3) nie wykazano wiasciwego umocowania do dziatania w imieniu dostawcy mocy, zgodnie
z pkt. 4.1.6 lub umocowania dostawcy mocy do dysponowania jednostkg fizyczna,
zgodnie z pkt. 4.1.9;

4) wniosek nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt. 7.1.4;

5) wniosek obejmuje jednostke fizyczng, w skiad ktérej wchodzi jednostka wytworcza
niespetniajgca limitu emisji, z zastrzezeniem pkt. 7.1.6;

6) wniosek obejmuje jednostke fizyczng, w skiad ktérej wchodzi jednostka wytworcza,
ktéra rozpoczeta komercyjng produkcje przed dniem 4 lipca 2019 r., niespetniajgca
limitu emisji oraz wolumenu emisji wyznaczonego dla okresu ostatnich trzech lat
kalendarzowych poprzedzajgcych certyfikacje do aukciji;

7) przekazane dane sg niezgodne z danymi rejestrowymi poszczegolinych podmiotéw;

8) wystgpita podstawa do odmowy wydania certyfikatu zgodnie z postanowieniami
pkt. 7.4.1.7;

9) niezalezna ekspertyza zostata sporzgdzona w sposob niezgodny z pkt. 7.4.5.

Niezalezenie od przypadkéw okreslonych w pkt. 7.4.3.5, OSP odmawia wydania certyfikatu
jednostce rynku mocy takze w innych przypadkach wskazanych w ustawie.

Rozpatrzenie wniosku o certyfikacje potwierdzane jest dokonaniem przez OSP wpisu
stosownej informacji w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informacji jest
takze wysylane automatycznie na adres e-mail dostawcy mocy.

Proces uzupetnien wniosku o certyfikacje do aukcji gtéwnej i aukcji dodatkowych

W przypadku stwierdzenia, ze wniosek nie spetnia wymogow okreslonych w art. 15, art. 16
ust. 1 lub 2, art. 19 lub art. 20 ustawy, lub okreslonych w regulaminie, OSP za pomoca
rejestru wzywa dostawce mocy do usuniecia wad lub brakéw formalnych wniosku,
wskazujgc te wady lub braki formalne w wezwaniu, oraz wyznaczajgc termin nie krétszy,
niz 3 dni robocze, na ich usuniecie. Informacja o wezwaniu do usuniecia wad lub brakéw
formalnych wniosku przekazywana jest takze powiadomieniem wysytanym automatycznie
na adres e-mail uzytkownika rejestru.

W przypadku, gdy dostawca mocy, pomimo wezwania OSP, nie usungt wad lub brakéw
formalnych wniosku o certyfikacje, w terminie wyznaczonym przez OSP, OSP odmawia
wydania certyfikatu, o0 czym niezwtocznie informuje dostawce mocy zamieszczajgc
stosowng informacje w rejestrze. Informacja o odmowie wydania certyfikatu przekazywana
jest takze powiadomieniem wysytanym automatycznie na adres e-mail uzytkownika
rejestru.

Informacja o odmowie wydania certyfikatu zawiera wskazanie przyczyn.
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W stosunku do decyzji OSP o odmowie wydania certyfikatu, dostawcy mocy przystugujg
uprawnienia okreslone w pkt. 19 — ,Postepowanie reklamacyjne”.

Niezalezna ekspertyza

Niezalezna ekspertyza sporzgdzana jest na potrzeby:

1)

2)

3)

4)

uzyskania certyfikatu dla nowej lub modernizowanej jednostki rynku mocy wytwérczej,
uprawniajgcego dostawce mocy do zawarcia umowy mocowej na wiecej niz jeden rok
dostaw w wyniku aukcji gléwnej;

uzyskania certyfikatu dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania,
uprawniajgcego dostawce mocy do zawarcia umowy mocowej na wiecej niz jeden rok
dostaw w wyniku aukcji gtéwnej;

spetnienia przez jednostki rynku mocy Finansowego Kamienia Milowego, o ktérym
mowa w pkt. 14.1.1, w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 14.1.1.5 podpunkt 2);

spetnienia przez jednostki rynku mocy Operacyjnego Kamienia Milowego, o ktdrym
mowa w pkt. 14.1.2.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7.4.5.1 podpunkt 1) lub 2), niezalezna ekspertyza
zawiera:

1)

2)

3)

informacje, o ktérych mowa odpowiednio w pkt. 7.4.2.11 podpunkt 2), w pkt. 7.4.2.12
podpunkt 4) albo w pkt. 7.4.2.14 podpunkt 4) lit. ¢), potwierdzajgce, ze w rozumieniu
ustawy Prawo ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci regulacji wynikajgcych
z przepiséw dyrektywy 2010/75/UE lub odpowiednio dyrektywy 2015/2193, kazdy
obiekt energetycznego spalania technologicznie powigzany z jednostkg rynku mocy,
tj. obiekt, ktérego dziatanie jest niezbedne do pracy jednostek fizycznych wchodzgcych
w skfad tej jednostki rynku mocy z mocg osiggalng, w planowanych okresach trwania
obowigzku mocowego bedzie spetnia¢ wszystkie warunki niezbedne do uzyskania albo
posiadania pozwolenia zintegrowanego lub innego réwnowaznego dokumentu.
Warunki te wynikajg z obowigzujacych w dniu ztozenia wniosku o certyfikacje
przepisow prawa, ktore dotyczg planowanych okreséw dostaw;

potwierdzenie naktadéw przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
inwestycji stanowigcym zatgcznik do wniosku o certyfikacje, w odniesieniu do
zdeklarowanych przez dostawce mocy we wniosku o certyfikacje, planowanych lub
poniesionych naktadéw finansowych;

w przypadku ubiegania sie o zawarcie umowy zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy —
planowane spetnienie w okresie trwania obowigzku mocowego przez jednostke
fizyczng wchodzacg w skfad nowej jednostki rynku mocy wytwodrczej, parametru,
0 ktéorym mowa odpowiednio w art. 25 ust. 5 pkt 1 lub 2 ustawy.

W przypadku, o ktéorym mowa w pkt. 7.4.5.1 podpunkt 3), niezalezna ekspertyza zawiera
potwierdzenie naktadow przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
inwestycji stanowigcym zafgcznik do oswiadczenia potwierdzajgcego spetnienie
Finansowego Kamienia Milowego.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7.4.5.1 podpunkt 4), niezalezna ekspertyza zawiera:

1)

2)

informacje, o ktérych mowa odpowiednio w pkt. 14.1.2.3 podpunkt 2) lub pkt. 14.1.2.4
podpunkt 1), potwierdzajace, ze w rozumieniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
a w szczegolnosci regulacji wynikajagcych z przepiséw dyrektywy 2010/75/UE lub
odpowiednio dyrektywy 2015/2193, kazdy obiekt energetycznego spalania
technologicznie powigzany z jednostkg rynku mocy, tj. obiekt, ktérego dziatanie jest
niezbedne, aby jednostka rynku mocy mogta w petni wykonywaé swoj obowigzek
mocowy, jest objety decyzjg udzielajgcg pozwolenia zintegrowanego lub innego
réwnowaznego dokumentu (wydana decyzja, znajdujgca sie w obrocie prawnym);

potwierdzenie nakfadéw przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
inwestycji stanowigcym zatgcznik do oswiadczenia potwierdzajgcego spetnienie
Operacyjnego Kamienia Milowego;
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3) potwierdzenie spetnienia w okresie trwania obowigzku mocowego parametru, o ktérym
mowa odpowiednio w art. 25 ust. 5 pkt 1 lub 2 ustawy — w przypadku jednostki rynku
mocy wytwérczej, ktéra na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy, w wyniku aukcji gléwne;j
zawarta umowe mocowg na okres diuzszy niz wynikajacy z art. 25 ust. 4 ustawy.

W przypadku, gdy naktady, o ktérych mowa w pkt. 7.4.5.2 podpunkt 2), 7.4.5.3 lub 7.4.5.4
podpunkt 2), dotyczg instalacji wspolnych dla wielu jednostek fizycznych, sg one
przypisywane pojedynczym jednostkom rynku mocy, poprzez alokowanie tych nakfadéw
na jednostki fizyczne wchodzace w sktad poszczegdlnych jednostek rynku mocy.

Alokacja nakfaddéw, o ktorej mowa w pkt. 7.4.5.5, odbywa sie proporcjonalnie do mocy
osiggalnej netto jednostki fizycznej w okresie dostaw w przypadku, gdy nie jest mozliwe
jednoznaczne wskazanie odrebnych naktadéw przypisanych danej jednostce fizycznej
wedtug zrealizowanego zakresu prac.

Poprzez instalacje wspdlng, o ktérej mowa w pkt. 7.4.5.5, rozumie sie kazde urzagdzenie
lub ukfad technologiczny, ktérego dziatanie jest niezbedne, aby jednostka fizyczna mogta
pracowa¢ z mocg osiggalng netto, przy zatozeniu, ze wszystkie jednostki fizyczne
powigzane technologicznie pracujg jednoczesnie.

Podmiotem sporzgdzajgcym niezalezng ekspertyze moze by¢é wytgcznie podmiot
posiadajgcy udokumentowane doswiadczenie w zakresie doradztwa, ekspertyz, badan
i analiz o charakterze technicznym i ekonomicznym w sektorze wytwarzania energii lub
prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, w tym w szczegdlnosci:

1) panstwowy instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o0 instytutach badawczych;

2) uczelnia techniczna lub uniwersytet techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym.

Podmiotem sporzadzajagcym niezalezng ekspertyze moze by¢ podmiot spetniajgcy
nastepujgce warunki:

1) podmiot i cztonkowie zespotu sporzgdzajgcego niezalezng ekspertyze sg niezalezni
od dostawcy mocy oraz wiasciciela jednostki fizycznej i nie biorg udziatu w procesie
podejmowania decyzji przez dostawce mocy lub wiasciciela jednostki fizycznej;

2) podmiot i czlonkowie zespotu sporzgdzajgcego niezalezng ekspertyze podejmujg
niezbedne dziatania, aby przy jej sporzgdzaniu na ich niezalezno$¢ nie wptywat zaden
rzeczywisty ani potencjalny konflikt intereséw, ani zadne inne bezposrednie lub
posrednie relacje pomiedzy dostawcg mocy lub witascicielem jednostki fizycznej
a podmiotem, czionkami zespotu sporzadzajgcego ekspertyze, czionkami sieci lub
zrzeszenia, do ktoérego nalezy podmiot, kierownictwem podmiotu lub osobami
zwigzanymi z nimi stosunkiem kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow;

3) podmiot i cztonkowie zespotu sporzgdzajgcego niezalezng ekspertyze nie sg
zaangazowani w jakiekolwiek dziatania na warunkach i w sposob, ktéry mogtby
pozwoli¢ dostawcy mocy lub wiascicielowi jednostki fizycznej badz podmiotowi
powigzanemu kapitatowo z dostawcg mocy lub wiascicielem jednostki fizycznej,
wywrzeé niepozadany wptyw na zawartos¢ niezaleznej ekspertyzy lub w inny sposéb
zagrozi¢ obiektywno$ci tej ekspertyzy.

Dostawca mocy zatgcza do kazdej niezaleznej ekspertyzy oswiadczenia podmiotu

sporzadzajgcego ekspertyze o spetnieniu wymagan okreslonych w pkt. 7.4.5.9, zgodnie
z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7.7 do regulaminu.

Uzyskanie potwierdzenia spetnienia wymogéw dot. uktadéw pomiarowych jednostek
przytaczonych do sieci przesylowej

W przypadku braku uzyskania od OSP na podstawie pkt. 6.3.3.4 na etapie certyfikaciji
ogolnej pozytywnej weryfikacji wymogdéw, o ktérych mowa w pkt. 21, stanowigcej
jednoczesnie potwierdzenie, o ktérym mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 5) albo pkt. 7.4.2.14
podpunkt 6), w odniesieniu do danej jednostki fizycznej i punktéw pomiarowych w sieci
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przesytowej, dostawca mocy w celu uzyskania tego potwierdzenia, nie pézniej niz 10 dni
kalendarzowych przed rozpoczeciem certyfikacji do aukcji gtéwnej lub certyfikacji do aukcji
dodatkowych, moze wystgpi¢ do OSP:

1) elektronicznie za posrednictwem rejestru, albo
2) pisemnie — jezeli rejestr nie udostepnia stosownych funkcjonalnosci w tym zakresie.

Na wniosek, o ktéorym mowa w pkt. 7.4.6.1, OSP, nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia
certyfikacji do aukcji gtéwnej lub certyfikacji do aukcji dodatkowej, przeprowadza
weryfikacje spetniania przez uktady pomiarowe wymogow, o ktérych mowa pkt. 21
i zamieszcza wynik weryfikacji w rejestrze. Jezeli wynik weryfikacji jest pozytywny,
zamieszczone w rejestrze potwierdzenie zastepuje koniecznos$¢ dotgczenia do wniosku
o certyfikacje do aukcji gtéwnej lub certyfikacje do aukcji dodatkowych potwierdzenia,
0 ktéorym mowa odpowiednio w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 5) oraz pkt. 7.4.2.14 podpunkt 6),
w odniesieniu do danej jednostki fizycznej, w zakresie punktéw pomiarowych w sieci
przesytowe;.

7.5. Certyfikat

7.5.1.
7.5.1.1.

7.5.1.2.

7.5.2.
7.5.2.1.

Zawartos¢ certyfikatu

Certyfikat wydawany dostawcy mocy dla jednostki rynku mocy zawiera:

1) numer certyfikatu;

2) date wydania certyfikatu;

3) oznaczenie podmiotu wydajgcego certyfikat;

4) dane identyfikacyjne jednostki rynku mocy;

5) dane identyfikacyjne dostawcy mocy;

6) okres dostaw, ktérego dotyczy certyfikat;

7) kwalifikacje jednostki rynku mocy, zgodnie z pkt. 7.2.1 albo 7.2.2;

8) wskazanie aukcji mocy, do udziatu w ktérej dopuszcza certyfikat;

9) potwierdzenie dopuszczenia do rynku wtérnego;

10) informacje o uprawnieniu do uzyskiwania premii, o ktérej mowa w pkt. 17.3;
11) wskazanie nadanego jednostce rynku mocy statusu cenotworcy albo cenobiorcy;

12) wielkos¢ obowigzku mocowego, ktéra bedzie oferowana w aukcji mocy, ktorej
dotyczyta certyfikacja;

13) iloczyn mocy osiggalnej netto i korekcyjnego wspotczynnika dyspozycyjnosci;

14) w przypadku modernizowanej jednostki rynku mocy — wielkos¢ obowigzku mocowego
ktéra bedzie oferowana w aukcji mocy w przypadku rezygnacji z modernizacji;

15) w przypadku jednostek rynku mocy uprawnionych do zawarcia w toku aukcji gtownej
umowy mocowej obejmujgcej obowigzek mocowy dtuzszy niz jeden okres dostaw —
informacje o liczbie okresow dostaw, na kitdrg dostawca mocy zamierza zawrzec
umowe mocowg w wyniku aukcji gtownej,

Wzér certyfikatu stanowi zatgcznik nr 7.8 do niniejszego regulaminu.

Certyfikaty warunkowe

Certyfikat warunkowy wydawany dostawcy mocy dla nowej jednostki rynku mocy
wytwdrczej oraz niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania zawiera:

1) numer certyfikatu warunkowego;

1) date wydania certyfikatu;
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2) oznaczenie podmiotu wydajgcego certyfikat;

3) dane identyfikacyjne jednostki rynku mocy;

4) dane identyfikacyjne dostawcy mocy;

5) okres dostaw, ktérego dotyczy certyfikat;

6) kwalifikacje jednostki rynku mocy, zgodnie z pkt. 7.2.1 albo 7.2.2;

7) wielko$¢ obowigzku mocowego, ktéra bedzie oferowana w aukcji mocy, ktorej
dotyczyta certyfikacja;

8) iloczyn mocy osiggalnej netto i korekcyjnego wspétczynnika dyspozycyjnosci, o ktérym
mowa w pkt. 8.1.2 podpunkt 1) lit. j);

9) w przypadku niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania —
taczng moc jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych wchodzgcych w skfad
jednostki rynku mocy;

10) informacje o obowigzku dostawcy mocy do ustanowienia zabezpieczenia finansowego
o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy;

11) numer rachunku bankowego w formacie IBAN, na ktory zostanie wniesione
zabezpieczenie finansowe.

Wzér certyfikatu warunkowego stanowi zatgcznik nr 7.9 do niniejszego regulaminu.

Okres waznosci certyfikatu

Certyfikat wydany dla jednostki rynku mocy jest wazny do momentu zakonczenia okresu
dostaw, ktérego dotyczyt albo do chwili jego wygaszenia.

W przypadku jednostek rynku mocy, ktdére zawarty umowe mocowg w wyniku aukcji
gtébwnej na wiecej niz 1 okres dostaw, certyfikat upowaznia do udziatu w rynku wtérnym we
wszystkich okresach dostaw przypadajgcych w okresie, na ktéry zostata zawarta ta umowa
mocowa.

W przypadku skrécenia czasu trwania umowy mocowej do jednego roku, na podstawie art.
46 ust. 2 lub 3 ustawy, certyfikat upowaznia do udziatu w rynku wtérnym w roku dostaw
wynikajgcym ze skrécenia czasu trwania tej umowy mocowej.

Na potrzeby udziatu w rynku wtérnym, na podstawie certyfikatu, o ktérym mowa w pkt.
7.5.3.2 oraz 7.5.3.3, przyjmuje sie, ze dla danej jednostki rynku mocy, w catym okresie
obowigzywania certyfikatu, stosuje sie korekcyjny wspotczynnik dyspozycyjnosci, ktory byt
okreslony dla pierwszego okresu dostaw objetego tym certyfikatem.

W przypadku jednostki rynku mocy, dla ktérej w toku aukcji mocy nie zostata zawarta
umowa mocowa lub zostata zawarta umowa mocowa na nie wiecej niz 1 okres dostaw,
certyfikat upowaznia do udziatu w rynku wtérnym wytgcznie w roku dostaw, w odniesieniu
do ktérego prowadzona byta dana aukcja mocy, z zastrzezeniem art. 24 ust. 2 ustawy.

Certyfikat wydany dla jednostki rynku mocy, ktéra w wyniku aukcji mocy nie zostata objeta
obowigzkiem mocowym, moze po zakonczeniu tej aukcji zostaé wygaszony na wniosek
dostawcy mocy.

Warunkiem wygaszenia certyfikatu na wniosek dostawcy mocy jest nieposiadanie
przysztych obowigzkéw mocowych przez jednostke rynku mocy, ktérej dotyczy certyfikat,
w okresie waznosci certyfikatu.

W celu wygaszenia certyfikatu, dostawca mocy wystepuje do OSP z wnioskiem
0 wygaszenie certyfikatu, z wykorzystaniem rejestru.

OSP, na podstawie analizy ostatecznych wynikéw aukcji mocy oraz transakcji zawartych
na rynku wtérnym, w terminie 7 dni roboczych potwierdza wygaszenie certyfikatu.

Dostawca mocy informowany jest o wygaszeniu certyfikatu za posrednictwem rejestru oraz
wiadomosci wysytanej na adres e-mail dostawcy mocy.
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8. Parametry aukcji mocy

8.1.
8.1.1.
8.1.2.

Zasady ogolne ustalania, zatwierdzania i publikacji parametréw aukcji mocy

Aukcje mocy prowadzone sg z wykorzystaniem tzw. parametroéw aukcji mocy.

Parametry aukcji mocy obejmujg wielko$ci:

1) w przypadku aukcji gtéwne;j:

2)

a)

b)

f)

)
h)

)

k)

PZM — prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji mocy, wyrazone
w MW;
CeWe — cena wejscia na rynek nowej jednostki  wytworczej,

odzwierciedlajgca alternatywny koszt pozyskania mocy przez
operatora poprzez budowe jednostki wytwdrczej o najnizszych
operacyjnych i kapitatowych kosztach statych, z uwzglednieniem
potencjalnej marzy na sprzedazy energii elektrycznej i Swiadczeniu
ustug systemowych, o ktérych mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy
Prawo energetyczne, wyrazona w zt/kW/rok;

A — wspotczynnik zwiekszajgcy cene, o ktérej mowa w lit. b), stuzgcy do
wyznaczenia ceny maksymalnej obowigzujgcej w aukcji;

X — parametr wyznaczajgcy wielko§¢ mocy ponizej zapotrzebowania,
o ktéorym mowa w lit. a), dla ktérej cena osigga wartos¢ maksymaing,
o ktérej mowa w lit. b), wyrazony w %;

Y — parametr wyznaczajgcy wielkos¢ mocy ponad zapotrzebowanie,
o ktéorym mowa w lit. @), dla ktoérej cena osigga wartos¢ minimalng
réwng 0,01 z/kW/miesigc, wyrazony w %;

CeCe — cena maksymalna okreslona dla cenobiorcy, wyznaczona w oparciu
o typowe kapitatowe i operacyjne koszty state, wyrazona
w z/kW/rok;

maksymalna liczba rund aukciji;

maksymalne wolumeny obowigzkéw mocowych dla stref, o ktérych mowa w art. 6
ust. 6 ustawy, wyrazone w MW;

minimalne wielkosci obowigzkéw mocowych planowanych do pozyskania w wyniku
aukcji dodatkowych na poszczegdlne kwartaty roku dostaw, ktérego dotyczy aukcja
gtéwna, wyrazone w MW,

korekcyjne wspotczynniki dyspozycyjnosci dla poszczegdinych grup technologii
wytwarzania energii elektrycznej;

jednostkowy poziom naktadéw inwestycyjnych odniesiony do mocy osiggalnej
netto, warunkujacy kwalifikacje jednostki rynku mocy jako nowej jednostki rynku
mocy wytworczej uprawnionej do oferowania obowigzkéw mocowych na nie wiecej
niz 15 okresow dostaw w aukgji gtéwnej, wyrazony w z{/kW;

jednostkowy poziom nakfadoéw inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiggalnej
netto, warunkujacy kwalifikacje jednostki rynku mocy jako nowej jednostki rynku
mocy wytworczej albo modernizowanej jednostki rynku mocy wytwérczej albo
jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, uprawnionej do oferowania
obowigzkéw mocowych na nie wiecej niz 5 okreséw dostaw w aukcji gtéwnej,
wyrazony w z/kW.

w przypadku aukcji dodatkowych — parametry, o ktérych mowa w podpunkcie 1 lit. a) — h)
wyznaczone odpowiednio dla kwartatbw dostaw oraz parametry, o ktérych mowa
w podpunkcie 1) lit. j), ktére obowigzywaty podczas aukcji gtéwnej na ten sam rok dostaw.
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8.2. Zasady wyznaczania proponowanych wartosci parametréw aukcji mocy

8.2.1.
8.2.1.1.

8.2.1.2.
8.2.1.3.

Parametry wyznaczajace krzywa zapotrzebowania na moc

Parametry PZM, CeWe, A, X i Y wyznaczajg krzywg zapotrzebowania na moc, zgodnie
Z ponizszym rysunkiem:

A

Cena, PLN/MW-rok

A-CeWe

PZM-(1-X%) PZM PZM-(1+Y%)

Rys. 8.2.1.1 — Krzywa zapotrzebowania na moc (rysunek pogladowy)

PZM to wolumen mocy, jaki powinien zosta¢ zakupiony na dany okres dostaw.

PZM wyznaczany jest w trakcie analizy stochastycznej wielu scenariuszy, zgodnie

z zaleznosciami:

1) okreslone jest, czy wystepuje niezbilansowanie mocy zgodnie ze wzorem:

ENSh}9(PZM?) = {

gdzie:

i

1 dla PZM? — (P> + NAD — A}7) < 0
0 dlaPzM9—(P*? + NAD — A7) >0

oznacza kolejng godzine analizy w danym kwartale;
oznacza kwartat roku;
Oznacza scenariusz;

oznacza szukane prognozowane zapotrzebowanie na moc w danym
kwartale q;

oznacza prognozowane zapotrzebowanie sieci w danej godzinie i,
w danym scenariuszu S i w danym kwartale g

oznacza wymagang nadwyzke mocy ponad prognozowane
zapotrzebowanie sieci;

oznacza moc dyspozycyjng nie biorgcg udziatu w rynku mocy w danej
godzinie i, w danym scenariuszu S i w danym kwartale q;

okresla czy wystepuje zbilansowanie (wynik dziatania réwny 0) albo
niezbilansowanie (wynik dziatania réwny 1) mocy w danej godzinie i,
w danym scenariuszu S i w danym kwartale g.
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8.2.1.4.

8.2.1.5.

8.2.1.6.

8.2.1.7.

8.2.1.8.

8.2.1.9.

2) dla kazdego kwartatu szukane jest PZMd (PZM!, PZM2, PZM3, PZM%), dla ktérego
wartos¢ oczekiwana liczby godzin, w ktérych wystepuje niezbilansowanie spetnia
zatozony standard bezpieczenstwa:

J
\/ E (2 ENSh} (PZMq)> < LOLE1
i=1

q€{1,2,3,4} PZM4

gdzie:

j — o0znacza liczbe godzin w danym kwartale;

LOLEY - oznacza kwartalny standard bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej
do odbiorcéw koncowych uwzgledniajgcy standard bezpieczenstwa dla
roku dostaw;

E — o0znacza wartos¢ oczekiwang zmiennej losowe;j.

Scenariusze do wyznaczenia PZM na dany okres dostaw uwzgledniajg godzinowe
prognozy zapotrzebowania sieci i mocy dyspozycyjnych zrodet wytworczych niebiorgcych
udziatu w rynku mocy zgodnie z przepisami art. 33 ustawy.

Wartos¢ nadwyzki mocy ponad prognozowane zapotrzebowanie sieci uwzglednia:
1) rezerwe mocy do zapewnienia regulacji czestotliwosci;

2) niezawodnosc¢ zrédet wytworczych wchodzgcych w skiad instalacji odbiorcéw
koncowych wytwarzajgcych energie elektryczng na wiasny uzytek.

Nadwyzka ta jest na statym poziomie w catym okresie dostaw i wyrazona jest w MW.
Moc dyspozycyjna niebiorgca udziatu w rynku mocy wyznaczana jest jako suma:

1) mocy dyspozycyjnej jednostek nieuczestniczacych w rynku mocy ze wzgledu na udziat
w innych mechanizmach mocowych lub korzystanie z systemdéw wsparcia/pomocy
publicznej lub inne jednostki, ktére nie uczestnicza w aukcjach, a bedg dostepne
w KSE;

2) obowigzkéw mocowych na dany okres dostaw wynikajgcych z uméw mocowych
bedgcych wynikiem przeprowadzonych aukcji mocy (w przypadku aukcji dodatkowej
obejmuje tez obowigzki mocowe zakupione na aukcji gtdwnej na ten sam okres
dostaw);

3) w przypadku aukcji gtdbwnej — mocy przeznaczonej do zakupu na aukcji dodatkowej na
ten sam rok dostaw.

PZM moze by¢ obliczany dla wiecej niz jednego wariantu zatozeh obejmujgcych miedzy
innymi:

1) moc dostarczang przez potgczenia miedzysystemowe niebiorgce udziatu w rynku
mocy;

2) moc osiggalng zrédet wytwdrczych niebiorgcych udziatu w rynku mocy;
3) catkowite zapotrzebowanie na energie lub szczytowe zapotrzebowanie na moc w KSE.

Ostateczny wybor PZM jest dokonywany w oparciu o metody statystyczne lub metody
minimalizacji maksymalnych strat w stosunku do decyzji optymalnej.

PZM obliczany jest dla kazdego kwartatu. Najnizsza wartos¢ z czterech kwartalnych PZM
okresla maksymalng moc do zakupu na aukcji gtéwne;.

Moc przeznaczona do zakupu na aukcji dodatkowej na ten sam rok dostaw ustalana jest
z uwzglednieniem przewidywanej podazy mocy w aukcji dodatkowe;.
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8.2.2.
8.2.2.1.

8.2.2.2.

8.2.3.
8.2.3.1.

8.2.4.
8.2.4.1.

8.2.4.2.

8.2.4.3.

8.2.4.4,

8.2.5.
8.2.5.1.

Poziomy cen w aukcji mocy

Proponowana wartos¢ ceny wejscia na rynek nowej jednostki wytwérczej (CeWe), o ktérej
mowa w pkt. 8.1.2 podpunkt 1) lit. b), szacowana w poziomie cen na dany rok dostaw,
wyznaczana jest na podstawie:

1) szacowanych naktadéw inwestycyjnych i finansowych budowy jednostki wytworczej;
2) szacowanych kosztow statych operacyjnych;
3) przewidywanych kosztoéw zmiennych wytwarzania energii elektrycznej;

4) szacowanych przychodéw wynikajgcych z potencjalnej marzy na sprzedazy energii
elektrycznej i $wiadczenia ustug systemowych, o ktérych mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8
ustawy Prawo energetyczne,

przy zatozonym czasie i rezimie pracy, wynikajgcych z wynikow przeprowadzonych
symulacji funkcjonowania KSE.

Proponowana warto$¢ ceny maksymalnej okreslonej dla cenobiorcy (CeCe), o ktérej mowa
w pkt. 8.1.2 podpunkt 1) lit. f), szacowana w poziomie cen na dany rok dostaw, wyznaczana
jest w oparciu o typowe kapitatowe i operacyjne koszty state obliczane z uzyciem danych
statystycznych oraz danych pozyskiwanych przez OSP w procesach certyfikacji.

Parametry techniczne aukcji mocy

Parametry X i Y mogg by¢ wyznaczane w oparciu o wartosci rownowaznych parametrow
stosowanych w innych krajach, w ktérych funkcjonuja rynki mocy.

Korekcyjne wspoétczynniki dyspozycyjnosci

OSP proponuje wartosci korekcyjnych wspotczynnikow dyspozycyjnosci dla grup
technologii utworzonych na podstawie technologii wytwarzania okreslonych w pkt. 6.2.2.3
w powigzaniu z podstawowym zrodtem energii pierwotnej okre$lonym w pkt. 6.2.2.4, przy
czym jeden wspotczynnik moze by¢ wspdlny dla wielu technologii wytwarzania. Lista grup
technologii, dla ktdrych okresla sie korekcyjny wspoétczynnik dyspozycyjnosci, zawarta jest
w zatgczniku 8.1. do regulaminu.

OSP wyznacza proponowane warto$ci korekcyjnych wspotczynnikow dyspozycyjnoSci
zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy. W przypadku braku danych, o ktérych mowa w art. 18 ust.
2 ustawy, OSP wyznacza proponowane wartosci wspétczynnikéw dyspozycyjnosci
w oparciu o dane historyczne jednostek zlokalizowanych poza KSE, a w przypadku ich
braku o inne wiarygodne i sprawdzalne metody, w tym eksperckie, symulacyjne,
predykcyjne oraz analizy poréwnawcze.

Na potrzeby wyznaczania proponowanych wartosci korekcyjnych wspotczynnikéw
dyspozycyjnosci dla technologii wytwarzania energii o niestabilnej charakterystyce pracy,
OSP moze wykorzystywaé analizy prawdopodobienstwa pracy danego typu zrddia
wytworczego z okreslong mocg przez nieprzerwany okres co najmniej 4 h.

Proponowane wartosci korekcyjnych wspotczynnikow dyspozycyjnosci zawierajg sie
w przedziale od 0 do 100% i wyznaczane sg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Jednostkowy poziom nakltadoéw finansowych

Proponowane jednostkowe poziomy naktadéw finansowych, o ktérych mowa w pkt. 8.1.2
podpunkt 1) lit. k) oraz I) wyznaczane sg oddzielnie dla:

1) nowych jednostek rynku mocy, ktére beda uprawnione do oferowania obowigzkéw
mocowych na nie wiecej niz 15 okreséw dostaw w aukcji gtéwnej;

2) nowych jednostek rynku mocy, modernizowanych jednostek rynku mocy oraz
jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania, ktére bedg uprawnione do
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8.2.5.2.

8.2.5.3.

8.2.6.
8.2.6.1.

8.2.6.2.

8.2.6.3.

8.2.6.4.

8.2.6.5.

oferowania obowigzkéw mocowych na nie wigcej niz 5 okreséw dostaw w aukcji
gtéwne;j.

Proponowane jednostkowe poziomy naktadow finansowych dotyczg w przypadku:

1) nowych jednostek rynku mocy — naktadéw finansowych na jednostke fizyczng
wytwodrczg tworzgcg jednostke rynku mocy, ktére uzasadniajg stosowanie umow
mocowych na nie wigcej niz 15 okreséw dostaw w aukcji gtdwnej;

2) modernizowanych jednostek rynku mocy wytwérczych — naktadéw finansowych na
budowe nowych uktadéw technologicznych lub w zakresie dziatah na istniejgcych
uktadach na potrzeby technologiczne tej jednostki, ktére uzasadniajg stosowanie
umow mocowych na nie wiecej niz 5 okreséw dostaw w aukcji gtdwnej;

3) jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania — naktadéw finansowych na
dostosowanie urzadzen odbiorcy do mozliwosci $wiadczenia ustug redukcji
zapotrzebowania, na budowe magazynu energii lub jednostki wytwdrczej energii
elektrycznej, ktére bedag stanowity czes¢ urzadzen odbiorcy koncowego energii
elektrycznej, ktore uzasadniajg stosowanie umoéw mocowych na nie wiecej niz 5
okresow dostaw w aukcji gtdéwne;.

Proponowane jednostkowe poziomy naktadéw finansowych wyznaczane sa
z uwzglednieniem szacunkowych danych dotyczacych nakfadéw na budowe Ilub
modernizacje jednostek wytwoérczych.

Parametry dotyczace udzialu mocy zagranicznych

Maksymalne wolumeny obowigzkéw mocowych, o ktérych mowa w pkt. 8.1.2 podpunkt 1)
lit. h), wyznaczane sg dla kazdej ze stref, o ktérych mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.

Maksymalne wolumeny obowigzkéw mocowych dla kazdej ze stref prognozuje sie na
podstawie Srednioterminowej oceny wystarczalnosci wytwarzania energii elektrycznej
opracowywanej cyklicznie przez ENTSO-E, zwanej dalej raportem lub procesem MAF.

Na potrzeby opracowania parametréw, o ktérych mowa w pkt. 8.1.2 podpunkt 1) lit. h), OSP
wykorzystuje te samg metodyke oraz korzysta z tych samych danych co inni europejscy
operatorzy systemoéw przesytlowych w ramach procesu wykonywania raportu MAF.

Do wyznaczenia maksymalnych obowigzkéw mocowych OSP wykorzystuje najbardziej
aktualne opublikowane przez ENTSO-E, ostateczne raporty MAF oraz wyniki wyznaczone
dla najblizszego roku kalendarzowego, ktéry jest nie pdzniejszy i najblizszy w stosunku do
analizowanego okresu dostaw.

Maksymalne obowigzki mocowe wyznacza sie jako moce dostepne podczas okreséw
zagrozenia prognozowanych w MAF, bgdZ podczas okreséw niskich poziomoéw rezerw
mocy dyspozycyjnej, jezeli nie bedzie wystarczajgcej liczby okreséw zagrozenia
prognozowanych w MAF. Wynikiem prognozowania jest populacja prébek Monte Carlo
reprezentujgcych maksymalne wolumeny obowigzkéw mocowych. Z uwagi na mozliwe
duze rozproszenie prébek, wartos¢ maksymalnych wolumendéw obowigzkéw mocowych
jest wyznaczana jako:

1) S$rednia arytmetyczna populacji, jezeli wspdtczynnik zmiennosci (wzgledne odchylenie
standardowe) jest mniejszy bgdz rowny 50%;

2) 25 percentyl, jezeli wspétczynnik zmiennosci (wzgledne odchylenie standardowe) jest
wiekszy niz 50%.

Wspdtczynnik zmiennosci jest zdefiniowany jako stosunek odchylenia standardowego
do $redniej arytmetycznej z prébek Monte Carlo.
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9. Aukcje mocy

9.1. Uczestnicy i zasady organizacji aukcji mocy

9.1.1.
9.1.2.

9.1.3.
9.1.4.

9.15.
9.1.6.
9.1.7.

9.1.8.
9.1.9.

Aukcje mocy prowadzone sg w odniesieniu do jednostek rynku mocy.

W toku aukcji o$wiadczenia, o ktérych mowa w 9.2.2 moga by¢ sktadane wytgcznie przez
uzytkownikéw rejestru posiadajgcych uprawnienia oferenta w odniesieniu do danego
dostawcy mocy.

Aukcje mocy prowadzi OSP w postaci elektronicznej z wykorzystaniem rejestru.

Nie pozniej niz 7 dni kalendarzowych przed aukcjg mocy OSP publikuje na swojej stronie
internetowej szczegétowy harmonogram aukcji mocy, obejmujacy:

1) godzine rozpoczecia aukcji mocy;
2) godzine rozpoczecia i zakonczenia kazdej rundy aukcji mocy;
3) ceny wywotawcze poszczegolnych rund aukcji mocy;

4) w przypadku aukcji gtdwnej: zaokraglong do 1000 MW faczng wielko$¢ obowigzkow
mocowych oferowanych przez dostawcow mocy;

5) w przypadku aukcji dodatkowych: zaokraglone do 500 MW fgczne wielkosci obowigzkow
mocowych oferowanych przez dostawcéw mocy na poszczegolne kwartaty roku dostaw.

Aukcje dodatkowe dla wszystkich kwartatow roku dostaw przeprowadzane sg réwnolegle.
Aukcje mocy organizuje sie w dni robocze.

Przez runde aukcji mocy rozumie sie okreslony przez godzine rozpoczecia i zakohczenia czas,
w ktérym dostawca mocy, z wykorzystaniem rejestru, w odniesieniu do jednostki rynku mocy
moze ziozyc:

1) oferte wyjscia,
oraz dodatkowo

2) w przypadku nowej jednostki rynku mocy, modernizowanej jednostki rynku mocy lub
jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w odniesieniu do ktérej dostawca mocy
oferuje obowigzek mocowy na wiecej niz jeden okres dostaw — oswiadczenie o cenie
minimalnej wieloletniego obowigzku mocowego,

3) w przypadku modernizowanej jednostki rynku mocy wytwdrczej — oswiadczenie
0 rezygnacji z modernizacji wraz ze wskazaniem ceny minimalnej modernizacji — przy
czym oswiadczenie to jest traktowane jednoczesnie jak oferta wyjscia w odniesieniu do
wolumenu stanowigcego roznice wielkodci obowigzku mocowego oferowanej
w odniesieniu do jednostki rynku mocy modernizowanej i wielkosci obowigzku mocowego
oferowanego w przypadku rezygnacji z modernizaciji.

Czas trwania jednej rundy w aukcji mocy jest nie krotszy niz 25 minut.

OSP publikujgc przed rozpoczeciem kazdej rundy je na swojej stronie internetowej informacje,
0 ktérych mowa w art. 30 ust. 8 ustawy, przyjmuje zaokraglenie tgcznej wielkosci obowigzkow
mocowych oferowanych przez dostawcéw mocy po cenie nie wyzszej niz cena wywotawcza
tej rundy do:

1) 1000 MW — w przypadku aukcji gtéwnej;
2) 500 MW —w przypadku aukcji dodatkowych.

9.2. Przebieg aukcji mocy

9.2.1.
9.2.1.1.

9.2.1.2.

Zasady ogolne

Ceny obowigzkéw mocowych podczas aukcji mocy wyrazone sg w zt za kilowat za rok
z doktadnoscig do 0,01 z.

Czasem obowigzujgcym podczas aukcji mocy jest czas serwerdw obstugujgcych rejestr.
Czas serwerdw jest synchronizowany z ogélnodostepnym serwerem czasu prowadzonym
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9.2.1.3.

9.2.1.4.

9.2.1.5.

9.2.1.6.

9.2.1.7.

9.2.1.8.

9.2.1.9.

9.2.1.10.

9.2.1.11.

9.2.1.12.

9.2.1.13.

9.2.2.
9.2.2.1.

9.2.2.2.

przez Gtéwny Urzad Miar i jest wkasciwy dla strefy czasowej obowigzujgcej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie aukcji mocy rejestr wyswietla uzytkownikom rejestru czas, o ktérym mowa w pkt.
9.2.1.2 z doktadnoscig do 1 sekundy.

Rozpoczecie aukcji mocy oraz kazdej rundy aukcji mocy odbywa sie poprzez uruchomienie
odpowiednich funkcjonalnosci rejestru pozwalajgcych na skfadanie przez uczestnikéw
aukcji oswiadczen wymienionych w pkt. 9.1.7.

Zakonczenie danej rundy w aukcji mocy odbywa sie poprzez dezaktywacje funkcjonalnosci
rejestru, o ktérych mowa w pkt. 9.2.1.4.

Aukcja mocy prowadzona jest w trybie ,opt-out” co oznacza, ze brak zlozenia przez
dostawce mocy, w danej rundzie aukcji mocy, oswiadczenia bedgcego ofertg wyjscia
traktowane jest jako akceptacja ceny wywotawczej kolejnej rundy albo w przypadku
ostatniej rundy — ceny minimalnej aukcji rownej 0,12 zt za kilowat za rok (0,01 zt za kilowat
za miesigc).

W aukcji mocy biorg udziat wszystkie jednostki rynku mocy, w odniesieniu do ktérych OSP
wydat certyfikat i dostawcy mocy ztozyli w toku certyfikacji do aukcji mocy oswiadczenie
0 udziale w danej aukcji mocy.

Aukcja konczy sie zgodnie z zasadami rozstrzygania aukcji mocy opisanymi w pkt. 9.2.3,
przy czym zakonczenie aukcji mocy moze nastgpi¢ w kazdej rundzie aukcji mocy.

Weryfikacja warunkéw zakonczenia aukcji mocy odbywa sie po zakonczeniu kazdej rundy
aukcji mocy, w trakcie przerw technicznych.

W przypadku stwierdzenia, ze w danej rundzie aukcji mocy nie nastgpito zakonczenie
aukcji mocy, OSP publikuje informacje zgodnie z pkt. 9.1.9.

W przypadku stwierdzenia, ze w danej rundzie aukcji mocy nastgpito zakonczenie aukcji
mocy:

1) OSP publikuje na swojej stronie internetowej informacje, o zakonczeniu aukcji mocy,

2) za pomocg rejestru oraz wiadomosci e-mail przekazywana jest dostawcom mocy
informacja o zakonczeniu aukcji mocy,

3) nie jest uruchamiana kolejna runda aukcji mocy.

W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego obstugujgcego aukcje mocy
i wstrzymania lub zawieszenia aukcji na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy, OSP, o ile
jest to technicznie mozliwe, publikuje na swojej stronie internetowej informacje o:

1) wstrzymaniu lub zawieszeniu aukcji mocy — wraz z przewidywanym terminem jej
rozpoczecia lub wznowienia,

2) wznowieniu aukcji mocy — wraz z podaniem godziny rozpoczecia kolejnej rundy aukcji,

oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej przesyta stosowne powiadomienia

dostawcom mocy uprawnionym do udziatu w danej aukciji.

W przypadku wstrzymania aukcji mocy przez Prezesa URE na podstawie art. 35 ust. 1 pkt
1 ustawy, OSP, o ile jest to mozliwe, publikuje informacje wynikajace z postanowien
Prezesa URE, w sposdb analogiczny do opisanego w pkt. 9.2.1.12.

Oswiadczenia sktadane w trakcie trwania aukcji mocy

W toku jednej aukcji mocy, oswiadczenia dostawcy mocy, o ktérych mowa w pkt. 9.1.7
w odniesieniu do jednej jednostki rynku mocy mogg zosta¢ ztozone w dowolnej rundzie
aukcji mocy, z zastrzezeniem pkt. 9.2.2.7.

Oswiadczenia dostawcy mocy, o ktérych mowa w pkt. 9.1.7 w odniesieniu do jednej
jednostki rynku mocy ztozone w danej rundzie aukcji mocy moga zosta¢ zmodyfikowane
albo wycofane wylgcznie w czasie trwania tej rundy.
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9.2.2.3.

9.2.2.4.

9.2.2.5.

9.2.2.6.

9.2.2.7.

9.2.2.8.

9.2.2.9.

9.2.2.10.

9.2.2.11.

9.2.2.12.

9.2.2.13.

Ztozenie oswiadczenia bedacego ofertg wyjscia w odniesieniu do jednostki rynku mocy
konczy udziat tej jednostki w danej aukcji mocy, w zwigzku z czym nie ma juz mozliwosci
pbzniejszego ztozenia oswiadczen, o ktérych mowa w pkt. 9.1.7 podpunkty 2) i 3).

Oferta wyjScia zawiera cene, ktora jest wigzaca dla rozstrzygniecia aukcji mocy.
W przypadku ztozenia oferty wyjscia, cena z oferty jest traktowana jako minimalna cena,
po ktorej dostawca mocy gotowy jest zawrze¢ umowe mocowg w odniesieniu do tej
jednostki rynku mocy. Do czasu ziozenia oferty wyjscia, cena minimalna po ktérej dostawca
mocy gotowy jest zawrze¢ umowe mocowg, w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy,
wyznaczana jest zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 9.2.1.6.

W przypadku gdy w odniesieniu do jednostki rynku mocy ztozono oswiadczenie, o ktérym
mowa w pkt. 9.1.7 podpunkt 2) istnieje mozliwos¢ ztozenia oferty wyjscia wytgcznie z ceng
nizszg niz cena ujeta w tym oswiadczeniu.

W przypadku gdy w odniesieniu do jednostki rynku mocy ztozono o$wiadczenie, o ktérym
mowa w pkt. 9.1.7 podpunkt 3) istnieje mozliwos¢ ztozenia oferty wyjscia wytgcznie z ceng
nizszg niz cena ujeta w tym oswiadczeniu oraz nie wyzszg niz cena maksymalna okreslona
dla jednostek o statusie cenobiorcy.

W danej rundzie aukcji mocy, rejestr nie pozwala na ztozenie oswiadczen, o ktérych mowa
w pkt. 9.1.7, z cena:

1) wyzsza niz cena wywotawcza danej rundy;

2) réwng lub nizszg niz cena wywotawcza kolejnej rundy albo réwng lub nizszg niz cena
minimalna aukcji — w przypadku ostatniej rundy.

Sktadajgc os$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 9.1.7 podpunkt 2) dostawca mocy
wskazuje cene minimalng wieloletniego obowigzku mocowego.

Ztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 9.1.7 podpunkt 2) pozostaje bez wptywu na
przebieg aukcji mocy, z zastrzezeniem, ze w przypadku kiedy cena wynikajgca z aukcji
mocy w odniesieniu do jednostki rynku mocy, ktorej dotyczy oswiadczenie, ustali sie
ponizej ceny wskazanej w oswiadczeniu, dlugos¢ obowigzku mocowego tej jednostki
zostaje skrécona do jednego okresu dostaw.

Sktadajgc o$wiadczenie, o ktéorym mowa w pkt. 9.1.7 podpunkt 3) dostawca mocy
wskazuje cene minimalng modernizacji, o ktérej mowa w art. 30 ust. 9 ustawy.

Ziozenie oswiadczenia, o ktdrym mowa w pkt. 9.1.7 podpunkt 3) pozostaje bez wptywu na
przebieg aukcji mocy, z zastrzezeniem pkt. 9.2.2.12 — 9.2.2.13.

Jezeli w rundzie aukcji mocy, w ktérej ztozono oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 9.1.7
podpunkt 3), nastgpito zakonczenie aukcji mocy to:

1) jezeli ustalona cena obowigzku mocowego dla tej jednostki jest wyzsza niz cena
minimalna modernizacji — umowe mocowg zawiera sie w odniesieniu do
modernizowanej jednostki rynku mocy;

2) jezeli ustalona cena obowigzku mocowego dla tej jednostki jest nizsza od ceny
minimalnej modernizacji — umowe mocowg zawiera sie na jeden okres dostaw,
a modernizowana jednostka rynku mocy staje sie istniejgcg jednostkg rynku mocy ze
statusem cenobiorcy z zastrzezeniem, ze wielkos¢ obowigzku mocowego jest rowna
wartosci, o ktérej mowa w pkt. 7.5.1.1 podpunkt 14);

3) jezeli ustalona cena obowigzku mocowego dla tej jednostki jest rowna cenie minimalnej
modernizacji — zgodnie z wynikiem algorytmu kosztéw i korzysci opisanym w pkt. 9.2.4
— umowe mocowg zawiera sie w odniesieniu do modernizowanej jednostki rynku mocy,
jak w podpunkcie 1), albo w odniesieniu do istniejgcej jednostki rynku mocy, jak
w podpunkcie 2);

Jezeli w rundzie aukcji mocy, w ktorej ztozono oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 9.1.7
podpunkt 3), nie nastgpito zakonczenie aukcji mocy, to jednostka ta staje sie istniejgca
jednostkg rynku mocy o statusie cenobiorcy z zastrzezeniem, ze wielko$¢ oferowanego
obowigzku mocowego jest rowna wartosci, o ktérej mowa w pkt. 7.5.1.1 podpunkt 14).
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9.2.3.
9.2.3.1.

9.2.3.2.

9.2.3.3.

9.2.3.4.

Zakonczenie aukcji mocy

Zakonczenie aukcji mocy nastepuje po zakonczeniu ostatniej rundy aukcji mocy albo po
zakonczeniu rundy, w wyniku ktérej, po uwzglednieniu ofert wyjscia oraz ztozonych
oswiadczen o rezygnacji z modernizacji, pozostata wielkos¢ obowigzkéw mocowych jest
nie wieksza od zapotrzebowania wynikajgcego z krzywej zapotrzebowania na moc dla
ceny wywotawczej kolejnej rundy. Pogladowy schemat przebiegu aukcji mocy stanowi
ponizszy rysunek:

A
Cena [zt/kW/rok] taczny oferowany
wolumen
®
Runda 1
®
Runda 2
®
Runda 3
@
®
Runda m
Ostatnia runda — oferowany wolumen
staje sie mniejszy od zapotrzebowania
Moc [GW]

Rys. 9.2.3.1 — Poglagdowy schemat przebiegu aukcji mocy.

Po zakonczeniu aukcji mocy oferty sortowane sg od najmniejszej do najwiekszej ceny
tworzagc niemalejgcg krzywag podazy, gdzie pierwsza oferta to oferta o najnizszej cenie
wyjscia.

W przypadku gdy kilka ofert ma tg samg cene, ich kolejnos¢ na krzywej podazy ustalana
jest w pierwszej kolejnosci wedtug kolejnych najnizszych jednostkowych wskaznikow emis;ji
dwutlenku wegla, a w drugiej kolejnosci wedtug doktadnego czasu ztozenia oferty
odczytywanego z rejestru.

Na potrzeby ustalenia kolejnosci, zgodnie z pkt. 9.2.3.3 przyjmuje sie wskazniki emisji
dwutlenku wegla réwne:

1) zero —dla jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania sktadajgcych sie wytgcznie
z jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania bez generacji wewnetrznej lub
jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych;

2) wskaznikowi emisji dwutlenku wegla wskazanemu we wniosku o certyfikacje — w
przypadku jednostek rynku mocy wytwérczych oraz jednostek rynku mocy redukcji
zapotrzebowania, w sktad ktérych wchodzi co najmniej jedna jednostka fizyczna
redukcji zapotrzebowania z generacjg wewnetrzng;

3) wskaznikowi réwnowaznemu jednostkowemu wskaznikowi emisji dwutlenku wegla
wyprodukowanej energii elektrycznej dla odbiorcéw koncowych, wyrazonemu w g/kWh
netto, wynikajgcemu z najbardziej aktualnych danych opublikowanych przez Krajowy
Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami (KOBIZE), dla danej strefy, o ktorej
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9.2.3.5.

9.2.3.6.

9.2.3.7.

9.2.3.8.

9.2.4.
9.2.4.1.

mowa w art. 6 ust. 6 ustawy — w przypadku jednostek rynku mocy sktadajgcych sie
z jednostek fizycznych potgczen miedzysystemowych.

W celu wyznaczenia wielkos$ci i ceny obowigzkéw mocowych, stosuje si¢ algorytm kosztow
i korzysci opisany w pkt. 9.2.4, z zastrzezeniem zapiséw pkt. 9.2.3.7 — 9.2.3.8.

Wynikiem aukcji mocy sg obowigzki mocowe poszczegdlnych jednostek rynku mocy
z przypisanymi im cenami oraz okresem, ktérego dotyczg.

Cena obowigzkéw mocowych w odniesieniu do jednostek rynku mocy skfadajgcych sie
z jednostek fizycznych zagranicznych lub jednostek rynku mocy skladajgcych sie
z jednostek fizycznych potgczenia miedzysystemowego wyznaczana jest jako:

1) cena zakonczenia aukcji wyznaczona zgodnie z algorytmem kosztéw i korzysci,
0 ktorym mowa w pkt. 9.2.4 — w przypadku jednostki rynku mocy skitadajacej sie
z jednostek fizycznych potgczenia miedzysystemowego,

2) cena ostatniej zaakceptowanej oferty ztozonej w odniesieniu do jednostki rynku mocy
sktadajacej sie z jednostek fizycznych zagranicznych zlokalizowanych w tej same;j
strefie — w przypadku jednostki rynku mocy sktadajacej sie z jednostek fizycznych
zagranicznych, zlokalizowanych w jednej ze stref, o ktérych mowa w art. 6 ust. 6
ustawy.

Algorytmu kosztow i korzysci nie stosuje sie w przypadku kiedy:

1) suma obowigzkéw mocowych wynikajgcych z ofert znajdujgcych sie ponizej krzywej
zapotrzebowania na moc, w tym oferty przecinajacej krzywa zapotrzebowania na moc, jest
réwna zapotrzebowaniu wynikajgcemu z krzywej zapotrzebowania na moc — w takim
przypadku ceng zamkniecia aukcji jest cena oferty przecinajgcej krzywg zapotrzebowania
na moc, a umowy mocowe zawiera sie w odniesieniu do ofert znajdujgcych sie ponizej
krzywej zapotrzebowania na moc, w tym réwniez w odniesieniu do oferty wyznaczajgcej
cene zamkniecia aukgji, albo

2) co najmniej jedna oferta lezy w catosci na krzywej zapotrzebowania na moc oraz
jednoczesnie nie ma oferty lezgcej w czesci na krzywej zapotrzebowania na moc — w takim
przypadku ceng zamkniecia aukcji jest cena maksymalna obowigzujgca w aukcji, a umowy
mocowe zawiera sie¢ w odniesieniu do ofert znajdujgcych sie ponizej krzywej
zapotrzebowania na moc oraz do wszystkich ofert lezgcych w catoéci na krzywej
zapotrzebowania na moc.

Algorytm kosztéw i korzysci

Po zakonhczeniu danej rundy, o ktérej mowa w 9.2.3.1 oraz po utworzeniu krzywej podazy
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 9.2.3.2 i 9.2.3.3, przy zachowaniu warunku
niepodzielnosci obowigzkéw mocowych oferowanych przez poszczegdine jednostki rynku
mocy, na krzywej podazy wyznacza sie:

1) dolny punkt krzywej podazy, jako:

a) w przypadku, gdy krzywa zapotrzebowania na moc przechodzi przez lub ponizej
pierwszej oferty wyjscia, potozonej powyzej ceny wywotawczej kolejnej rundy albo
ceny minimalnej aukcji (w przypadku ostatniej rundy) albo w danej rundzie nie
ztozono zadnej oferty wyjscia — punkt o rzednej réwnej cenie wywotawczej kolejnej
rundy albo cenie minimalnej aukcji (w przypadku ostatniej rundy) oraz odcietej
réwnej tagcznej wielkosci obowigzkéw mocowych oferowanych po cenie nie
wyzszej od ceny wywotawczej kolejnej rundy albo ceny minimalnej aukgciji
(w przypadku ostatniej rundy), albo

b) w przypadku, gdy krzywa zapotrzebowania na moc przecina drugg lub kolejng
oferte wyjscia potozong powyzej ceny wywotawczej kolejnej rundy — punkt
o rzednej rownej cenie ostatniej oferty wyjscia przed ofertg wyjscia, ktéra zostata
przecieta przez krzywg zapotrzebowania na moc oraz odcietej rownej fgcznej
wielkosci obowigzkéw mocowych, gdzie ostatnig ofertg jest oferta lezgca przed
ofertg wyjscia, ktéra zostata przecieta przez krzywg zapotrzebowania na moc, albo
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9.2.4.2.

9.2.4.3.

9.2.4.4.

c)

w przypadku gdy krzywa zapotrzebowania na moc nie przecina zadnej oferty
wyjscia i w danej rundzie zostata ztozona oferta wyjscia potozona w catosci ponizej
krzywej zapotrzebowania na moc — punkt o rzednej réwnej cenie ostatniej oferty
wyjscia lezgcej w catosci ponizej krzywej zapotrzebowania oraz odcietej rownej
tacznej wielkosci obowigzkéw mocowych gdzie ostatnig oferta jest ostatnia oferta
lezgca w catosci ponizej krzywej zapotrzebowania na moc;

2) gorny punkt krzywej podazy, jako:

a)

b)

c)

w przypadku gdy krzywa zapotrzebowania na moc przechodzi powyzej ostatniej
oferty wyjscia potozonej ponizej ceny wywotawczej rundy lub gdy w rundzie nie
ztozono zadnej oferty — punkt o rzednej réwnej cenie wywotawczej rundy, w ktérej
nastgpito zakohczenie aukcji oraz odcietej réwnej tacznej wielko$ci obowigzkow
mocowych oferowanych po cenie nie wyzszej od ceny wywotawczej rundy, albo

w przypadku gdy krzywa zapotrzebowania na moc przecina oferte wyjscia — punkt
o rzednej rownej cenie oferty przecietej przez krzywg zapotrzebowania na moc
oraz odcietej réwnej fgcznej wielkosci obowigzkdw mocowych, gdzie ostatnig
ofertg jest oferta przecieta przez krzywg zapotrzebowania na moc, albo

w przypadku gdy krzywa zapotrzebowania na moc nie przecina zadnej ztozonej
oferty wyjscia i w danej rundzie zostata ztozona oferta wyjscia lezgca w catosci
powyzej krzywej zapotrzebowania na moc — punkt o rzednej réownej cenie
pierwszej oferty wyjscia lezacej w catosci powyzej krzywej zapotrzebowania oraz
odcietej rownej sumie tgcznej wielkosci obowigzkéw mocowych, gdzie ostatnig
ofertg jest oferta wyjscia lezgca w catosci powyzej krzywej zapotrzebowania na
moc.

Celem algorytmu kosztéw i korzysci jest identyfikacja ofert, ktére w wyniku danej aukgji
mocy zawrg umowe mocowa.

W celu rozstrzygniecia aukcji wyznacza sie réznice wartosci dodatkowej mocy wynikajgcej
z krzywej zapotrzebowania na moc i kosztu zakupu dodatkowej mocy, zgodnie z wzorem:

Z(P)

Pg

jZ(P)-dP—(Pg-Cg—Pd-Cd)

Pg

— o0znacza wolumen obowigzkéw mocowych w gérnym punkcie krzywej podazy,
— oznacza wolumen obowigzkéw mocowych w dolnym punkcie krzywej podazy,
— o0znacza cene w gérnym punkcie krzywej podazy,

— o0znacza cene w dolnym punkcie krzywej podazy,

oznacza funkcje okre$lajgcg cene w zaleznosci od zapotrzebowania na moc,
wyznaczong z na podstawie parametrow aukcji mocy.

Jezeli wartos¢ dodatkowej mocy jest wieksza od kosztu dodatkowej mocy, tzn. gdy:

Pg

fZ(P)-dP—(Pg-cg—Pd-cd)>0

Pq

to zakup dodatkowej mocy uznaje sie, ze jest korzystny i aukcja mocy konczy sie z ceng
rozliczeniowg aukgji C,; i wolumenem obowigzkéw mocowych F;. W przeciwnym przypadku

Strona 70 z 146



uznaje sie, ze zakup dodatkowej mocy nie jest korzystny i aukcja mocy kohczy sie z ceng
rozliczeniowg aukcji C; i wolumenem obowigzkéw mocowych P;.

9.2.4.5. Wynik algorytmu kosztéw i korzy$ci obliczany jest przez OSP i uwzgledniany w wynikach
aukcji mocy.
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10. Zastapienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej

10.1. Zasady ogodlne

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

10.1.9.

10.1.10.

10.1.11.

10.1.12.

Zastgpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej prowadzone jest przez OSP we
wspotpracy z OSDp, w celu pozyskania informacji o jednostkach fizycznych redukcji
zapotrzebowania zastepujgcych jednostke redukcji zapotrzebowania planowang i wpisania
tych jednostek do rejestru.

Zastgpienie jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych jedng bgdz wiecej niz jedng
jednostka fizyczng redukcji zapotrzebowania nastepuje wylgcznie w przypadku, gdy dostawca
mocy w certyfikacji do aukcji mocy uzyskat certyfikat w odniesieniu do jednostki rynku mocy
redukcji zapotrzebowania, w sktad ktérej wchodzita co najmniej jedna jednostka redukcji
zapotrzebowania planowana.

W zastgpieniu jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej biorg udziat dostawcy mocy
poprzez ztozenie wniosku o zastgpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej,
zwanego dalej ,wnioskiem o zastgpienie”.

Uzytkownikiem rejestru upowaznionym do ztozenia wniosku o zastgpienie jest osoba
spetniajgca wymogi okreslone w pkt. 4.1.6.

Zastgpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej musi nastgpi¢ nie pdzniej niz
w chwili ztozenia wniosku o wykonanie testu redukcji zapotrzebowania, o ktérym mowa w pkt.
15.1.4.

W sktad jednostek fizycznych zastepujacych jednostke redukciji zapotrzebowania planowang
nie mogag wchodzi¢ jednostki, o ktérych mowa w art. 16 ust. 2 ustawy.

Jednostka redukcji zapotrzebowania planowana, dla ktérej wskazana we wniosku o
certyfikacje wartos¢ mocy, o ktérej mowa w pkt. 7.4.2.14 podpunkt 7) jest nie wieksza niz 50
MW moze zosta¢ zastgpiona:

1) jedng jednostkg fizyczng redukcji zapotrzebowania o mocy osiggalnej redukgciji
zapotrzebowania réwnej warto$ci mocy wskazanej we wniosku o certyfikacje, albo

2) grupa jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania, ktérych tgczna moc osiggalna
redukcji zapotrzebowania jest rowna wartosci mocy wskazanej we wniosku o certyfikacje.

Jednostka redukcji zapotrzebowania planowana, dla ktérej wskazana we wniosku o
certyfikacje wartos¢ mocy, o ktérej mowa w pkt. 7.4.2.14 podpunkt 7) jest wieksza niz 50 MW
moze zostaé zastgpiona wytgcznie jedng jednostka fizyczng redukcji zapotrzebowania o mocy
osiggalnej redukcji zapotrzebowania réwnej wartodci mocy wskazanej we wniosku o
certyfikacje.

Jednostka redukcji zapotrzebowania planowana wchodzgca w sktad jednostki rynku mocy
redukcji zapotrzebowania nie moze zostaC zastgpiona jedng lub wigekszg liczbg jednostek
fizycznych redukcji zapotrzebowania, w sktad ktorych wchodzi chociazby jedna jednostka
wytwdrcza niespetniajgca limitu emisji, z zastrzezeniem pkt. 10.1.10.

Jednostka wytworcza, ktéra rozpoczeta komercyjng produkcje przed dniem 4 lipca 2019 r. i
ktora w roku dostaw nie bedzie spetniata limitu emisji, moze wchodzi¢ w sktad jednostki
fizycznej redukcji zapotrzebowania, ktéra zastgpi dang jednostke redukcji zapotrzebowania
planowang, jezeli dana jednostka wytwdrcza spetnita wolumen emisji wyznaczony dla okresu
ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzajgcych rok, w ktérym skfadany jest wniosek o
zastgpienie, z zastrzezeniem pkt. 7.4.2.8.

Dostawca mocy, ktérego wniosek o zastgpienie zostat pozytywnie rozpatrzony, uzyskuje wpis
do rejestru w odniesieniu do jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania zastepujgcych
jednostke redukcji zapotrzebowania planowana, uprawniajacy jednostke rynku mocy, w skfad
ktérej wchodzita zastepowana jednostka redukcji zapotrzebowania planowania, do zgtoszenia
do wykonania testu redukcji zapotrzebowania, zgodnie z pkt. 15.

Negatywne rozpatrzenie wniosku o zastgpienie skutkuje brakiem mozliwosci zgtoszenia
gotowosci w odniesieniu do jednostki rynku mocy w skfad ktérej wchodzita jednostka redukcji
zapotrzebowania planowana, do przeprowadzenia testu, o ktérym mowa w pkt. 15.
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10.2. Zasady skiadania wnioskéw o zastapienie

10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

Whniosek o zastgpienie moze zosta¢ ztozony przez dostawce mocy wytgcznie poprzez rejestr.
Jeden wniosek o zastgpienie dotyczy jednej jednostki redukcji zapotrzebowania planowane;j.

Dostawca mocy dotgcza do wniosku o zastgpienie wymagane dokumenty w formie
elektronicznej potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem poprzez podpisanie przez dostawce
mocy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dostawca mocy moze ztozy¢ wniosek o zastgpienie nie wczesniej niz w dacie ogtoszenia
ostatecznych wynikéw aukcji, lecz nie pdézniej niz na 3 miesigce przed rozpoczeciem okresu
dostaw, ktérego dotyczy certyfikat wydany dla jednostki rynku mocy, w sktad ktérej wchodzi
zastepowana jednostka redukcji zapotrzebowania planowana. Wnioski o zastgpienie ztozone
w innym terminie nie bedg rozpatrywane przez OSP.

W przypadku zitozenia wniosku o zastgpienie obejmujgcego jednostke fizyczng redukciji
zapotrzebowania wchodzgcg w sktad jednostki rynku mocy, w stosunku do ktérej zostat juz
wydany certyfikat na ten sam okres dostaw, wniosek pozostaje bez rozpoznania, o czym OSP
informuje dostawce mocy poprzez rejestr oraz powiadomienie wysytane automatycznie na
adres e-mail uzytkownika rejestru.

Zastgpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej jest skuteczne dla wszystkich
jednostek rynku mocy, w sktad ktérych wchodzi ta jednostka redukcji zapotrzebowania
planowana.

Ztozenie wniosku o zastgpienie potwierdzane jest dokonaniem wpisu przez OSP stosownej
informacji w rejestrze. Powiadomienie o wpisaniu ww. informacji jest takze wysylane
automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

10.3. Zawartos¢ wniosku o zastgpienie

10.3.1.

10.3.2.

Whniosek o zastgpienie zawiera:
1) informacje, o ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkty 1), 2) lit. h) oraz 3) — 7);
2) informacje, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2.14 podpunkty 5) — 6) oraz 9) — 16).

Dane, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2.14 podpunkt 11), obejmujg wartosci wyznaczone za rok
kalendarzowy poprzedzajgcy rok, w ktéorym skiadany jest wniosek o zastgpienie,
a w przypadku gdy wartosci te nie sg dostepne — wartosci prognozowane na pierwszy rok
dostaw.

10.4. Proces i kryteria oceny wniosku o zastgpienie

10.4.1.

10.4.2.

Whnioski o zastgpienie rozpatrywane sg przez OSP. Przy weryfikacji wnioskow OSP
wspoétpracuje z wiasciwym OSDp.

Rozpatrzenie wniosku o zastgpienie polega na weryfikacji:
1) kompletnosci przekazanych danych i informacji;

2) zilozenia zatgcznikdw do wniosku na wymaganych regulaminem formularzach lub
wzorach;

3) ztozenia wymaganych dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie dostawcy mocy
i uzytkownika rejestru sktadajgcego wniosek, zgodnie z pkt. 4.1.6 14.1.9;

4) zgodnosci przekazanych danych z danymi rejestrowymi poszczegdlinych podmiotdw;

5) zgodnosci przekazanych danych technicznych i lokalizacyjnych z informacjami bedgcymi
w posiadaniu OSP i wiasciwych OSDp;

6) poprawnosci oznaczenia witasciwego OSDp oraz jego oddziatu dla kazdego punktu
pomiarowego — w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 6);

7) poprawnosci oznaczenia wlasciwego OSDn — w przypadku o ktérym mowa w pkt. 6.3.2.1
podpunkt 6) lit. d);
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10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

10.4.6.

10.4.7.

8) poprawnosci przypisanych kodéw punktdéw pomiarowych;
9) kompletnosci uktadu zasilania danej jednostki;

10) spetniania przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe wymagan technicznych okreslonych
w IRIESP albo wiasciwej IRIESD w okresie dostaw, ktérego dotyczyta dana aukcji mocy
w wyniku ktérej obowigzkiem mocowym zostata objeta jednostka rynku mocy, w ktérej
skfad wchodzi zastepowana jednostka redukcji zapotrzebowania planowana;

11) mozliwosci zdalnego pozyskiwania godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych i ich
przekazywania do OSP w trybie dobowym.

Wiasciwy OSDp uczestniczy w weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. 10.4.2, poprzez ocene
informacji, o ktérych mowa w:

1) pkt. 6.3.2.1 podpunkt 4) oraz 6) oraz pkt. 7.4.2.14 podpunkt 5) — w przypadku wniosku
o0 zastgpienie, dotyczacego przytaczonej do sieci dystrybucyjnej, jednostki fizycznej
redukcji zapotrzebowania majacej zastgpi¢ jednostke redukcji zapotrzebowania
planowang;

2) pkt. 6.3.2.1 podpunkt 6) oraz pkt. 7.4.2.14 podpunkt 5) — w przypadku wniosku
0 zastgpienie, dotyczgcego przytgczonej zaréwno do sieci dystrybucyjnej oraz
przesylowej, jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania majgcej zastgpi¢ jednostke
redukcji zapotrzebowania planowana;

na zasadach okreslonych w pkt. 18.

OSP i wiasciwi OSDp weryfikujgc wnioski o zastgpienie zgodnie z pkt. 10.4.2 — 10.4.3 opierajg
sie na danych i informacjach: dostarczonych wraz z wnioskiem, posiadanych we wtasnych
systemach oraz pozyskanych z ogélnodostepnych wiarygodnych i sprawdzalnych zrodet.

Z zastrzezeniem pkt. 10.5, OSP odmawia zastgpienia jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej, w przypadku gdy wniosek o zastgpienie nie speinia wymogoéw okreslonych
w regulaminie, a w szczegoélnosci w przypadku stwierdzenia, ze:

1) przekazane dane sg niekompletne lub niepoprawne;

2) zatgczniki do wniosku zostaty zlozone na formularzach lub wzorach niezgodnych
Z regulaminem;

3) przekazane dane sg niezgodne z danymi rejestrowymi poszczegolinych podmiotéw;
4) nie wykazano wtasciwego umocowania dostawcy mocy lub uzytkownika rejestru;

5) wniosek o zastgpienie obejmuje jednostke fizyczng redukcji zapotrzebowania, w sktad
ktérej wchodzi jednostka wytwércza niespetniajgca limitu emisji, z zastrzezeniem pkt.
10.1.10;

6) wniosek o zastgpienie obejmuje jednostke fizyczng redukcji zapotrzebowania, w skifad
ktérej wchodzi jednostka wytwdércza, ktdra rozpoczeta komercyjng produkcje przed dniem
4 lipca 2019 r., niespetniajgca limitu emisji oraz wolumenu emisji wyznaczonego dla
okresu ostatnich trzech lat kalendarzowych, w ktérym sktadany jest wniosek o zastagpienie,
z zastrzezeniem pkt. 7.4.2.8;

7) przekazane dane techniczne lub lokalizacyjne sg niezgodne z informacjami bedgcymi
w posiadaniu OSP i wtasciwych OSDp.

Proces oceny wniosku o zastgpienie konczy sie nie pézniej niz 30 dni kalendarzowych od daty
ztozenia wniosku.

Rozpatrzenie wniosku o zastgpienie potwierdzane jest informacjg w rejestrze oraz
powiadomieniem wysytanym automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

10.5. Proces uzupelnien wniosku o zastapienie

10.5.1.

W przypadku stwierdzenia, ze wniosek nie spetnia wymogdéw okreslonych w regulaminie, OSP
za pomocag rejestru wzywa dostawce mocy do usuniecia wad lub brakéw formalnych wniosku,
wyznaczajgc termin nie krétszy, niz 3 dni robocze, na ich usuniecie. Informacja o wezwaniu
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10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

do usuniecia wad lub brakéw formalnych wniosku przekazywana jest takze powiadomieniem
wysytanym automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

W przypadku, gdy dostawca mocy, pomimo wezwania OSP, nie usungt wad lub brakéw
formalnych wniosku o zastgpienie, w terminie wyznaczonym przez OSP, OSP odmawia
zastgpienia jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej jednostkami fizycznymi redukcji
zapotrzebowania, o czym niezwiocznie informuje dostawce mocy dokonujgc stosownego
wpisu w rejestrze. Informacja o odmowie zastgpienia jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania przekazywana jest takze
powiadomieniem wysytanym automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

Informacja OSP o odmowie zastgpienia jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej
jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania zawiera wskazanie przyczyn.

W stosunku do decyzji OSP o odmowie zastgpienia jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania, dostawcy mocy przystugujg
uprawnienia okreslone w pkt. 19 — ,Postepowanie reklamacyjne”.
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11. Umowa mocowa

11.1. Wz6r umowy mocowej

11.1.1.  Wzér Umowy Mocowej stanowi zatgcznik nr 11.1 do regulaminu.

11.1.2. Do umowy mocowej powstatej w wyniku przeksztatcenia sie umowy, o ktérej mowa w art. 6
ust. 3 ustawy, nie stosuje sie Wzoru Umowy Mocowej, o ktérej mowa w pkt. 11.1.1.

11.1.3. Zmiana Wzoru Umowy Mocowej, stanowigcego zatgcznik do regulaminu jest dokonywana
w trybie zmiany regulaminu.

11.2. Potwierdzenie Zawarcia Umowy Mocowej

11.2.1. Od chwili zawarcia umowy mocowej OSP umozliwia wygenerowanie z rejestru potwierdzenia
zawarcia umowy mocowej (PZUM), obejmujgcego co najmniej nastepujgce elementy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

numer identyfikacyjny oraz date wygenerowania potwierdzenia;
numer i date zawarcia umowy mocowej;
dane identyfikacyjne dostawcy mocy oraz jednostki rynku mocy;

wskazanie aukcji mocy albo transakcji na rynku wtéornym, w wyniku ktorej nastgpito
zawarcie umowy mocowej;

okres trwania obowigzku mocowego;

cene obowigzku mocowego.

11.2.2. PZUM nie jest samoistnym Zzrodtem jakichkolwiek praw i obowigzkéw pomiedzy stronami
umowy mocowej, ani nie tworzy jakichkolwiek stosunkéw prawnych wzgledem oséb trzecich.

11.2.3. PZUM uwzglednia stan wpiséw w rejestrze wiasciwych dla lub odnoszacych sie do jednostki
rynku mocy objetej umowg mocowg na dzieh jego pobrania (wygenerowania) z rejestru.

Strona 76 z 146



12. Rynek wtérny

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Transakcje na rynku wtérnym obejmuja:

1) przenoszenie obowigzku mocowego jednostki rynku mocy w catosci lub w czesci na
jednostke rynku mocy innego dostawcy mocy — w zakresie przysziej czesci okresu dostaw;

2) realokacje wielkosci wykonanego obowigzku mocowego pomiedzy jednostkami rynku mocy
— w zakresie niewykonania obowigzku mocowego przez jedng jednostke rynku mocy oraz
dostarczenia przez inng jednostke rynku mocy ponad wielkos¢ wymagang w okresie
zagrozenia.

Na potrzeby transakcji na rynku wtérnym obowigzki mocowe mogg podlegac podziatowi zaréwno
w dziedzinie czasu, jak i w dziedzinie mocy.

Minimalna wielko$¢ obowigzku mocowego, ktérego moze dotyczy¢ transakcja na rynku wtérnym,
okreslona jest w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 68 ustawy. Poprzez minimalng
wielkos$¢ obowigzku mocowego rozumie¢ nalezy minimalng wielko$¢ mocy oraz minimalny okres
trwania obowigzku mocowego, ktéry moze podlega¢ obrotowi na rynku wtérnym.

W wyniku transakcji na rynku wtérnym przenoszone sag wylgcznie obowigzki mocowe
poszczegoblnych jednostek rynku mocy, przy czym przeniesienie obowigzku mocowego na inng
jednostke rynku mocy pozostaje bez wptywu na cene przenoszonego obowigzku mocowego.

Przeniesienie obowigzku mocowego jednej jednostki rynku mocy na jednostke rynku mocy
innego dostawcy mocy w wyniku zawarcia transakcji na rynku wtérnym (obrot wtérny
obowigzkiem mocowym) traktowane jest jak:

1) zmiana umowy mocowej jednostki rynku mocy, z ktérej przenoszony jest obowigzek mocowy
— jezeli obowigzek mocowy przenoszony jest w czesci;

2) rozwigzanie umowy mocowej, z kitorej przenoszony jest obowigzek mocowy — jezeli
obowigzek mocowy przenoszony jest w catosci;

oraz

3) zawarcie umowy mocowej — w odniesieniu do jednostki rynku mocy nieobjetej obowigzkiem
mocowym, albo

4) zmiana umowy mocowej — w odniesieniu do jednostki rynku mocy objetej umowg mocowa.

Transakcje na rynku wtérnym zawierane sg przez dostawcoéw mocy w dowolnej formie, bez
udziatu OSP.

W celu przekazania do OSP informacji o zawarciu transakcji na rynku wtérnym, jeden
z dostawcédw mocy dokonuje poprzez rejestr zgtoszenia tej transakcji, a dostawca mocy bedacy
drugg strong tej transakciji, z wykorzystaniem rejestru, potwierdza to zgtoszenie.

Za moment przekazania do OSP informacji o zawarciu transakcji na rynku wtérnym przyjmuje sie
chwile potwierdzenia zgtoszenia danej transakcji przez dostawce mocy bedgcego drugg strong
transakcji objetej zgtoszeniem.

OSP weryfikuje przekazane zgtoszenie transakcji pod katem spetnienia warunkéw, o ktdérych
mowa w art. 48 ust. 2 ustawy oraz sprawdza czy osoby potwierdzajgce transakcje byly wtasciwie
umocowane do reprezentowania dostawcow mocy.

12.10.0SP weryfikuje przekazane zgtoszenia transakcji dotyczgce tych samych jednostek rynku mocy

w kolejnosci ich przekazania do OSP, poczawszy od zgtoszen przekazanych najwczesniej.

12.11.W przypadku kiedy transakcja objeta przekazanym do OSP zgtoszeniem nie spetnia warunkow,

o ktérych mowa w art. 48 ust. 2 ustawy, OSP, w terminie 3 dni roboczych od chwili zgtoszenia,
wyraza sprzeciw wobec transakcji, z wykorzystaniem rejestru oraz poprzez automatyczne
przestanie wiadomosci e-mail. W przypadku ww. sprzeciwu, transakcje uznaje sie za
nieskuteczng wobec OSP.

12.12.W przypadku kiedy zgtoszona do rejestru transakcja zostata zgtoszona przez osobe, ktéra nie

posiadata wtasciwego umocowania do reprezentowania dostawcow mocy, transakcje uznaje sie
za nieskuteczng wobec OSP. OSP informuje o nieskutecznosci transakcji z wykorzystaniem
rejestru oraz poprzez automatyczne przestanie wiadomosci e-mail.
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12.13.W przypadku wyrazenia przez OSP sprzeciwu wobec transakcji, stronom danej transakciji
dziatajgcym tagcznie przystuguja uprawnienia okreslone w pkt. 19 — ,Postepowanie reklamacyjne”.
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13. Zabezpieczenia finansowe

13.1. Podstawa prawna

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

Zapisy niniejszego rozdziatu stosuje sie w zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z przepisami
rozporzgdzenia wydanego na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy.

Podmiotami zobowigzanymi do wniesienia zabezpieczenia finansowego na rzecz OSP sa:

1) dostawca mocy, ktéry w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwoérczej lub
niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania uzyskat certyfikat
warunkowy, o ktérym mowa w pkt. 7.5.2 — zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy,

2) uczestnik aukcji wstepnej — zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy.

Szczegolowe warunki i sposdb wnoszenia zabezpieczenia finansowego okreslone sag
w rozporzgdzeniu wydanym na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy.

13.2. Formy zabezpieczenia finansowego

13.2.1.

13.2.2.

Formy zabezpieczenia finansowego okreslone sg w rozporzadzeniu wydanym na podstawie
art. 51 ust. 1 ustawy.

Dopuszcza sie wnoszenie zabezpieczenia finansowego w kilku formach jednoczeénie, o ile
wszystkie formy zabezpieczenia spetniajg postawione wymagania, a ich tgczna wartosc¢ jest
nie nizsza niz warto$¢ wymagana.

13.3. Szczegoétowe wymagania dla zabezpieczen finansowych wnoszonych w formie pienieznej

13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

13.3.4.
13.3.5.

13.3.6.

13.3.7.

13.3.8.

13.3.9.

Zabezpieczenie finansowe w formie pienieznej uznaje sie za prawidiowo ustanowione, jezeli
zostato wptacone w wymaganym terminie, w prawidtowej kwocie i walucie, na wskazany
rachunek bankowy OSP.

Termin ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie pienieznej okreslony jest
w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy.

Za termin ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie pienieznej przyjmuje sie date
uznania stosowng kwotg rachunku bankowego OSP.

Zabezpieczenie finansowe w formie pienieznej ustanawiane jest w walucie polskie;.

W przypadku nowej jednostki rynku mocy wytwdrczej oraz niepotwierdzonej jednostki rynku
mocy redukcji zapotrzebowania, zabezpieczenie finansowe w formie pienieznej ustanawiane
jest na rachunek bankowy wskazany w certyfikacie warunkowym, zgodnie z pkt. 7.5.2.1
podpunkt 11). W tytule przelewu nalezy podac:

1) kod jednostki rynku mocy;
2) numer certyfikatu warunkowego.

W przypadku jednostki fizycznej zagranicznej, zabezpieczenie finansowe w formie pienieznej
ustanawiane jest na rachunek bankowy wskazany w rejestrze. W tytule przelewu nalezy
podac¢:

1) dane uczestnika aukcji wstepnej, tj. nazwe podmiotu albo imie i nazwisko, w przypadku
osoby fizycznej;

2) identyfikator bedgcy odpowiednikiem polskiego numeru KRS albo numer PESEL lub
numer paszportu (w przypadku braku numeru PESEL) uczestnika aukcji wstepnej.

Termin zwrotu zabezpieczenia finansowego w formie pienieznej okreslony jest
w rozporzgdzeniu wydanym na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy oraz w przepisach art. 54
ustawy.

Za termin zwrotu zabezpieczenia finansowego w formie pienieznej przyjmuje sie date
obcigzenia rachunku bankowego OSP.

Zabezpieczenie finansowe w formie pienieznej zwracane jest:
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13.3.10.

13.3.11.

13.3.12.

1) przelewem pienieznym;
2) narachunek wskazany zgodnie z pkt. 5.2.2.4 podpunkt 6) albo 7.4.2.1 podpunkt 2) lit. j).

Zmiana numeru rachunku bankowego wtasciwego do zwrotu zabezpieczenia finansowego
w formie pienieznej wymaga ztozenia do OSP stosownego wniosku poprzez rejestr,
podpisanego przez dostawce mocy upowaznionego do dysponowania dang jednostkg rynku
mocy albo przez uczestnika aukcji wstepne;.

Do obliczenia kwoty naleznych odsetek od srodkéw pienieznych przyjmuje sie rzeczywistg
liczbe dni kalendarzowych pozostawania $rodkéw pienieznych na rachunku bankowym OSP.
Kwota s$rodkéw pienieznych przechowywanych na rachunku bankowym OSP jest
oprocentowana od dnia okreslonego w pkt. 13.3.3 do dnia poprzedzajgcego dzien okreslony
w pkt. 13.3.8.

Naliczenie odsetek jest dokonywane na dzieh zwrotu zabezpieczenia finansowego w formie
pienieznej.

13.4. Szczegobtowe wymagania dla zabezpieczen finansowych wnoszonych w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej

13.4.1.

13.4.2.

13.4.3.

13.4.4.

13.4.5.

13.4.6.

13.4.7.

13.4.8.

13.4.9.

13.4.10.

13.4.11.

13.4.12.

Zabezpieczenia finansowe w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
uznaje sie za prawidlowo ustanowione, je$li zostaty dostarczone do OSP w oryginale,
w wymaganym terminie, w prawidtowej kwocie i walucie oraz w odpowiedniej tresci.

Gwarancje bankowe i gwarancje ubezpieczeniowe przedktadane OSP jako zabezpieczenie
finansowe muszg by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

OSP przyjmuje gwarancje bankowe i gwarancje ubezpieczeniowe sporzgdzone w jezyku
polskim.

Dostawca mocy przedktada gwarancje bankowg, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 13.1 do regulaminu.

Dostawca mocy przedktada gwarancje ubezpieczeniowg, zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 13.2 do regulaminu.

Dostawca mocy do kazdej gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej dotgcza
petnomocnictwo o0sdb wystawiajgcych odpowiednig gwarancje do ich podpisania, wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi prawo reprezentacji osdb udzielajgcych petnomocnictwo.

Gwarancje bankowe i gwarancje ubezpieczeniowe przedkiadane OSP na zabezpieczenie
finansowe wystawiane sg przez podmioty o odpowiedniej wiarygodnosci finansowej,
spetniajgce wymagania okreslone w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 51 ust. 1
ustawy.

Dopuszcza sie akceptacje zabezpieczenia finansowego, w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, ustanowionego na okres krétszy niz wymagany okres
zabezpieczenia, a nastepnie przedtozenie nowego zabezpieczenia finansowego przed
zakonczeniem terminu obowigzywania dotychczasowego zabezpieczenia.

Nowe zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt. 13.4.8 musi zosta¢ przedtozone OSP przed
wygashieciem okresu obowigzywania dotychczasowego zabezpieczenia, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy dostawca mocy nie przedtozy nowego zabezpieczenia w terminie
okreslonym w pkt. 13.4.9, OSP zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w formie
pienieznej, poprzez wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia.

Nieprzedtozenie nowego zabezpieczenia stanowi powazne naruszenie postanowien umowy
mocowej.

Za termin ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej uznaje sie dostarczenie oryginatu dokumentu gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej do kancelarii ogéinej w siedzibie OSP pod adresem:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165.
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13.4.13.

13.4.14.

Zwrot zabezpieczenia finansowego nastepuje poprzez:

1) odestanie oryginatu gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej przesyikag
rejestrowang za potwierdzeniem odbioru do wystawcy dokumentu gwarancji, z kopig do
dostawcy mocy, albo

2) odbior oryginatu gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej przez osobe
uprawniong do reprezentowania uprawnionego dostawcy mocy lub uprawnionego
przedstawiciela wystawcy dokumentu gwarancji za pisemnym potwierdzeniem odbioru,

przy czym kazdorazowo wymagane jest pozostawienie kopii dokumentu gwarancji w wersji
papierowej lub elektronicznej, oraz oryginatu potwierdzenia nadania i potwierdzenia odbioru
dokumentu gwarancji w aktach sprawy prowadzonych przez OSP.

Za termin zwrotu zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej uznaje sig:

1) date nadania oryginatu gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej przesytkg
rejestrowang za potwierdzeniem odbioru do wystawcy dokumentu gwarancji, z kopig do
dostawcy mocy, albo

2) date odbioru oryginatu gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej przez osobe
uprawniong do reprezentowania uprawnionego dostawcy mocy lub uprawnionego
przedstawiciela wystawcy dokumentu gwaranciji.

13.5. Szczegodétowe wymagania dla zabezpieczen finansowych wnoszonych w formie umowy
poreczenia

13.5.1.

13.5.2.

13.5.3.
13.5.4.

Na wniosek dostawcy mocy jako zabezpieczenie finansowe OSP moze traktowaé zawarcie
umowy poreczenia ze wskazanym podmiotem o odpowiedniej wiarygodnosci finansowej,
spetniajgcym wymagania okreslone w rozporzgdzeniu wydanym na podstawie art. 51 ust. 1
ustawy.

Zawarcie umowy poreczenia pomiedzy OSP a podmiotem, o ktérym mowa w pkt. 13.5.1,
powinno nastgpi¢ w terminie okreslonym w rozporzgdzeniu wydanym na podstawie art. 51 ust.
1 ustawy.

Wz6r umowy poreczenia stanowi zatgcznik nr 13.3 do regulaminu.

Jako zabezpieczenie umowy poreczenia, podmiot, o ktérym mowa w pkt. 13.5.1, sktada OSP
oswiadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu sie rygorowi egzekucji w trybie art. 777
§ 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego.

13.6. Zwolnienia z obowiazku ustanowienia zabezpieczenia finansowego

13.6.1.

13.6.2.

13.6.3.

Dostawca mocy jest zwolniony z obowigzku ustanowienia zabezpieczenia finansowego,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 13.6.1, jezeli ocena ratingowa spadnie ponizej poziomu
okreslonego w rozporzgdzeniu wydanym na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy, dostawca mocy
jest zobowigzany ustanowi¢ zabezpieczenie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym
rozporzgdzeniu.

Brak wniesienia zabezpieczenia stanowi dla OSP podstawe rozwigzania umowy mocowe;.

13.7. Obstuga zmian w zabezpieczeniu finansowym

13.7.1.

13.7.2.

Zmiana formy zabezpieczenia finansowego lub zmiana wystawcy dokumentu zabezpieczenia
ustanowionego w formie innej niz pieniezna jest mozliwa pod warunkiem uprzedniego
ustanowienia zabezpieczenia w nowej formie lub przedtozenia dokumentu zabezpieczenia
wystawionego przez innego wystawce.

Przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia finansowego moze zosta¢ zrealizowane
poprzez ustanowienie nowego lub prolongowanie dotychczasowego zabezpieczenia, nie
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13.7.3.

13.7.4.

pdzniej niz w terminie okreslonym w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 51 ust. 1
ustawy.

Jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w formie innej niz pienieznej, dla ktérej wymagana
jest ocena ratingowa na poziomie okreslonym w rozporzgdzeniu wydanym na podstawie
art. 51 ust. 1 ustawy i poziom oceny ratingowej wystawcy zabezpieczenia spadt ponizej
wymaganego, dostawca mocy niezwtocznie, lecz nie pézniej niz 7 dni kalendarzowych od
powziecia informaciji jest zobowigzany poinformowaé¢ o tym OSP za posrednictwem rejestru
i ustanowienia nowego zabezpieczenia, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
W rozporzadzeniu.

W przypadku, gdy OSP powziagt informacje, o ktérej mowa w pkt. 13.7.3 jako pierwszy, wzywa
poprzez rejestr dostawce mocy do ustanowienia nowego zabezpieczenia, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu wydanym na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy.
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14. Monitorowanie realizacji umowy mocowej

14.1. Monitorowanie uméw mocowych obejmujacych obowigzki mocowe na okres dluzszy niz
jeden rok

14.1.1.
14.1.1.1.

14.1.1.2.

14.1.1.3.

14.1.1.4.

14.1.1.5.

14.1.1.6.

14.1.1.7.

14.1.1.8.

14.1.1.9.

14.1.1.10.

14.1.1.11.

Finansowy Kamien Milowy

Dostawca mocy, ktéry w wyniku aukcji gtéwnej zawart umowe mocowg dotyczgcg nowej
lub modernizowanej jednostki rynku mocy wytwdérczej, jest zobowigzany nie pozniej niz
w terminie 12 miesiecy od dnia ogtoszenia ostatecznych wynikéw aukcji wykaza¢, ze
jednostka rynku mocy, ktérg dysponuje, osiggnetfa finansowy kamien milowy (FKM).

Osiaggniecie FKM nastepuje poprzez wykazanie przez dostawce mocy, ze spetniono
wymagania okreslone w art. 52 ust. 1 pkt 1 oraz 2 ustawy.

W celu spetnienia wymagan, o ktérych mowa w pkt. 14.1.1.2, dostawca mocy zobowigzany
jest do dostarczenia OSP za posrednictwem rejestru oswiadczenia potwierdzajgcego
spetnienie  FKM, zwanego dalej ,oswiadczeniem FKM”, sporzadzonego zgodnie
z zatgcznikiem nr 14.1 do regulaminu.

Uzytkownikiem rejestru upowaznionym do przedfozenia oswiadczenia FKM jest osoba
spetniajgca wymogi okreslone w pkt. 4.1.6.

W przypadku, gdy catkowite naktady inwestycyjne wskazane w oswiadczeniu FKM réznig
sie od wartosci wskazanej we wniosku o certyfikacje, dostawca mocy zobowigzany jest
dodatkowo do dostarczenia OSP wraz z oswiadczeniem FKM:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, sporzadzonego na moment
przediozenia oswiadczenia FKM zgodnie z zatgcznikiem nr 7.2 (nowa jednostka rynku
mocy wytworcza) albo nr 7.3 (modernizowana jednostka rynku mocy wytwércza) do
regulaminu oraz

2) niezaleznej ekspertyzy, potwierdzajgcej wytgcznie naktady inwestycyjne przedstawione
w zmienionym harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, w odniesieniu do
zadeklarowanych w oswiadczeniu FKM catkowitych nakladoéw inwestycyjnych.

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, o ktorym mowa w pkt.
14.1.1.5 podpunkt 1), nie moze powodowac zmniejszenia wartosci jednostkowych
naktadow inwestycyjnych ponizej jednostkowego poziomu naktadéw inwestycyjnych,
warunkujgcego wtasciwg kwalifikacje jednostki rynku mocy, okreslonego w parametrach
aukcji gtébwnej, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy, w wyniku ktérej jednostka
rynku mocy zawarta umowe mocowa.

Dostawca mocy jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie FKM nie pdzniej niz w terminie
wskazanym w pkt. 14.1.1.1. Oswiadczenia ztlozone przez dostawce mocy po tym terminie,
pozostawia sie bez rozpoznania, ze skutkiem okreslonym w pkt. 14.1.1.14.

Ztozenie oswiadczenia FKM potwierdzane jest dokonaniem przez OSP wpisu stosownej
informacji w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informacji do rejestru jest
takze wysylane automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

OSP w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania od dostawcy mocy oswiadczenia
FKM weryfikuje jego zawarto$¢ pod katem kompletnosci oraz spetnienia wymagan,
o ktérych mowa w art. 52 ust. 1 pkt. 1 oraz 2 ustawy oraz okreslonych w regulaminie.

Pozytywna weryfikacja oswiadczenia FKM potwierdzana jest dokonaniem przez OSP
wpisu w rejestrze stosownej informacji o spetnieniu FKM w odniesieniu do jednostki rynku
mocy, ktérej dotyczy oswiadczenie. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informacji do
rejestru jest takze wysytane automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci o$wiadczenia FKM Ilub watpliwosci
w zakresie jego tresci, w szczegodlnosci w przypadku gdy oswiadczenie nie spehnia
wymogow okreslonych w art. 52 ust. 1 pkt. 1 oraz 2 ustawy, lub okreslonych w regulaminie,
OSP za pomocg rejestru wzywa dostawce mocy do usuniecia wad lub brakéw formalnych
oswiadczenia, wskazujgc te wady lub braki formalne w wezwaniu oraz wyznaczajgc termin,
nie krétszy niz 3 dni robocze, na ich usuniecie. Informacja o wezwaniu do usuniecia wad
lub brakéw formalnych przekazywana jest takze powiadomieniem wysytanym
automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.
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14.1.1.12.

14.1.1.13.

14.1.1.14.

W ramach weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. 14.1.1.9, OSP moze wystgpi¢ do dostawcy
mocy o przekazanie za posrednictwem rejestru wybranych dokumentéw wskazanych
w oswiadczeniu FKM.

W przypadku, gdy dostawca mocy nie usunat wad lub brakéw formalnych w wyznaczonym
przez OSP terminie, OSP nie potwierdza spetnienia FKM w odniesieniu do jednostki rynku
mocy, ktorej dotyczylo oswiadczenie, o czym niezwiocznie informuje dostawce mocy,
zamieszczajgc stosowng informacje w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww.
informacji jest takze wysytane automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

Jezeli dostawca mocy:
1) nie ztozyt oswiadczenia FKM w terminie wskazanym w pkt. 14.1.1.1, albo

2) nie usunagt wad lub brakéw formalnych w wyznaczonym przez OSP terminie oraz
uptynat termin, o ktérym mowa w pkt. 14.1.1.1,

OSP stwierdza niespetnienie FKM w odniesieniu do jednostki rynku mocy, ktérej dotyczyto
oswiadczenie, o czym niezwtocznie informuje dostawce mocy, zamieszczajgc stosowng
informacje w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informacji do rejestru jest
takze wysytane automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru. W takim wypadku
zastosowanie majg przepisy art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 2 oraz art. 47 ust. 1 ustawy.

14.1.2. Operacyjny Kamien Milowy

14.1.2.1.

14.1.2.2.

14.1.2.3.

14.1.2.4.

Dostawca mocy, ktory w wyniku aukcji gtbwnej zawart umowe mocowg na wiecej niz 1 rok
dostaw, jest zobowigzany nie pdzniej niz przed rozpoczeciem pierwszego okresu dostaw
wykazac, ze jednostka rynku mocy ktorg dysponuje osiggneta operacyjny kamien milowy
(OKM).

Osiggniecie OKM nastepuje poprzez wykazanie przez dostawce mocy, ze spetniono
wymagania okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy.

W celu spetnienia wymagan, o ktérych mowa w pkt. 14.1.2.2, dostawca mocy,
w odniesieniu do nowej lub modernizowanej jednostki rynku mocy wytwoérczej, ktérg
dysponuje, zobowigzany jest do dostarczenia OSP za posrednictwem rejestru
oswiadczenia potwierdzajgcego spetnienie OKM, zwanego dalej ,oswiadczeniem OKM’,
ktére zawiera:

1) o$wiadczenie potwierdzajgce dostarczanie mocy do systemu przez jednostke rynku
mocy przez ciggty okres co najmniej jednej godziny, w wielkosci nie mniejszej niz 95%
iloczynu mocy osiggalnej netto jednostki i korekcyjnego wspodiczynnika
dyspozycyjnosci, okreslonych w certyfikacie, sporzgdzone zgodnie z zatgcznikiem nr
14.15 do regulaminu;

2) niezalezng ekspertyze potwierdzajacg spetnienie wymagan, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 52 ust. 2 pkt 3 lit. a-c ustawy, w odniesieniu do nowej lub
modernizowanej jednostki rynku mocy;

3) oswiadczenie o poniesieniu catkowitych naktadéw inwestycyjnych, sporzgdzone
zgodnie z zatacznikiem nr 14.2 do regulaminu;

4) oswiadczenie o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji,
sporzadzone zgodnie z zatgcznikiem nr 14.3 (nowa jednostka rynku mocy wytwércza)
albo 14.4 (modernizowana jednostka rynku mocy wytwoércza) do regulaminu;

5) oswiadczenie o wartosci udzielonej pomocy publicznej, sporzgdzone zgodnie
z zatgcznikiem nr 14.5 do regulaminu;

6) kopie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przez jednostki fizyczne wchodzace
w sktad jednostki rynku mocy.

W celu spetnienia wymagan, o ktérych mowa w pkt. 14.1.2.2, dostawca mocy,
w odniesieniu do jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, ktérg dysponuje,
zobowigzany jest do dostarczenia OSP za posrednictwem rejestru oswiadczenia OKM,
ktore zawiera:
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14.1.2.5.

14.1.2.6.

14.1.2.7.

14.1.2.8.

14.1.2.9.

14.1.2.10.

14.1.2.11.

14.1.2.12.

14.1.2.13.

14.1.2.14.

14.1.2.15.

1) niezalezng ekspertyze potwierdzajgcg spetnienie wymagan, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 52 ust. 2 pkt 3 lit. a-b ustawy, w odniesieniu do jednostki rynku
mocy redukcji zapotrzebowania;

2) oswiadczenie o poniesieniu catkowitych naktadéw inwestycyjnych, sporzgdzone
zgodnie z zatgcznikiem nr 14.2 do regulaminu;

3) oswiadczenie o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestyciji,
sporzgdzone zgodnie z zatgcznikiem nr 14.6 do regulaminu.

Uzytkownikiem rejestru upowaznionym do przediozenia o$wiadczenia OKM jest osoba
spetniajgca wymogi okreslone w pkt. 4.1.6.

W przypadku, gdy catkowite naktady inwestycyjne wskazane w oswiadczeniu OKM réznig
sie od wartosci wskazanej w ostatnim przedtozonym OSP harmonogramie rzeczowo-
finansowym inwestycji, dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 14.1.2.3 podpunkty 2) — 4) albo
w pkt. 14.1.2.4, muszg uwzglednia¢ przedmiotowe zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. 14.1.2.6, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia wartosci
jednostkowych naktadow inwestycyjnych ponizej jednostkowego poziomu naktadéw
inwestycyjnych, warunkujgcego wiasciwg kwalifikacje jednostki rynku mocy, okreslonego
w parametrach aukcji gtdwnej, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy, w wyniku
ktérej jednostka rynku mocy zawarta umowe mocowa.

Dostawca mocy jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie OKM nie pézniej niz w terminie
wskazanym w pkt. 14.1.2.1. Oswiadczenie ztozone przez dostawce mocy po tym terminie
pozostawia sie bez rozpoznania, ze skutkiem okreslonym w pkt. 14.1.2.15.

Zlozenie przez dostawce mocy oswiadczenia OKM potwierdzane jest dokonaniem przez
OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww.
informacji do rejestru jest takze wysylane automatycznie na adres e-mail uzytkownika
rejestru.

OSP w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania od dostawcy mocy o$wiadczenia
OKM weryfikuje jego zawartos¢ pod katem kompletnosci oraz spetnienia wymagan,
o ktorych mowa w art. 52 ust. 2 ustawy oraz okreslonych w regulaminie.

Pozytywna weryfikacja oswiadczenia OKM potwierdzana jest dokonaniem przez OSP
wpisu w rejestrze stosownej informacji o spetnieniu OKM w odniesieniu do jednostki rynku
mocy, ktérej dotyczy oswiadczenie. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informacji do
rejestru jest takze wysytane automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci oswiadczenia OKM lub watpliwosci
w zakresie jego tresci, w szczegodlnosci w przypadku gdy oswiadczenie nie spetnia
wymogoéw okreslonych w art. 52 ust. 2 ustawy, lub okreslonych w regulaminie, OSP za
pomoca rejestru wzywa dostawce mocy do usuniecia wad lub brakéw formalnych
oswiadczenia, wskazujgc te wady lub braki formalne w wezwaniu oraz wyznaczajac termin,
nie krotszy niz 3 dni robocze, na ich usunigcie. Informacja o wezwaniu do usuniecia wad
lub brakéow formalnych przekazywana jest takze powiadomieniem wysytanym
automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

W ramach weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. 14.1.2.10, OSP moze wystgpi¢ do dostawcy
mocy o przekazanie za posrednictwem rejestru wybranych dokumentéw wskazanych
w oswiadczeniu OKM.

W przypadku, gdy dostawca mocy nie usunat wad lub brakéw formalnych w wyznaczonym
przez OSP terminie, OSP nie potwierdza spetnienia OKM w odniesieniu do jednostki rynku
mocy, ktorej dotyczyto oswiadczenie, o czym niezwilocznie informuje dostawce mocy,
zamieszczajgc stosowng informacje w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww.
informacji jest takze wysytane automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

Jezeli dostawca mocy:
1) nie ztozyt oswiadczenia OKM w terminie wskazanym w pkt. 14.1.2.1, albo

2) nie usungt wad lub brakéw formalnych w wyznaczonym przez OSP terminie oraz
uptynat termin, o ktérym mowa w pkt. 14.1.2.1,
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14.1.2.16.

14.1.2.17.

14.1.2.18.

OSP stwierdza niespetnienie OKM w odniesieniu do jednostki rynku mocy, ktorej dotyczyto
oswiadczenie, o czym OSP niezwiocznie informuje dostawce mocy, zamieszczajgc
stosowng informacje w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informacji do
rejestru jest takze wysytane automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru. W takim
wypadku zastosowanie majg przepisy art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 46 ust. 2 i 3 oraz art. 47
ustawy.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, w odniesieniu do danej jednostki
rynku mocy do dnia ztozenia oswiadczenia OKM, przepiséw art. 59 ustawy nie stosuje sie.

W przypadku, gdy po dniu ztozenia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 14.1.2.3, warto$¢
udzielonej pomocy publicznej ulegnie zmianie w stosunku do warto$ci wskazanej
w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 14.1.2.3 podpunkt 5), dostawca mocy zobowigzany
jest do dostarczenia OSP za posrednictwem rejestru skorygowanego os$wiadczenia,
sporzadzonego zgodnie z zatgcznikiem nr 14.5 do regulaminu, nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem pierwszego okresu dostaw.

W ramach sporzgdzania o$wiadczenia zgodnie z zatgcznikiem nr 14.15 do regulaminu,
w odniesieniu do jednostek rynku mocy wytwérczych, ktére czes$¢ swojej produkcji energii
elektrycznej zuzywajg na wtasny uzytek tj. na potrzeby inne niz zwigzane z wytwarzaniem,
przesytaniem lub dystrybucjg energii elektrycznej, dopuszcza sie wskazanie pomiarow na
zaciskach kazdego generatora wchodzgcego w skiad danej jednostki fizycznej lub
pomiaréw w innych miejscach wewnetrznej sieci, przy czym dane te mogg pochodzic¢
z uktadéw pomiarowych lub innych systemoéw np. SCADA. W przypadku, o ktérym mowa
powyzej, wykazanie mozliwosci dostarczania mocy w wielkosci nie mniejszej niz 95%
iloczynu mocy osiggalnej netto jednostki i korekcyjnego wspoétczynnika dyspozycyjnosci,
okreslonych w certyfikacie, nastepuje z wykorzystaniem wskazanych ww. pomiaréw.

14.1.3. Monitorowanie stanu zaawansowania inwestycji

14.1.3.1.

14.1.3.2.

14.1.3.3.

14.1.3.4.

14.1.3.5.

14.1.3.6.

Dostawca mocy, ktéry w wyniku aukcji gtéwnej zawart umowe mocowg na wiecej niz 1 rok
dostaw:

1) w odniesieniu do nowej lub modernizowanej jednostki rynku mocy wytwérczej —
osiggnat FKM, zgodnie z pkt. 14.1.1;

2) w odniesieniu do jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania,

do momentu osiggniecia OKM jest zobowigzany dostarcza¢ OSP za posrednictwem
rejestru raport przedstawiajgcy aktualny stan zaawansowania inwestycji, zwany dalej
Lraportem inwestycyjnym”.

Raport inwestycyjny jest dostarczany przez dostawce mocy w terminie 10 dni roboczych
po zakonczeniu kazdego okresu obejmujgcego 6 peminych miesiecy kalendarzowych,
poczgwszy od drugiego roku nastepujgcego po roku, w ktérym odbyta sie aukcja gtéwna,
w wyniku ktérej dostawca mocy zawart umowe mocowg na wiecej niz 1 rok dostaw.

W celu spetnienia wymagan, o ktorych mowa w pkt. 14.1.3.1, dostawca mocy,
w odniesieniu do jednostki rynku mocy, ktérg dysponuje, zobowigzany jest do dostarczenia
OSP za posrednictwem rejestru raportu inwestycyjnego sporzadzonego zgodnie z
zatgcznikiem nr 14.8 (nowa jednostka rynku mocy wytwércza) albo nr 14.9
(modernizowana jednostka rynku mocy wytwércza) albo nr 14.10 (jednostka rynku mocy
redukcji zapotrzebowania) do regulaminu.

Uzytkownikiem rejestru upowaznionym do przedtozenia raportu inwestycyjnego jest osoba
spetniajgca wymogi okreslone w pkt. 4.1.6.

W przypadku, gdy catkowite naktady inwestycyjne wskazane w raporcie inwestycyjnym
réznig sie od wartosci wskazanej w ostatnim dostarczonym do OSP harmonogramie
rzeczowo-finansowym inwestycji, raport musi uwzglednia¢ przedmiotowe zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 14.1.3.5, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia wartosci
jednostkowych nakfadéw inwestycyjnych ponizej jednostkowego poziomu naktadéw
inwestycyjnych, warunkujgcego wladciwg kwalifikacje jednostki rynku mocy, okre$lonego
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14.1.3.7.

14.1.3.8.

14.1.3.9.

14.1.3.10.

14.1.3.11.

14.1.3.12.

14.1.3.13.

14.1.3.14.

14.1.3.15.

w parametrach aukcji gtéwnej, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy, w wyniku
ktorej jednostka rynku mocy zawarta umowe mocowa.

Dostawca mocy jest zobowigzany ztozy¢ raport inwestycyjny nie pdzniej niz w terminie
wskazanym w pkt. 14.1.3.2. Raport przestany przez dostawce mocy po tym terminie,
pozostawia sie bez rozpoznania, ze skutkiem okreslonym w pkt. 14.1.3.13.

Ztozenie przez dostawce mocy raportu inwestycyjnego potwierdzane jest dokonaniem
przez OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww.
informacji do rejestru jest takze wysylane automatycznie na adres e-mail uzytkownika
rejestru.

OSP w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania od dostawcy mocy raportu
inwestycyjnego weryfikuje jego zawartos¢ pod katem kompletnodci oraz spetnienia
wymagan okreslonych w regulaminie.

Pozytywna weryfikacja raportu inwestycyjnego potwierdzana jest dokonaniem przez OSP
wpisu stosownej informacji w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informaciji
do rejestru jest takze wysylane automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci raportu inwestycyjnego lub watpliwosci
w zakresie jego tresci, w szczegodlnosci w przypadku gdy raport nie spetnia wymogow
okreslonych w regulaminie, OSP za pomocag rejestru wzywa dostawce mocy do usuniecia
wad lub brakéw formalnych raportu, wskazujgc te wady lub braki formalne w wezwaniu
oraz wyznaczajgc termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na ich usuniecie. Informacja
o wezwaniu do usuniecia wad Ilub brakéw formalnych przekazywana jest takze
powiadomieniem wysytanym automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

W przypadku, gdy dostawca mocy nie usungt wad lub brakéw formalnych w wyznaczonym
przez OSP terminie, OSP nie potwierdza spetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt.
14.1.3.1, w odniesieniu do jednostki rynku mocy, ktérej dotyczyt, o czym niezwtocznie
informuje dostawce mocy, zamieszczajgc stosowng informacije w rejestrze. Powiadomienie
o dokonaniu wpisu ww. informacji do rejestru jest takze wysytane automatycznie na adres
e-mail uzytkownika rejestru.

Jezeli dostawca mocy:
1) nie ztozyt raportu inwestycyjnego w terminie wskazanym w pkt. 14.1.3.2, albo
2) nie usunat wad lub brakéw formalnych w wyznaczonym przez OSP terminie,

OSP stwierdza niespetnienie obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 14.1.3.1, w odniesieniu do
jednostki rynku mocy, ktérej dotyczyt.

Niespetnienie obowigzku, o ktorym mowa w pkt. 14.1.3.1, przez dostawce mocy
w przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 14.1.3.13, moze stanowi¢ powazne naruszenie
postanowie umowy mocowe;.

W przypadku, gdy umowa mocowa zostanie rozwigzana z powodu naruszenia, o ktérym
mowa w pkt. 14.1.3.14, zabezpieczenie finansowe wniesione przez nowg jednostke rynku
mocy wytworczg lub niepotwierdzong jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania
zostaje zatrzymane lub zrealizowane przez OSP.

14.2. Monitoring pozostalych uméw mocowych

14.2.1. Dostawca mocy, ktéry zawart umowe mocowa:

1)

2)

na jeden rok dostaw w toku aukcji gtéwnej, dotyczaca istniejgcej jednostki rynku mocy
wytworczej, w ktérej sktad wchodzi co najmniej jedna jednostka fizyczna wytwércza
planowana, albo

na jeden rok dostaw w toku aukcji gtéwnej, dotyczacag nowej jednostki rynku mocy
wytwérczej,
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14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

14.2.8.

14.2.9.

jest zobowigzany dostarcza¢ OSP za posrednictwem rejestru dokumenty potwierdzajgce
postep realizacji inwestycji na zasadach okreslonych w:

3) pkt. 14.2.3-14.2.20 — w przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 1), albo
4) pkt. 14.2.21-14.2.27 — w przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 2).

Uzytkownikiem rejestru upowaznionym do przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
14.2.1, jest osoba spetniajgca wymogi okreslone w pkt. 4.1.6.

Dostawca mocy, o ktéorym mowa w pkt. 14.2.1 podpunkt 1), jest zobowigzany przedstawié¢
OSP:

1) aktualny harmonogram rzeczowy inwestycji w odniesieniu do jednostek fizycznych
wytworczych planowanych wchodzacych w sktad istniejgcej jednostki rynku mocy
wytwdrczej, sporzgdzony zgodnie z zatgcznikiem nr 14.12 do regulaminu;

2) oswiadczenie potwierdzajgce dostarczanie mocy do systemu przez istniejgca jednostke
rynku mocy wytworczg przez ciggty okres co najmniej jednej godziny, w wielkosci nie
mniejszej niz 95% iloczynu mocy osiggalnej netto jednostki i korekcyjnego wspotczynnika
dyspozycyjnosci, okreslonych w certyfikacie, sporzgdzone zgodnie z zatgcznikiem nr
14.15 do regulaminu;

3) oswiadczenie o zrealizowaniu zakresu rzeczowego inwestycji w odniesieniu do jednostek
fizycznych planowanych wchodzgcych w skiad istniejgcej jednostki rynku mocy
wytwodrczej, sporzgdzone zgodnie z zatgcznikiem nr 14.11 do regulaminu;

4) kopie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przez jednostki fizyczne wchodzace
w sktad jednostki rynku mocy,

w trybie i terminach okreslonych w pkt. 14.2.4 — 14.2.20.
Dostawca mocy jest zobowigzany dostarcza¢ OSP w terminach:
1) nie pdzniej niz 12 miesiecy od dnia ogtoszenia ostatecznych wynikdéw aukcji mocy, oraz

2) 10 dni roboczych po zakonczeniu kazdego okresu obejmujgcego 6 petnych miesiecy
kalendarzowych, poczgwszy od drugiego roku nastepujgcego po roku, w ktéorym odbyta
sie aukcja gtéwna, w wyniku ktérej dostawca mocy zawart umowe mocowg, do momentu
przedstawienia dokumentow okreslonych w pkt. 14.2.3 podpunkt 2) — 4),

harmonogram rzeczowy inwestycji, o ktérym mowa w pkt. 14.2.3 podpunkt 1).

Dostawca mocy jest zobowigzany dostarcza¢ harmonogram rzeczowy inwestycji, o ktérym
mowa w pkt. 14.2.3 podpunkt 1), nie pdzniej niz w terminach wskazanych w pkt. 14.2.4.
Harmonogram przestany przez dostawce mocy po tych terminach, pozostawia sie bez
rozpoznania, ze skutkiem okreslonym w pkt. 14.2.11.

Dostarczenie przez dostawce mocy harmonogramu rzeczowego inwestycji odbywa sie za
posrednictwem rejestru i potwierdzane jest dokonaniem przez OSP wpisu stosownej
informacji w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informaciji do rejestru jest takze
wysytane automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

OSP w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania od dostawcy mocy harmonogramu
rzeczowego inwestycji weryfikuje jego zawartos¢ pod katem kompletnosci oraz spetnienia
wymagan okreslonych w regulaminie.

Pozytywna weryfikacja harmonogramu rzeczowego inwestycji, o ktérym mowa w pkt. 14.2.3
podpunkt 1), potwierdzana jest dokonaniem przez OSP wpisu stosownej informacji
w rejestrze. Powiadomienie o wpisaniu ww. informacji do rejestru jest takze wysytane
automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci harmonogramu rzeczowego inwestycji lub
watpliwosci w zakresie jego tresci, w szczegdlnosci w przypadku gdy harmonogram nie
spetnia wymogow okreslonych w regulaminie, OSP za pomoca rejestru wzywa dostawce mocy
do usuniecia wad lub brakéw formalnych harmonogramu, wskazujac te wady lub braki
formalne w wezwaniu, oraz wyznaczajgc termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na ich
usuniecie. Informacja o wezwaniu do usuniecia wad lub brakéw formalnych przekazywana jest
takze powiadomieniem wysytanym automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.
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14.2.10.

14.2.11.

14.2.12.

14.2.13.

14.2.14.

14.2.15.

14.2.16.

14.2.17.

14.2.18.

14.2.19.

14.2.20.

W przypadku, gdy dostawca mocy nie usunat wad lub brakéw formalnych w wyznaczonym
przez OSP terminie, OSP nie potwierdza zlozenia harmonogramu rzeczowego inwestycji,
0 ktérym mowa w pkt. 14.2.4, w odniesieniu do jednostki rynku mocy, ktérej dotyczyt, o czym
niezwitocznie informuje dostawce mocy zamieszczajgc stosowng informacje w rejestrze.
Informacja o negatywnej weryfikacji dokumentéw przekazywana jest takze powiadomieniem
wysytanym automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

Jezeli dostawca mocy:

1) nie zlozyt harmonogramu rzeczowego inwestycji, o ktérym mowa w pkt. 14.2.3 podpunkt
1), w terminach wskazanych w pkt. 14.2.4, albo

2) nie usunat wad lub brakéw formalnych w wyznaczonym przez OSP terminie,

OSP stwierdza niespetnienie obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 14.2.4, w odniesieniu do danej
jednostki rynku mocy.

Niespetnienie obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 14.2.4, przez dostawce mocy w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt. 14.2.11, moze stanowi¢ powazne naruszenie postanowienn umowy
mocowej.

Dostawca mocy jest zobowigzany ztozy¢ dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 14.2.3 podpunkt
2) — 4), przed rozpoczeciem okresu dostaw, na ktéry zostala zawarta umowa mocowa.
Dokumenty przestane przez dostawce mocy po tym terminie pozostawia sie bez rozpoznania,
ze skutkiem okreslonym w pkt. 14.2.19.

Ztozenie przez dostawce mocy dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 14.2.13, potwierdzane
jest dokonaniem przez OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze. Powiadomienie
o dokonaniu wpisu ww. informaciji do rejestru jest takze wysytane automatycznie na adres e-
mail uzytkownika rejestru.

OSP w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania od dostawcy mocy dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 14.2.13, weryfikuje ich zawartos¢ pod kagtem kompletnosci oraz
spetnienia wymagan okreslonych w regulaminie.

Pozytywna weryfikacja dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 14.2.3 podpunkt 2) — 4),
potwierdzana jest dokonaniem przez OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze.
Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informacji do rejestru jest takze wysylane
automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

W przypadku stwierdzenia braku kompletno$ci dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 14.2.13,
lub watpliwosci w zakresie ich tresci, w szczegdlnosci w przypadku gdy dokumenty nie
spetniajg wymogow okreslonych w regulaminie, OSP za pomocg rejestru wzywa dostawce
mocy do usuniecia wad lub brakéw formalnych dokumentow, wskazujgc te wady lub braki
formalne w wezwaniu, oraz wyznaczajgc termin nie krotszy niz 3 dni robocze, na ich usuniecie.
Informacja o wezwaniu do usuniecia wad lub brakéw formalnych przekazywana jest takze
powiadomieniem wysytanym automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

W przypadku, gdy dostawca mocy nie usunat wad lub brakéw formalnych w wyznaczonym
przez OSP terminie, OSP nie potwierdza spetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 14.2.13,
w._odniesieniu do jednostki rynku mocy, ktérej dotyczyt, o czym niezwiocznie informuje
dostawce mocy zamieszczajgc stosowng informacje w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu
wpisu ww. informacji jest takze wysytane automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

Jezeli dostawca mocy:

1) nie ztozyt dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 14.2.13, w terminie wskazanym w pkt.
14.2.13, albo

2) nie usunat wad lub brakéw formalnych w wyznaczonym przez OSP terminie,

OSP stwierdza niespetnienie obowigzku, o ktorym mowa w pkt. 14.2.13, w odniesieniu do
jednostki rynku mocy, ktérej dotyczyt.

Niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 14.2.13, przez dostawce mocy
w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 14.2.19, moze stanowi¢ powazne naruszenie
postanowien umowy mocowe;.
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14.2.21.

14.2.22.

14.2.23.

14.2.24.

14.2.25.

14.2.26.

14.2.27.

14.2.28.

14.2.29.

Dostawca mocy, o ktérym mowa w pkt. 14.2.1 podpunkt 2), jest zobowigzany przedstawié
OSP:

1) dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan okre$lonych w art. 52 ust. 1 pkt. 1 oraz 2
ustawy, dotyczgce osiggniecia FKM;

2) raport inwestycyjny, sporzgdzony zgodnie z zatgcznikiem nr 14.8 do regulaminu;

3) oswiadczenie potwierdzajgce dostarczanie mocy do systemu przez nowg jednostke rynku
mocy wytworczg przez ciggty okres co najmniej jednej godziny, w wielko$ci nie mniejszej
niz 95% iloczynu mocy osiggalnej netto jednostki i korekcyjnego wspoétczynnika
dyspozycyjnosci, okreslonych w certyfikacie, sporzgdzone zgodnie z zatgcznikiem nr
14.15 do regulaminu;

4) o$wiadczenie o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji,
sporzgdzone zgodnie z zatgcznikiem nr 14.3 do regulaminu;

5) oswiadczenie o wartosci udzielonej pomocy publicznej, sporzgdzone zgodnie
z zatgcznikiem nr 14.5 do regulaminu;

6) kopie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przez jednostki fizyczne wchodzace
w skfad jednostki rynku mocy,

w trybie i terminach okreslonych w pkt. 14.2.22 — 14.2.27.

Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt. 14.2.21 podpunkt 1), odbywa sie na zasadach
okreslonych w pkt. 14.1.1.

Dostawca mocy jest zobowigzany dostarczaé OSP za posrednictwem rejestru raport
inwestycyjny, o ktérym mowa w pkt. 14.2.21 podpunkt 2), w terminie 10 dni roboczych po
zakohczeniu kazdego okresu obejmujgcego 6 petnych miesiecy kalendarzowych, poczawszy
od drugiego roku nastepujgcego po roku, w ktérym odbyta sie aukcja gtéwna, w wyniku ktérej
dostawca mocy zawart umowe mocowg, az do momentu przedstawienia dokumentow
okreslonych w pkt. 14.2.21 podpunkt 3) — 6).

Monitorowanie spetnienia wymagan, o ktérych mowa w pkt. 14.2.21 podpunkt 2), odbywa sie
na zasadach okreslonych w pkt. 14.1.3.

W przypadku, gdy umowa mocowa zostaje rozwigzana na podstawie pkt. 14.1.3.14,
zabezpieczenie finansowe wniesione przez nowg jednostke rynku mocy wytwérczg zostaje
zatrzymane lub zrealizowane przez OSP.

Dostawca mocy jest zobowigzany ztozy¢ dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 14.2.21 podpunkt
3) — 6), przed rozpoczeciem okresu dostaw, na ktéry zostata zawarta umowa mocowa.

Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt. 14.2.26, odbywa sie na zasadach okreslonych w
pkt. 14.1.2 w odniesieniu do nowych jednostek rynku mocy wytworczych, z wytgczeniem pkt.
14.1.2.3 podpunkt 2) i 3).

Dostawca mocy, ktéry zawart umowe mocowg na jeden rok dostaw w toku aukcji gtéwnej,
dotyczacg modernizowanej jednostki rynku mocy wytworczej, jest zobowigzany dostarczyc
OSP za posrednictwem rejestru oswiadczenie o wartosci udzielonej pomocy publicznej,
sporzgdzone zgodnie z zafgcznikiem nr 145 do regulaminu, nie pozniej niz przed
rozpoczeciem okresu dostaw.

Uzytkownikiem rejestru upowaznionym do przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w pkt.
14.2.28, jest osoba spetniajgca wymogi okreslone w pkt. 4.1.6.

14.3. Oswiadczenia dotyczace spetnienia limitu emisji lub wolumenu emisji

14.3.1.

Po zakohczeniu kazdego roku dostaw, ale nie pdzniej niz w terminie 90 dni kalendarzowych
od jego zakonczenia, dostawca mocy, w odniesieniu do kazdej jednostki rynku mocy
certyfikowanej na ten rok dostaw, innej niz jednostka rynku mocy sktadajgca sie z jednostek
fizycznych potgczenia miedzysystemowego, sktada do OSP o$wiadczenie odpowiednio:

1) o nieprzekroczeniu limitu emisji przez jednostki wytwércze wchodzgce w skfad jednostek
fizycznych tworzacych dang jednostke rynku mocy w danym roku dostaw, lub
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14.3.2.

14.3.3.

14.3.4.

14.3.5.

14.3.6.

14.3.7.

14.3.8.

14.3.9.

14.3.10.

14.3.11.

14.3.12.

14.3.13.

2) w odniesieniu do jednostek wytwoérczych wchodzacych w skiad jednostek fizycznych
tworzacych dang jednostke rynku mocy, ktére rozpoczety komercyjng produkcje przed
4 lipca 2019 r., — o nieprzekroczeniu w danym roku dostaw wolumenu emisji, albo

3) o niespetnieniu warunku, o ktérym mowa w podpunkcie 1) lub 2),

sporzgdzone zgodnie z zalgcznikiem nr 14.14 do regulaminu, zwane dalej ,o$wiadczeniem
dotyczacym limitu emisji lub wolumenu emis;ji”.

Na potrzeby ztozenia oswiadczenia dotyczgcego spetnienia limitu emisji lub wolumenu emisiji,
w odniesieniu do roku dostaw, ktérego dotyczy dane o$wiadczenie, wyznacza sie jednostkowy
wskaznik emisji dwutlenku wegla lub srednioroczng emisje dwutlenku wegla, odpowiednio jak
w pkt. 7.4.2.217.4.2.7.

Oswiadczenie dotyczace limitu emisji lub wolumenu emisji moze zosta¢ ztozone przez
dostawce mocy wytgcznie poprzez rejestr.

Uzytkownikiem rejestru upowaznionym do przedtozenia o$wiadczenia dotyczgcego limitu
emisji lub wolumenu emisji jest osoba spetniajgca wymogi okreslone w pkt. 4.1.6.

Jedno oswiadczenie dotyczace limitu emisji lub wolumenu emisji moze dotyczy¢ wiecej niz
jednej jednostki rynku mocy danego dostawcy mocy.

W przypadku wielokrotnego ztozenia, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w pkt. 14.3.1,
o$wiadczenia dotyczacego limitu emisji lub wolumenu emisji dla tej samej jednostki rynku
mocy w odniesieniu do tego samego roku dostaw, rozpatruje sie wytgcznie oswiadczenie
ztozone najpozniej, a wczesniejsze oswiadczenia pozostawia sie bez rozpoznania.

W przypadku oswiadczenia o tresci, o ktérej mowa w pkt. 14.3.1 podpunkt 1) lub 2), dostawca
mocy dotgcza dokument przedstawiajgcy obliczenia jednostkowego wskaznika emisji
dwutlenku wegla lub sredniorocznej emisji dwutlenku wegla dla kazdej jednostki wytwoérczej
wchodzgcej w sktad jednostek fizycznych tworzgcych jednostke rynku mocy, ktérej dotyczy to
oswiadczenie, poswiadczony przez podmiot akredytowany w zakresie, o ktérym mowa w pkt
1a lub 1b Zatacznika | do rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19
grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorébw na podstawie
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, s.
94).

Ztozenie oswiadczenia dotyczgcego limitu emisji lub wolumenu emisji potwierdzane jest
dokonaniem przez OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze.

OSP w terminie 10 dni roboczych po uptywie terminu na skfadanie oswiadczen dotyczacych
limitu emisji lub wolumenu emisji, weryfikuje ztozone oswiadczenie oraz dotgczone do niego
dokumenty.

Pozytywna weryfikacja odwiadczenia dotyczgcego limitu emisji lub wolumenu emisji skutkuje
wpisem stosownej informacji do rejestru.

W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci lub watpliwosci w zakresie tresci oSwiadczenia
dotyczacego limitu emisji lub wolumenu emisji, w szczegdlnosci w przypadku gdy
oswiadczenie nie zostato ztozone na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 14.14, OSP za pomoca
rejestru wzywa dostawce mocy do usuniecia wad lub brakéw formalnych oswiadczenia, bgdz
do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien, wskazujgc te wady lub braki formalne w wezwaniu oraz
wskazujgc termin, nie krétszy niz 10 dni roboczych, na ich usuniecie.

W przypadku, gdy dostawca mocy nie usungt wad lub brakéw formalnych oswiadczenia
dotyczacego limitu emisji lub wolumenu emisji, bgdz nie ztozyt wyjasnien lub uzupetnien tego
oswiadczenia w wyznaczonym przez OSP terminie, w tym nie przedstawit potwierdzenia
prawidtowosci oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 14.3.7, OSP uznaje, ze wobec jednostki
rynku mocy, ktérej dotyczyto to oswiadczenie, zostato ztozone oswiadczenie o tresci, o ktorej
mowa w pkt. 14.3.1 podpunkt 3), o czym niezwtocznie informuje dostawce mocy, dokonujgc
wpisu stosownej informacji do rejestru.

W stosunku do wpisu do rejestru, o ktérym mowa w pkt. 14.3.12, dostawcy mocy przystugujg
uprawnienia okreslone w pkt. 19 — ,Postepowanie reklamacyjne”.
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14.3.14.

14.3.15.

14.3.16.

14.3.17.

Nieztozenie o$wiadczenia dotyczgcego limitu emisji lub wolumenu emisji w terminie
okreslonym w pkt. 14.3.1 jest rbwnoznaczne ze ziozeniem oswiadczenia o treéci, o ktdrej
mowa w pkt. 14.3.1 podpunkt 3).

W przypadkach opisanych w pkt. 14.3.12 i pkt. 14.3.14 oraz w przypadku ztozenia
oswiadczenia dotyczacego limitu emisji lub wolumenu emisji o tresci, o ktérej mowa w pkt.
14.3.1 podpunkt 3), OSP uznaje, ze dana jednostka rynku mocy nie spetnita w danym roku
kalendarzowym limitu emisji lub wolumenu emisji, co potwierdzane jest dokonaniem przez
OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze.

W przypadku stwierdzenia, ze dana jednostka rynku mocy nie spetnita limitu emisji lub
wolumenu emisji, zgodnie z pkt. 14.3.15, dostawca mocy, w odniesieniu do danej jednostki
rynku mocy:

1) zwraca wyptacong premie nalezng za rok dostaw, ktérego dotyczyto oswiadczenie —jezeli
premia zostata juz wyptacona;

2) nie otrzymuje premii za rok dostaw, ktérego dotyczyto oswiadczenie — jezeli premia nie
zostata jeszcze wyptacona;

3) zwraca wyptacone wynagrodzenie za wykonywanie obowigzku mocowego w roku
dostaw, ktorego dotyczyto oswiadczenie — w zakresie wynagrodzenia, ktore zostato juz
wypftacone;

4) nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonywanie obowigzku mocowego w roku dostaw,
ktérego dotyczyto oswiadczenie — w zakresie wynagrodzenia, ktére nie zostato jeszcze
wypftacone.

Na potrzeby zwrotu premii lub wynagrodzenia, o ktérych mowa odpowiednio w pkt. 14.3.16
podpunkt 1) i 3), stosuje sie postanowienia pkt. 17.1.6.
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15. Test redukcji zapotrzebowania

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

15.1.6.

15.1.7.

Test redukcji zapotrzebowania przeprowadza sie w odniesieniu do:

1) jednej jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania, ktéra samodzielnie tworzy
niepotwierdzong jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania,

2) grupy jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania, ktdre tacznie tworza
niepotwierdzong jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania,

3) jednej jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania, ktéra samodzielnie bedzie tworzyta
jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania po uzyskaniu certyfikatu w certyfikacji
do aukgji gtéwnej albo certyfikacji do aukcji dodatkowych,

4) grupy jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania, ktére tgcznie bedg tworzyty
jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania po uzyskaniu certyfikatu w certyfikacji
do aukgji gtéwnej albo certyfikacji do aukcji dodatkowych,

5) jednej jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania zagranicznej, ktéra samodzielnie
tworzy niepotwierdzong jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania,

6) grupy jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania zagranicznych, ktére fgcznie
tworzg niepotwierdzong jednostke rynku mocy redukcji zapotrzebowania.

W przypadku niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w ktoérej sktad
wchodzi co najmniej jedna jednostka redukcji zapotrzebowania planowana, przed
przeprowadzeniem testu redukcji zapotrzebowania konieczne jest zastgpienie wszystkich
jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych wchodzgcych w sktad danej jednostki rynku
mocy jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania. Zastgpienie jednostek redukciji
zapotrzebowania planowanych jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania odbywa sie
w trybie i na zasadach okreslonych w pkt. 10.

Test redukcji zapotrzebowania przeprowadza sie na wniosek:
1) dostawcy mocy — w przypadku jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania,

2) podmiotu upowaznionego do dysponowania jednostkami fizycznymi redukgc;ji
zapotrzebowania na potrzeby proceséw rynku mocy — w przypadku jednej lub wigkszej
liczby jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania.

Whniosek o przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania sktada sie do OSP za
posrednictwem rejestru.

Whiosek o przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania w przypadkach, o ktérych mowa
w pkt. 15.1.1 podpunkt 5) albo 6) sporzgdzany jest w jezyku polskim albo w jezyku angielskim,
jezeli rejestr posiada takg funkcjonalnosc.

Whniosek o przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania moze dotyczy¢ wylgcznie
jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania posiadajgcych wazny wpis do rejestru.

Whiosek o przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania zawiera:

1) dane identyfikacyjne podmiotu sktadajgcego wniosek, o ktérym mowa odpowiednio w pki.
15.1.3 podpunkt 1) albo 2),

2) dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu, ktére postuzg do przekazania
wezwania do realizacji testu,

3) nadany przez rejestr kod jednostki rynku mocy — w przypadku, o ktérym mowa w pkt.
15.1.1 podpunkt 1), 2), 5) albo 6),

4) wykaz nadanych przez rejestr kodéw jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania,
ktérych dotyczy wniosek — w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 15.1.1 podpunkt 3) albo
4),

5) oznaczenie metody wyznaczania wielkosci mocy dostarczonej w wyniku czasowego
ograniczenia mocy pobieranej z sieci elektroenergetycznej przez jednostki rynku mocy
redukcji zapotrzebowania — jezeli w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ustawy
okreslono wiecej niz jedng metode i jezeli przepisy te dopuszczajg jej samodzielny wybor,
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15.1.8.

15.1.9.

15.1.10.

15.1.11.

15.1.12.

15.1.13.

15.1.14.
15.1.15.

15.1.16.

15.1.17.

6) oswiadczenie o gotowosci do przeprowadzania testu redukcji zapotrzebowania,

7) upowaznienie podmiotu skfadajgcego wniosek spetniajgce wymagania, o ktérych mowa
w pkt. 4.1.9 do dysponowania jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania na
potrzeby procesow rynku mocy — w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 15.1.1 podpunkt 3)
albo 1.1.1,

8) potwierdzenie, o ktérym mowa odpowiednio 7.4.2.14 podpunkt 5) lub 6) — w przypadku,
0 ktérym mowa w pkt. 15.1.1 podpunkt 3) albo 4),

9) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na pozyskiwanie przez OSP danych pomiarowo-
rozliczeniowych dotyczgcych punktéw pomiarowych jednostek fizycznych objetych
whnioskiem:

a) od dnia ztozenia wniosku albo od poczatku okresu wymaganego dla zastosowania
wybranej metody wyznaczania wielko$ci mocy dostarczonej w wyniku czasowego
ograniczenia mocy pobieranej z sieci elektroenergetycznej — jezeli zastosowanie
metody wymaga danych historycznych,

b) do korca okresu waznosci certyfikatu wydanego dla danej jednostki rynku mocy albo
do zakonczenia 6 miesiecznego okresu liczonego od dnia zlozenia wniosku —
w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 15.1.1 podpunkt 3) albo 4).

Uzytkownikiem rejestru upowaznionym do ztozenia wniosku o przeprowadzenie testu redukcji
zapotrzebowania jest osoba spetniajgca wymogi okreslone w pkt. 4.1.6.

Whniosek o przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania OSP rozpatruje w terminie 5 dni
roboczych. OSP informuje wnioskodawce o wyniku rozpatrzenia wniosku za pomocg rejestru
wraz z powiadomieniem e-mail, albo za pomocg wiadomosci e-mail — jezeli rejestr nie
udostepnia jeszcze stosownych funkcjonalnosci.

Nie pdzniej niz 10 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie
testu redukcji zapotrzebowania, OSP przekazuje wezwanie do realizacji testu redukcji
zapotrzebowania, z zastrzezeniem pkt. 15.1.11.

Jezeli okreslona w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ustawy albo wybrana zgodnie
z pkt. 15.1.7 podpunkt 5) metoda wyznaczania wielkosci mocy dostarczonej w wyniku
czasowego ograniczenia mocy pobieranej z sieci elektroenergetycznej wymaga
przekazywania do OSP planéw dostaw energii elektrycznej do jednostek fizycznych redukc;ji
zapotrzebowania objetych wnioskiem — termin, o ktérym mowa w pkt. 15.1.10 ulega
wydtuzeniu o czas niezbedny do pozyskania wymaganej ilosci zgtoszeh planéw dostaw oraz
potwierdzenia spetnienia wymagan dotyczgcych poprawnosci planowania. W celu skrécenia
przedmiotowego czasu OSP umozliwia rozpoczecie przekazywania planéw dostaw energii
elektrycznej przed ztozeniem wniosku o przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania.

Plany, o ktérych mowa w pkt. 15.1.11 przekazywane sg za posrednictwem rejestru albo
w innej formie uzgodnionej z OSP — jezeli rejestr nie udostepnia stosownych funkcjonalnosci.

Wezwanie do wykonania testu redukcji zapotrzebowania przekazywane jest na wskazany we
whniosku o przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania numer telefonu oraz adres e-mail,
wraz z informacjg o dacie i godzinie rozpoczecia testu, nie pézniej niz 8 godzin przed jego
rozpoczeciem.

Test redukcji zapotrzebowania trwa przez nieprzerwany okres 1 godziny.

Test redukcji zapotrzebowania moze by¢ przeprowadzony wytgcznie w dni i godziny okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ustawy.

OSP nie pobiera optaty za przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania. Koszty
przeprowadzenia testu redukcji zapotrzebowania po stronie podmiotu sktadajgcego wniosek
oraz po stronie jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania biorgcych udziat w tescie
ponosi podmiot sktadajgcy wniosek, o ktérym mowa odpowiednio w pkt. 15.1.3 podpunkt 1)
albo 2).

Wyznaczenie wielko$ci mocy dostarczonej podczas testu redukcji zapotrzebowania odbywa
sie na zasadach okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ustawy oraz na
zasadach okreslonych w pkt. 16.5.
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15.1.18.

15.1.19.

15.1.20.

15.1.21.

15.1.22.
15.1.23.

15.1.24.

15.1.25.

15.1.26.

W przypadku kiedy w tescie redukcji zapotrzebowania udziat biorg jednostki fizyczne redukciji
zapotrzebowania posiadajgce punkty pomiarowe w sieci dystrybucyjnej, wiasciwi OSDp
przekazujg do OSP dane pomiarowe za okres wymagany do wyznaczenia wielkosci mocy
dostarczonej do systemu podczas testu, w sposdb okreslony w pkt. 18.5.

W przypadku kiedy w wyniku testu redukcji zapotrzebowania, moc dostarczona do systemu
w kazdej godzinie testu byta:

1) nie mniejsza niz 80% iloczynu sumy mocy osiggalnych testowanych jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania i korekcyjnego wspotczynnika dyspozycyjnosci wskazanego
w certyfikacie, jezeli zostat wydany, albo obowigzujgcego dla najblizszego roku dostaw —
wynik testu uznaje sie za pozytywny a w potwierdzeniu wykonania testu ujmowana jest
moc osiggalna redukcji zapotrzebowania w wielkosci réwnej sumie mocy osiagalnych
testowanych jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania,

2) mniejsza niz 80% iloczynu sumy mocy osiggalnych testowanych jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania i korekcyjnego wspétczynnika dyspozycyjnosci wskazanego
w certyfikacie, jezeli zostat wydany, albo obowigzujgcego dla najblizszego roku dostaw —
wynik testu uznaje sie za negatywny.

OSP informuje o wyniku testu redukcji zapotrzebowania nie pdzniej niz 10 dni roboczych od
dnia przeprowadzenia testu wraz ze wskazaniem wielkosci mocy dostarczonej do systemu
podczas testu.

W przypadku kiedy w wyniku testu redukcji zapotrzebowania, moc dostarczona do systemu
w kazdej godzinie testu byta nie mniejsza niz 50% i nie wieksza niz 80% iloczynu sumy mocy
osiggalnych testowanych jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania i korekcyjnego
wspotczynnika dyspozycyjno$ci wskazanego w certyfikacie, jezeli zostat wydany, albo
obowigzujgcego dla najblizszego roku dostaw — w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
informacji o wyniku testu redukcji zapotrzebowania wnioskodawca uprawniony jest do
wystgpienia do OSP z wnioskiem o wydanie potwierdzenia wykonania testu redukcji
zapotrzebowania ze zmniejszong moca.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt. 15.1.21 sktada sie do OSP za posrednictwem rejestru.

W przypadku wydania potwierdzenia wykonania testu redukcji zapotrzebowania ze
zZmniejszong mocg, w potwierdzeniu ujmuje sie moc osiggalng redukcji zapotrzebowania
w wielkosci rownej sredniej warto$ci mocy dostarczonej w poszczegoélnych godzinach testu.

Potwierdzenie wykonania testu redukcji zapotrzebowania wydaje sie w odniesieniu do
okredlonej jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania albo okreslonej grupy jednostek
fizycznych redukcji zapotrzebowania. Potwierdzenie jest wigzace dla jednostki rynku mocy
redukcji zapotrzebowania wytgcznie jezeli sktada sie ona z tych samych jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania.

W przypadku kiedy wniosek o przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania dotyczy jednej
jednostki fizycznej, ktéra Swiadczy lub Swiadczyta dla OSP ustuge polegajgcg na redukcji
poboru energii z sieci, OSP uprawniony jest do wystawienia potwierdzenia wykonania testu
redukcji zapotrzebowania, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) jednostka fizyczna w ramach swiadczenia ustugi na rzecz OSP opisana jest poprzez te
same punkty pomiarowe, ktére tgcznie stanowig kompletny uktad zasilania;

2) jednostka zaliczyta test lub realizowata ustuge nie wczesniej niz w terminie ostatnich
12 miesiecy;

3) moc dostarczona w wyniku testu lub realizacji ustugi byta nie mniejsza od mocy ujetej we
wniosku o przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania;

4) zasady wezwania i realizacji testu lub ustugi byly zasadniczo zgodne z zasadami
ogtaszania i wykonywania obowigzku w okresie zagrozenia,

5) wielkosci wykonanej redukcji poboru zostata wyznaczona na zasadach zgodnych
z zasadami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ustawy oraz
zasadami okreslonymi w pkt. 16.5.

Potwierdzenie wykonania testu redukcji zapotrzebowania wydawane jest w formie
elektronicznej z wykorzystaniem rejestru albo przesytane jest na adres e-mail wskazany we
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15.1.27.

15.1.28.

wniosku o przeprowadzenie testu redukcji — jezeli rejestr nie udostepnia stosownych
funkcjonalnosci.

Potwierdzenie wykonania testu redukcji zapotrzebowania wazne jest 5 lat od jego
wystawienia, z zastrzezeniem pkt. 15.1.28

W przypadku jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania objetej obowigzkiem mocowym,
5-cio letni okres waznosci potwierdzenia wykonania testu redukcji zapotrzebowania
rozpoczyna bieg na nowo kazdorazowo od:

1) wykonania obowigzku mocowego w wielkosci co najmniej skorygowanego obowigzku
mocowego danej jednostki rynku mocy w okresie zagrozenia,

2) uzyskania pozytywnego wyniku testowego okresu zagrozenia ogtoszonego dla danej
jednostki rynku mocy,

3) dnia, dla ktérego realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w art. 67 ustawy, wskazano okres
kiedy dana jednostka rynku mocy dostarczata moc do systemu.
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16. Zasady wykonywania obowigzku mocowego

16.1. Skorygowany obowiazek mocowy

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

Skorygowany obowigzek mocowy w danym okresie zagrozenia wynika ze stosunku
zapotrzebowania sieci do sumy obowigzkéw mocowych wszystkich jednostek rynku mocy,
z uwzglednieniem pkt. 16.6. Skorygowany obowigzek mocowy i-tej jednostki rynku mocy
oblicza sie zgodnie z wzorem:

Poz — Wyirm
SOM, = min {1, —— . OM,
i mm{ Y= OM,, — UR )y i

n=1

gdzie:

SOM; — oznacza skorygowany obowigzek mocowy i-tej jednostki,

oM; — oznacza obowigzek mocowy i-tej jednostki rynku mocy w danym okresie
zagrozenia,

Pyy — oznacza $rednie prognozowane zapotrzebowanie sieci w danym okresie
zagrozenia,

Wy;rm — Oznacza s$rednig prognozowang moc dostarczang do sieci przez zasoby
wytwdrcze nieobjete obowigzkami mocowymi,

oM, — oznacza obowigzek mocowy n-tej jednostki rynku mocy w danym okresie
zagrozenia, gdzie m jest liczbg wszystkich jednostek rynku mocy objetych
obowigzkami mocowymi,

URjry — oOznacza sume niedyspozycyjnosci jednostek rynku mocy w danym okresie

zagrozenia, wynikajgcych ze zdarzen, o ktérych mowa w pkt. 16.6.

Skorygowany obowigzek mocowy danej jednostki rynku mocy w danym okresie zagrozenia
wyznacza sie na podstawie prognozowanych w momencie ogtoszenia tego okresu zagrozenia

Wraz z ogtoszeniem okresu zagrozenia OSP publikuje wielkosci, o ktérych mowa w pkt.
16.1.2, na swojej stronie internetowej.

16.2. Wykonywanie obowigzku mocowego

16.2.1.

16.2.2.

Wykonywanie obowigzku mocowego polega na:

1) pozostawaniu w gotowosci do dostarczania mocy dyspozycyjnej netto przez jednostke
rynku mocy

oraz

2) dostarczeniu mocy do sieci w okresach zagrozenia w wielkosci réwnej skorygowanemu
obowigzkowi mocowemu — w przypadku jednostki rynku mocy sktadajgcej sie z jednostek
fizycznych zlokalizowanych w KSE oraz jednostki rynku mocy sktadajgcej sie z jednostek
fizycznych potgczenia miedzysystemowego, lub

3) dostarczeniu mocy do sieci panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, w ramach systemu
przesylowego bezposrednio potgczonego z KSE, lub pozostawanie w gotowosci do
dostarczenia mocy dyspozycyjnej netto, w okresach zagrozenia w wielkosci réwne;j
skorygowanemu obowigzkowi mocowemu — w przypadku jednostki rynku mocy
sktadajgcej sie z jednostek fizycznych zagranicznych zlokalizowanych w tym systemie.

Wykonywanie obowigzku mocowego w zakresie, o ktérym mowa w pkt. 16.2.1 podpunkt 2)
odbywa sie poprzez:

1) zapewnienie mocy dyspozycyjnej netto danej jednostki rynku mocy oraz wykonywanie
polecen OSP zgodnie z procedurami, o ktérych mowa w art. 9g ust. 6 ustawy Prawo
energetyczne — w przypadku jednostek rynku mocy, w ktérych sktad wchodzg wytgcznie
jednostki fizyczne uczestniczgce aktywnie w bilansowaniu KSE w ramach mechanizmu
centralnego bilansowania,
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16.2.3.

16.2.4.

16.2.5.

16.2.6.

16.2.7.

2) wytwarzanie i dostarczanie energii elektrycznej do sieci — w przypadku jednostek rynku
mocy wytwaorczych innych niz okreslone w podpunkcie 1),

3) czasowe ograniczenie poboru energii elektrycznej z sieci — w przypadku jednostek rynku
mocy redukcji zapotrzebowania innych niz okreslone w podpunkcie 1).

Wykonywanie obowigzku mocowego w zakresie, o ktdrym mowa w pkt. 16.2.1 podpunkt 2),
przez jednostki rynku mocy skiladajgce sie z jednostek fizycznych potgczenia
miedzysystemowego odbywa sie poprzez dostarczenie w danym okresie zagrozenia mocy
elektrycznej do KSE poprzez jednostki fizyczne potgczenia miedzysystemowego wchodzace
w sktad danej jednostki rynku mocy.

Podstawe do rozliczenia wykonania obowigzku mocowego przez dang jednostke rynku mocy
w danym okresie zagrozenia stanowi wykonanie skorygowanego obowigzku mocowego
w danym okresie zagrozenia (WSOM;,, gdzie h jest godzing, w ktérej wystapit dany okres
zagrozenia), ktére oblicza sie w przypadku jednostek rynku mocy:

1) wytworczych, o ktéorych mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 1) — jako sume mocy
dyspozycyjnych netto, wyznaczonych odpowiednio zgodnie z pkt. 16.2.7 albo 16.2.8, dla
danego okresu zagrozenia, dla wszystkich jednostek fizycznych wytwoérczych
wchodzgcych w sktad danej jednostki rynku mocy,

2) redukcji zapotrzebowania, o ktérych mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 1) — jako sume mocy
dyspozycyjnych netto, wyznaczonych zgodnie z pkt. 16.2.13, dla danego okresu
zagrozenia, dla wszystkich jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania wchodzacych
w sktad danej jednostki rynku mocy,

3) wytwérczych, o ktorych mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 2) — jako sume wartosci
godzinowych dostarczania lub poboru energii elektrycznej do lub z sieci, wyznaczonych
zgodnie z pkt. 16.4.7, dla danego okresu zagrozenia, dla wszystkich jednostek fizycznych
wytwoérczych wechodzgcych w sktad danej jednostki rynku mocy,

4) redukcji zapotrzebowania, o ktérych mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 3) — jako réznica profilu
bazowego i sumy wartosci godzinowych dostarczania lub poboru energii elektrycznej do
lub z sieci, wyznaczonych zgodnie z pkt. 16.4.10, dla danego okresu zagrozenia, dla
wszystkich jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania wchodzgcych w sktad danej
jednostki rynku mocy,

5) sktadajacych sie z jednostek fizycznych potgczenia miedzysystemowego — zgodnie z pkt.
16.2.14,

6) skiadajgcych sie z jednostek fizycznych zagranicznych — skorygowany obowigzek
mocowy danej jednostki rynku mocy, dla tej godziny, pomniejszony o niewykonanie
obowigzku mocowego, obliczone zgodnie z pkt. 16.2.16.

Jezeli wykonanie skorygowanego obowigzku mocowego dla danej jednostki rynku mocy
w danym okresie zagrozenia, obliczone zgodnie z pkt. 16.2.4, jest mniejsze od zera, przyjmuje
sie, ze wykonanie skorygowanego obowigzku mocowego dla tej jednostki rynku mocy w tym
okresie zagrozenia wynosi zero.

Moc dyspozycyjna netto jednostki fizycznej, o ktérej mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 1),
wyznaczana jest na podstawie:

1) mocy osiaggalnej jednostki fizycznej wykorzystywanej w ramach mechanizmu centralnego
bilansowania,

2) zgtoszonych niedyspozycyjnosci mocy,

3) stopnia realizacji polecen ruchowych wydawanych przez OSP i OSD, uwzgledniajgcych
ograniczenia, o ktérych mowa w pkt. 16.6.1,

4) przeliczeniowej s$redniej godzinowej wielkosci poboru lub dostarczania mocy przez
ukfady zasilania potrzeb witasnych i ogolnych przypisanych do danej jednostki fizycznej,
o ktérej mowa w pkt.16.4.7 podpunkt 2).

Moc dyspozycyjna netto jednostki fizycznej wytwodrczej, o ktdérej mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt
1) innej niz magazyn energii elektrycznej, w danej godzinie wyznaczana jest jako:
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16.2.8.

16.2.9.

gdzie:

16.2.10.

Ponwn = Wenn * [Poswn — max{0, Pz4pn — Pyygn}] + PPy

gdzie

Pownwn ~ — 0znacza moc dyspozycyjng netto jednostki fizycznej wytwdrczej w godzinie h,

Wann — o0znacza wspotczynnik przeliczeniowy brutto/netto, w godzinie h,

Poswn ~ — 0znacza moc osiggalng jednostki fizycznej wyznaczong jako $rednig wynikajaca
z ofert dotyczgcych godziny h ztozonych w ramach mechanizmu centralnego
bilansowania,

Psapn — oznacza $rednig godzinowg moc jednostki fizycznej wytwérczej w godzinie h,
zadang przez OSP lub OSD, bedacg wynikiem Biezgcych Punktéw Pracy (BPP)
przekazanych w Biezgcym Planie Koordynacyjnym Dobowym (BPKD) lub planie
rébwnowaznym oraz mocy zadanej w wyniku dziatania uktadéw regulaciji,
z uwzglednieniem polecen, o ktérych mowa w pkt. 16.6.1 podpunkty 1) lub 2),

Pyykn ~— 0Oznacza srednig godzinowg moc jednostki fizycznej wytwérczej dostarczong do
sieci w godzinie h,

PP, — oznacza przeliczeniowg $rednig godzinowg wielko$¢ dostarczania lub poboru

mocy do lub z sieci przez uktady zasilania potrzeb wiasnych i ogdinych
przypisanych do danej jednostki fizycznej wytwodrczej, o ktdrej mowa w pkt. 16.4.7
podpunkt 2), z uwzglednieniem pkt. 16.4.11, w godzinie h.

Moc dyspozycyjna netto jednostki fizycznej wytworczej bedgcej magazynem energii lub
jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania, o ktérych mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 1),
w danej godzinie wyznaczana jest:

1) w przypadku kiedy w okresie od godziny nastepujgcej po ogtoszeniu pierwszego okresu
zagrozenia w danej dobie do zakonczenia ostatniego okresu zagrozenia w danej dobie,
OSP nie wydat polecenia zmiany grafiku pracy w odniesieniu do tej jednostki
(redysponowanie) — na zasadach odpowiednio jak w pkt. 16.2.7 albo 16.2.13;

2) w przypadku innym niz w pkt. 16.2.8 podpunkt 1), w odniesieniu do wszystkich okreséw
zagrozenia w danej dobie — jako moc dyspozycyjna wynikajgca z wykonalnych grafikow
pracy ztozonych w odniesieniu do tej jednostki nie pézniej niz 2 godziny po ogtoszeniu
pierwszego okresu zagrozenia dla danej doby.

Jezeli planowanie operatywne oraz prowadzenie ruchu w KSE odbywa sie w oparciu
o wielkosci brutto to wielkoSci Poswn, Pzapns Pwykn, © ktérych mowa w pkt. 16.2.7 sg
wielkosciami brutto, a wspoétczynnik Wyy, wyznaczany jest dla danej godziny zgodnie
z wzorem:

Z’zﬁii max{0, Egppi }

Wenn = =7
Yio) Esni
Wenn — o0znacza wspotczynnik przeliczeniowy brutto/netto, w godzinie h,
Eopne  — ilo$¢ energii elektrycznej zmierzona w k-tym punkcie pomiarowym w torze

wyprowadzenia mocy danej jednostki fizycznej, w godzinie h, gdzie [ jest liczbg
toréw wyprowadzenia mocy danej jednostki,

Egni — ilos¢ energii elektrycznej zmierzona na zaciskach i-tego generatora, w godzinie
h, gdzie j jest liczbg generatorow wchodzacych w sktad danej jednostki fizycznej.

W przypadku jednostki fizycznej wytworczej, o ktérej mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 1), jezeli
OSP ani OSD nie posiadajg bezposredniego dostepu do danych pomiarowych dotyczacych
ilosci energii elektrycznej mierzonej na zaciskach generatoréw (Eg,;), na potrzeby
wyznaczania wspétczynnika Wgy,, Wiasciciel jednostki fizycznej udostepnia OSP albo
whadciwemu OSDp godzinowe ilosci energii elektrycznej zmierzone na zaciskach generatoréw
Egni, Nna warunkach uzgodnionych z tym operatorem.
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16.2.11.

16.2.12.

16.2.13.

16.2.14.

W przypadku gdy Zﬁj{ Egni = 0 wspotczynnik Wy, Wyznaczany jest zgodnie ze wzorem:

Posn
Wenn = Poos
gdzie
Wenn — oznacza wspétczynnik przeliczeniowy brutto/netto, w godzinie h,
Py — o0znacza moc osiggalng netto jednostki fizycznej wytwoérczej wskazang
w certyfikacji do aukcji mocy na dany rok dostaw,
P,p — oznacza moc osiggalng brutto jednostki fizycznej wytworczej wskazang

w certyfikacji do aukcji mocy na dany rok dostaw.

Jezeli planowanie operatywne oraz prowadzenie ruchu w KSE odbywa sie w oparciu
o wielkosci netto to wielkosSci Poswn, Pzapn,» Pwykn, O ktdorych mowa w pkt. 16.2.7 sg
wielkosciami netto, a wspotczynnik Wgy,, jest rowny 1. Jezeli planowanie operatywne oraz
prowadzenie ruchu w KSE odbywa sie w oparciu o wielkosci brutto, pomiar na potrzeby
wyznaczenia wielko$ci Eg;,; powinien by¢ realizowany z doktadnoscig rownowazng pomiarom
na potrzeby wyznaczenia wielko$ci Eypn,, O ktérej mowa w pkt. 16.2.9.

Moc dyspozycyjna netto jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania, o ktérej mowa w pkt.
16.2.2 podpunkt 1), w danej godzinie wyznaczana jest na podstawie:

Ppnrr = Posrn — max{0, Pzaprn — Pwykn}

gdzie:

Ppyrn  — 0Oznacza moc dyspozycyjng netto jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania
w godzinie h,

Pysrh — oznacza moc wyznaczong jako $rednig wynikajgcg z ofert redukciji
zapotrzebowania, dotyczgcych godziny h zlozonych w ramach mechanizmu
centralnego bilansowania,

Pzaprn  — Oznacza Srednig godzinowg moc jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania
w godzinie h, zadang przez OSP lub OSD z uwzglednieniem polecen, o ktérych
mowa w pkt. 16.6.1 podpunkty 1) lub 2),

Pyykn ~— Oznacza S$rednig godzinowg moc wykonang jednostki fizycznej redukcji

zapotrzebowania w godzinie h.

W przypadku jednostki rynku mocy sktadajgcej sie z jednostek fizycznych potgczenia
miedzysystemowego nalezacych do jednej ze stref, o ktérych mowa w art. 6 ust. 6 ustawy:

1) jezeli OSP i wszyscy dostawcy mocy posiadajgcy jednostki rynku mocy sktadajgce sie
z jednostek fizycznych potgczenia miedzysystemowego udostepnili zdolnosci przesytowe
odpowiadajgce odpowiednio co najmniej skorygowanym obowigzkom mocowym
poszczegoblnych jednostek rynku mocy, wykonanie skorygowanego obowigzku mocowego
w danej godzinie, przez te jednostke rynku mocy, oblicza sie zgodnie z wzorem:

n=m n=m OMi
WSOM, = SOM; — 0, (Z SOM, — Z P ) e
l l max{ pet T Ly M) ST OM,

WSOM; — oznacza wykonanie skorygowanego obowigzku mocowego i-tej jednostki
rynku mocy skiadajgcej sie z jednostek fizycznych potgczenia
miedzysystemowego,

gdzie:

SOM; — oznacza skorygowany obowigzek mocowy i-tej jednostki rynku mocy
sktadajgcej sie z jednostek fizycznych potgczenia miedzysystemowego,

Strona 100 z 146



SOoM,, — oznacza skorygowany obowigzek mocowy n-tej jednostki rynku mocy,
gdzie m jest liczbg wszystkich jednostek rynku mocy skfadajgcych sie
z jednostek fizycznych potgczenia miedzysystemowego w danej strefie,

P, — oznacza przeptyw mocy do KSE poprzez n-tg jednostke rynku mocy, gdzie
m jest liczbg wszystkich jednostek rynku mocy sktadajgcych sie z jednostek
fizycznych potgczenia miedzysystemowego w dane;j strefie,

oM; — oznacza obowigzek mocowy i-tej jednostki rynku mocy sktadajacej sie
z jednostek fizycznych potgczenia miedzysystemowego,

oM, — 0znacza obowigzek mocowy n-tej jednostki rynku mocy, gdzie m jest liczbg
wszystkich jednostek rynku mocy sktadajgcych sie z jednostek fizycznych
potgczenia miedzysystemowego w danej strefie.

2) jezeli dla jednego badz wiekszej liczby potgczen miedzysystemowych OSP lub dostawcy
mocy posiadajacy jednostki rynku mocy skfadajgce sie z jednostek fizycznych potgczenia
miedzysystemowego nie udostepnili zdolnosci przesylowych odpowiadajgcych
odpowiednio co najmniej skorygowanym obowigzkom mocowym poszczegolnych
jednostek rynku mocy, wykonanie skorygowanego obowigzku mocowego przez te
jednostke rynku mocy oblicza sie zgodnie ze wzorem:

n=m

WSOM, = SOM; — max {o, (Z

max{0, SOM; — min{ZPOSP;, ZPTSO}}
(SOM,, — Pn)>

' Y"=M(SOM,, — max{0, min{ZPOSP,, ZPTSO,} })

n=1

gdzie:

WSOM; — 0znacza wykonanie skorygowanego obowigzku mocowego i-tej jednostki
rynku mocy sktadajgcej sie z jednostek fizycznych potgczenia
miedzysystemowego,

SoM; — oznacza skorygowany obowigzek mocowy i-tej jednostki rynku mocy
skfadajgcej sie z jednostek fizycznych potgczenia miedzysystemowego,

SoM,, — oznacza skorygowany obowigzek mocowy n-tej jednostki rynku mocy,
gdzie m jest liczbg wszystkich jednostek rynku mocy skfadajgcych sie
z jednostek fizycznych potgczenia miedzysystemowego w danej strefie,

B, — o0znacza przeptyw mocy do KSE poprzez n-tg jednostke rynku mocy, gdzie
m jest liczbg wszystkich jednostek rynku mocy sktadajgcych sie z jednostek
fizycznych potgczenia miedzysystemowego w dane;j strefie,

ZPOSP; — oznacza zdolnosci przesytowe udostepnione przez OSP w kierunku
importu do KSE dla potaczenia z systemem wiasciwym dla danej jednostki
rynku mocy,

ZPOSP, — oznacza zdolnosci przesytowe udostepnione przez OSP w kierunku
importu do KSE dla n-tego potaczenia z systemem bedgcym czescig strefy,
w ktérej zlokalizowana jest jednostka rynku mocy,

ZPTSO; — oznacza zdolnosci przesylowe udostepnione przez dostawce mocy
w kierunku importu do KSE dla potgczenia z systemem wiasciwym dla
danej jednostki rynku mocy,

ZPTSO,, — oznacza zdolnosci przesylowe udostepnione przez dostawce mocy
w kierunku importu do KSE dla n-tego potgczenia z systemem bedgcym
czescig strefy, w ktdrej zlokalizowana jest jednostka rynku mocy.

16.2.15. W przypadku jednostek rynku mocy sktadajgcych sie z jednostek fizycznych zagranicznych
redukcji zapotrzebowania, wielkosci wykonanej redukcji poboru energii elektrycznej z sieci
elektroenergetycznej, na potrzeby weryfikacji wykonania obowigzku mocowego w okresie
zagrozenia, wyznacza sie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ustawy oraz
przepisami pkt. 16.5.
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16.2.16. W przypadku jednostek rynku mocy sktadajgcych sie z jednostek fizycznych zagranicznych,
jezeli skorygowany obowigzek mocowy danej jednostki rynku mocy nie zostat wykonany
w danym okresie zagrozenia, zgodnie z pkt. 16.2.15, wykonanie skorygowanego obowigzku
mocowego (WSOM) wyznacza sie jako sume:

16.2.17.

16.2.18.

1)

2)

mocy dostarczanej do sieci przez dang jednostke rynku mocy, w ramach systemu,
w ktérym zlokalizowana jest ta jednostka, w wyniku wytwarzania energii elektrycznej lub
redukcji poboru energii elektrycznej z sieci oraz

niewykorzystanych waznych ofert wytwarzania energii lub redukcji poboru energii
elektrycznej ztozonych przez te jednostke na gietdzie energii lub rynku bilansujgcym,
Z zastrzezeniem pkt. 16.2.17.

W przypadku jednostki rynku mocy sktadajgcej sie z jednostek fizycznych zagranicznych,
oferty, o ktérych mowa w pkt. 16.2.16 podpunkt 2), uznaje sie za wazne, jezeli zostaty ztozone
z ceng nie wyzszg od dwukrotno$ci Sredniej ceny na gietdzie energii elektrycznej w danym
roku dostaw.

OSP zamieszcza informacje o wykonaniu skorygowanego obowigzku mocowego przez
poszczegolne jednostki rynku mocy w okresie zagrozenia w rejestrze, wraz z udostepnieniem
danych pomiarowo-rozliczeniowych, zgodnie z pkt. 18.4.17.

16.3. Okres zagrozenia

16.3.1.
16.3.1.1.

16.3.1.2.

16.3.1.3.

16.3.2.
16.3.2.1.

16.3.2.2.

16.3.2.3.

Identyfikacja okresow zagrozenia

Najp6zniej od pierwszego dnia kwartatu poprzedzajgcego pierwszy rok dostaw, OSP
publikuje na swojej stronie internetowej informacje o:

1) prognozowanym zapotrzebowaniu sieci,
2) prognozowanej mocy dyspozycyjnej netto zasobdw wytwdrczych,

3) prognozowanej wielkosci niedyspozycyjnosci wynikajgcych ze zdarzen, o ktérych
mowa w pkt. 16.6,

4) prognozowanej produkcji energii elektrycznej z zasobéw wytwoérczych nieobjetych
obowigzkami mocowymi,

5) sumie obowigzkéw mocowych wszystkich jednostek rynku mocy.

W przypadku stwierdzenia, ze wielko$¢ dostepnej rezerwy mocy bedzie mniejsza od
wartosci wymaganej, OSP stwierdza wystgpienie jednego lub wigkszej liczby okreséw
zagrozenia i ogtasza je w sposdb okreslony w pkt. 16.3.2.

Informacje o ktérych mowa w pkt. 16.3.1.1 sg publikowane w cyklu rocznym, miesiecznym,
tygodniowym i dobowym.

Ogtaszanie okres6w zagrozenia

Po stwierdzeniu wystepowania okresu zagrozenia, OSP ogtasza okres zagrozenia
poprzez:

1) publikacje tej informacji na swojej stronie internetowej,
2) umieszczenie tej informacji w rejestrze,

3) bezposrednie powiadomienie dostawcow mocy z wykorzystaniem poczty
elektronicznej oraz wiadomosci tekstowych SMS.

Jako dodatkowy kanat komunikacji dla ogtaszania okreséw zagrozenia OSP moze
wykorzysta¢ takze inne systemy, np. systemy wykorzystywane do komunikacji
z podmiotami uczestniczgcymi w rynku bilansujgcym.

W przypadku powiadomienia w sposoéb, o ktérym mowa w pkt. 16.3.2.1 podpunkt 3), za
czas powiadomienia uznaje sie czas nadania stosownych komunikatéw, a nie czas ich
dostarczenia.
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16.3.2.4.

16.3.2.5.

Ogtoszenie okresu zagrozenia moze nastgpic:
1) osobno dla jednego okresu zagrozenia, lub

2) tacznie dla kilku okreséw zagrozenia, jezeli stwierdzono wystgpienie wiecej niz jednego
okresu zagrozenia.

W przypadku ogtoszenia przez OSP okresu zagrozenia poézniej niz 8 godzin przed
rozpoczeciem tego okresu — ogtoszenie uznaje sie za niebyle, z zastrzezeniem, ze
w przypadku ogtoszenia tgcznie wiecej niz jednego okresu zagrozenia, ogtoszenie uznaje
sie za niebyle wytgcznie dla tych okresdéw zagrozenia, dla ktérych nie zachowano
8-godzinnego wyprzedzenia.

16.4. Podstawa wyznaczania wielkosci wykonania obowigzku mocowego

16.4.1.

16.4.2.

16.4.3.

16.4.4.

16.4.5.

16.4.6.

16.4.7.

Podstawe do wyznaczenia wielkosci wykonania obowigzku mocowego stanowig:

1) dane pomiarowo-rozliczeniowe pozyskiwane bezposrednio przez OSP z wiasnych
systemow,

2) informacje o dyspozycyjnosci i poleceniach wydawanych poszczegdlinym jednostkom
fizycznym wchodzgcym w skiad jednostek rynku mocy pozyskiwane bezposrednio przez
OSP z wtasnych systemoéw,

3) zgtaszane dla poszczegoélnych jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania plany
dostaw energii elektrycznej pozyskiwane bezposrednio przez OSP z wiasnych systemodw,

4) dane pomiarowo-rozliczeniowe pozyskiwane przez OSP od OSD, za posrednictwem
wiasciwych OSDp,

5) dane pomiarowo-rozliczeniowe oraz dane o skfadanych ofertach pozyskiwane przez OSP
od wtasciwych operatoréw systemow przesytowych bezposrednio potgczonych z KSE,

6) informacje o dyspozycyjnosci poszczegdlnych jednostek fizycznych zagranicznych
wchodzgcych w skiad jednostek rynku mocy pozyskiwane od wtasciwych operatorow
systemow przesytowych bezposrednio potgczonych z KSE.

W przypadku jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania, wyznaczanie wielkosci
wykonania obowigzku mocowego odbywa sie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 68 ustawy oraz zgodnie z pkt. 16.5.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe oraz inne dane, o ktérych mowa w pkt. 16.4.1 podpunkt 5),
przekazywane sg do OSP przez wilasciwych operatorow systemdéw przesytowych
bezposrednio poftgczonych z KSE w formie elektronicznej za posrednictwem rejestru lub
w innej formie, ktéra zostanie okreslona pomiedzy stronami w umowie, o ktérej mowa w art. 6
ust. 4 ustawy.

Na potrzeby wyznaczenia wielkosci wykonania obowigzku mocowego z wykorzystaniem
danych pomiarowo-rozliczeniowych, o ktérych mowa w pkt. 16.4.1 podpunkty 1), 4) i 5), dla
kazdej jednostki rynku mocy wyznacza sie jeden profil dostarczania lub poboru energii
elektrycznej z sieci.

Profil dostarczania lub poboru energii elektrycznej z sieci wyznacza sie z rozdzielczoscig
godzinowa jako cigg wartosci godzinowych dostarczania lub poboru energii elektrycznej z sieci
bedacy sumg algebraiczng ciggdéw warto$ci godzinowych dostarczania lub poboru energii
elektrycznej z sieci dla wszystkich jednostek fizycznych wchodzacych w sktad danej jednostki
rynku mocy.

Na potrzeby wyznaczania sumy algebraicznej dostarczania lub poboru energii elektrycznej
Z sieci uznaje sie, ze energia dostarczona przez jednostke fizyczng do sieci w punkcie
pomiarowym przyjmuje wielkosci dodatnie, a energia pobrana z sieci w tym samym punkcie
przyjmuje wartosci ujemne.

Wartos¢ godzinowa dostarczania lub poboru energii elektrycznej z sieci, o ktérej mowa w pkt.
16.4.5, w odniesieniu do jednej jednostki fizycznej wytwodrczej, wyznaczana jest jako suma
algebraiczna:
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16.4.8.

16.4.9.

1) Sredniej godzinowej wielkosci mocy, wyznaczonej jako iloraz sumy ilosci energii
elektrycznej dostarczonej do sieci w danej godzinie zmierzonych we wszystkich punktach
pomiarowych zlokalizowanych w torach wyprowadzenia mocy danej jednostki fizycznej
i statej przeliczeniowej rownej jednej godzinie,

2) przeliczeniowej sredniej godzinowej wielkosci poboru lub dostarczania mocy przez
ukfady zasilania potrzeb wtasnych i ogéinych przypisanych do danej jednostki fizycznej.

Przeliczeniowa srednia godzinowa wielkos¢ poboru lub dostarczania mocy, o ktérej mowa
w pkt. 16.4.7 podpunkt 2), dla danej godziny, wyznaczana jest zgodnie ze wzorem:

k=1 i=j = =l
Yoy Max{0,Ep} 21 Epi + ZnT Yy min{0, B}

=m k=l
X1 L=y max{0, Epni} H

PPh:

gdzie:

PP, — oznacza przeliczeniowg $rednig godzinowg wielkos¢ poboru lub dostarczania mocy
przez uktady zasilania potrzeb wtasnych i ogélnych przypisanych do danej jednostki
fizycznej w godzinie h,

Ey, — oznacza ilos¢ energii elektrycznej w godzinie h, zmierzong w k-tym punkcie
pomiarowym zlokalizowanym w torze wyprowadzenia mocy danej jednostki
fizycznej, gdzie 1, jest liczbg punktow pomiarowych w torach wyprowadzenia mocy
tej jednostki,

En.x — Oznacza ilos¢ energii elektrycznej w godzinie h, zmierzong w k-tym punkcie
pomiarowym zlokalizowanym w torze wyprowadzenia mocy n-tej jednostki fizycznej,
gdzie I, jest liczbg punktéw pomiarowych w torach wyprowadzenia mocy tej
jednostki, a m jest liczbg jednostek fizycznych posiadajgcych wspodine lub
elektrycznie potgczone z dang jednostka fizyczng uktady zasilania potrzeb wiasnych
lub ogdinych,

E,; — o0znacza ilos¢ energii elektrycznej pobrang z sieci w godzinie h zmierzong w i-tym
punkcie pomiarowym dotyczacym:
a) potrzeb witasnych lub ogdinych danej jednostki fizycznej oraz wszystkich

jednostek fizycznych, z ktérymi jednostka ta posiada wspdlne lub elektrycznie
potgczone uktady zasilania potrzeb wtasnych lub ogdéinych,

b) zasilania urzadzen zuzywajgcych energie elektryczng na wiasny uzytek tj. na
potrzeby inne niz zwigzane z wytwarzaniem, przesylaniem lub dystrybucjg
energii elektrycznej,

c) zasilania bezposrednio przytgczonych odbiorcéw,
gdzie j jest liczbg wszystkich tych punktéw pomiarowych,
H — o0znacza statg przeliczeniowg réwng 1 godzinie.

W przypadku, gdy ilos¢ energii elektrycznej Ej i, 0 ktérej mowa w pkt. 16.4.8, zmierzona
w kazdym k-tym punkcie pomiarowym zlokalizowanym w torze wyprowadzenia mocy kazdej
n-tej jednostki fizycznej, jest nie wieksza od zera, przeliczeniowa $rednia godzinowa wielkos¢
poboru lub dostarczania mocy, o ktérej mowa w pkt. 16.4.7 podpunkt 2), dla danej godziny,
wyznaczana jest zgodnie ze wzorem:

i=j = k=lp .
— Pos . 25:11 Ehi + Zﬁ:ﬁ" k=1 mln{O, Ehnk}
ZZET Posn H

PP,

gdzie:

PP, — oznacza przeliczeniowg $rednig godzinowg wielkos$¢ poboru lub dostarczania mocy
przez uktady zasilania potrzeb wtasnych i ogdélnych przypisanych do danej jednostki
fizycznej w godzinie h,
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16.4.10.

16.4.11.

16.4.12.

P, — o0znacza moc osiggalng netto jednostki fizycznej wytworczej wskazang w certyfikacji
do aukcji mocy na dany rok dostaw,

P, — o0znacza moc osiggalng netto n-tej jednostki fizycznej wytworczej wskazang
w certyfikacji do aukcji mocy na dany rok dostaw, gdzie m jest liczbg jednostek
fizycznych posiadajgcych wspdlne lub elekirycznie potgczone z dang jednostkg
fizyczng uktady zasilania potrzeb wlasnych lub ogdinych,

E,; — oznacza ilo$¢ energii elektrycznej pobrang z sieci w godzinie h zmierzong w i-tym
punkcie pomiarowym dotyczgcym:

a) potrzeb wiasnych lub ogdlnych danej jednostki fizycznej oraz wszystkich
jednostek fizycznych, z ktérymi jednostka ta posiada wspdlne lub elektrycznie
potaczone uktady zasilania potrzeb wtasnych lub ogdinych,

b) =zasilania urzadzen zuzywajgcych energie elektryczng na wiasny uzytek tj. na
potrzeby inne niz zwigzane z wytwarzaniem, przesytaniem lub dystrybucjg
energii elektrycznej,

c) zasilania bezposrednio przytgczonych odbiorcow,
gdzie j jest liczbg wszystkich tych punktéw pomiarowych,

Enn — oznacza ilo$¢ energii elektrycznej w godzinie h, zmierzong w k-tym punkcie
pomiarowym zlokalizowanym w torze wyprowadzenia mocy n-tej jednostki fizycznej,
gdzie [, jest liczbg punktow pomiarowych w torach wyprowadzenia mocy tej
jednostki, a m jest liczbg jednostek fizycznych posiadajgcych wspodine lub
elektrycznie potgczone z dang jednostka fizyczng uktady zasilania potrzeb wtasnych
lub ogdinych,

H — oznacza stafg przeliczeniowg réwng 1 godzinie.

Warto$¢ godzinowa dostarczania lub poboru energii elektrycznej netto z sieci, o ktérej mowa
w pkt. 16.4.5, w odniesieniu do jednej jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania
wyznaczana jest jako suma algebraiczna $redniej godzinowej wielkosci mocy, wyznaczone;j
jako iloraz sumy ilosci energii elektrycznej dostarczonej do sieci lub pobranej z sieci w danej
godzinie zmierzonych we wszystkich punktach pomiarowych dotyczgacych danej jednostki
fizycznej i statej przeliczeniowej rownej jednej godzinie.

Jezeli do danej jednostki fizycznej przytgczony jest odbiorca, jego zuzycie energii elektrycznej
odlicza sie, w ramach wyliczenia, o ktorym mowa w pkt. 16.4.10 oraz wyliczenia wielko$ci
Yi—1 Eni, 0 ktorej mowa odpowiednio w pkt. 16.4.8 albo 16.4.9, o ile punkty pomiarowe
dotyczace tego odbiorcy zostaty wykazane dla danej jednostki fizycznej w certyfikacji ogolnej
a dane pomiarowo-rozliczeniowe z tych punktéw pomiarowych przekazywane sg do OSP na
zasadach okreslonych w pkt. 18.4, z zastrzezeniem pkt. 16.4.12.

W celu umozliwienia uwzglednienia zuzycia energii elektrycznej przez odbiorce przytagczonego
do jednostki fizycznej wytworczej na zasadach, o ktérych mowa w pkt. 16.4.11, w przypadku
kiedy wiasciciel jednostki fizycznej nie jest rownocze$nie OSD, wtasciciel jednostki fizycznej
moze realizowaé funkcje w zakresie weryfikacji i potwierdzania spetnienia przez uktady
pomiarowo-rozliczeniowe wymogow niezbednych do prowadzenia rozliczen, na zasadach
okresdlonych w niniejszym regulaminie, pod warunkiem zgtoszenia ukfadéw pomiarowo-
rozliczeniowych dotyczgcych tego odbiorcy w certyfikacji ogdlnej tak jak punktéw
pomiarowych oraz zapewnienia udostepnienia danych pomiarowo-rozliczeniowych systemom
OSP albo wiasciwego OSDp na uzgodnionych z nim warunkach.

16.5. Metody wyznaczania wielkosci redukcji zapotrzebowania

16.5.1.

16.5.2.

Whiosek o stosowanie wybranej metody wyznaczania profilu bazowego w odniesieniu do
danej jednostki rynku mocy, o ile jest wymagany lub dopuszczony zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 68 ustawy, dostawca mocy sktada do OSP z wykorzystaniem
rejestru albo w formie odrebnego dokumentu — jezeli rejestr nie udostepnia stosownych
funkcjonalnosci.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt. 16.5.1 zawiera:
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16.5.3.

16.5.4.

16.5.5.

16.5.6.

16.5.7.

1) oznaczenie dostawcy mocy,
2) oznaczenie jednostki rynku mocy,
3) nazwe/oznaczenie metody wyznaczania profilu bazowego,

4) inne informacje, jezeli sg wymagane do rozpatrzenia wniosku, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 68 ustawy.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt. 16.5.1:

1) uznaje sie za przyjety w dacie jego ztozenia — jezeli przepisy wydane na podstawie art. 68
ustawy traktujg wniosek jako powiadomienie, nie wymagajace merytorycznego
rozpatrzenia, albo

2) OSP rozpatruje w terminie 14 dni kalendarzowych — w pozostatych przypadkach.

Jezeli okreslona dla danej jednostki rynku mocy metoda wyznaczania profilu bazowego
wymaga przekazywania planéw dostaw energii elektrycznej dla jednostki rynku mocy redukcji
zapotrzebowania — dostawca mocy przekazuje plany dostaw energii elektrycznej
z wykorzystaniem rejestru albo na adres e-mail wskazany przez OSP — jezeli rejestr nie
udostepnia stosownych funkcjonalnosci.

Plany dostaw energii elektrycznej, o ktéorych mowa w pkt. 16.5.4, przekazuje sie zgodnie
Z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ustawy.

Plany dostaw energii elektrycznej, o ktérych mowa w pkt. 16.5.4, sporzadza sie ze
wskazaniem ilosci energii elektrycznej dostarczanej do danej jednostki rynku mocy redukciji
zapotrzebowania w kazdej godzinie, co najmniej dla godzin, w ktérych moze wystgpi¢ okres
zagrozenia.

W okresie stosowania wobec danej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania metody
wyznaczania profilu bazowego z wykorzystaniem planéw dostaw energii elektrycznej, jako
profil bazowy na potrzeby wyznaczenia wielkosci mocy dostarczonej w wyniku czasowego
ograniczenia zuzycia energii elektrycznej przyjmuje sie zgtoszony plan dostaw energii
elektrycznej dotyczacy tej jednostki.

16.6. Przestanki zwolnienia z wykonania obowigzku mocowego

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

Przy rozliczaniu wykonania skorygowanego obowigzku mocowego danej jednostki rynku
mocy w okresie zagrozenia uwzglednia sie:

1) wywotane ograniczeniami sieciowymi polecenia OSP,
2) wywotane ograniczeniami sieciowymi polecenia OSD,

3) zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezaleznego od woli stron umowy mocowej, ktérego
skutkom nie mozna bylo zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej
starannosci, uniemozliwiajgce dostawcy mocy wykonanie obowigzku mocowego
w wielkosci wyzszej niz 40%.

Informacje o ograniczeniach sieciowych w sieciach OSD i wydanych w zwigzku z nimi
poleceniach OSD, ograniczajgcych mozliwos¢ dostarczania mocy do KSE przez jednostki
fizyczne wchodzgce w skiad jednostek rynku mocy, przekazywane sg do OSP na zasadach
okreslonych w pkt. 18.6.

Informacje o wystagpieniu sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 16.6.1 podpunkt 3), dostawcy mocy
przekazujg do OSP niezwiocznie poprzez rejestr, lecz nie pézniej niz 48 godzin od jej
wystgpienia.

Informacja, o ktérej mowa w pkt. 16.6.3, zawiera co najmniej:
1) kod jednostki rynku mocy, nadany przez rejestr;
2) nazwe dostawcy mocy albo imie i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;

3) informacje o jednostce fizycznej wchodzacej w sktad jednostki rynku mocy, ktérej dotyczy
zdarzenie nagte;
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16.6.5.

16.6.6.

16.6.7.

16.6.8.

16.6.9.

16.6.10.

16.6.11.

4) maksymalng wielko$¢ mocy, ktérg moze dostarczy¢ do sieci jednostka fizyczna, ktdrej
dotyczy sytuacja, o ktérej mowa w pkt. 16.6.1 podpunkt 3);

5) date i czas rozpoczecia zdarzenia nagtego;

6) date i czas usuniecia ograniczeh wynikajgcych ze zdarzenia nagtego, jezeli jest znana
albo przewidywang date i czas usunigecia tych ograniczen;

7) opis zdarzenia nagtego uzasadniajgcy przekazanie niniejszej informaciji.

W przypadku gdy w czasie przekazywania informacji, o ktérej mowa w pkt. 16.6.3, wskazano
przewidywang date i czas usuniecia ograniczen wynikajgcych ze zdarzenia nagtego, ktére
ulegly zmianie, dostawca mocy przekazuje aktualizacje ww. informacji do OSP niezwiocznie
poprzez rejestr.

Uzytkownikiem rejestru upowaznionym do przedtozenia informacji, o ktérych mowa w pkt.
16.6.4 oraz w pkt. 16.6.5 jest osoba spetniajgca wymogi okreslone w pkt. 4.1.6.

W terminie 3 dni roboczych, OSP weryfikuje przekazang informacje, o ktérej mowa w pkt.
16.6.3, pod katem spetnienia warunkow, o ktérych mowa w art. 58 ust. 4 pkt 2) ustawy oraz
okreslonych w regulaminie, oraz sprawdza, czy osoba przekazujgca informacje byta wtasciwie
umocowana do reprezentowania dostawcy mocy.

W przypadku kiedy przekazana informacja, o ktérej mowa w pkt. 16.6.3, nie spetnia warunkdw,
o ktérych mowa w art. 58 ust. 4 pkt 2) ustawy lub okreslonych w regulaminie, OSP w terminie
3 dni roboczych od chwili przekazania informacji, zgtasza zastrzezenie wobec tej informaciji,
z wykorzystaniem rejestru. W przypadku zgloszenia zastrzezenia, przekazanie informacji,
o ktérej mowa w pkt. 16.6.3, uznaje sie za nieskuteczne wobec OSP.

W przypadku zgtoszenia przez OSP zastrzezenia wobec informacji, o ktérej mowa w pkt.
16.6.3, dostawcy mocy przystuguje uprawnienie okreslone w pkt. 19 — ,Postepowanie
reklamacyjne”.

W przypadku rozliczania wykonania skorygowanego obowigzku mocowego danej jednostki
rynku mocy w okresie zagrozenia objetym zdarzeniem, o ktérym mowa w pkt. 16.6.1 podpunkt
3), OSP weryfikuje warunek, o ktorym mowa w art. 58 ust. 4 pkt 2) ustawy, zgodnie z wzorem:

Z?:l OMZNn
- - < 4
SoM =0,
gdzie:
OMyy, — oznacza: (i) wielkos¢ mocy, o ktérej mowa w 16.6.4 podpunkt 4), wskazang dla n-
tej jednostki fizycznej wchodzacej w skiad jednostki rynku mocy gdzie m jest liczbg
wszystkich jednostek fizycznych wchodzacych w skiad danej jednostki rynku

mocy — jezeli dokonano jej zgtoszenia albo (ii) moc osiggalng tej jednostki
fizycznej,

SOM — oznacza skorygowany obowigzek mocowy jednostki rynku mocy w danym okresie
zagrozenia.

Sumaryczna wielko$¢ ubytkdw U wynikajgcych ze zdarzen, o ktérych mowa w pkt. 16.6.1,
wyznaczana jest dla jednostki rynku mocy jako:

1) w przypadku, gdy spetniony jest warunek, o ktérym mowa w pkt. 16.6.10:

n=m
U = min {SOM,Z max{P,s;, — OMznn, USn}}

n=1
gdzie:
SOM — oznacza skorygowany obowigzek mocowy jednostki rynku mocy w danym okresie
zagrozenia,
Pysn — o0znacza moc osiggalng netto n-tej jednostki fizycznej wchodzacej w sktad

jednostki rynku mocy, gdzie m jest liczbg wszystkich jednostek fizycznych
wchodzgcych w sktad jednostki rynku mocy,
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16.6.12.

OMyy, — oznacza: (i) wielko$é mocy, o ktérej mowa w 16.6.4 podpunkt 4), wskazang dla n-
tej jednostki fizycznej wchodzacej w skiad jednostki rynku mocy gdzie m jest liczbg
wszystkich jednostek fizycznych wchodzgcych w skfad danej jednostki rynku
mocy — jezeli dokonano jej zgloszenia albo (i) moc osiggalng tej jednostki
fizycznej,

Usn — oznacza wielkos¢ mocy, ktéra nie moze zosta¢ dostarczona do systemu w zwigzku
Z ograniczeniami sieciowymi wynikajgcymi z polecen ruchowych OSP lub OSD,
przez n-tg jednostke fizyczng wchodzgcg w sktad danej jednostki rynku mocy,

2) w przypadku, gdy nie jest spetniony jest warunek, o ktérym mowa w pkt. 16.6.10 oraz
w odniesieniu do testowego okresu zagrozenia:

n=m
U = min {SOM,Z USn}
n=1

gdzie:

SOM — oznacza skorygowany obowigzek mocowy jednostki rynku mocy w danym okresie
zagrozenia,

Usn — o0znacza wielkos¢ mocy, ktéra nie moze zosta¢ dostarczona do systemu w zwigzku

z ograniczeniami sieciowymi wynikajgcymi z polecen ruchowych OSP lub OSD,
przez n-tg jednostke fizyczng wchodzgcg w skiad danej jednostki rynku mocy.

Nowa jednostka rynku mocy wytwdrcza, do czasu przedtozenia OSP informacji, o ktérych
mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, nie jest zobowigzana do wykonywania obowigzku mocowego
w okresach zagrozenia i testowych okresach zagrozenia.

16.7. Demonstracja zdolnosci wykonania obowigzku mocowego

16.7.1.

16.7.2.

16.7.3.

16.7.4.

16.7.5.

16.7.6.

16.7.7.

16.7.8.

Wskazanie OSP okreslonej liczby godzin w kazdym kwartale, w ktoérych jednostka rynku mocy
dostarczata moc do systemu odbywa sie poprzez ziozenie oswiadczenia w rejestrze
i nastepuje nie pdzniej niz do 10. dnia roboczego miesigca nastepujgcego po zakonczeniu
kwartatu — o ile przepisy wydane na podstawie art. 68 ustawy nie stanowig inaczej.

OSP informuje dostawce mocy o wyniku demonstracji poprzez rejestr oraz powiadomienie
wysytane na adres e-mail uzytkownika rejestru w terminie 20 dni roboczych od terminu, o
ktorym mowa w pkt. 16.7.1.

Dostawca mocy zwraca wynagrodzenie za wykonywanie obowigzku mocowego nalezne na
podstawie umowy dotyczagcej jednostki rynku mocy, w odniesieniu do ktérej nie dokonat
demonstracji, na zasadach okre$lonych w pkt. 17.1.5, za caty kwartat, za ktéry dostawca mocy
nie dokonat demonstracji.

Ztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 16.7.1, potwierdzane jest dokonaniem przez
OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze. Powiadomienie o wpisaniu ww. informacji do
rejestru jest takze wysytane automatycznie na adres e-mail uzytkownika rejestru.

Na potrzeby wykazania demonstracji, przez wykonanie petnego skorygowanego obowigzku
mocowedo w okresie zagrozenia, o ktérym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
68 ustawy, nalezy rozumie¢ wykonanie skorygowanego obowigzku mocowego przez dang
jednostke rynku mocy bez uwzglednienia mozliwosci rozliczenia niewykonania obowigzku
mocowego z wykorzystaniem realokacji, o ktérej mowa w pkt. 12.1 podpunkt 2).

W przypadku zgtoszenia przez dostawce mocy zastrzezenn do danych pomiarowo-
rozliczeniowych za miesigc m, na podstawie ktéorych OSP weryfikowat dokonanie
demonstracji, OSP ponownie weryfikuje wykazanie zdolnosci do wykonania obowigzku
mocowego, o ktérym mowa w art. 67 ust. 2 i 3 ustawy w terminie do 10. dnia kalendarzowego
miesigca m+3.

Uzytkownikiem rejestru upowaznionym do przedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt.
16.7.1, jest osoba spetniajgca wymogi okreslone w pkt. 4.1.6.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 16.7.1, zawiera:
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1)
2)
3)

kod jednostki rynku mocy, nadany przez rejestr;
nazwe dostawcy mocy albo imig i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;

date oraz godzine, w ktérej jednostka rynku mocy dostarczata moc do systemu na
potrzeby demonstraciji.

16.7.9. Rozpatrzenie oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 16.7.1, polega na weryfikaciji:

1)
2)
3)
4)

kompletnosci i poprawnosci przekazanych danych i informacji;
zgodnosci przekazanych danych z danymi rejestrowymi poszczegdlnych podmiotow;
dostarczenia mocy do systemu, o ktérym mowa w art. 67 ust. 3 ustawy;

ztozenia wymaganych dokumentow potwierdzajgcych umocowanie dostawcy mocy
i uzytkownika rejestru sktadajgcego oswiadczenie, zgodnie z pkt. 4.1.6.

16.7.10. OSP rozpatrujgc oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 16.7.1, zgodnie z pkt. 16.7.9, opiera si¢
na danych i informacjach dostarczonych wraz z oswiadczeniem oraz posiadanych we
wiasnych systemach.

16.8. Testowy okres zagrozenia

16.8.1. Zasady oglaszania testowego okresu zagrozenia

16.8.1.1.

16.8.1.2.

16.8.1.3.

16.8.1.4.

16.8.1.5.

16.8.1.6.

16.8.1.7.

16.8.1.8.

16.8.1.9.

16.8.1.10.

OSP moze oglosi¢ testowy okres zagrozenia dla wybranych jednostek rynku mocy objetych
obowigzkiem mocowym.

OSP nie moze ogtosi¢ testowego okresu zagrozenia w odniesieniu do nowej jednostki
rynku mocy do czasu spetnienia przez nig OKM.

Powiadomienie o testowym okresie zagrozenia realizowane jest jak dla powiadamiania
o okresie zagrozenia na zasadach, o ktérych mowa w pkt. 16.3.2.1 podpunkty 2) i 3),
pkt. 16.3.2.216.3.2.3.

Dla kazdej jednostki rynku mocy testowy okres zagrozenia moze zosta¢ ogtoszony nie
czesciej niz raz na kwartat.

W przypadku przekazania poprzez rejestr do OSP informacji o awarii jednostki fizycznej
wchodzacej w sktad jednostki rynku mocy, przez 72 godziny od chwili jej otrzymania, OSP
nie jest uprawniony do ogtoszenia testowego okresu zagrozenia w odniesieniu do tej
jednostki, z zastrzezeniem pkt. 16.8.1.6 — 16.8.1.8.

Przepisy pkt. 16.8.1.5 stosuje sie wylacznie w odniesieniu do dwdch pierwszych
przypadkow przekazania informacji o awarii jednostki fizycznej wchodzacej w sktad danej
jednostki rynku mocy w kazdym kwartale.

Przekazanie informacji o awarii jednostki fizycznej wchodzacej w sktad jednostki rynku
mocy po ogtoszeniu testowego okresu zagrozenia w odniesieniu do danej jednostki rynku
mocy nie zwalnia z obowigzku wykonania obowigzku mocowego w danym testowym
okresie zagrozenia

Przekazanie informacji o awarii jednostki fizycznej wchodzacej w sktad jednostki rynku
mocy nie zwalnia z wykonania obowigzku mocowego w okresie zagrozenia.

Informacja o awarii jednostki fizycznej wchodzacej w sktad jednostki rynku mocy, o ktérej
mowa w pkt. 16.8.1.5, zawiera co najmniej:

1) kod jednostki rynku mocy, nadany przez rejestr;
2) kod jednostki fizycznej wchodzacej w skfad jednostki rynku mocy, ktéra ulegta awarii;
3) nazwe dostawcy mocy albo imie i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej.

W przypadku negatywnego wyniku testowego okresu zagrozenia, OSP moze ogtaszac
kolejne testowe okresy zagrozenia w tym samym kwartale, po zgtoszeniu gotowosci do
wykonania obowigzku mocowego przez dostawce mocy, az do uzyskania jej pozytywnego
wyniku.
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16.8.1.11.

16.8.1.12.

16.8.1.13.

16.8.1.14.

16.8.1.15.

16.8.1.16.

16.8.1.17.

16.8.1.18.

16.8.1.19.

16.8.1.20.

16.8.1.21.

Zgtoszenie gotowosci do wykonania obowigzku mocowego, o ktérym mowa w pkt.
16.8.1.10, zawiera co nhajmniej:

1) kod jednostki rynku mocy, nadany przez rejestr;
2) nazwe dostawcy mocy albo imie i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej.

Jezeli testowy okres zagrozenia zakonczy sie wynikiem pozytywnym, OSP na wniosek
dostawcy mocy, zwraca uzasadnione koszty zwigzane z jego wykonaniem, z zachowaniem
ograniczen o ktérych mowa w art. 67 ust. 5 ustawy.

Whniosek o zwrot uzasadnionych kosztéw o ktéorym mowa w pkt. 16.8.1.12 moze zostac
ztozony do OSP poprzez rejestr nie wczesniej niz w dniu nastepujgcym po opublikowaniu
wynikow testowego okresu zagrozenia oraz nie pdzniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia
opublikowana wynikow testowego okresu zagrozenia.

Whniosek o zwrot uzasadnionych kosztow zawiera co najmniej:
1) kod jednostki rynku mocy, nadany przez rejestr;
2) nazwe dostawcy mocy albo imie i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;

3) date oraz godzine testowego okresu zagrozenia, ktérego dotyczy wniosek o zwrot
uzasadnionych kosztéw;

4) wnioskowang kwote do zwrotu wyrazong w zt;

5) opis z uzasadnieniem lub dokument potwierdzajgcy poniesienie kosztow zwigzanych
z wykonaniem testowego okresu zagrozenia.

OSP w terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania od dostawcy mocy wniosku o zwrot
uzasadnionych kosztéw weryfikuje jego zawartos$¢ pod kgtem kompletnos$ci oraz spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 67 ust. 5 ustawy oraz okreslonych w regulaminie.

Tygodniowe wynagrodzenie dostawcy mocy w odniesieniu do jednostki rynku mocy,
o ktérym mowa w art. 67 ust. 5 ustawy, obliczane jest dla tygodnia, w ktérym zostat
przeprowadzony testowy okres zagrozenia dla tej jednostki rynku mocy.

Pozytywna weryfikacja wniosku o zwrot uzasadnionych kosztow potwierdzana jest
dokonaniem przez OSP wpisu w rejestrze stosownej informacji w odniesieniu do jednostki
rynku mocy, ktérej dotyczy wniosek o zwrot uzasadnionych kosztéw. Powiadomienie
o dokonaniu wpisu ww. informacji do rejestru jest takze wysytane automatycznie na adres
e-mail uzytkownika rejestru.

W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci wniosku o zwrot uzasadnionych kosztéw
lub watpliwosci w zakresie jego tresci, w szczegdlnoéci w przypadku gdy wniosek o zwrot
uzasadnionych kosztoéw nie spetnia wymogow okreslonych w art. 67 ust. 5 ustawy lub
w regulaminie, OSP za pomocg rejestru wzywa dostawce mocy do usuniecia wad lub
brakéw formalnych wniosku o zwrot uzasadnionych kosztow, wskazujgc te wady lub braki
formalne w wezwaniu oraz wyznaczajgc termin nie krétszy niz 3 dni robocze, na ich
usuniecie. Informacja o wezwaniu do usuniecia wad lub brakéw formalnych przekazywana
jest takze powiadomieniem wysytanym automatycznie na adres e-mail uzytkownika
rejestru.

W przypadku, gdy dostawca mocy nie usungt wad lub brakéw formalnych w wyznaczonym
przez OSP terminie, OSP negatywnie weryfikuje wniosek o zwrot uzasadnionych kosztow
w odniesieniu do jednostki rynku mocy, ktérej dotyczyt wniosek, o czym niezwtocznie
informuje wnioskodawce, zamieszczajgc stosowng informacje w rejestrze. Powiadomienie
o dokonaniu wpisu ww. informacji jest takze wysytane automatycznie na adres e-malil
uzytkownika rejestru.

W terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji, o ktérej mowa w pkt.
16.8.1.17, dostawca mocy wystawia fakture dotyczgcg uzasadnionych kosztow testowego
okresu zagrozenia oraz przesylta ja do OSP na zasadach opisanych w pkt. 17.1.2.

OSP w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od dostawcy mocy prawidiowo
wystawionej faktury, o ktérej mowa w pkt. 16.8.1.20 przekazuje nalezng kwote na numer
rachunku bankowego wskazany zgodnie z pkt. 17.1.1.4.
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16.8.1.22.

16.8.1.23.

16.8.1.24.

16.8.1.25.

16.8.2.
16.8.2.1.

16.8.2.2.

16.8.2.3.

16.8.3.
16.8.3.1.

16.8.3.2.

16.8.3.3.

16.8.3.4.

16.8.3.5.

16.8.3.6.

Informacja o negatywnej weryfikacji wniosku o zwrot uzasadnionych kosztow zawiera
wskazanie przyczyn.

W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o zwrot uzasadnionych kosztéw, dostawcy
mocy przystuguje uprawnienie okreslone w pkt. 19 — ,Postepowanie reklamacyjne”.

Whniosek o ogtoszenie testowego okresu zagrozenia, o ktérym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 68 ustawy, zawiera co najmniej:

1) kod jednostki rynku mocy, nadany przez rejestr;
2) nazwe dostawcy mocy albo imie i nazwisko, w przypadku osoby fizyczne;j.

Uzytkownikiem rejestru upowaznionym do przedktadania informacji lub wnioskow
dotyczacych testowego okresu zagrozenia opisanych w pkt. 16 jest osoba spetniajgca
wymogi okreslone w pkt. 4.1.6.

Wynik testowego okresu zagrozenia

Wynik testowego okresu zagrozenia uwaza si¢ za:

1) pozytywny — jezeli dostarczona moc, wyznaczona zgodnie z pkt. 16.4.7 albo 16.4.2,
przez jednostke rynku mocy jest nie mniejsza od wielkosci obowigzku mocowego,

2) negatywny — w pozostatych przypadkach.

Wynik testowego okresu zagrozenia jest udostepniany dostawcy mocy przez OSP poprzez
rejestr nie pdzniej niz do 10. dnia kalendarzowego miesigca nastepujgcego po miesiacu,
w ktérym zostat przeprowadzony testowy okres zagrozenia.

Podstawg do uznania przez OSP wyniku testowego okresu zagrozenia sg dane pomiarowe
pozyskane w trybie wstepnym oraz podstawowym, o ktérych mowa w pkt. 18.4.

Kary za negatywny wynik testowego okresu zagrozenia

W przypadku negatywnego wyniku testowego okresu zagrozenia dostawca mocy ptaci
kazdorazowo kare zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy.

Kary za negatywny wynik testowego okresu zagrozenia naliczane sg w sposob, o ktérym
mowa w pkt. 17.2.2.

W przypadku testowego okresu zagrozenia zakornczonego wynikiem negatywnym za okres
od godziny nastepujgcej po testowym okresie zagrozenia do godziny (wtgcznie), w ktdrej
dokonano poprzez rejestr zgtoszenia gotowo$ci do wykonania obowigzku mocowego przez
jednostke rynku mocy, dostawcy mocy nie przystuguje wynagrodzenie za wykonywanie
obowigzku mocowego.

Brak wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 16.8.3.3, nie zwalnia dostawcy mocy
z obowigzku dostarczenia mocy w okresie zagrozenia.

Informacje o braku wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 16.8.3.3, OSP przekazuje do
dostawcy mocy i zarzadcy rozliczen wraz z informacja, o ktérej mowa w pkt. 17.1.1.1.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 16.8.3.3 jako cene obowigzku mocowego (Com,, )
o ktorej mowa w pkt. 17.1.4.1, przyjmuje sie wartos¢ 0 zt/kW/rok.
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17. Rozliczenia na rynku mocy

17.1. Wynagrodzenie za wykonywanie obowigzku mocowego

17.1.1.
17.1.1.1.

17.1.1.2.

17.1.1.3.

17.1.1.4.

17.1.1.5.

17.1.1.6.

17.1.1.7.

17.1.1.8.

17.1.2.
17.1.2.1.

17.1.2.2.

17.1.2.3.

17.1.2.4.

Zasady ogodlne

Podstawg do wystawienia przez dostawce mocy faktury za wykonanie obowigzku
mocowego jest przekazana przez OSP informacja o wynagrodzeniu, o ktérej mowa w art.
58 ust. 6 ustawy.

Informacje, o ktorej mowa w pkt. 17.1.1.1, OSP przekazuje do dostawcy mocy oraz
zarzgdcy rozliczen w terminie 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu miesigca
rozliczeniowego, z zastrzezeniem pkt. 17.1.4.6.

Podmiotem zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia za wykonanie obowigzku mocowego
jest zarzadca rozliczenh, o ktérym mowa w art. 61 ust. 2 ustawy. Wyptata nastepuje zgodnie
z pisemna dyspozycjg OSP przekazang zarzadcy rozliczen, o ktérej mowa w pkt. 17.1.3.2.

Dostawca mocy przekazuje OSP informacje o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma
zosta¢ wyptacone wynagrodzenie, uzasadniony koszt testowego okresu zagrozenia lub
premia, w odniesieniu do kazdej jednostki rynku mocy.

Informacja, o ktérej mowa w pkt. 17.1.1.4, powinna zosta¢ podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentowania dostawcy mocy na podstawie wpisu do witasciwego
rejestru.

Dostawca mocy zobowigzany jest dostarczy¢ do OSP informacje, o ktdérej mowa w pkt.
17.1.1.4, wterminie nie pézniej niz 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem roku
dostaw:

1) w oryginale, w formie pisemnej, lub
2) w oryginale, w formie elektronicznej, za posrednictwem rejestru, lub

3) w kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez uzytkownika rejestru, zgodnie
z pkt. 4.4.10, za posrednictwem rejestru.

Brak dostarczenia informacji, o ktérej mowa w pkt. 17.1.1.4, w terminie, o ktérym mowa
w pkt. 17.1.1.6 moze stanowi¢ podstawe do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia,
uzasadnionego kosztu testowego okresu zagrozenia lub premii w odniesieniu do danej
jednostki rynku mocy, do czasu przedstawienia tej informacji oraz 30 dni kalendarzowych
po jej przedstawieniu.

W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ wyptacone
wynagrodzenie, uzasadniony koszt testowego okresu zagrozenia lub premia, w trakcie
roku dostaw, dostawca mocy zobowigzany jest niezwtocznie dostarczyé informacje,
o ktorej mowa w pkt. 17.1.1.4, wraz ze wskazaniem daty zmiany. W przypadku zmiany
numeru rachunku bankowego pkt. 17.1.1.7 stosuje sie odpowiednio.

Obieg dokumentéw ksiegowych

Faktury oraz faktury korygujgce, o ktérych mowa w pkt. 17.1.2.4 oraz pkt. 17.1.2.8,
przesylane sg do OSP w formie elektronicznej za posrednictwem platformy elektronicznej
wymiany danych, stosowanej w spoéice Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
z zastrzezeniem pkt. 17.1.2.2 i pkt. 17.1.2.3.

Korzystanie przez dostawce mocy z platformy, o ktérej mowa w pkt. 17.1.2.1, jest
dobrowolne i odbywa sie na zasadach opisanych w dokumentach opublikowanych na
stronie internetowej OSP.

W przypadku braku zgody dostawcy mocy na korzystanie z platformy, o ktérej mowa w pkt.
17.1.2.1, dopuszczalne jest przesytanie faktur i faktur korygujgcych pocztg elektroniczng
na adres e-mail rynek.mocy@pse.pl.

Dokumentem ksiegowym, ktory stanowi podstawe do wyptaty wynagrodzenia za
wykonanie obowigzku mocowego jest faktura.
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17.1.2.5.

17.1.2.6.

17.1.2.7.

17.1.2.8.

17.1.2.9.

17.1.2.10.

Fakture, o ktérej mowa w pkt. 17.1.2.4, wystawia dostawca mocy, w terminie 3 dni
roboczych po otrzymaniu od OSP informaciji, o ktérej mowa w pkt. 17.1.1.1.

Faktura, o ktérej mowa w pkt. 17.1.2.4, wystawiana jest zgodnie z ustawg o podatku od
towardw i ustug.

Faktura, o ktérej mowa w pkt. 17.1.2.4, przesytana jest do OSP zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt. 17.1.2.1 - 17.1.2.3.

W przypadku, gdy faktura, o ktérej mowa w pkt. 17.1.2.4, zostanie btednie wystawiona,
OSP wystepuje niezwtocznie do dostawcy mocy z zadaniem wystawienia faktury
korygujacej lub wystawia note korygujaca i przekazuje jg do dostawcy mocy.

Fakture korygujacg, o ktérej mowa w pkt. 17.1.2.8, wystawia dostawca mocy w terminie
3 dni roboczych po otrzymaniu od OSP zgdania, o ktérym mowa w pkt. 17.1.2.8, i przesyta
ja do OSP zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 17.1.2.1 —17.1.2.3.

Faktura korygujgca lub nota korygujgca, o ktérych mowa w pkt. 17.1.2.8, wystawiane sg
zgodnie z ustawg o podatku od towardw i ustug.

17.1.3. Terminy rozliczen

17.1.3.1.

17.1.3.2.

17.1.3.3.

Dostawca mocy wystawia OSP fakture, o ktérej mowa w pkt. 17.1.2.4, odrebnie
w odniesieniu do kazdej jednostki rynku mocy, z terminem pfatnosci 21 dni kalendarzowych
od daty otrzymania jej za posrednictwem rejestru przez OSP.

OSP, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od dostawcy mocy prawidtowo
wystawionej faktury, o ktérej mowa w pkt. 17.1.2.4, lub faktury korygujacej, o ktérej mowa
w pkt. 17.1.2.8, sporzadza i przekazuje zarzadcy rozliczen pisemng dyspozycje
zawierajgcg, w odniesieniu do kazdej jednostki rynku mocy, ktérej w danym okresie
rozliczeniowym nalezne jest wynagrodzenie, co najmniej:

1) nazwe dostawcy mocy,

2) kod jednostki rynku mocy,

3) numer faktury VAT wystawionej przez dostawce mocy,

4) termin pfatnosci faktury VAT,

5) tytut ptatnosci,

6) okres rozliczeniowy,

7) kwote netto oraz kwote brutto nalezng dostawcy mocy,

8) numer rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ wyptacone wynagrodzenie.

Zarzgdca rozliczeh jest odpowiedzialny za wyptate wynagrodzenia w terminie okreslonym
w pkt. 17.1.3.1.

17.1.4. Sposéb wyznaczania wynagrodzenia

17.1.4.1.

Wartos¢ miesiecznego wynagrodzenia netto za wykonywanie obowigzku mocowego
wyznaczana jest odrebnie dla kazdej jednostki rynku mocy zgodnie ze wzorem:

gdzie:

W, — oznacza warto$¢ wynagrodzenia netto nalezng jednostce rynku mocy za
miesigc m, wyrazong w zf;
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gdzie:

E
Nhk

oznacza kolejne godziny miesigca m, w ktérych moze wystgpi¢ okres
zagrozenia, gdzie n jest liczbg godzin w miesigcu m, w ktérych moze wystgpic
okres zagrozenia;

oznacza kolejne obowigzki mocowe dotyczgce jednostki rynku mocy
w godzinie h, gdzie o jest liczbg obowigzkéw mocowych dotyczgcych
jednostki rynku mocy w godzinie h, z uwzglednieniem transakcji obrotu
wtérnego;

oznacza liczbe godzin, w ktérych moze wystgpi¢ okres zagrozenia w danym
roku dostaw;

oznacza cene k-tego obowigzku mocowego w godzinie h, wyrazong
w zHkW/rok;

oznacza wolumen k-tego obowigzku mocowego, ktérym jest objeta jednostka
rynku mocy w godzinie h, wyrazony w MW;

oznacza wolumen mocy o ktory korygowane jest wynagrodzenie na podstawie
art. 63 ustawy, przypadajgcy na kazdg godzine miesigca m, ktérego dotyczy
wynagrodzenie, wyrazony w MW zgodnie z ponizszym wzorem:

r=p
1
4= gy 2, (B Wi, + e,
r=

oznacza liczbe dni kalendarzowych w miesigcu m,;
oznacza statg przeliczeniowg wynoszgcg 1 godzine;

oznacza kolejne jednostki fizyczne wchodzace w sktad jednostki rynku mocy,
gdzie p jest liczbg jednostek fizycznych wchodzgcych w sktad jednostki rynku
mocy;

oznacza wolumen energii elektrycznej brutto, za ktéry za miesigc m jednostce

fizycznej r wchodzgcej w skitad jednostki rynku mocy, przyznane zostato
wsparcie w ramach systeméw wsparcia innych niz rynek mocy, opartych
o rozliczenie energii brutto, podlegajgce odliczeniu od wynagrodzenia za
wykonywanie obowigzku mocowego zgodnie z przepisami art. 63 ustawy,
wyrazony w MWh;

oznacza wolumen energii elektrycznej netto, za ktéry za miesigc m jednostce
fizycznej r, wchodzgcej w sktad jednostki rynku mocy, przyznane zostato
wsparcie w ramach systeméw wsparcia innych niz rynek mocy, opartych
o rozliczenie energii netto, podlegajgce odliczeniu od wynagrodzenia za
wykonywanie obowigzku mocowego zgodnie z przepisami art. 63 ustawy,
wyrazony w MWh;

oznacza sredni wspotczynnik przeliczeniowy netto/brutto jednostki fizycznej r
w miesigcu m, obliczony zgodnie ze wzorem:

h=24-Dy k=1
h=1 (Zk=1ENhk

NBm; ™ Qh=24-Dy, Zi:jE
h=1 i=1"Bm;

oznacza wolumen energii elektrycznej zmierzony w k-tym punkcie

pomiarowym w torze wyprowadzenia mocy danej jednostki fizycznej r,
w godzinie h, gdzie [ jest liczbg toréw wyprowadzenia mocy danej jednostki,
wyrazony w MWh;
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17.1.4.2.

17.1.4.3.

17.1.4.4.

17.1.4.5.

17.1.4.6.

17.1.4.7.

17.1.4.8.

17.1.5.
17.1.5.1.

17.1.5.2.

17.1.5.3.

Eg, — oznacza wolumen energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach i-tego
1A

generatora, w godzinie h, gdzie j jest liczbg generatorow wchodzgcych
w skiad danej jednostki fizycznej r, wyrazony w MWh.

W odniesieniu do jednostki rynku mocy, ktérej nalezne jest wynagrodzenie za dany miesigc
rozliczeniowy m, dostawca mocy, w ciagu 5 dni kalendarzowych po zakonczeniu okresu
rozliczeniowego, dostarcza do OSP za posrednictwem rejestru informacije o:

1) przyznaniu jednostkom fizycznym wchodzacym w skfad jednostki rynku mocy
wsparcia w ramach systemow wsparcia innych niz rynek mocy, podlegajacego
odliczeniu od wynagrodzenia za wykonywanie obowigzku mocowego zgodnie
z przepisami art. 63 ustawy, albo

2) braku przyznania jednostkom fizycznym wchodzgcym w sktad jednostki rynku mocy
wsparcia w ramach systemoéw wsparcia innych niz rynek mocy, podlegajacego
odliczeniu od wynagrodzenia za wykonywanie obowigzku mocowego zgodnie
Z przepisami art. 63 ustawy.

W ramach informaciji, o ktérej mowa w pkt. 17.1.4.2 podpunkt 1), dostawca mocy dostarcza
do OSP dane o wolumenie energii wynikajagcym z przyznanego tej jednostce wsparcia w
ramach systemoéw wsparcia innych niz rynek mocy, opartych o:

1) rozliczenie energii brutto, podlegajgcym odliczeniu od wynagrodzenia za wykonywanie
obowigzku mocowego zgodnie z przepisami art. 63 ustawy, wyrazonym w MWh
(Ebr,)» lUb

2) rozliczenie energii netto, podlegajacym odliczeniu od wynagrodzenia za wykonywanie
obowigzku mocowego zgodnie z przepisami art. 63 ustawy, wyrazonym w MWh

Encty,)-

W przypadku dostarczenia do OSP przez dostawce mocy informac;ji, o ktérej mowa w pkt.
17.1.4.2 podpunkt 2), sktadnik A we wzorze w pkt. 17.1.4.1 wynosi 0.

Uzytkownikiem rejestru upowaznionym do przedtozenia informac;ji, o ktérej mowa w pkt.
17.1.4.2, jest osoba spetniajgca wymogi okreslone w pkt. 4.1.6.

OSP przekazuje do dostawcy mocy i zarzadcy rozliczeh informacje, o ktérej mowa w pkt.
17.1.1.1, wterminie 7 dni kalendarzowych od przekazania przez dostawce mocy informacji,
o ktorej mowa w pkt. 17.1.4.3.

W przypadku, o ktorym mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, wynagrodzenie nalezne za
wykonywanie obowigzku mocowego, o ktérym mowa w pkt. 17.1.4.1, naliczane jest od dnia
nastepujgcego po dniu, w ktérym przedstawiono informacje, o ktérych mowa w art. 52 ust.
2 ustawy, pod warunkiem potwierdzenia przez OSP spetnienia OKM poprzez dokonanie
wpisu w rejestrze, o ktérym mowa w pkt. 14.1.2.11.

W przypadku, gdy OSP nie potwierdzit spetnienia OKM w tym samym miesigcu, w ktérym
nastgpito przekazanie informac;ji, o ktérych mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, wynagrodzenie
za okres, o ktorym mowa w pkt. 17.1.4.7 wyptacane jest wraz z wynagrodzeniem naleznym
za miesigc, w ktorym OSP potwierdzit spetnienie OKM, poprzez dokonanie wpisu
w rejestrze, o ktérym mowa w pkt. 14.1.2.11.

Zwrot wynagrodzenia za wykonywanie obowigzku mocowego

Rozliczen z tytutlu zwrotu wynagrodzenia dokonuje sie w okresach rozliczeniowych
réwnych kwartatowi kalendarzowemu, w ktérym dostawca mocy nie zrealizowat obowigzku
demonstracji, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 i 2 ustawy.

Dokumentem ksiegowym, ktéry stanowi podstawe do zwrotu wynagrodzenia za
wykonywanie obowigzku mocowego, jest faktura korygujgca.

Faktury korygujace, o ktéorych mowa w pkt. 17.1.5.2, wystawia dostawca mocy
w odniesieniu do wszystkich faktur, o ktérych mowa w pkt. 17.1.2.4, wystawionych za
kwartat, w ktérym nalezny jest zwrot wynagrodzenia.
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17.1.5.4.

17.1.55.

17.1.5.6.

17.1.5.7.

17.1.5.8.

17.1.5.9.

17.1.5.10.

W terminie 7 dni kalendarzowych od poinformowania dostawcy mocy o wyniku
demonstracji zgodnie z pkt. 16.7.2, dostawca mocy moze, z wykorzystaniem rejestru,
zgtosi¢  zastrzezenie dotyczgce poprawnosci danych pomiarowo-rozliczeniowych
dotyczacych demonstraciji:

1) do OSP - w przypadku danych dotyczacych punktéw pomiarowych w sieci
przesytowej,

2) zaposrednictwem OSP do wtasciwego operatora systemu przesytowego potgczonego
z KSE — w przypadku danych dotyczacych jednostek fizycznych zagranicznych,

3) za posrednictwem OSP do witasciwego OSDp — w przypadku danych dotyczgcych
punktow pomiarowych w sieci dystrybucyjnej danego OSDp Ilub OSDn
wspotpracujgcego z OSP za posrednictwem tego OSDp.

W przypadku otrzymania zastrzezenia dotyczgcego poprawnosci danych pomiarowo-
rozliczeniowych zgodnie z pkt. 17.1.5.4, wiasciwy operator do 5. dnia kalendarzowego
miesigca m+3 dokonuje ponownej weryfikacji danych pomiarowo-rozliczeniowych
dotyczgcych demonstracji i w przypadku stwierdzenia ich niepoprawnoé$ci przekazuje
skorygowane dane.

Po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 17.1.5.4, w przypadku gdy dostawca mocy nie
zglosit zastrzezenia dotyczacego poprawnosci danych pomiarowo-rozliczeniowych,
a takze po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 17.1.5.5, dane pomiarowo-rozliczeniowe
bedgce podstawg do zwrotu wynagrodzenia nie bedg korygowane, a dostawca mocy oraz
wtasciwy operator tracg uprawnienie do korygowania danych pomiarowo-rozliczeniowych
stanowigcych podstawe do zwrotu wynagrodzenia z tytutu niezrealizowania obowigzku
demonstracji.

Dostawca mocy jest zobowigzany do wystawienia faktur korygujgcych, o ktérych mowa
w pkt. 17.1.5.2, w terminach:

1) do 10. dnia roboczego po otrzymaniu od OSP informacji, o ktérej mowa w pkt. 16.7.2
—w przypadku, gdy dostawca mocy nie zgtosit zastrzezenia dotyczgcego poprawnosci
danych pomiarowo-rozliczeniowych, albo

2) do 10. dnia roboczego po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 17.1.5.5 —
w przypadku, gdy dostawca mocy zgtosit zastrzezenie dotyczgce poprawnosci danych
pomiarowo-rozliczeniowych.

Faktura korygujgca, o ktérej mowa w pkt. 17.1.5.2, wystawiana jest zgodnie z ustawg
o podatku od towaréw i ustug.

Faktura korygujaca, o ktorej mowa w pkt. 17.1.5.2, przesytana jest do OSP zgodnie
z zasadami okre$lonymi w pkt. 17.1.2.1 — 17.1.2.3.

Dostawca mocy zwraca na rachunek OSP wynagrodzenie za caty kwartat w terminie 14 dni
kalendarzowych od wystawienia faktur korygujgcych, o ktérych mowa w pkt. 17.1.5.2.

17.1.6. Zwrot wynagrodzenia lub premii w zwigzku z niespetnieniem limitu emisji lub wolumenu
emisji

17.1.6.1.

17.1.6.2.

17.1.6.3.

17.1.6.4.

Rozliczen z tytutu zwrotu wynagrodzenia za wykonywanie obowigzku mocowego lub premii
dokonuje sie w okresach rozliczeniowych obejmujgcych rok kalendarzowy, w ktorym
jednostka rynku mocy nie spetnita limitu emisji lub wolumenu emisji, zgodnie z pkt. 14.3.15.

Dokumentem ksiegowym, ktéry stanowi podstawe do zwrotu wynagrodzenia za
wykonywanie obowigzku mocowego lub premii, jest faktura korygujgca.

Faktury korygujace, o ktéorych mowa w pkt. 17.1.6.2, wystawia dostawca mocy
w odniesieniu do wszystkich faktur, o ktérych mowa w pkt. 17.1.2.4 lub w pkt. 17.3.3.1,
wystawionych w odniesieniu do okresdéw rozliczeniowych przypadajgcych w roku
kalendarzowym, w ktérym nalezny jest zwrot wynagrodzenia lub premii.

Dostawca mocy jest zobowigzany do wystawienia faktur korygujacych, o ktérych mowa
w pkt. 17.1.6.2, w terminie 10 dni roboczych po otrzymaniu od OSP informacji, o ktorej
mowa w pkt. 14.3.15, a w przypadku skorzystania przez dostawce mocy z uprawnienia, o
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17.1.6.5.

17.1.6.6.

17.1.6.7.

17.1.7.
17.1.7.1.

17.1.7.2.

17.1.7.3.

17.1.7.4.

17.1.7.5.

17.1.7.6.

17.1.7.7.

17.1.7.8.

17.1.8.

ktérym mowa w pkt. 19.1 podpunkt 6) — w terminie 10 dni roboczych po rozpatrzeniu przez
OSP reklamaciji.

Faktura korygujgca, o ktérej mowa w pkt. 17.1.6.2, wystawiana jest zgodnie z ustawg
o podatku od towardw i ustug.

Faktura korygujaca, o ktorej mowa w pkt. 17.1.6.2, przesytana jest do OSP zgodnie
z zasadami okre$lonymi w pkt. 17.1.2.1 — 17.1.2.3.

Dostawca mocy zwraca na rachunek OSP wynagrodzenie lub premie w terminie 14 dni
kalendarzowych od wystawienia faktur korygujacych, o ktérych mowa w pkt. 17.1.6.2.

Waloryzacja cen obowigzkéw mocowych

Waloryzacja cen obowigzkéw mocowych dotyczy wytgcznie obowigzkéw mocowych
wynikajacych z uméw mocowych zawartych na wigcej niz 1 okres dostaw w wyniku aukciji
gtéwne;j.

Cena obowigzku mocowego wynikajgca z umowy mocowej zawartej na wiecej niz 1 okres
dostaw podlega corocznej waloryzaciji, z zastrzezeniem pkt. 17.1.7.3 - 17.1.7.4.

Waloryzacja ceny obowigzku mocowego nastepuje w miesigcu grudniu roku
kalendarzowego poprzedzajgcego rok, od ktérego bedzie obowigzywaé zwaloryzowana
cena obowigzku mocowego.

Pierwsza waloryzacja ceny obowigzku mocowego nastepuje w miesigcu grudniu
pierwszego roku dostaw, a zwaloryzowana cena obowigzuje poczgwszy od drugiego roku
dostaw.

Waloryzacja ceny obowigzku mocowego polega na pomnozeniu bazowej wartosci ceny
obowigzku mocowego, o ktérej mowa w pkt. 17.1.7.6 oraz wskaznika waloryzacji, o ktérym
mowa w pkt. 17.1.7.7, zgodnie ze wzorem:

Comw = Com - &
100
gdzie:
Comw — oznacza cene obowigzku mocowego uwzgledniajgcg waloryzacje
(zwaloryzowana cena obowigzku mocowego), wyrazona w zt/kW/rok;
Com — oznacza warto$¢ bazowa ceny obowigzku mocowego, wyrazong w zkW/rok;
w, — o0znacza $rednioroczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych.

W danym roku dostaw n, wartoscig bazowg ceny obowigzku mocowego jest:

1) cena zamkniecia aukcji gtéwnej, w wyniku ktérej dostawca mocy zawart umowe
mocowg w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy, wyrazona w z{/kW/rok —
w przypadku pierwszej waloryzacji ceny obowigzku mocowego, o ktérej mowa w pkt.
17.1.7.4;

2) cena obowigzku mocowego obowigzujgca dostawce mocy w roku poprzednim,
wyrazona w zt/kW/rok — w przypadku kolejnej waloryzacji ceny obowigzku mocowego
dotyczacej tej samej umowy mocowe;.

W danym roku dostaw n, wskaznik waloryzacji W, jest réwny $redniorocznemu
wskaznikowi cen i towaréw ustug konsumpcyjnych ogétem za rok n-2, okreslonemu
w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ogtoszonym w Dzienniku
Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”.

Zwaloryzowana wartos¢ ceny obowigzku mocowego jest statla w danym okresie dostaw
i nie podlega uzgodnieniom przez strony umowy mocowej.

Zasady odliczania pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym
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17.1.8.1.

17.1.8.2.

17.1.8.3.

17.1.8.4.

17.1.8.5.

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy, wynagrodzenie za wykonywanie obowigzku mocowego
dla nowej i modernizowanej jednostki rynku mocy wytwérczej pomniejsza sie o wielkos¢
pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym przeznaczonej na budowe lub
modernizacje tej jednostki, udzielonej do czasu rozpoczecia pierwszego okresu dostaw dla
tej jednostki.

Pomniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 17.1.8.1, dokonuje sie:

1) proporcjonalnie przez caty okres obowigzywania obowigzku mocowego, zmniejszajac
cene obowigzku mocowego,

2) w tresci umowy mocowej, przed rozpoczeciem pierwszego okresu dostaw,

3) na podstawie informacji o wielkosci udzielonej pomocy publicznej przekazanych OSP
zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 4 ustawy, z zastrzezeniem pkt. 14.1.2.17 oraz pkt. 14.2.28.

Cena obowigzku mocowego jednostki rynku mocy pomniejszona o wartos¢ udzielonej
pomocy publicznej wyznaczana jest zgodnie ze wzorem:

, WPP
Com = max {0’ (C‘"" ~ 1000 - 0M - t>}

gdzie:

Com' — o0znacza pomniejszong cene obowigzku mocowego danej jednostki rynku
mocy, wyrazong w zt/kW/rok,

Com — o0znacza cene obowigzku mocowego danej jednostki rynku mocy wynikajgca
z zawartej umowy mocowej, wyrazong w zt/kW/rok,

wpPP — oznacza wielkos¢ pomocy publicznej udzielonej w odniesieniu do danej
jednostki rynku mocy, wyrazong w zt,

oM — oznacza wielkos¢ obowigzkdw mocowych danej jednostki rynku mocy
wynikajgcych z umowy mocowej zawartej w wyniku aukcji mocy, wyrazong
w MW,

t — oOznacza:

1) w przypadku jednostek rynku mocy, ktére spemnity wymagania,
o ktéorych mowa w art. 52 ust. 2 ustawy przed rozpoczeciem
pierwszego okresu dostaw — czas trwania obowigzku mocowego
wynikajgcy z umowy mocowej zawartej w wyniku aukcji mocy,
wyrazony w latach,

2) w przypadku jednostek rynku mocy, ktére nie spetnity wymagan,
o ktérych mowa wart. 52 ust. 2 ustawy przed rozpoczeciem
pierwszego okresu dostaw — czas pozostaty do zakonczenia umowy
mocowej zawartej w wyniku aukcji mocy, liczony poczgwszy od
miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktéorym spetniono ww.
wymagania, wyrazony w latach, zgodnie ze wzorem:

Ly

t= E
gdzie:

L, — oznacza liczbe miesiecy pozostatych do zakonczenia umowy mocowej
zawartej w wyniku aukcji mocy, poczawszy od miesigca nastepujgcego po
miesigcu, w ktérym spetniono ww. wymagania.

Wysokosé ceny obowigzku mocowego pomniejszonej o wartos¢ udzielonej pomocy
publicznej, wyznaczong zgodnie z pkt. 17.1.8.3, zaokragla sie do petnych groszy w dot.

Wysokosé pomocy publicznej podlegajgcej odliczeniu na zasadach okreslonych w pkt.
17.1.8 jest obliczana zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow
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z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie szczegétowego sposobu obliczania pomocy publicznej
udzielanej w réznych formach.

17.1.8.6. Pomniejszenie ceny obowigzkéw mocowych jest trwate, tj. niezaleznie od transakcji na
rynku wtérnym zawieranych w odniesieniu do tych obowigzkéw mocowych, ich cena
pozostaje pomniejszona.

17.1.9. Certyfikat rezydencji podatkowej (dostawcy mocy zagraniczni)

17.1.9.1. Dostawca mocy, kazdorazowo na zgdanie OSP, zobowigzany jest przedtozyé OSP
certyfikat rezydencji podatkowej wystawiony przez odpowiednie wtadze podatkowe kraju
siedziby dostawcy mocy, aktualny na dzien wystawienia faktury.

17.1.9.2. Wynagrodzenie netto, okreslone w fakturze dostawcy mocy, obliczone zgodnie
z postanowieniami umowy mocowej uwzgledniaé bedzie kwote podatku naleznego
w Rzeczypospolitej Polskiej od dochoddw uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne.
W przypadku, gdy bedzie to wynikato z obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisOw prawa z wynagrodzenia naleznego dostawy mocy zostanie potrgcona kwota
podatku naleznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Potrgcenie zostanie dokonane
z uwzglednieniem stawki i na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.
O wysokosci stawki podatku oraz o zasadach poboru podatku dostawca mocy zostanie
poinformowany przed uptywem terminu ptatnosci wynagrodzenia.

17.1.9.3. Dostawca mocy zobowigzany jest do przedstawienia OSP poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii dokumentéw potwierdzajgcych fakt zarejestrowania dostawcy mocy
jako podatnika VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezwtocznie po zawarciu
umowy mocowej lub w dacie wystawienia faktury, oraz do niezwtocznego informowania
OSP o kazdej zmianie dotyczgcej rejestracji dostawcy mocy jako podatnika VAT na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

17.1.9.4. Kopie dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 17.1.9.1 oraz 17.1.9.3, mogg by¢ dodatkowo
przekazywane za posrednictwem rejestru.

17.2. Kary
17.2.1. Zasady ogoélne naliczenia kar za niewykonanie obowigzku mocowego

17.2.1.1. OSP uprawniony jest do naliczania kary dla dostawcy mocy za niewykonanie obowigzku
mocowego na podstawie art. 59 oraz art. 67 ust. 8 ustawy.

17.2.1.2. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakornczeniu miesigca m+1 OSP publikuje w rejestrze
dane pomiarowo-rozliczeniowe za miesigc rozliczeniowy m, zgodnie z pkt. 18.4.17.

17.2.1.3. W terminie 7 dni kalendarzowych od opublikowania danych zgodnie z pkt. 17.2.1.2,
dostawca mocy moze, z wykorzystaniem rejestru, zgtosi¢ zastrzezenie dotyczgce
poprawnosci danych pomiarowo-rozliczeniowych:

1) do OSP - w przypadku danych dotyczacych punktéw pomiarowych w sieci
przesytowe;j,

2) zaposrednictwem OSP do wtasciwego operatora systemu przesytowego potgczonego
z KSE — w przypadku danych dotyczgcych jednostek fizycznych zagranicznych,

3) za posrednictwem OSP do witasciwego OSDp — w przypadku danych dotyczgcych
punktow pomiarowych w sieci dystrybucyjnej danego OSDp Ilub OSDn
wspotpracujgcego z OSP za posrednictwem tego OSDp.

17.2.1.4. W przypadku otrzymania zastrzezenia dotyczgcego poprawnosci danych pomiarowo-
rozliczeniowych zgodnie z pkt. 17.2.1.3, wlasciwy operator do 5. dnia kalendarzowego
miesigca m+3 dokonuje ponownej weryfikacji danych pomiarowo-rozliczeniowych za
miesigc rozliczeniowy m i w przypadku stwierdzenia ich niepoprawnosci przekazuje
skorygowane dane.

17.2.1.5. Po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 17.2.1.3, w przypadku gdy dostawca mocy hie
zgtosit zastrzezenia dotyczacego poprawnosci danych pomiarowo-rozliczeniowych, a
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17.2.1.6.

17.2.1.7.

17.2.1.8.

17.2.1.9.

17.2.2.
17.2.2.1.

17.2.2.2.

17.2.2.3.

takze po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 17.2.1.4, dane pomiarowo-rozliczeniowe
bedgce podstawg naliczenia kary nie bedg korygowane, a dostawca mocy oraz wiasciwy
operator tracg uprawnienie do korygowania danych pomiarowo-rozliczeniowych
stanowigcych podstawe do naliczenia kary za niewykonanie obowigzku mocowego.

W przypadku braku zastrzezenia dostawcy mocy dotyczgcego poprawnosci danych
pomiarowo-rozliczeniowych, OSP jako podstawe do naliczenia kary za niewykonanie
obowigzku mocowego przyjmuje dane, o ktérych mowa w pkt. 17.2.1.2. W przeciwnym
wypadku, OSP przyjmuje jako podstawe do naliczenia kary dane pomiarowo-rozliczeniowe
skorygowane zgodnie z pkt. 17.2.1.4.

W terminie 5 dni roboczych po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 17.2.1.4, OSP
przekazuje do dostawcy mocy informacje o wielkosci niewykonanego obowigzku
mocowego.

Kara uiszczana jest przez dostawce mocy na podstawie wystawionej przez OSP noty
ksiegowej, o ktérej mowa w pkt. 17.2.3.1.

Naliczenie kary za niewykonanie obowigzku mocowego w miesigcu m nastepuje
w miesigcu m+3, z chwilg wystawienia przez OSP noty ksiegowej, zgodnie z pkt. 17.2.3.2.

Sposob wyznaczania wielkosci kary

Kara za niewykonanie obowigzku mocowego wyznaczana jest odrebnie dla kazdej
jednostki rynku mocy, zgodnie ze wzorem:

z=j
Ky = Z max {0, (SOM, — (WSOM, + ROM, ,,, + U,)) - SK,, - H}
z=1

gdzie:

Ky — o0znacza wysokos¢ miesiecznej kary za niewykonanie obowigzku mocowego,
wyrazong w zi;

z — o0znacza kolejne okresy zagrozenia, gdzie j jest liczbg okreséw zagrozenia
w danym miesigcu;

SOM, - oznacza wolumen skorygowanego obowigzku mocowego jednostki rynku
mocy w okresie zagrozenia z, wyrazony w MW,

WSOM, - oznacza wolumen wykonania skorygowanego obowigzku mocowego

jednostki rynku mocy w okresie zagrozenia z, wyrazony w MW,

ROM,,,,— 0znacza wolumen bedacy rozliczeniem niewykonania obowigzku mocowego
poprzez dostarczenie mocy przez inng jednostke rynku mocy zgodnie z art.
48 ust. 1 pkt 2 ustawy (realokacja wielkosci wykonanego obowigzku
mocowego) w okresie zagrozenia z, wyrazony w MW;

U, — oznacza wolumen wykonania skorygowanego obowigzku mocowego, ktory
nie mogt by¢ dostarczony w zwigzku z ograniczeniami, o ktérych mowa w art.
58 ust. 4 ustawy w okresie zagrozenia z, wyznaczony zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt. 16.6, wyrazony w MW;

SK, — oznacza jednostkowg stawke kary w roku dostaw n, obliczong w sposéb
okreslony w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy,
wyrazong w zt/MW/h;

H — oznacza statg przeliczeniowg wynoszaca 1 godzine.

Na potrzeby rozliczeh dotyczgcych wykonania obowigzku mocowego w testowym okresie
zagrozenia przyjmuje sie, ze wielkos¢ SOM, jest rbwna sumie obowigzkéw mocowych
danej jednostki rynku mocy w tym testowym okresie zagrozenia.

Suma kar naliczonych dostawcy mocy w odniesieniu do jednej jednostki rynku mocy
w danym roku dostaw nie moze przekroczy¢ limitu wyznaczonego zgodnie ze wzorem:
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17.2.2.4.

17.2.3.
17.2.3.1.

17.2.3.2.

17.2.3.3.

17.2.4.
17.2.4.1.

17.2.4.2.

Lp =2 - OMpqx - Commax K

gdzie:

Lg — 0znacza najwyzszg dopuszczalng sume kar w danym roku dostaw, wyrazong
w zt;

OM,,., — Oznacza najwiekszy obowigzek mocowy jednostki rynku mocy w danym roku
dostaw, wyrazony w MW,

ommax — 0OZNAcza najwyzszg ceng zamknigcia aukcji mocy dotyczacg danego roku

dostaw, wyrazong w zZ{/MW/rok;

K — oznacza stalg przeliczeniowg wynoszaca 1 rok.

Suma kar natozonych na dostawce mocy w odniesieniu do jednej jednostki rynku mocy
w danym miesigcu roku dostaw nie moze przekroczyé limitu wyznaczonego zgodnie ze
wzorem:

1
Ly = 5’ L
gdzie:
Ly — o0znacza najwyzszg dopuszczalng sume kar w danym miesigcu dostaw,
wyrazong w zi;
Lg — o0znacza najwyzszg dopuszczalng sume kar w danym roku dostaw, obliczong

zgodnie z pkt. 17.2.2.3, wyrazong w zt.

Obieg dokumentéw ksiegowych

Dokumentem ksiegowym, ktory stanowi podstawe do naliczenia kar za niewykonanie
obowigzku mocowego jest nota ksiegowa.

W terminie 14 dni kalendarzowych od przekazania informacji o wysoko$ci kary zgodnie z
pkt. 17.2.1.4, OSP wystawia note ksiegowa, o ktérej mowa w pkt. 17.2.3.1, z terminem
ptatnosci 14 dni kalendarzowych.

Nota ksiegowa, o ktérej mowa w pkt. 17.2.3.1, jest przesytana do dostawcy mocy przez
OSP.

Kary wynikajace z op6znienia spetnienia OKM

Miesieczna wysokos¢ kary naktadanej na dostawce mocy, o ktérej mowa w art. 47 ust. 2
ustawy, obliczana jest zgodnie ze wzorem:

1000

KOKM = 0,15 n- “Lom . OMu
LH max
gdzie:
Kokum — oznacza wysoko$¢ kary naktadanej na dostawce mocy, o ktérej mowa w art.
47 ust. 2, w miesigcu m;
n — oznacza liczbe godzin w miesigcu m, w ktérych moze wystgpi¢ okres
zagrozenia;
Ly — oznacza liczbe godzin w roku, w ktérych moze wystgpic¢ okres zagrozenia;
Commq, — OZNacza najwyzszg cene zamknigcia aukcji mocy dotyczacg danego roku
dostaw, wyrazong w zt/MW/rok;
oM, — oznacza wielkos¢ obowigzku mocowego wynikajgcego z zawartej umowy

mocowe;j.

Dokumentem ksiegowym, ktéry stanowi podstawe do naliczenia kar wynikajgcych
Z opOznienia spetnienia OKM jest nota ksiegowa.
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17.2.4.3. W terminie 14 dni kalendarzowych od zakonczenia miesigca, za ktéry nalezna jest kara,
o ktorej mowa w pkt. 17.2.4.1, OSP wystawia note ksiegowa, z terminem ptatnosci 14 dni
kalendarzowych.

17.2.4.4. Nota ksiegowa, o ktérej mowa w pkt. 17.2.4.3, jest przesytana do dostawcy mocy przez
OSP.

17.3. Premia za dostarczenie mocy ponad skorygowany obowigzek mocowy
17.3.1. Zasady ogdlne naliczania premii

17.3.1.1. OSP nalicza premie, o ktdérej mowa w art. 66 ustawy, dostawcom mocy, ktérych jednostki
dostarczyty moc ponad skorygowany obowigzek mocowy w danym okresie zagrozenia:

1) w przypadku jednostek rynku mocy zlokalizowanych w systemie, ktére posiadajg
zawartg umowe mocowa;

2) w przypadku certyfikowanych jednostek rynku mocy, ktére nie byly objete umowg
mocowg na dany okres dostaw.

17.3.2. Sposoéb wyznaczania premii

17.3.2.1. Premia naliczana jest odrebnie dla kazdej jednostki rynku mocy zgodnie z ponizszym

wzorem:
, 1 Y:Zimax{0, (WSOM, — SOM, — ROM,,,,.)}
= Y —
"1+ Sy 22;11 n=" max {O, (WSOMnZ - SOM,,, — ROMWyknz)}

gdzie:

P, — 0znacza wysokosc¢ premii netto naleznej jednostce, wyrazong w zi,

Svar — oznacza stawke naleznego podatku od towarow i ustug w rozumieniu ustawy
0 podatku od towardw i ustug;

Sz — oznacza sume srodkéw pienieznych zgromadzonych z tytutu kar za
niewykonanie obowigzku mocowego w poprzednim roku dostaw, wyrazong
w zt;

z — oznacza kolejne okresy zagrozenia w poprzednim roku dostaw, gdzie j jest
taczng liczbg okreséw zagrozenia w poprzednim roku dostaw;

n — oznacza kolejne jednostki rynku mocy objete obowigzkiem mocowym
w poprzednim roku dostaw, gdzie m jest liczbg wszystkich jednostek rynku
mocy objetych obowigzkiem mocowym w poprzednim roku dostaw;

SOM, — oznacza skorygowany obowigzek mocowy danej jednostki rynku mocy
w okresie zagrozenia z, wyrazony w MW;

WSOM, - oznacza wykonanie skorygowanego obowigzku mocowego danej jednostki

rynku mocy w okresie zagrozenia z, wyrazone w MW;

ROM,,y, — oznacza wolumen wykonania skorygowanego obowigzku mocowego

wykorzystany do rozliczenia niewykonania obowigzku mocowego przez inng
jednostke rynku mocy (realokacja wielkosci wykonanego obowigzku
mocowego) w okresie zagrozenia z, wyrazony w MW,

SOM,, — oznacza skorygowany obowigzek mocowy n-tej jednostki rynku mocy
w okresie zagrozenia z, wyrazony w MW;

WSOM,, — oznacza wykonanie skorygowanego obowigzku mocowego n-tej jednostki
rynku mocy w okresie zagrozenia z, wyrazone w MW;
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17.3.2.2.

17.3.3.

17.3.3.1.
17.3.3.2.

17.3.3.3.
17.3.3.4.

17.3.3.5.

17.3.3.6.

17.3.3.7.

17.3.4.

ROMwyknz - oznacza wolumen wykonania skorygowanego obowigzku mocowego

przez n-tg jednostke rynku mocy, wykorzystany do rozliczenia niewykonania
obowigzku mocowego przez inng jednostke rynku mocy (realokacja wielko$ci
wykonanego obowigzku mocowego) w okresie zagrozenia z, wyrazony w MW.

W danym okresie rozliczeniowym, premia naliczona dostawcy mocy w odniesieniu do
jednej jednostki rynku mocy nie moze przekroczy¢ limitu wyznaczonego zgodnie ze
wzorem:

1 o«
Lp=—+—- Z{maX[O, (WSoM, — SOM, — ROM,, )] - 2 - SK,}
zZ=
gdzie:
Lp — oznacza najwyzszg dopuszczalng kwote premii w danym roku dostaw,
wyrazona w zi;
Svar — oznacza stawke naleznego podatku od towardw i ustug w rozumieniu ustawy
0 podatku od towaréw i ustug;
z — oznacza kolejne okresy zagrozenia w poprzednim roku dostaw, gdzie j jest
taczng liczbg okreséw zagrozenia w poprzednim roku dostaw;
SoM, — oznacza skorygowany obowigzek mocowy danej jednostki rynku mocy
w okresie zagrozenia z, wyrazony w MW;
WSOM, - oznacza wykonanie skorygowanego obowigzku mocowego danej jednostki

rynku mocy w okresie zagrozenia z, wyrazone w MW;

ROMWykZ— oznacza wolumen wykonania skorygowanego obowigzku mocowego

wykorzystany do rozliczenia niewykonania obowigzku mocowego przez inng
jednostke rynku mocy (realokacja wielkosci wykonanego obowigzku
mocowego) w okresie zagrozenia z, wyrazony w MW,

SK, — oznacza jednostkowg stawke kary w roku dostaw n, obliczong w sposéb
okreslony w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy,
wyrazong w zt/MW/h.

Obieg dokumentoéw ksiegowych

Dokumentem ksiegowym, ktory stanowi podstawe do wyptaty premii jest faktura.

Fakture, o ktérej mowa w pkt. 17.3.3.1, wystawia dostawca mocy, w terminie 7 dni
kalendarzowych po otrzymaniu od OSP informacji, o ktérej mowa w art. 66 ust. 6 ustawy.

Faktura wystawiana jest zgodnie z ustawg o podatku od towarow i ustug.

Faktura, o ktérej mowa w pkt. 17.3.3.1 przesytana jest do OSP zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt. 17.1.2.1 - 17.1.2.3.

W przypadku, gdy faktura, o ktérej mowa w pkt. 17.3.3.1, zostanie btednie wystawiona,
OSP wystepuje niezwtocznie do dostawcy mocy z zadaniem wystawienia faktury
korygujacej lub wystawia note korygujaca i przekazuje jg do dostawcy mocy.

Fakture korygujaca, o ktérej mowa w pkt. 17.3.3.5, wystawia dostawca mocy, w terminie
3 dni roboczych po otrzymaniu od OSP zgdania, o ktérym mowa w pkt. 17.3.3.5, i przesyta
ja do OSP zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 17.1.2.1 —17.1.2.3.

Faktura korygujgca lub nota korygujgca, o ktérych mowa w pkt. 17.3.3.5, wystawiane sg
zgodnie z ustawg o podatku od towardw i ustug.

Zasady wyptaty premii
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17.3.4.1.

17.3.4.2.

17.3.4.3.

Podmiotem odpowiedzialnym za wyptate premii jest zarzadca rozliczeh, o ktérym mowa
w art. 61 ust. 2 ustawy.

Dostawca mocy wystawia OSP fakture, o ktérej mowa w pkt. 17.3.3.1, z terminem pfatnosci
21 dni kalendarzowych od otrzymania od OSP informacji, o ktérej mowa w art. 66 ust. 6

ustawy.

OSP, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od dostawcy mocy prawidtowo
wystawionej faktury, o ktérej mowa w pkt. 17.3.3.1, lub faktury korygujacej, o ktérej mowa
w pkt. 17.3.3.5, sporzadza iprzekazuje zarzadcy rozliczen pisemng dyspozycje
zawierajgcg, w odniesieniu do kazdej jednostki rynku mocy, ktérej w danym okresie
rozliczeniowym nalezna jest premia, co najmniej:

1) nazwe dostawcy mocy,

2) kod jednostki rynku mocy,

3) numer faktury VAT wystawionej przez dostawce mocy,
4) termin pfatnosci faktury VAT,

5) tytut ptatnosci,

6) okres rozliczeniowy,

7) kwote netto oraz kwote brutto nalezng dostawcy mocy,

8) numer rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ wyptacona premia.
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18. Zasady wspétpracy z OSD

18.1. Ogodlne zasady wspoétpracy

18.1.1.

18.1.2.
18.1.3.
18.1.4.

18.1.5.

OSD na obszarze ktérego przytaczone sg lub planowane do przytgczenia jednostki fizyczne
wspotpracuje z OSP w procesie:

1) certyfikacji — poprzez bezposredni udziat;

2) przeprowadzania testu zdolnosci redukcji zapotrzebowania — poprzez przekazywanie
danych pomiarowych;

3) w procesie weryfikacji wykonania obowigzku mocowego oraz procesie rozliczen — poprzez
przekazywanie danych pomiarowych;

4) w procesie zastgpienia jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych — poprzez udziat
w weryfikacji danych i informacji dotyczacych jednostek fizycznych redukciji
zapotrzebowania, ktére zastepujg jednostke redukcji zapotrzebowania planowana;

5) przekazywania informacji o ograniczeniach sieciowych w sieci OSD i wydanych w zwigzku
z nimi poleceniach OSD, ograniczajgcych mozliwos¢ dostarczania mocy do KSE przez
jednostki fizyczne wchodzgce w skfad jednostek rynku mocy;

6) weryfikacji spetnienia wymagan, o ktérych mowa w pkt. 14.1.2.3 podpunkt 1), 14.2.3
podpunkt 2), 14.2.21 podpunkt 3) — poprzez przekazywanie danych pomiarowych.

OSDn, wspétpracuje z OSP za posrednictwem OSDp, z ktoérego siecig jest potgczony.
Komunikacja pomiedzy OSP a OSDp odbywa sie za posrednictwem rejestru.

Szczegotowe zasady dotyczgce dostepu OSDp do rejestru i sposobu obstugi rejestru OSP
przekazuje bezposrednio do OSDp.

Szczegotowe zasady wymiany informaciji pomiedzy OSDn i OSDp, na potrzeby wspétpracy
z OSP w procesach, o ktérych mowa w pkt. 18.1.1, uzgadniane sg bezposrednio pomiedzy
wiasciwymi OSDp i OSDn, z zastrzezeniem, ze:

1) czas na zajecie stanowiska przez OSDn, w przypadku potrzeby weryfikacji, uzupetnienia
lub potwierdzenia informacji przekazanych przez OSDp nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni
kalendarzowych od daty wezwania przez wtasciwego OSDp, oraz

2) czas na zajecie stanowiska przez OSDn, w przypadku potrzeby odniesienia sie do
zastrzezen do danych pomiarowo-rozliczeniowych lub uzupetnienia informaciji
przekazanych przez OSDp nie moze byé dluzszy niz 3 dni kalendarzowe od daty
wezwania przez wtasciwego OSDp, oraz

3) czas na przekazywanie przez OSDn danych pomiarowo-rozliczeniowych do OSDp musi
umozliwiaé dochowanie terminéw na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych
do OSP, okreslonych w regulaminie,

a niedostarczenie informacji przez OSDn w terminie stanowi podstawe do negatywne;j
weryfikacji przez OSDp.

18.2. Wspétpraca w ramach certyfikacji ogélnej

18.2.1.

Ztozony za posrednictwem rejestru wniosek o wpis jednostki fizycznej do rejestru, w ktérym
wnioskodawca wskazat punkty pomiarowe w sieci OSD udostepniany jest za posrednictwem
rejestru wiasciwemu OSDp w zakresie:

1) oznaczenia i adresu jednostki fizycznej,
2) oznaczenia i adresu wiasciciela jednostki fizycznej,
3) parametrow technicznych jednostki,

4) wykazu punktéw pomiarowych zlokalizowanych w sieci dystrybucyjnej danego OSDp oraz
w sieciach dystrybucyjnych OSDn wspétpracujgcych z OSP za posrednictwem tego
OSDp.
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18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

18.2.7.

18.2.8.

18.2.9.

18.2.10.

18.2.11.

OSDp z wykorzystaniem rejestru dokonujg weryfikaciji, o ktérej mowa w pkt. 6.3.3.3 w terminie
28 dni kalendarzowych od daty rozpoczecia danej certyfikacji ogdlnej, po uprzednim
pozyskaniu informacji od wiasciwych OSDn.

Za prawidtowos¢ danych i informacji przekazanych w ramach weryfikacji, o ktérej mowa
w pkt. 6.3.3.3 odpowiadajg wiasciwi OSD w zakresie informacji dotyczgcych ich sieci
i przytaczonych do nich jednostek.

W przypadku, gdy jednostka fizyczna jest przytgczona lub planowana do przytgczenia do sieci:
1) wiecej niz jednego OSDp,
2) OSDp i OSDn wspotpracujgcego z OSP za posrednictwem innego OSDp, lub

3) do sieci wiecej niz jednego OSDn wspotpracujgcych z OSP za posrednictwem wiecej niz
jednego OSDp,

kazdy wtasciwy OSDp niezaleznie dokonuje weryfikacji, o ktorej mowa w pkt. 18.2.2.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. 18.2.2, OSDp:

1) potwierdza poprawnosé i kompletno$¢ danych dotyczacych danej jednostki fizycznej,
w zakresie okreslonym w pkt. 6.3.3.3 podpunkty 1) i 2), albo wskazuje btednie
wprowadzone lub brakujgce dane,

2) wskazuje, zgodnie z najlepszg wiedzg, moc przytgczeniowg dla wszystkich PPE danej
jednostki fizycznej, w zakresie sieci tego OSDp oraz sieci OSDn wspétpracujgcych z OSP
za posrednictwem danego OSDp,

3) opcjonalnie przekazuje dodatkowe informacje, ktére moga wesprze¢ OSP w procesie
podejmowania decyzji dotyczacej wpisania jednostki fizycznej do rejestru.

W przypadku, gdy OSDp potwierdzi poprawnosc¢ i kompletnos¢ danych dotyczacych danej
jednostki fizycznej, OSP uznaje wniosek o wpis do rejestru za kompletny, w czesci ktorej
podlegat opiniowaniu przez danego OSDp oraz OSDn wspoipracujgcych z OSP za jego
posrednictwem.

W przypadku wskazania przez OSDp btednych lub niekompletnych danych, zgodnie
z pkt. 18.2.4 podpunkt 1), informacje przekazane przez OSDp sg podstawg dla OSP do
wezwania wnioskodawcy do uzupetnienia lub skorygowania wniosku, a wskazane przez
OSDp btedy lub braki stanowig wade wniosku.

Po otrzymaniu za posrednictwem rejestru uzupetnionego lub skorygowanego wniosku, OSDp
w terminie 5 dni roboczych za posrednictwem rejestru przekazuje OSP wynik powtornej
weryfikacji.

Jezeli w wyniku powtornej weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. 18.2.8, OSDp stwierdzi:

1) prawidtowe uzupetnienie lub skorygowanie wniosku o wpis do rejestru — OSP uznaje
whniosek o wpis do rejestru za kompletny i prawidtowy w czesci ktérej podlegat opiniowaniu
przez tego OSDp, albo

2) nieprawidtowe uzupetnienie lub brak skorygowania wniosku o wpis do rejestru — OSP
uznaje wniosek odpowiednio za niekompletny lub btedny.

Rozpatrujgc wniosek o wpis do rejestru, w przypadku jednostek, ktére dokonajg zgtoszenia,
o ktérym mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 9) lit. a), wlkasciwy OSDp moze dodatkowo
weryfikowac spetnianie w roku dostaw przez ukfady pomiarowo-rozliczeniowe wymogow
technicznych, o ktérych mowa w pkt. 21, niezbednych do poprawnego prowadzenia rozliczenh
w zakresie punktéw pomiarowych wskazanych dla danej jednostki fizyczne;.

Weryfikacja, o ktérej mowa w pkt. 18.2.10, o ile zostanie przeprowadzona i zostanie
zakonczona z wynikiem pozytywnym, traktowana jest na etapie certyfikacji do aukcji mocy
jako potwierdzenie spetnienia wymagan, o ktorych mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 4) lub 5)
albo pkt. 7.4.2.14 podpunkt 5) lub 6) w odniesieniu do punktéw pomiarowych danej jednostki
fizycznej w zakresie odpowiedzialnosci danego OSDp.
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18.3. Wspotpraca w ramach zastgpienia jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych

18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.

18.3.4.

18.3.5.

18.3.6.

18.3.7.

18.3.8.

Ztozony za posrednictwem rejestru wniosek o zastgpienie jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania udostepniany jest za
posrednictwem rejestru wtasciwemu OSDp w zakresie dotyczacym jednostek fizycznych, dla
ktérych wskazano punkty pomiarowe w sieci dystrybucyjnej danego OSDp lub sieciach
dystrybucyjnych OSDn wspoétpracujacych z OSP za posrednictwem danego OSDp, na
zasadach analogicznych jak dla procesu certyfikacji ogélne;.

OSDp z wykorzystaniem rejestru dokonujg weryfikacji wniosku o zastgpienie jednostki redukcji
zapotrzebowania planowanej jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania, w swoim
zakresie, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego przekazania.

W ramach weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. 18.3.2, OSDp dokonuje weryfikaciji:

1) danych i parametréw dotyczacych jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania,
analogicznie jak dla pkt. 6.3.3.3, oraz

2) spetniania w roku dostaw przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe w punktach
pomiarowych w sieci tego OSDp oraz w sieciach OSDn wspotpracujgcych za
posrednictwem tego OSDp wymogoéw technicznych, o ktéorych mowa w pkt. 21,
niezbednych do poprawnego prowadzenia rozliczen.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. 18.3.2, OSDp:

1) potwierdza poprawnosé i kompletno$¢ danych dotyczacych danej jednostki fizycznej,
w zakresie okreslonym w pkt. 6.3.3.3 podpunkty 1) i 2), albo wskazuje bftednie
wprowadzone lub brakujgce dane;

2) potwierdza spetnianie w roku dostaw przez ukfady pomiarowo-rozliczeniowe w PPE
w sieci tego OSDp oraz w sieciach OSDn wspotpracujgcych za posrednictwem tego
OSDp wymogoéw technicznych, o ktérych mowa w pkt. 21, niezbednych do poprawnego
prowadzenia rozliczen lub informuje o niespetnianiu tych wymogoéw;

3) wskazuje, zgodnie z najlepszg wiedza, moc przytaczeniowg dla wszystkich punktow
pomiarowych danej jednostki fizycznej, w zakresie sieci tego OSDp oraz sieci OSDn
wspotpracujacych z OSP za posrednictwem danego OSDp;

4) opcjonalnie przekazuje dodatkowe informacje, ktére mogg wesprze¢ OSP w procesie
podejmowania decyzji dotyczgcej zastgpienia jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej.

W przypadku, gdy OSDp potwierdzi poprawnos¢ i kompletno$§é danych dotyczgcych danej
grupy jednostek fizycznych, OSP uznaje wniosek o zastgpienie jednostki redukcji
zapotrzebowania planowanej za kompletny, w czesci ktérej podlegat opiniowaniu przez
danego OSDp.

W przypadku wskazania przez OSDp btednych lub niekompletnych danych, zgodnie z pkt.
18.3.4 podpunkt 1) lub 2), informacje przekazane przez OSDp sg podstawg dla OSP do
wezwania wnioskodawcy do uzupetnienia lub skorygowania wniosku, a wskazane przez
OSDp btedy lub braki stanowig wade wniosku.

Po otrzymaniu uzupetnionego lub skorygowanego wniosku, OSDp w terminie 5 dni roboczych
za posrednictwem rejestru przekazuje OSP wynik powtérnej weryfikaciji.

Jezeli w wyniku powtdrnej weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. 18.3.7, OSDp stwierdzi:

1) prawidtowe uzupetnienie lub skorygowanie wniosku o zastgpienie jednostki redukciji
zapotrzebowania planowanej — OSP uznaje wniosek za kompletny i prawidtowy w czesci
ktérej podlegat opiniowaniu przez OSDp, albo

2) nieprawidtowe uzupeinienie lub brak skorygowania wniosku o zastgpienie jednostki
redukcji zapotrzebowania planowanej — OSP uznaje wniosek odpowiednio za
niekompletny lub btedny.
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18.4. Przekazywanie danych pomiarowych na potrzeby weryfikacji wykonania obowigzku
mocowego, testowego okresu zagrozenia oraz procesu rozliczen

18.4.1.

18.4.2.

18.4.3.
18.4.4.

18.4.5.

18.4.6.

18.4.7.

18.4.8.

18.4.9.

18.4.10.

18.4.11.

18.4.12.

18.4.13.

18.4.14.

18.4.15.

Podstawg do rozliczenia wykonania obowigzku mocowego jednostki rynku mocy przytgczonej
do sieci dystrybucyjnej sg dane pomiarowo-rozliczeniowe dostarczane OSP przez OSDp,
wlasciwego ze wzgledu na lokalizacje jednostek fizycznych wchodzgcych w sktad jednostki
rynku mocy. Dostarczane dane obejmuja:

1) dane pomiarowo-rozliczeniowe pochodzgce ze wszystkich punktéw pomiarowych w sieci
dystrybucyjnej wskazanych dla danej jednostki fizycznej w ramach procesu certyfikacji
ogolnej,

2) dane pomiarowe, dotyczace ilosci energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach kazdego
generatora wchodzgcego w sktad jednostki fizycznej aktywnie uczestniczgcej
w bilansowaniu KSE w ramach mechanizmu centralnego bilansowania, o ktérych mowa
w pkt. 16.2.10.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dotyczgce ilosci dostaw energii elektrycznej dla
poszczegoblnych punktow pomiarowych pozyskiwane sg i przekazywane do OSP
Z rozdzielczoscig godzinowg dla wszystkich jednostek rynku mocy certyfikowanych na dany
rok dostaw. Rozpoczecie i zakonczenie przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych
odbywa sie po otrzymaniu przez OSDp od OSP stosownych komunikatéow w systemie WIRE,
zawierajgcych date rozpoczecia lub date zakonczenia dotyczacg poszczegdinych punktéw
poboru energii.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe przekazywane sg do OSP przez OSDp w trybie dobowym.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe przekazywane sg przez OSDn do OSDp w trybie dobowym,
z zastrzezeniem pkt. 18.1.5 podpunkt 3).

OSD udostepniajg OSP nieodptatnie dane pomiarowo-rozliczeniowe na potrzeby weryfikacji
wykonania obowigzku mocowego oraz procesu rozliczen.

OSDn nieodptatnie przekazujg do OSDp dane pomiarowo-rozliczeniowe na potrzeby
weryfikacji wykonania obowigzku mocowego oraz procesu rozliczen.

OSDp identyfikuje jednostki rynku mocy objete obowigzkiem mocowym z wykorzystaniem
rejestru.

W przypadku, gdy jednostka rynku mocy jest przytgczona do wiecej niz jednego OSDp, kazdy
OSDp przesyta dane pomiarowo-rozliczeniowe, w zakresie punktéw pomiarowych
zlokalizowanych w swojej sieci dystrybucyjnej oraz w zakresie punktéw pomiarowych
w sieciach dystrybucyjnych OSDn wspdtpracujgcych z OSP za posrednictwem tego OSDp.

OSDp przekazuje do OSP godzinowe dane pomiarowo-rozliczeniowe poprzez system WIRE,
na zasadach okreslonych w IRIESP. Dane te sg przekazywane dla kazdego punktu
pomiarowego, oddzielnie dla energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej i oddanej do
sieci dystrybucyjnej, z doktadnoscig do 1 kWh.

Przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych odbywa sie w trybie wstepnym oraz trybie
podstawowym.

W trybie wstepnym, OSDp przekazuje OSP dane godzinowe dla doby d od doby d+1 do doby
d+4.

Po zakonczeniu miesigca m, OSDp dokonuje ponownej weryfikacji przekazanych do OSP
w trybie wstepnym danych pomiarowo-rozliczeniowych za okres miesigca m i w razie
koniecznosci przekazuje zweryfikowang wersje tych danych.

W trybie podstawowym, OSDp przekazuje OSP dane pomiarowo-rozliczeniowe za miesigc
m od 1. do 5. dnia kalendarzowego miesigca m+1.

Po zakonczeniu miesigca m+1, OSDp dokonuje ponownej weryfikacji przekazanych do OSP
w trybie podstawowym danych pomiarowo-rozliczeniowych za okres miesigca m i w razie
koniecznosci przekazuje zweryfikowang wersje tych danych (tryb dodatkowy).

W trybie dodatkowym, OSDp przekazuje OSP dane pomiarowo-rozliczeniowe za miesigc
m od 1. do 5. dnia kalendarzowego miesigca m+2.
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18.4.16.

18.4.17.

18.4.18.

18.4.19.

W przypadku braku przekazania przez OSDp danych pomiarowo-rozliczeniowych w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w pkt. 18.4.13 lub dodatkowym, o ktérym mowa w pkt. 18.4.15,
do rozliczen przyjmuje sie odpowiednio najnowsze dane, o ktérych mowa w pkt. 18.4.11 albo
w pkt. 18.4.13.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dotyczgce miesigca m OSP za posrednictwem rejestru
udostepnia dostawcom mocy, w zakresie dotyczgcym ich jednostek, do 7. dnia
kalendarzowego miesigca m+2.

W przypadku kiedy, zgodnie z pkt. 17.1.5.4 podpunkt 3) oraz pkt. 17.2.1.3 podpunkt 3),
dostawca mocy zgtosi zastrzezenia do danych pomiarowo-rozliczeniowych udostepnionych
zgodnie z pkt. 18.4.17, OSP niezwtocznie przekazuje zgtoszone zastrzezenia do wtasciwego
OSDp.

Zgtoszone zastrzezenie rozpatrywane jest przez OSDp we wspotpracy z wtasciwym OSDn
poprzez ponowng weryfikacje danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych w trybie
podstawowym i ewentualne przekazanie do OSP skorygowanych danych pomiarowo-
rozliczeniowych do 5. dnia kalendarzowego miesigca m+3.

18.5. Przekazywanie danych pomiarowych na potrzeby przeprowadzenia testu redukcji
zapotrzebowania

18.5.1.

18.5.2.

18.5.3.

18.5.4.

Jezeli jest to tylko technicznie mozliwe OSDp dostarczajg OSP dane pomiarowo-rozliczeniowe
dotyczace jednostek fizycznych redukciji zapotrzebowania wchodzgcych w sktad jednostki
rynku mocy redukcji zapotrzebowania, dla ktorej przeprowadzany jest test redukciji
zapotrzebowania, w trybie i na zasadach opisanych w pkt. 18.4.

Jezeli dane pomiarowo-rozliczeniowe dotyczace jednostek fizycznych  redukgji
zapotrzebowania wchodzgcych w skiad jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, dla
ktérej przeprowadzany jest test redukcji zapotrzebowania, nie sg przekazywane w trybie i na
zasadach opisanych w pkt. 18.4, OSDp udostepniajg wiasciwe dane na wniosek OSP,
w formie uzgodnionej w trybie roboczym pomiedzy OSP a danym OSDp, nie pézniej jednak
niz w terminie 5 dni roboczych od chwili wystgpienia o udostepnienie danych pomiarowo-
rozliczeniowych.

OSD udostepniajg OSP nieodptatnie dane pomiarowo-rozliczeniowe na potrzeby
przeprowadzenia testu redukcji zapotrzebowania.

OSDn nieodptatnie przekazujg do OSDp dane pomiarowo-rozliczeniowe na potrzeby
przeprowadzenia testu redukcji zapotrzebowania.

18.6. Przekazywanie informacji o ograniczeniach sieciowych oraz poleceniach OSD

18.6.1.

18.6.2.

18.6.3.

OSD przekazujg do OSP informacje o ograniczeniach sieciowych w sieciach OSD i wydanych
w zwigzku z nimi poleceniach OSD, ograniczajgcych mozliwos¢ dostarczania mocy do KSE
przez jednostki fizyczne wchodzace w skiad jednostek rynku mocy, za posrednictwem
odpowiednich OSDp.

Informacje, o ktdrych mowa w pkt. 18.6.1 przekazywane sg elektronicznie za posrednictwem
rejestru lub z wykorzystaniem innych systeméw teleinformatycznych.

Informacje, o ktérych mowa w pkt. 18.6.1 przekazywane sg przez wtasciwych OSDp:

1) na potrzeby weryfikacji okreséw zagrozenia i testowych okreséw zagrozenia — nie pozniej
niz do 5. dnia kalendarzowego miesigca nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczg;

2) na potrzeby publikacji informacji, o ktérych mowa w pkt. 16.3.1.1 podpunkt 3):

a. dla déb od dnia d+1 do d+10 — z rozdzielczo$cig godzinowa, nie rzadziej niz raz na
7 dni kalendarzowych, gdzie d jest dniem przekazania informacji;

b. dla déb od d+11 do r+5 — jako prognozowang warto$¢ srednig w poszczegdélnych
tygodniach, nie rzadziej niz raz w miesigcu, gdzie d jest dniem przekazania informacji,
r jest rokiem, w ktérym przekazywana jest informacja.
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18.6.4.

18.6.5.

Na potrzeby identyfikacji okreséw zagrozenia i testowych okreséw zagrozenia przez OSD,
OSP przekazuje do wiasciwych OSDp informacje o ich ogtoszeniu. Informacje te sg
przekazywane przez OSDp do wtasciwych OSDn jezeli dotyczg jednostek zlokalizowanych
w ich sieciach.

Szczegotowe zasady wspdtpracy w zakresie wymiany informaciji, o ktérych mowa w pkt. 18.6.1
uzgadniane sg pomiedzy OSP a wtasciwymi OSDp.

18.7. Przekazywanie danych pomiarowych na potrzeby weryfikacji oswiadczenia
potwierdzajgcego dostarczanie mocy do systemu przez jednostke rynku mocy w procesie
monitorowania realizacji uméw mocowych

18.7.1.

18.7.2.

18.7.3.

18.7.4.

Jezelijest to tylko technicznie mozliwe OSDp dostarczajg OSP dane pomiarowo-rozliczeniowe
dotyczace jednostek fizycznych wytworczych wchodzacych w skitad jednostek rynku mocy
wytwérczych, dla ktérych weryfikowane jest oswiadczenie potwierdzajgce dostarczenie mocy
do systemu, o ktérym mowa w pkt. 14.1.2.3 podpunkt 1), 14.2.3 podpunkt 2), 14.2.21 podpunkt
3), w trybie i na zasadach opisanych w pkt. 18.4.

Jezeli dane pomiarowo-rozliczeniowe dotyczgce jednostek fizycznych wytwérczych
wchodzgcych w skiad jednostek rynku mocy wytwoérczych, dla ktérych weryfikowane jest
oswiadczenie potwierdzajgce dostarczenie mocy do systemu, o ktérym mowa w pkt. 14.1.2.3
podpunkt 1), 14.2.3 podpunkt 2), 14.2.21 podpunkt 3), nie sg przekazywane w trybie i na
zasadach opisanych w pkt. 18.4, OSDp udostepniajg wiasciwe dane na wniosek OSP,
w formie uzgodnionej w trybie roboczym pomiedzy OSP a danym OSDp, nie pozniej jednak
niz w terminie 5 dni roboczych od chwili wystgpienia o udostepnienie danych pomiarowo-
rozliczeniowych.

OSD udostepniajg OSP nieodptatnie dane pomiarowo-rozliczeniowe na potrzeby weryfikacji
oswiadczenia potwierdzajgcego dostarczenie mocy do systemu, o ktérym mowa w pkt.
14.1.2.3 podpunkt 1), 14.2.3 podpunkt 2), 14.2.21 podpunkt 3).

OSDn nieodptatnie przekazujg do OSDp dane pomiarowo-rozliczeniowe na potrzeby
weryfikacji oswiadczenia potwierdzajgcego dostarczenie mocy do systemu, o ktérym mowa
w pkt. 14.1.2.3 podpunkt 1), 14.2.3 podpunkt 2), 14.2.21 podpunkt 3).
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19. Postepowanie reklamacyjne

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Whnioskodawca lub, odpowiednio, dostawca mocy moze ztozy¢ reklamacje wobec dokonanego
przez OSP wpisu w rejestrze dotyczgcego:

1) odmowy wpisania jednostki fizycznej do rejestru — w terminie 4 dni roboczych od dokonania
wpisu;

2) dokonania wpisu do rejestru z danymi odmiennymi od tresci wniosku o wpis do rejestru —
w terminie 4 dni roboczych od dokonania wpisu;

3) odmowy wydania certyfikatu — w terminie 4 dni roboczych od dokonania wpisu;

4) tresci wydanego certyfikatu — w terminie 4 dni roboczych od dokonania wpisu;

5) odmowy zastgpienia jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej jednostkg lub
jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania — w terminie 4 dni roboczych od dokonania
wpisu;

6) dokonania wpisu do rejestru, o ktérym mowa w pkt. 14.3.12 — w terminie 5 dni roboczych od
dokonania wpisu;

7) sprzeciwu wobec transakcji na rynku wtérnym zgodnie z pkt. 12.10 — w terminie 2 dni
roboczych od dokonania wpisu;

8) zastrzezenia wobec informacji, o ktérej mowa w pkt. 16.6.3 — w terminie 4 dni roboczych od
dokonania wpisu;

9) negatywnej weryfikacji wniosku o zwrot uzasadnionych kosztéw, o ktérym mowa w pkt.
16.8.1.14 — w terminie 4 dni roboczych od dokonania wpisu.

Whnioskodawca lub dostawca mocy skfadajac reklamacje przekazuje swoje stanowisko oraz
ewentualnie dodatkowe informacje, wyjasnienia lub dokumenty, poprzez rejestr.

OSP rozpatruje ztozong reklamacje w terminie:
1) w przypadkach okreslonych w pkt. 19.1 podpunkty 1) — 6), 8) — 9) — 7 dni kalendarzowych;
2) w przypadku okreslonym w pkt. 19.1 podpunkt 7) — 5 dni kalendarzowych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamaciji OSP dokonuje wpisu w rejestrze zgodnego
ze stanowiskiem wnioskodawcy lub dostawcy mocy oraz informuje go o pozytywnym
rozstrzygnieciu poprzez powiadomienie wysytane automatycznie na adres e-mail uzytkownika
rejestru.

W wyniku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, OSP odmawia uwzglednienia reklamacji, o czym
informuje wnioskodawce lub dostawce mocy poprzez wpis w rejestrze. Dodatkowo OSP przesyta
powiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail. W przypadku odmowy
uwzglednienia reklamacji OSP w informacji o sposobie jej rozpatrzenia wskazuje przyczyny
rozstrzygniecia.
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20. Zmiany

20.1. Zasady ogélne

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

20.1.4.

Niniejszy rozdziat dotyczy:

1) zmian wtascicielskich,

2) zmian parametrow technicznych,

3) zmian w konfiguracji punktéw pomiarowych,

4) zmian nazw podmiotéw badz danych kontaktowych,
5) zmian w numeracji punktéw pomiarowych,

w zakresie jednostek fizycznych, w odniesieniu do ktérych we wniosku o wpis do rejestru
ztozono o$wiadczenie o zamiarze udziatu w aukcji mocy oraz jednostek fizycznych, ktére
zamierzajg uczestniczy¢ w rynku wtérnym na dany rok dostaw, oraz

6) zmian danych dotyczgcych dostawcow mocy.

Jednostki fizyczne, ktére w danym roku uczestniczg wytgcznie w certyfikacji ogolnej, zgtaszaja
informacje o zmianie danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru w najblizszej certyfikaciji
ogolne;j.

Informacje o zaistnieniu zmian, o ktérych mowa w pkt. 20.1.1 podpunkty 1) — 4) i 6),
przekazywane sg odpowiednio przez wiasciciela jednostki fizycznej, podmiot upowazniony
przez wtasciciela lub dostawce mocy:

1) z wykorzystaniem rejestru albo na adres e-mail wskazany przez OSP — jezeli rejestr nie
udostepnia stosownych funkcjonalnosci;

2) niezwiocznie po uzyskaniu wpisu do rejestru — w przypadku zmian powstatych w czasie
trwania certyfikacji ogoine;;

3) w terminie do 7 dni kalendarzowych od powzigcia informacji o zmianie — w przypadku
zmian powstatych po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Informacje o zmianie numeraciji punktow pomiarowych, o ktérych mowa w pkt. 20.1.1 podpunkt
5), zgtaszane sg zgodnie z pkt. 20.5.

20.2. Zmiana wiasciciela jednostki fizycznej

20.2.1.

20.2.2.

20.2.3.

Informacje o zmianie wtasciciela jednostki fizycznej przekazuje:

1) nowy wiasciciel jednostki fizycznej — w przypadku zmian powstatych przed rozpoczeciem
certyfikacji do aukcji;

2) dostawca mocy — w przypadku zmian powstatych po rozpoczeciu danej certyfikacji do
aukcji mocy.

Informacja o zmianie wtasciciela, o ktérej mowa w pkt. 20.2.1 podpunkt 1) zawiera informacje,
0 ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkty 1) i 2) oraz date zmiany wiasciciela jednostki
fizycznej.

Informacja o zmianie wtasciciela, o ktérej mowa w pkt. 20.2.1 podpunkt 2) zawiera:
1) informacje o ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkty 1) i 2) oraz date zmiany wiasciciela
jednostki fizycznej;

2) dokumenty potwierdzajgce upowaznienie do dysponowania jednostkami fizycznymi
ztozone zgodnie z pkt. 4.1.9 podpunkt 2) — jezeli dostawca mocy nie jest juz wtascicielem
jednostek fizycznych wchodzgcych w skitad jednostki rynku mocy;

3) upowaznienie dla uzytkownika rejestru do reprezentowania dostawcy mocy
tj. petnomocnictwo ztozone zgodnie z pkt. 4.1.6 — jezeli uzytkownik rejestru nie jest
dostawcg mocy lub nie jest osobg upowazniong do jednoosobowej reprezentacji dostawcy
mocy zgodnie z ogélnymi zasadami.
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20.2.4.

20.2.5.

20.2.6.

20.2.7.

20.2.8.

20.2.9.

Ztozenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 20.2.2 oraz pkt. 20.2.3, potwierdzane jest
informacjg w rejestrze.

OSP w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji, o ktérych mowa w pkt. 20.2.2
lub pkt. 20.2.3, weryfikuje ich zawarto$¢ pod katem kompletno$ci oraz zgodnoSci
przekazanych danych z danymi rejestrowymi poszczegdélnych podmiotéw.

Pozytywna weryfikacja informaciji, o ktérych mowa w pkt. 20.2.2 oraz pkt. 20.2.3, potwierdzana
jest informacjg w rejestrze.

W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci dokumentéw lub watpliwosci w zakresie ich
tresci, OSP za pomocg rejestru wzywa wtasciciela lub dostawce mocy do ich uzupetnienia,
wyznaczajgc termin nie krétszy niz 3 dni robocze.

Jesli w wyniku powtoérnej weryfikacji dokumentéw OSP stwierdzi:
1) poprawnos¢ przestanych dokumentéw — OSP potwierdza zmiane wtascicielskg, albo
2) niepoprawnosc¢ przestanych dokumentéw — OSP nie potwierdza zmiany wtascicielskiej.

Zmiana danych wiasciciela jednostki fizycznej potwierdzana jest informacjg w rejestrze.

20.3. Zmiany parametrow jednostki fizycznej

20.3.1.

20.3.2.

20.3.3.

20.3.4.

20.3.5.

20.3.6.

20.3.7.

20.3.8.

Informacja o zmianie parametréw jednostki fizycznej zawiera co najmniej:

1) nazwe jednostki;

2) kod jednostki, nadany przez rejestr;

3) nazwy parametrow technicznych jednostki fizycznej, ktérych wartosci ulegty zmianie;
4) nowe wartosci parametréw technicznych jednostki fizycznej.

Informacje o zmianie parametréw jednostki fizycznej przekazuje:

1) wtasciciel jednostki fizycznej — w przypadku zmian powstatych przed rozpoczeciem
certyfikacji do aukcj;
2) dostawca mocy — w przypadku zmian powstatych po rozpoczeciu certyfikacji do aukgji.

Ztozenie przez wiasciciela jednostki fizycznej lub przez dostawce mocy dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 20.3.1, potwierdzane jest informacjg w rejestrze.

OSP w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w pkt.
20.3.1, weryfikuje ich zawarto$¢ pod katem kompletnosci.

Pozytywna weryfikacja informacji, o ktérej mowa w pkt. 20.3.1, potwierdzana jest informacjg
W rejestrze.

W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci dokumentéw lub watpliwosci w zakresie ich
treéci, OSP za pomocg rejestru wzywa do ich uzupetnienia, wyznaczajac termin nie krotszy
niz 3 dni robocze.

Jesli w wyniku powtoérnej weryfikacji dokumentéw OSP stwierdzi:

1) poprawnos¢ przestanych dokumentow — OSP potwierdza zmiane parametréw jednostki
fizycznej, albo

2) niepoprawnos$¢ przestanych dokumentéw — OSP nie potwierdza zmiany parametrow
jednostki fizycznej.

Zmiana parametrow jednostki fizycznej potwierdzana jest informacja w rejestrze,
z zastrzezeniem, ze zmiana taka nie wptywa na prawa i obowigzki wynikajgce z zawartej
umowy mocowej lub wydanego dla jednostki rynku mocy certyfikatu, w tym w szczegdlnosci
nie wptywa na korekcyjny wspoétczynnik dyspozycyjnosci oraz moc osiggalng netto.
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20.4. Zmiany w konfiguracji punktéw pomiarowych

20.4.1.

20.4.2.

20.4.3.

20.4.4.

20.4.5.

20.4.6.

20.4.7.

20.4.8.

20.4.9.

20.4.10.

20.4.11.

Zmiany w konfiguracji punktéw pomiarowych (punktéw poboru energii elektrycznej lub miejsc
dostarczania energii elektrycznej) jednostki fizycznej wchodzgcej w sktad jednostki rynku
mocy, w tym w szczegdlnodci w zakresie dodania lub usuniecia punktéw pomiarowych
dotyczacych tej jednostki, mozliwe sg pod warunkiem utrzymania spetnienia warunku
kompletnosci ukfadu zasilania danej jednostki fizycznej i spetniania przez uktady pomiarowe
w punktach pomiarowych wymogow technicznych, o ktérych mowa w pkt. 21.

Informacje o zmianie w konfiguracji punktéw pomiarowych do OSP przekazuje:
1) wilasciwy OSDp, lub

2) za posrednictwem rejestru wiasciciel jednostki fizycznej — w przypadku zmian powstatych
przed rozpoczeciem certyfikacji do aukcji, albo

3) za posrednictwem rejestru dostawca mocy — w przypadku zmian powstatych po
rozpoczeciu certyfikacji do aukcji.

Informacja o zmianie w konfiguracji punktéw pomiarowych jednostki fizycznej wchodzacej
w sktad jednostki rynku mocy zawiera co najmniej:

1) nazwe jednostki;
2) kod jednostki, nadany przez rejestr;

3) w przypadku jednostek fizycznych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej — informacje,
0 ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 6);

4) w przypadku jednostek fizycznych przytgczonych do sieci przesytowej — informacje,
0 ktérych mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 7).

W przypadku otrzymania informacji o zmianie konfiguracji punktéw pomiarowych od
wiasciwego OSDp — OSP moze samodzielnie uwzgledni¢ przedmiotowe zmiany.

Ztozenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 20.4.2 podpunkt 2) lub 3), potwierdzane jest
informacjg w rejestrze.

W przypadku otrzymania informagiji, o ktérej mowa w pkt. 20.4.2 podpunkt 2) lub 3), OSP we
wspotpracy z wtasciwym OSDp w terminie 14 dni kalendarzowych, weryfikuje ja pod katem
kompletnosci oraz spetniania przez uktady pomiarowe w punktach pomiarowych wymogéw
technicznych, o ktérych mowa w pkt. 21.

Pozytywna weryfikacja informacji, o ktérej mowa w pkt. 20.4.2 podpunkt 2) lub 3),
potwierdzana jest informacjg w rejestrze.

W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci dokumentéw, braku spetnienia przez uktady
pomiarowe w punktach pomiarowych wymogéw technicznych, o ktérych mowa w pkt. 21, lub
watpliwosci w zakresie ich tresci, OSP za pomoca rejestru wzywa wtasciciela jednostki
fizycznej lub dostawce mocy do ich uzupetnienia, wyznaczajgc termin nie krétszy niz 3 dni
robocze.

Jesli w wyniku powtoérnej weryfikacji dokumentéw OSP stwierdzi:

1) poprawnosc¢ przestanych dokumentéw i spetnienie przez uktady pomiarowe w punktach
pomiarowych wymogow technicznych, o ktérych mowa w pkt. 21 — OSP potwierdza
zmiane konfiguracji punktow pomiarowych jednostki fizycznej, albo

2) niepoprawnos¢ przestanych dokumentéw lub niespetnienie przez uktady pomiarowe
w punktach pomiarowych wymogéw technicznych, o ktérych mowa w pkt. 21 — OSP nie
potwierdza zmiany konfiguracji punktéw pomiarowych jednostki fizycznej.

W przypadku jednostek fizycznych przytgczonych do sieci przesytowej, OSP moze
samodzielnie dokona¢ zmiany w rejestrze informacji dotyczgcej miejsc dostarczania energii
jednostki fizycznej.

Zmiana w konfiguracji punktéw pomiaru energii bgdz miejsca dostarczania energii jednostki
fizycznej potwierdzana jest informacjg w rejestrze.
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20.5. Zmiana numeracji punktow pomiarowych

20.5.1.

20.5.2.

Informacje o zmianie numeracji punktéw pomiarowych, o ktérej mowa w pkt. 20.1.1 podpunkt
5):

1) OSDn przekazuje do wtasciwego OSDp, w trybie uzgodnionym pomiedzy stronami, nie
pdzniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia danej zmiany;

2) wiasciwy OSDp przekazuje do OSP, za posrednictwem rejestru lub w innej formie
uzgodnionej pomiedzy stronami, nie pdzniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od
zaistnienia danej zmiany, w tym w zakresie zmian, o ktérych mowa w podpunkcie 1).

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 20.5.1 OSP i wiasciwi OSD uwzgledniajg w konfiguraciji
systemow wykorzystywanych do przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych oraz
w rejestrze.

20.6. Zmiana danych podmiotu

20.6.1.

20.6.2.

20.6.3.

20.6.4.

20.6.5.

20.6.6.

20.6.7.

20.6.8.

20.6.9.

Informacja o zmianie:
1) nazwy wiasciciela jednostki fizycznej, albo
2) siedziby wiasciciela jednostki fizycznej, albo
3) danych kontaktowych wiasciciela jednostki fizycznej,
zawiera odpowiednio:
4) nowag nazwe wiasciciela jednostki fizycznej, albo
5) nowe dane adresowe siedziby wtasciciela jednostki fizycznej, albo
6) nowe dane kontaktowe wtasciciela jednostki fizycznej.
Informacje o zmianach, o ktérych mowa w pkt. 20.6.1 przekazuje:

1) wtasciciel jednostki fizycznej — w przypadku zmian powstatych przed rozpoczeciem
certyfikacji do aukcj;

2) dostawca mocy — w przypadku zmian powstatych po rozpoczeciu certyfikacji do aukgji.

Ztozenie przez wiasciciela jednostki fizycznej lub przez dostawce mocy informacji, o ktorej
mowa w pkt. 20.6.1, potwierdzane jest informacjg w rejestrze.

OSP w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji, o ktérej mowa w pkt. 20.6.1,
weryfikuje jej zawartos¢ pod katem kompletnosci i poprawnosci.

Pozytywna weryfikacja informacji, o ktérej mowa w pkt. 20.6.1, potwierdzana jest informacjg
W rejestrze.

W przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentéw lub watpliwosci w zakresie ich tresci,
OSP za pomocg rejestru wzywa do ich uzupetnienia, wyznaczajgc termin nie krétszy niz 3 dni
robocze.

Jesli w wyniku powtoérnej weryfikacji dokumentéw OSP stwierdzi:

1) poprawnosc¢ przestanych dokumentow — OSP potwierdza zmiane informacji, o ktérej
mowa w pkt. 20.6.1, albo

2) niepoprawnos¢ przestanych dokumentéw — OSP nie potwierdza zmiany informaciji,
o ktorej mowa w pkt. 20.6.1.

Zmiana danych dotyczgcych wtasciciela jednostki fizycznej potwierdzana jest informacja
w rejestrze.

Informacja o zmianie:
1) nazwy dostawcy mocy, albo
2) siedziby dostawcy mocy, albo

3) danych kontaktowych dostawcy mocy, albo
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20.6.10.
20.6.11.

20.6.12.

20.6.13.

20.6.14.

20.6.15.

20.6.16.

4) numeru rachunku bankowego dostawcy mocy, o ktérym mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 2)
lit. j),
zawiera odpowiednio:

5) nowa nazwe dostawcy mocy, albo

6) nowe dane adresowe siedziby dostawcy mocy, albo

7) nowe dane kontaktowe dostawcy mocy, albo

8) nowy numer rachunku bankowego dostawcy mocy.

Informacje o zmianach, o ktérych mowa w pkt. 20.6.9, przekazuje dostawca mocy.

Ztozenie przez dostawce mocy informaciji, o ktérej mowa w pkt. 20.6.9, potwierdzane jest
informacjg w rejestrze.

OSP w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji, o ktérej mowa w pkt. 20.6.9,
weryfikuje jej zawartos¢ pod katem kompletnosci i poprawnosci.

Pozytywna weryfikacja informacji, o ktérej mowa w pkt. 20.6.9, potwierdzana jest informacjg
w rejestrze.

W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci dokumentéw lub watpliwosci w zakresie ich
tresci, OSP za pomocg rejestru wzywa do ich uzupetnienia, wyznaczajgc termin nie krotszy
niz 3 dni robocze.

Jesli w wyniku powtoérnej weryfikacji dokumentéw OSP stwierdzi:

1) poprawnos$é przestanych dokumentow — OSP potwierdza zmiane informaciji, o ktorej
mowa w pkt. 20.6.9, albo

2) niepoprawnos¢ przestanych dokumentéw — OSP nie potwierdza zmiany informacji,
o ktérej mowa w pkt. 20.6.9.

Zmiana danych, o ktérych mowa w pkt. 20.6.9, potwierdzana jest informacjg w rejestrze.
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21. Wymogi techniczne niezbedne do poprawnego prowadzenia rozliczen

21.1. W celu umozliwienia realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy OSP
oraz OSDp wtasciwi ze wzgledu na lokalizacje jednostki fizycznej wystawiajg potwierdzenia
spetniania wymogéw technicznych, niezbednych do poprawnego prowadzenia rozliczen, przez
wszystkie uktady pomiarowo-rozliczeniowe jednostek fizycznych wchodzgcych w sktad jednostki
rynku mocy.

21.2. Potwierdzenia, o ktorych mowa w pkt. 21.1, wystawiane sg w odniesieniu do danej jednostki
fizycznej i jej punktéw pomiarowych.

21.3. Potwierdzenia, o ktérych mowa w pkt. 21.1 w odniesieniu do punktéw pomiarowych w sieci
przesylowej wystawia OSP.

21.4. Potwierdzenia, o ktérych mowa w pkt. 21.1 w odniesieniu do punktéw pomiarowych w sieci OSDp
wystawia dany OSDp.

21.5. Potwierdzenia, o ktérych mowa w pkt. 21.1 w odniesieniu do punktéw pomiarowych w sieci OSDn
wystawia OSDp, za posrednictwem ktérego dany OSDn wspétpracuje z OSP.

21.6. Spetnienie wymogow, o ktérych mowa odpowiednio w pkt. 7.4.2.1 podpunkty 4) i 5) albo w pkt.
7.4.2.14 podpunkty 5) i 6), wymaga uzyskania potwierdzen, o ktérych mowa w pkt. 21.1, dla
wszystkich jednostek fizycznych wchodzacych w skifad danej jednostki rynku mocy, przy czym
jezeli dana jednostka fizyczna posiada punkty pomiarowe:

1) wylgcznie w sieci przesylowej — wymagane jest uzyskanie potwierdzenia wytgcznie od OSP,

2) wylgcznie w sieci dystrybucyjnej — wymagane jest uzyskanie potwierdzenia od wszystkich
wiasciwych OSDp,

3) w sieci przesylowej i w sieci dystrybucyjnej — wymagane jest uzyskanie potwierdzenia od
OSP oraz wszystkich wtasciwych OSDp.

21.7. Potwierdzenia, o ktérych mowa w pkt. 21.1, mogg zosta¢ wystawione w toku certyfikacji ogéinej
zgodnie z pkt. 6.3.3.4.

21.8. Potwierdzenia, o ktérych mowa w pkt. 21.1, wystawiane sg przez OSP i OSDp poprzez rejestr
lub w formie odrebnego dokumentu.

21.9. W przypadku, kiedy w odniesieniu do punktéw pomiarowych jednostki fizycznej w sieci
przesytowej nie wystawiono potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 21.1 zgodnie z pkt. 21.7, OSP
wystawia takie potwierdzenia zgodnie z zapisami pkt. 7.4.6.

21.10.W przypadku kiedy w odniesieniu do punktow pomiarowych jednostki fizycznej w sieci
dystrybucyjnej nie wystawiono potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 21.1 zgodnie z pkt. 21.7,
podmiot, ktéry bedzie dostawcg mocy w odniesieniu do jednostki rynku mocy, w ktérej sktad
wchodzi¢ bedzie dana jednostka fizyczna, zobowigzany jest wystgpi¢ do wtasciwego OSDp, nie
podzniej niz 30 dni kalendarzowych przed datg rozpoczecia certyfikacji do aukcji mocy.

21.11.W przypadku wystgpienia, o ktérym mowa w pkt. 21.10, OSDp wystawia potwierdzenie nie
pozniej niz dzien przed rozpoczeciem danej certyfikacji do aukcji mocy.

21.12.W przypadku wystawienia przez OSDp potwierdzenia, o ktorym mowa w pkt. 21.1, w formie innej
niz poprzez rejestr, OSDp przesyta do OSP kopie wystawionego potwierdzenia.

21.13.Wystawienie potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 21.1 przez OSP jest réwnoznaczne
z o$wiadczeniem OSP, Ze:

1) wskazane w certyfikacji ogdlnej dla danej jednostki fizycznej punkty pomiarowe obejmujg
kompletny uktad zasilania w sieci przesytowej;

2) nalezgce do OSP ukfady pomiarowo-rozliczeniowe we wszystkich punktach pomiarowych
w sieci przesytowej spetniajg lub od roku dostaw bedg spetniaty wymagania techniczne
okreslone w IRIESP i umozliwiajg badz beda umozliwialy od roku dostaw zdalne
pozyskiwanie godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych;

3) w odniesieniu do ukladéw pomiarowo rozliczeniowych nalezgcych do wiasciciela jednostki
fizycznej, wiasciciel tej jednostki ztozyt OSP oswiadczenie, ze nalezgce do wiasciciela danej
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4)

5)

6)

jednostki fizycznej uktady pomiarowo-rozliczeniowe we wszystkich punktach pomiarowych
w sieci przesylowej spetniajg lub od roku dostaw bedg spetniaty wymagania techniczne
okreslone w IRIESP i umozliwiajg badz bedg umozliwiaty od roku dostaw zdalne
pozyskiwanie godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych;

w przypadku jednostek fizycznych wytworczych — co najmniej punktom pomiarowym w torach
wyprowadzenia mocy dotyczgcym danej jednostki fizycznej przypisane sg lub od roku dostaw
beda przypisane odrebne kody miejsc dostarczania energii elektrycznej;

ewentualne przyszte zmiany w sieci nie wptyng na spetnianie wymagan, o ktérych mowa
w podpunktach 2) — 4), do konca okresu dostaw i nie krocej niz do konca okresu objecia
obowigzkiem mocowym jednostki rynku mocy, w ktorej sktad wejdzie dana jednostka
fizyczna;

ewentualne przyszte zmiany w sieci zostang odpowiednio odwzorowane w systemach OSP
w taki sposob, aby spetnione byto zachowanie warunku objecia punktami pomiarowymi
kompletnego ukfadu zasilania danej jednostki fizycznej, wraz ze spetnieniem wymagan,
o ktérych mowa w podpunktach 2) — 4).

21.14.Wystawienie potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 21.1 przez OSDp jest réwnoznaczne
z o$wiadczeniem OSDp, ze:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

wskazane w certyfikacji ogdlnej dla danej jednostki fizycznej punkty pomiarowe obejmujg
kompletny ukfad zasilania w sieci dystrybucyjnej danego OSDp oraz OSDn wspoipracujgcych
z OSP za posrednictwem tego OSDp;

nalezgce do OSDp uktady pomiarowo-rozliczeniowe we wszystkich punktach pomiarowych
w sieci dystrybucyjnej tego OSDp spetniajg lub od roku dostaw bedg spetniaty wymagania
techniczne okreslone we wiasciwej IRIESD i umozliwiajg badz bedg umozliwiaty od roku
dostaw pozyskiwanie godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych i przekazywanie ich
do OSP w trybie i terminach okreslonych w pkt. 18;

w odniesieniu do uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych nalezgcych do OSDn, wtasciwy OSDn
ztozyt OSDp o$wiadczenie, ze nalezgce do tego OSDn uktady pomiarowo-rozliczeniowe we
wszystkich punktach pomiarowych w sieci dystrybucyjnej tego OSDn spetniajg lub od roku
dostaw beda spetnialy wymagania techniczne okreslone we wtasciwej IRIESD i umozliwiajg
badZz bedg umozliwiaty od roku dostaw pozyskiwanie godzinowych danych pomiarowo-
rozliczeniowych i przekazywanie ich do OSP w trybie i terminach okre$lonych w pkt. 18;

w odniesieniu do uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych nalezacych do wiasciciela jednostki
fizycznej, wtasciciel tej jednostki ztozyt OSDp oswiadczenie, Ze nalezgce do witasciciela danej
jednostki fizycznej uktady pomiarowo-rozliczeniowe we wszystkich punktach pomiarowych
w sieci dystrybucyjnej tego OSDp spetniajg lub od roku dostaw beda spetniaty wymagania
techniczne okreslone we wiasciwej IRIESD i umozliwiajg badz bedg umozliwiaty od roku
dostaw pozyskiwanie godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych i przekazywanie ich
do OSP w trybie i terminach okreslonych w pkt. 18;

w przypadku jednostek fizycznych wytworczych — co najmniej punktom pomiarowym w torach
wyprowadzenia mocy dotyczgcym danej jednostki fizycznej przypisane sg lub od roku dostaw
bedg przypisane odrebne kody punktéw poboru energii;

ewentualne przyszte zmiany w sieci nie wptyng na spetnianie wymagan, o ktérych mowa
w podpunktach 2) — 5), do konca okresu dostaw i nie krocej niz do korica okresu objecia
obowigzkiem mocowym jednostki rynku mocy, w ktérej skitad wejdzie dana jednostka
fizyczna;

OSDp poinformuje OSP o ewentualnych przysztych zmianach w sieci a zmiany te zostang
odpowiednio odwzorowane w systemach OSDp w taki sposob, aby spetnione byto
zachowanie warunku objecia punktami pomiarowymi kompletnego uktadu zasilania danej
jednostki fizycznej wraz ze spetnieniem wymagan, o ktérych mowa w podpunktach 2) — 5);

OSDp zobowigzuje sie do przekazywania do OSP danych pomiarowo-rozliczeniowych
dotyczacych danej jednostki fizycznej, w trybie i terminach okreslonych w pkt. 18.

21.15.Warunkiem wystawienia przez OSDp potwierdzenia obejmujgcego punkty pomiarowe w sieci
OSDn jest ztozenie przez tego OSDn o$wiadczenia, ze:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

wskazane w certyfikacji ogdlnej dla danej jednostki fizycznej punkty pomiarowe obejmujg
kompletny uktad zasilania w sieci dystrybucyjnej danego OSDn;

nalezgce do OSDn uktady pomiarowo-rozliczeniowe we wszystkich punktach pomiarowych
w sieci tego OSDn spetniajg lub od roku dostaw bedg spetniaty wymagania techniczne
okreslone we wiasciwej IRIESD i umozliwiajg bgdz beda umozliwiaty od roku dostaw
pozyskiwanie godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych i przekazywanie ich do
OSDp w taki sposéb aby mozliwe byto ich dalsze przekazywanie do OSP w trybie i terminach
okreslonych w pkt. 18;

w odniesieniu do uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych nalezgcych do wiasciciela jednostki
fizycznej, wtasciciel tej jednostki ztozyt OSDn o$wiadczenie, ze nalezace do wtasciciela danej
jednostki fizycznej uktady pomiarowo-rozliczeniowe we wszystkich punktach pomiarowych
w sieci dystrybucyjnej tego OSDn spetniajg lub od roku dostaw beda spetniaty wymagania
techniczne okreslone we witasciwej IRIESD i umozliwiajg badz bedg umozliwiaty od roku
dostaw pozyskiwanie godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych i przekazywanie ich
do OSDp w taki sposéb, aby mozliwe byto ich dalsze przekazywanie do OSP w trybie
i terminach okreslonych w pkt. 18;

w przypadku jednostek fizycznych wytwoérczych — co najmniej punktom pomiarowym w torach
wyprowadzenia mocy dotyczgcym danej jednostki fizycznej przypisane sg lub od roku dostaw
beda przypisane odrebne kody punktéw poboru energii;

ewentualne przyszte zmiany w sieci nie wptyng na spetnianie wymagan, o ktérych mowa
w podpunktach 2) — 4), do kohAca okresu dostaw i nie krécej niz do konca okresu objecia
obowigzkiem mocowym jednostki rynku mocy, w ktorej sktad wejdzie dana jednostka
fizyczna;

OSDn poinformuje OSDp o ewentualnych przysztych zmianach w sieci, a zmiany te zostang
odpowiednio odwzorowane w systemach OSDn w taki sposéb, aby spetnione bylo
zachowanie warunku objecia punktami pomiarowymi kompletnego uktadu zasilania danej
jednostki fizycznej wraz ze spetnieniem wymagan, o ktérych mowa w podpunktach 2) — 4);

OSDn zobowigzuje sie do przekazywania do OSDp danych pomiarowo-rozliczeniowych
dotyczacych danej jednostki fizycznej, i wyraza zgode na ich dalsze przekazywanie do OSP
w trybie i terminach okre$lonych w pkt. 18.

21.16.Na potrzeby wystawienia potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 21.1, w odniesieniu do punktow
pomiarowych w sieci OSDn, OSDn skfada oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 21.15 w trybie
i na zasadach uzgodnionych pomiedzy stronami nie pdzniej jednak niz w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wezwania przez wtasciwego OSDp.

21.17.0bowigzek dostawcéw mocy, o ktéorym mowa w art. 19 ust. 1 ust. 2 ustawy nie przesadza
o0 koniecznosci dostosowania przez OSP lub OSD ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych, w taki
sposob aby mozliwe byto spetnienie wymagan niezbednych do wystawienia potwierdzenia,
0 ktéorym mowa w pkt. 21.1.

21.18.W przypadku kiedy dostosowanie, nalezacych do OSP lub OSD, uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych, w taki sposdb aby mozliwe bylo spetnienie wymagan niezbednych do
wystawienia potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 21.1, nie wynika z aktualnie obowigzujgcych
przepisow prawa lub wtasciwych IRIESP i IRIESD, wtasciwy OSP lub OSD moze na wniosek
wiasciciela jednostki fizycznej dostosowad te uktady pomiarowo-rozliczeniowe, przy czym
dostosowanie takie:

1)

2)

wymaga odrebnych uzgodnier pomiedzy wiascicielem jednostki fizycznej a wiasciwym OSP
lub OSD;

rozliczane jest na zasadach uzgodnionych przez strony, z zastrzezeniem, ze mozliwe jest
takze wystgpienie sytuacji, w ktdrej dostosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bedzie
realizowane na koszt wiasciciela jednostki fizyczne;.

21.19.W przypadku kiedy uktady pomiarowo-rozliczeniowe nalezgce do wiasciciela jednostki fizycznej
nie spetniajg wymagan niezbednych do wystawienia potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 21.1,
potwierdzenie takie moze zosta¢ wystawione na wniosek wtasciciela jednostki fizycznej, jezeli:

1)

uktady pomiarowo-rozliczeniowe zostang dostosowane w taki sposéb, ze bedg spetniaty
przedmiotowe wymagania, albo
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2) wiasciciel jednostki fizycznej, na zasadach uzgodnionych z wiasciwym OSP lub OSD,
zobowigze si¢ do dostosowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych przed rozpoczeciem
okresu dostaw.
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22. Dokumenty powigzane

22.1. Dokumentami powigzanymi z regulaminem sa:

22.2.

1)
2)
3)

4)

5)

ustawa,;
rozporzgdzenia wykonawcze wydane na podstawie ustawy,

informacja Prezesa URE przedstawiajgca wykaz ustug, o ktérych mowa w art. 16 ust. 2 pkt.
3 ustawy,

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie rynku wewnetrznego energii elektrycznej,

opinia Agencji ds. Wspotpracy Organéw Regulacji Energetyki (ACER) nr 22/2019 z dnia 17
grudnia 2019 r. wydana na podstawie art. 22 ust. 4 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego
energii elektryczne;.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej aktualng tres¢ lub odnosniki do aktualnych wers;ji
dokumentdéw powigzanych, przy czym publikacja ta ma charakter wytgcznie informacyjny.
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23. Regulacje szczegdine

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

Szczegotowy harmonogram procesow rynku mocy w roku 2018, uwzgledniajacy zapisy art. 94
ustawy, zawiera ponizsza tabela:

L.p. Nazwa procesu Termin

1 Rozpoczecie certyfikaciji ogdinej 3 kwietnia 2018 r.

2 Zakonczenie certyfikacji ogolne;j 29 maja 2018 .

3 Przekazanie przez OSP propozycji parametréw | do 20 czerwca 2018 r.
aukgiji dla trzech aukgiji gtéwnych

przeprowadzonych w roku 2018

4 Wydanie rozporzgdzenia, o ktérym mowa w art. | do 22 sierpnia 2018 r.
34 ust. 1 ustawy

5 Rozpoczecie certyfikacji do aukcji gtéwnej dla | 5 wrzesnia 2018 r.
okresow dostaw przypadajgcych na lata 2021-
2023

6 Zakonczenie certyfikacji do aukcji gtéwnej dla | 31 pazdziernika 2018 r.
okresow dostaw przypadajgcych na lata 2021-
2023

7 Aukcja gtéwna na okres dostaw 2021 15 listopada 2018 .

8 Aukcja gtéwna na okres dostaw 2022 5 grudnia 2018 r.

9 Aukcja gtéwna na okres dostaw 2023 21 grudnia 2018 r.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej harmonogram, o ktérym mowa w pkt. 3.1.1
w odniesieniu do certyfikacji ogdélnej w roku 2018 niezwlocznie po zatwierdzeniu regulaminu
przez Prezesa URE. Terminu, o ktérym mowa w pkt. 3.1.1 nie stosuje sie.

Przepisow pkt. 4.3.3 nie stosuje sie w odniesieniu do certyfikacji ogélnej prowadzonej w roku
2018. OSP uprawniony jest do wykonywania planowanych testéw i modernizacji rejestru,
w czasie przeznaczonym na sktadanie wnioskéw w certyfikacji ogdélnej, w godz. 3.00 — 7.00, po
uprzednim ogtoszeniu, zgodnie z pkt. 4.3.4.

Certyfikat uprawniajgcy do udziatu w aukcji gtéwnej dotyczacej roku dostaw 2022 wydany
w odniesieniu do jednostki rynku mocy, ktéra w wyniku aukcji gtéwnej dotyczacej roku dostaw
2021 zawarta umowe mocowg na okres dostaw obejmujgcy réwniez rok dostaw 2022, OSP
wygasza niezwiocznie po ogtoszeniu wynikéw aukcji gtéwnej dotyczgcej roku dostaw 2021.

Certyfikat uprawniajgcy do udzialu w aukcji gtdéwnej dotyczacej roku dostaw 2023 wydany
w odniesieniu do jednostki rynku mocy, ktéra w wyniku aukcji gléwnej dotyczacej roku dostaw
2021 lub 2022 zawarta umowe mocowg nha okres dostaw obejmujgcy rowniez rok dostaw 2023,
OSP wygasza niezwiocznie po ogtoszeniu wynikow odpowiedniej aukcji gtdbwnej dotyczgcej roku
2021 lub 2022.

O wygaszeniu certyfikatu zgodnie z pkt. 23.4 lub pkt. 23.5 dostawca mocy informowany jest za
posrednictwem rejestru oraz wiadomosci wysytanej na adres e-mail dostawcy mocy.

W zwigzku z art. 96 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do certyfikacji do aukcji gtébwnej dotyczacej roku
dostaw 2021 oraz umow mocowych zawartych w wyniku tej aukcji w miejsce wzoréw
harmonogramoéw rzeczowo-finansowych inwestycji ujetych w zatgcznikach 7.2, 7.3 i 7.6 do
regulaminu, zastosowanie majg wzory ujete odpowiednio w zatgcznikach 7.2a, 7.3a i 7.6a do
regulaminu. llekro¢ postanowienia regulaminu odwotujg sie do zatgcznikéw 7.2., 7.3.i 7.6. nalezy
przez to rowniez odpowiednio zatgczniki 7.2a, 7.3a i 7.6a.
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23.8. Przy wyznaczaniu wielko$ci, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2.2 i 7.4.2.5 w odniesieniu do okreséw
przypadajgcych przed wejsciem w zycie rozporzgdzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazow
cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. Urz. UE L 334 z 31 grudnia 2018 r.
str. 1) 1j. przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje sie odpowiednie przepisy rozporzgdzenia Komisji
(UE) nr 601/2012 (Dz. Urz. UE L 334 z 31 grudnia 2018 r. str. 1).

23.9. Na potrzeby certyfikacji do aukcji dodatkowych na okresy dostaw przypadajace na lata 2022 —
2024 oraz pierwszy i drugi kwartat roku 2025 postanowienia pkt. 7.1.5, 7.1.6, 7.4.2.1 podpunkt
13),15) - 16), 7.4.2.14 podpunkt 13), 15) - 16) oraz pkt. 7.4.3.5 podpunkt 5) stosuje sie wylacznie
do wnioskéw o certyfikacje obejmujacych jedng lub wigkszg liczbe jednostek wytwdrczych, ktore
rozpoczety komercyjng produkcje w dniu 4 lipca 2019 r. lub pdzniej.

23.10.Na potrzeby certyfikacji do aukcji gtébwnej na rok dostaw 2025, w odniesieniu do jednostek rynku
mocy, w sktad ktérych wchodzg wytacznie jednostki wytwércze, ktére rozpoczety komercyjng
produkcje przed dniem 4 lipca 2019 r., postanowien pkt. 7.1.5, 7.1.6 oraz 7.4.3.5 podpunkt 5) —
6) nie stosuje sie. W odniesieniu do tych jednostek rynku mocy stosuje sie pkt. 23.15.

23.11.Postanowien pkt. 10.1.9, 10.1.10 oraz pkt. 10.4.5 podpunkt 5) i 6) nie stosuje sie w odniesieniu
do jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej wchodzgcej w sktad jednostki rynku mocy
redukcji zapotrzebowania, objetej umowg mocowg zawartg przed dniem 31 grudnia 2019 r.

23.12.Na potrzeby wniosku o zastgpienie w odniesieniu do jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej wchodzacej w skiad jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, objetej umowg
mocowg zawartg przed dniem 31 grudnia 2019 r., informacje, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2.14
podpunkt 13) — 16), nie sg wymagane.

23.13.Postanowien pkt. 10.1.9nie stosuje sie w odniesieniu do jednostek wytworczych, ktére rozpoczety
komercyjng produkcje przed dniem 4 lipca 2019 r., jezeli zastepowana jednostka redukc;ji
zapotrzebowania planowana wchodzi w sktad jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania,
ktéra uzyskata certyfikat w toku certyfikacji do aukcji dodatkowych na okresy dostaw
przypadajgce na lata 2022 — 2024, pierwszy i drugi kwartat roku 2025 lub w toku aukcji gtéwnej
na rok dostaw 2025, z zastrzezeniem pkt. 23.14.

23.14.W odniesieniu do jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w sktad ktérych wchodzi
jednostka redukcji zapotrzebowania planowana zastgpiona na podstawie wniosku o zastgpienie,
o ktérym mowa w pkt. 23.13, okres obowigzywania uméw mocowych zawartych w wyniku aukcji
gtébwnej na rok dostaw 2025 ulega skroceniu do dnia 30 czerwca 2025 r. Skrocony okres
obowigzywania uméw mocowych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, uwzgledniany jest
przez OSP w potwierdzeniu zawarcia umowy mocowej w ciggu 7 dni kalendarzowych po
uzyskaniu wpisu do rejestru, o ktérym mowa w pkt. 10.1.11.

23.15.0Okres obowigzywania uméw mocowych zawartych w wyniku aukcji gltébwnej na rok dostaw 2025,
dotyczacych jednostek rynku mocy, dla ktéorych we wniosku o certyfikacje nie zlozono
oswiadczenia o planowanym spetnieniu limitu emisji w roku dostaw lub spetnieniu wolumenu
emisji przez wszystkie jednostki wytwércze wchodzgce w skiad jednostek fizycznych tworzgcych
dang jednostke rynku mocy, uptywa z dniem 30 czerwca 2025 r. Skrécony okres obowigzywania
umow mocowych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, uwzgledniany jest przez OSP
w ogtoszeniu o wstepnych wynikach aukcji gtdwnej na rok dostaw 2025.

23.16.Postanowien pkt. 14.3.1 nie stosuje sie w odniesieniu do jednostek rynku mocy objetych w danym
roku dostaw wytgcznie obowigzkami mocowymi, ktérymi dana jednostka rynku mocy zostata
objeta na podstawie umoéw mocowych zawartych przed dniem 31 grudnia 2019 r.

23.17.Postanowienia pkt. 14.3 i pkt. 17.1.6 w stosunku do okreséw dostaw 2021 -2024, stosuje sie
wylgcznie w odniesieniu do jednostek rynku mocy obejmujgcych co najmniej jedng jednostke
wytworczg, ktéra rozpoczeta komercyjng produkcje w dniu 4 lipca 2019 r. lub pdznie;j.

23.18.W przypadku jednostek rynku mocy, dla ktérych niespetnienie limitu emisji lub wolumenu emisji
dotyczy wytgcznie jednostek wytworczych, ktére rozpoczety komercyjng produkcje przed dniem
4 lipca 2019 r., postanowienia, o ktérych mowa w pkt. 14.3.16 podpunkt 3) — 4) i pkt. 17.1.6, w
odniesieniu do roku dostaw 2025, dotyczg wytgcznie wynagrodzenia naleznego za wykonywanie
obowigzku mocowego w okresie od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
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23.19.Postanowien pkt. 14.3.16 nie stosuje sie do wynagrodzenia za wykonywanie obowigzku
mocowego, ktérym dana jednostka rynku mocy zostata objeta na podstawie uméw mocowych
zawartych przed dniem 31 grudnia 2019 .

23.20.Z zastrzezeniem pkt. 23.9, postanowienia pkt. 7.1.5 i pkt. 7.1.6 oraz pkt. 7.4.3.5 podpunkty 4) —
6) stosuje sie do certyfikacji do aukcji gtéwnej na rok dostaw 2025, takze w przypadku gdy
rozpoczeta sie ona przed dniem wejscia w zycie zmiany regulaminu wprowadzonej Kartg
aktualizacji nr RRM/Z/1/2020.

23.21.W przypadku gdy dostawca mocy w toku certyfikacji do aukcji gtdwnej na rok dostaw 2025,
w terminie na ztozenie wniosku o certyfikacje, nie ztozyk:

1) os$wiadczenia dotyczgcego nieprzekroczenia limitu emisji w danym okresie dostaw przez
zadna z jednostek wytworczych wechodzgcych w skiad jednostek fizycznych tworzgcych dang
jednostke rynku mocy, lub

2) oswiadczenia dotyczacego nieprzekroczenia wolumenu emisji przez zadng z jednostek
wytworczych niespetniajgcych limitu emisji, wchodzgcych w skfad jednostek fizycznych
tworzacych dang jednostke rynku mocy, wyznaczonego dla okresu ostatnich trzech lat
kalendarzowych poprzedzajgcych rok, w ktérym odbywa sie certyfikacja do aukcji mocy —
w przypadku jednostek wytworczych, ktdre rozpoczety komercyjng produkcje przed dniem
4 lipca 2019 r. i ktére w roku dostaw nie bedg spetniaty limitu emisji, lub

3) oswiadczenia dotyczgcego rozpoczecia komercyjnej produkcji przez wszystkie jednostki
wytworcze, wchodzgce w sklad jednostek fizycznych tworzacych jednostke rynku mocy,
przed dniem 4 lipca 2019 r. albo po tej dacie,

OSP, przed wydaniem certyfikatu, wzywa dostawce mocy do ztozenia os$wiadczenia lub
oswiadczen, o ktérych mowa w podpunktach 1) — 3), w terminie nie krétszym niz 3 dni robocze.

23.22.Nieztozenie przez dostawce mocy oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 23.21 podpunkty 1) — 2)
w terminie okreslonym w wezwaniu OSP, jest rGwnoznaczne ze zlozeniem przez dostawce mocy
oswiadczenia o planowanym niespetnieniu limitu emisji w roku dostaw, ktérego dotyczy dana
certyfikacja oraz oswiadczenia o planowanym niespetnieniu wolumenu emisiji.

23.23.Nieztozenie przez dostawce mocy oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt. 23.21 podpunkt 3) w
terminie okreslonym w wezwaniu OSP, jest rownoznaczne ze ztoZzeniem przez dostawce mocy
oswiadczenia o rozpoczeciu komercyjnej produkcji przez wszystkie jednostki wytwércze w dniu 4
lipca 2019 r. lub pdznie;j.

23.24.Postanowienia pkt. 14.1.3, 16 i 17 w brzmieniu nadanym Kartg aktualizacji nr RRM/Z/2/2020
stosuje sie od dnia 1 stycznia 2021 r.
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24. Zalaczniki

24.1. Integralng czes$¢ regulaminu stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zat
Zat
Zat
Zat
Zat
Zat

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.
Zat.
. 7.10.

Zat

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Zat.

Zat.
Zat.

Zat.

.4.1.
.4.2.
.4.3.
.6.1.
7.1
.7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

8.1.

7.2a.

7.3a.

7.6a.

11.1.
13.1.
13.2.
13.3.
14.1.
14.2.
14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

14.8.

Wz6r upowaznienia do sktadania wnioskéw o wpis do rejestru jednostki fizycznej

Wzér upowaznienia do sktadania wnioskéw o certyfikacje i petnienia roli dostawcy mocy
Wz6r peinomocnictwa dla uzytkownika rejestru

Wz6r planu dziatalnosci jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej

W2zér potwierdzenia zdolnosci dostawy mocy osiggalnej netto

Wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji — nowa jednostka rynku mocy
wytwércza

Wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji — nowa jednostka rynku mocy
wytworcza (wzoér dla roku dostaw 2021)

Wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji — modernizowana jednostka rynku
mocy wytwodrcza

Wz6r harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji — modernizowana jednostka rynku
mocy wytworcza (wzoér dla roku dostaw 2021)

Wzoér potwierdzenia parametréw technicznych i lokalizacji jednostki fizycznej zagranicznej

Wzdr zobowigzania do przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych oraz danych
o skladanych przez jednostke fizyczng zagraniczng ofertach wytwarzania lub redukc;ji
poboru energii elektrycznej

Wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji — jednostka rynku mocy redukcji
zapotrzebowania

Wzdr harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji — jednostka rynku mocy redukgciji
zapotrzebowania (wzor dla roku dostaw 2021)

Wzér oswiadczenia o braku przeciwwskazah do przeprowadzenia ekspertyzy przez dany
podmiot

Wz6r certyfikatu
Wzor certyfikatu warunkowego

Wzér dokumentu zawierajgcego dane niezbedne do weryfikacji obliczen jednostkowego
wskaznika emisji dwutlenku wegla lub Sredniorocznej emisji dwutlenku wegla dla jednostek
wytworczych

Lista grup technologii, dla ktérych okresla sie korekcyjny wspétczynnik dyspozycyjnosci
Wz6r umowy mocowej

Wz6r gwarancji bankowej

Wzor gwarancji ubezpieczeniowej

Wz6ér umowy poreczenia

Wzér oswiadczenia o spetnieniu Finansowego Kamienia Milowego

Wz6r oswiadczenia o poniesieniu catkowitych naktadéw inwestycyjnych

Wz6ér oswiadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — nowa
jednostka rynku mocy wytwércza

Wzér oswiadczenia o0 zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego -
modernizowana jednostka rynku mocy wytworcza

Wz6r oswiadczenia o wartosci udzielonej pomocy publicznej

Wzér odwiadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — jednostka
rynku mocy redukcji zapotrzebowania

Wz6r raportu inwestycyjnego — nowa jednostka rynku mocy wytwércza
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Zat. 14.9.

Zat. 14.10.
Zat. 14.11.

Zat. 14.12.
Zat. 14.14.

Zat. 14.15

Wzdr raportu inwestycyjnego — modernizowana jednostka rynku mocy wytwoércza
Wz6r raportu inwestycyjnego — jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania

Wz6r oswiadczenia o zrealizowaniu zakresu rzeczowego inwestycji — jednostka fizyczna
wytwércza planowana

Wzdr harmonogramu rzeczowego inwestycji — jednostka fizyczna wytwércza planowana
Wzér oswiadczenia dotyczacego spetnienia limitu emisji lub wolumenu emisji

Wzdr oswiadczenia potwierdzajgcego dostarczenie mocy do systemu przez jednostke
rynku mocy na potrzeby monitorowania realizacji uméw mocowych
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